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PykoBoacTBO No sSKcnnyatayumn

Manual de utilizare

Mbl xoTvim nobnarogapuTb Bac 3a caenaHHbIin Bamu Bbibop -
nprobpeTeHmne KOTNa Hallero npon3BoacTaa. Mbl yBepeHbl, 4To
npefocTaBuay Bam TeXHUYECKM COBEPLUIEHHYIO NPOAYKLMIO.

[laHHOe PyKOBOACTBO COAEPXKNT YKa3aHUA 1 peKoMeHAaLMM B 4acTu
MOHTaa, NPaBWIbHON 3KCMyaTaLyu 1 TEXHUYECKOro 06CnyKnBaHuUsA
KoTna. BHMaTenbHoO 13yyuTe pyKOBOACTBO U XPaHUTE ero B OCTYMHOM
MmecTe. Hawwwm ABTopu3oBaHHble CepBucHble LieHTpbl Bcerga B Bawwem
pacnopsaxeHun. C HaUMyULMMW NOXeNaHAMM, KomnaHua «MepnoHu
TepmoCanwutapum CnA»

Stimati Clienti,

Dorim sd vd multumim ca ati optat pentru cumpdrarea centralei
produsa de noi.

Suntem siguri cd v-am furnizat un produs efi cient din punct de vedere
tehnic.

Acest manual a fost realizat pentru a va informa, cu recomanddri
(avertizdri) si sfaturi, in legdturd cu instalarea centralei, cu folosirea
corectd intretinerea si verifi carea acesteia pentru a putea aprecia toate
calitatile produsului.

Pdstrati cu grijd acest manual pentru orice informatie ulterioard.
Serviciul nostru tehnic din zond este activ si la dispozitia dvs. pentru to-
ate informatiile.

Cu respect

FAPAHTUA
FTAPAHTVA HA JAHHOE OBOPYIOBAHWE BCTYMAET B CUJTY C
MOMEHTA MEPBOTO MYCKA, O YEM B TAPAHTMINHOM TAJTOHE
OBA3ATENIbHO AENAETCA COOTBETCTBYIOLLAA OTMETKA.

MEPBbIA NMYCK AO/MKEH OCYLLECTBATHCA
CMNELMANN3NPOBAHHOW OPTAHN3ALIME B COOTBETCTBUW
C TPEBOBAHUAMY TAPAHTUAHOTO TAJIOHA VI IHCTPYKLIAIA

GARANTIE

Pentru a benefi cia de garantia integrala este necesar sa

contactati Centrul de Asistenta Tehnica ARISTON din zona in
termen de 3 luni de la data cumpararii centralei (data facturii).
Dupa punerea in functiune si verifi carea bunei functionari a
centralei, Centrul de Asistenta Tehnica ARISTON
va va furniza toate informatiile pentru corecta utilizare si pentru
a putea benefi cia de garantia ARISTON .
Pentru a putea obtine numarul de telefon al Centrului de
Asistentd Tehnica ARISTON cel mai apropiat,

MPOM3BOAUTENA.
verifi cati certifi catul de garantie !
Mapkuposka CE Marcaje CE
3Hak CE rapaHTMpyeT COOTBETCTBME 3TOro anmapata ciegylowmum Marca CE garanteaza conformitatea aparatului la urmdtoarele directive:
AVpeKTBaMm: -2009/142/CEE cu privire la aparatele pe gaz

- 2009/142/CEE oTHOCKTeNbHO ra3oBoro 06opyfoBaHus

- 2004/108/EC OTHOCWTENbHO 3NeKTPOMArHUTHON COBMECTAMOCTU
- 92/42/CEE oTHOCUTENbHO SHEPreTMYeCKon OTaauM

- 2006/95/EC 0THOCWTENbHO 3NeKTpuYeckoi 6e30nacHoCTm

- 2004/108/EC cu privire la compatibilitatea electromagneti
-92/42/CEE cu privire la randamentul energetic
- 2006/95/EC cu privire la siguranta electrica.
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HacTtosuee PYKOBOACTBO no 3KcnnyaTayun ABnAeTcA
HeoTbemsiemMmon YyacTtblo KOoMMJ1eKTa nocrtaBKmn KoTna.
Monb3oBaTenb pAomKkeH XpaHUTb €ero B AOCTYNHOM MecTe
B6NM3M KOTNa, B TOM uncre B clyvyae nepepayuv Kotna gpyromy
Bllagenibly nanm nosb3oBaTtesnio n/vnn npun yctaHOBKe KOT/ia B
Apyrom mecre.

BHumaTtenbHo O3HaKoOMbTeCb C YKa3aHunamm n
npeaynpexpaeHnamm, coaepXXawumumca B pyKoBoacTBe MNo
3KCmlyaTayuun, Tak KakK B HUX NMpUBOAATCA Ba)XHbleé npaBuia
no TexHuKe 6GesonacHoCTN npnu MOHTaXe, 3KcnayaTauyum wm
TeXHNn4Yyeckom OGCHY)KIIIBaHIM/I nipenua.

[laHHbI  KOTen npefHa3HayeH [AnAa OTOMeHWA MOMELEHU 1
NPUroToBMIEHNA ropAYel BOAbl AN1A XO3ANCTBEHHO-ObITOBbIX HYXA.
KoTen cnepyeT MOAKMOUMTL K KOHTYpam OTOMNEHUA U ropavero
BofocHabxeHua (MBC), KoTopble [JOMKHbI COOTBETCTBOBATb
TEXHNYECKMM XapaKTepuCTKaMm KOTna.
CTporo 3anpeLjaeTca UCNoNb30BaTb KOTeN B LieNAX, He yKa3aHHbIX
B JaHHON MHCTPYKUMK. Npon3BoanTenb He HeceT OTBETCTBEHHOCTH
3a MNOBPeXAeHWsa, ABNAWMECA CNeACcTBUEM HeHafnexallen
3KCMNyaTauuy KoTna WM HecobniopeHna TpeboBaHWI AaHHON
VNHCTPYKLMN.
MoHTaX, TexHnyeckoe obcnyKuBaHve 1 gpyrme pabotbl C KOTIOM
[OJIKHbI MPOBOAMTLCA B MOSIHOM COOTBETCTBMMU C TpeboBaHMAMM
HOPMATVBHbIX AOKYMEHTOB 1 MHCTPYKLMIA NPOVN3BOANTENA.
B cnyyae HewcnpaBHOCTM W/UAW HapyleHWA HOPManbHOMN
paboTbl OTKAOUUTE KOTeJ, 3aKpOWTe rasoBbli KpaH WM Bbl3OBUTE
KBanMOULMPOBAHHOIO crneumanucta. 3anpelaeTca  BbIMOSHATb
pPEeMOHT KOTNa camocToaTesrlbHO. Bce pemoHTHble paboThbl,
[JOJKHbI  MPOBOANUTLCA  KBaNMOUUMPOBAHHBIMK  CrieLanmicTamu,
TONbKO C WCMONb30OBaHWEM OPUIMHAMbHBIX 3anacHbIX YacTel.
NPV HECOBJMOAEHWY TPEBOBAHUIA OAHHOWM WHCTPYKLINW
CYLWECTBEHHO CHUMAETCA BE3OMACHOCTb 3KCIMIYATALNN
KOTNA W AHHYNUPYIOTCA TAPAHTUMHBIE OBA3ATE/IbCTBA
MPOM3BOAUTENA.
Mpv npoBeAeHNY TEXHNYECKOro 06Cny»K1BaHNA Nn Niobbix paboT B
HemnocpeacTBEHHOW 6/1M30CTM OT BO3AYXOBOAOB, bIMOXOL 0B MV UX
NPUHAANEXHOCTEN, cneflyeT OTKMIOUNTb KOTeN 1 3aKpbiTb ra3oBblil
KpaH.
Mocne 3aBepleHna Bcex paboT, npoBepbTe 3PHEKTUBHOCTDL
GYHKUMOHMPOBAHNA BO3[AYXOBOAOB U AblMOxofoB. B cnyuae
LANVTEeNbHOTO NepepbiBa B SKCMNyaTauuy KoTina Heobxoaumo:
+  OTKMIOYUTb SNEKTPOMUTaHMe KOTNa, YCTaHOBMB BHELIHWN
[BYXMOJIOCHbIN BbIK/tOYaTeNb B nonoxeHue «BblKJ1»;
+  MepeKpbiTb ra30BbIV KPaH, KpaHbl cuctembl otonnexua u NBG;
+ eC/n CyulecTByeT BepOATHOCTb 3aMep3aHund, TO cneayeT CvTb
BOAY 13 KOHTYypa otonnexua n NBC.
Mpy OKOHYATENbHOM OTKJIIOYEHUM KOTNIAa MOpyyYMTe 3TY onepauuio
KBanMGULMPOBaHHOMY CreLnanuncTy.
Mpwv uncTKe KOTNa cnepyeT OTKIOUNTL 1 MepeBeCTy ABYXMOMOCHbIN
BblKNtoyatenis B nonoxeHue «OFF» (BbIKM). Ywnctky cnepyet
NPOBOAUTbL C MOMOLLbI TKaHW, CMOYEHHOW B MblibHOWM BoAe. He
NCMONb3yNTe arpeccrBHble MooWKMe CPefcTBa, WHCEKTALMAbI
VNN gpyrue TOKCMYHble BellecTBa. He nucnonb3yiite n He xpaHuTe
NerkoBocnnaMeHsoWyeca BelecTBa B MOMELLEHUN, B KOTOPOM
yCTaHOBJIEH KoTen.

Xumunyeckuii coctaB BopApbl, l/lCI'IOﬂbByeMOI‘/'I B KayecTBe
TensioHocuTens, AOJIXKEH COOTBETCTBOBATb TpeﬁoBavaM
Ael‘/'ICTByIOI.I.WIX HOPMATUBHbIX AOKYMEHTOB

Prezentul manual impreuna cu manualul , Instructiuni tehnice
de instalare si de intretinere” constituie parte integranta si
esentiala a produsului. Amandoua trebuie pastrate cu grija de
catre utilizator si va trebui sa insoteasca mereu centrala, chiar
si in cazul cesionarii ei unui alt utilizator sau proprietar si/sau in
cazul mutarii ei la o alta instalatie.

Cititi cu atentie instructiunile si recomandarile (avertizarile)
incluse in prezentul manual si in manualul de instalare si de
intretinere deoarece amandoua contin indicatii importante

privind siguranta instalarii, folosirea si intretinerea.

Acest aparat este destinat incalzirii si/sau producerii apei calde

pentru uz casnic.

Trebuie sa fie racordat la o instalatie de incalzire si, in functie de

model, la reteaua de distribuire apa rece, compatibile cu calitatile si

capacitatile sale.

Este interzisa folosirea in scopuri diferite de cele specificate.

Constructorul nu este responsabil pentru eventualele defectiuni

aparute din cauza folosirii improprii, gresite si necorespunzatoare

sau pentru nerespectarea instructiunilor din prezentul manual.

Instalatorul trebuie sa fie autorizat pentru instalarea aparatelor de

incélzire conform prescriptiilor tehnice PT A1/2002 si la sfarsitul

executarii lucrarii trebuie sa elibereze clientului certificatul de

garantie pentru montajul aparatului .

In cazul defectiunilor si /sau unei proaste functionari opriti aparatul,

inchideti robinetul de gaz si nu incercati sa il reparati singur,

adresati-va personalului calificat ( numai catre centrul de asistenta

tehnica autorizat ISCIR si agreat de ARISTON THERMO ROMANIA SRL

si care a efectuat punerea in functiune - vezi certificatul de garantie).

Eventualele reparatii, efectuate numai cu piese de schimb originale,

trebuie sa fie executate doar de tehnicieni calificati. Nerespectarea

indicatiilor de mai sus poate compromite siguranta aparatului si

pentru aceasta constructorul nu este responsabil.

In cazul lucrarilor sau intretinerilor si verificarilor structurilor asezate

n apropierea conductelor sau dispozitivelor de evacuare gaze arse si

a accesoriilor lor, opriti aparatul si la terminarea lucrarilor adresativa

personalului calificat pentru a verifica eficienta conductelor sau

dispozitivelor.

In cazul unei nefolosiri indelungate a centralei trebuie s&:

- intrerupeti alimentarea electrica punand intrerupatorul extern in
pozitia,,OFF";

- inchideti robinetul de gaz, pe cel al instalatiei termice si al
instalatiei de apa menajera;

- goliti instalatia termica si de apa menajera daca exista pericol de
inghet.

In cazul dezactivarii definitive a centralei adresati-va personalului

calificat pentru a efectua aceasta operatiune.

Pentru curdtarea componentelor externe, opriti centrala si asezati

intrerupatorul extern in pozitia “OFF”".

Nu folositi si nu pastrati substante usor inflamabile in locul in care

este instalatd centrala.
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MpaBuna 6e3onacHocT

MepeyeHb yCNOBHbIX 0603HaYeHWI:

K HECYacmHuIM CJy4asM, 8 onpedesieHHbIX cumyauusx oaxe

cMepmesbHeIM.

HecobniodeHue 3mozo0 npedynpexoeHus Moxem npusecmu K
A NnospexxOeHUAM, 8 onpedesieHHbIX CUMYayusx OdXe Cepbe3HbIM,

umywecmed, 0OMAawWHUX pacmeHuli U HaHecmu ywiep6 0oOMAawHUM

JKUBOMHBIM.

: HecobniodeHue 3moeo  npedynpexoeHus Moxem  npusecmu

He npousBoauTe HMKaKuMX AENCTBUN, ANIA KOTOPbIX Tpebyerca
OTKpbITb arperar.

Ypnap TOKOM - KOMMOHETbI MOJ, HanpsaXeHrem

OnacHOCTb OXeroB 1 MOPEe30B — ropsAYMe KOMMOHEHTbI U OCTpble
BbICTYMbI U Kpas.

He npounsBopguTe HNKaKnX AeCTBUI, ANA KOTOPbIX TpebyeTca
AeMOHTUpOBaTb arperar.

Ypap TOKOM - KOMMOHETbI MOA HanpsXXeHNEM.

3aTonneHue — yteuka BOAbl 13 OTCOEANHEHHDBIX TPYO.

B3pbiB, Noxap unu oTpaBneHne rasoM B Cllyyae ero yTeuyku u3
NoBpeXxeHHOro rasornpoBoAa.

BepexHo 06pallaTbcA C NPOBOAOM 3/1IeKTPONUTAHUA.

Yaap TOKOM — OrofieHHble MPOoBOAA NofA HanpsaXeHnem

He ocTaBnsaiTe nocTopoHHMe NpeameTbl Ha arperare.
HecuyacTHble cniyyam - nageHue npenmMeToB K3-3a BUOGpauuii
arperarta.

MNoBpexpaeHne arperata WM HaxO[ALWMXCA CHU3Y NPeAMETOB Mo
npuyviHe NageHns NpeaMeToB 13-3a BUGpaumii arperaTa.

He 3anesaiTe Ha arperar.

OnacHOCTb NafileHna C arperara.

MNoBpexpaeHne arperata WiN HaxO[ALMXCA CHU3Y NPeAMEeTOB Mo
npuUYMHe NageHns arperaTta 13-3a oTCoeAVHEHNA KpeneHni.

He nopgHumaiitecb Ha cTynbs, TaGypeTku, necTHULbI WUAN
HecTabunbHble NpUcNocobneHns gna YNCTKM arperara.
MageHune unu 3awemnexme (packnagHble NeCTHULbI).
MpounsBognTe UNCTKY arperarta TONbKO MOC/Ie €ro OTK/IoUYeHUs,
NOBEPHYB BHEWIHMNI pasbeAuHUTenb B mnonoxeHne OFF
(BbIKJ1.).

Ypap TOKOM - KOMMOHETbI MOJ HaNpPAXXeHNEM.

AnAa uncTKM arperata He WCNONb3ylTe pacTBOpUTenu,
arpeccuBHble MoloLMe CPpeACcTBa UM MHCEeKTULMADI.
MoBpexaeHre NNacTMaccoBbIX UV MOKPaLLEHHbIX AeTanen.

He wucnonbsyite arperat B LensAx, OTAMYHBbIX OT ero
MNCnoNb30BaHUA A/ HOPMalbHbIX 6bITOBbIX HYXKA.
MNoBpexpaeHne arperarta 13-3a ero neperpysKu.

MoBpexaeHne NpeaMeTOB 13-3a HENPaBUIbHOrO obpalLeHUs.

He ponyckainte K wncnonb3oBaHWIO arperara pgeten wuim
HeOMNbITHbIX NINL.
MNoBpexpeHne arperata no
MCMoNb30BaHMA.

B cnyyae nosBneHna sanaxa ropenoro Win AbimMa U3 arperara
OTKJ/IIOUMTE 31eKTponuTaHne, NepeKkpoiiTe OCHOBHOW ra3oBbliil
KpaH, OTKpPOMTE OKHa 1 BbI30BMTE TeXHUKaA.

Oxeru, oTpaBrieHre TOKCUYHbIMU ra3amul.

B cnyyae nosBneHmA 3anaxa rasa nepekpomTe OCHOBHON
ras’oBblil KpaH, OTKPOITe OKHa 1 BbISOBUTE TEXHUKaA.

B3pbIB, NoXap vnm oTpaBneHmne TOKCUYHbIMU ra3amu.

B>

npuymnHe ero HenpaswuibHOro

B> D> D DB BbDPEDRPPEPDDP

M3penve He npegHasHauyeHo A KCnayaTauuy nuuamuy (BKnoyas
feTein) ¢ orpaHNUYeHHbIMU GU3NYECKMMUN, CEHCOPHBIMU WK
YMCTBEHHbBIMU CMOCOOHOCTAMU, UK XKEe He MMEKLMUMUN OMbITa
WNN 3HaHWIA, eCNv TONbKO KCIUTyaTaumsa U3genva Takumm nuuamm
He Npon3BoOAUTCA nof HabnogeHVeM L, OTBETCTBEHHbIX 3a UX
6e30nacHOCTb, UK Mocie ux obyyeHUs npasBunam Mosib3oBaHUA
nsaenuem.

He pa3pewanTe getaAm urpatb C MaLXHON.

Norme de siguranta
Legenda simboluri:

A

Nu efectuati operatii care implica desfacerea aparatului.

A Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune.
Leziuni personale provocate de arsuri de la componentele
supraincalzite sau de raniri datorate prezentei unor componente
care pot tdia.
Nu efectuati operatii care implica mutarea aparatului din
instalatia sa.
Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune.
Inundatii din cauza pierderilor de apd prin tuburile (conductele)
desprinse din racorduri.
Explozii, incendii sau intoxicatii din cauza pierderilor de gaz de la
tevile stricate.
Nu provocati daune la cablul de alimentare electrica.
Electrocutare provocata de firele descoperite si aflate sub
tensiune
Nu lasati obiecte pe aparat.
Leziuni personale provocate de cdderea obiectelor ca urmare a
vibratiilor.
Defectarea aparatului sau a obiectelor in cauza ca urmare a caderii
din cauza vibratiilor.
Nu va urcati pe aparat
Leziuni personale provocate de caderea aparatului.
Defectarea aparatului sau a obiectelor in cauza ca urmare a caderii
aparatului din cauza desprinderii din dispozitivele de fixare.

A
JAN
A
A
A
A
A aparatui i i are.
Nu va urcati pe scaune, taburete, scari sau suporturi instabile
A
A
JAN
JAN
A
A
A

Nerespectarea indicatiilor de avertizare prezinta riscul provocarii
leziunilor, in anumite circumstante chiar mortale, la persoane.
Niestosowanie sie do tego ostrzezenia grozi stratami
materialnymi, a takze moze naraza¢ na powazne
niebezpieczenstwo rosliny i zwierzeta.

pentru a efectua curatarea aparatului.

Leziuni personale provocate de cddere (scari duble).

Nu efectuati operatiuni de curatare a aparatului fara sa opriti
mai intdi centrala si sa asezati intrerupatorul extern in pozitia
“OFF".

Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune

Nu folositi insecticide, dizolvanti sau detergenti agresivi
pentru curatarea aparatului.

Dauneaza partilor dina material plastic sau partilor lacuite.

Nu utilizati aparatul in alte scopuri decat cel pentru care a fost
destinat, uz casnic.

Defectarea aparatului prin supraincarcare in functionare.
Defectarea obiectelor folosite incorect.

Nu lasati copiii si persoanele necalificate sa foloseasca
aparatul.

Defectarea aparatului din cauza folosirii improprii a aparatului.

in cazul in care se simte miros de ars sau se vede fum iesind din
aparat, intrerupeti alimentarea electrica, inchideti robinetul
de gaz, deschideti ferestrele si anuntati tehnicianul.

Leziuni personale datorate arsurilor, inhaldrii de fum, intoxicatiilor.
in cazul in care se simte miros puternic de gaz inchideti
robinetul de gaz, deschideti ferestrele si anuntati tehnicianul.
Explozii, incendii sau intoxicatii.

Aparatul nu este destinat utilizarii de catre persoane (inclusiv copii)
cu capacitati fizice, senzoriale sau psihice reduse sau cu experienta
sau cunostinte insuficiente, exceptand cazul in care acestea ar fi putut
beneficia de supraveghere sau instruire privind utilizarea aparatului din
partea unei persoane responsabile de siguranta acestora.

Copiii trebuie supravegheati pentru a va asigura ca nu se joaca cu
aparatul.
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Manenb ynpasBneHunA

Panoul de comenzi

|

(A ARISTON

AR

YcnoBHble 0603HaUeHUs:

1. KHonkwu +/- perynayumn Temnepatypbl bI'B 1.

Legenda:

Taste +/- reglarea temperaturii in circuitul menajer

2. MaHomeTp 2. Manometru

3. Knonka BKJ1./BbIKJI. 3. Tasta ON/OFF

4. KHonka MODE - Bbibop paboyero pexrma 4. Tasta MODE - selectare modalitate de functionare
(neTHWin / 3UMHWI) (vara/iarnd)

5. KHonka RESET (C6poc) 5. Tasta RESET

6. KHOMKu +/- perynauumm temnepaTypbl OTOMAEHNA 6. Taste +/- reglarea temperaturii de incalzire

7. Owncnnen 7. Display

Awncnnein Display

YcnoBHble 0603HauYeHu:
Lindpbl-nHamkaTopb:

- 3a[laHHanA TemnepaTypa

- Hactpoiika meHio

- CurHanunsaums Koaos cbos

3anpoc HaxkaTus KHomnKu Reset (610KMpoBKa
KONOHKW)

Heobxopnma TexHnYeckaa MOMOLLb
CurHanvsauma Hanuuma nnameHy
3aaHHbI peXxrnm oTomnneHns

3afaHHbIA PeXXUM OTOMIEHNA

3anpoc oToMnIeHNsA akTUBMPOBaH

3apaHHbI pex<um bI'B

3anpoc bI'B aktuBmnpoBaH

Pexum npoTns 06ﬂe,queHI/Iﬂ aKTMBMpPOBaH

HE
oo
W
i

0
— ‘e
= >
— 7\

% [ &

Legenda:

Cifre pentru indicatii:

- temperaturi setate

- Setare meniu

- Semnalare coduri de eroare

Cerere apasare tasta Reset
(centrala blocatd)

Cerere interventie asistentd tehnica
Semnalare blocare functionare
Functionare pe incalzire setata

Heating mode operation set

Cerere incalzire activa

Functionare pe circuit menajer setata

Cerere circuit menajer activa

Functie Protectie la inghet activa
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BHMMAHMWE!

MoHTax, BBOL B SKcnnyaTauyunto, perynmpoBkn M TeXHUYECKOE
06CJ'Iy)KVIBaHVIe OOJTXKeH BbIMOJIHATb KBan VId)VILl,I/IpOBaHHbIIZ
cneynannct cornacHo ,D,EIZCTByIOLLI,I/IM HOpMaMm u npasunnam.
HEI'IpaBI/IJ'IbeIIz MOHTa> KOTJ/1a MOXET NPuUBECTU K TPaBMamM nopen n
AMBOTHbIX U BbI3BaTb NOBpeXAeHWE nmyLlecTBa. 3a HerlpaBVIJ'IbeIVI
MOHTaX KOT/1a N3rotoBUTESNIb KOT/1a OTBETCTBEHHOCTW HE HECET.

MepBbIn Nyck

Jlpn ycTaHOBKE KOTNA BHYTPM MOMelleHUs ybeautecb, UTO
cobnofaloTcs BCe YCIOBYSA, CBA3aHHble C MOCTYrJIEHMEM BO3AyXa
B MOMELLEHNe N ero BeHTUNAUMEN, NpeanncaHHble AenCTBYOWNM
3aKOHOZATeNIbCTBOM.

PerynapHo npoBepsAnTe faBneHve BOAbl HA NaHeNu yrnpaBneHna n
cneauTe, YToObl B XONTOAHOW CCTEME OHO HAXOAWIOCh B ANanNa3oHe
ot 0,6 fo 1,5 6ap. Ecnu paBneHve ynager HuXe MUHVMaNbHOIO
3HayeHuA, TO Ha Aucnnee NoABUTCA MHAMKATOP MOAMUTKM KOHTYpa
OoTOMeHuUs.

Ecnn  paBneHve  He3HauUTeNbHO  MeHblle  MWUHWMANbHO
LONyCTMMOro, AnA BOCCTAHOB/IEHUA [aBfieHUA OTKPOWTe KpaH
B HVDKHEW 4acTu KoTna. Ecnu paBneHve civwKom 4acto nagaer,
3HayuT, B CUCTEME NMeeTCA yTeuKa. B 3Tom cnyyae cnegyert Bbi3BaTb
KBanMOULMPOBAHHOTO CrieluanmucTa ais ee ycTpaHeHus.

BknioyeHune
YT106bI BKNIOUMTL KOTeN, HaxkmuTte KHomnKy «ON/OFF» (BKJ1/BbIK/) Ha
naHenu ynpasneHuvs. Ha gucnnee otobpaxaetcs:

ATENTIE!

Instalatia, prima pornire, regldrile de verifi care (intretinere, revizia)
trebuie sa fi e efectuate conform instructiunilor si numai de catre
personal califi cat, autorizat ICIR si agreat de producator — vezi lista
centrelor de service din certifi catul de garantie.

O instalare gresita poate provoca daune persoanelor, animalelor si
lucrurilor si pentru care fi rma constructoare nu este responsabila.

Predispunerea la functionare

Daca centrala este amplasata in interiorul unui apartament, verificati
ca toate dispozitiile legale in vigoare, referitoare la aerisirea si
ventilatia incdperii, sa fie respectate.

Verificati periodic presiunea apei la manometrul “2” si verificati, in
cazul in care instalatia este rece, dacd aceastd presiune are valoarea
cuprinsa intre 0,5 si 1,5 bar. Daca presiunea este sub valoarea
minima este necesar sa o refaceti (sa faceti sa creasca presiunea)
cu ajutorul robinetului de umplere asezat pe partea inferioard a
centralei.

O data ajunsa presiunea la valoarea medie de 1 bar inchideti
robinetul. Daca scaderea presiunii este frecventd, probabil ca exista
o pierdere de apé in instalatie. In acest caz este necesara interventia
instalatorului.

Procedura de aprindere
Apdsati tasta ON/OFF “3” iar displayul se va aprinde:

A ARISTON

Pa6ouue pexumbi

C nomoLypbto KHomnKu (4) MODE (peXunm) MOXXHO BbIOpaTb NETHWIA LN
3UMHU PeXXUM paboTbl; CUMBO BbIGPAHHOTO peXxrMa oTobpasnTcs
Ha gucnnee.

Selectarea modalitatii de functionare
Alegerea modalitatii de functionare se efectueaza prin tasta MODE
4:

Pexxum GpyHKUNOHMpPOBaHUA Auncnnen | Display Modalitate de functionare:
3UMHMI peXxum "" incdlzire + apad calda circuit sanitar
Oronnetue + BC vy -iarna

~
JleTHWI pexum v R s . -y
TonbKo MBC ~ numai apa calda circuit sanitar - vara

Ecnu KoTen HaxouTcA B pexume OXuAaHUA (OTCYTCTBYIOT 3ampochl

Ha paboTy B pexxume otonneHus MBC), To TeKCT Ha fucniee yKasbiBaeT

BbIGPaHHDIV PeXXUM QYHKLVOHNPOBAHNA (3UMHUIA N NETHNN).

OYHKUMOHVPOBaHIE ropesnkn oTobpaxkaeTcs Ha gucrniee CVIMBOHOMA

Display-ul indica modul de functionare selectionat in faza de stand-by
(nu exista nici cere de caldura, nici cerere de apa calda) - “iarna” sau

“vara”,

Pornirea arzatorului este semnalata pe display de simbolul 6
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Hactpoiku cucrembl otonneHus
Perynauma TemnepaTypbl BOAb
OTOMJIEHNS BbIMOMHAETCA NMPY NOMOLLM
KHOMOK 6.

NMonyyaetca Temnepatypa,
Bapbupytowas ot 35°C go 82°C.

Hactpoiika Temnepartypbi 6I'B

Mo»KHO oTperynupoBaTtb TemnepaTypy
BI'B npun nomowm KHonok 1, nonyyaerca
Temnepartypa, Bapbupytowas ot 36°C
no 56°C.

BoibpaHHOe 3HauyeHWe MuraeT Ha
ancnnee.

OTKNI0YEeHNe KOHTYpa OTOM1IeHNA
YT06bl BLIKMIIOUNTL PEXMM  OTOMMEHUS,
HaxxmuTe KHOMKy MODE; Ha pgucnnee
nepectaHet otobpaxatbca 3Hauok “llI
". KHonky MODE MmoXHO uncnonb3oBaTb
ana aktmeauum pexuma BC wnm gna
nepeBofa KOTNa B PeXUM OXuaaHUA
(BbIK/IOUEHME BCEX PEXKMMOB).

Ha pucyHke BHM3y noKasaH npouecc
nepesofa Kotna B pexum [BC; npn stom
Ha pJucnnee oTobpaxaeTcA 3ajaHHaA
TemnepaTypa BoAbl B KOHType BC.

MopAapok oTKNoYeHns

[nAa OTKNIOYEHNA KOMOHKM HaXaTb
KHonKy BKJ1./BbIKJ1., aucnneit racHeT.
DOYyHKUMA NPOTUB OGnegeHeHMA
aKTUBUPOBaHa.

[onHoe BbIKMOYEHME KOTNA OCYLIECTBNAETCA MEPEBOAOM BHELIHETO
[IBYXTMOJIIOCHOrO BblKntoyaTensa B nonoxeHue OFF (BbIKJT); gucnnen npun

STOM racHeT.

(A ARISTON

A ARISTON

(A ARISTON

(A ARISTON

'0\\

Mocne oTKNoYeHUA KOTNa OT CeTn SJIeKTpoNnTaHnA 3aKp0|7|Te ra3oBbliit

KpaH.

Reglarea incalzirii

Reglarea temperaturii apei de incalzire
se efectueaza apasand pe tastele 6.

Se obtine o temperaturd variabila intre
35°C si 82°C.

Reglarea temperaturii in circuitul
menajer

Temperatura apei menajere poate fi
reglata apasand tastele 1, se obtine
o temperatura variabild intre 36°C si
60°C.

Valoarea aleasa este afisata printr-un
semnal intermitent pe display.

intreruperea incalzirii

Pentru a intrerupe incalzirea, apasati
tasta MODE; de pe display dispare sim-
bolul 'llll. Cu tasta MODE puteti activa
productia de apa calda menajera sau
o puteti pune in stand-by (o puteti
dezactiva).

In figura de mai jos, cazanul rimane
in stare de activitate numai pentru
productia de apa calda menajera, in-
dicand temperatura reglata.

Procedura de oprire

Pentru a stinge centrala, apasati
butonul ON/OFr.

Functia protectie la inghet este
activa.

Pentru a opri definitiv cazanul, pozitionati intrerupatorul electric
extern pe OFF; displayul se va stinge.
Inchideti robinetul de gaz.
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YcnoBua 610KNPOBKN KONOHKN
KonoHkanpepoxpaHAeTcAOTHENCNPAaBHOCTENMMKPOMNPOLLeCCOPHON
cxemol, KoTopas npu HeobxoAmMmocTy 6IoKMpyeT arperar.

B cnyuae 6nokumpoBkn CWJ[ nokasbiBaloT TuM ONOKMPOBKM 1
BbI3BaBLLYIO €e NPUUNHY.

CyLwecTByeT AiBa B1Aa O1IOKMPOBKU.

3awmTHOE OTK/IOYEeHNe

Conditii de oprire a aparatului

Cazanul este protejat de functionarea necorespunzatoare prin placa
electronica ce executa anumite controale interne, care declanseaza,
daca este necesar, un dispozitiv de blocare, de siguranta. in caz de
blocare, pe display-ul panoului de comanda este afi sat un cod care
se refera la tipul de oprire si la cauza care a generat oprirea.

Se pot verifi ca doua tipuri de opriri.

OcyLLleCTBJ'IﬂeTCﬂ B CJly4ae OTKJIOHeHUA OT HOpMaJ'IbHOVI

Oprire de siguranta

paboTbl, KOTOpoe MOXeT OblTb YycTpaHeHO 6e3
BMeLlaTenbCTBa crneLvanicra.

Aceasta eroare este de tip “volatil” adica dispare
automat, imediat dupa

B atom cny4dyae  KoOTen aBTOMATUYEeCKM  BKIKOYaeTcA
NOBTOPHO, KaK TO/IbKO NPUYHa BbIKJTIOYEHWA YCTPaHeHa.

incetarea cauzei care a provocat oprirea. Pe display

2

apare ERR si codul erorii (de exemplu Err/110) si apare

Ha pucnnee otobpaxatotca «ERR» (HemcrnpaBHOCTL) 1
KOf HeMCnpaBHOCTY (Hanpumep, Err/Il0) 1 cimBon I=C
- — cm. Tabnnuy cboes.

Cpa3y »Ke nocne ycTpaHeHWA MpPUYMHbI ONOKMPOBKM KOJIOHKA
BO3BpaLlaeTca B paboumnin pexxumm.

B npoTvBHOM cnyuyae BbIKNOUNTb KOJIOHKY, MOBEPHYTb BHELUHUI
BblKMtoyaTenb B nonoxeHue BbIKJ1., nepekpbiTb rasoBbii KpaH ©
06paTUTbCA K KBaNMPULIMPOBaAHHOMY CEeLMannCTy.

3awmTHaA OCTaHOBKa M3-3a HeAO0CTAaTOYHOrO faBJieHNsA BOAbI -
mopgenwm FF

simbolula==C - vezi tabel.

Imediat dupa incetarea cauzei care a provocat aceasta
oprire aparatul se reporneste si incepe sa functioneze in mod normal.
In timp ce cazanul este in oprire de siguranta este posibil sa incercati
sa il repuneti in functiune, oprind si repornind aparatul cu OFF de pe
panoul de comanda.

Oprire de siguranta din cauza presiunii insuficiente a apei -
modelele FF
In cazul circulatiei insuficiente a apei in circuitul de

B cny4vyae HepocTtatoyHOro pfasfieHMA BOAbl B

UMPKYNALUN  OTOMJIEHUA KOJIOHKa CUrHanusmpyet

incdlzire, centrala semnaleaza oprirea de siguranta Err/108
- a se vedea Tabelul Erori.

3alMTHYI0 ocTaHOBKY Err/108 — cm. Tabnuuy c6oes.
MpoBepuTb AaBNeHVEe NO TMAPOMETPY U NepeKpbITb

Verificati presiunea pe hidrometru si inchideti robinetul
imediat ce se ajungela 1-1,5 bar.

KpaH cpasy xe no goctvxernun 1 - 1,5 6ap.

Sistemul poate fi restabilit prin completarea cu ap4, de la

Cncrema MOXeT 6bITb pa3b6nokmpoBaHa
NnocpeacTBOM NOAMNUTKM BOAbI Yepe3 KpaH NoAnuTKM,
PaCMoNOXEHHDIN B HUMKHEN YaCTW KONIOHKM.

Ecnu 3anpoc nognuTKM MOCTynaeT 4acTo, BbIK/OUUTL KOJIOHKY,
NOBEPHYTb BHELLHWI BblKNtoYaTenb B nonoxeHune BblKJ1., nepekpbiTb
rasoBblli KpaH 1 06paTUTbCA K KBanMdULMPOBaHHOMY CreLNanmncTy
[NA NPOBEPKUN HaNMUnA yTeyek Bobl.

3awMTHaA OCTaHOBKa N3-3a HEAOCTaTOUYHOI LPKYNALUA BOAbI
- mopgenu FF - CF
B cnyyae HepocCTaTOUHOM UMPKYnAUMM BOAbl B

robinetul de umplere de sub centrala.

Daca cererea de completare a nivelului este frecventd,
opriti centrala, pozitionati intrerupdtorul electric extern in pozitia
OFF, inchideti robinetul de gaz si apelati un instalator calificat pentru
a verifica eventualele pierderi de apa.

Oprire de siguranta din cauza circulatiei insuficiente a apei -
modelele FF - CF
In cazul circulatiei insuficiente a apei in circuitul de

cucTeMe  OTOMEHWA  KOMOHKa  CUTHanusupyet
3alMTHYI0 ocTaHOBKY Err/103 — cm. Tabnuuy c6oes.

incdlzire, centrala semnaleaza oprirea de sigurantd Err/103
- a se vedea Tabelul Erori.

MposepuTb AaBfieHWe MO rMAPOMETPY 1 NepeKpbITb
KpaH cpas3y xe no goctvxernun 1 - 1,5 6ap.

>=C

Verificati presiunea pe hidrometru si inchideti robinetul

N imediat ce se ajungela 1-1,5 bar.

Ll

Cncrema MOXeT 6bITb pa3bnokmpoBaHa
NnocpeacTBOM NOAMUTKM BOAbI Yepe3 KpaH NoAnuTKM,
PaCMoNOXEHHDbIN B HUMKHEN YaCTW KONIOHKMN.

Ecnu 3anpoc nognuTKM MOCTynaeT 4acTo, BbIKMOUUTL KOJSIOHKY,
NOBEPHYTb BHELLHWI BblKNtoYaTenb B nonoxeHune BblKJ1., nepekpbiTb
rasoBbll KpaH 1 06paTUTbCA K KBanndULMPOBaHHOMY CreLNanmncTy
[NA NPOBEPKUN HaNMUnA yTeyek BoAbl.

BAXHO
Ecnm  6noknpoBka NOBTOpPAETCA 4acCTo, pPeKoMeHAyeTcs
0o6paTUTbCA B  YMOJIHOMOYEHHDbI LEHTP TEeXHW4YecKoro

o6cnynBaHnA. B uenax 6esonacHOCTN MOXHO NPOU3BECTYU He
6onee 5 pyuHbix c6pocoB 3a 15 MUHYT (HaxkmuTe KHonKy RESET).
Ecnn xe 6GnokupoBKa ciyvailiHas WA eAVHMYHaA, OHa He
cYNTaeTCA HeNCNPaBHOCTbIO.

Sistemul poate fi restabilit prin completarea cu ap4, de la
robinetul de umplere de sub centrala.

Daca cererea de completare a nivelului este frecventa, opriti centrala,
pozitionati intrerupatorul electric extern in pozitia OFF, inchideti
robinetul de gaz si apelati un instalator calificat pentru a verifica
eventualele pierderi de apa.

Important

in cazul in care centrala se blocheazi in mod frecvent se
recomanda sa va adresati Serviciului nostru Autorizat de
Asistenta Tehnica.

Din motive de siguranta, centrala va permite un numar maxim
de 5 reporniri in 15 minute (apasand tasta de RESET).Blocarea
sporadica sau izolata nu constituie o problema.
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BbnokupoBKa pa6oTbl
ITOT TVIN 60N ABNAETCA <HENETYUNMD,

Blocare de functionare

|u

Aceasta eroare este de tip “nevolati

T.e. He yCTpaHAeTCA aBTOMaTUYeCKM.

Ha paucnnee nokasbiBaeTtca  Kog,
MUraloLNiA NONepPeMeHHO C HaAMUCbIo
ERR, Hanpmep, Err/S0I, n noasnAeTca
cumson 9.

B oTom cnyyae  KONMOHKa — He
BO306HOBNAET paboTy aBTOMATNYECKU
1 MOXeT OblTb pa3bNoKMpoBaHa TONbKO
Ha)KaTnem KHOMKM.

Mocne HeCKONbKNX NonbITOK
pa3bnoKNpPOBKKM, ecnn npobnema He
yCTpaHAeTca, Heobxoaumo  Bbi3BaTb
KBaNMPMLIMPOBAHHOTO TEXHYKA.

(A ARISTON

, ceea ce inseamna cd nu dispare nici
dupd eliminarea cauzei care a determinat
oprirea centralei.

Pe display apare ERR si codul erorii (de
exemplu &rr/50I). Apar de asemeni ,
descrierea si simbolul @.

Pentru a restabili functionarea normala
a cazanului, apdsati tasta RESET de pe
panoul de comanda.

Ta6nuua KOAOB HencrnpaBHoOCTeN

Tabel Erori care duc la Blocarea Functionarii

OnucaHune

Oucnnen

Descriere

MNeperpes

Temperatura excesiva

Joxoamesca, noka cumeon @ naurem Mueame, 101 Asteptati ca simbolul (RI% inceapd sd lumineze inter-
npexode yem Haxame kHonky RESET. mitent inainte de a apdsa tasta RESET.
103
HepocTaTouHasa umpkynaumsa 104 Circulatie insuficienta
Joxoamscs, noka cumeon @ Haurem Muzame, 105 Asteptati ca simbolul Qs inceapd sd lumineze inter-
npexoe YeM Haxxame KHonkKy RESET. 106 mitent inainte de a apdsa tasta RESET.
107
HepocTtaTouHoe faBreHrie B KOHTYpe oTomnneHus - < «
A A yp 108 Lipsa de apa (necesara umplerea) - model FF
(TpebyeTca nognuTKa) - mogens FF
HepocTaTouHas umpkynaums Circulatie insuficienta
Jloxoamescsa, noka cumeon @ Haurem Muzame, 117 Asteptati ca simbolul @ inceapd sd lumineze inter-
npexoe yem Haxame KHonky RESET. mitent inainte de a apdsa tasta RESET.
HewncnpaBHoCTb Nnathl ynpasnieHua 305 Eroare placa
HewncnpasHoCTb Nnathl ynpasneHua 306 Eroare placa
HewncnpaBHOCTb Nnathl ynpasaeHua 307 Eroare placa
HeT nnamexn 501 Lipsa flacara
OrtcyTctBue TArM - Mmogenb CF 601 Interventie Sonda Fum - model CF

BpemeHHas 6noKNpoOBKa M3-3a aHOMaNbHOro AbiMOyAaneHns
(CF) 601.

7o 3aWWTHOE YCTPOWCTBO ONIOKMPYeT BOAOHArpeBaTesibHyto
KOMIOHKY B CJlyuyae HeWCNpaBHOCTY B CUCTEME AbIMOYAANeHus.
BnokvpoBka arperata sBASETCA BPEMEHHO 1 NOKa3blBaeTCs KOAOM
c60a 60 1. Mo npowecTBnn 12 MUHYT KONIOHKa Nepeinger B pexum
BKMoueHus. Ecim HencnpaBHOCTb cucTembl AbiMoyaaneHus Gbina
yCTpaHeHa, KOMIOHKa MepexoamnT B pabounii pexum, B NPOTUBHOM
Cnyyae OHa BHOBb GIOKMPYETCA M MOBTOPSET BbIWEONMCAHHbIN
UMK,

/\ BHUMAHUE!
Ecnn GHOKIIIPOBKa KOJIOHKN noBTopaeTca yacTo,
HeOGXOAIIIMO Bbi3BaTb Te€XHWKa W3 YNOJIHOMOYE€HHOro
LleH'rpa TeXHn4yeckoro OGC]‘Iy)KIIIBaHVIﬂ ANA nNpoBepKn
WUCNpPaBHOCTN CUCTEMbI AbiMoyAasieHnA N BeHTunaAuunm B
nomeLieHnun.

Oprire temporara

pentru anomalie de evacuare fum (CF) 60 1

Acest dispozitiv de control opreste centrala in caz de anomalie de
evacuare a gazelor arse.

Blocarea aparatului este temporara si este emnalata de codul de
eroare 60 1.

Dupa 12 minute, centrala incepe procedura de aprindere; daca
conditiile corecte de functionare suntrefacute, continuafunctionarea
normala, in caz contrar centrala se opreste si ciclul se repeta.

/\ ATENTIE!
In caz de nefunctionare sau de intreruperi repetate, opriti
alimentarea electrica a centralei punand comutatorul
extern in pozitia inchis, inchideti robinetul de gaz si
contactati Serviciul de Asistenta Tehnica.
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3awwmTa oT 3amep3aHuA

Pexxnm 3aWwmTbl OT 3amep3aHuA aKTMBUPYETCA MPU BKIIOYEHHOM

SNEeKTPONUTaHUN NO NOKa3aHWAM JaTyMKa TemnepaTypbl Ha nogaye

KOHTYpa OTOM/IeHUA: ecnn Temnepatypa B MEPBUYHOM KOHType

onyckaetca Huxe 8 °C, Ha ABe MUHYTbI BKITIOYAeTCA HAacoC, noaaBas

BOAY B TeyeHne 1 MUH B KOHTYP OTOMJIEHNA U B TeYEHUe 2 MUH B

koHTYp BC. Yepe3 fgBe MUHYTbl LMPKynAUMM KOTen nposepseT

cnepyioulee:

a) ecnu TemnepaTtypa Ha nogauye KOHTypa oTornneHus Boiwe 8 °C,
LMPKYNALMA NpeKpaLLaeTcs;

b) ecnu Temnepatypa Ha mopauye KOHTypa OTOMfeHuA mexay 4
n 8 °C, Hacoc paboTaeT elye ABe MUHYTbI, nocne 10 UMKnoB
nepexoauT K NyHKTY (c)

C) ecnm TemnepaTtypa Ha nofaye KOHTypa oTornseHua Huxe 4 °C,
NPOU3BOANTCA PO3XUI TOpenkn (B pexume OTOMEHUA) Ha
MUWHVMasIbHOM MOLWWHOCTU 1 ByfeT paboTaTb, NOKa TeMnepaTtypa
He gocturHet 33 °C.

Ecnn koten npowssen aBapuMHOE BbIK/OYEHWE MO Meperpeny,

ropeJsika BbIKJIloUnTCs. B 1iobom criyyae B KOHTYpe oTonneHus yaer

OCYLLEeCTBAATLCA LMPKYNALMA BOAbI.

AKTMBAUMA 3aWWTbl MNPOTUB obnefeHeHVs MOKa3blBaeTcs Ha

avcnnee CMMBOJIOM ok

Pexxnm 3awwmTbl OT 3amep3aHuA 3anyckaetca (npu HopmanbHOM

paboTe KoT/1a) TONIbKO NpU COBNIOAEHUN CNIEAYIOLLNX YCTTOBUIA:

— [aB/ieHne B KOHTYpe OTOMIeHNA HOPMasibHOE;

— MIMeETCA 3NeKTPoNnuTaHne KOTNa;

— K KOT/y OCyLLeCcTBAAETCA nofjava rasa.

Mepexop Ha Apyro Tun rasa

KoTnbl paccunTtaHbl Ha NPUPOAHDBIN ra3 (MeTaH) U CKUKEHHbIN ras.
[na nepeknioyeHna obpaTtnTecb B ABTOPU30BaHHbIN CepBUCHbIN
LeHTp.

TexHnuyeckoe o6cnyKuBaHne
O6Aa3aTenbHO OCyLIeCTBAATb
obcnyuBaHve  KoTna,  KoTopoe
KBannbMLMPOBaHHbIN NepcoHarn.

eXxerogHoe
JIOMKEH

TexXHn4yeckoe
OCyLecTBNATb

Functia anti - inghet

Daca sonda NTC tur centrald mdsoard o temperatura sub 8°C

pompele de recirculare raman in functiune timp de 2 minute si

valva cu trei cdi (daca exista boiler) in timpul acestei perioade este
comutata pe modul sanitar (apa menajera) si incalzire la intervale de
un minut.

Dupa primele doud minute de circulatie pot aparea urmatoarele

situatii:

A) dacd temperatura de tur este mai mare de 8°C, circulatia este
intrerupta;

B) daca temperatura de tur este cuprinsa intre 3°C si 8°C se va
efectua o altd circulatie de douda minute; in cazul in care se
efectueaza mai mult de 10 cicluri centrala ajunge in situatia C.

C) dacd temperatura de tur este mai mica de 3°C se aprinde
arzdtorul la puterea minima pana cand temperatura ajunge la
33°C.

Cu boilerul,dacd temperatura apei menajere este mai mica de 8°C

valva cu trei cdi este comutatd pe mod sanitar pana cand temperatura

apei menajere ajunge la 12°C, dupa care timp de doua minute se
efectueazd o post - circulatie.

Functia este activd mereu, cu exceptia cazurilor de opriri de sigurnata

care impiedica functionarea pompei de recirculare si a sondei NTC

de tur.

Activarea protectiei impotriva inghetului este semnalata pe display

de simbolul 7.

Protectia anti - inghet se activeazd doar daca centrala este in perfecta

stare de functionare:

- dacd presiunea in instalatie este suficienta;

- daca centrala este alimentatd la curent electric;

- daca gazul este furnizat.

Schimbare gaz

Centralele noastre sunt proiectate atat pentru functionarea cu gaz
metan, cat si cu gaz GPL.

In cazul in care ar fi necesara transformarea, adresati-va unui tehni-
cian autorizat al Centrului de Asistenta Tehnica. (vezi certifi catul de
garantie)

intretinere

Intretinerea (verifi carea, revizia) este obligatorie prin lege si este
esentiala pentru siguranta, buna functionare si durata centralei.

La fi ecare 24 de luni este obligatorie efectuarea analizei gazelor arse
(combustiei) pentru a controla randamentul si emisiile de substante
poluante. (conform PT A1/2002).

Toate aceste operatiuni sunt inscrise in livretul aparatului.
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