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НАСОСА

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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EASYPRO® представляет собой устройство, запускающее и останавливающее насос, к которому оно
подключено, таким образом, заменяя традиционные реле давления и систему с расширительным бачком.
Насос начинает работать при открытом кране подачи воды, когда давление в системе падает ниже давле�
ния запуска (Pm) и останавливается, когда требуемая скорость потока равна нулю или меньше отключа�
ющей скорости потока. Электроника EASY PRO® защищает насос от аномальных условий эксплуата�
ции, таких как «сухой режим», частые запуски из�за утечек в системе или перегрузки по току.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Напряжение: 220 Вольт переменного тока
 Частота: 50�60 Гц
 Максимальный ток: 16A
 Степень защиты: IP 65
 Давление запуска (Pm): 1 ? 5 бар
 Отключающая скорость потока(Qa):1?2 л/мин
 Разъемы: 1" M BSP/ 1" M NPT
 Рабочее давление � разрывное давление: 8 бар – 32 бар
 Вес: 2350г
 Дисплей из пяти буквенно�цифровых обозначений с задней подсветкой
 Защитные устройства, предохраняющие от:

• Сухого режима (автоматический повторный запуск)
• Слишком частых запусков
• Перегрузки по току

Конфигурация
Настраиваемые параметры:

Когда давление в системе падает ниже Pm, EASY PRO® запускает насос.
Pm должна всегда быть больше по крайней мере на 0,2�0,3 бар давления, создаваемого водяным стол�

бом выше EASY PRO®.
 Значение Рm может регулироваться в пределах от 1 до 5 бар с шагом 0,5 бар.

EASY PRO® оснащен датчиком тока, который постоянно проверяет потребляемую мощность насоса.
Если ток остается выше установленного значения Imax в течение длительного периода времени, EASY
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PRO® останавливает насос, чтобы защитить его от повреждений (Режим БЛОКИРОВКИ (LOCK) при
ПЕРЕГРУЗКЕ ПО ТОКУ).

Тем не менее, EASY PRO® позволяет кратковременное превышение Imax во время запуска насоса.
Для правильного функционирования Imax должен быть установлен на значение примерно на 10�20%

выше значения максимального тока, потребляемого насосом (обычно указывается на табличке с паспор�
тными данными двигателя).

 Если паспортные данные неизвестны, то лучшим решением будет измерить потребляемый насосом
ток и выставить Imax как указано выше.

Значение Imax может регулироваться в пределах от 1A до 16A с шагом 0,5 A.
Установки Производителя:
EASY PRO® поставляется со следующей СТАНДАРТНОЙ КОНФИГУРАЦИЕЙ:
 � рабочее давление Рm = 2 (бар)
 � максимальный допустимый ток I мах = 16 (А)
Условия эксплуатации
А. Совместимые / несовместимые жидкостей
EASYPRO® должен использоваться с чистой водой и химически неагрессивными жидкостями. Если

жидкость содержит примеси, фильтр должен быть установлен до системы EASYPRO®.
В. Экологические условия
EASYPRO® не должен использоваться во взрывоопасных условиях. Температура помещения долж�

на быть в диапазоне от 0°C до 65°С, а влажность воздуха не должна превышать 90%.
С. Энергопитание
Убедитесь, что изменения энергопитания никогда не превышают 10% от паспортного значения в сто�

рону увеличения или уменьшения. Более высокие значения могут привести к повреждению электрон�
ных компонентов. EASYPRO® могут быть использованы только с однофазными насосами.

Требования безопасности
Перед установкой или использованием EASYPRO®, внимательно и тщательно изучите настоящее

руководство. Насос должен устанавливаться и обслуживаться квалифицированным персоналом, ответ�
ственным за правильность исполнения гидравлических и электрических соединений в соответствии с
действующими правилами.

PEDROLLO® не несет ответственности за любые повреждения, связанные или произошедшие в ре�
зультате неправильного использования продукта, и за любой ущерб, связанный или полученный в ре�
зультате обслуживания или ремонта, выполненных неквалифицированным персоналом или с использо�
ванием неоригинальных запасных частей.

Гарантия, которая действительна в течение 24 месяцев с даты покупки, не будет распространяться на
продукт, которому причинен ущерб в результате применения неоригинальных запасных частей, фальси�
фикации или неправильного использования.

При запуске устройства, проверьте следующее:
� энергопитание должно быть выключено.
� провода электропроводки должны выдерживать максимальный ток.
� кабельные вводы (фитинги) и крышка платы должны быть надлежащим образом собраны и закреп�

лены (см. Электрические соединения).
� блок питания оснащен регулируемым заземлением и предохранитель�

ными устройствами.
При обслуживании устройства проверьте следующее:
� система не находится под давлением (откройте крана отвода)
� энергопитание должно быть выключено.
АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ
Если во время работы насоса происходит чрезвычайная ситуация, не�

медленно нажмите кнопку START / STOP.
EASY PRO® отключается и выводится в режим ВНЕ ЭКСПЛУАТА�

ЦИИ.
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МОНТАЖ
Предварительные проверки
После распаковки EASYPRO® выполните следующие действия:
 � проверить наличие повреждений
 � проверить соответствие паспортных данных требуемым
 � проверить наличие кабельных фитингов и винтов
 � проверить назначение и чистоту входов и выходов EASY PRO®, отсутствие в них любых упаковоч�

ных материалов.
� проверить легкость перемещения клапана.

Ориентация
 EASYPRO®может быть установлен под любым углом в зависимости

от направления потока, как показано на рисунке.
Позиционирование.
EASYPRO®могут быть установлены непосредственно на выходе насо�

са в любом положении относительно линии подачи воды. Никогда не уста�
навливайте отводы между насосом и EASYPRO®. Не устанавливайте об�
ратный клапан между EASYPRO®и отводами, хотя возможно (не обяза�
тельно) установить обратный клапан на всасывающей трубе насоса.

ВНИМАНИЕ:  Давление водяного столба выше EASYPRO®не долж�
но превышать давление запуска насоса (Pm). Если, например, EASYPRO®

установлен на 20 метров ниже, чем самый высокий отвод в системе, то дав�
ление водяного столба, определяемое EASYPRO®, будет примерно 2 бара.
Следовательно, чтобы гарантировать, работу насоса при открытой подаче
воды (отвод) должны быть установлены модели с Рm = 2,5 бар.

ВНИМАНИЕ: Максимальное давление создаваемое насосом должно
быть, по крайней мере, на 0.3�0.5 бар выше, чем давление запуска (Рm).
Если давление, создаваемое насосом слишком низкое, то EASYPRO® оста�
новит насос и выдаст сообщение об ошибке «сухого режима».

Электрические соединения должны быть исполнены в соответствии с
рисунком, который повторяется также на внутренней стороне крышки пла�
ты.

ВНИМАНИЕ: Кабельные вводы (фитинги) и крышка платы должны
быть надлежащим образом собраны и закреплены, чтобы обеспечить сте�
пень защиты электрических компонентов IP65.
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Заполнение насоса
Для получения инструкций о том, как залить жидкость (заполнить) насос, см. руководство по эксп�

луатации насоса.
ВНИМАНИЕ: EASYPRO®оснащен обратным клапаном: не используйте выход EASYPRO®для на�

чального заполнения насоса.
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Включение насоса
ЖК�дисплей отображает

MODEL, затем загорается красный
индикатор (Power � Сеть) и на дисп�
лее отображается давление в систе�
ме. Если давление ниже, чем Pm, на�
сос начинает работать (горит зеле�
ный индикатор состояния � Status),
но если в течение 15 секунд после за�
пуска EASYPRO® не обнаружит
правильного заполнения, насос бу�
дет остановлен из�за ошибки «сухо�
го режима».

ВНИМАНИЕ:
Когда насос начина�
ет работать в первый
раз, он, возможно,
будет работать доль�
ше, чтобы завершить
процедуру заполне�
ния.

Нажать кнопку
START/STOP для
повторного запуска
насоса и завершения
процедуры заполне�
ния.

При удалении любой части
EASY PRO®придерживайтесь соот�
ветствующих законов и правил, дей�
ствующих в стране, в которой ис�
пользуется оборудование. Не унич�
тожайте любые загрязняющие части
устройства в окружающей среде.

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua



ьтсонварпсиеН ыничирпеынжомзоВ яинешеР

ORPYSAE ®

ястеачюлквен
�огренэтеН–A

яинатип
еинечюлкдопьтиреворП–A
яиненидеосияинатипорткелэ

енсосаН
,ястеаксупаз
тырктоадгок

ичадопнарк
ыдов

.адовтози

аквонатсУ–1B
аксупазяинелвад

теувтстевтоосен)mP(
иквонатсуупит

еокосывеелобанmРьтивонатсУ�1B
еинечанз

ьтсонварпсиеН–2B
нидеосхиксечирткелэ

дохывилийине
.яортсзиасосан

еиксечирткелэетьреворП–2B
ьтсонбосопсотобарияиненидеос

асосан

ORP'YSAE–3B ®

"ECIVRESFOTUO"
)ЕИНЕЧЮЛКТО(

ORPYSAEьтизургазереП–3B ®

.)3ткнуп,яицатаулпскЭ.мС(

ORPYSAE�1�4B ®

нечюлктооннемерв
ыдовяивтстустоаз�зи
"МИЖЕРЙОХУС"

огоксечитамотваьсетиджоД�1�4B
TRATSетимжанилиаксупазереп

сосаньтитсупазыботч,)ксуП(
емижермончурв

)а4ткнуп,яицатаулпскЭ.мс(

�ьламискаМ–2�4B
асосаняинелвадогон

ялдончотатсоден
ытобарйоньламрон

мососансосанетинемаЗ�1�2�4B
имищядохдопеелобс

имакитсиреткарах

еелобанmPьтивонатсУ2�2�4B
еинечанзеокзин

ORPYSAE�5B ®

еитырказеоннемерв
ХЫТСАЧаз�зи

ВОКСУПАЗ

огоксечитамотваьсетиджоД�5B
ыботч,ксуПетимжанилиаксупазереп

емижермончурвьтитсупаз
.)b4ткнупяицатаулпскЭ.мс(
иыметсисзиикчетуетинартсУ

аротялумуккаеинелвадетьреворп

ORPYSAE�6B ®

ястеавилванатсо
ИКЗУРГЕРЕПаз�зи

укотоп

�ьламискамуквонатсуетьреворП�6B
сеивтстевтоосан)xamI(акотогон
илсЕ.асосанекчилбатанимыннад
асосаникзургазерепйончурелсоп
YSAEикйортсанйоньливарпелсоп

ORP ® ястеялвяопекбишоболангис,
еньлетагивдотч,ьсетидебу,авонс

эилихиксечинахемтееми
йетсонварпсиенхиксечирткел

анеинелваД
асосанедохыв

илиеокзин
ещбоов

теувтстусто

иыртьлиФ�1�C
ьтыбтугомыбурт

�ориколбазончитсач
ынав

доворподоветьреворП�1�C

напалкйынтарбо�2�C
ORPYSAE ® ен

юьтсонлопястеавыркто

�олбазеннапалкотч,ьсетидебУ�2�C
ииматемдерпиминноротсопнаворик

етитсичоитсомидохбоенирп

�ванатсососаН
иястеавил
ястеаксупаз

онротвоп

иртунвикчетУ�D
,еишьнем(ыметсис

яащюачюлктомеч
акотопьтсорокс

)aQ)дохсар(

еиксечилвардигетьреворП�D
еыбюлетинартсуияиненидеос

икчету

енсосаН
�илванатсо

.ястеав

акотопьтсорокС�1�E
�юачюлктомеч,ешыв

акотопьтсороксяащ
)aQ()дохсар(

ыдовтоесвотч,ьсетидебУ�1�E
кечетутенеметсисвотчиытырказ

ястеавырказеН�2�E
напалкйынтарбо

®ORPYSAE

�олбазеннапалкотч,ьсетидебУ�2�E
иматемдерпиминноротсопнаворик

етитсичоитсомидохбоенирпи

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua



vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua

vo
lta

r.c
om

.ua



1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456

Дата продажи____________________              Штамп магазина
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ВНИМАНИЕ! Гарантия действительна только при правильном заполнении технического паспорта.
При рекламации в сервисный центр необходимо предъявить технический паспорт, товарный чек.

На рассмотрение принимаются только чистые насосы.
 ______________
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