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) Prezado Cliente

E nossa intengdo, antes de mais, agradecer-lhe
pela confianca dispensada escolhendo um produto
Immergas de alta qualidade que lhe garantira por
longo tempo bem-estar e seguranca. Como Cliente
Immergas V. S. pode contar com um Servigo de
Assisténcia Autorizado, qualificado, preparado e
actualizado para garantir uma constante eficiéncia
a sua caldeira. Leia diligentemente as paginas
abaixo pois contém informagoes sobre a utilizagao
correcta do aparelho; recordamos que o respeito
das mesmas, confirmard a sua satisfagdo com o
produto Immergas escolhido. Contacte imediata-
mente o pessoal especializado de um dos Centros
Autorizados Immergas para que efectue o teste e a
aferi¢do iniciais de funcionamento. O nosso técnico
verificard as condicdes ideais de funcionamento,
efectuard as regulagdes e calibragens necessdrias
e mostrarlhe-4 o funcionamento ideal do gerador.
Para eventuais intervengdes necessarias e para ma-
nutengao regular contacte os Centros Autorizados
Immergas, estes possuem pegas sobresselentes ori-
ginais e podem garantir uma preparagio especifica,
cuidada directamente pelo fabricante.

Adverténcias gerais

O manual de instrugdes ¢ parte integrante e essen-
cial do aparelho e deve ser entregue ao utilizador,
igualmente em caso de transferéncia de proprieda-
de. Conserve este manual com cuidado e consulte-o
com atengao, pois as suas adverténcias contém indi-
cagdes importantes relativas a seguranga durante as
fases de instalagdo, de utilizagdo e de manutengao.
A instalago e as operagoes de manutengao devem
ser efectuadas em conformidade com as normas em
vigor, segundo as instrugdes do fabricante e por pes-
soal qualificado; a saber, pessoal com competéncia
técnica especifica no sector dos sistemas.

A instalacdo nao consoante pode provocar danos a
pessoas, animais e bens materiais, relativamente aos
quais o fabricante nio é responsavel. As operagdes
de manutencéo deverao ser realizadas por pessoal
especializado. O servigo de Assisténcia Técnica
Immergas representa uma garantia de qualificagdo
profissional. O aparelho deverd ser utilizado exclu-
sivamente para o uso ao qual foi expressamente
projectado e fabricado. Qualquer outra utilizagdo
¢ considerada impropria e por conseguinte peri-
gosa. Em caso de instalagdo, funcionamento ou
manutengio incorrectos, devidos a inobservancia
da legislagao técnica vigente, da normativa ou das
instrugoes contidas no presente manual (ou forne-
cidas pelo fabricante), o fabricante declina qualquer
responsabilidade contratual e extra-contratual pelos
eventuais danos e a garantia do aparelho prescreve.
Para mais informagdes sobre a instalagao dos ge-
radores de calor a gas, consulte o site Immergas no

seguinte enderego: www.immergas.com

DECLARACAO DE CONFORMIDADE
De acordo com a Directiva de gas CE 90/396, Direc-
tiva EMC CE 89/336, Directiva de rendimentos CE
92/42 e Directiva de Baixa Tensao CE73/23.
O fabricante: Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure n° 95
42041 Brescello (RE)

DECLARA QUE: as caldeiras Immergas do modelo:
Zeus 24 -28 kW

estdo em conformidade com as respectivas
Directivas Comunitdrias

Director de Pesquisa & Desenvolvimento

Mauro Guareschi Asgjnat

Szanowny Kliencie,
Gratulujemy wyboru wysokiej jako$ci produktu
Immergas, ktéry moze zapewni¢
Panstwu dobre samopoczucie i bezpieczenstwo.
Jako Klienci, mozecie Pafstwo zawsze liczy¢
na pomoc wykwalifikowanego personelu au-
toryzowanego serwisu technicznego, dzigki
czemu bedziecie zawsze pewni niezawodnosci
kotta. Prosze¢ zapozna¢ si¢ uwaznie z niniejsza
instrukcjg. Mozna w niej znalez¢ przydatne
wskazowki dotyczace prawidtowego uzytkowania
urzadzenia, ktorych przestrzeganie zapewni, ze
zawsze bedziecie zadowoleni z produktu firmy
Immergas. Prosze zwrdci¢ sie do lokalnego au-
toryzowanego punktu serwisowego z prosba o do-
konanie wstepnej kontroli dziatania. Nasz technik
sprawdzi warunki dzialania, dokona wymaganych
regulacji i zademonstruje wlasciwy sposob eksploa-
tacji generatora. W razie konieczno$ci naprawy lub
zwyklych prac konserwacyjnych nalezy zwrdci¢ sie
do autoryzowanych punktéw serwisowych firmy
Immergas: dysponujg one oryginalnymi cze$ciami
zamiennymi, a personel zostal przeszkolony pod

bezposrednim nadzorem konstruktora.

Uwagi ogolne

Niniejsza instrukcja obstugi stanowi integralng czes¢
produktu i powinna by¢ przekazana uzytkownikowi
réwniez w przypadku przeniesienia wlasnosci.
Nalezy si¢ z nig uwaznie zapoznac i zachowaé na
przysztos¢, poniewaz zawiera wazne wskazowki
dotyczace bezpieczenstwa instalacji, eksploatacji i
konserwacji. Instalacja i konserwacja powinny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami,
wedtug instrukcji producenta i przez wykwali-
fikowany personel, tj. osoby posiadajace konkretng
wiedze techniczng z zakresu instalacji.
Niewtlasciwa instalacja moze spowodowa¢
obrazenia u ludzi i zwierzat, a takze szkody ma-
terialne, za ktére producent nie bedzie ponosit
zadnej odpowiedzialnosci. Prace konserwacyjne
muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowanego
technika, a autoryzowany punkt serwisowy firmy
Immergas daje w takim przypadku gwarancje
kwalifikacji i profesjonalizmu. Urzadzenie mozna
stosowa¢ jedynie do celow, do jakich zostato pr-
zewidziane. Wszelkie inne zastosowania s uwazane
za niewlasciwe i moga by¢ niebezpieczne. W razie
niewlasciwej instalacji, eksploatacji lub konserwacji
wynikajacych z nieprzestrzegania obowigzujacych
przepiséw technicznych, norm lub niniejszych
instrukgji (lub innych instrukeji producenta), pro-
ducent nie bedzie ponosit zadnej odpowiedzialnoci
umownej ani innej z tytutu ewentualnych szkéd, a
gwarancja urzadzenia wygasa. Wiecej informacji
na temat instalacji gazowych generatoréw ciepla
mozna znalez¢ na stronie internetowej firmy
Immergas pod nastepujacym adresem:

www.immergas.com

DEKLARACJA ZGODNOSCI CE
Zgodnie z Dyrektywa o gazie 90/396/WE,
Dyrektywa EMC 89/336/WE, Dyrektywa w
sprawie wydajnosci 92/42/WE i Dyrektywa
niskonapieciow373/23/WE.

Producent: Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure nr 95
42041 Brescello (RE)

OSWIADCZA, ZE: kotly Immergas model:
Zeus 24 - 28 kW

s3 zgodne z tymi Dyrektywami Unijnymi
Dyrektor dzialu Badan & Rozwoju

Mauro Guareschi

@ EMMERGAS

Vazeny zakazniku
Blahopiejeme Vam k zakoupeni vysoce kvalitniho
vyrobku firmy Immergas, ktery
Vam na dlouhou dobu zajisti spokojenost a bezpe¢i.
Jako zékaznik firmy Immergas se muzZete za vSech
okolnosti spolehnout na odborny servis firmy, ktery
jevzdy dokonale ptipraven zarucit Vam staly vykon
Vaseho kotle.

Prectéte si pozorné nasledujici stranky, mizete v
nich najit uzite¢né rady ke spravnému pouzivani
pristroje, jejichz dodrzovani Vam zajisti jesté vétsi
spokojenost s vyrobkem Immergasu.

Navstivte v¢as nas oblastni servis a Zadejte tvodni
prezkouseni chodu kotle. N&§ technik ovéti spravné
podminky provozu, provede nezbytnou regulaci ka-
librovani a vysvétli Vam spravné pouzivani kotle.
V ptipadé nutnych oprav a bézné udriby se vzdy
obracejte na schvalené odborné servisy firmy
Immergas, protoze pouze tyto servisy maji k di-
spozici specidlné vyskolené techniky a origindlni
nahradni dily.

Vseobecna upozornéni
Navod k pouziti je nedilnou a dtlezitou soucasti
vyrobku a musi byt predan uzivateli i v pfipadé
jeho dalsiho prodeje.
Navod je tfeba pozorné procist a peclivé uschovat,
protoze vSechna upozornéni obsahuji dulezité
informace pro Vasi bezpec¢nost ve fazi instalace i
pouzivani a udrzby.
Instalaci a tdrzbu smi provadét v souladu s
platnymi normami a podle pokynii vyrobce pouze
odborné vyskoleny pracovnik, kterym se v tomto
ptipadé rozumi pracovnik s odbornou technickou
kvalifikaci v oboru téchto systémd.
Chybna instalace mtize zptsobit $kody osobam,
zviratim nebo na vécech, za které vyrobce neo-
dpovid4. Udrzbu by méli vzdy provadét odborné
vyskoleni opravnéni pracovnici. Zarukou kvali-
fikace a odbornosti je v tomto ptipadé schvalené
servisni stfedisko firmy Immergas.
Pristroj se smi pouzivat pouze k ucelu, ke kterému
byl vyslovné urcen. Kazdé jiné pouziti se povazuje
za nevhodné a tedy nebezpecné.
Na chyby v instalaci, provozu nebo drzbé, které
jsou zptisobeny nedodrzenim platnych technickych
zdkonu, norem a predpisii uvedenych v tomto navo-
du (nebo poskytnutych vyrobcem), se v zadném
ptipadé nevztahuje smluvni ani mimosmluvni
odpovédnost vyrobcee za piipadné $kody, a prislusna
zaruka na pfistroj zanika.
Dalsi informace o instalaci tepelnych plynovych
generatort najdete na této webové adrese podniku

Immergas: www.immergas.com

PROHLASENI O SHODE EU
Ve smyslu Smérnice pro spotiebice plynnych
paliv 90/396/ES, Smérnice o elektromagnetické
kompatibilité 89/336/EHS, Smérnice o ucinnosti
92/42/ES a Smérnice pro elektricka zatizeni nizkého
napéti 73/23/ES.

Vyrobce Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure n® 95 42041
Brescello (RE)

PROHLASUJE, ZE: kotle Immergas model:
Zeus 24 -28 kW

odpovidaji uvedenym smérnicim Evropského
spolecenstvi:

Reditel vjzkumu a vyvoje

Mauro Guareschi
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Kedves Vasarlo!
Gratulalunk, hogy egy, a csicsminGséget képvisel
Immergas termeket vasarolt, amely hosszu ideig és
biztonsagosan fogja az On kényelmét szolgalni. Az
Immergas vasarloinak barmikor rendelkezésére
all a cég szervizhalézata, mely magas tuddssal na-
prakészen biztositja az On késziilékének megfelel
miukodését.
Figyelmesen olvassa at a kvetkezd oldalakat, mert
hasznos tanacsokat kaphat késziiléke helyes haszna-
lataval kapcsolatban, amelyeket kovetve biztosan
meg lesz elégedve az Immergas termékével.
Minél hamarabb lépjen kapcsolatba az Onhoz
legkdzelebbi szervizzel, és kérje az tizembe helyezési
szolgaltatdsunkat. Szakemberiink ellenorzi a
készilék megfelel6 mikodési feltételeinek meglétét,
elvégzi a sziikséges bedllitdsokat, és elmagyarazza
Onnek a késziilék helyes tizemeltetését.
Amennyiben javitas vagy karbantartas valik sziiksé-
gessé, forduljon az Immergas szakszervizhez, amely
sziikség esetén eredeti alkatrészeket biztosit és
szakembereit kozvetleniil a gyarto képzi ki.

Altalanos tudnivalok
A hasznalati Gtmutato szerves és elengedhetetlen
része a terméknek, ezért fontos, hogy a felhasznalo
atruhdzas esetén azt is kézhez kapja.
Az utmutatot gondosan meg kell 6rizni és figyelme-
sen at kell tanulmanyozni, mivel biztonsagi szem-
pontbol fontos utasitdsokat tartalmaz a telepités, a
hasznalat és a javitas tekintetében.
A betizemelést és a karbantartdst az érvényben 1év
egyéb jogszabalyok értelmében csakis megfelelé
szakiranyu képzettséggel rendelkez$ szakember
végezheti az érvényes eldirdsok betartasaval, a
gyarto itmutatdsa szerint.
A hibas szerelésbdl fakado, személyekben, allatok-
ban és targyakban okozott esetleges sériilésekeért és
karokért a gyarté nem véllal feleldsséget. A karban-
tartast csak képesitett szakember végezheti, ebben
a tekintetben az Immergas szakszervizek halozata
a mindség és a szakértelem biztositéka.
A késziiléket csakis eredeti rendeltetési céljanak
megfeleléen szabad hasznalni. Minden egyéb
alkalmazasa nem rendeltetésszertinek, ennél fogva
veszélyesnek mindsiil.
A hatélyos jogszabalyban foglalt miszaki
eléirasoknak vagy a jelen Gtmutatd utasitasainak
(illetve a gyarto egyéb rendelkezéseinek) be nem
tartasabol fakado helytelen telepités, hasznélat vagy
karbantartds esetén a gyartot
semmilyen szerzédéses vagy szerzédésen kiviili
felel6sség nem terheli, és érvényét vesziti a
késziilékre vallalt jotallas.
A gaziizemi héfejlesztok beszerelésére vonatkozo
jogszabalyokrdl b6vebb informéciokat az Immergas
honlapjan talalhat, a kovetkezd cimen:

www.immergas.com

CE SZABVANYOSSAGI NYILATKOZAT
A 90/396/EK Gaz iranyelv, a 89/336/EK EMC
irdnyelv, a 92/42/EK Hatdsfok iranyelv és a 73/23/
EK Alacsony fesziiltségt iranyelv értelmében
A Gydrté: Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure n® 95
42041 Brescello (RE)

KIJELENTI HOGY: az Immergas kazanok, modell:
Zeus 24 -28 kW

kazanok megfelelnek az alabbi Kozosségi
Iranyelveknek

Kutatés Fejlesztés igazgatd
Mauro Guargschi Algg

YBakaeMblil HOKynaTenb,
Tospasnsem Bac ¢ MOKYNKoil BHICOKOKAYECTBEHHOTO
U3t KOMIaHMu Immergas Kotopast Ha JO/roe BpeMs
obecrieynt Bam komopt 1 HagEXHOCTD. Kak Kimnent
KOMIaHuy Immergas BbI BCETja MOXeETe PACUUTBIBATD
Ha HALlly aBTOPH3UPOBAHHYIO CEPBICHYI0 CTyXKOY, Beerna
TOTOBY0 00€CTIeYNTD IOCTOSHHYIO 1 3 ek TiBHYI0 paboTy
Bamero korra.

BrimarenbHO PoUnTAliTe HIDKECTEYION e CTPAHMLIBL:
BbI CMOXETH HAWTH B HYX IOJIe3HBIE COBETHI 10 padoTe
arperara, Co0/iofieHIe KOTOPBIX, TONBKO YBEMUUT Y BAC
4yBCTBO YZIOBNETBOPEHILA OT MPHOGPETEHNA KO/ PUpMBI
Immergas.

PekoMeH/IyeM BaM CBOEBPEMEHHO 00PAaTHTLCA B CBOI
MeCTHbIT ABTOpPU3UpoBaHHbIA CepBUCHDBI LeHTp
[ IPOOBEPKU TIPABMABHOCTH TEPBOHOYATBHOTO
(ynkuponnposans arperara. Ham crienuamict nposeput
NPaBUMbHOCTD DYHKIMOHUPOBAHNA, IPOU3BEET
HeOOXOJIMbIE PEry/MpOBKY 1 TIOKa)KeT BaM Kak paBi/bHO
9KCIUTYaTUPOBATH ArpErar.

ITpu HeoOXOTUMOCTH TIPOBENIEHIA PEMOHTA U PYTHHHOTO
TeX00CTyXuBaHA 06paaiiTech B aBTOPU3MPOBAHHbIE
CepBICHBIE LieHTPbI KOMITAHIY Immergas OHIt pacrionaraior
OpUrMHATbPHBIMI KOMHTICKTY}OH.U/IMI/I 1 TIEpCOHANIOM,
TPOMIEJIIIIM CIIELIMATIbHYIO TIO[ITATOBKY TOJ; PYKOBOZICTBOM
TpefiCTaBuTeNelt QUPMbI IPOUSBOTHTEILA.

O6miye ykasaHA 110 TeXHIKe 6e30MacHOCTI
VIHcTpyKumA 10 SKCITyaTalyi ABMAETCA BaKHeiimel
COCTABHOIT YaCThIO arperata i JOIUKHa GbITb TepejiaHa /Iy,
KOTOPOMY IIOPYY€eHa er0 SKCIUTyaTaIjiis, B TOM YHCTIeE, B CTTydae
CMEHBI €r0 BIIaIefblIa.

E& crieyer TIIaTelbHO XpaHNTD 1 BHVMATE/BHO U3Y9aTh, TAK
KaK B Hel COJiepXaTbCsl BAKHbIE YKA3aHIA 110 0e30acHOCTTI
MOHTaXa, 3KC1'[]'[YaTaLU/lI/[ n TeXOéCHy)KI/lBaHI/Iﬂ arperaTa.
MosTax 1 TexoOCmyX)iMBaHMe arperara LOKHBI
IPOUBBOJUTBCS C COOMOIEHNEM BCeX MeMCTBYIOLNX
HOPM U B COOTBETCTBUI C YKaSaHI/lflMI/[ U3TrOTOBUTENA
KBaTM(UIUPOBAHHBIM [EPCOHATIOM, M0 KOTOPBIM
MOHMMATCA Nuija,06mamanume HeobXoqnMoit
KOMIIETEHTHOCTDI0 B 00/1ACTH COOTBETCTBYIOLIETO
060pyzoBaHIS.

HenpaBIbHbIT MOHTAX MOXET IPUBECTU K BPeNy AL
3I[0pOBbH Hm}leﬁ[ U XKMUBOTHBIX MU MaTepVIaHbHOMY
yiepby, 3a KOTOpbie M3TOTOBHTENb He OYAET HECTH
OTBETCTBEHHOCTD. TeX00CTy)KIBaHYe JJO/DKHO BBITIOTHSATHCS
KBa}'lI/[Cl)I/[LU/lpOBaHHbIM TEeXHUYECKUM HepCOHa}TOM;
aBropyzoBanHast CepBiicHas cyx6a kommanmu Immergas
o6a5aeT B 9TOM CMbIC/Ie TapaHTHell KBaiuKaLui u
npodeccronanysma. Arperar J0/DKeH MCIONb30BATCS
VICKTIOUNTENBHO TI0 TOMY HA3HAUeHNIO, 1A KOTOPOTO OH
npepHasHadet. J060e podee MCIOb30BAHIME CIIELYeT
CYNTATh HeraB]/[TIbeIM 1, C7Ie[IOBATE/IbHO, Hpe]ICTaBTIﬂIOH.WIM
OIMACHOCTb.

B cnydae omm6oKk mpu MOHTaKe, SKCIUTyaTalui MIn
TeX00CTy)XUBAHNM, BHI3BAHHBIX HECOOMOEHNEM
TelICTBYIOIINX TeXHIYECKIX HOPM ¥ TIOMOXKEHIIT M
YKasaHUil, COfiepXKAIIMXCA B HACTOAIIEH MHCTPYKIMM
(wm1 B mo6OM CTydae MPEROCTABNICHHBIX M3TOTOBHTENEM),
C M3TOTOBUTENS CHIMAETCS M00as KOHTPaKTHAA WK
BHEKOHTPAKTHast OTBETCTBEHHOCTD 32 MOTYILMil OBITH
Hp]/l‘-H/lHeHHbIM yluepﬁ, a TaKxKe aHHY]'lV[pyeTCH VIMEBIIAACA
TapaHTIAL

[l IOy deryA HOTIOMHITENbHOI MHBOPMALIVI TI0 MOHTAKY
TEIJIOBBIX ra30BbIX reHepaTopos TI0CEeTUTE CAUT KOMITaHUN
Immergas, pacTionoyKeHHbII TT0 aipecy:
www.immergas.com

JEKTAPALIVA COOTBETCTBMA CE
Aisensi della Direttiva gas CE90/396, Direttiva B coorsercrsim
¢ [Tupextusoit no rasy CE 90/396, [lupextusoit o
anexTpomarauTHoi copmectimocti CE 89/336, mpextisoit
o k.71, CE 92/42
vt [JupexTuBoit o HuskoMy Hanpskeriio CE73/23.
Msrorosurens: Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure n® 95 42041
Brescello (RE)

SAABJIAET, YTO: korer Immergas Momermn:
Zeus 24 -28 kW

COOTBETCTBYIOT BBILIEYKA3AHHBIM AUPEKTUBAM
Esponeiickoro Corosa

[Tlupexrop no H/OKP u nepcrieKTiBHOMY PasBuTItiO

Maypo Iyapecku
[inied

qtum/w

@ SMMERGAS

Stimate Client,
Va felicitim pentru c ati ales un produs Immergas
de inalta calitate in masura sa va asigure timp in-
delungat confort si siguranta. In calitate de client
Immergas veti putea intotdeauna sa va bazati pe un
Serviciu de Asistentd Tehnicd Autorizat, calificat,
pregitit si mereu informat, pentru a garanta o
eficientd constantd produsului dumneavoastra.
Cititi cu atentie paginile ce urmeaza: veti putea de-
scoperi sugestii utile cu privire la utilizarea corectia
aparatului, a ciror respectare va confirma satisfactia
dumneavoastra fatd de produsul Immergas.
Adresati-vd din timp unuia din Centrele noastre
Autorizate de Asistentd Tehnicd, pentru a solicita
punerea in functiune a aparatului (necesaré pentru
confirmarea garantiei Immergas). Tehnicianul
nostru va verifica bunele conditii de functionare,
va executa reglarile necesare i vd va arata modul
corect de utilizare a aparatului.
Adresati-va pentru eventualele necesitati de
interventie si intretinere periodicd Centrelor de
Asistenta Tehnica Autorizate Immergas: ele dispun
de componente originale §i au avantajul de a bene-
ficia de o pregatire specifica supravegheati in mod
direct de citre constructor.

Avertizari generale
Prezentul manual constituie parte integranta si
esentiald a produsului si trebuie pus la dispozitia
utilizatorului chiar si in cazul schimbarii pro-
prietarului.
El trebuie pastrat cu grija si consultat cu atentie,
deoarece toate avertizdrile furnizeaza indicatii
importante privind siguranta in fazele de instalare,
utilizare si intretinere.
Instalarea, punerea in functiune, service-ul,
intretinerea si verificarea tehnica periodica tre-
buiesc efectuate conform normelor in vigoare si
instructiunilor producétorului, exclusiv de catre
personal autorizat ISCIR conform PT-A1l.
O instalare gresita poate cauza daune persoanelor,
animalelor sau lucrurilor, pentru care producatorul
nu poate fi facut raspunzator.
Intretinerea trebuie efectuatd de personal tehnic
autorizat ISCIR, Serviciul de Asistentd Tehnica
Autorizat Immergas reprezentind in acest sens o
garantie de calificare si de profesionalitate.
Aparatul trebuie utilizat doar in scopul pentru care
a fost proiectat. Orice alta utilizare este consideratd
improprie si deci periculoasa.
In cazul erorilor de instalare, de functionare sau
de intretinere cauzate de nerespectarea norma-
tivelor tehnice in vigoare sau a instructiunilor
din prezentul manual (sau oricum furnizate de
catre producitor), este exclusid orice raspundere
contractuald §i extra-contractuald a producatorului
pentru eventualele daune si produsul isi pierde
dreptul de garantie.
Pentru ulterioare informatii despre instalarea cen-
tralelor termice cu gaz consultati site-ul Immergas
la adresa: www.immergas.ro

DECLARATIE DE CONFORMITATE CE
Constructorul: Immergas S.p.A. - V. Cisa Ligure nr.
95 42041 Brescello (RE),

DECLARA CA: centralele termice Immergas
model:
Zeus 24-28 kW

Sunt conforme cu prevederile urmétoarelor Direc-
tive Comunitare:

Directiva de gaz CE 90/396, Directiva EMC CE
89/336, Directiva de Randamente CE 92/42 i
Directiva de Joasa Tensiune CE 73/23.

Director Cercetare si Dezvoltare:
Mauro Guareschi
Sempndtura
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INSTALACAO
CALDEIRA

1.1 ADVERTENCIAS PARA A INSTA-
LACAO

A caldeira Zeus kW foi projectada exclusivamente
para serem montadas em uma parede; devem ser
utilizadas para o aquecimento de ambientes e para
produgdo de dgua quente para uso doméstico e
afins. A parede deve ser lisa, sem partes salientes ou
aberturas que permitam o acesso pela parte traseira.
O fabricante recorda que é proibido instald-las
numa base ou no solo (vide figura).

Ao variar o tipo de instalagdo varia também a clas-
sificagdo da caldeira, e mais precisamente:

- Caldeira de tipo B22, quando instalada com re-
curso ao respectivo terminal para a aspiragao do
ar directamente desde o local onde estd instalada
a caldeira.

- Caldeira de tipo C, quando instalada com
recurso a tubos concéntricos ou outros tipos
de condutas, previstas para caldeiras de cimara
estanque, para a aspiragao do ar e a evacuagao
de fumos.

Sémente os técnicos termo-hidraulicos profissio-
nalmente qualificados estdo autorizados a instalar
aparelhos a gas Immergas.

A instalagdo deve ser feita segundo as prescri¢oes
fornecidas pelas normas, pela legislagdo em vigor,
e no respeito pelas normas técnicas locais, seguindo
as indicagdes da boa pritica.

A instalagdo da caldeira Zeus kW em caso de
alimentagao a GPL deve obedecer as regras para
gases com densidade superior ao ar (a titulo de
exemplo ndo exaustivo, recordamos que a instalagao
de equipamentos alimentados com os gases acima
referidos ¢ proibida em locais onde o solo tem uma
quota inferior 4 media do solo exterior). Antes de
instalar o aparelho, convém controlar a sua inte-
gridade ap0s o transporte; em caso de problemas,
contacte imediatamente o revendedor. Os elemen-
tos que constituem a embalagem (grampos, pregos,
sacos em plastico, poliestireno expandido, etc.)
ndo devem ser deixados ao alcance das criangas,
pois sdo potencialmente perigosos. Se o aparelho
for montado entre dois méveis, é preciso deixar
0 espaco necessario as operagdes de manutengio
rotineiras (minimo 2+3 cm. entre o aparelho e os
moveis). Por cima da caldeira deve ser deixado um
espago suficiente para permitir intervengdes nas
tubagens de fumos.

Por baixo da caldeira deve ser deixado um espago
de pelo menos 60 cm para permitir a substitui¢ao
do anodo de magnésio.

Nao deixe nenhum objecto ou substancia inflaméavel
perto do aparelho (papel, trapos, plastico, polie-
stireno, etc.)

Nio é aconselhavel colocar electrodomésticos
debaixo da caldeira porque poderiam sofrer
estragos em caso de intervengao na valvula de
seguranga (quando esta ndo estiver correctamente
ligada a uma conduta de evacuagdo) ou em caso
de perdas a nivel das unides hidraulicas; caso
contrario, o fabricante nao podera ser considerado
responsavel pelos eventuais estragos causados aos
electrodomésticos.

INSTALACJA
KOTEA

1.1 UWAGI DOTYCZACE INSTALAC]I.
Kotly Zeus kW zostaly zaprojektowane wylacznie
jako kotly nascienne; mozna je stosowaé do
ogrzewania oraz do wytworzenia cieplej wody
sanitarnej do uzytku domowego i podobnych
celéw. Sciana powinna by¢ gladka, pozbawiona
wypustek i wglebien oraz powinna umozliwiaé
dostep do tylnej czesci kotla. Projekt kottéw nie
pozwala na ich instalacje na podstawie ani na
podtodze (Rys. 1-1)

Zmieniajgc typ montazu ulega zmianie zakwali-
fikowanie kotta, w szczegdlnosci:

- Kociol typu B22 zainstalowany przy uzyciu
stosownej koncowki zasysajacej powietrze
bezposrednio z pomieszczenia, w ktorym jest
zamontowany kociot.

- Kociol typu C zainstalowany przy uzyciu pr-
zewodu koncentrycznego lub innego rodzaju
przewod6w zasysania powietrza i odprowadza-
nia spalin przeznaczonych do montazu kotlow
kondensacyjnych.

Jedynie wykwalifikowany technik hydraulik moze
dokona¢ instalacji urzadzen gazowych firmy
Immergas. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z
normami, obowigzujagcym prawem, lokalnymi
przepisami technicznymi oraz zgodnie z najlepsza
wiedzg techniczna.

Montaz kotta Zeus kW zasilanego gazem LPG
powinien spelnia¢ przepisy dotyczace gazu
o gestosci przekraczajacej gestos¢ powietrza
(przykladowo, przypomina si¢, ze montaz tego
typu urzadzen jest zabroniony w pomieszczeniach,
ktorych podioze znajduje si¢ ponizej sredniego
poziomu terenu wiejskiego).

Przed zainstalowaniem urzgdzenia nalezy
sprawdzi¢, czy nie jest ono uszkodzone, w razie
watpliwo$ci nalezy bezzwlocznie zwrdci¢ sie
do dostawcy. Elementy opakowania (spinacze,
gwozdzie, worki plastikowe, styropian, itp.) nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem dzieci, gdyz moga
stanowi¢ dla nich potencjalne zagrozenie.

W przypadku zamkniecia urzadzenia wewnatrz lub
pomiedzy meblami, nalezy zapewnic¢ wystarczajaca
przestrzen pozwalajaca na wykonywanie prac
konserwacyjnych. Zaleca si¢ pozostawienie odstepu
2+3 cm miedzy obudowa kotta a $ciankami mebli.
Nad kotlem nalezy pozostawi¢ wolng przestrzen
umozliwiajacg wykonanie zabiegéw na kanale
dymnym. Pod kottem nalezy pozostawi¢ wolng
przestrzen o szerokosci co najmniej 60 cm do
wymiany anody magnezowej.

Nie wolno przechowywaé zadnych materialow
tatwopalnych w poblizu urzadzenia (papieru,
Scierek, plastiku, styropianu, itp.).

Nie zaleca si¢ umieszczania urzadzen agd pod
kotlem poniewaz mogtyby ulec uszkodzeniu w pr-
zypadku uruchomienia si¢ zaworu bezpieczenstwa
(jezeli nie jest prawidtowo odprowadzony) lub
w przypadku wyciekéw ze zlacz hydraulicznych;
w innym przypadku producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za ewentualne szkody w od-
niesieniu do w/w urzadzen.

INSTALACE
KOTLE

1.1 POKYNY KINSTALACI

Kotel Zeus kW byl zkonstruovan vylu¢né k instalaci
na sténu; pouziv se k vytapéni okolniho prostredi
a ohfevu uzitkové vody pro pouziti v domécnosti
a podobné.

Zed musi byt hladka, tedy bez vystupkii nebo
vyklenkd, které by k nému umoznily pristup zezadu.
V zadném piipadé nejsou tyto kotle navrzeny k
instalaci na zdkladnu nebo podlahu (Obr. 1-1).
Podle typu instalace se méni také klasifikace kotle,
a to nasledovné:

- Kotel typu B22 v ptipadé, Ze je instalovan po-
moci prislusné koncovky k nasavani vzduchu
pfimo z mista, ve kterém je instalovan.

- Kotel typu C v ptipadé instalace pomoci souo-
sych trubek nebo jiného potrubi navrzeného pro
kotle s vzduchotésnou komorou pro nasavani
vzduchu a vypousténi spalin.

Instalaci plynovych kotlti Immergas muze provadét
pouze odborné kvalifikovany a autorizovany servi-
sni technik plynovych zatizeni.

Instalaci je tfeba provést podle pozadavki norem,
platné legislativy a v souladu s mistnimi technicky-
mi smérnicemi podle zasad dobré praxe.

Instalace kotle Zeus kW v pripadé plnéni kapalnym
plynem musi vyhovovat pozadavkiim na plyn s hu-
stotou vyssi, nez je hustota vzduchu. Upozornujeme
mimo jiné na skute¢nost, Ze instalace zafizeni na
zkapalnény plyn v mistech s podlahou v mensi vysce
nez je stfedni vyska roviny venkovniho prostreds,
je zakazana.

Pred instalaci zafizeni je vhodné zkontrolovat,
zda bylo dodéno tplné a neporusené. Pokud byste
o tom nebyli presvédceni, obratte se okamzité
na dodavatele. Prvky baleni (skoby, hrebiky,
umélohmotné sacky, pénovy polystyrén apod.)
nenechavejte détem, protoze pro né mohou byt
zdrojem nebezpeci. V ptipadé, Ze je ptistroj uzavien
v nabytku nebo mezi nabytkovymi prvky, musi byt
zachovan dostate¢ny prostor pro béznou tudrzbu;
doporucuje se ponechat 3 cm mezi plastém kotle a
svislymi sténami nébytku.

Nad kotlem musi byt ponechan prostor pro zdsahy
do vydusné ¢asti. Pod kotlem je tfeba ponechat
prostor alespont 60 cm pro vyménu magnéziové
anody.

V blizkosti zatizeni se nesmi nachézet zadny hotlavy
predmét (papir, latka, plast, polystyren atd.).
Doporucuje se pod kotel neumistovat zddné domaci
elektrospotrebice, protoze by mohly byt poskozeny
v piipadé zasahu bezpecnostniho ventilu (pokud
neni ptimo pfipojen k vypustnému hrdlu), nebo v
piipadé netésnosti hydraulickych spojek; v opa¢ném
pfipadé vyrobce nenese zodpovédnost za pripadna
poskozeni domacich elektrospotiebici.
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1 KAZAN
TELEPITESE
1.1 MIRE KELL UGYELNI A TELEPITES
SORAN

A Zeus kW kazant kizdrolag falra lehet felszerelni, a

késziilék helyiségek flitésére és hasznalati melegviz

eléallitasara, haztartasi vagy ahhoz hasonlé célokra

hasznalhato.

A falfeliiletnek simanak kell lennie, vagyis nem

lehetnek rajta olyan kiallo vagy beugro részek,

melyek hozzaférhetévé tennék a készilék hatso

részét. Nem alapokra vagy padldzatra torténd bes-

zerelésre alakitottuk ki (Iasd az 1-1. dbrat). 1-1).

A beszerelés tipusanak megvéltoztatasval a kazan

tipusa is valtozik:

- B22 tipusi kazan, ha a beszerelés helyiségébdl
szivja be kozvetlenill a levegot az erre a célra
szolgal¢ terminal felhasznalasaval.

- Ctipusu kazan, ha koncentrikus csoveket vagy
mas tipusu vezetékeket hasznél a hermetikusan
zart kazdn levegé beszivasara és fiistelve-
zetésére.

Az Immergas gazkésziilékeket csakis megfeleld
szakmai képesitéssel rendelkezd viz - gaz -
flitésszereld szakember telepitheti.

A beszerelést a szabvanyoknak, az érvényes jo-
gszabélyoknak és a helyi miiszaki el8irdsoknak
megfelelden, az elvdrhaté legnagyobb szakérte-
lemmel kell elvégezni.

Amennyiben a Zeus kW kazant PB-géz tizemel-
tetéssel telepiti, meg kell feleljen a levegénél na-
gyobb stirtiségli gazokra vonatkozé eléirdsoknak
(példaképpen megemlitjiik, hogy a fent emlitett
gazokkal taplalt berendezéseket tilos olyan helyiség-
be telepiteni, ahol a padl6 szintje a teriilet atlag kiils6
szintjénél mélyebben van).

Telepités elott ellendrizni kell, hogy a késziilék
nem sériilt-e meg a szallitds sordn, kétely esetén
haladéktalanul forduljon a viszonteladdhoz. A cso-
magoloanyagokat (kapcsokat, szegeket, miianyag
zacskokat, polisztirolt, stb.) ne hagyja gyermekek
keze tigyében, mivel ezek veszélyesek lehetnek.
Amennyiben a késziilék butorok kozott vagy
szekrénybe keriil elhelyezésre, elegendo helyet kell
biztositani a karbantartasi miiveletek szamara, ezért
tandcsos a kazan burkolata és a szekrény fala kozétt
legalabb 3 cm-nyi helyet hagyni.

A kazan felett hagyjon helyett, hogy el lehessen
végezni a kéményrendszer javitasit. A kazdn alatt
legalabb 60 cm helyet kell szabadon hagyni, hogy a
magnézium-anddot ki lehessen cserélni.

A késziilék kozelében ne legyen semmilyen
tlizveszélyes targy (papir, rongy, mianyag, po-
lisztirol stb.).

Javasoljuk, hogy ne helyezzen elektromos hdztartasi
késziilékeket a kazan ald, mert a biztonsagi szelep
beavatkozdsa esetén (ha nincs megfeleléen egy
elvezetd tolcsérhez csatlakoztatva) vagy amennyi-
ben a vizcsatlakozasok eresztenek, megsériilhet-
nek . Ellenkez§ esetben a gyarté nem felelés az
elektromos haztartasi késziilékekben keletkezett
karokért.

1 MOHTAX
BOWIJIEPA

1.1 YKA3AHWMA IIO TEXHUKE
BE3OITACHOCTU ITP1 MOHTAJKE.
Boiitnep Zeus kW 6bi1 paspaboTaH TOIbKO Kak
HACTEHaA YCTAHOBKA; JIO/DKHBI MCIIONb30BATBCA I
oborpesa MoOMeIeHNIT X TIPOU3BOJCTBA TOPAYLi
CAHTEXHJYECKOI BOJbI JUISl IOMAIIHIX U TOZOGHBIX
enent.
CreHa Jo/KHA OBITH ITTaJKOI, HA HEl JOKHBI
OTCYTCTBOBATh BBIEMKM U yrnybmeHus, He
HO3BOJIAIME JOCTYI K HIDKHEN maHenn. JlaHHblit
Goitnep He 6bUT paspaboTaH [ YCTAHOBKM Ha
bynpament wm non (V. 1-1).
MeHss MHCTATALNIO, MEHACTCA TAkKe THIT 6oii/epa,
B YaCTHOCTI:

- boiinep una B, eci ycranasnmsaercs, ucnonbsys
0Co6blil HAKOHEUHUK JIA BCAChIBAHUA BO3JyXa,
HETIOCPEJICTBEHHO C MeCTa, Ijje bl yCTaHOB/IEH
Goitep.

- boiinep runa C ecnyt 1pu ycTaHOBKe MCIIONb3YIOTHCS
KOHIIeHTPUYeCKIe TPYObl, MMM JApyrye THIIbI
TIEPEXOJHIKOB, IIPe/lyCMOTPEHHbIE 1A 60iiepoB
C KaMepoil CrOpaHNsA JUIA BCAChIBAHNA BO3JyXa 1
BbIBOJIA BBIX/IOITHOTO Ia3a.

Tonbko mpodecnoHaTbHO-KBaMUPUIMPOBAHHBII
TU/IPABIIVK YIIOTHOMOY€EH YCTaHAB/MBATb Ta30BbIe
arnmaparsl Immergas.

YcraHoBKa JO/KHA OBITH IPOU3BEEHa COITACHO
IpeANNCaHUAM HOPMAaTUBHBIX TpeOGOBaAHUIL,
e/ICTBYIOIIEr0 3aKOHO/ATENbCTBA COIMACHO
MECTHBIM MEXHUYECKUM HOPMATUBHBIM
TPe6OBAHMAM U COITIACHO YKA3aHMAM XOpouIeit
TeXHMKI.

Ecmu 6oitmep Zeus kW nutaeTcs 0T CKIDKEHHOTO
rasa (GPL) ycTaHOBKa 710/DKHA CTIefI0BaTh IIPaBU/IaM
IV1A ra3a, MMEIOILero IJIOTHOCTb, IIPEBBILIAIOIIOI0
IIJIOTHOCTh B0311yxa (HaHOMI/IHaeM TAaKXe, 4TO
3ampelieHa MHCTAMALMA YCTAHOBOK, MTAaeMbIX
BbILIeyKa3aHHBIM Ia30M, B MOMEIIeHMAX,
VIMERIINX YpOBeHb 110713 HVDKE BHEILITHETO CPEAHETO
YPOBHS1).

[Tepen ycTaHOBKOII ammapara HeoOXORUMO
TIPOBEPUTDH, UTO JJAaHHBI aNIapaTr JOCTABIEH B
IIe/IOCTHOM BUJie; €C/IM 3TO He TaK, HeOOXOJUMO
HeMeJI/IeHHO 00paTUThCA K MOCTaBIMKY. [leTamn
YTaKOBKY (CKOOBI, TBO3/IM, ITACTUKOBbIE ITAKETHI,
BCIIEHEHHBII MONMICTEPOTT, ¥ T.JI.) He JJO/KHBI
OBITb OCTABIEHHBI PAJLOM C JETbMU, TaK Kak
ABIAIOTCA UCTOYHMKAMU OMACHOCTU. B Tom
cTydae, eC/M almapaT pasMelaeTca BHYTPU
1Kad um MeXy ABYMsI LKadaMi, JOIDKHO ObITh
JOCTATOYHO MPOCTPAHCTBA [IsI HOPMATBHOTO
TeX00CTyKMBAHNUSA; PEKOMEHYETCA OCTAB/IATD
He MeHee 3 CM MeXJy KoxyXxoM 6oitnepa u
BEPTUKA/IbHBIMI ITAHETIAMMI mKa(ba.

Hap 6oitmepoM fO/MKHO OBITH OCTAaBIEHO
IPOCTPAHCTBO /ISl IO3BOJICHNUS TEXHUYECKOTO
06CHY)K]/IB3HI/[H CUCTEMBbI BbIBO/IA BBIX/IOITHBIX
ra3oB. IToj 60ii1epoM OCTaBIIATCA IPOCTPAHCTBO
He MeHee 60 cM 11 obecredeHs 3aMeHBI
MAarH1eBoro aHoja.

B6nusy anmapara He JO/DKeH HAXORUTHCSA HUKAKOI

INSTALAREA
CENTRALEI

1.1 AVERTIZARI DE INSTALARE.

Centrala termicd Zeus kW a fost proiectata numai
pentru instalarea pe perete fiind utilizata pentru
incalzirea ambientului §i producerea de apa caldd
menajera pentru utilizare casnica si alte utilizari
similare.

Peretele trebuie sa fie neted, lipsit deci de
proeminente, adancituri sau scobituri ce pot
impiedica lipirea perfectd a pértii posterioare de
perete. Aceasta centrald nu a fost proiectatd pentrua
fi montatd pe socluri sau pe pardoseala (Fig. 1-1).
In functie de tipul de instalare diferd si clasificarea
centralei termice §i mai precis:

- Centrali de tip B,, dacd este instalata utilizand
terminalul special pentru aspirarea aerului direct
din locul in care este instalata centrala.

- Centrala termica de tip C daca este instalata
utilizind tuburile coaxiale sau alte tipuri de
tubulaturi prevazute pentru centralele termice
cu camera etansd pentru aspirarea aerului si
evacuarea fumului.

Instalarea trebuie realizata de un instalator calificat
si autorizat ISCIR pentru instalarea aparatelor cu
gaz Immergas. Instalarea trebuie realizatd conform
prescriptiilor normativelor in vigoare. In particular
trebuie respectate prevederile Prescriptiei Tehnice
pentru aparate cu combustibil gazos (PT - Al).
Instalarea centralei Zeus kW in caz de alimen-tare
cu GPL trebuie efectuati respectand reglementarile
pentru gaze avand densitati mai mari decat ale
aerului (de exemplu nu este permisa instalarea de
instalatii alimentate cu gaze lichefiate in incaperi
avand pardoseala la o cotd inferioard solului).
Inainte de instalarea aparatului este indicat si se
verifice daca produsul este in stare buna. Daca acest
lucru nu este cert, adresati-vd imediat furnizorului.
Elementele de ambalaj (agrafe, cuie, saci de plastic,
polistiren expandat, etc.) nu trebuie lasate la in-
demana copiilor, deoarece sunt potentiale surse de
pericol. In cazul montarii centralei langa mobila sau
in interiorul acesteia, trebuie prevdzut un spatiu de
minim 3 cm intre mantaua centralei i mobila.
Deasupra centralei se va lasa un spatiu necesar
interventiilor la tubulatura. Sub centrala trebuie
prevézut un spatiu de minim 60 cm pentru a putea
schimba anodul de magneziu.

In vecinitatea centralei nu trebuie sd se gaseasca
niciun obiect inflamabil (hértie, haine, plastic,
polistiren).

Nu se recomandi pozitionarea aparatelor electro-
casnice sub centrala pentru ca ar putea fi avariate
in cazul interventiei supapei de siguranta (daci nu
este racordata la o conducta adecvati de scurgere),
sau in cazul unor pierderi la instalatia hidraulicé;
in caz contrar producitorul nu poate fi considerat
responsabil pentru eventualele striciciuni cauzate
aparatelor electrocasnice.
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Em caso de anomalia, avaria ou funcionamento
irregular, desligue o aparelho e contacte um técnico
especializado, por exemplo o Servico de Assisténcia
Técnica Immergas, que além da preparagdo técnica
especifica, dispoe de sobresselentes originais. E
proibido efectuar quaisquer tentativas de reparagao.
As consequéncias da inobservancia das prescrigoes
ilustradas acima, serdo plenamente atribuiveis ao
utilizador e provocam a decadéncia da garantia.

o Normas de instalagdo: esta caldeira pode ser
instalada no exterior, num local parcialmente
protegido. Por local parcialmente protegido
entende-se um local no qual a caldeira nao se
encontra exposta a acgao directa e a penetragao
das precipitagoes atmosféricas (chuva, neve,
granizo, etc.).

Atencao: a instalagdo da caldeira na parede, deve
garantir um suporte estavel e eficaz ao proprio
gerador.

As buchas incluidas no fornecimento da caldeira,
caso exista um estribo de suporte ou uma estru-
tura de fixagio no fornecimento da caldeira, estes
s6 devem ser utilizados para fixar a caldeira na
parede; s6 suportam adequadamente o seu peso,
desde que instaladas correctamente e em paredes
de alvenaria construidas com tijolos macigos ou
semi-macigos.

Se a parede for de tijolos ou de blocos furados, ou
em caso de paredes divisorias, ¢ preciso controlar
previamente a estabilidade destes suportes.

NOTA: os parafusos de barras, de cabega hexa-
gonal, existentes no blister, devem ser utilizados
exclusivamente na fixagao do respectivo estribo
de suporte mural.

Estas caldeiras servem para aquecer a d4gua com
uma temperatura inferior a temperatura de ebu-
ligao, a pressao atmosférica. Devem ser ligadas
a um sistema de aquecimento e a uma rede de
distribuigio de dgua para uso doméstico adequados
as suas caracteristicas e a sua poténcia.

W razie probleméw, usterki lub nieprawidlowej
pracy, nalezy wylaczy¢ urzadzenie i wezwaé wykwa-
lifikowanego technika (np. z punktu serwisowe-
go Immergas, ktorego pracownicy dysponuja
specyficzng wiedza techniczng oraz oryginalnymi
cze$ciami zamiennymi). Nie wolno wykonywa¢
zadnych napraw samodzielnie.

Nieprzestrzeganie powyzszego powoduje przejecie
odpowiedzialnosci oraz utrate gwarancji.

« Normy instalacji: kociot jest przeznaczony do
montazu na zewnatrz pomieszczenia w miejscu
cze$ciowo oslonietym. Za miejsce czesciowo
oslonigte uwaza sie takie miejsce, w ktérym
kociol nie jest narazony na bezposrednie
dzialanie czynnikéw atmosferycznych (deszczu,
$niegu, gradu, itp.).

Uwaga: kociol powinien by¢ zamontowany na
$cianie w sposob stabilny i pewny.

Dostarczone seryjnie kotki mogg zapewnic odpowie-
dnie zawieszenie jedynie, jesli bedg prawidlowo uzyte
do umocowania listwy lub bazy wspornikowej do
Sciany; moga zapewni¢ odpowiednie umocowanie
(zgodnie z najlepszymi zasadami technicznymi) w
$cianach z cegly pelnej lub pétpelnej. W przypa-
dku $cian z cegly dziurawki, $cianki dzialowej o
ograniczonej nosnosci, lub $cian z jakichkolwiek
innych materialow poza wskazanymi, nalezy
przeprowadzi¢ kontrole statyczng przed zainsta-
lowaniem systemu zawieszenia.

N.B.: wkrety z Ibem o$miokatnym wchodzace
w sklad dostawy powinny by¢ uzyte wylacznie
do umocowania stosownej listwy wspornikowej
do $ciany.

Kotly stuza do podgrzewania wody do temperatury
ponizej temperatury wrzenia w obecnosci ci$nienia
atmosferycznego. Nalezy je podlaczy¢ do sieci
grzewczej oraz sieci cieplowniczej o odpowiedniej
mocy i parametrach technicznych.

@ EMMERGAS

V pripadé poruchy, vady nebo nespravné funkce
je tfeba zatizeni deaktivovat a pfivolat povolaného
technika (naptiklad z oddéleni technické pomoci
spole¢nosti Immergas, kterd disponuje zvlastni
technickou priipravou a origindlnimi ndhradnimi
dily). Zabrante tedy jakému zdsahu do zatizeni nebo
pokusu o jeho opravu.

Nerespektovani vyse uvedeného povede k osobni
zodpovédnosti a ztraté zdruky.

« Instalacni normy: tento kotel je mozné instalovat
ve venkovnim prostfedi na ¢aste¢né chranéném
misté. Mistem ¢aste¢né chranénym se rozumi
takové misto, kde kotel neni vystaven pfimému
pusobeni a pronikani atmosférickych srazek
(dést, snih, kroupy atd.).

Upozornéni: Misto instalace na sténu musi kotli
poskytnout stabilni a pevnou oporu.

Hmozdinky (dodané v poc¢tu nékolika kust) v
ptipadé opérné konzoly nebo upinaci podlozky
obsazené v dodavce jsou urceny vyhradné k
instalaci kotle na sténu. Adekvatni oporu mohou
zarucit pouze pokud jsou spravné instalovany
(podle technickych zvyklosti) do stén z pIného nebo
poloplného zdiva. V ptipadé stén z dérovanych
cihel nebo bloku, pricek s omezenou statikou
nebo zdiva jiného, nez je vyse uvedeno, je nutné
nejdfive ptistoupit k predbéznému ovérent statiky
opérného systému.

Poznamka: Hmozdinkové Srouby se $estihrannou
hlavou v blistru se pouzivaji vyhradné k upevnéni
opérné konzoly na zed.

Tyto kotle jsou urceny k ohfevu vody na teplotu
niz8i, nez je bod varu pfi atmosférickém tlaku.
Kotle musi byt pfipojeny k vytapécimu systému
a k rozvodné siti uzitkové vody, které odpovidaji
jejich funkci a vykonu.
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Rendellenesség, tizemzavar vagy nem tokéletes
miikodés esetén a késziiléket ki kell kapcsolni és
szakembert kell hivni (példdul az Immergas
szakszervizt, amelynek szakemberei a legjobban
ismerik a cég gyartmanyait és eredeti cserealka-
trészeket épitenek be). Ne kisérletezziink a hiba
kijavitasaval.

A fentiek figyelmen kiviil hagydsa személyes
felel6sséggel és a jotallas elveszitésével jar.

o Telepitési szabalyok: ez a kazan felszerelheté
kiils6, részlegesen védett térbe. Részlegesen
védett kiils6 tér alatt olyan hely értend6, ahol
a kazant nem éri kozvetleniil és belsejébe nem
juthat csapadék (esd, ho, jégesd stb.).

Figyelem! A falra torténé rogzitésnek kellden
stabilan és biztonsagosan kell tartania a hétermel
késziiléket.

A tipliket (késziilékhez adott csomagban), amennyi-
ben a kazdnt kiegésziti egy tarto kengyel vagy rogzités
sablon, kizdrolag a kazdnnak a falra rogzitéséhez
lehet haszndlni!

Csak abban az esetben biztositanak megfelel$
stabilitdst, ha tomor vagy féltomor téglabol rakott
falba, helyesen (szakszertien) keriilnek felszerelésre.
Ureges téglabol vagy falaz6 elembél késziilt fal vagy
korlatozott teherbirast valaszfal, illetve a fentiektol
eltéro falszerkezet esetén elézetesen ellendrizni kell
a tartorendszer statikai terhelhetdségét.

Meg;j: a tiplikhez valo hatszog fejii csavarokat
kizardlag a fali tarto kengyel rogzitéséhez szabad
hasznalni.

Ezek a kazanok arra szolgalnak, hogy vizet me-
legitsenek fel atmoszférikus nyomasnal forrdspont
alatti homérsékletre.

Csakis rendeltetésiiknek és teljesitményiiknek
megfelel6 flitési rendszerre és vizhalozatra
csatlakoztathatok.

JIETKOBOCIIOMUHAOIMIICA npenmeT (6ymara,
TPAIKM, IIACTHKA, ITOJIMCTUPON U T.JL.).
PekoMeH/yeTCs1 He yCTaHABIMBATH IOJ 00illepoM
JOMAIIHMe 3MeKTPIUIecKye IPUOOPLI, TaK Ka OHI
MOTYT TOHECTH yiep6, B Clydyae MpUBefeHUA
B JleficTBME 3alMTHOTO K/lamaHa (ecim oH
NIPeyCMOTPUTENTBHO HE TOK/MIIOYEH K CTOYHOI
BOPOHKE), /TN B CITy4ae YTeYKy TUPABINYECKIX
TIePEeXOIHMKOB; B IIPOTUBHOM C/Ty4ae, M3TOTOBUTENb
He Hec€T OTBETCTBEHHOCTH, B C/TyYae ypoHa,
HaHeCEHHOTO HTeKTPUYECKUM PU6Opam.

B cryuae aHOMa mmit, OZTOMOK MJTV He Ha/TaYKeHHOTO
YHKIMOHMPOBAHMA, ANINAPAT JOMKEH OBITH
OTK/IIOYEH , @ TakXKe HeOOXO[MMO BBI3BATDH
KBaMMQUIMPOBAHHOTO TeXHNUKA (Hampumep
TeXHuKa ABTOpu3upoBaHHOro CepBMUCHOTO
neHTpa Immergas, KoTopbiii obnajgaer
CIelann31pOBaHHOI TEXHNYECKOIA ITOfITOTOBKOA,
U OpUTMHANBHBIMY 3amdacTsamu). He mposoputh
HMKAKIX He YTIOJTHOMOYEHHbIX BMEIIaTeTbCTB 1IN
TEXHUYECKOTO 00CTyKMBAHIA.

Hecobmoienyie BbIIeyKa3aHHbIX IPABYI JIEKUT Ha
JITYHON OTBETCTBEHHOCTH M TIPEPBIBET TapaHTIIO
obopynoBaHus.

« Hopmbl ycTaHOBKM: HACTOALINIT 60i/IEp MOXKET
OBITh YCTAHOB/IEH BO BHEUIHEM, YaCTUYHO
3amuImEHHBIM noMemenun. Iloyg yacTuanO
3aIMIEHHOM TIOMEILeHNH, TOAPO3yMeBAeTC
TaKoe IOMeljeHNe, B KOTOPHIM 6oiimep
He TOJIBEPTHYT NPAMOMY BO3JIE/CTBUIO I
HPOHMKAHNIO aTMOC(EePHBIX ABNIEHUIT (OXKIb,
CHerT, TPajt 1 T.J.CC..).

Buumanue: ycTaHOBKa 60ii/Iepa Ha CTeHY, J0/DKHA
rapaHTMPOBAUTD €r0 HAZIEKHYIO HOMIIEPXKKY.
IIpo6ku (cepuiino ocHa4EHHbIE), 6 MOM CTLyHAe ecru
6 HANUYUE UMEIOMCS ONOPHAS CKOOA UM WAOTIOH
Kpensenusi, nocmasnenHvle 6mecme ¢ Goiinepom,
UCNONL3YIMCS MONLKO ONSL YCMAaHoeKu boiinepa
Ha cmMery; MOTYT FapaHTMPOBATh JIOJDKHYIO OIIOPY
TONIbKO B TOM CITy4ae, €C/IM IIPaBU/IbHO BBEJIEHbI
(cormacHo mpaBMmaM Xopouleil TeXHUKN) Ha
CTeHY, COCTOAIIION U3 TOTHBIX UV TOMTYTIONMHBIX
Kuprnudeit. B Tom cydae, eciu cTeHa coopykeHa
U3 IpIpYAThIX 6)'IOKOB mnm Kmpnm‘{ei[, TIPOCTEHOK
C OTPaHMYEHHOIl CTATUYHOCTBIO, M/IH C /060
IPYTOJi He YKa3aHHOI B JOKYMEHTALVM K/IaJKO,
Heo6XO/[IMO TTPOU3BECTU MpPeBAPUTENNIbHYIO
CTaTUYeCKYI0 MPOBEPKY OMOPHOI CUCTEMBI.

Ilpumevdanne: 60mTnl gast HpobGOK ¢
IEeCTHYTOMBHBIMI TOIOBKAMY B GIMCTEPHOIL
yHAaKOBKe, MpPeJHO3HAYEHbl TOAbKO XN
(ukcupoBaHus CKOOBI Ha CTEHY.

Boitneppr laHHOTO THITA CITY>KaT /I HATPeBa BOJbI
IpU aTMOC(EPHOM JJaBIeHNM O TeMIIePaTypsl,
MeHblueil Todku KuneHnsa. OHU JOTDKHBI OBITH
TOAK/TIOYEHBI K OTOMUTEbHOM

cucTeMe U K BOJLONPOBOJHOIN Marucrpaniu,
COOTBETCTBYIOUEN MX XapaKTepUCTUKAM U
MOIJHOCT.

@ SMMERGAS

In cazul unor anomalii, defectiuni sau functionarii
necorespunzatoare, centrala trebuie oprita si trebuie
chemat un tehnician de service autorizat Immergas
(care are la dispozitie piese de schimb originale
si pregatirea necesard). Evitati orice interventie
sau tentativd de reparare din partea persoanelor
neautorizate.

Nerespectarea indicatiilor de mai sus duce la
pierderea dreptului de garantie si la asumarea
responsabilitatii personale in ceea ce priveste
centrala.

o Norme de instalare: aceastd centrald poate fi
instalatd la exterior in loc partial protejat. Prin
loc partial protejat se intelege acel loc in care
centrala termica nu este expusa direct actiunii
si patrunderii precipitatiilor atmosferice (ploaie,
zapada, grindina, etc.).

Atentie: instalarea centralei pe perete trebuie sd
garanteze o sustinere stabild si eficienta a acesteia.
Diblurile (de serie) furnizate impreund cu centrala
trebuie utilizate numai pentru fixarea acesteia pe
perete. Ele pot asigura o sustinere adecvata numai
dacd sunt introduse corect in pereti construiti din
cardmizi pline sau semipline. In cazul unor pereti
realizati din cdramizi perforate sau boltari perforati
sau alte materiale cu capacitate de incarcare statica
limitatd, este necesara efectuarea unei verificari
statice preliminare a sistemului de sustinere a
centralei.

N.B. Suruburile cu cap hexagonal pentru dibluri,
aflate in ambalajul tip blister, se vor utiliza exclu-
siv pentru fixarea placii de sustinere pe perete.

Aceste centrale servesc la incalzirea apei la o tem-
peraturd inferioard punctului de fierbere la presiune
atmosferica.

Trebuie si fie racordate la o instalatie de incilzire
si la o retea de distributie a apei sanitare adecvate
prestatiilor si puterii lor.
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Legenda: Legenda: Legenda:

G - Alimentagao do gds

R - Retorno a rede

M - Caudal do sistema

RC - Recirculagdo dgua sanitdria

AC - Saida de dgua quente para uso doméstico
AF - Entrada de dgua fria para uso doméstico
V - Ligagao eléctrica

1.3 LIGACOES

Ligagdo do gas (Aparelho categoria IT . ).

As caldeiras foram fabricadas para funcionar com
os seguintes tipos de gas: metano (G20) e GLP. A
tubagem de alimentagao deve ser igual ou superior
aunido da caldeira de 3/4”G. Antes de efectuar a li-
gacao do gas é necessario proceder a uma cuidadosa
limpeza interna de todas as tubagens do sistema de
alimentagdo de gas, de modo a remover eventuais
residuos que possam comprometer o bom funcio-
namento da caldeira. E ainda necessério verificar
se 0 gas a utilizar corresponde ao gas para o qual
a caldeira foi preparada (vide placa das caracteri-
sticas aplicada na caldeira). Caso o tipo de gés seja
diferente, é necessario intervir na caldeira para a
adaptd-la a um outro tipo de gas (vide Conversao
dos aparelhos em caso de troca de gas). E importan-
te controlar a pressao dindmica da rede (metano ou
GLP) que sera utilizada para alimentar a caldeira,
pois se a mesma for insuficiente, isto pode influir no
rendimento do gerador, criando inconvenientes ao
utilizador. Verifique se a ligagao da torneira do gas
estd efectuada correctamente. A dimensao do tubo
de adugdo do gas combustivel deve ser calculada
em conformidade com a normativa vigente no pais
de instalagdo, por forma a garantir o caudal de gas
conforme ao queimador, inclusive com o gerador a
funcionar na poténcia maxima, bem como garantir
o funcionamento conforme do aparelho (vide da-
dos técnicos). O sistema de unido deve obedecer a
normativa vigente no pais de instalagao.

Qualidade do gas combustivel. O aparelho foi
projectado para funcionar com gas combustivel
isento de impurezas; caso contrario, convém inserir
filtros apropriados a montante do aparelho para
restabelecer o teor de pureza do combustivel.

Deposito (no caso de alimentagao de deposito

de GLP).

- Os dep6sitos novos de armazenagem do GLP
podem conter residuos de gds inerte (azoto), que
empobrecem a mistura fornecida ao aparelho
fazendo com este ultimo funcione anormalmen-
te.

G - Doprowadzenie gazu

R -Instalacja zwrotna

M -Instalacja tloczna

RC -Recyrkulacja wody sanitarnej

AC - Odplyw cieplej wody sanitarnej

AF -Doprowadzenie zimnej wody sanitarnej
V- Podlgczenie elektryczne

1.3 PODLACZENIA.

Podlgczenie gazu (Urzadzenie kategorii IL, )
Nasze kotly sg zaprojektowane do spalania metan
(GZ50); (GZ41.5); (GZ35); i gaz plynny. Rura
doprowadzajgca powinna miec $rednice réwna
lub wigksza od ztaczki kotta - 3/4”G. Przed
podtaczeniem gazu nalezy dokladnie przeczysci¢
wnetrze wszystkich rur instalacji doprowadzenia
paliwa i usungc wszelkie pozostatosci mogace nega-
tywnie wplyna¢ na prawidtowa prace kotta.
Nalezy rowniez sprawdzié, czy doprowadzany gaz
odpowiada temu, do ktdrego kociot zostat przysto-
sowany (patrz tabliczka z danymi na kotle). Jesli jest
inny, konieczne jest dokonanie zmiany ustawien
kotta odpowiednio do rodzaju gazu (patrz wymia-
na urzadzen w przypadku zmiany gazu). Wazne
jest réwniez sprawdzenie ci$nienia dynamicznego
w sieci (metan (GZ50); (GZ41.5); (GZ35); i gaz
plynny), skad pochodzi¢ bedzie gaz zasilajacy
kociol. Jesli ci$nienie bedzie niewystarczajace,
moze to mie¢ negatywny wplyw na moc generatora,
prowadzac do niewygody uzytkownika. Sprawdzic,
czy podlaczenie zaworu gazowego jest prawidtowe.
Rura doprowadzajgca gaz powinna by¢ odpowied-
nio zwymiarowana zgodnie z obowigzujacymi nor-
mami, aby zagwarantowa¢ wiasciwy doptyw gazu
do palnika réwniez w warunkach maksymalnej
mocy generatora oraz zagwarantowac parametry
urzgdzenia (dane techniczne). System potaczen
powinien by¢ zgodny z normami.

Jakos¢ gazu. Urzadzenie zostalo zaprojektowane do
spalania gazu bez zanieczyszczen; w przeciwnym
razie nalezy zainstalowac¢ filtry przed urzadzeniem
w celu zapewnienia czystosci paliwa.

Zbiornik magazynowy (w przypadku zasilania

z butli LPG).

- Moze zdarzyc sie, ze nowe zbiorniki magazynowe
LPG zawierajg pozostalosci gazu obojetnego
(azotu), ktéry zubaza mieszanke doprowadzang
do urzadzenia, powodujac jego niewlasciwg
prace.

@ EMMERGAS

G - Privod plynu

R - Vratny okruh systému

M - Nabéhovy okruh systému
RC- Uzitkovy obéh

AC- Odtok teplé uzitkové vody
AF- Pritok studené uzitkové vody
V' - Elektrickd pripojka

1.3 PRIPOJKY

Plynova piipojka (Pistroj kategorie IL, . )

Nase kotle jsou zkonstruovény tak, ze mohou fun-
govat na metan (G20) a tekuty propan. Pfivodni
potrubi musi byt stejné nebo vétsi nez pripojka
kotle 3/4“G. Pted ptipojenim plynového potrubi je
tfeba provést fadné vycisténi vnitiku celého potrubi
ptivadéjiciho palivo, aby se odstranily pfipadné
spaliny, které by mohly ohrozit spravné fungovéani
kotle. Dile je tfeba ovéfit, zda ptivadény plyn
odpovida plynu, pro ktery byl kotel zkonstruovan
(viz typovy Stitek v kotli).

V ptipadé odlisnosti je teba provést tipravu kotle na
ptivod jiného druhu plynu (viz pfestavba piistrojii v
pfipadé zmény plynu). Ovétit je treba i dynamicky
tlak plynu v siti (metanu nebo tekutého propanu),
ktery se budepouzivat k napajeni kotle, protoze
v pfipadé nedostatecného tlaku by mohlo dojit
ke snizeni vykonu generatoru, a kotel by spravné
nefungoval.

Presvedcte se, zda je pripojeni plynového kohoutu
spravné provedeno. P¥ivodni plynova trubka musi
mit odpovidajici rozméry podle platnych norem,
aby mohl byt plyn k hofaku pfivadén v potfebném
mnozstvi i pfi maximalnim vykonu generatoru a byl
tak zarucen vykon pfistroje (technické udaje).
Systém spojeni musi odpovidat platnym normam.

Kvalita hoflavého plynu. Zatizeni bylo navrzeno
k provozu na hotlavy plyn bez necistot; v opa¢ném
pripadé je nutné pouzit vhodné filtry pred
zafizenim, jejichz ukolem je zajistit Cistotu paliva.

Uchovavaci nadrze (v pfipadé privadéni tekutého

propanu ze skladovaciho zafizeni)

- Muze se stat, ze nové skladovaci nédrze kapal-
ného ropného plynu mohou obsahovat zbytky
inertniho plynu (dusiku), které ochuzuji smés
pfivadénou do zatizeni a zptisobuji poruchy jeho
funkce.

- Vzhledem ke slozeni smési kapalného ropného
plynu se muze v prubéhu skladovani projevit
rozvrstveni jednotlivych slozek smési. To mize
zpusobit proménlivost vyhfevnosti smési
privadéné do zafizeni s naslednymi zménami
jeho vykonu.
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1.2 FOBB MERETEK

| 1.2 OCHOBHBIE PASMEPBDI.

| 1.2 DIMENSIUNI PRINCIPALE.

~
PT PL Ccz HU RU RO (mm)
Altura Wysokoé¢ Vyska Magassag Bsicora Inaltime 890
Largura Szeroko$¢ Sitka Szélesség [npuna Latime 580
Profundidade Glebokos¢ Hloubka Mélység Dry6una Adéncime 380
UNIOES - PRZYLACZA - PRIPOJKY - CSATLAKOZASOK - KPEIJIEHVS - RACORDURI
GAS GAZ PLYN GAZ TA3 GAZ G 1/27
e p R 3/4”
EQUIPAMENTO | INSTALACJA ZARIZENT RENDSZER VCTAHOBKA | INSTALATIE
INCALZIRE M S
AGUA WODA SANI- UZITKOVA HASZNALATI ~ |CAHTEXHMYECKASA| CIRCUIT SANI- AC 2
SANITARIA TARNA VODA viz BOJIA TAR AT -
1-3
\ J
Jelmagyardzat: ObosHauenus: Legend:
G - gdzcsatlakozds G - Iodaya eaza G - Alimentare cu gaz

R - flitési visszatéré vezeték

M - fiitési eléremend vezeték

RC - haszndlati melegviz keringetd vezeték
AC - Haszndlati melegviz kimenet

AF - Haszndlati hidegviz bemenet

V- elektromos csatlakozds

1.3 CSATLAKOZTATO SZERELVENYEK
Gizcsatlakozds: (IL,;,, kategoriaju késziilék)
Kazénjainkat foldgaz- (G20) és PB-gaz tizemre
terveztitk; G25.1. A csatlakozo gazcsé atmérdje ug-
yanakkora vagy nagyobb legyen, mint a kazn G3/4”
csatlakozo eleme. A gézhdldzatra valo csatlakoztatds
elétt gondosan meg kell tisztitani a gazt szallito
csorendszer belsejét az esetleges szennyezédésektél,
mivel ezek veszélyeztethetik a kazan megfeleld
miikodését. Ellendrizni kell tovabba, hogy a ren-
delkezésre 4llo gazfajta megegyezik-e azzal, amelyre
a kazan be van dllitva (lasd a kazanon elhelyezett
adattablat). Ha nem, a kazant &t kell 4llitani a ren-
delkezésre 4ll6 gazfajtara (lasd a késziilék mésféle
kiviil fontos a (foldgaz vagy PB gaz, G25.1) hélozati
dinamikus nyomasénak ellenorzése, amelyrél a
kazdn tizemelni fog. Az elégtelen nyomas kihathat
a flitékésziilék teljesitményére, ezéltal kellemetlen-
séget okozhat a felhasznalonak. Ellendrizze, hogy
a gazelzar6 csap helyesen van-e bekétve. A gazcsa-
tlakoz6 csé méretének meg kell felelnie az érvényes
el6irasoknak, hogy az ég6 gézellatdsa a legnagyobb
teljesitményen valo tizemelés esetén is megfelel6
legyen, illetve biztositva legyen a késziilék hatasfoka
(I4sd a miiszaki adatokat). A csatlakozasi rendszernek
meg kell felelnie a szabvanyok el6irdsainak.

A fitégaz minésége. A késziiléket
szennyezOdésmentes flitégazzal valo tizemelésre
tervezték, ellenkez esetben célszert megfelel$
szlirbelemet beiktatni a késziilék elé, hogy a
flitéanyag kellden tiszta legyen.

Gaztarolok (PB-gaz tartalyrol valo iizemeltetés

esetén)

- El6fordulhat, hogy az tjonnan létesitett PB-gaz
tartalyok nyomokban inert gazt (nitrogént)
tartalmaznak, amely csokkenti a késziilékbe
juto gazkeverék fiit6értékét és ezaltal rendellenes
mikodést okozhat.

- A PB gazkeverék osszetételéb6l fakaddan
eléfordulhat, hogy a tdrolds sordn a keverék
alkotdelemei egymas folé rétegzédnek. Ez
megvaltoztathatja a késziilékbe jutd keverék
ftdértékét és ezaltal befolyasolja annak hata-
sfokat.

R - Bosspam us omonumensHoi cucrmembt
M - Iodaua 6 omonumenviyio cucmemy
RC - Canmexnuveckas peyupynayus
AC - Boxod eopsiueit canmexuicexoti 6006l
AF - Bx00 X0100Hoti caHmexHutecoii 600bL
V- Iodcoedunenue K anekmputeckorl cemi

1.3 TIOAKIIOYEHNA K MHKEHEPHBIM
CETAM.

TlopxmoyeHyte K ra30Boit MATMCTpa/

(Yerpoiicrso kareropun . ).

Hat Goiityiepbt paspaboTaHst jyist

paborbr Ha Metane (G20) 1t CKIDKEHHOM HehTAHOM rase.
[InameTp mofarotieit Tpy6Obl JOIKEH OBITh GOMBIINM W/
PABHBIM [IMaMETPy COEMHNUTENBHOTO MarpyOka boitnepa
3/47G. Tlepep ocylijecTB/eHIeM TIOCOEMIHEHILS K Ta30BOil
MArUCTPa/ CIefyeT MPOU3BECTH TIJATENbHYIO OUNCTKY
BCEX TPy, CTY’KAILIX [ TIOfIad Ta3a 113 Hee K 60iiiepy, ¢
L{e/IBHO Y/IA/IeHVIS BOSMOXHDIX 3arPsI3HEHIT, KOTOPBIE MOTYT
TIOMeILIATh €0 IIPABIIBHOMY DYHKIOHUpoBaHio. Creyer
TaKKe yOeNUTbCA B TOM, YTO Ta3 B Hell COOTBETCTBYeT
TOMY, I KOTOPOTo paspabotaH Goitep (cM. Tabmmaky
HOMIHA/TbHBIX JJAHHBIX, IOMELLICHHYI0 Ha TaHe/ 60iiepa).
B mpoTiBHOM CTydae CliefiyeT pon3BeCTI MOIU(UKALIIO
Goittepa I €ro ajaTaluit K JPyroMy TUIY Tasa (CM.
“Mopudukaryia ycTpoiicTs B CTyyae U3MEHEHMA THIIA
rasa”). Crefyer TakKe 3aMepUTh AMHAMITIECKOE JaB/IeHIe
B MAruCTpaIi (MeTaHa Wit OKIDKEHHOTO He(hTSHOTO rasa),
TIpe/HA3HAYeHHOI! JyIA IUTaHuA 6oitnepa, 1 YOeIuThCA B
€r0 COOTBETCTBIIN TPEOOBAHIAM, TaK KaK HeIOCTATOYHAS
BE/UIHA IAB/ICHIIS MOXET CKA3aThCs HA MOILHOCTII Arperara
¥ TIPUBECTY K Tpo0O/IeMaM i1 onb3oBatens. Yoeurech
TIPABIIbHOCTH TIOZICOEMHEHIS Fa30BOrO BEHTINIA.

Tpy6a mojaun roproyero rasa [O/UKHA METh PasMepsl,
COOTBETCTBYIOILE /IE/ICTBYIONINM HOPMATIBaM, YTOObI
TapaHTIPOBATH TPeOyeMblil PaCXOJ| Ta3a, TONABAEMOrO Ha
TOPEJIKY; /IUKe IIpJ MAKCIMa/IbHOI MOL{HOCTY TeHepaTopa it
00ecreyrBaTh SKCITyaTalMOHHbIE XapaKTePUCTHKI
arperara (TexHirdecke xapakrepuctiku). [IpiveHsembie
COEJIMHEHS! IO/DKHBI COOTBETCTBOBATD [IEHCTBYIOLINM
HOpPMaM.

KauectBo ropioero rasa. Anmapar Obur I3TOTOBIIEH i
paboThI Ha rase Oe3 3arps3HeHIi, B 00paTHOM CrTyuae,
HeOGXOIMO YCTaHOBUTb COOTBETCTBYOLLIIE (OVIBTPbI Ieper
YCTaHOBKOI, C L{e/Ibi0 0GeCTIeueHI1A YaCTOTHI TOPIOYEro.

HaxomutensHble pesepByapsl (B CTydae MUTAaHISA OT
HaKONUTETHHOII CHCTEMbI CKIDKEHHOTO Ia3a).
MoxeT cryuuThCA, 4TO HOBble HAKOMNTENbHbIE
pe3epByapbI CKIDKEHHOTO HeyTAHOTO Ta3a, MOTYT HeCTH
0CA/IKI MHEPTHBIX Ta30B (a30T), KOTOpbIE O0EHSAT
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R - Retur instalatie incalzire
M - Tur instalatie incilzire
RC - Recirculare apd caldd menajerd
AC - Iesire apd caldd menajerd
AF - Intrare apd rece
V' - Racordare electrici

1.3 RACORDARI.

Racordari la gaz (Aparat categoria IL, . )
Centralele noastre sunt construite pentru a
functiona cu gaz metan (G20) si GPL. Teava de
alimentare trebuie s fie egala in diametru sau
mai mare decét racordul centralei G3/4”. Inainte
de efectuarea racordului la teava de alimentare cu
gaz, este necesard o curdtare atentd si amanuntitd
a instalatiei de alimentare cu combustibil pentru a
indeparta eventualele reziduuri ce pot compromite
buna functionare a centralei. Trebuie verificat
daci tipul gazului din conducta de alimentare
este corespunzator celui pentru care centrala este
reglatd din fabrica (a se vedea placa matricold
a centralei). Daca tipul de gaz este diferit, este
necesara o interventie asupra centralei pentru
adaptarea acesteia la un alt tip de gaz (a se vedea
sectiunea despre transformarea aparatelor in caz
de schimbare a tipului de gaz). Este important a
se verifica presiunea dinamica a gazului in reteaua
de alimentare (metan sau GPL), daca presiunea
este insuficienta, poate influenta puterea termicd a
centralei provocand dificultiti utilizatorului.

Asigurati-va cd robinetul de gaz se monteazé corect.
Teava de alimentare cu gaz trebuie dimensionatd
conform normelor in vigoare astfel incat sa garan-
teze debitul de gaz necesar functiondrii corecte a
arzatorului chiar si la puterea maxima si sa garan-
teze prestatiile aparatului (date tehnice). Sistemul
de racordare trebuie si fie conform normelor in
vigoare.

Calitatea combustibilului gazos. Centrala a fost
proiectatd pentru a functiona cu combustibil gazos
fara impauritati; in caz contrar este indicatd mon-
tarea unui filtru in amonte de centrald, pentru a
garanta eliminarea impuritatilor din combustibil.

Rezervoare de stocaj (in cazul alimentérii cu

GPL).

- Sepoate intdmpla ca rezervorul de stocare pentru
GPL si contind reziduuri de gaze inerte (azot)
ce reduc debitul de gaz livrat centralei, fapt ce
determind o functionare anormald a acesteia.
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- Por causa da composigao da mistura de GLP
pode ocorrer uma estratificagdo dos componen-
tes da mistura durante o periodo de armazena-
gem. Tal facto pode provocar uma variagao do
poder caldrico da mistura fornecida ao aparelho
com consequente alteragdo no desempenho do
mesmo.

Ligagao hidrica.

Atengdo: Antes de efectuar as ligagoes da caldeira,
para nao fazer caducar a garantia do permutador
primdrio lave diligentemente a instalagio térmica
(tubagens, elementos de aquecimento, etc.) com
decapantes ou desincrustantes adequados, capazes
de remover eventuais residuos que possam com-
prometer seu o bom funcionamento.

Todas as ligagdes hidricas devem ser feitas de forma
racional utilizando as posi¢des definidas no molde
de instalagao da caldeira. O sistema de descarga da
vélvula de segurancga da caldeira devera ser ligado
num conduto de descarga. Caso contrério, se a
valvula de seguranga fizer uma descarga e inundar
o local, o fabricante da caldeira ndo podera ser
responsabilizado.

Atengdo: para preservar a duragdo e as caracte-
risticas de eficiéncia do permutador digua para
uso doméstico, convém instalar o kit “doseador de
polifosfatos se o grau de dureza da dgua utilizada
fomentar a formagdo de calcdrio (a titulo de exemplo
ndo exaustivo, convém instalar o kit quando a dureza
da dgua for superior a 25 graus franceses).

Ligagdo eléctrica. A caldeira “ZeuskW” possuium
grau de protecgdo de todo o aparelho ¢ IPX4D. A se-
guranga eléctrica do aparelho s6 é conseguida se
0 mesmo estiver correctamente ligado a um sistema
de terra eficaz, realizado segundo as normas de
seguranga vigentes.

Atengdo: a Immergas S.p.A. declina qualquer
responsabilidade por danos a pessoas ou bens
materiais resultantes da falta da ligagao a terra da
caldeira bem como da inobservancia das normas
de seguranga de referéncia.

Controle também que o sistema eléctrico seja ade-
quado & poténcia maxima absorvida pelo aparelho,
a qual estd indicada na placa de caracteristicas
contida na caldeira.

As caldeiras sdo fornecidas com cabo de alimen-
tagdo especial do tipo “X” sem ficha. O cabo de ali-
mentagao deve ser ligado a uma rede de 230V +10%
/ 50Hz, respeitando a polaridade L-N e aligagao de
terra @&); a ligagdo deve ser efectuada interpondo,
entre arede e a caldeira, um interruptor omnipolar
com categoria de sobretensao de classe III . Se for
preciso substituir o cabo de alimentagio, contacte
um técnico especializado (por exemplo, o Servigo
de AssisténciaTécnica Immergas). O cabo de ali-
mentagio deve respeitar o percurso indicado.

Se for necessdrio substituir o fusivel de rede na placa
de controlo utilize um fusivel de 3,15 A. de corte
rapido. Para a alimentago eléctrica do equipamen-
to ndo ¢ autorizada a utilizagdo de adaptadores,
tomadas multiplas e extensdes.

1.4 COMANDOS REMOTOS E CRONO-
TERMOSTATOS AMBIENTE (OPCIO-
NAL)

A caldeira esta preparada para a aplicagio dos cro-
notermostatos de ambiente e da sonda exterior.
Estes componentes Immergas estao disponiveis em,
em separado da caldeira, e podem ser fornecidos
sob pedido. Todos os cronotermostatos Immergas
s30 conectdveis s com dois fios. Leia atentamente
as instrugdes de montagem e de utilizagio que se
encontram no kit de acessorios.

« Cronotermostato digital On/Off (Fig. 1-4). O

cronotermostato permite:

- programar dois valores de temperatura am-
biente: um para o dia (temperatura comfort) e
uma para a noite (temperatura h reduzida);

- programar até quatro programas semanais
diferenciados nos acendimentos e apagamen-
tos;

- selecionar o estado de funcionamento deseja-
do de entre as alternativas disponiveis:

» funcionamento permanente em temp.
comfort.

o funcionamento permanente em temp. redu-
zida.

- Z powodu skladu mieszanki LPG, w czasie jej
magazynowania w zbiorniku, moze dojé¢ do
uwarstwienia komponentéw mieszanki. Moze
to spowodowac réznice w wartosci opatowej
mieszanki doprowadzanej do urzadzenia i w
konsekwencji negatywnie wplyna¢ na jego
wydajnosc.

Podlaczenie hydrauliczne.

Uwaga: Przed wykonaniem podtaczenia, W celu
zachowania praw gwarancyjnych dotyczacych
glownego wymiennika nalezy dokladnie przemy¢
wszystkie rury, aby usuna¢ ewentualne pozostatosci,
ktére moglyby negatywnie wplyna¢ prace kotla.

Podlaczenia hydrauliczne nalezy wykona¢ w sposob
racjonalny wykorzystujac podtaczenia wskazane
na wzorniku kotla. Spust zaworu bezpieczenstwa
kotla powinien by¢ podlaczony do odptywu. W
przeciwnym razie, jesli zajdzie potrzeba zadzialania
zaworu bezpieczenstwa i pomieszczenie zostanie
zalane wodg, producent kotla nie bedzie ponosit
zadnej odpowiedzialnoéci.

Uwaga: w celu zachowania wlasciwosci technicznych
i wydajnosci wymiennika zaleca sig zainstalowanie
zestawu “dozownika polifosfatow”, jezeli wlasciwosci
wody moglyby spowodowaé powstanie osadow wa-
piennych (w szczegolnosci, zaleca sig zainstalowanie
zestawu w przypadku, gdy stopien twardosci wody
przekracza wartosé 25 stopni w skali francuskiej).

Podtaczenie elektryczne. Kociol ,, Zeus Kw” posiada
klase bezpieczenstwa IPX4D. Bezpieczenstwo
elektryczne urzadzenia jest zapewnione jedy-
nie, jesli urzadzenie posiada sprawne uziemie-
nie, a podiaczenia zostaly wykonane zgodnie z
obowigzujacymi normami bezpieczenstwa.

Uwaga: Firma Immergas S.p.A. nie bedzie ponosi¢
zadnej odpowiedzialnoéci za uszkodzenia cielesne
0s6b i szkody majatkowe powstate z powodu braku
uziemienia Kotta lub nieprzestrzegania odno$nych
norm.

Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja elektryczna
odpowiada maksymalnej mocy pobieranej przez
urzadzenie wskazanej na tabliczce znamionowej na
kotle. Kotly posiadaja specjalny przewdd zasilajacy
typu ,X” bez wtyczki. Przewdd zasilajacy nalezy
podtaczy¢ do sieci 230V +10% / 50Hz, odpowiednio
do przewodu zero, faza oraz do uziemienia @&).
W sieci powinien by¢ wylacznik wielobiegunowy
klasy ITI.

W razie konieczno$ci wymiany przewodu
zasilajacego, nalezy zwrécic sie do wykwalifikowa-
nego technika (np. do autoryzowanego serwisu te-
chnicznego firmy Immergas). Przewod zasilajacy
powinien odpowiada¢ powyzszym wskazaniom. W
razie koniecznosci wymiany bezpiecznika, nalezy
stosowac szybki bezpiecznik 3,15A. Nie wolno
stosowac adapterow, rozdzielaczy ani przedtuzaczy
przy zasilaniu urzadzenia z sieci elektryczne;.

1.4 ZDALNE STEROWANIA I
TERMOSTATY CHRONOMETRYCZNE
SRODOWISKA (OPCJA)

Kociol jest przystosowany do zainstalowania ter-

mostatow chronometrycznych $rodowiskowych i

zewnetrznego czujnika.

Powyzsze komponenty Immergas sg dostarczane

na zyczenie jako osobne zestawy.

Wszystkie termostaty chronometryczne Immergas

sa podlaczane za pomocy tylko 2 przewodow.

Uwaznie przeczytac instrukcje dotyczace montazu

i obstugi podane w zestawie.

o Termostat chronometryczny cyfrowy On/
Off (Rys. 1-4). Termostat chronometryczny
umozliwia:

- ustawienie dwoch wartoéci temperatury:
dziennej ( temperatura komfortowa) i nocnej
(temperatura obnizona);

- zaprogramowanie czterech zréznicowanych
programéw zalaczenia i wylaczenia;

- wybranie wérdd réznych opcji zadanego
statusu funkcjonowania:

« stale funkcjonowanie w temp. komfort.

o stale funkcjonowanie w temp. obnizone;.

« stale funkcjonowanie w regulowanej temp.
zapobiegajacej zamarznieciu.
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Vodovodni pfipojka

Upozornéni: Pied pripojenim kotle a za ti¢elem
zachovani platnosti zaruky primérniho tepelného
vyméniku je tfeba fadné vymyt celé tepelné zafizeni
ptistroje (potrubi, topna télesa apod.) pomoci
cisticich prostiedki a prostfedki na odstrariovani
usazenin a odstranit tak pfipadné nanosy, které by
mohly branit spravnému fungovani kotle.

Vodovodni ptipojeni musi byt provedeno tsporné
s vyuzitim piipojek na podlozce kotle. Vyvod
pojistného ventilu kotle musi byt ptipojen k
odvodnému hrdlu. Jinak by se pti reakci pojistky
zaplavila mistnost, za coz by vyrobce nenesl Zadnou
odpovédnost.

Upozornéni: Chcete-li, aby si vyménik na
uzitkovou vodu dlouhodobé zachoval svoji ii¢innost,
doporucujeme v piipadé vody, jejiz vlastnosti
podporuji usazovani vodniho kamene (napf. je-li
tvrdost vody vyssi nez 25 francouzskych stupiiii a v
dalSich ptipadech), instalaci soupravy ,ddvkovace
polyfosfati).

Elektricka pripojka. Kotel Zeus kW je jako celek
chranén ochrannym stupném IPX4D. Ptistroj
je elektricky jistén pouze tehdy, je-li dokonale
ptipojen k ¢innému uzemnéni provedenému
podle platnych bezpe¢nostnich predpisi.

Upozornéni: Firma Immergas S.p.A. odmitd nést
jakoukoli odpovédnost za skody zptisobené osobam,
zvifatim nebo na vécech, které byly zavinény
nevhodnym uzemnénim kotle a nedodrzenim
ptislusnych elektrotechnickych predpist.

Ovéite si také, zda elektrické zafizeni odpovida
maximalnimu pfikonu pfistroje uvedenému na
typovém Stitku s Gidaji, ktery je umistény v kotli.
Kotle jsou vybavené specidlnim ptivodnim kabe-
lem typu ,X“ bez zastrcky. Privodni kabel musi
byt pripojen k siti 230V +10% / 50Hz s ohledem
na polaritu faze-nula a na uzemnéni; v této siti
musi byt instalovan vicepolovy vypinac s kategorii
prepéti tieti t¥idy.

Chcete-li vyménit ptivodni kabel, obratte se na
kvalifikovaného technika (napf. ze servisniho
strediska Immergas).

Ptivodni kabel musi byt veden piedepsanym
smérem. V piipadé, Ze je tfeba vyménit sifovou
pojistku na pripojovaci svorkovnici, pouzijte
rychlopojistky typu 3.15 A. Pro hlavni pfivod z
elektricke site do pristroje neni dovoleno pouziti
adaptéru, sdruzenych zdsuvek nebo prodluzovacich
kabelt.

1.4 DALKOVE OVLADANI A POKOJOVE
CASOVE TERMOSTATY
(VOLITELNE).
Kotel je upraven k pouZiti v kombinaci s pokojovym
¢asovym termostatem a venkovni sondou
Tyto komponenty Immergas jsou dostupné jako sa-
mostatné soupravy kotle a je mozné je objednat.
Vsechny casové termostaty Immergas je mozné
pripojit pouze dvéma vodici.
Peclivé si prectéte pokyny k montazi a obsluze, které
jsou soucasti pridavné soupravy.
« Digitalni casovy termostat Zap/Vyp (Obr. 1-4).

Casovy termostat umoziuje:

- nastavit dvé hodnoty pokojové teploty: jednu
denni (komfortni teplotu) a jednu no¢ni
(snizenou teplotu);

- nastavit az Ctyfi riizné tydenni programy pro
zapinani a vypinani;

- zvolit pozadovany provozni reZim z nékolika
moznych variant:

o staly provoz pii komfortni teploté.

« staly provoz pii snizené teploté.

o staly provoz pii nastavitelné teploté proti

_ zamrznuti.

Casovy termostat je napajen 2 alkalickymi bate-

riemi 1,5V typu LR6;

« K dispozici jsou dva typy dalkovych ovladac.
Comando Amico Remoto (CAR) (Obr. 1-6)
a Comando Remoto Digitale (CRD) (Obr.
1-5). Oba maji funkci klimatickych ¢asovych
termostattl. Panely ¢asovych termostata
umozhuji uzivateli kromé vyse uvedenych
funkci mit pod kontrolou a pfedevsim po ruce
vSechny dulezité informace tykajici se funkce
pristroje a tepelného zatizeni, diky ¢emuz je
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Hidraulikus csatlakozas

Figyelem! A hidraulikus halézatra valé csatlakozta-
tas el6tt gondosan 4t kell mosni a viz- és flitési ren-
dszer belsejét (csovek, melegitok, stb.) erre a célra
szolgald mard- vagy vizkGoldoszerrel, mely képes
eltavolitani az esetleges szennyezédéseket, amelyek
veszélyeztethetik a kazan megfelel6 mikodését.

A csatlakozdsokat az észszer(iségi szabélyok szerint,
akazan csatlakoztatasi sablonjanak alkalmazasaval
kell elvégezni.

A kazéan biztonsagi vizszelepét tolcséres lefolyove-
zetékbe kell bekotni. Ellenkez6 esetben a gyarté
nem felel a miikodésbe 1épé szelepen keresztiil
kiémlé viz okozta kdrokért.

Figyelem: a hicseréld minél hosszabb élettartama és
hatékony miikodése érdekében a vizkélerakéddasok
képzédésének veszélye esetén a gydrto javasolja
»polifoszfit adagol6” felszerelését (csupdn példaként,
a teljesség igénye nélkiil megemlithetd, hogy ajdnlatos
ennek felszerelése 25 francia vizkeménységi fokndl
keményebb viz esetén).

Elektromos csatlakoztatds. A “Zeus kW” kazan
érintésvédelmi kategoridja a késziilék egésze tekin-
tetében IPX4D. A késziilék elektromos szempontbol
csak akkor biztonsagos, ha az érvényes biztonsagi
eléirasoknak megfelelé moédon le van foldelve.

Figyelem: az Immergas S.p.A. nem vallal feleldsséget
akazan foldelésének elmulasztdsabol és az ide vona-
tkoz6 szabvanyok be nem tartasabol ered6 személyi
vagy dologi karok miatt.

Ellendrizni kell tovabba, hogy az elektromos
fogyasztoi halozat eleget tudjon tenni a kazin
adattablajan feltiintetett maximalis felvett telje-
sitménynek.
A kazénokat X tipust specidlis, villasdugé nélkiili
kébellel szallitjuk. A kabelt 230V +10% / 50Hz
tapfesziltségl elektromos haldzatra kell csa-
tlakoztatni, az L-N (Fazis - Nulla) fazis és a foldelés
figyelembevételével.
A vezetékre kétpolust levalaszté-kapesolot kell
beiktatni, amelynek III osztalyu talfesziiltséggel
kategoriaval kell rendelkeznie. A tipkabel cseréjét
csak szakember (példaul az Immergas szakszerviz
munkatdrsa) végezheti el.
A tapkabelt az abran lathaté modon kell vezetni.
A szabalyozo kartyan talalhaté halozati olvado
biztositékok cseréje esetén 3,15A-es gyors bizto-
sitékot hasznaljunk.
A késziilék elektromos bekétéséhez tilos adaptert,
elosztét vagy hosszabbitdt haszndlni.

1.4 TéVVEZERLOK ES PROGRAMOZHA-
TO SZOBA TERMOSZTAT
(VALASZTHATO)

A kazan vezérlésén gyarilag elé van készitve a

programozhat6 szoba termosztatok és a kiilsé

szonda csatlakoztatdsanak lehetdsége. Ezeket a

kiegészitGket az Immergas a kazantdl kiilén, me-

grendelésre szallitja.

Valamennyi Immergas programozhat termosztat 2

eres vezetékkel kithetd be. Olvassa el figyelmesen az

ezen kiegészit$ tartozékokhoz csomagolt szerelési
és hasznalati utasitdst.

« Be/Kikapcsolhato digitalis programozhatd szoba
termosztat (1-4. abra). A programozhatd szoba
termosztat lehetvé teszi:

- kétkillonbozé szobahdmérsékleti értéket: egy
nappali (komforthémérséklet) és egy éjszakai
(csokkentett hdmérséklet) bedllitasat;

- akar négy kiilonb6z heti be- és kikapcsolasi
program muikodtetését;

- azalabbilehetdségek koziil a kivant tizemmod
kivalasztasat:

« dllandé komforthémérsékleti fiitési mod;

o dlland6 csokkentett homérsékletii flitési
mod;

o allando fagyvédelmi flitési mod allithato
hémérsékleten.

A szoba termosztat 2 db 1,5V-0s LR6 tipusa

alkali elemmel miikodik.

o Két fajta tavvezérld kaphato: Amico Tavvezérls
(CAR) (1-6. abra) és Digitalis Tavvezérld
(CRD) (1-5. dbra), mindegyik id6jardsfiiggd
programozhat szoba termosztat mikodéssel.
A tavvezérl§ egység az el6z6 pontban foglal-
takon tul lehetdséget ad a felhaszndlonak, hogy
folyamatosan és a legnagyobb kényelemben
ellendrizze a késziilék és a fltési rendszer

CMech BBIZIETAEMYIO Ha ATTTapaT, IPOBOIMPYA HEMIOMAZIKI
B YHKIIMOHMPOBAHIIL.

- Tlo mpuiHe cocTaBa cMecy OKIDKEHHOTO HeTAHOro
rasa, BO BpeMsA XpaHeHUs Tasa B pesepByapax,
BO3MOXKHO IIPOM3BECTH IIPOBEPKY CTpaTHIKAIIMN
KOMIIOHEHTOB CMeCH. ITO MOXKET BbI3BATh M3MEHeHNe
TENIONPOU3BOUTENLHOCTH  BBIJIENAEMOI CMeclt, a B
TIOCTIEZICTBII ¥ M3MEHEH A SKCTITyaTalMOHHbIX KagecTs
ammapara.

r]/IJIpﬂB}[M‘{eCKOC COEIMTHEHME.

Bunmanme: nepef; TeM Kak IIPOM3BECTU TOACOE/MHEHMe
6oitnepa, i COXpaHEHUSA TAPaHTHH NEPBUYHOTO
Tennoo6MeHHNKA, AKyPaTHO OUNCTHTD BCIO TEMIOBYIO
YCTaHOBKY (TPyOOIPOBOLHYIO CETb, HArPEBAIOLIie Tefa It
T.J§) COOTBETCTBYIOUMII JIeKAMUPYIOUMMI CPefICTBAMI
VIV AHTUHAKUIIHAMIL B COCTOAHMI Y/IA/IATD 3arpA3HEHNH,
KOTOpbIe MOTYT YXYALIMTb PAGOTY KOT/A.

TuppaB/decKie CoeueH st I0/DKHbI GbITb IIPON3BE/eHbI
PALOHA/IbHBIM ITyTEM, HICTIOIB3Y A COEMHEHIA Ha IAGTIOHe
6oitepa. BbiXoj 3alMTHOrO K/anaHa KO/KeH ObITH
TIOK/TIOYEH K CTOYHO! BOpOHKe. B poTysHOM ciydae, ecrn
CcpabaTbIBaHIie CITYCKHOTO K/TATaHa IPUBE/IET K 3aTOMICHMIO
TIOMEIeHNA, M3TOTOBUTENb Ooiinepa He GygeT HecTn
OTBETCTBEHHOCT.

Buumanue: 0715 coxpaenus cpoka cryxGo! u
Koa(Puuenma nonesHozo deiicmeis mennooOMeHHUKA
CamexHu1eckoil 800bl PeKOMeHOYemcs yCmaHosKa
Komn7ekma “003amopa nomudocamos” npu UCnonb308aHUL
60001, XAPAKMEPUCIIUKL KOMOPOLi Mo2ym cnoco6cmeosanmy
00pA308aHUI0 U3BECTKOBLIX OMONEHUT], 8 wacmHocmu , (
HO He MOTIbKO 8 IMOM CTLyHae) YCIAHOBKA 311020 KOMNTEKINA
pexomendyemca Kozoa secmKocmy 6006l npesviuiaen 25
2padycos no pariysckoi wiKaze).

Topkmovenue K aneKTpirdeckoii cern. boitnep “Zeus kW”
meet Kacc sauptst [PX4D. Syexrprdeckas 6e30macHOCTb
arperara 00ecreuiBaeTCst TObKO TP ero HOJCOeHUHEHII
K KOHTYPY 3a3eMJICHIA, BbIHO}IHeHHOMy B COOTBETCTBUM C
TIelCTBYIOLIIMI HOPMaMU GE30TIaCHOCTIL.

Bummanme: kommanust Immergas S.p.A. cHiMaer ¢ cebs
BCAKYIO OTBETCTBEHHOCTD 32 MATePUA/IbHBIIT yitep6 11 Bpexy
JUIA 370POBbA MOZIEH, MOTYIjMe ObITh TPHYMHEHHBIMMU
B CTydYae HesaseM/IeHNA 6oiinepa u HecoOmofieHusA
COOTBETCBYIOIIVX HOPM (€30MaCHOCTIL.

Ybeurech TaKske, 4TO [apamMeTpbl AMEKTPUYECKOIT CeTH
COOTBETCTBYIOT MAKCHMA/IbHOIT TOTPEOIAEMOlT MOLIHOCTH,
BE/INYIHA KOTOPOI YKa3aHa Ha TAOMMYKe HOMUHA/IBHBIX
JJAHHBIX, TIOMELIeHHOI Ha CTeHKe Ooiepa.

Boiiiepsl mocTaBnAoTCA ¢ KabemeM 37eKTPONHTAHIA
“X” Ges Bunku. Kabenp anexrporuranus fomkes 6bith
BKITIOUEH B 9NIeKTPUUECKYI0 CeTh HampsikeHueM 230V
+10% u acroroit 50Hz I11 ¢ cobmogernem mnomspHOCTI
LN u sasemnenns (&), Ha JaHHOI CETU JIO/KEH OBITh
TIPeflyCMOTPEH OFHOMO3MLMOHHbII nepexmoyarens 111
KaTeropuit MepeHanpskeHna. B crydae sameHsl Kabens
IITaHNs 06PATHTHCA K KBATMUIMPOBAHHOMY TEXHUKY
(Hampumep K TexHuKy ABTOpu3ipoBaHHOro CepBICHOrO
nentpa Immergas).

KaGernb anmexrpornnTanus fo/KeH ObITh IPOTIOXKEH B
COOTBETCTBIM C YKasaHmAMIL. B cmydae HeoOXommmocTn
3aMEHbI IJIABKOTO Hpe]ﬁ[OXPaHI/lTeHﬂ Ha per}I]/[pOBO‘IHOM
0710Ke HCTIOB3YiiTe GBICTPOMIEIICTBYIOLIIL IPEOXPAHITEND
Ha ity Toka 3,15A . Tpu nopcoemynenmm 6oiinepa K cen
IIEKTPOMMTAHIA 3AIpelIiaeTCA UCTIONb30BATb NIePeXOHIIKIA,
1L1T10b1, TPe/HA3HAYCHHbIE OHOBPEMEHHO Il HECKOBKIX
YCTPOICTB, U YJTUHUTENIL.

14 IIAHEJIb YIIPABJIEHMA
XPOHOTEPMOCTAT IIOMELIEHIAA
(®AKYTIBTATVIBHO).

Boitnep mpefrycMoTpeH i NOKIOYeRIL XPOHOTEPMOCTATOB

TIOMeIIIeH ST 1 BHEIHEro 30H/1a.

Hacrosmue xommanenTsr Immergas JocTymHbl KaK

KOMIUIEKTHI OT/e/IbHbIE T 60iiIepa, i OCTAB/IAOTCA 110

3aKasy.

Bce xponoTepMocTaThl Immergas mOfCOEMHAIOTHCS

2 nposopamu. [IpounTaTh BHMMATENTbHO MHCTPYKIIIO

10 YCTAaHOBKE M 3KCIUTYaTaliy OCHALIEHHYIO C JAHHBIM

KOMIITEKTOM.

« Iudposoit xponorepmocrar Bn/Boixn (V. 1-4).

XPpOHOTePMOCTAT M03BO/IAET:

- iycTaHOBNTD 2 3HAYEHNA TEMIIEPATYPbI IOMEIECHU:
IHeBHOE (Temmepatypa - KoM(opT) M HOYHOE
(ToHIDKeHHas TeMIepaTypa);

- YCTaHABMMBATD /10 4 Pa3MIYHBIX HEMeMbHBIX TPOTPaMM
BK/TI0YEHIS 1 BBIK/TIOYEHI;

- BbIOPATB JKe/TaeMblit PeXitM paboTbI Cpefit PasIIHbIX
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- Din cauza compozitiei amestecului de GPL se
poate constata in perioada de stocare o stratifi-
care a componentelor amestecului in rezervor.
Aceastd stratificare poate cauza variatia puterii
calorifice a amestecului livrat cu consecinta
variatiilor prestatiilor acestuia.

Racordarea hidraulica.

Atentie: Inainte de efectuarea racordurilor cen-
tralei, pentru a nu pierde garantia schimbatorului
primar, instalatia termica (tevi, radiatoare, etc.)
trebuie spélatd corespunzitor cu solutii decapante
si dezincrostante pentru a indepirta eventualele
reziduuri ce ar putea compromite buna functionare
a centralei.

Legaturile hidraulice trebuie executate corect
utilizand racordurile de pe placa de sustinere a
centralei. Evacuarea supapei de sigurant a centralei
trebuie racordata la o conductd de scurgere. In
caz contrar, daca supapa de evacuare va interveni
inundénd incaperea, producitorul nu poate fi ficut
responsabil.

Atentie: In cazul in care se utilizeazd apd ale cdrei
caracteristici pot provoca aparitia depunerilor de
calcar (duritatea apei mai mare de 25 grade france-
ze), in scopul pastrdrii duratei de viatd si a eficientei
schimbdtorului sanitar se recomandd instalarea unui
filtru dozator de polifosfati.

Racordarea electrica. Centrala Zeus kW are pen-
tru toatd instalatia electrica un grad de protectie
IPX4D. Siguranta electrica a centralei este realizatd
in momentul cénd acesta este perfect racordat la o
priza de impamantare eficace, realizatd conform
normelor in vigoare privind siguranta electrica.

Atentie: Producatorul Immergas SpA declina orice
responsabilitate pentru daunele cauzate persoanelor
sau lucrurilor, cauzate de lipsa legaturii la priza de
impamantare sau realizarea acesteia fard respectarea
normativelor in vigoare.

Verificati daci instalatia electricd este adecvata
puterii maxime absorbite de centrald indicata pe
eticheta cu seria matricola.

Centralele sunt dotate cu cablu de alimentare de
tip ,X” fard stecher. Cablul de alimentare trebuie
legat la o retea de 230 V +10% / 50 Hz, respec-
tand polaritatea Faza-Nul si legitura la priza de
impamantare &). Pe traseul cablului de alimentare
trebuie montat un intrerupétor cu categoria de
supratensiune de clasa III. In cazul inlocuirii ca-
blului de alimentare apelati la un Centru de Service
Autorizat Immergas.

Cablul de alimentare trebuie sa respecte traseul pre-
scris. In cazul in care trebuie inlocuite sigurantele
fuzibile de pe placa de reglare, se vor folosi sigurante
rapide de 3,15 A.

Pentru alimentarea electricd a centralei nu este
permisa utilizarea de adaptoare, prize multiple sau
prelungitoare electrice.

1.4 COMENZI LA DISTANTA SI
CRONOTERMOSTATE DE AMBIENT
(OPTIONALE).

Centrala este previdzutd pentru instalarea cro-

notermostatelor de ambient si a sondei externe.

Aceste componente Immergas sunt disponibile

ca si kituri separate de centrala si sunt furnizate

la cerere.

Toate cronotermostatele Immergas sunt racordabile

cu doar 2 fire. Cititi cu atentie instructiunile de

montare si utilizare ale acestora.

« Cronotermostat digital On/Off (Fig. 1-4). Cro-

notermostatul permite:

- fixareaa doud valori de temperatura a ambien-
tului: una pentru zi (temperaturd confort) si
una pentru noapte (temperatura redusa);

- fixarea a panala patru programe saptimanale
diferentiate de aprindere si stingere;

- selectarea starii de functionare dorite din
diversele alternative posibile:

o functionare permanentd la temperatura con-
fort.

o functionare permanentd la temperatura
redusa.

« functionare permanenta la temperatura anti-
inghet reglabila.
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« funcionamento permanente em temp. anti-
gelo regulavel.

O cronotermostato ¢ alimentado com 2 pilhas

de 1,5 V tipo LR6 alacalinas.

« Estao disponiveis dois tipos de comandos remo-
tos Comando Amigo Remoto (CAR) (Fig. 1-6)
e Comando Remoto Digital (CRD) (Fig. 1-5)
ambos com funcionamento de cronotermostatos
climaticos. Os painéis dos cronotermostatos
permitem ao utilizador, para além das fungoes
ilustradas no ponto anterior, ter sob controle e
sobretudo a mo, todas as informagdes impor-
tantes relativas ao funcionamento do aparelho
e do equipamento térmico com a possibilidade
de intervir comodamente nos parametros ante-
riormente programados sem ter de se deslocar
até ao local onde estd instalado o aparelho. O
painel esta equipado com auto-diagndstico para
poder visualizar no display eventuais anomalias
de funcionamento da caldeira. O cronotermo-
stato climatico incorporado no painel remoto
permite adaptar a temperatura de descarga da
instalacdo as necessidades efectivas do ambiente
a aquecer, de modo a obter o valor de tempera-
tura ambiente desejado com extrema precisao e
portanto com uma evidente poupanga nos custos
de exploragdo. O cronotermostato é alimentado
directamente pela caldeira através dos mesmos
dois fios que servem para a transmissao de dados
entre a caldeira e o cronotermostato.

Importante: Em caso de instalagao subdividade em
zonas através do respectivo kit, o CAR deve ser uti-
lizado excluindo a suas fungao de termoregulagao
climética ou seja programando-o na modalidade
ON/OfE. O CRD nio pode ser utilizado nas insta-
lages subdivididas em zonas.

Conexao eléctrica Comando Amigo Remoto,
Comando Remoto Digital ou cronotermostato
On/Off (Opcional). As operacoes abaixo descritas
devem ser efectuadas depois de ter sido retirada a
tensdo ao aparelho. O eventual Comando Remoto
Digital ou cronotermostato ambiente On/Off deve
ser conectado nas bornes 40 e 41 eliminando a
ponte X40 (Fig. 3-2). Certifique-se que o contacto
do termostato On/Off seja do tipo “limpo’; ou seja
independente da tensdo de rede; caso contrério
danificar-se-ia a placa electrénica de regulagao.
O eventual Comando Amigo Remoto deve ser
conectado através das bornes 42 e 43 elimando
a ponte X40 na placa electronica (na caldeira)
respeitando a polaridade, (Fig. 3-2). Uma conexao
com polaridade errada, mesmo que nao danifique
o Comando Amigo Remoto, ndo permite o seu
funcionamento. A caldeira s6 funciona com os
parametros programados nos comandos remotos
se o selector geral da caldeira estiver posicionado
em sanitério/comando remoto (5 £2J). E possivel
conectar um unico comando remoto a caldeira.

Importante: Na eventualidade de utiliza¢do do
Comando Amigo Remoto, do Comando Remoto
Digital ou de qualquer cronotermostato On/off,
torna-se obrigatério prever duas linhas distintas
segundo as normas em vigor em matéria de
equipamentos eléctricos. Nenhuma tubagem da
caldeira deve ser utilizada como ligagdo a terra do
equipamento eléctrico ou telefonico. Certifique-se
portanto que tal nao suceda antes de conectar a
caldeira a electricidade.

Termostat chronometryczny jest zasilany 2
alkalicznymi bateriami 1,5V typu LR 6

o Sa dostepne 2 rodzaje zdalnych sterowan
Przycisk zdalny Amico (CAR) (Rys. 1-6) i
Przycisk zdalny cyfrowy (CRD) (Rys. 1-5) obyd-
wa z funkcjg termostatu chronometrycznego
$rodowiskowego. Panele termostatéw chrono-
metrycznych oprocz opisanych wyzej funkcji
umozliwiajg uzytkownikowi kontrole wszystkich
waznych informacji dotyczacych funkcjonowa-
nia urzadzenia oraz instalacji cieplnej pozwalajac
na wygodna zmiane wczesniej ustawionych
parametrow bez koniecznosci przemieszcze-
nia sie do miejsca zainstalowania urzadzenia.
Panel posiada funkcje samodiagnostyki, ktora
wyswietla na wyswietlaczu ewentualne usterki
w pracy kotla. Termostat chronometryczny
wbudowany do zdalnego panelu umozliwia
dostosowanie temperatury wysylanej przez
instalacje do rzeczywistych wymagan ogrzewa-
nego pomieszczenia tak, by uzyska¢ zadang
wartos¢ temperatury pomieszczenia w sposob
niezwykle precyzyjny redukujac znacznie koszty
utrzymania. Termostat chronometryczny jest
zasilany bezposrednio z kotfa za pomoca tych
samych 2 przewodoéw, ktére stuzg do transmisji
danych.

Wazne: Jezeli instalacja jest podzielona na strefy
za pomocg specjalnego zestawu zdalny panel CAR
powinien by¢ uzywany bez funkcji termoregulatora
tj. nalezy go uzywac w trybie On/Off. Panel CRD
nie moze by¢ uzywany w instalacjach podzielonych
na strefy.

Podlaczenie elektryczne zdalnego panelu
AMICO, zdalnego panelu cyfrowego lub ter-
mostatu chronometrycznego On/Off (opcja).
Opisane ponizej czynnosci powinny by¢ wykonane
po_odlgczeniu zasilania urzgdzenia. Ewentualny
zdalny cyfrowy panel sterowania lub termostat
chronometryczny srodowiskowy On/Off powinien
by¢ podtaczony za posrednictwem zaciskow 40141,
eliminujac mostek X40 (Rys. 3-2).

Sprawdzi¢, czy styk termostatu On/Off jest ,.czysty”,
tzn. niezalezny od napiecia w sieci; jesli nie, moze
dojs¢ do uszkodzenia regulujacej plytki elektroni-
cznej. Ewentualny zdalny panel Amico powinien
by¢ podiaczony za posrednictwem zaciskow IN+
iIN- do zaciskow 42 i 43, eliminujgc mostek X40
na karcie elektronicznej (w kotle) przestrzegajac
biegunowosci (Rys. 3-2).

Podlaczenie btednych biegunéw nie powo-
duje uszkodzenia zdalnego panelu Amico, lecz
uniemozliwia jego funkcjonowanie.

Kociot pracuje wedlug ustawionych na zdalnym
panelu parametrow, tylko jezeli gléwny wylacznik
jest ustawiony na pozycji sanitarny/zdalny panel
(FRE2)). Mozna podlaczy¢ tylko jeden zdalny
panel.

Wazne: w przypadku uzycia zdalnego panelu
Amico, zdalnego panelu cyfrowego lub jakiego-
kolwiek termostatu chronometrycznego On/Off
nalezy zainstalowa¢ dwie, oddzielne linie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w sprawie instalacji
elektrycznych. Zaden przewodd kotta nie moze
by¢ uzyty jako uziom instalacji elektrycznej lub
telefonicznej. Upewni¢ sie w tym zakresie przed
wykonaniem podlaczenia kotla.

mozné pohodlné zasahovat do dfive nastavenych
parametrii bez nutnosti pfemistovat se na misto,
kde je ptistroj instalovan. Panel je opatfen auto-
diagnostickou funkci, kterd zobrazuje na displeji
ptipadné poruchy funkce kotle. Klimaticky
casovy termostat zabudovany v dalkovém panelu
umoznuje pfizpusobit vystupni teplotu zatizeni
skute¢né potiebé prostredi, které je tieba vytapét.
Tak bude mozné doséhnout pozadované teploty
prostiedi s maximalni pfesnosti a tedy s vyraz-
nou tsporou na provoznich ndkladech. Casovy
termostat je napajen pfimo z kotle dvéma vodici,
které slouzi zaroven k prenosu dat mezi kotlem
a casovym termostatem.
Dulezité: V pripadé, Ze je zatizeni rozdélené do
z6n pomoci pfislusné soupravy, musi se na CAR
vyradit funkce klimatické termoregulace, nebo ho
nastavit d rezimu Zap/Vyp. Dalkové ovladani CRD
pro zafizeni rozdélena na zony nelze pouzit.

Elektrické pripojeni dalkovych ovladacia Coman-
do Amico Remoto a Comando Remoto Digitale
nebo ¢asového termostatu Zap/Vyp (volitelné)
Nize uvedené operace se provddéji po odpojeni
zafizeni od elektrické sité.

Comando Remoto Digitale nebo pokojovy ¢asovy
termostat Zap/Vyp se ptipadné pripoji ke svorkam
40 a 41 po odstranéni premosteni X40 (Obr. 3-2).
Ujistéte se, ze kontakt termostatu Zap/Vyp je
»Cistého typu', tedy nezavisly na sitovém napéti.
V opaéném pripadé by se poskodila elektronicka
regula¢ni deska.

Comando Amico Remoto je pfipadné nutné
ptipojit pomoci svorek IN+ a IN- ke svorkdm 42 a
43 po odstranéni premosténi X40 na elektronické
desce (vkotli), pricemz je tfeba respektovat polaritu
(Obr. 3-2).

Ackoliv ptipojeni s nespravnou polaritou ovlada¢
Comando Amico Remoto neposkodi, nebude
fungovat.

Kotel pracuje s parametry nastavenimi na dalko-
vych ovladacich pouze pokud je hlavni voli¢ kotle
umistén v poloze uzitkovy/dalkové ovladani (sani-
tario/comando remoto) (3 F=J).

Ke kotli je mozné pfipojit pouze jeden dalkovy
ovladac.

Dulezité: V piipadé pouziti dalkového ovlddani
Comando Amico Remoto, Comando Remoto Di-
gitale nebo v pripadé pouziti jakéhokoliv ¢asového
termostatu Zap/Vyp je uzivatel povinen zajistit dvé
oddélend vedeni podle platnych norem vztahujicich
se na elektricka zafizeni. Veskera potrubi nesmi byt
nikdy pouzita jako uzemnéni elektrického nebo te-
lefonického zatizeni. Ujistéte se, aby k tomu nedoslo
pred elektrickym zapojenim kotle.
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miikodésére vonatkozd valamennyi lényeges
informécidt, illetve ugyanilyen kényelmesen
megvaéltoztassa a korabban bedllitott paraméte-
reket anélkiil, hogy oda kellene faradnia a
késziilékhez. A tivvezérld egység ondiagno-
sztikai funkcidval is rendelkezik, igy a kijelz6r6l
leolvashatok a kazan miikddése soran eléforduld
esetleges rendellenességek. A tavvezérlé panelbe
épitett programozhatd szoba termosztat lehetévé
teszi, hogy az el6remend fiitési homérsékletet
a fitendd helyiség tényleges hdsziikségletéhez
igazitsuk, igy a kivint homérsékleti értéket a
berendezés rendkiviil pontosan biztositja, ezaltal
pedig nyilvanvaloan csokken az tizemeltetési kol-
tség. A programozhaté termosztat kozvetleniil a
kazantol kapja a tapfesziiltséget ugyanazon a 2
eres kabelen, amely a kazan és a termosztat kozti
adatétvitelre is szolgal.

Fontos: Az arra szolgilo készlet segitségével
zonakra osztott berendezés esetében a CAR-t ugy
kell hasznalni, hogy kiiktatja az iddjarasfiiggd
hémérsékletszabalyozo funkciot, azaz Be/Ki tizem-
modra allitja. A CRD-t nem lehet a zonakra osztott
berendezéseknél hasznalni.

Amico Tavvezérlo, Digitalis Tavvezérl6 vagy Ki/
Be kapcsolhato programozhaté szoba termosztat
elektromos csatlakoztatasa (opcio).

Az aldbbiakban leirt miiveletek elvégzése elétt a
késziiléket dramtalanitani kell.

Az esetleges Ki/Be kapcsolos szoba termosztatot a
40-es és 41-es sorkapocsra kell bekotni, az X40-es
atkotés megsziintetésével (3-2. dbra). Meg kell
bizonyosodni réla, hogy a Ki/Be kapcsolds termo-
sztat érintkezése “terhelés mentes’, vagyis hélézati
fesziiltségtdl fiiggetlen legyen, ellenkezé esetben
karosodik az elektronikus szabalyozé kartya. Az
esetleges Amico tavvezérl§ egységet az IN+ és
IN sorkapcsok segitségével a kazanban talalhato
elektronikus kartya 42-es és 43-as sorkapcsara
kell bekotni az X40-es atkotés megsziintetésével,
a polaritisok figyelembe vételével (3-2. dbra). A
fazis-nulla felcserélése nem karositja az Amico
tavvezérlé egységet, de nem teszi lehetévé a
miikodését. A kazan akkor miikodik a tavvezérld
egységen bedllitott paraméterekkel, ha a kazan
fokapcsoldja a HMV/Tavvezérlé egység dllasban
(#RE2]) van. Csak egy tavvezérlé egységet lehet a
kazdnra csatlakoztatni.

Fontos! Amico vagy Digitalis Tavvezérlé egység
vagy barmilyen Ki/Be kapcsolés programozhato
szoba termosztat alkalmazdsa esetén az elektromos
halézatokra vonatkoz6 hatélyos el6irasok értelmé-
ben kotelezd két kiilonallo dramkort létesiteni. A
kazan csoveit soha nem szabad elektromos vagy
telefonvezeték foldelésére hasznalni, és e tilalom
betartdsit a kazdn elektromos bekotése elStt
ellendrizni is kell.

BapHAHTOB:
« TIOCTOSIHHAS PABOTa TII TeMIL. - KOMGOPT.
« IIOCTOSIHHAS Pab0Ta TP TOHIDKEHHON! TeMIL
o MOCTOAHHAA PaboTa MpM MPOTHBOMOPO3HOI
perympyeMoit TeMt
XpOHOTEPMOCTAT IIUTAeTCs OT 2 LIeNOYHbIX GaTapeek 1,58
Tima LR 6;

o B Hamumumu umelorTcA 2 THIA JUCTAHIMOHHOTO
ynpasents “[Jucranuponsoe Yipasyerne [Ipyr” (CAR)
(Fig. 1-6) u Lludposoe Jlucranumonroe Ynpasiexie
(CRD) (Mnm. 1-5) oba paboTanT 0T KIMMaTndecux
XPOHOTEPMACTaTOB. XPOHOTEpPMACTATIYECKIe TTAHE/I
T03BO/IAIOT TO/Ib30BATEII0 KPOMe BbILIEYKA3AHHBIX
(yHKiL, MMeTD TIOJ] KOHTPOTIEM, A ITIABHOE IOJL PYKO,
BCE0 HEOOXOMMYI0 MH(OPMALINIO OTHOCHTE/BHO PABOTB
arperara I TePMIUECKOIT YCTAHOBKIL C BO3MOKHOCTDIO
3aMEHNTD B 1I000IT MOMEHT IIDE/IBAPUTEILHO BBENIEHHbIE
IapaMeTpbl He TlepeMelaAch TPy 9TOM TY/a, Ifie Gbu
ycTaHoB/IeH arperar. [TaHe b OCHaLLIEH CAMOKOHTPOTIEM,
KOTOPBIf 0TOGpakaeT Ha JUCIIIee BCe BO3MOXKHbIE
Hemonagku paborsl Goitnepa. Kmumarrigeckuit
XPOHOTEPMOCTAT BCTPOEH B MAHEIb IMCTAHIIOHHOIO
YIPaBJIEHIA 1 TIO3BOJIAIET PEryIMPOBATH TEMIIEPATYPY
TOZIa4M YCTAHOBKM, B 3aBICUMOCTI OT HEOOXOIMMOCTH
OTOI/IEHNA TOMEIIEHNs, TaKUM 06pasoM, 4To Obr
TONTY4UTD JKENAeMyIo TeMIepaTypy MOMELeHUA ¢
BBICOKOJ! TOYHOCTBIO A 3HAYHT V1 C OUEBIIHOI SKOHOMIENT
3arpar. XpOHTEPMOCTAT MIATAETCS HENOCPENCTBEHHO
oT 6oiiIepa ¢ IOMOLIBIO TeX ke 2 IPOBOJIOB KOTOpbie
CTyXar JIa Tepefadi JAHHBIX MeXJy GoitnepoM u
XPOHOTEPMOCTATOM.

Baxkno: Ecnu ycTaHOBKa pasjienieHa Ha 30HBI C TIOMOLIBIO
crienabHOro Komriekta ,CAR JO/KeH ObITh HCTIONb30BaH
0e3 DYHKIVI K/IMMATIYECKOTO TepMOpEry/INpOBAHILS, TO
ectb, paboras B pexxuve Bii/Boixt. CRD He MoxeT 6bITh
JICTIO/Tb30BAH Ha YCTAHOBKAX Pa3fieNIHHBIX Ha 30HBL.

dmexTpuyeckue MOAKI0YeHne [INCTaHIMOHHOTO
Yupasnenus JIpyr (CAR), Iludposoro Tucranumonnoro
Ynpasnennsa (CRD) wu xponorepmoctara Bxn/Boikn
(PaxynpratiBHo). Huseonucannvie onepayue domuHol
Gamp npoussederiyl NOCe OMKIOHEHUA HANDAIKCHUS O
azpeeama. 1ndpposoe JlucraniponHoe Ypaserie wimn
XPOHOTEPMOCTAT ToMenerntst Bxn/Boikm nogxmogaercsa
K kneMMaM 40 u 41 ypansas nepembruky X40 (M.
3-2). YbeguTpICs, 4T0 KOHTAKT TepMocTara Bx/Boix
«CYXOTO» THTI2, TO €CTb He 3aBICHT OT HATIPSUKEHIIA CeTH,
B IIPOTHBHOM C/y4yae MOTYYHT yiiep6 a7eKTpOHHBI
6ok perymiposanus. [lucranmyontoe Ypasnerie JIpyr
JIO/DKHO OBITh TOAK/TIOYEHO C TIOMOIIBIO KIeMMoB IN+ 1t
IN- k knemmam 42 1 43 yanas mpu 9ToM nepeMbruky X40
HA 37IeKTPOHHOM O710Ke (B Goilepe mpyAepuBasch ¢as,
(Vinn. 3-2). TlomkmodeHne K HempaBuIbHOI (ase, XOTA 1t
He HacuT yijep6 Jlucraniponsomy Ynpasnernuto JIpyr, Ho
npenATcTByeT ero pabote. boitep pabotaer ¢ mapameTpami
YCTaHOB/IEHHBIMII Ha /MCTAHIMOHHOM TTAHE/N YITPaBIeHIA
TONBKO B TOM C/Ty4ae, eCIIV €r0 OCHOBHOI! IIepeK/TioyaTe/b
YCTaHOB/IEH HA PEXKIMe CAHTEXHIYECKUIT/IMCTAHIIMOHHAA
Taners (S F). K 6oitmepy MOXHO MOFKTIOWHTS TOMHKO
OfIHY JIMCTAHIOHHYO TTAHENb.

Baxmno: B cryyae ucnonp3opanus [IMCTaHINOHHOTO
ynpasyerya JIpyr, Liudpasoro Jlucranmsroro Ypas/erisa
i moboro xpoHotepmoctara Bxi/Brik Heo6xomimo
TIPEOCTABUTD JIBE OTIE/TbHBIX IHIH, COITIACHO AeHCTBYIOLIL
HOpMaTI/[BHbIM Tp€60BaHVIHM, Kacaummxca BHeKTpI/I‘{eCKV[X
yCTaHOBOK. Bech Tpy6ompoBoj KoTMa He LOMKEH
HUKOIZIa GbITh JCIIONB30BAH KaK KIIEMMa 3a3eMIICHILS
971eKTPOIIPOBOAKIL ¥ TeIepOHHO THIIL. YOeTUTHCS BITOM

Cronotermostatul este alimentat cu 2 baterii de
1,5V tip LR6 alcaline;

o Sunt disponibile 2 feluri de Comenzi: Comanda
la Distanta Amico (Fig. 1-6) si Comanda la
Distantd Digitala (CDD) (Fig. 1-5), ambele cu
functionare de cronotermostat climatic. Panou-
rile cronotermostatelor permit utilizatorului, in
afara de functiile prezentate la punctul anterior,
sd aiba sub control i mai ales la indeména,
toate informatiile importante referitoare la
functionarea aparatului si a instalatiei termice,
cu posibilitatea de a interveni foarte comod
asupra parametrilor impusi anterior, fira a fi
necesara deplasarea in locul unde este instalata
centrala. Comanda la Distantd Amico este dotatd
cu autodiagnoza pentru a vizualiza pe display
eventualele anomalii de functionare ale centralei.
Cronotermostatul climatic incorporat in panoul
de comanda la distantd permite adecvarea tem-
peraturii de tur a radiatoarelor la necesitatile
ambientului de incalzit, astfel incat sa se obtind
in ambient temperatura doritd cu foarte mare
precizie §i cu o evidentd reducere a costului de
exploatare. Cronotermostatul este alimentat
direct de la centrald prin intermediul a doud fire
care servesc la transmiterea datelor intre centrala
si cronotermostat.

Important: in cazul unei instalatii impartite in
zone controlate cu kituri optionale adecvate, CDA
trebuie utilizata excluzindu-i functia de termore-
glare climaticd, adica setand-o pe functionare On/
Off. CDD nu poate fi utilizata pentru controlul
instalatiilor impértite in zone.

Racordarea electrici a Comenzii la Distanta
Amico, Comenzii la Distanta Digitale sau a cro-
notermostatului On/Off (Optionale). Operatiile
descrise in continuare se vor efectua doar dupd ce
s-a_intrerupt alimentarea electricd a centralei. Co-
manda la Distanta Digitala sau cronotermostatul
de ambient On/Off se racordeaza la bornele 40 si
41 eliminind puntea X40 (Fig. 3-2). Asigurati-va
ca termostatul On/Off are un contact de tip “cu-
rat’, adicd independent de tensiunea de retea, in
caz contrar s-ar putea deteriora placa electronici
de reglare. Eventuala Comanda la Distantd Amico
trebuie sd fie racordata prin intermediul bornelor
IN+ si IN- la bornele 42 si 43 eliminind puntea
X40 de pe placa electronica (in centrala) respectand
polaritatea (Fig. 3-2). Racordarea cu polaritate
eronatd, chiar daca nu deterioreaza CDA, nu per-
mite functionarea acesteia. Centrala functioneaza
cu parametri stabiliti pe comanda la distanta doar
daca intrerupdtorul general al centralei este fixat
pe pozitia Sanitar/Comandi la Distanta (SgF).
Este posibild racordarea unei singure comenzi la
distanta la centrala.

Important: In cazul utilizirii Comenzii la Distanti
Amico, Comenzii la Distanta Digitale sau a orica-
rui cronotermostat On/Off, este obligatoriu si se
prevada doua circuite separate, conform normelor
in vigoare privind instalatiile electrice. Tevile in-
staltiilor nu trebuie niciodatd utilizate ca prize de
impamantare ale instalatiei electrice sau telefonice.
Asigurati-vé ca acest lucru nu se intdmpla inainte
de a racorda electric centrala.
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1.5 SONDA EXTERIOR (OPCIONAL).

« Sonda exterior de temperatura (Fig. 1-7). Esta
sonda pode ser directamente conectada a caldei-
ra e permite diminuir automaticamente a tem-
peratura méxima de descarga do equipamento
com o aumento da temperatura exterior de modo
a adaptar o calor fornecido ao equipamento em
fun¢do da variagdo da temperatura exterior.
A sonda exterior intervem sempre, desde que
conectada, independentemente da presenga ou
do tipo de cronotermostato ambiente utilizado
e pode trabalhar em combinagio com o cro-
notermostato On /Off e o CAR (ndo pode ser
conectada juntamente com o CRD) A correlagio
entre a temperatura de descarga do equipamento
e a temperatura exterior é determinada pela po-
si¢ao do manipulo presente no corpo da caldeira
segundo as curvas representadas no diagrama
(Fig. 1-8). A conexao eléctrica da sonda exterior
deve ser feita entre as bornes 38 e 39 na placa
electrénica da caldeira (Fig. 3-2).

* (Fig. 1-8) Posigdo da regulagdo utilizador da tem-
peratura de aquecimento.

1.6 INSTALACAO NO EXTERIOR NUM

LOCAL PARCIALMENTE PROTEGIDO.
NOTA: Por local parcialmente protegido entende-se
um local no qual a caldeira nao se encontre expo-
sta a acgdo directa das intempéries (chuva, neve,
granizo, etc.).

« Configuragao de tipo B com camara aberta e
tiragem forgada.

Nesta configuragao ¢ necessario utilizar o respectivo
terminal (presente no kit de aspiragdo para a insta-
lagdo em questdo) que deve ser colcoado no furo
central da caldeira (ver figura seguinte). A aspiragao
do ar faz-se directamente a partir do ambiente em
queacaldeira estd instalada ea evacuagio de fumos
faz-se por uma chaminé individual ou directamente
para o exterior.

Nesta configuragio a caldeira é classificada de tipo

B22 segundo as normas.

Com esta configuragao:

- aaspiragdo do ar ¢é feita directamente desde o
ambiente em que se encontra instalado o parelho,
que s6 deve ser instalado e funcionar em locais
ventilados em permanéncia.

- a evacuacdo de fumos deve ser conectada a
uma chaminé individual prépria ou canalizada
directamente para a atmosfera exterior.

Devem portanto ser respeitadas as normas técnicas
em vigor.

1.5 CZUJNIK ZEWNETRZNY (OPCJA)

o Zewnetrzny czujnik temperatury (Rys. 1-7).
Czujnik moze by¢ podlaczony bezposrednio do
kotfa i umozliwia automatyczne zmniejszenie
maksymalnej temperatury wysyltanej z instalacji
w chwili zwiekszenia sie zewnetrznej tempe-
ratury tak, by dostosowac cieplo dostarczane
instalacji do réznic temperatury zewnetrznej.
Zewnetrzny czujnik jest zawsze aktywny
niezaleznie od obecnosci lub rodzaju termostatu
chronometrycznego i moze wspoldziataé z ter-
mostatem chronometrycznym On/Off i zdalnym
panelem CAR, ( nie moze wspolpracowac z
panelem CRD). Stosunek temperatury wysytanej
do instalacji do temperatury zewnetrznej jest
okreslony przez pozycje pokretla znajdujacego
si¢ na desce rozdzielczej kotta wedtug krzywych
przedstawionych na wykresie (Rys. 1-8).
Potgczenie elektryczne zewnetrznego czujnika
nalezy wykonac za posrednictwem zaciskow 38
i 39 na karcie elektronicznej kotta (Rys. 3-2).

* (Rys. 1-8) Pozycja regulacji temperatury grzejnej.

1.6 MONTAZ NA ZEWNATRZ W MIEJSCU
CZESCIOWO OSLONIETYM.

N.B.: za miejsce czesciowo ostoniete uznaje sig takie

miejsce, w ktérym urzgdzenie nie jest bezposrednio

narazone na wplyw czynnikéw atmosferycznych

(deszczu, sniegu, gradu, itp.).

« Konfiguracja typu B z otwarta komorg spalania
i wymuszonym obiegiem

W tej konfiguracji nalezy zamontowa¢ specjalng

koncowke (znajdujaca si¢ w zestawie zasysania)

na srodkowym otworze kotla (patrz rysunek
ponizej). Pobor powietrza zachodzi bezposrednio

z pomieszczenia, w ktérym jest zainstalowany

kociot a odprowadzanie spalin nastepuje do poje-

dynczej komory lub bezposrednio na zewnatrz. Tak
skonfigurowany kociot jest sklasyfikowany wedtug
obowigzujacych norm jako typ B22.

Konfiguracja jest nastepujaca:

- zasysanie powietrza nastepuje bezposrednio z
pomieszczenia, w ktorym jest zainstalowane
urzadzenie. Pomieszczenie powinno posiadaé
stala wentylacje.

- odprowadzanie spalin powinno by¢ potaczone
do stosownego, pojedynczego komina lub kanatu
prowadzgcego bezposrednio na zewnatrz.

Nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm tech-
nicznych.
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1.5 VENKOVNISONDA (VOLITELNE)

« Venkovni teplotni sonda (Obr. 1-7). Tato sonda
je ptimo pfipojitelna ke kotli a umoznuje auto-
maticky snizit maximélni teplotu pfeddvanou
do systému pri zvySeni venkovni teploty. Tim se
dodédvané teplo prizpasobi vykyvim venkovni
teploty. Venkovni sonda, pokud je pfipojena,
funguje stale, nezavisle na pritomnosti nebo typu
pouzitého pokojového ¢asového termostatu a
miize pracovat v kombinaci s casovym termo-
statem Zap/Vyp a CAR (neni mozné ji zapojit
v kombinaci s CRD). Souvislost mezi teplotou
dodavanou do systému a venkovni teplotou je
uréena polohou rukojeti, ktera se nachazi na
ptistrojové desce kotle podle kiivek uvedenych
v grafu (Obr. 1-8). Venkovni sonda se pripojuje
ke svorkam 38 a 39 na elektronické desce kotle
(Obr. 3-2).

* (Obr. 1-8) Poloha regulace uzivatelské teploty
vytdpént.

1.6 INSTALACE VE VENKOVNIM
PROSTREDI NA CASTECNE
CHRANENEM MISTE

Poznamka: Mistem Cdstecné chranénym se rozumi

takové misto, kde kotel neni vystaven ptimému

plisobeni atmosférickych srazek (dést, snih, kroupy
atd.).

« Konfigurace typu B s otevienou komorou a
umélym tahem

V pripadé této konfigurace je nutné pouzit prislusny
koncovy kus (ktery se nachazi v nasavaci soupravé
pro pfedmétnou instalaci), ktery se ptilozi na
stiedovy otvor kotle (viz nasledujici obrazek).
Vzduch je nasavan pfimo z prostiedi, kde je kotel
instalovan a kouf je odvadén do jednoduchého
komina nebo ptimo do venkovniho prostiedi.
Kotel v této konfiguraci je klasifikovan jako typ
B22 podle norem.
U této konfigurace:
- jevzduch nasavan pfimo z prostiedi, kde je kotel
instalovan; Proto je nutné ho instalovat pouze do
neustale vétranych mistnosti.

- kouf je tieba odvadét vlastnim jednoduchym
kominem nebo pfimo do venkovni atmosféry.

Je tedy nutné respektovat platné technické normy.
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1.5 KULSO SZONDA (OPCIO)

o Kiils6 hdmérséklet szonda (1-7. dbra). Ezt a
érzékelot kozvetleniil a kazanhoz lehet csa-
tlakoztatni. Segitségével a kazan vezérlése a
kiilsé homérséklet figgvényében automatiku-
san képes a flitési eléremend vizhémérsékletet
beallitani, optimalizélja a bevitt teljesitményt és
csokkenti ezaltal az tizemeltetési koltségeket. A
kiilsé homérséklet-érzékel6 mindig mikodésbe
1ép, amikor bekétjiik a kazan vezérlésébe, fiig-
getleniil a haszndlt szoba termosztat tipusatol
vagy jelenlététél. Miikodhet Ki/Be kapcsolos
programozhato szoba termosztattal és a CAR-
ral (a CRD-vel egyiitt nem lehet bekétni). A
kazan fhtési eloremené vizhémérséklete és a
kiils6 hémérséklet kozotti kapcsolatot a kazan
miszerfalan 1évé kapcsolok megfelelé bedl-
litasaval kivalaszthato jelleggorbék adjak meg
(1-8. 4bra). A kiilsé hémérséklet-érzékelt a
kazan elektromos kartyajan talalhaté sorkapocs
38-as és 39-es bekotési pontjaiba kell kétni (3-2.
abra).

*(1-8. dbra) Fiités hdmérsékletének felhaszndlo dltal
torténd szabdlyozdsa.

1.6 TELEPITES KULSO, RESZLEGESEN
VEDETT TERBE.

Megj.: Részlegesen védett kiilsé tér alatt olyan hely

értendd, ahol a kazdnt nem érik kozvetleniil az

iddjdrds viszontagsagai (es6, hé, jégesd stb.)

o B tipusu nyilt kamras és kényszer huzatos
kazan kiépitése

Ennél a kiépitésnél az erre a célra szolgalo (a hozza
tartozo égéslevegd-rendszer szerelési csomagban
taldlhatd) cséelemet réd kell illeszteni a kazan
kozéps6 furatara (lasd az alabbi rajzot). Az égéshez
szitkséges levegt a késziilék a helyiségbdl szivja el,
az égéstermék fiistcsovon keresztil tavozik. Az ily
modon szerelt kazdn a B22-es osztélyba tartozik.

Ennél a valtozatnal:

- az égéshez felhaszndlt levegot a késziilék
kozvetleniil abbdl a helyiségbdl szivja el, ahol
felszerelésre keriil, ilyen esetben csakis allan-
déan szelléztetett helyiségben lehet felszerelni
és miikodtetni.

- az égéstermék elvezetd csovét egyedi kéménybe
vagy kozvetleniil a szabadba kell elvezetni.

A hatélyos mtiszaki jogszabalyokat be kell tartani.

TIEpeNt INMEKTPUYECKIM ITOKTIOYEHIIEM 6017[716133‘

1.5 BHENIHNI 30H] (PAKYTIETATUBHO).

o Buewrnuit 3omp Temneparypsi (Vi 1-7). 9tot 30Hz
TOJICOE/IeHACTCA HEMOCPECTBEHHO K 6oitnepy u
T03BO/IAET ABTOMATIYECKI YMEHBIIATh MAKCIMATBHYIO
TeMIePATypy HOAAYM BOLOIPOBONHOIN BOMBI IIPU
TIOBBILIECHNI BHELIHEl TeMIIepaTypbl, TaKuM 00pasoM,
TeIIo TOCTAB/AEMOE YCTAHOBKOI! 3aiCUT OTBHEIIHEN!
Temmeparypsl. PaboTa BHEIIHETO 30H/A He 3aBUCUT OT
Ha/I4ys WIn OT TUITa I/ICHOH])IS)’CM}II‘ 0 XpOHOTepMOCTaTa
TOMELIEHA, i MOKET PaboTaTh mpi KOMOMHAIII
xpoHorepmoctara Bii/Boix u CAR, (He Moxer 6bITh
nopxmoyena Bmecte ¢ CRD). CootHolenne Mexpy
TeMIIepaTypoil MOJaBaeMoil BOJBI Ha YCTAHOBKY I
BHeIIIHeIT TeMIIePaTypoil 3aBICUT OT IONIOXKEHNA
perynATopa Ha IpUOOPHOIT IIAHE/HN COITIACHO KPHBBIM,
yKa3aHHbIM Ha fiarpamve (V. 1-8). dmexrpirdeckoe
TOJK/TIOYeHIe 30H/A JO/DKHO IPOUCXOIUTD C OMONIBIO
K1eMMOB 38 11 39 Ha aieKTpirdeckoit mwiate Goitnepa (VL.
3-2).

* (Mnn. 1-8) Pezynuposaniie nonv308amenem memnepantypol
OMONTIEHUA.

1.6 YCTAHOBKA BO BHEIIHEE, YACTIYHO

OTrOPOXEHHOE IIOMEIIEHME.
TIpimeuanue: IIo0 4acmiuHo 020pOXEHHOM HOMeljeHIENM,
uMeemcs 6 8udy Maxoe, 6 KOMOpM azpezam He no0GepzHym
npsamomy 8030eiicmeuio ammoceproix senenuii (00k0b,
cHee, epad, u m.0.).

o+ Kon¢urypauus tuna B ¢ orkpstoit kamepoit u ¢
(opcHpoBaHHOIT BHITSIKKOIL.

ITpu 970t KOHOUIYpaLUI HEOOXOIMMO YCTIONb30BATD

006bIit BBIBOJ, (BXOJAIMIT B KOM/IEKT [ MHCTALALIN

BCACHIBAHNSA BO3IYXa), KOTOPBIHl YCTAHABNUBACTCA HA

LjeHTpa/boe 0TBepcTHe Ooiinepa (CMOTPH CefIyIOLIIol0

WInCTpanyup). BeachiBanue BO3JyXa IPOUCXOAUT

HEMOCPE/ICTBEHHO C OKPYXKatoljeil Cpefibl, I/ie YCTaHOB/eH

6oifep 11 BHIBOJ| BBIX/IONHBIX Fa30B B OT/IE/bHBII IIMOXOJ,

T HETIOCPE/ICTABEHHO HAPYXKY.

Boitnep jaHHOM KOHGUTYpALUH, COITTACHO HOPMaM,

KIaccnUIpOBaH Kak T B22.

C 3101t KOHGUTyparMeit:

- BCachlBaHIe BO3ZTYXa MPOUCXOFUT HEMOCPENICTBEHHO
13 OKDY’Kalomlel Cpefibl, IJie YCTAHOB/EH arperar,
KOTOPbIt JO/DKeH ObITb YCTAHOBTIEH It PabOTaTh TONBKO
B TIOCTOSIHHO ITPOBETPHBAEMBIX TTOMEIEHMAX.

- JIbIMOyKaieHIe JO/KHO OBITD MOZCOeeHEHO K
OT/IENIBHOMY JBIMOXOJY I HEIOCPEeCTBEHHO BO
BHEIIHIOK aTMocepy.

JomKHBI 6bITb COOMOJEHBI JAeICTBYIOLIME TeXHIeCKIe
HOPMBL
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1.5 SONDA EXTERNA (OPTIONALA).

« Sonda externa de temperatura (Fig. 1-7). Aceastd
sonda se racordeaza direct la placa electronica a
centralei termice i permite sciderea automata a
temperaturii maxime de tur a instalatiei in cazul
cresterii temperaturii exterioare, astfel incat tem-
peratura furnizatd instalatiei si fie adecvatd in
functie de variatia temperaturii exterioare. Sonda
externd actioneazd intotdeauna atunci cand este
conectatd, independent de prezenta sau tipul
de cronotermostat de ambient utilizat i poate
lucra in combinatie cu cronotermostatul On/
Off si cu CDA (nu poate fi conectatd la CDD).
Corelatia dintre temperatura de tur a instalatiei
si temperatura exterioara este determinatd de
pozitia selectorului de pe panoul de comanda,
conform curbelor din diagrama alaturata (Fig.
1-8). Racordarea electrica a sondei externe se
face la bornele 38 si 39 de pe placa electronica a
centralei (Fig. 3-2).

* (Fig. 1-8) Pozitia selectorului temperaturii de
incalzire reglata de catre client

1.6 INSTALAREA LA EXTERIOR iN LOC
PARTIAL PROTEJAT

N.B.: prin loc partial protejat se intelege acela in care

aparatul nu este expus direct actiunii intemperiilor

(ploaie, zdpadd, grindind, etc..).

« Configuratie tip B cu camera deschisa si tiraj
fortat

In aceastd configuratie este necesar sa se utilizeze
terminalul special (prezent in kitul de aspirare
pentru acest tip de instalare) ce trebuie aplicat pe
orificiul central al centralei (vezi figura urmitoare).
Aspirarea aerului se produce in mod direct din
ambientul in care este instalata centrala termicd
iar evacuarea fumului in cos independent sau
direct la exterior. Centrala termicd in aceastd
configuratie este clasificatd conform normelor in
vigoare ca tip B22.

Cu aceasta configuratie:

- aspirarea aerului se produce direct din ambientul
in care este instalata centrala; aceasta trebuie sa
fie instalata i sd functioneze doar in incaperi
permanent ventilate.

- evacuarea fumului trebuie realizata intr-un
cos independent sau canalizat in mod direct in
atmosfera exterioara.

Trebuie astfel respectate normele tehnice in
vigoare.
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Legenda: Legenda: Legenda:
1 Kit terminal vertical para evacuagdo directa 1 Zestaw koncéwki pionowej do bezposredniego 1 Koncovd vertikdlni souprava pro ptimé
2 Kit campanula aspiragio wylotu odvadénti spalin

« Montagem kit cobertura. (Fig. 1-12) Desmonte
dos furos laterais , em relagao ao furo central, as
duas tampas e as juntas existentes.

Instale a flange @ 80 de evacuagdo no furo central
da caldeira intercalando a junta presente no kit
e aperte com os parafusos fornecidos para o
efeito. Instale a cobertura superior fixando-a
com os parafusos anteriormente desmontados
nas tampas laterais. Introduza a curva 90 @ 80
com o lado macho (liso) no lado fémea da flange
@ 8 levando-a até ao batente, corte a junta na
respectiva marca de didmetro desejado (@ 80),
faga-a correr ao longo da curva e fixe-a com a
placa em chapa. Insira o tubo de evacuagdo com
o lado macho (liso) no lado fémea da curva 900
@ 80 certificando-se que jd introduziu o respec-
tivo aro, obtendo assim a unido e estanqueidade
dos elementos que compdem o kit.

Extensdo maxima da conduta de evacuacio. A
conduta de evacuagdo ( tanto vertical como ho-
rizontalmente) pode ser prolongada até a medida
mdxima de 12 metros rectileneos utilizando tubos
isolados (Fi. 1-30). Para evitar problemas de con-
denscdo dos fumos devido ao arrefecimento dos
mesmos ao longo da parede, é necessario limitar o
comprimento da conduta de evacuagdo @ 80 normal
ndo isolada) até 5 metros (Fig. 1-27).

« Jungdo por encaixe dos tubos de prolongamento.
Para instalar eventuais prolongamentos por en-
caixe deve proceder da seguinte forma: Insira o
tubo ou a curva com o lado macho (liso) no lado
fémea (com juntas labiais) do elemento anterior-
mente instalado até ao batente, obtendo assim a
correcta unido e estanqueidade dos elementos.

Exemplo de instalagio com terminal vertical
directo em local parcialmente protegido. Se se
utilizar o terminal vertical para a evacuagao directa
dos produtos de combustao, é necessdrio respeitar
a distancia minima de 300 mm desde a varanda
superior. A quota A + B (sempre em relagio a va-
randa superior) deve ser igual ou superior a 2000
mm (Fig. 1-9).

2 Zestaw pokrywy zasysania

« Montaz zestawu gérnej pokrywy (Rys. 1-12)
Zdemontowac¢ zatyczki i uszczelki znajdujace
sie na bocznych otworach.

Zamontowaé kolnierz wylotowy @ 80 na
srodkowym otworze kotta zaktadajac uszczelke
znajdujaca si¢ w zestawie i dokreci¢ dostarczone
$ruby. Zamontowaé gorng pokrywe mocujgc
ja za pomocy uprzednio zdemontowanych z
bocznych zatyczek $rub. Wlozy¢ ksztaltke 90°
@ 80 meska strong (gladka) do strony zenskiej (z
uszczelky wargowg) kotnierza @ 80, docisnac,
odcig¢ uszczelke wzdluz stosownej szczeliny
wedlug zadanej $rednicy (@ 80), wsunac¢ ja
na ksztaltke i zamocowac za pomoca blaszki.
Zalozy¢ rure wylotowa meska strong (gtadka) do
strony zenskiej ksztaltki 90° @ 80, upewniajac
sie, ze zostala umieszczona stosowna rozeta,
w ten sposob otrzyma sie szczelne i poprawne
polaczenie elementdw.

Maksymalna dlugo$¢ przewodu wylotowego.
Przewdd wylotowy (pionowy i poziomy) moze
by¢ wydtuzony do max wartosci 12 m na prostym
odcinku uzywajgc izolowanych przewodéw (Rys.
1-30). Aby zapobiec problemom zwigzanym z
kondensowaniem si¢ oparéw wynikajacym z ich
schlodzenia o $cianki nalezy ograniczyc dtugos¢
normalnego przewodu wylotowego @ 80 (nie izo-
lowanego) do 5 metréw (Rys. 1-27).

Laczenie i montaz przedtuzonych przewodéw.
W celu zamontowania ewentualnych przedluzek
nalezy postepowac w sposob nastepujacy: Zalozy¢
rure lub ksztaltke meska strong (gladka) do strony
zefiskiej uprzednio zamontowanego elementu,
docisng¢, w ten sposob otrzyma sie szczelne i
poprawne polaczenie elementow.

Przyklad montazu z pionowg koncowka
bezposrednia w miejscu czesciowo ostonietym.
Montujac pionows, bezposrednia koncowke
wylotu spalin nalezy przestrzega¢ minimalnej
odleglosci wynoszacej 300 mm od sgsiadujacego
balkonu. Warto$¢ A + B (zawsze w odniesieniu
do sasiadujacego balkonu), powinna wynosi¢ co
najmniej 2000 mm (Rys. 1-9).
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2 Souprava krytu nasavini

« Montaz soupravy krytu (Obr. 1-12) Sejméte z po-
strannich otvorti vzhledem k otvoru stfedovému
dva uzavéry a tésnéni.

Instalujte vyfukovou obrubu @ 80 na stiedovy
otvor kotle, pticemz mezi né vlozte tésnéni,
které najdete v soupravé a utdhnéte ji dodany-
mi Srouby. Instalujte horni kryt a upnéte ho
pomoci §roubti dfive vyjmutych z postrannich
uzavérl. Zasunte ohybovou ¢ast 90° @ 80 az
na doraz vnitfni stranou (hladkou) do vnéjsi
strany (s okrajovym tésnénim) piiruby @ 80.
Utezte tésnéni v prislusné drazce pozadovaného
praméru (@ 80), posunte ji podél ohybové
¢asti a upevnéte ji pomoci plechové desky.
Vyfukovou trubku zasurite az na doraz vnitini
stranou (hladkou) do vnéjsi strany (s okrajo-
vou obrubou) ohybu 90° @ 80. Nezapomente
predtim navléknout odpovidajici razici. Timto
zpusobem dosdhnete dokonale tésného spojent
jed—notlivych casti soupravy.

Maximalni prodlouzeni vyfukového potrubi
Vyfukové potrubi (vertikdlni i horizontalni) je
mozné prodlouzit maximédlné na 12 linedrnich
metrt pomoci izolovaného potrubi (Obr. 1-30).
Abyste se vyhnuli problémim s kondenzaci spalin
zpusobenych jejich ochlazenim pres sténu, je
nutné omezit délku bézného vyfukového potrubi
o praméru @ 80 (neizolovaného) na pouhych 5
metrii (Obr. 1-27).

Ptipojeni prodluzovaciho potrubi pomoci spojek.
Pfiinstalaci pfipadného prodlouzeni pomoci spojek
k dalsim prvkiim koutového systému je tfeba postu-
povat nasledovné: Vyfukovou trubku nebo koleno
zasuiite az na doraz vnitini stranou (hladkou)
do vnéjsi strany (s okrajovym tésnénim) dfive
instalovaného prvku. Timto zptisobem dosdhnete
dokonale tésného spojeni jed—mnotlivych prvki.

Piiklad instalace s pfimou vertikalni koncovou
casti do ¢astecné chranéného mista. Pfi pouziti
vertikdlni koncové ¢asti pro pfimy odvod spalin je
nutné respektovat minimalni vzdalenost 300 mm
od vyse umisténého balkonu. Vyska A + B (stdle pri
respektovani vys$e umisténého balkonu), musi byt
vétsi nebo rovna 2000 mm (Obr. 1-9).
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Jelmagyardzat:
1 Fiiggbleges csokészlet kozvetlen elvezetéshez
2 Beszivis fedd készlet

o Fedd készlet osszeszerelése. (1-12. bra) Szerelje
le a kozépsé furathoz képest oldalsé furatokrél a
két véddsapkat és a tomitéseket.

Szerelje fel a @ 80 elvezetd karimat a kazan
kozépso furatara a tomités felhelyezése utdn,
majd hizza meg a készletben talalhaté csava-
rokkal. Szerelje fel a felsd boritdt, és rogzitse
az el6zetesen a védGsapkakbol kiszerelt csava-
rokkal. A 90°-os konyokidom @ 80 megfeleld
(sima) részét helyezze a karima @ 80 tokrészébe
(tomitdgytirti kozbeiktatasaval) egészen titkozé-
sig, vagja le a tomitést az erre a célra szolgalo
horonyban a kivant atmérére (@ 80), csusztassa
végig a konyck mentén, majd régzitse alemezzel.
Helyezze az elvezet cs6 megfelel6(sima) oldalat
a 90°-os konyckidom @ 80 tokrészébe , elétte
ellendrizze, hogy mar behelyezte-e a rozettat.
Ily médon biztositjuk az elemek megfeleld
illeszkedését és a rendszer gaztomorségeét.

Fiistgazcs6 maximalis hossza. Az fiistelvezetd
csovet (mind fiigg6leges mind vizszintes iranyban)
meg lehet hosszabbitani max. 12 m teljes egyenes hos-
szig szigetelt csovekkel (1-30. abra). A fiistcsében ha-
lado fiistgazbol a cs6 falan kondenzétum csapédhat
ki, ami problémat okozhat. Ennek elkeriilésére a
normdl (nem szigetelt) elvezetd csé @ 80 hosszdt 5
m-ben kell korldtozni (1-27. dbra).

Bavit6 idomok oldhat6 csatlakozasa. Esetleges hos-
szabbitoknak a kéményrendszer egyéb elemeihez
torténd oldhaté felszerelésékor a kovetkezéképpen
kell eljarni: csatlakoztassuk a cs6 vagy konyok
megfelel (sima) végét a mar felszerelt utolsd elem
tokrészébe (tomitégytirt kozbeiktatasaval) titkozé-
sig. Ily médon biztositjuk az elemek megfeleld
illeszkedését és a rendszer gaztomorségét.

Telepités kozvetlen fiiggoleges csével részlegesen
védett helyre - példa. Amennyiben az égéster-
mékek kozvetlen elvezetéséhez a fiiggéleges csovet
haszndlja, az On felett levd erkélytol legalabb 300
mm-es tavolsdgot kell tartani Az A + B kv6tanak (az
On felett levo erkélyhez képest) nagyobbnak vagy
egyenlének kell lennie mint 2000 mm (1-9. dbra).

ObosHauenus:
1 Komnnexm 8epmuxansHozo 0vimoydaneHus
071 NPAMO20 BbIOPOCA
2 KOMNZIeKM KOPNyca 6CACbI8aHUS

o YcraHoBka Kommvtexra moxpbrmkit. (Vmr. 1-12) Custs
¢ 60KOBBIX OTBEPCTIIL, OTHOCUTETBHO LICHTPA/ILHOTO fiBa
KOJITIOYKA I HAOMBKY.

YcraHoBUTD BBIXTIONHOI (aner) @ 80 Ha LeHTpanbHOE
orBepcTite Goiepa MCIOMb3YA CANbHUK, BXOAALMIL
B KOMIIIEKT 1 aaKpYTI/ITb BUHTaMI M3 OCHAILICHUA.
YCTaHOBUTD BEPXHIOW MOKPHILIKY, IPUKPEIIA
eé 6oTaMu, 10 9TOTO CHATHIX C HOKOBBIX IIPOGOK.
Topxrmounts u3ri6 90° @ 80 rapkoit croporoit (“mama”),
BroprosuHy (“Mama”) ¢ranma @ 80 7o yriopa, 0Tpe3arh
CaJIbHIK B CIIeLHa/TbHOM 5KeTI00Ke JKe/aeMOro amMeTpa
(© 80), mpoBecty ero 10 Beemy u3ruby 1 YCTAHOBUTD C
TIOMOLIBIO TUTACTHHKI Ha JIUCTe Kene3a. [Tokmounth
BBIXJIOIHYI0 TPYOKY C IAajKoit cropoHsl (‘nama”), B
roprosiHy (“Mama”) usru6a 90° @ 80, mposepss, 4To
TOJICOEeHIITI COOTBETCTBYIONLI0N MIaji0y, TaKiM
06pasoM, JOCTHTaeTCsA COefMHeHNe INEeMEHTOB,
BXOJSLINX B COCTAB KOMIUIEKTA, i HEOOXOAMMOe
YIVIOTHeHJe.

MakcumManbHOe NPOTAXKeHNE BBIXMOMHOI
Tpy6B1. BhixnmonHas Tpy6a (kak BepTUMKaMbHAA KaK
¥ TOPU3OHTANbHAA) MOXeT OBITH yBeTMdEeHA [0
MaKCHMANbHOTO 3HAYeHNUsA 12 M MPAMOMMHENHOTO
Y4acTKa, MCTI0/b3ys M3onmposanHsle TpyOsi (Fig. 1-30). Bo
130KaHIA IPOONEM KOHJIEHCHPOBAHUSA JIbIMA, KOTOPAs
BO3HVKAET OT €ro OX/TaXK/IeHILs , TIPH TIPOXOKJIEHIN Hepes
CTEHKI TPy GBI, HEOOXOMIMMO OTPAHIYUT [UIIHY BBIXIOIHOI
Tpy6bI mameTpoM 80 HOpMabHOI (He M30MMPOBAHHOI) 110
5 metpos (V. 1-27).

o CoefjiHeH e CIerIeHyeM HACajoK YAIMHHITENelt .
151 TOro 4TOOBI YCTAHOBUTD HACAMKI YIUTUHUTEN C
TIOMOILIBIO CLICIIJICHIA Ha JIPYTVIC 97IeMEHTbI BBIX/TOMHO
CHCTeMBI, HeOOXOJIMO IPOBECTY C/IE/YHOLIIe ONepALIVIL:
TopcoepenitTb TpyOY W KOEHO C IIAJKOI CTOPOHBI
(“mama”) B roprouHy (“Mama”)  Ha MpeNBAPUTETHHO
YCTAHOB/IEHHBII 37EMEHT [I0 YTIOPa, ITPU 3TOM OCTUTAeTCs
COEIHEHI1E 3TIEMEHTOB, BXOJAIIVX B COCTAB KOMIUIEKT,
11 HeOOXOJIMOE YIITIOTHEHIE.

HPM.MCP MHCTATLAAN C Bep‘l'l/[KaI]])H])lM JII)IMOYJI&]IQHI/ICM B
YACTITIHO OTOPOXKEHHOM MecTe. VICTIONb3ys BepTIKa/IbHOE
ZIbIMOY/a/IeHyie JyLs IIPAMOTO BBIGPOCA TPOJTYKTOB COPAHILS
HEOOXO/IMO COOMIONIATh MUHIMATBHYIO JHCTaHIO - 300
M OT BBILLIEPACTIOIOKEHHOT0 ba/KoHa. Beicora A + B (Bcersa
OTHOCHUTE/IbHO BBILLIECTOSIILEr0 Oa/IKOHA), [I0/DKHA PABHATCS
3Hagerno 2000 MM 1 peBbIath ero (V. 1-9).
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Legenda:
1 Kit terminal vertical pentru evacuare directd
2 Kit capac aspirare

o Montarea kitului de acoperire (Fig. 1-12).
Demontati cele 2 capace si garniturile acestora
din orificiile laterale.

Instalati flansa @80 de evacuare pe orificiul
central al centralei, interpundnd garnitura aflatd
in kit si strangeti cu suruburile din dotarea
centralei. Instalati capacul de acoperire superior
fixandu-1 cu cele suruburile demontate anterior.
Introduceti cotul 90° @80 cu capitul tatd (neted)
in capatul mama (cu garnituri pe interior) a
flangei @80, tiati garnitura la diametrul dorit
(©80), faceti-o sd alunece pe cot si fixati-o cu
ajutorul placii de tabla. Introduceti tubul de
evacuare cu capétul tatd (neted) in capatul mama
al cotului 90° )80, asigurandu-vé ca ati introdus
in prealabil rozeta de etangare aferenta. In acest
mod se va obtine imbinarea si etansarea corecta
a elementelor ce compun kitul.

Lungime maxima a tubulaturii de evacuare. Tubul
de evacuare (atat vertical cat si orizontal) poate fi
prelungit pand la maxim 12 m rectilinii utilizind
tuburi izolate (Fig. 1-30). Pentru a evita formarea
condensului din fum, datorita pierderiilor de
caldura prin peretii tubului, este necesara limitarea
lungimii tubului de evacuare D80 normal (neizolat)
la numai 5 metri (Fig. 1-27).

o Asamblare prin mufare a tuburilor de prelun-
gire. Pentru a instala eventualele prelungiri
prin mufare cu celelalte elemente ale sistemului
de tubulaturi, procedati dupd cum urmeaza:
introduceti pana la capat tubul sau cotul cu
capatul tata (neted) in capatul mama (cu garni-
turi pe interior) a elementului instalat anterior.
In acest mod se va obtine imbinarea si etansarea
corecta a elementelor ce compun kitul.

Exemplu de instalare cu terminal vertical direct
inloc partial protejat. Utilizand terminalul vertical
pentru evacuarea directi a produselor de combustie
este necesar sa se respecte distanta minima de 300
mm fatd de balconul de deasupra. Cota A + B (tot
fatd de balconul de deasupra) trebuie si fie egala
sau mai mare de 2.000 mm (Fig. 1-9).
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« Configuragdo sem kit de cobertura em local
parcialmente protegido (caldeira tipo C).

Se deixar os tampos laterais montados é possivel
instalar o aparelho no exterior sem o kit de cober-
tura. Para a instalagao deve utilizar os kit aspiragao
/ evacuagao horizontais concéntricos ©60/100,
089125 e separador ¥80/80.

1.7 INSTALACAO NO INTERIOR.
« Configuragio tipo C com camara estanque e
tiragem forgada.

A Immergas fornece, em separado da caldeira,
vérias solugdes para a instalagdo dos terminais de
aspira¢do de ar e evacuagao dos fumos sem os quais
a caldeira nao pode funcionar.

Atengdo: A caldeira s6 deve ser instalada junta-
mente com um dispositivo de aspiracio de ar e
de evacuagio de fumos original Immergas. Este
sistema de evacuacio pode ser reconhecido pela
respectiva placa de identificagdo e distintivo com
anota: “non per caldaie a condensazione”. (“nao
apto para caldeiras a condensa¢ao”).

As condutas de evacuagdo ndo devem estar em
proximidade nem em contacto com materiais
inflaméveis, nem devem atraversar estruturas de
suporte ou paredes em materiais inflamaveis.

O kit inclui (Fig. 1-12):

N°1 - Tampo termomoldado
N°1 - Placa bloqueio junta
N°1 - Junta

N°1 - Bragadeira

O kit inclui (Fig.

N°1 - Junta

N°1 - Flange @80 de evacuagio
N°1 - Curva 90° @ 80

N°1 - Tubo evacuagio P80
N°1 - Anel

« Konfiguracja bez zestawu z gorng pokrywa
w miejscu czesciowo ostonietym (kociol typu

Nie zdejmujgc bocznych zatyczek mozna
zamontowa¢ urzadzenie na zewngtrz bez zestawu
zawierajacego pokrywe. Montaz zachodzi przy ud-
ziale zestawu przewodow zasysajacych / spustowych
poziomych koncentrycznych ©¥60/100, @80/125 i
rozdzielnika ©80/80.

1.7 MONTAZ W POMIESZCZENIU.
» Konfiguracja typu C z zamknieta komorg i
wymuszonym obiegiem.

Firma Immergas dostarcza, niezaleznie od kotlow,
réznych rozwigzan dotyczacych instalacji do-
prowadzenia powietrza i odprowadzania spalin,
bez ktorych kociot nie moze pracowac.

Uwaga: Kociol nalezy instalowa¢ jedynie na
oryginalnym urzadzeniu zasysania powietrza i
odprowadzania spalin firmy Immergas zgodnie
z przepisami. Taka instalacj¢ odprowadzania
spalin mozna rozpoznac dzigki specjalnemu
oznakowaniu oraz informagji: ,,nieprzeznaczone
dla kotlow kondensacyjnych”.

Przewody odprowadzajace spaliny nie moga
styka¢ sig¢ ani znajdowac sie w poblizu materiatow
tatwopalnych, a takze nie moga przechodzic¢ przez
konstrukcje ani $ciany zbudowane z materialow
tatwopalnych.

Zestaw gornej pokrywy obejmuje (Rys. 1-12):
Nr1 - Pokrywe termoksztattowang

Nr1 - Blaszke blokady uszczelki

Nr1 - Uszczelke

Nr1 - Opaske zaciskowq uszczelki

Zestaw koricowki przewodowej obejmuje:
Nr1 - Uszczelke

Nr1 - Kotnierz wylotowy @ 80

Nr1 - Kolanko 90° @ 80

Nr1 - Przewdd wylotowy @ 80

Nr1 - Rozete

« Konfigurace bez soupravy krytu v ¢astecné
krytém misté (kotel typu C)

Zatizeni je mozné instalovat do venkovniho
prostiedi bez kryci soupravy pod podminkou
ponechani postrannich uzavért na misté. Instalace
se provadi pomoci koncentrické horizontélni saci
/ vyfukové soupravy @ 60/100, @ 80/125 délici
soupravy @ 80/80.

1.7 VNITRNI INSTALACE
« Konfigurace typu C se vzduchotésnou komo-
rou a umélym tahem

Firma Immergas nabizi nezéavisle na kotlich
samostatnd feeni instalace koncovek k nasavani
vzduchu a odvodu spalin, bez kterych nemuze
kotel fungovat.

Upozornéni: Kotel smi byt instalovan pouze k
originalnimu zafizeni na nasavani vzduchu a
odvod spalin firmy Immergas. Tyto koufové sy-
stémy jsou snadno rozpoznatelné podle zvlastni
identifikacni znac¢ky a oznaceni s rozliSovaci
poznamkou: ,nevhodné pro kondenzaéni
kotle®.

Potrubi pro odvod spalin nesmi byt v kontaktu
nebo v blizkosti hotlavych materiali a kromé toho
nesmi prochazet hoflavym zdivem nebo sténami z
hotlavého materialu.

Souprava krytu obsahuje (Obr. 1-12):
1 kus- Tepelné tvarovany kryt

1 kus - Fixaéni deska tésnéni

1 kus - Tésnéni

1 kus - Pdsek na staZeni tésnéni

Koncovd souprava:

I kus- Tésnéni

1kus- Vyfukova pfiruba priiméru 80

I kus- Ohybovy kus 90° o priiméru 80
I kus- Vyfukovd roura o prisméru 80

I kus- Ruzice
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o Kiépités fed6 készlet nélkiil részlegesen védett
helyen (C tipusu kazan)

Amennyiben nem szereli le az oldals6 védésapkakat,
a fed6 készlet nélkil szerelheti fel a késziiléket a
szabadban. A telepités a koncentrikus fiiggéleges
szivas / elvezetés D60/100, @80/125 és az elvalasztd
80/80 készlettel torténik.

1.7 BELTERI BESZERELES.
o Ctipust hermetikusan zart kamras és kényszer
huzatos kazan kiépitése

Az Immergas a kazantdl elkilonilten kiilonbozé
megoldasokat nyujt az égéslevegd bevezetésére és
a fiistgaz elvezetésére, melyek nélkiil a kazan nem
mikodtethetd.

Figyelem: a kazan kizarolag eredeti Immergas
égéslevego-bevezetd és fiistelvezeté elemmel
szerelheté. Ezeken az elemeken a specialis
azonosito markajelzésen tul a kovetkezo felirat
olvashaté: “non per caldaie a condensazione”
(,,nem alkalmas kondenzacios kazanokhoz”).

A fustelvezet csovek nem érintkezhetnek
gyulékony anyagokkal illetve nem lehetnek azok
kozelében, valamint nem haladhatnak keresztiil
gyulékony anyagbol késziilt épitészeti szerkezeteken
vagy falakon.

Fed? készlet:

1db - Héformazott fedd
1db - Tomitést rogzité lemez
1db - Tomités

1db - Tomitést szorité szalag

Cs6 készlet:

1db - Tomités

1db - Elvezeté karima @ 80
Idb - 90°-os konyokidom @ 80
1db - Elvezeté csé @ 80

1db - Takarérézsa

o Kondurypamys 6e3 KoMIUIeKTa OKPBIIIKIL B YaCTIHO
oropoxxeHHOM Mecre (0oitnep Tima C).

OcTaB/Iss MOHTHPOBAHHBIMY GOKOBbIE 3ATTTYILIKIL, BO3MOYKHO
YCTAHOBNTD armapar 6e3 KOMIVIEKTa TOKPBILIIKIL. YCTaHOBKA
TIPOVCXOJUT VICTIONB3YA TOPU3OHTAIbHbIE KOHIIEHTPIIecKye
KOMIUIEKTBI BcachiBaHyLs1/IbiMoyaners K60/100, 080/125
u ceniapatopsi D80/80.

1.7 YCTAHOBKA BO BHYTPEHHEE
TNIOMEIEHHE.
o Koudurypamusa tuma C ¢ repmeTnyHoit Kamepoit i
(dopcrpoBaHHOIT BBITSIKKOIL

ImmergasiiocTaB/ieT OTHEIBHO OT G0il/IepOB, Pas/TdHbIe
PelLIeHyst [I/1s YCTAHOBKY BCAChIBAHVA-TIBIMOYa/ieHus, Ge3
KOTOPBIX 60ii/Iep He MOKeT paboTaTh.

Bummante: Boitnep JomKeH ObITh YCTAHOB/IEH TOMBKO
BMecTe C OPUTMHATIBHBIM YCTPOHCTBOM YCTPOIICTBOM
Immergas /1 BcacbIBaHUSA BO3JTYXA ¥t IbIMOYJATEHU.
JlaHHOe YCTPOIicTBO 0003HAYEHO CIELMATbHOI
HJIeHTHQUKAIOHHOI METKOI “He [ KOH/IeHCAIOHHBIX
KOT/IOB’.

YerpoitcTBo /141 BHIBOJIA /ibIMA He JOIDKHO HAXOMMTBCA
B KOHTaKTe My BOMU3Y C JIEKTOBOCIIIAMEHSIOU[MIUCA
MaTepuanaMi, a TakXe He JOMKHO IepecekaTb
TIEPETOPOJIKI W CTPOUTENbHbIE CTPYKTYPbI, C/iETAHHbIE
113 JIETKOBOCTITIOMEHAIOUIMXCA MaTepUaoB.

Komnnexm nokpoiuiku exniouaem 6 cebs

(Unn. 1-12):

N°1 - TepmogpopmosarHyio nokpoiuiky

N°1 - IInacmunkayons 61oKuposaHus
npoknaoku

N°1 - Canvrux

N°1 - Xomymuk, 3amseuearouquii CanvHuk

Komnnexm evi600a exniouaem 6 cesi:
N°1 - CanvHux

N°1 - Bowxnonnoii pnamey, @ 80
N°1 - M3eu6 90° @ 80

N°1 - Buxnonuyio mpy6y @ 80
N°1 - Ilaii6y

« Configuratie fara kit de acoperire in loc partial
protejat (centrala tip C).

Lasand capacele laterale montate, este posibild
instalarea aparatului in exterior fard kitul de aco-
perire. Instalarea se realizeaza utilizand kiturile
de aspirare/evacuare orizontale coaxiale ©@60/100,
©80/125 sau cu tuburi separate ¥80/80.

1.7 INSTALAREA IN INTERIOR.
« Configuratie tip C cu camera etansa si tiraj
fortat.

Immergas furnizeaza, separat de centrala termic,
diverse solutii pentru instalarea terminalelor de
aspirare aer i evacuare fum fira de care centrala
termicd nu poate functiona.

Atentie: centrala trebuie si fie instalatd numai
impreuna cu un kit de tuburi pentru aspirare
aer si evacuare fum original Immergas. Aceasta
tubulaturi are ca semn distinctiv inscriptia: “non
per caldaie a condensazione”, adica “nu pentru
centrale cu condensare”.

Tuburile de evacuare a fumului nu trebuie sa fie in
contact sau in apropierea materialelor inflamabilie
si nu trebuie si traverseze structuri sau pereti din
materiale inflamabile.

Kitul de acoperire cuprinde (Fig. 1-12):
1 - Capac termoformat
1 - Placd fixare garniturd
1 - Garniturd
1 - Bandd strangere garniturd

Kitul terminal cuprinde:
1 - Garniturd
- Flangd de evacuare @80
- Cot 90° 080
- Tub evacuare @80

1
1
1
1 - Rozetd etansare
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« Factores de resisténcia e comprimentos equi-
valentes. Cada componente do sistema de
evacuagio do fumo tem um factor de resisténcia
testado em laboratério e ilustrado na tabela
abaixo. O factor de resisténcia de cada compo-
nente ¢ independente do tipo de caldeira no qual
esta instalado e a sua grandeza ¢ adimensional. O
mesmo é, por sua vez, condicionado pela tempe-
ratura dos fluidos que passam dentro do conduto
e portanto varia se em fase de aspiragao do ar
ou de evacuagido do fumo. Cada componente
tem uma resisténcia correspondente a um de-
terminado comprimento em metros de tubo do
mesmo didmetro; o assim chamado comprimento
equivalente. Todas as caldeiras tém um factor de
resisténcia maximo verificado experimentalmente
de 100. O factor de resisténcia maximo admis-
sivel corresponde a resisténcia do comprimento
maximo admitido dos tubos com quaisquer tipos
de Kit Terminal. O conjunto destas informagoes
permite efectuar os calculos para controlar a
possibilidade de realizar o sistema de evacuagao
do fumo em vérias configuragdes.

Posicionamento das juntas labiais duplas. Para
um correcto posicionamento das juntas labiais
nas curvas e prolongamentos, é necessario seguir
o sentido de montagem representado na figura
(Fig. 1-13).

Regula¢ao do parcializador de fumos. Para um
correcto funcionamento da caldeira é necessario
regular o parcializador de fumos situado no reci-
piente de recolha de ar / fumos (Fig. 1-14).

A regulagao efectua-se desaparafusando os parafu-
sos de travagem e deslocando o indicador graduado
para a posicao correcta alinhando o respectivo valor
com a referéncia horizontal (Fig. 1-14). Efectuada a
regulagdo, aperte os parafusos para fixar o parcia-
lizador. A regulagao correcta depende do tipo de
conduta e do respectivo comprimento : este calculo
pode ser feito recorrendo as tabelas de regulagao do
parcializador de fumos.

o Wspoélczynniki oporu oraz odpowiednie
dlugosci. Kazdy element uktadu odprowadzania
spalin posiada okreslony wspotczynnik oporu
zmierzony w trakcie prob do$wiadczalnych i
podany w ponizszej tabeli. Wspotczynnik oporu
poszczegolnego komponentu nie zalezy od ro-
dzaju kotla i jest warto$ciag niewymiarows. Jest
natomiast uwarunkowany temperatura ptynéw
przeptywajacych w przewodach, a zatem rézni
sie w zaleznosci czy bedzie dotyczyt poboru
powietrza czy odprowadzania spalin. Kazdy
komponent ma dany op6r odpowiadajacy pew-
nej dlugosci przewodu o takiej samej $rednicy
wyrazonej w metrach; tzw. dtugosé ekwiwa-
lentna, uzyskana z poréwnania stosownych
wspolczynnikow oporu. Wszystkie kotly majg
wspéblczynnik maksymalnego oporu ustawiony
w sposob doswiadczalny na wartosé 100. Maksy-
malny dopuszczalny wspétczynnik odpowiada
oporowi zmierzonemu przy maksymalnej
diugosci przewodow i przy kazdym rodzaju
zestawu przewodowego. Suma tych informacji
pozwala na sprawdzenie mozliwosci zreali-
zowania najrozniejszych konfiguracji uktadu
spalinowo-powietrznego.

Umieszczenie podwdjnej uszczelki wargowej.
Aby prawidlowo umiesci¢ uszczelki wargowe na
ksztaltkach i przedluzaczach nalezy przestrzegaé
kierunku montazu podanego na rysunku (Rys.
1-13).

Regulacja oddzielacza spalin. Aby kociol mdgt
prawidlowo funkcjonowaé nalezy wyregulowac
oddzielacz spalin znajdujacy si¢ nad otworem
poboru powietrza/spalin (Rys. 1-14).

Regulacja polega na odkreceniu przedniej sruby i
przesunigciu wskaznika podzialowego na poprawna
pozycje wyrdwnujac warto$¢ z odno$nikiem po-
ziomym (Rys. 1-14). Po wyregulowaniu dokreci¢
$rube celem umocowania oddzielacza. Regulacja
jest wykonywana w odniesieniu do rodzaju
przewodu i jego dlugosci: obliczenie moze by¢
wykonane z wykorzystaniem tabel regulacji odd-
zielacza spalin.

o Odporové faktory a ekvivalentni délky. Kazdy
prvek koufového systému mé odporovy faktor
dosazitelny pti experimentalnich zkouskach
a uvedeny v nasledujici tabulce. Odporovy
faktor jednotlivych prvku je nezavisly na typu
kotle na ktery bude instalovn a jednd se o
bezrozmérnou hodnotu. Je nicméné podminén
teplotou kapalin, které potrubim prochdzeji a
lisi se tedy pri pouziti pro nasavani vzduchu a
nebo odvod spalin. Kazdy jednotlivy prvek ma
odpor, ktery odpovida urcité délce v metrech
roury stejného priiméru; takzvand ekvivalentni
délka je odvoditelna ze vztahu mezi prislusnymi
odporovymi faktory. Vsechny kotle maji maxi-
malni experimentdlné dosaZitelny odporovy faktor
0 hodnoté 100. Maximalni ptipustny odporovy
faktor odpovidd odporu zjisténému u maximalni
povolené délky potrubi s kazdym typem koncové
soupravy. Souhrn téchto informaci umoznuje
provést vypocty pro ovéfeni moznosti vytvoreni
nejriznéjsich konfiguraci koutového systému.

Umisténi tésnéni s dvojitym okrajem. Pro spravné
umisténi tésnéni s okraji na kolena a prodluzovaci
Casti je nutné dodrzet smér montdze uvedeny na
obrazku (Obr. 1-13).

Regulace $krtici koufové klapky. Pro spravnou
funkci kotle je nutné sefidit Skrtici klapku koufte
umisténou na $achté odsavani vzduchu / koute
(Obr. 1-14).

Sefizeni se provadi od$roubovanim predniho
zavérového $roubu a presunem stupnicového
ukazatele do spravné polohy vyrovnanim vlastni
hodnoty do roviny s vodorovnym ukazatelem
(Obr. 1-14). Po dokonéeni sefizeni utazenim
$roubu klapku zafixujte. Setizeni se provadi podle
typu potrubi a jeho délky: Uvedeny vypocet je
mozné provést pomoci tabulek nastaveni $krtici
koutové klapky.
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« Aramlési ellenallasi tényezdk és egyenértékd
hosszusagok. A levegd-fiistcsérendszer minden
egyes eleme kisérletileg meghatarozott aramlasi
ellenallasi tényez6vel rendelkezik, melyet az alab-
bi tdblazat foglal 6ssze. Az egyes elemek dramldsi
ellenalldsi tényezGje fiiggetlen a mérettdl, és attol,
hogy milyen tipust kazanhoz keriil csatlakozta-
tasra. Ezzel szemben az értéket befolyasolja a
csatornaban draml6 kozeg hémérséklete, ezért
valtozik aszerint, hogy égéslevegd beszivasara
vagy fiistgaz elvezetésére hasznaljuk. Minden
egyes elem ellendllisa megfeleltetheté egy
adott hosszusagu, vele azonos atméréjl cso
ellenalldsdnak; ez az ugynevezett ekvivalens
hosszlisdg, amely a megfelel§ dramlasi ellendl-
lasi egytitthatok aranyabdl hatarozhaté meg.
Valamennyi kazan kisérletileg meghatarozott
maximalis aramlési ellenallasi tényezGje 100-nak
felel meg. A megengedhetd legnagyobb aramlasi
ellendllasi tényezG az egyes kivezetési készletekre
megallapitott megengedett maximalis kiépité-
snek felel meg. A fenti informaciok birtokaban
elvégezhet6k azok a szamitasok, amelyek alapjan
mérlegelhetd a legkiilonfélébb csGszerelési me-
goldasok kivitelezhet6sége.

A kettés gumi tomitgytlirik elhelyezése. A
tomitégyiriknek a konyokokben és toldo ele-
mekben torténé megfelel6 elhelyezéséhez az dbran

lathato szerelési iranyt kell kovetni (1-13. abra).

Szétvalaszto szabalyozasa. A kazan megfelel6
mikodéséhez be kell llitani a levegd beszivo /
fustelvezet$ kuton elhelyezett szétvalasztot (1-14.
abra).

Abeillitishoz a szemkozti rogzitGesavart ki kell csa-
varni, és a fokokra osztott mutatot a helyes helyzetbe
kell allitani, a sajat értékét a vizszintes hivatkozassal
egy vonalba allitva (1-14. dbra). Miutan elvégezte a
bedllitast, hiizza meg a csavart, és rogzitse a felezGt.
A megfeleld beallitas a cs6 tipusa és hossza alapjan
torténik: ezt a szamitast a szétvilasztd beallitdsa
tdblazat segitségével lehet végrehajtani.

+  Qaxroper CompoTHB/IeHNIA 1 SKBUBANEHTHO JIHBL.
Kakjiplit KOMITaHEHT CHCTeMbI BHIBOZIA Ta30B MIMEET
Daxmop ConpomuesieHs, TOMyIeHHbII IIPY IPOOHBIX
JVICIIPITAHNAX M TPUBENEHHDIN B HIDKEYKa3aHHOI
tabnnue. Pakrop COmpoTUBIEHNA OTAETBHOTO
KOMIIOHEHTA 3aBICHT OT TuIa Goiiiepa, Ha KOTOPBIL
OH YCTaHAB/IUBAETCA U AB/IACTCA Oe3pasMepHoil
BeluuHoi. PaKkTOp 3aBUCUT OT TeMIepaTyphl
BellleCTBa, KOTOPOe IPOTEKAeT B €ro BHYTPeHHell
CTPYKType, i M3MEHAETCA B 3aBMCHMOCTH OT
TOTO, MPOMCXOMUT T BCACBIBAHIE BO3/IyXa MM
IbIMOyTianteH . KaxIplit OTe/bHbII KOMIIAHEHT IMeeT
COMPATTHBIIEHNE, COOTBETCTBYIOIIEE OMpPENieNIEHHOMY
3HAYCHIIO B METPax TPyOBI TAKOro ke JaMeTpa; Tak
HA3BIBEMOIT IKGUBANICHMHOI OTHE, TIOTY4aeMOit OT
COOTHOIIEHNA MEKJTy COOTBETCTByomyMu DakTopamu
Conparusnenus. Bee Gotinepot umetom makcumanvioiil
aKmop conpomuseHus NozyHACMbILL ONbIMHLIM NYMEM
co 3nauenuem 100. MaxcymarbHo fomycTivbiit Paktop
ConpoTus/ieHNs COOTBETCTBYET 0OHAPYKEHHOMY
CONPATUB/IEHIIO TPV MAKCHMa/TbHO JIONYCTIMOI! [yTiHe
TPY6 ¢ KOXJ0it THIONIOTHEll KOMIIIEKTOB BBIBOJOB.
Jlannas nHGOpPMALMSA TO3BONAET MPOUBOJUTD
PacuéThl 1A IPOBEPKI BO3MOXKHOCTY CO3JAHMSA
PA3/IIYHBIX KOHGUIYPaLLii CHCTeMbI BBIBOJA JIbIMA.

YcTaHOBKA calbHNMKA ¢ ABOJiHOI KpoMKoii. [[ns
IPaBUJIbHOI YCTAHOBKIL CANIBHIKA HA KOJIEHO I
HaCaﬂKy yﬂHV[HI/lTe/'I]) HCO6XO}I]/IMO TIpOM3BECTI OIIEPALINIL,
yKasaHHble Ha wmocTparym (V. 1-13).

PerympoBaHie AbIMOBOIT 3aCTOHKM. 1711 KOPPEKTHOI
PpaboTBi 60i17Iepa, HeOOXOMMO OTPETyIMPOBATD JBIMOBYIO
3aC/IOHKY YCTAHOB/IHHOTO Ha HIALIIe BCACKIBAHILA BO3JyXa/
meivoypaners (V. 1-14).

Pery/mpoBaHyie IPOUCXOJUT OTKPYUIBAst IIePeHILI O0/T
Ha CTOIOpE U HepeiBUras rpajjyupOBAHHbIA yKasaTelb
B IIPaaBI/IbHOE TONIO)KEHME, IPUPABHIBASA €T0 3HAYEHME
K ropusonTajbHoit ccoiike (V. 1-14). Iocre Toro Kak
OBITIO IIPOM3BEIEHO PEryINPOBaHIie, 3aKPYTUTD BUHT
V1A Kperienus 3acoHku. IlofxoniAiee perymiposanue
3aBYCHUT [ILIMOXOJIA V1 €70 JUTHbI: IAHHBII PACYET MOKHO
HpOI/I3BeCTI/I CIIOMOIIIbIO Ta6}1]/lL( perynmposaﬂm JIBIMOBBIX
3aC/IOHOK.

» Factori de Rezistentd si lungimi echivalente.
Fiecare componenta a kitului are un anumit
Factor de Rezistentd obtinut prin probe ex-
perimentale si prezentate in tabelul urmator.
Factorul de rezistenta al fiecirei componente
este independent de tipul centralei pe care
este instalat si este 0 marime adimensionala.
El este in schimb conditionat de temperatura
fluidelor care trec prin interiorul tuburilor si deci
variaza in functie de intrebuintarea pentru aspi-
rare aer sau evacuare fum. Fiecare componentd
in parte are o rezistentd corespunzdtoare unei
anumite lungimi in metri de tub de acelasi
diametru; asa zisa lungime echivalentd. Toate apa-
ratele au un factor de rezistentd maxim obtinut
experimental egal cu 100. Factorul de rezistenta
maxim admisibil corespunde rezistentei compa-
rate cu lungimea maxima admisibila de tuburi
cu orice tip de kit terminal. Ansamblul acestor
informatii permite efectuarea calculelor pentru
a verifica posibilitatea realizirii celor mai va-
riate configuratii de sisteme de aspirare aer si
evacuare fum.

Pozitionarea garniturilor. Pentru a fixa corect
garnitura pe coturi sau tuburi de prelungire, tre-
buie respectat sensul de montaj indicat in figura
(Fig. 1-13).

Reglarea obturatorului de fum. Pentru o func-
tionare corespunzatoare a centralei este necesard
reglarea obturatorului de fum de pe flansa de
admisie aer/evacuare fum (Fig. 1-14).

Reglarea se efectueazd desficand surubul frontal si
pozitionand indicatorul gradat (Fig. 1-14). Dupa
terminarea reglarii, strangeti surubul pentru a fixa
obturatorul. Reglarea se efectueaza in functie de
configuratia tubulaturii si de lungimea acesteia:
acest calcul se poate face utilizind tabelele de reglare
a obturatorului de fum.
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Tabelas dos factores de resisténcia e comprimentos equivalentes.

Descarga 8,8

Comprimento equivalente Comprimento equivalente Comprimento
em m. de tubo em m. de tubo equivalente
F actor d_e concéntrico concéntrico em m. de tubo
TIPO DE CONDUTO remig.)naa @ 60/100 @ 80/125 @ 80
Tubo concéntrico @ 60/100 m 1 Aspiracs e Aspiragdo m 7,1
7 - EB m1 m238
. Descarga 16,5 Descargam 5,5
Curva 90° concéntrica @ 60/100 rii Aspiracs e Aspiragd m 9,1
! m 1,3 m 3,5
Descarga 21 ’ Descarga m 7,0
Curva 45° concéntrica @ 60/100 “s\\'\ Aspiract e o - Aspiraco m 7,1
m 2z,
__e Descarga 16,5 Descargam 5,5
Terminal completo de aspiragao/descarga
concéntrico horizonta19(7230 60/100 Asoirace Aspiragdé m 20
spiragd e
Descarga 46 m2.8 m76
Descargam 15
Terminal de aspiragao/descarga ; N\ Aspiraco m 14
concéntrico horizontal @ 60/100 % Aspiragoe m 1,9 m5,3 P
‘ Descarga 32 Descargam 10,6
Terminal completo de aspiragao/descarga o
concéntrico vertical @ 60/100 o Aspirago m 18
1250 Aspiragd e A m7
-"l‘ Descarga 41,7 >
==} Descarga m 14
Terminal concéntrico @ 80/125 m 1 Aspiracs e Aspiragd m 2,6
m 0,4 m 1,0
AP Descarga 6 Descargam 2,0
Curva 90° concéntrica @ 80/125 i) Aspiraco e Aspirago m 3,3
ﬂl!” Descarga 7,5 m 0,5 m13
e 8a 7 Descarga m 2,5
Curva 45° concéntrica @ 80/125 ‘Q\\\\‘ Aspiraco e Aspira¢d m 2,6
m 0,4 m 1,0
c;ﬁ Descarga 6 Descarga m 2,0
Terminal completo de aspiragao/descarga
concéntrico vertical @ 80/125 Aspiragd m 14,3
1400
| Aspirago e
Descarga 33 m 2,0 X%
Descargam 11,0
1100
Terminal completo de aspiragao/d o Aspiragé m 11,5
concéntrico vertical @ 80/125 Aspiragd e m 1,6 m 4,4 s .
B Descarga 26,5 Descarga m 8,8
Terminal completo de aspiragdo/descarga L
concéntrico horizontal @ 80/125 Aspiracs Aspirachm,16,9
spiragd e
Descarga 39 m2,3 m 6,5
Descargam 13
Aspiracd e 20 5.6 Aspiragd m 14,8
Descarga 34 : ’ Descargam 11,3
Adaptador concéntrico de 60/100 a 80/125 - Aspiragd m 5,6
com depdsito de recolha da condensaga Aspiragd e m 0,8 m2,2 pres :
Descarga 13 Descarga m 4,3
Adaptador concéntrico = L8 Aspira¢d m 0,8
de 60/100 a 80/125 I | Aspirade mo,1 mo,3 ki
Descarga 2 Descarga m 0,6
Tubo @ 80 m 1 (com ou sem isolamento) Aspiragdo 2,3 m 0,1 m 0,4 Aspiragé m 1,0
o S - D] Descarga 3 mo0,2 mo,5 Descarga m 1,0
Terminal completo de aspiragio @ 80 m 1
(com ou‘ sem 1solament(3)/ HEEEF Aspiracio 5 mo0,3 mo,8 Aspiracé m 2,2
:lfﬂerminai ge zspiragéog? 80 ﬁ Aspiragio 3 m 0,2 mo0,5 Aspiragd m 1,3
i 80 T
erminal de descarga Descarga 2,5 mo,1 m 0,4 Descarga m 0,8
Curva 90° @ 80 Aspiragdo 5 m 0,3 m0,8 Aspiragd m 2,2
Descarga 6,5 m 0,4 m 1,1 Descargam 2,1
Curva 45° @ 80 Aspiragio 3 m 0,2 m 0,5 Aspiragd m 1,3
Descarga 4 m 0,2 m 0,6 Descargam 1,3
Duplicado paralelo @ 80 de Aspirach Aspiragd m 3,8
? 60/100 a © 80/80 %’ Sy ¥ mo5 m L5 —

Descargam 2,9
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Tabele wspolczynnikow oporu i dlugosci ekwiwalentnych.

RODZAJ PRZEWODU

Wspotezynnik
oporu
®)

Dlugos¢ ekwiwalentna w m
przewodu koncentrycznego
@ 60/100

Dlugos¢ ekwiwalentna w m
przewodu koncentrycznego
? 80/125

Dtugos¢ ekwiwalentna w m

przewodu @ 80

Przew6d koncentryczny @ 60/100 m 1

Zasysanie i

Zasysanie m 7,1

m1 m 2,8
g wylot 16,5 Wylot m 5,5
Kolanko koncentryczne 90° @ 60/ 10 Zasysanie i Zasysanie m 9,1
} m 1,3 m 3,5
ﬂ wylot 21 ’ Wylot m 7,0
Kolanko koncentryczne 45° @ 60/ 10 Zasysanie i o e Zasysanie m 7,1
1B wylot 16,5 ’ Wylot m 5,5
Koncédwka przewodu spalinowo-powietrzne-
g0 poziomego koncentr;lcznego @ 60/100 Zasysanie m 20
970 | Zasysanie i m2.8 m76
wylot 46 > ’
Wylot m 15
Koncéwka przewodu spalinowo-powietrznego . Zasysanie m 14
poziomego koncentrycznego @ 60/100 % Zasysanie i m1,9 m5,3
wylot 32 Wylot m 10,6
Koncowka przewodu spalinowo-powietrzne- )
go pionowego koncentrycznego @ 60/100 . Zasysanie m 18
1250 Zasysanie i A m7
I R ’
‘=!‘llﬁ\ Wylot m 14
Przewdd koncentryczny @ 80/125m 1 Zasysanie i Zasysanie m 2,6
: m 0,4 m 1,0
wylot 6 Scaricom 2,0
Zasysanie i 05 s Zasysanie m 3,3
wylot 7,5 Wylot m 2,5
Kolanko koncentryczne 45° @ 80/125 ‘Q\\\\‘ Zasysanie i Zasysanie m 2,6
m 0,4 m 1,0
Q wylot 6 Wylot m 2,0
Koncowka przewodu spalinowo-powietrzne-
go pionowego koncentr)lcznego @ 80/125 Zasysanie m 14,3
= | Zasysanie i m2.0 m5.5
ll:\E\ wylot 33 ’ 1
=== Wylot m 11,0
1100
Koncéwka przewodu spalinowo- pownetrznego . Vi iem 11,5
pionowego koncentrycznego E\%‘ Zaslysame 1 m1,6 m4,4 doysamem 2>
080/125 wylot 26,5 Wylot m 8,8
Koncowka przewodu spalinowo- p0w1etrzne— )
go pionowego koncentrycznego @ 80/125 7 . Zasysanie m 16,9
900 ‘ asysanie i
wylot 39 m2,3 m6,5
Wylot m 13
iei Zasysanie m 14,8
pionowego koncentrycznego Zasysanie i m 2,0 m 5,6 t
080/125 wylot 34 Wylotm 11,3
Adapter koncentryczny w zakresie od @ 60/100 L. Zasysanie m 5.6
do @ 80/125 ze zbierakiem kondensatu Zasysanie i m 0,8 m 2,2 bk -
wylot 13 Wylot m 4,3
Adapter koncentryczny w zakresie od . Zasysanie m 0,8
? 60/100 do © 80/125 == ZauiN mo,1 mo,3 A
i wylot 2 Wylot m 0,6
frzewod © 80 m 1 (izolowany lub nieizo- Zasysanie 2,3 mo,1 m 0,4 Zasysanie m 1,0
owany), DSOS
“7 7 D] Wylot 3 m0,2 m 0,5 Wylot m 1,0
Koncowka przewodu zasysania @ 80 m 1
(leIOWTnY lun n1elzoloy/v/any) HEEEL Zasysanie 5 mo0,3 m0,8 Zasysanie m 2,2
Koncéwka przewodu zasysania @ 80 Zasysanie 3 m 0,2 m 0,5 Zasysanie m 1,3
Koncéwka przewodu wylotowego @ Sﬁﬂ
Wylot 2,5 mo,1 m 0,4 Wylot m 0,8
Kolanko 90° @ 80 Zasysanie 5 mo0,3 mo0,8 Zasysanie m 2,2
Wylot 6,5 m 0,4 m 1,1 Wylot m 2,1
Kolanko 45° @ 80 Zasysanie 3 mo0,2 mo0,5 Zasysanie m 1,3
Wylot 4 m 0,2 m 0,6 Wylot m 1,3
Przylacze podwdjne rownolegte . Zasysanie m 3,8
w zakresie od @ 60/100 do @ 80/ Zasylrsame \ m 0,5 m 1,5 i
wylot 8,8 Wylot m 2,9
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Tabulka odporovych faktorii a ekvivalentnich délek

Ekvivalentni délka Ekvivalentni délka Ekvivalentni
koncentrické roury koncentrické roury délka roury
. Odporovy faktor v metrech v metrech v metrech
TYP POTRUBI ®) @ 60/100 @ 80/125 080
Koncentrickd roura o priiméru 60/100 m 1 P
,,,,,,,,,,, P e Nasavani a vyfuk 5 Nasdvani m 7,1
u,i, T % l6s m1 m 2,8 :
,,,,,,,, R > Vyfuk m 5,5
Koncentricky ohybovy dil 90° o M L, Nasavani m 9,1
priiméru 60/100 ﬁl!l Na?;‘vlfglla m1,3 m 3,5
vylu Vyfuk m 7,0
Koncentricky ohybovy dil 45° o D L, Nasavani m 7,1
préiméru 60100 ‘? Nasivinia mi m2s8 :
1B vyfuk 16, Vyfuk m 5,5
Kompletni koncovy horizontalni koncentri-
cky dil nasévani a vyfuku o praméru 60/100 Nasavéni m 20
970 ) Nasavani a
vyfuk 46 e m76
Vyfuk m 15
Kompletni koncovy horizontalni : Ve Nasvani m 14
koncentricky dil nasdvani a vyfuku % Na,savanl ¢ m 1,9 m5,3 s
o priméru 60/100 ‘ vyfuk 32 Vyfuk m 10,6
Kompletni koncovy vertikdln{ koncentricky L
dil nasévani a vyfuku o priméru 60/100 L Nasivani m 18
1250 Nasavani a
— I m25 m7 ,
=] Vifukm 14
Koncentrickd roura o priiméru @ 80/125m 1 L Nasavani m 2,6
Nasavania m 04 m1,0
o \ U vytu Vyfuk m 2,0
Koncentricky ohybovy dil 90° o M o Nasavani m 3,3
priméru 80/125 @m N%Sfaf;“; mo,5 m1,3 .
Ll Vytuk 7, Vyfuk m 2,5
Koncentricky ohybovy dil 45° o D . Nasavani m 2,6
priméru 80/125 m Nas,?vim a m 0,4 m 1,0 :
L] vyfuk 6 Vyfuk m 2,0
Kompletni koncovy vertikélni koncentricky
dil nasévani a vyfuku o priméru 80/125 Nasavani m 14,3
N\;“;ﬁ:’gga m 2,0 m5,5
o Vyfuk m 11,0
Kompletni koncovy vertikalni L Nasavani m 11,5
koncentricky dil nasavéni a Nasavini a m16 m 4,4 )
vyfuku o priméru 80/125 vyfuk 26,5 Vyfuk m 8,8
Kompletni koncovy horizontalni koncentri- o
cky dil nasdvani a vyfyku o praméru 80/125 Nasévéni Nasdvanim,16,9
: ‘ f;?lf‘;;a m2,3 me6,5
Vyfuk m 13
Kompletni koncovy horizontélni kongentricky L Nasavani m 14,8
dil nasévéni a vyfuku o praméru 7 Na§avan1 a m 2,0 m 5,6 .
@80/125 == vyfuk 34 Vyfukm 11,3
Koncentricka redukce z priiméru 60/1 L Nasavani m 5,6
pramér 80/125 se sbérem kondenzétu Na§ avani a m 0,8 m2,2 :
iﬁ vyfuk 13 Vyfuk m 4,3
Koncentrickd redukce z priméru O\ Naséavani m 0,8
60/100 na priimér 80/125 - Naghgie mo,1 mo,3
vyfuk 2 Vyfuk m 0,6
Roura o priméru 80 m ] (s izolaci nebo bez) Nasévani 2,3 m 0,1 m 0,4 Nasavani m 1,0
— 1 Vyfuk 3 mo0,2 mo,5 Vyfuk m 1,0
Koncovy dil nasavani o praméru 80 m 1 (s
izolact n‘ebo bez) . i Nasavéni 5 mo0,3 mo0,8 Nas4vani m 2,2
Nalsjw;ci koncovy %(%s o priiméru 80. Nasavani 3 mo0,2 m 0,5 Nasavani m 1,3
Vykladaci termindl @ 80
ykladaci termindl Vifuk 2,5 mo,1 m 0,4 Vyfuk m 0,8
V}’/fuykoxvr}’r koncovy ohybovy kus 90° Nasavani 5 m 0,3 m 0,8 Nasavani m 2,2
o priiméru 80 Vyfuk 6,5 m 0,4 m1,1 Vyfuk m 2,1
Vyfukovy koncovy ohybovy kus 45° Nasavani 3 m 0,2 m 0,5 Nasavani m 1,3
imeéru 80
o priméru Vyfuk 4 m 0,2 m 0,6 Vyfukm 1,3
Paralelni rozdvojka o priméru 8 . Nasavani m 3,8
z priméru 60/100 na pramér 80%% I\\I;Sfifglsa m 0,5 m 1,5 Vyfakm 2,9
> m 2,
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Aramlasi ellenallasi tényezok és egyenértékii hossziisagok tablazat

?60/100mm-es

?80/125mm-es

A80mm-es csé

Aramlési koncentrikuls( "csé)’ koncentrikuls( gsé e}gyenértékl’i
B . ellenallasi egyenértékil egyenértékil 0sszusdga
CSOELEM TIPUSA tényez$ hosszlisiga m-ben hosszusaga m-ben m-ben
®) e —
@ 60/100 1m-es koncentrikus csé Eobslevest Egéslevegs 7,1 m
********** //’””””'EB oS eveso 1m 2,8m )
uj,,,,j”,///}””j,”j, és fiistgaz 16,5 fiistgdz 5,5 m
@ 60/100 90°-os koncentrikus M . Eoésl 5
P 6 5 géslevegd 9,1 m
kinyok (| s L3m 35m
es fustgaz fiistgaz 7,0 m
860/“11(00 45°-0s koncentrikus ‘s\\' Egéslevegs Egésleveg 7,1 m
6nyo ‘§ A 1m 2,8m
B és fiistgaz 16,5 fiistgdz 5,5 m
@ 60/100-as vizszintes koncentrikus i
égéslevegé/fiistgaz kom};lett végelem . Egéslevegs 20 m
970 ‘ Egésleveg 28m 76m
és fiistgaz 46 > ’
fiistgdz 15 m
@ 60/100-as vizszintes koncentrikus | . B Egéslevegs 14 m
égéslevegd/fiistgaz komplett végelem% ,ng?SICV,egO 1,9m 5,3 m 8 g
‘ és fistgdz 32 fiistgaz 10,6 m
@ 60/100-as fiigg6leges koncentrikus ., .
égéslevegé/fiistgaz végelem . B Egéslevegs 18 m
1250 Egéslevegd 25m 7m
[ Y :
=] fusgiz 14m
Egéslevegs Egéslevegd 2,6 m
P 0,4 m 1,0 m
- ‘ és fiistgdz 6 fiistgaz 2,0 m
@ 80/125 90°-0s koncentrikus il . Foéslevead
) 00/ [ “ géslevegd 3,3 m
konyok @I!U ,Eg..esieYeg;’S 0,5m 1,3m
[ és flistgdz 7, fiistgz 2,5 m
@ 80/125 45°-0s koncentrikus QD . Foéslevesd
R, 6 5 géslevegd 2,6 m
Konysk m Egtlevegd 04m 1L0m
L és fiistgdz fiistgdz 2,0 m
@ 80/125-as fiiggoleges koncentrikus
égéslevego/fiistgaz végelem Egéslevegd 14,3 m
1400 -
| Egéslevegd
és fiistgdz 33 20m @5
fistgdz 11,0 m
1100
@ 80/125-0s vizszintes . . Foéslevegd 11,5 m
koncentrikus égéslevegd/fiistgéz  Egésleveg6 L,6m 4,4m £ £
komplett végelem ¢és fiistgdz 26,5 fiistgaz 8,8 m
@ 80/125-as vizszintes koncentrikus Fodsl
ok P ; . éslevegd 16,9 m
égéslevego/fiistgaz k(g(r)rolplett Vegeler‘n Egéslevegs . csm 8 8
és fiistgaz 39 ’ >
fiistgdz 13 m
c s « Egéslevegd 14,8 m
égéslevegd/fiistgaz komplett ,ng?slev'ego 2,0m 5,6 m g g
végelem és fisstgdz 34 fustgaz 11,3 m
@ 60/100- 80/125 koncentrikus bévitd o ., Egéslevegd 5,6 m
idom kondenzviz-gyjtovel 'E%?slev,eg;) 0,8 m 2,2 m & g
és fiistgdz 13 fiistgz 4,3 m
@ 60/100- 80/125 koncentrikus = . B Egéslevegs 0,8 m
bévitd idom - Eg§§leV§go 0,1 m 0,3m i &
] és fiistgdz 2 fistgdz 0,6 m
@ 80 1m-es cs6é (szigetel/éssel vagy anélkiil) Egéslevegd 2,3 0,1 m 0,4m Egésleveg 1,0 m
= = — ] fiistgaz 3 0.2m 0,5m fiistgaz 1,0 m
@ 80 1m-es égéslevegd komplett végelem
(smgetel‘essel vagy anelk}/l/l) i Egéslevegé 5 0,3m 0,8 m Egéslevegd 2,2 m
8 80-as E’géslevegc’i vlégelem : Egéslevegd 3 0,2m 0,5m Egésleveg 1,3 m
as flistgdz végelem fiistgdz 2,5 0,1 m 0,4m fiistgaz 0,8 m
@ 80-as 90°-o0s konyok Egéslevegs 5 0,3 m 0,8 m Egéslevegt 2,2 m
fiistgaz 6,5 0,4 m 1,1m Scarico 2,1 m
@ 80-as 45°-0s konyok Egéslevego 3 02 m 0,5m Egéslevegd 1,3 m
fistgaz 4 0,2m 0,6 m fiistgaz 1,3 m
@ 80-as parhuzamos oszt6 % Eoéslevest Egésleveg 3,8 m
I 100- %’ Lgestevego 0,5m 1,5m
elem @ 60/100- 80/80 és fistgdn 8,8 Scarico 2.9 m
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TaGmigpr pakTOPOB COMPOTIBIIEHI I IKBUBATEHTHBIX UTHH

[l1Ha SKBUBA/ICHTHAS B METPAX [I/11Ha SKBUBA/ICHTHAS B METPAX TlHa 9KBUBA/IEHTHAS
KOHLIEHTPUYECKOI Tpybe KOHLIEHTPUYECKOI1 Tpybe Tpy6e B MeTpax
DaxTopsr @ 60/100 @ 80/125
TUIT JBIMOXOIIA Conporusenns
®)
Komuentpurdeckas tpy6a © 60/100 m 1 Y cxasame] Bcachipanyte M 7,1
- T M1 M 2,8
,,,,,,,, LT __ll. AbIvoypanerue 16,5 JbvMoypaese M 5,5
Konuerrpyraeckuit u3ri6 90° @ 60/100 M Beacomare/ BcacbiBanite M 9,1
ﬂl!l ) M 13 M 3,5
AbIMOyJia/IeH e JbiMoypanenne M 7,0
Konuenrpuaeckuit usru6 45° N
P 6()IjIOOP ‘\‘\'\ Beacusanute/ i s BeacbiBanye m 7,1
__e AbIMOyanenye 16,5 ’ JlbiMoyaanenue M 5,5
BbiBozy OCHAILEHHDIIT TOPU3OHTAIBHBIM
KOHLIEHTPUYECKIM Bcacmg%nem/umMoyganeHMeM BcacpiBarme m 20
o ‘ uh?lvfg;;:j;g{ee/% M 2,8 M7
- JpiMoynanenne m 15
BbiBozy OCHAILEHHDIIT TOPU3OHTAIBHBIM BeacpiBarne M 14
KOHIIEHTPUYECKIM . Beacsipaie/ 0 M 1,9 M 53
BCacbiBaueM/pivMoyaerieM @ 60/100 ABIMOYRaTIEHME Hpivoynanenne m 10,6
BbIBOJ| C BepTUKA/TbHBIM KOHLICHTPIYECKIM
BeachiBaHueM/mpvoyanervieM @ 60/100 Beachipanie M 18
1250 BcacbiBanye/ M 2.5 M7
! IbIMOyfiaeHye 41,7 >
=] Hmoysanere 14
Konuenrpuyeckas py6a @ 80/125 m 1 Beacemare/ BcacbiBanite M 2,6
] M 0,4 M 1,0
IBIMOYATIEHIE 6 JIbivMoynanenne M 2,0
BcacoiBanne M 3,3
BeacbiBanme/ M 0,5 o LS
IBIMOYATIERHE 7,5 JpiMoypanenye M 2,5
BeacbiBanne M 2,6
BeacbiBanme/ M 04 M 1,0
JIbIMOYRaTIeHIe 6 JIbivoypanenye M 2,0
BbIBOJI OCHAIIEHHDII BepTHKATbHBIM
KOHIIEHTPIYECKIM BCAChIBAHMEM/ILIMOY/a/TeHMeM BcacbiBanie M 14,3
?80/125 1400 | Bcacbisare/
| !‘E‘ JibIMOY/jasieHie 33 M 2,0 R
2 === Jlbimoypanenue M 11,0
1100
BbIBO OCHAIIEHHDII BEPTUKATHBIM 1 BeacpiBanye m 11,5
KOHIEHTPUYECKIM BeachiBaiem/ 11 E\E‘ Beacbrpatite/ M 1,6 M 4,4
meivoypanervem @ 80/125 - ’ I | Auvoynanetue 26,5 [lpivoypanenne m 8,8
BbIBOJ € TOPM3OHTa/IbHON KOHLIEHTPUYECKOI
BcacbiBaus/IpivMoyaners @ 80/125 B / Beacoipanie m 16,9
CACBIBAHIIE) M 23 M 65
- JIbIvoyfianeHue 39
%, B JlpivMoynanenye m 13
BbIBOJ] C TOPUSOHTATIBHOI KOHIEHTPIYeCKoit BcacsiBanne m 14,8
BcachIBaHuA/fpIMOyanenma @ 80/ 12’ Hhﬁg;;:;a;v;g " M 2,0 M 5,6
[BERIa Jpivoypanenne m 11,3
Konuenrpyraeckuit agarrep @ 60/100 B 56
BcacniBanne/ CACHIBAHME M 0,
! >
al @ 80/125 ¢ KOMIeKTOPOM KOHJIeHCATa M 0,8 M 2,2
JIbIMOY/aTIeHNe 13 Ilsivoynanenye M 4,3
Konnenrpydeckuit afamrep BcacwiBanme m 0,8
@ 60/100a 0 80/125 Beacgarg/ M 0,1 0,3
JBIMOY/TaTIeH e 2 Ilbivoynanenue M 0,6
Tpy6a @ 80m1 (c M3OH}ILIM€I7I/I/[}IM 0e3 u30/sALI) BcacbiBanie 2,3 M 0,1 M 0,4 Bcacsianne m 1,0
- - - r BIMOYIaIeHe 3 M 0,2 M 0,5 IsiMoymanenne m 1,0
) Y
Boisop, ocHaménnbIit BcachiBannem @ 80 m 1
(c nsomsarert wu 6es MSO}I/}I{_U/[M) Beachisamue 5 M 0,3 M 0,8 BcacpiBanne M 2,2
Boisog BCaCbIBaHI/[é[ @8 . BcacpiBanme 3 M 0,2 M 0,5 BcacoiBanme m 1,3
80 :
W IPIMOYTATIEH IS ﬂ JsiMoypanenne 2,5 M 0,1 M 0,4 JIsivoypanenue m 0,8
Wsru6 90° @ 80 BcacbiBanue 5 m 0,3 M 0,8 BcacpiBanme M 2,2
Jlbivoypanenme 6,5 M 0,4 M 1,1 JIpiMoynanenue m 2,1
Vsru6 45° @ 80 N BcacpiBanme 3 M 0,2 M 0,5 BcacpiBanme m 1,3
[JlbivoyraneHye 4 M 0,2 M 0,6 JipiMoynanenne m 1,3
Eggnﬁggﬁ];{g%lgganenbﬁoe BeachiBane/ 05 s BcacpiBanue m 3,8
OT @ 60/100 0 @ 80/80 JbIMOypanene 8,8 M Mg Ilbivoypanenye M 2,9
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Tabele cu factori de rezistenta si lungimi echivalente.

TIP TUB

Factor de
rezistenta

®)

Lungime echivalentd
in m de tub coaxial
@ 60/100

Lungime echivalentd
in m de tub coxial
@ 80/125

Lungime echivalentd
in m de tub
80

Tub coaxial @60/100 - 1 m

Aspirare si

Aspirare m 7,1

Evacuare 8,8

m 1 m 2,8
/ Evacuare 16,5 Evacuare m 5,5
Cot 90° coaxial @ 60/100 M Aspirare si Aspirare m 9,1
ﬂl!l e m 1,3 m 35
vacuare Evacuare m 7,0
Cot 45° coaxial @ 60/100 f\é\' Aspirare si . s Aspirare m 7,1
| Evacuare 16,5 ? Evacuare m 5,5
Terminal complet de aspirare si
evacuare coaxial @ 60/100 Aspirare m 20
970 Aspirare si
Evacuare 46 m 2,8 m 7.6
Evacuare m 15
Grild aspirare §i evac/uare pentru ; ) . Aspirare m 14
terminal coaxial orizontal @ 60/100 % Aspirare si m 1,9 m 5,3 P
‘ Evacuare 32 Evacuare m 10,6
Terminal complet de aspirare i evacuare )
coaxial vertical @ 60/100 . . Aspirare m 18
1250 Aspirare si m 25 m 7
-"l‘ Evacuare 41,7 >
==} Bvacuare m 14
Tub coaxial coaxial @ 80/125 Aspirare si Aspirare m 2,6
spirare 2
m 0,4 m 1,0
Evacuare 6 Evacuare m 2,0
: ; Aspirare m 3,3
Aspirare si P g
m 0,5 m 1,3
Evacuare 7,5 Evacuare m 2,5
Cot 45° coaxial @ 80/125 é\\% Aspirare si Aspirare m 2,6
m 0,4 m 1,0
_Q Evacuare 6 Evacuare m 2,0
Terminal complet aspirare/evacuare coaxial
vertical @80/125 Aspirare m 14,3
| Aspirare si
| ll:\g\ Evacuare 33 m 20 @ A
' Bl Evacuare m 11,0
1100
Terminal de aspirare/evacuare . . Aspirare m 11,5
coaxial vertical @80/125 Aspirare si m 1,6 m 4,4 P .
Evacuare 26,5 Evacuare m 8,8
Terminal complet aspirare/evacuare )
coaxial orizontal ¥80/125 . . Aspirare m 16,9
500 ) Aspirare si m 23 m 6,5
Evacuare 39 ’ >
Evacuare m 13
Terminal de aspirare/evacuare Aspi . Aspirare m 14,8
coaxial orizontal ¥80/125 Spirare S1 m 2,0 m 5,6
Evacuare 34 Evacuare m 11,3
Adaptor coaxial de la @60/100 . Aspirare m 5,6
la @80/125 cu colector de condens Aspirare and m 0,8 m 2,2 P -
Evacuare 13 Evacuare m 4,3
Adaptor coaxial de la @60/100 ¢ . Aspirare m 0,8
la ©80/125 Aspiye M m 0,1 m 0,3 P
Evacuare 2 Evacuare m 0,6
Tub @80 - 1 m (cu sau fg"lr;i izolatie) Aspirare 2,3 m 0,1 m 0,4 Aspirare m 1,0
S— e D] Evacuare 3 m 0,2 m 0,5 Evacuare m 1,0
Terminal complet aspirare @80 m
(cusau ‘ﬁira izolatie) > H’EEE Aspirare 5 m 0,3 m 0,8 Aspirare m 2,2
?ermina{ ge aspirare (D®80 %} Aspirare 3 m 0,2 m 0,5 Aspirare m 1,3
i 80 T
erminal de evacuare Evacuare 2,5 m 0,1 m 0,4 Evacuare m 0,8
Cot 90° @ 80 Aspirare 5 m 0,3 m 0,8 Aspirare m 2,2
Evacuare 6,5 m 0,4 m 1,1 Evacuare m 2,1
Cot 45° QO 80 Aspirare 3 m 0,2 m 0,5 Aspirare m 1,3
Evacuare 4 m 0,2 m 0,6 Evacuare m 1,3
Separator tuburi paralele @ 80 : ; Aspirare m 3,8
de la @ 60/100 la @ 80/80 % Aspirgig S m 0,5 m 1,5

Evacuare m 2,9
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Regulagées parcializador de fumos 24 kW.

Regulacja oddzielacza spalin

Regulace kourové Skrtici klapky

Zeus 24 kW. Zeus 24 kW.
Parcializador Extensao em metros Oddzielacz Dlugo$é¢ przewodu poziomego Koufovd ProdlouZeni horizontdlniho
de fumos conduta spalin w metrach Skrtici Klapka potrubi o primeéru 60/100 v
 60/100 horizontal P ? 60/100 P metrech
3 De0a0,5 3 W zakresie od 0 do 0,5 3 0d0do0,5
5 De0,5a2 5 W zakresie od 0,5 do 2 5 0d 0,5do 2
10 De2a3 10 W zakresie od 2 do 3 10 0Od2do3
Parcializador Extensdo zm metros Oddzielacz Dlugos¢ przewodu pio- Koutovd Prod{)o,uzemo vertikalniho
de fumos conduta spalin nowego w metrac Skrtici Klapka potrubi o priméru 60/100
9 60/100 vertical 60/100 v metrech
3 De0a22 3 W zakresie od 0 do 2,2 3 0d0do2,2
5 De22a3,7 5 W zakresie od 2,2 do 3,7 5 0d2,2do 3,7
10 De3,7a4,7 10 W zakresie od 3,7 do 4,7 10 0d 3,7 do 4,7
*Extensao em metros * Iy . " T 4
Parcializador conduta Oddzielacz Dlugos¢ prtZeW}(l) dudPOZIO_ Koutova ,Emdkt)uzﬁ nl hOI;IZOvntalg—O
de fumos @ 80 horizontal spalin | B ankami 80 | | [ Sketictkapka [0 B Dy
com duas curvas v Yoy
3 De0Oa4 3 W zakresie od 0 do 4 3 0Od0do4
5 De4a26 5 W zakresie od 4 do 26 5 0d 4 do 26
6 De 26 a 35 6 W zakresie od 26 do 35 6 0d 26 do 35
*Extensao em metros . Iy . ., s
Parcializador conduta Oddicacy |, - OMEOCprEewods Kauovd | e 80 bes
de fumos @ 80 vertical spalin $krtici klapka
sem clurvas kolanek @ 80 ohybl v metrech
3 De0a8 3 W zakresie od 0 do 8 3 0d0do8
5 De 8a 30 5 W zakresie od 8 do 30 5 0d 8 do 30
6 De 30240 6 W zakresie od 30 do 40 6 0d 30 do 40
Parcializador Extensdo em metros Oddzielac; | Plugos¢ w metrach przewo- Koutov4 | Prodlouzent horizontalniho
de fumos conduta spalin du (gozmmego Skrtici Klapka | POtrubf o priméru 80/125
@ 80/125 horizontal P 80/125 p v metrech
3 De0a0,5 3 W zakresie od 0 do 0,5 3 0d0do0,5
5 De 0,5a4,6 5 W zakresie od 0,5 do 4,6 5 0d 0,5do 4,6
10 De4,6a7,4 10 W zakresie od 4,6 do 7,4 10 0d4,6do7,4
- Extensdo em metros : ‘o . Vertikalni o nékolik metra
Pucdor | PG Oddidcr | Dggscametnchpraewo-| | | Kouto, | ¥ Frodlouient vubice 0
O 80/125 vertical P 8 80/125
3 De0ab5,4 3 W zakresie od 0 do 5,4 3 0d0do54
5 De5,429,5 5 W zakresie od 5,4 do 9,5 5 0d 5,4 do 9,5
10 De9,5a12,2 10 W zakresie od 9,5 do 12,2 10 0d9,5do 12,2

*  Estes valores de comprimento mdximo de extensdo
concernem 1 metro de tubo de evacuagdo e o resto

de aspiragio.

* Powyzsze wartosci maksymalnej dlugosci dotyczg
1 metrowego przewodu spustowego a pozostata

dlugos¢ przewodu zasysajgcego.
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* Tyto hodnoty maximdlniho prodlouzeni jsou
uvazovdny na 1 metr potrubi vyfukového a zbytek
potrubi nasavaciho.
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Zeus 24 kW szétvalaszto szabalyozasa. PerynupoBaHite [bIMOBOI1 3aCTOHKI Reglaje obturator de fum
Zeus 24 kW. Zeus 24 kW.
Fiistgaz _060/100mm-es JlbivoBas TIpormxeHue REMox0fa B Obturator | Lungime maximi a tubulaturii
ot . vizszintes cs6 hosszisaga MeTpax . <
szétvalaszto 3aCIOHKa de fum ©60/100 orizontala
m-ben  60/100 ropnsoHTaIbPHOE
3 0-t61 0,5-ig 3 OT0p00,5 3 Dela0la0,5
5 0,5-tol 2-ig 5 OT 0,5 102 5 Dela0,51a2
10 2-t0l 3-ig 10 OT 2503 10 Dela2la3
Fiistgdz fi 6?66%/8 lg%lrlllréls'szs, sioa JlbivoBast HpOTH)Ke;Z[f lzXMMOXOHa B Obturator | Lungime maxima a tubulaturii
szétvalaszto uggoles usag 3aC/IOHKA P de fum 060/100 verticala
m-ben @ 60/100 BepTHKaNTBHOE
3 0-t6l 2,2-ig 3 OT 0 pgo 2,2 3 Dela0la2,2
5 2,2-t61 3,7-ig 5 OT 2,2 5o 3,7 5 Dela221a3,7
10 3,7-t61 4,7-ig 10 OT 3,7 no 4,7 10 Dela3,71a4,7
A . *[IpoTshKennue AIMOXOfIA B * . "
Filstgdz @SOmm—"es.Vlzszmtes csO TenvoBas MeTpax Obturator Lungime maxim3 a tubu-
szétvalaszto ket konyokldommal hos- 3aC/IOHKA @ 80 ropu3oHTaNBHOE C de fum faturii
szusaga m-ben LY . 80 orizontala cu doua coturi
ABYMs 3arnbamu
3 0-tol 4-ig 3 OT0po4 3 Dela0Ola4
5 4-t0l 26-ig 5 OT 4 o 26 5 Dela4la26
6 26-t6l 35-ig 6 OT 26 mo 35 6 Dela261a35
P « *[IpoTshKenne AHIMOXOfIA B * i ima
Fiistgaz @80mm-es vizszintes cs6 lbivoBast MeTpax Obturator Lungime maximi a tubu-
szétvalaszts | konyokidom nélkil hos- ACIOHKA 0 80 BepTIEanBHOE e de fum laturii
sziisaga m-ben P 80 verticala fira coturi
3arn6os
3 0-tol 8-ig 3 OTO0po8 3 Dela0Ola8
5 8-t0l 30-ig 5 OT 8 1o 30 5 Dela8la30
6 30-tol 40-ig 6 OT 30 mo 40 6 Dela 301a 40
Fiistgdz (?80/125 mm-es vizszintes lbvoBas HPOT’DKE;?S i.xbl MOXOfia B Obturator | Lungime maxima a tubulaturii
szétvalaszto cs6 hosszlisiga m-ben 3aCTIOHKA P de fum ?80/125 orizontala
@ 80/125 ropu3oHTaNbHOE
3 0-t6l 0,5-ig 3 OT 0 g0 0,5 3 Dela0la0,5
5 0,5-t6l 4,6-ig 5 OT 0,5 no 4,6 5 Dela0,51a 4,6
10 4,6-t61 7,4-ig 10 OT 4,6 1o 7,4 10 Dela4,6la7,4
Fiistgdz A © 80/125-6s fliggdleges JlbivoBast Tip OT’DKe;Z[f lgMOXOHa 4 Obturator | Lungime maxima a tubulaturii
szétvilaszto cs6 hosszabbitoja 3aCTIOHKA P de fum ?80/125 verticala
@ 80/125 BepTHKATbHOE
3 0-t6l 5,4-ig 3 OT0po54 3 Dela0la5,4
5 5,4-t6l 9,5-ig 5 OT 5,4 10 9,5 5 Dela5/41a9,5
10 9,5-t0l 12,2-ig 10 OT 9,5 no 12,2 10 Dela9,5la 12,2
* Ezek a maximadlis hossz értékek 1 m fiistelvezetd | * Jlannvie 3Hauenus maxcumanviozo npomaxenus | * Aceste valori de lungime maximd sunt conside-
csovet, mig a fennmarado hosszt égéslevegd elemre CHUMAOMLCSA ¢ 1 Memmpom 0biMox00a U 0CMABUAACA rate cu 1 metru de tub in evacuare si restul in
szdmitjdk OMAUHA, OMHOCUMCS K BCACHIBAHUIO. aspiratie.
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Regulagdes parcializador de fumos 28 kW.

Regulacja oddzielacza spalin

Regulace kourové Skrtici klapky

Zeus 28 kW. Zeus 28 kW.
Parcializador Extensao em metros Oddzielacz Dlugo$é¢ przewodu poziomego Koufovd ProdlouZeni horizontdlniho
de fumos conduta spalin w metrach Skrtici Klapka potrubi o primeéru 60/100 v
 60/100 horizontal P ? 60/100 P metrech
3 De0a0,5 3 W zakresie od 0 do 0,5 3 0d0do0,5
5 De0,5a2 5 W zakresie od 0,5 do 2 5 0d 0,5do 2
10 De2a3 10 W zakresie od 2 do 3 10 0Od2do3
Parcializador Extensdo (eim metros Oddzielacz Dlugos¢ przewodu pio- Koutovd Prod{)o,uzemo vertikdlntho
de fumos conduta spalin nowego w metrac Skrtici Klapka potrubi o priméru 60/100
9 60/100 vertical 60/100 v metrech
3 De0a22 3 W zakresie od 0 do 2,2 3 0d0do2,2
5 De22a3,7 5 W zakresie od 2,2 do 3,7 5 0d2,2do 3,7
10 De3,7a5,7 10 W zakresie od 3,7 do 5,7 10 0d 3,7do 5,7
*Extensao em metros * Iy . " T 4
Parcializador conduta Oddzielacz Dlugos¢ prtZeW}(l) dudPOZIO_ Koutova ,Emdkt)uzﬁ nl hOI;IZOvntalg—O
de fumos @ 80 horizontal spalin | B ankami 80 | | [ Sketictkapka [0 B Dy
com duas curvas v Yoy
3 De0a2 3 W zakresie od 0 do 2 3 0d0do2
5 De2a2l 5 W zakresie od 2 do 21 5 0d2do21
7 De2la35 7 W zakresie od 21 do 35 7 0d 21 do 35
*Extensao em metros « Iy . . s
Parcializador conduta Oddicacy |, - OMEOCpriewod, Koufovi p%rtgg{ggzggé vertikdtniho
de fumos @ 80 vertical spalin gkrtici klapka
sem curvas kolanek @ 80 ohybu v metrech
3 De0a6 3 W zakresie od 0 do 6 3 0d0do6
5 De 6a25 5 W zakresie od 6 do 25 5 0d 6 do 25
7 De 25240 7 W zakresie od 25 do 40 7 0d 25 do 40
Parcializador Extensdo em metros Oddzielacz, | Plugos¢ w metrach przewo- Koutov4 | Prodlouzent horizontalniho
de fumos conduta spalin du £ozmmego tkrtici Klapka | POtrubf o priméru 80/125
@ 80/125 horizontal P 80/125 P v metrech
3 De0a0,5 3 W zakresie od 0 do 0,5 3 0d0do0,5
5 De 0,5a4,6 5 W zakresie od 0,5 do 4,6 5 0d0,5do 4,6
10 De4,6a10,1 10 W zakresie od 4,6 do 10,1 10 0d 4,6 do 10,1
- Extensao em metros : ‘o . Vertikélni o nékolik metrti
Pacdor | PG Oddidcr | Dggscametnchprieno-| | | Koutor | ¥ Fodlouiens vubice 0
O 80/125 vertical P 8 80/125
3 De0ab5,4 3 W zakresie od 0 do 5,4 3 0d0do54
5 De5,4a9,5 5 W zakresie od 5,4 do 9,5 5 0d 5,4do9,5
10 De9,5a15,0 10 W zakresie od 9,5 do 15,0 10 0d 9,5 do 15,0

*  Estes valores de comprimento mdximo de extensdo
concernem 1 metro de tubo de evacuagdo e o resto
de aspiragdo.

* Powyzsze wartosci maksymalnej dlugosci dotyczg
1 metrowego przewodu spustowego a pozostata
dlugos¢ przewodu zasysajgcego.
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* Tyto hodnoty maximdlniho prodlouzeni jsou
uvazovdny na 1 metr potrubi vyfukového a zbytek
potrubi nasavaciho.
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Zeus 28 kW szétvalaszto szabalyozasa. PerynmupoBaHite bIMOBOIT 3aCTOHKI Reglaje obturator de fum
Zeus 28 kW. Zeus 28 kW.
Fistgaz , (.MO/ 109mm—e§ . TpiMoBas [Iporsuxene apivoxopa B Obturator Lungime maxima a tubulaturii
ot . vizszintes cs6 hosszisaga MeTpax . <
szétvalaszto 3aC/TOHKa de fum ?60/100 orizontala
m-ben @ 60/100 ropnsoHTaIBHOE
3 0-t61 0,5-ig 3 OT 0 1o 0,5 3 Dela0la0,5
5 0,5-tol 2-ig 5 OT 0,5 102 5 Dela0,51a2
10 2-t0l 3-ig 10 OT2p03 10 Dela2la3
Flistgaz fii 6?66%/8138%%1(1)15-58281'1 sioa JlbrvoBast Hpom)l(e;gg JJ;;IMOXOM B Obturator | Lungime maximd a tubulaturii
szétvalaszto 880I€8 8 3aCTTOHKA p de fum 060/100 verticala
m-ben @ 60/100 BepTHKaNBHOE
3 0-t6l 2,2-ig 3 OT 002,22 3 Dela0la2,2
5 2,2-t61 3,7-ig 5 OT 2,2 10 3,7 5 Dela2,21a3,7
10 3,7-t61 5,7-ig 10 OT 3,7 no 5,7 10 Dela3,71a5,7
. M « *[IpoTsbKeHMe IBIMOXOfIA B * . -
Filstgdz @SOmm—"es.Vlzszmtes csO TTbivoBas MeTpax Obturator Lungime maxim3 a tubu-
szétvalaszto ket konyokldommal hos- 3aC/IOHKA @ 80 ropusoHTaNIBHOE C de fum laturii
szusaga m-ben P 80 orizontali cu doud coturi
ABYMsI 3arnbamu
3 0-tol 2-ig 3 OT 0 1o 2 3 Dela0la2
5 2-t0l 21-ig 5 OT 2o 21 5 Dela2la2l
7 21-tol 35-ig 7 OT 21 o 35 7 Dela211la35
- P *[Ipotsoxenne AbIMOXOA B * : i B
Fiistgdz 080mm-es vizszintes ¢s6 JlpivoBast MeTpax Obturator Lungime maximé a tubu
sétvalaszto | konydkidom nélkiil hos- ” 080 6 de fum laturii
szétvalaszto szlisdga m-ben 3aC/IOHKa BepTHKanbHOE Ge3 080 verticali firi coturi
3arn6os
3 0-tol 6-ig 3 OT 0o 6 3 Dela0la6
5 6-t0l 25-ig 5 OT 6 mo 25 5 Dela6la25
7 25-t6l 40-ig 7 OT 25 o 40 7 Dela 251a 40
Fiistgdz ?¥80/125 mm-es vizszintes TTbIvMoBast TIposxene ABIMOXO B Obturator | Lungime maxima a tubulaturii
szétvélasztd cs8 hossztisdga m-ben 3ac7I0HKa MeTpax de fum ©80/125 orizontala
@ 80/125 ropusoHTaNbHOE
3 0-t61 0,5-ig 3 OT 0700,5 3 Dela0la0,5
5 0,5-t6l 4,6-ig 5 0T 0,5 110 4,6 5 Dela0,51a 4,6
10 4,6-t61 10,1-ig 10 OT 4,6 10 10,1 10 Dela4,61a 10,1
Fiistgaz A © 80/125-6s fliggdleges TlbivoBast Tporsierine fpiMoxofia B Obturator | Lungime maxima a tubulaturii
szétvélaszto cs8 hosszabbitoja 3aCTIOHKa MeTpag de fum 080/125 verticala
O 80/125 BepTUKAIbHOE
3 0-t6l 5,4-ig 3 OT 0o 5,4 3 DelaOla54
5 5,4-t6l 9,5-ig 5 OT 5,4 10 9,5 5 Dela5,41a9,5
10 9,5-tdl 15,0-ig 10 OT 9,5 10 15,0 10 Dela9,51a 15,0
* Ezek a maximdlis hossz értékek 1 m fiistelvezetd | * Jlannvie suavenus maxcumanvoeo npomsicenus | * Aceste valori de lungime maxima sunt conside-
csovet, mig a fennmarado hosszt égéslevegs elemre CHUMAOMbCS ¢ 1 Memmpom 0vimMox00a U 0CMABUAACA rate cu 1 metru de tub in evacuare si restul in
szdmz'tja'k ONAUHA, OMHOCUMCA K BCACHIBAHUIO. aspiratie.
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Kit horizontal de aspiragio - evacuagio ©60/100.
Montagem kit (Fig.1-15): instale a curva do flange
(2) no furo central da caldeirainterpondo a junta
(1) e em seguida aperte com os parafusosincluidos
no kit. Insira o tubo terminal (3) com o lado macho
(liso) no lado fémea (com vedantes labiais) da curva
(2) até o batente, certificando-se de ja haver inserido
tanto o anel interno quanto o externo para garantir
a vedagdo e jungdo conforme dos elementos que
compdem o Kkit.

NOTA: Se a caldeira for instalada em zonas que
podem atingir temperaturas muito severas, estd
disponivel um kit especial anti-gelo que pode ser
instalado em alternativa ao standard.

« Junta de acoplamento de tubos de extensao e
cotovelos concéntricos 60/100. Para instalar
eventuais extensdes ou outros elementos ao siste-
ma de evacuagdo do fumo, proceda da seguinte
maneira: insira o tubo ou o cotovelo concéntrico
com o lado macho (liso) no lado fémea (com
vedantes labiais) do elemento precedentemente
instalado até o batente para garantir a vedagao
e jungdo conforme dos elementos.

O kit horizontal @ 60/10 de aspiragao-evacuagio
pode ser instalado com saida posterior, lateral
direita, lateral esquerda e anterior.

» Aplicagdo com saida posterior (Fig. 1-16).0
comprimento do tubo de 970 mm permite atra-
versar um parte com espessura maxima de 685
mm. Normalmente é imprescindivel encurtar o
terminal. Para determinar a medida some estes
valores: Espessura parte + ponta interior + ponta
exterior. As pontas minimas indispenséaveis estao
indicadas na figura.

o Aplicagdo com saida lateral (Fig. 1-17); utili-
zando unicamente o kit horizontal aspiragao-
evacuagao, sem os respectivos prolongamentos,
a distdncia maxima entre o eixo vertical de
evacuagao e a parede exterior é de 905 mm.

« Prolongamentos para kit horizontal. O kit
horizontal de aspiragio-evacuagao. Esta confi-
guragdo corresponde a um factor de resisténcia
igual a 100. Nestes casos e necessario pedir os
respectivos prolongamentos.

Conexao com 1 prolongamento (Fig. 1-18). Max
distancia entre eixo vertical da caldeira e parede
exterior: 1855mm.

Conexao com 2 prolongamentos (Fig. 1-19). Max
distancia entre eixo vertical da caldeira e parede
exterior: 2805mm.

O kit compreende(Fig. 1-15):

N°I - Junta de retengdo (1)

N°I - Curva de 900 concéntrica (2)

N°I - Tubo concé ntrico aspir./ descarga @60/100
(3)

N°1 - Anel interno (4)

Poziomy zestaw doprowadzajaco-spustowy @
60/100. Montaz zestawu (Rys. 1-15) : zainstalowa¢
ksztaltke rurkows z kotnierzem (2) w otworze cen-
tralnym kotta wraz z uszczelka (1) i wlozy¢ $ruby z
zestawu. Podlgczy¢ przewdd z koncowka (3) strong
meska (gladka) do strony zenskiej ksztattownika
rurowego (2) (z uszczelkami) i docisng¢. Podtaczy¢
koncoéwke strong meska (gladka) do strony zenskiej
kolanka (2) (z uszczelkami), docisna¢, i sprawdzajac,
czy wlozona zostala juz odpowiednia rozeta
wewnetrzna i zewnetrzna. W ten sposob zapewnia
sie szczelnos¢ elementéw skladowych zestawu.

N.B.: jezeli kociot bedzie instalowany w strefach, w
ktérych temperatura moze osiggngc bardzo niskie
wartosci w miejsce standardowego zestawu mozna
zamontowaé zestaw zapobiegajgcy zamarzaniu.

« Podlaczenie do zlacza rur przedtuzajacych
oraz kolanek koncentrycznych @ 60/100. Aby
podtaczy¢ ewentualne przedtuzacze do zlaczki z
innymi elementami instalacji kominowej, nalezy
wykona¢ co nastepuje: ztaczy¢ rure koncentryczng
lub kolanko koncentryczne strong meska (gladka)
ze strong zensky (z uszczelky ) elementu uprze-
dnio zainstalowanego i docisnigtego do korca.
W ten sposob mozna zapewni¢ szczelnos¢ i
poprawnos$¢ polaczenia elementow.

Zestaw poziomy @ 60/100 doprowadzajaco-spu-
stowy moze by¢ zainstalowany wyjéciem przednim,
bocznym prawym, bocznym lewym lub tylnym

o Zastosowanie wyjscia tylnego (Rys. 1-16). Diugos¢
rury wynoszaca 970 mm pozwala na przejscie przez
$ciane o maksymalnej grubosci 770 mm. azwyczaj,
konieczne bedzie skrdcenie koncéwki. Okresli¢
wymiar dodajac nastepujace wartosci Grubos¢
$ciany + dtugos¢ poza Sciang wewnatrz + dtugos¢
poza $ciang na zewnatrz. Minimalna diugo$¢
wychodzaca ze $ciany podana jest na rysunku.

o Zastosowanie zestawu z wyjSciem bocznym (Rys.
1-17); Zastosowanie jedynie poziomego zestawu
doprowadzajaco-spustowego, bez pecjalnych przedtuzek,
pozwala na przejécie przez sciang o grubosci 905.

o Przedluzacze dla zestawu poziomego. Poziomy
zestaw doprowadzajaco-spustowy @ 60/100 mozna
przediuza¢ do maksymalnego rozmiaru 3000 mm
w poziomie, wliczajac w to kratke na wyjsciu i
wylaczajac rurowy ksztattownik koncentryczny
na wyjsciu z kotta. Konfiguracja taka posiada
wspotczynnik oporu rowny 100. W takich przypa-
dkach nalezy zaméwi¢ specjale przedtuzacze.

Podtgczenie z przedtuzaczem nr 1 (Rys. 1-18).
Maksymalna odleglo$¢ migdzy osig pionowa
kotta a zewnetrzng $ciang wynosi 1855 mm

Podlgczenie z 2 przedluzaczami (Rys. 1-19).
Maksymalna odleglo$¢ miedzy osig pionowa
kotla a zewnetrzng sciang wynosi 2805 mm

Zestaw obejmuje (Rys. 1-15):

Horizontalni nasavaci souprava - odvod @ 60/100.
Montéz soupravy (Obr. 1-15) koncentricky ohyb s
prirubou (2) insta-lujte na stfedni otvor kotle, mezi
oba prvky vlozte tésnéni (1) a utdhnéte pomoci
$roubui ze soupravy. Koncovou trubku (3) zasurite az
na doraz vnitfni stranou (hladkou) do vnéjsi strany
(s okrajovou obrubou) ohybu (2). Nezapomerite
piedtim navléknout odpovidajici vnitini a vnéjsi
rizici. Timto zptisobem dosdhnete dokonale
tésného spojenti jed—notlivych ¢asti soupravy.

Pozndmka: Pokud mdte v timyslu instalovat kotel
v mistech, kde teplota klesd na extrémni hodnoty, je
k dispozici zvldstni protimrazovd souprava, kterou
je mozné instalovat jako alternativu k standardni
souprave.

o Spojeni koncentrickych trubek nebo
prodluzovacich ¢asti a kolen @ 60/100 pomoci
spojky. Pfi instalaci ptipadnych prodluzovacich
¢asti k dal$im ¢astem koutového systému po-
moci spojky je tieba postupovat nasledujicim
zptisobem: koncentrickou trubku nebo kon-
centrické koleno zasurite az na doraz vnitini
stranou (hladkou) do vnéjsi strany jiz instalo-
vané soucasti (s okrajovou obrubou). Timto
zpusobem dosdhnete dokonale tésného spojent
jednotlivych ¢asti soupravy.

Horizontalni soupravu o praméru 60/100 pro
nasavani a vyfuk je mozné instalovat s vystupem
vzadu, napravo, nalevo nebo vepredu.

« Pouzitis vystupem vzadu (Obr. 1-16). Délka roury
970 mm umoznuje priichod sténou o maximalni
tloustce 685 mm. Bézné byva potieba zkratit kon-
covou ¢ast. Délku stanovte sou¢tem nasledujicich
hodnot: Tloustka stény + vnitfni vycnélek +
venkovni vy¢nélek. Minimalni nezbytna délka
vy¢nélkd je uvedena na obrazku.

o Pouziti s postrannim vystupem (Obr. 1-17); Po-
moci jedné horizontalni soupravy pro nasavani
a vyfuk bez ptislusnych prodluzovacich dila
je maximalni vzdalenost mezi vertikdlni osou
vyvodu a venkovni sténou je 905 mm.

« Prodluzovaci dily pro horizontalni soupravu.
Horizontaln{ nasavaci a vyfukovou soupravu o
praméru 60/100 je mozné prodlouZit az na ma-
ximalni délku 3000 mm horizontalné véetné kon-
cového ro$tu a mimo koncentrického kolena na
vystupu z kotle. Tato konfigurace odpovida odpo-
rovému faktoru o hodnoté 100. V téchto pripadech
je nutné si objednat ptislusné prodluzovaci kusy.

Pfipojeni pomoci jednoho prodluzovaciho dilu
(Obr. 1-18). Maximélni vzdalenost mezi vertikal-
ni osou kotle a venkovni sténou je 1855 mm.

Ptipojeni se dvéma prodluzovacimi dily (Obr.
1-19). Maximalni vzdalenost mezi vertikdlni osou
kotle a venkovni sténou je 2805 mm.

Souprava obsahuje (Obr. 1-15):

N°I - Anel externo (5) Nr1- Uszczelke (1) 1 kus- Tésnéni (1)
Nr1- Ksztaltke koncentryczng 90° (2) 1 kus-  Koncentrické koleno 90° (2)
Nr1- Przewéd koncentryczny dopr./spust. 1 kus-  Koncentrickd nasdvaci/vyfukovd roura
?60/100 (3) 60/100 (3)
Nr1- Rozete wewnetrzng bialg (4) Lkus-  Bild vnitini riZice (4)
Nr1- Rozete zewnetrzng szarg (5) I kus-  Sedd vnéjsi riizice (5)
C12 C12
1035
815 220
Max.685
130
1-15 1-16
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Vizszintes @60/100mm-es égéslevegd —fiistgaz
rendszer szerelési készlet. Felszerelés (1-5. dbra):
Csatlakoztassuk a peremes konyokét (2) a tomités
(1) kozbeiktatadsaval a kazan hossztengelyéhez ko-
zelebbi csatlakoz csonkra és rogzitsiik a mellékelt
csavarokkal. Csatlakoztassuk a ©@60/100mm-es
végelem (3) megfelelé (sima) végét a konyok (2)
tokrészébe titkozésig. El6z6leg ne felejtsiik el
felhelyezni a kiils6 és belsé takarordzsét. Ily modon
biztositjuk az elemek megfelel§ illeszkedését és a
rendszer gaztomorségét.

Megj.: amennyiben a kazant olyan helyre tele-
pitjiik, ahol a hémérséklet nagyon alacsony lehet,
a normal fagydasallo készlet helyett a kiilonlegeset
szerelje fel.

o ©60/100mm-es koncentrikus toldé cséelemek
és konyokok csatlakoztatasa. Esetleges toldo
elemeknek a kéményrendszerhez vald csa-
tlakoztatdsa esetén a kovetkezéképpen kell
eljarni: csatlakoztassuk a koncentrikus cs6 vagy
konyok megfelel$ (sima) végét a mar felszerelt
utolsd elem tokrészébe (tomitdgytirii kozbeik-
tatasaval) titkozésig. Ily modon biztositjuk az
elemek megfeleld illeszkedését és a rendszer
gaztomorségeét.

Az @60/100mm-es szerelési készlet felszerelhetd

hatso, jobb oldali, bal oldali és eliilsd kivezetéssel.

o Felszerelés hitso kivezetéssel (1-16. abra). A 970
mm-es csé hossza lehet6vé tesz egy maximum
685 mm-es vastagsdgu falon torténd atvezetést.
Normalis esetben elkeriilhetetlen lesz a végelem
leroviditése. A méret meghatérozasahoz adja
ossze a kovetkezd értékeket: Fal vastagsiga +
belsé talnyulas + kiilsé talnyulds. A minimalis
talnyulas az abran lathato.

o Felszerelés oldalso kivezetéssel (1-17. dbra).
Kizarolag a vizszintes égéslevegd / fiistgiz kész-
let, toldd elemek nélkiil torténd felhasznalasaval
a fiistelvezetés fiiggbleges tengelye és a kiilsé fal
kozoétti maximalis tavolsag 905 mm.

o Toldé elemek vizszintes készlethez. A @ 60/100
mm-es égésleveg / fiistgdz vizszintes készletet
maximum 3000 mm-rel lehet vizszintesen
megtoldani, beleértve a racsos végelemet, de nem
a kazanbdl kivezet6 koncentrikus konyokido-
mot. Ez a kiépités megfelel egy 100-as aramlasi
ellendllds tényezonek. Azilyen esetekben az erre
a célra szolgalo toldalék idomokat igényelni
kell.

Csatlakozas 1 db toldalék idommal (1-18. dbra).
A kazén figgoleges tengelye és a kiilsé fal kozotti
maximalis tavolsag 1855 mm.
Csatlakozas 2 db toldalék idommal (1-19. dbra).
A kazan figgo6leges tengelye és a kiils6 fal kozotti
maximalis tavolsag 2805 mm.

A készlet tartalma (1-15. dbra):

TopusonTanbHbIi KOMIVIEKT BCAChIBAHMA U IbIMOYATIEHUS
060/100. Ycraroska kommiekta (Viur. 1-15): ycraHOBHTS
13ru6 ¢ ranueM (2) Ha LieHTpaIbHOM oTBepcTI Goiiiepa
BCTAB/IAA CalbHIK(1) ¥ 3aKPYTUTD BUHTAMH, BXOJALIMI
B KoMmtekT. ITogkmounts Tpy6y BeiBOR (3) r1ajKoit
croponsl (“mama”), B ropnosuHy (“Mama”) msrnba (2) 5o
yropa, yOe:K/IasAch B TOM YTO COOTBETCTBYIOMsAA BHIIHSAS It
BHYTPEHHSIs LIAIT0BI y)Ke BBEJIEHDI, TPI 9TOM JOCTUTAETCS
COETIVHEHIIE 3IEMEHTOB, BXOJAIINX B COCTAB KOMIIIEKTA, I
HEOOXOIMOE YIUTOTHEHIE.

ITpumenanue: ecru Goiinep ycmaHosneH 6 mMaxoii 30He, 6
KOMOPOIl MeMnepamypa Moxem 00CHuU4b O4eHb HUIKUX
3HAveHUll, 8 HATUMUE UMEeIMCS CNeyUanbHblil KoMniexm
AHMU3AMOPO3KY  KOMOPbILL MoNcem Obimb YCIMAHOBTIEH KaK
ATIMEPHAMUBA CIAHOAPTIHOMY.

o+ CoenuHeHne cuenieHneM Tpyb Winm Hacajox u
KOHIeHTpraeckux komeH @60/100. Jlna ycraHoBKu
HACAZIOK METOJOM CLEIICHIS Ha PYTHe S/IeMEHTHI
BBIX/IONHOI CHCTEMBI , He0OOXOAMMO IIPON3BECTI
crepytoue onepawytu: CoelleHNTb KOHIIEHTPUYeCKyio
TPYOy MM KOHIIEHTPUYECKOE KOMEHO C ITafKOlt
cropoHoit (“mama”) , B ropnosuHy (‘Mama”) Ha
TIPeBAPUTEIILHO YCTAHOB/IHHDII 3/71eMEHT J10 YTIOpa, ITpi
3TOM JIOCTUTAETCS COEMHEHIIE STIEMEHTOB, BXOJIALINX B
COCTaB KOMIUIEKTa, ¥ HeOOXOIMOE YIUIOTHEHIE.

Topusonranbubiit Kommnekr @ 60/100 BcacriBanms/
ZILIMOYZIATIEHMA MOKET OBITh YCTAHOB/IEH C Pa3TMIHbIM
THTIOM BBIXOJIA: 33/JHIM, ITPABBIM OOKOBBIM, /IEBBIM GOKOBBIM
VI TIEPETHIM.

o Coepuuenye ¢ saguuM BbixogioM (V. 1-16). Tpy6a
WmHOKW 970 MM I03BOMAET IIEpEMeIlieHIe Yepes CTeHy
C MaKCMMasbHOI TommuHoi 685 Mm. Yaaie Bcero,
HEOOXOMMO COKpATUTh BBIBO. BhIanciits pasmep,
CYMMUPYS CTIefTylol[ye 3HAYCHWS: TOTIIIHA CTeHbI +
BHYTPEHHs1A BBICTYII + BHEIIHLi1 BbICTYIL. HeoOxopmmble
MIHIMMA/IHBIE BBICTYTIB YKa3aHHbI Ha MIITIOCTPAIIMIL

o Coemprenye c 60xoBbIM BbrxogoM (V. 1-17); Vicriomb3ys
TONBKO TOPYM3OHTA/IbHBII KOMIUIEKT BCACBIBAHILS/
JBIMOYaNeHs, 6e3 COOTBETCTBYIONNX HACAOK,
MaKCHMa/IbHOE PACTOAHIE MEXK/TY MeXK/Ty BepTIKA/IbHOI
0CbI0 BBIBOJIA 11 BHEIleHeit cTeHolt paBHAeTcA 905 MM.

o Hacagkm fima ropusoHTanbHOTO KOMIIZIEKTA.
Topu3oHTaTbHDIIT KOMIUIEKT BCAChIBAHMA/IbIMOY/Ia/TeH A
@ 60/100 moxet GbITH YIeHEH 110 00 MaKcumanbHozo
3sHauerus 3000 mm, BKIOYas PEIIETYATHI BHIXO U He
YUNTBIBAs KOHLIEHTPHYECKII BBIXOJHBIT M3rHO0. [laHHast
KOH(UIYPALIs COOTBETCTBYeT (haKTOpy CONPATUBIIEHIS
pasxomy 100. Bamvx crryyasx HEOOXOIMO II0ATh 3AMPOC
Ha COOTBETCTBYIOLIIE HACA/IKL.

Coepuuenne ¢ Inacopkoit (V. 1-18). Maxc. Pacrosuue
MEX]Iy BePTUKA/IbHOI OChI0 KOT/Ia 1 BHEIIHEN CTeHOl
paBHAeTCA 1855 MM.

Coemnenyie ¢ 2 nacapkamn (V. 1-19). Maxc. Pactosune
MEX/Ty BePTUKATbHOI OCbIO KOT/IA 1 BHEIIHEI CTeHON
pasrsercs 2805.

Komnnxm exniouam 6 ce6s (Vnn. 1-15):

Kit orizontal de aspirare - evacuare ¥60/100.
Montarea kitului Fig. (1-15): instalati cotul cu flangd
(2) pe orificiul central al camerei etange, utilizand
pentru etansarea acesteia garnitura (1). Strdngeti
apoi flanga cu ajutorul suruburilor prezente in
kit. Introduceti pana la capit tubul terminal (3)
cu partea fatd (neteda) in partea mamd (cu garni-
turi pe margine) a cotului (2). Asigurati-va ca ati
introdus in prealabil rozetele de etansare pentru
interior §i exterior, in acest mod obtindndu-se
etansarea §i jonctiunea corectd a elementelor care
compun kitul.

NB: Pentru cazul in care centrala se instaleazd
in zone unde se pot inregistra temperaturi foarte
scdzute, este disponibil optional un kit terminal anti-
inghet care se poate instala in locul celui standard.

« Asamblare prin mufare a tuburilor de prelungire
sia coturilor coaxiale @60/100. Pentru a instala
eventualele prelungiri prin mufare cu celelalte
elemente ale sistemului de tubulaturi, procedati
dupd cum urmeaza: introduceti pana la capat
tubul sau cotul cu capitul taté (neted) in capatul
mamd (cu garnituri pe interior) al elementului
instalat anterior. In acest mod se va obtine
imbinarea §i etangarea corecta a elementelor ce
compun kitul.

Kitul orizontal @60/100 de aspirare-evacuare poate
fi instalat cu iesire posterioara, laterala dreapta,
laterald stanga sau anterioara.

o Aplicatie cu iesire posterioara (Fig. 1-16). Lun-
gimea tubului de 970 mm permite traversarea
unui perete cu grosime maxima 685 mm. In mod
normal va fi necesar si se scurteze terminalul.
Determinati masura insumand aceste valori:
Grosime perete + lungime interna + lungime
externd. Lungimile minime interne/externe sunt
prezentate in figura de mai jos.

o Aplicatie cu iesire laterala (Fig. 1-17). Utilizand
numai kitul orizontal de aspirare-evacuare, fira
prelungirile speciale, distanta maxima dintre axa
verticald de evacuare si marginea exterioara a
peretelui este de 905mm.

« Prelungiri pentru kitul orizontal. Kitul orizontal
de aspirare-evacuare cu @60/100 poate fi pre-
lungit pana la o dimensiune de maxim 3.000 mm
orizontali, inclusiv terminalul previzut cu grild
si exclusiv cotul coaxial de la iegirea centralei.
Aceastd configuratie corespunde unui factor
de rezistentd egal cu 100. In aceste cazuri este
necesara utilizarea prelungirilor suplimentare.

Racordare cu 1 tub de prelungire (Fig. 1-18).
Distanta maxima dintre axa verticald a racordu-
lui de evacuare si marginea exterioara a peretelui
este de 1.855 mm.

Racord cu 2 tuburi de prelungire (Fig. 1-19).
Distanta maxima dintre axa verticald a racordu-
lui de evacuare si marginea exterioara a peretelui
este de 2.805 mm.

1db-  tomitégyiirii (1) NI - Camvrux (1) , ) . )
1db - koncentrikus 90°-os konydk (2) N°I - Konuenmpuueckuti uszu6 90° (2) K1t114l estchomp " 5im (vezi Fig. 1-15):
1db- @60/100mm-es koncentrikus csé (3) N°I - Kouuenmpuueckas mpy6a ecac./0bimoyoaneHust 5 ] Catrmt pra 190°
égéslevegd / fiistelvezetés ?60/100 (3) 3 ] Tob coaxia L aspirare/ 060/100
1db - bels6 takarorézsa (4)fehér N°I - Buympennss benast watioa (4) 4 \ RM anxll;, aspirare/evacuare
1db - kiilsé takarérozsa (5) sziirke N°I - Buewnsas cepas wiatioa (5) - Rozeta alva interioara
5 - Rozetd gri exterioard
e N
c12 Max.1870 c1z
950 790 130
1035 Q0
SRS gE===—x =
Max.1855
1-18
Max.2820 c1z
950 950 i 790  , |_130
: T T
130 905 LJH — - — =
1-17 Max.2805 J‘ 1-19
J
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Kit horizontal de aspiragio - evacuagiao @ 80/125.
Montagem kit (Fig. 1-20): instale a curva com
flange (2) no furo central da caldeira interpondo
a junta (1) e em seguida aperte com os parafusos
incluidos no kit. Monte o adaptador (3) com o lado
macho (liso), no lado fémea da curva (2) (com os
vedantes labiais) até o batente. Insira o terminal
concéntrico @ 80/125 (4) com o lado macho (liso)
no lado fémea do adaptador (3) (com vedantes
labiais), até o batente, certificando-se de haver
inserido tanto o anel interno quanto o externo, para
garantir a vedagio e jungio conforme dos elementos
que compdem o kit.

« Junta de acoplamento de tubos de extensao e
cotovelos concéntricos @ 80/125. Para instalar
eventuais extensdes ou outros elementos ao siste-
ma de evacuagdo de fumo, proceda da seguinte
maneira: insira o tubo ou o cotovelo concéntrico
com o lado macho (liso) no lado fémea (com
vedantes labiais) do elemento precedentemente
instalado até o batente para garantir a vedagio
e jungdo conforme dos elementos.

Atengio: quando for necessario encurtar o terminal
de evacuagio e/ou o tubo de extensdo concéntrico,
considere que o conduto interno deverd sempre
estender-se de 5 mm. em relacdo ao conduto
externo.

Normalmente o kit horizontal @ 80/125 de aspi-
ragdo/ evacuagio ¢ utilizado nos casos em que for
preciso haver uma extensao muito comprida. O kit
@ 80/125 pode ser instalado com a saida posterior,
lateral direita, lateral esquerda e anterior.

« Extensdes para kit horizontal. O kit horizontal
de aspiragao/evacuagao @ 80/125 pode ser au-
mentado atéa medida méxima de 7300 mm. no
sentido horizontal, incluindo o terminal grelha-
do mas excluindo a curva concéntrica de saida
da caldeira e o adaptador @ 60/100 in @ 80/125
(Fig. 1-2-1). Tal configuragio corresponde a
um factor de resisténcia igual a 100. Neste caso
¢ preciso utilizar uma extensao especial.

N.B.: durante a instalacdo dos condutos, é
preciso instalar a cada 3 metros uma bragadeira
fixada a parede.

o Grelha externa. N.B.: por motivos de seguranga,
nio obstrua, nem mesmo momentaneamente, o
terminal de aspiragdo/evacuagio da caldeira.

O kit compreende: (Fig. 1-20)

N°I - Junta de retengdo (1)

N°I - Curva concéntrica @ 60/100 (2)

N°I - Adaptador @ 60/100 per @ 80/125 (3)

N°I - Terminal concéntrico aspir./ descarga @
80/125 (4)

N°I - Anelinterno branco(5)

N°I - Anel externo cinzento (6)

Poziomy zestaw doprowadzajaco-spustowy @
80/125. Montaz zestawu (Rys. 1-20): zainstalowa¢
ksztaltke rurkowg z kolnierzem (2) w otworze
centralnym kotta wraz z uszczelka (1) i wlozy¢
$ruby z zestawu. Podtgczy¢ adapter (3) strong meska
(gtadka) do strony zenskiej ksztattownika rurowego
(2) (z uszczelkami) i docisngé. Podlaczy¢ koncowke
koncentryczng @ 80/125 (4) strong meska (gladka)
do strony zenskiej adaptera (3) (z uszczelkami),
docisna¢, i sprawdzajac, czy wlozona zostala juz
odpowiednia rozeta wewnetrzna i zewnetrzna.
W ten spos6b zapewnia sie szczelno$¢ elementow
sktadowych zestawu.

» Podlaczenie do zlacza rur przedtuzajacych
oraz kolanek koncentrycznych @ 80/125. Aby
podtaczy¢ ewentualne przedtuzacze do ztaczki
z innymi elementami instalacji kominowej,
nalezy wykona¢ co nastepuje: zlaczy¢ rure
koncentryczng lub kolanko koncentryczne
strong meska (gladka) ze strong zenska (z
uszczelka) elementu uprzednio zainstalowanego
i docisnietego do konca. W ten sposéb mozna
zapewnic szczelno$¢ i poprawnos¢ potaczenia
elementow.

Uwaga: w razie koniecznosci skrécenia koncodwki
spustowej oraz lub przediuzacza koncentrycznego,
nalezy uwzglednic fakt, ze przewdd wewnetrzny
powinien zawsze by¢ dluzszy o 5 mm w poréwnaniu
do przewodu zewngtrznego.

Zazwyczaj, poziomy zestaw doprowadzajaco-spu-
stowy @ 80/125 jest stosowany w przypadkach,
gdy istnieje koniecznos¢ posiadania wyjatkowo
dtugich przedtuzaczy. Zestaw @ 80/ 125 moze by¢
zainstalowany poprzez wyjécie przednie, boczne
prawe, boczne lewe oraz tylne.

o Przedluzacze dla zestawu poziomego. Zestaw
poziomy doprowadzajgco-spustowy @ 80/125
mozna przedtuzy¢ do maksymalnego rozmia-
ru 7300 mm w poziomie, wliczajgc kratke na
koncu, lecz wylaczajac ksztattownik rurowy
koncentryczny na wyjsciu z kotla oraz adapter
@ 60/100 na @ 80/125 (patrz rysunek). Konfi-
guracja taka posiada wspofczynnik oporu rowny
100. W takich przypadkach nalezy zamoéwic¢
specjale przedtuzacze.

N.B.: w czasie instalacji przewodow, nalezy
instalowac co 3 metry zacisk wraz z kotkiem.

o Kratka ze wnetrzna. N.B.: w celu zapewnieni a
bezpieczenstwa, nie nalezy zatyka¢, nawet tymc-
zasowo, otworu doprowadzajgco-spustowego
kotta.

Zestaw obejmuje (Rys. 1-20):

Nr1- Uszczelke (1)

Nr1- Ksztaltke koncentryczng @ 60/100(2)

Nr1- Adapter 9060/100 do @ 80/125(3)

Nr1- Przewdd koncentryczny dopr./spust.0)
80/125

Nr1- Rozete wewngtrzng bialg (5)

Nr1- Rozete zewnetrzng szarg (6)

Horizontalni nasav./vyfuk. souprava o priméru
80/125. Montdz soupravy (Obr. 1-20): Instalujte
koleno s obrubou (2) na stredovy otvor kotle,
pficemz mezi né vlozte tésnéni (1), které najdete v
soupravé a utdhnéte ho $rouby, které jsou soucdsti
soupravy. Redukci (3) nasunite na doraz vnitini
stranou (hladkou) do vnéjsi strany kolena (2) (s
tésnénim s obrubou). Koncentricky koncovy kus
o praméru 80/125 (4) zasunite az na doraz vnitfni
stranou (hladkou) do vnéjsi strany (s tésnénim s
obrubou). Nezapomerite pfedtim navléknout odpo-
vidajici vnitini a vnéjsi rtizici. Timto zptisobem
dosahnete dokonale tésného spojeni jedmnotlivych
Casti soupravy.

« Pfipojeni prodluzovacich kust a koncentri-
ckych kolen o priiméru 80/125 pomoci spojek.
Pti instalaci pripadného prodlouzeni pomoci
spojek k dalsim prvkam koutového systému je
treba postupovat nasledovné: Koncentrickou
rouru nebo koleno zasurite az na doraz vnitini
stranou (hladkou) do vnéjsi strany (s obrubovym
tésnénim) drive instalovaného prvku. Timto
zpusobem dosahnete dokonale tésného spojent
jed=motlivych prvki.

Upozornéni: Kdyz je nutné zkratit koncovy
vyfukovy kus a/nebo prodluzovaci koncentrickou
rouru, musi vnitin{ potrubi vy¢nivat vidy o 5 mm
vzhledem k venkovnimu potrubi.

Horizontalni souprava o praméru 80/125 pro
nasavani a vyfuk se bézné pouziva v pripadech, kdy
je tieba pouzit mimotddné dlouhé prodluzovaci
kusy; soupravu s primérem 80/125 je mozné
instalovat s vyvodem vzadu, napravo, nalevo nebo
vepredu.

o Prodluzovaci dily pro horizontélni soupravu.
Horizontalni nasdvaci a vyfukovou soupravu
o priaméru 80/125 je mozné prodlouzit az na
maximalni délku 7 300 mm horizontalné v¢etné
koncového ro$tu a mimo koncentrického kolena
na vystupu z kotle a redukce o praméru 60/100
na pramér 80/125 (Obr. 1-21). Tato konfigurace
odpovida odporovému faktoru o hodnoté 100. V
téchto pripadech je nutné si objednat pfislusné
prodluzovaci kusy.

Poznamka: Pfi instalaci potrubi je nutné kazdé
tfi metry instalovat tahovy pas s hmozdinkou.

« Venkovni rost. Pozndmka: Z bezpec¢nostnich
davodu se doporucuje nezakryvat, a to ani
docasné, koncovy nasav./vyfuk kus kotle.

Souprava obsahuje (Obr. 1-20):

1 kus-  Tésnéni (1)

1 kus-  Koncentrické koleno o priméru 60/100
)

Lkus-  redukce z priiméru 60/100 na priimér
80/125 (3)

1 kus-  Koncentricky koncovy nasdvaci/vyfukovy
dil o prisméru 80/125

1 kus- Bild vnitini riiZice (5)

1 kus-  Sedd vnéjsi ruizice (6)
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Vizszintes @80/125 mm-es égéslevegé -fiistgaz

rendszer szerelési készlet. Felszerelés (1-20. dbra):

Csatlakoztassuk a peremes konyokot (2) a tomités

(1) kozbeiktatasaval a kazan hossztengelyéhez

kozelebbi csatlakozd csonkra, és rogzitsik a mel-

lékelt csavarokkal. Csatlakoztassuk az adapter csé

(3) megfeleld (sima) végét a konyok (2) tokrészébe

utkozésig. Elézéleg ne felejtsiik el felhelyezni a

kiilsd és belsé takarorozsét. Ily médon biztositjuk

az elemek megfelel6 illeszkedését és a rendszer
gaztomorségét.

« () 80/125 mm-es koncentrikus toldé csGelemek
és konyokok csatlakoztatasa. Esetleges toldo
elemeknek a kéményrendszerhez vald csa-
tlakoztatdsa esetén a kovetkezéképpen kell
eljarni: csatlakoztassuk a koncentrikus csé vagy
konyok megfelel$ (sima) végét a mar felszerelt
utolsd elem tokrészébe (tomitdgytrii kozbeik-
tatasaval) titkozésig. Ily modon biztositjuk az
elemek megfeleld illeszkedését és a rendszer
gaztomorségeét.

Figyelem! Ha a koncentrikus fiistcs6 végelemet

és/vagy a koncentrikus toldé elemet réviditeni

sziikséges, figyelembe kell venni, hogy a belsé
csének 5 mm-nyire ki kell allnia a kiils6 cs6hoz
képest. Altaldban a @ 80/125 mm-es vizszintes
készletet azokban az esetekben hasznaljuk, amikor
kiilonlegesen hosszu csGvezetékre van sziikségiink.

A @ 80/125 mm-es vizszintes készlet felszerelhetd

hatsd, jobb oldali, bal oldali és eliilsd kivezetéssel.

« Toldo elemek a vizszintes szerelési készlethez. A
@80/125 mm-es vizszintes égéslevegd - fiistgaz
szerelési készlet vizszintes iranyban legfeljebb
7300 mm-ig hosszabbithaté meg, a tdvolsagba
bele kell szamitani a rdcsos végelemet, mig a
kazan indul6 koncentrikus konyokeleme nem
szamit bele (1-21. dbra). Ennek az dsszedllitdsnak
- maximalis kiépitésnél - az dramlasi ellenéllési
tényezdje 100-nak felel meg. A sziikséges toldo
elemeket kiilon meg kell rendelni.

MEGJEGYZES: A cséelemeket a szerelés sordn 3
méterenként tiplis csébilincesel rogziteni kell.

« Kiils6 racsos végelem. Megj.: biztonsagi okokbol
még ideiglenesen sem szabad soha eltakarni a
kazan égéslevegé / fiistgaz kimenetét.

A készlet tartalma (1-20. dbra):

TopusonTanbHbIi KON/IEKT BCACBIBAHILSA - IHIMOYAATIEHUS
80/125. Ycranoska komriekra (V. 1-20): YeraHoButh
u3ru6 ¢ ¢raniem (2) Ha LEHTPATbHOM OTBEPCTHN
6oitnepa, ycraHaBnuBasA cambHUK (1) u 3aKpyTUTH
Gorramt BXOJAMI B KOMIUIeKT. [Tofikmodnth ajantep
(3) rmajoit croponoit (“mama”), B roprosuuy (“Mama’)
13r16a (2) 750 yiopa. YCTaHOBHTD KOHIIEHTPIYECKIIT BBIBO,
@ 80/125 (4) rrajKoit cropoHoit (“mama”), B TOPIOBUHY
(“mama”) agarrrepa (3) 0 yropa, y6emuThest B TOM, 4TO
BHYTPEHHSIS J BHELIHSLS! Ai0BI yoke ObUIN BBEJIEHDI, TAKIM
06pasom, Oy/ieT IOCTHTHYTa IO/DKHAs HEIPOHNMI[AEMOCTD
¥ COEJIMHEHE IEMEHTOB KOMIUIEKTA.

o CoepyHenue CIieN/IeHNeM HACa oK y/TMHUTeNel!
TPy 11 KOHUeHTpIdeckiX koeH @ 80/125. [l Toro,
4TOObI YCTAHOBUTD METOZIOM CLIETIEHIS HACAKI
YJITICHI/[TCZII/I Ha upyrme 9/IEMEHTBI BBIXJIOMHON
cucTeMbl Goiiniepa TPOM3BECTIE CeYIOLie OTIePALIL:
TIOICOE/ICHITD KOHLIEHTPUYECKYIO TPYGY MM KOTIeHO
DIaJIKoit cTopoHoit (“riama”) B roprouhy (‘Mama”) Ha
TIPE/IBAPUTENILHO YCTAHOBIEHHBII! S7IEMEHT 710 YTIOpa.

BHiMaHe: Korjja He0OXO/MO YKOPOTUTD BBIBOR, I/ Wit
HACY/IKY Y/JIMHITEb KOHLIEHTPUYeCKOil TPYObl, HY)XHO
Y4UTBIBATD YTO BHYTPEHHMI! INIMOXO], IOTDKEH BCET/ja Ha
5 MM BBICTYTIATb OTHOCHTETHHO BHEIIIHETO.

OO6BIYHO TOPU3OHTANBHBI KOMIIeKT @ 80/125
BCACBIBAHIIA/JIbIMOY/Ia/IeHVA UCTIONb3YETCA B TeX CITyyasX,
Korja HeoOXOAMMO Tpou3BecTyt 0C06eHHO HonbiIoe
yImHerne , KoMIvieKT @ 80/125 MoxeT ObITh yCTaHOBIIEH
C 3aJJHUM, TIPaBBIM GOKOBBIM, /I€BBIM GOKOBBIM M/
TIEPENHIM BBIXOZIOM.

« Hacagkn ygnuuureny ans ropusoHTanbHOro
KOMIITeKTa. Jopy3OHTaTbHbII KOMITTEKT BCAChIBAHILS/
meivoypaserst @ 80/125 MoskeT OBITD YiyIeHEH JO 00
MakcumanvHoil senuturbt 7300 MM, BKIIOYAA BKITIOYAA
PeIIETYaThIi BHIXOJ| 1 He yIUThIBaA KOHIIEHT PUYeCKILit
usrub Ha BbIxofie 6oiizepa u agantepa @ 60/100
B0 80/125 (Vinn. 1-21). lanHas kouduryparus
COOTBETCTBYHT (aKTOPY COMpOTHbUIeHNMs paHOMY 100.
B raHHOM CTyyae HeOGXOMMO IIPOM3BECTH 3aTIPOC He
Crierya/bHble HaCajKut yJyIeHITeN.

Hpumeqaneu.: BO BpeMsA YCTAHOBKM JIbIMOXO/A,
HeOéXOHV[MO YCTaHAB/IMBATD Y€PE3 KaXK/IbIE 3 MeTpa
MOHTA)KHBII XOMYTUK C K/TMHBIIIKOM.

o Buemnss pemérka. N.B.: B memsix 6esomacHocTu
PeKOMeHTyeTCsl He 3ar0pOYKIIATh JaKe BPEMEHHO BBIBOJT
JIbIMOY i IeHIs/BcackiBaHute Goiinepa.

Kit orizontal de aspirare-evacuare @80/125.
Montare kit (Fig. 1-20): instalati cotul cu flansa
(2) pe orificiul central al camerei etange utilizand
pentru etansarea acesteia garnitura (1). Strangeti
apoi flanga cu ajutorul suruburilor prezente in kit.
Introduceti pand la capdt adaptorul (3) cu capatul
tatd (netedd), in capatul mamd al cotului (2) (cu gar-
nituri pe margine). Introduceti pana la capét termi-
nalul coaxial cu ©80/125 (4) cu capatul tatd (neted),
in capatul mamd al adaptorului (3) (cu garnituri pe
margine). Asigurati-va cd ati introdus in prealabil
rozetele de etangare pentru interior i exterior, in
acest mod obtinandu-se etansarea si jonctiunea
corecta a elementelor care compun kitul.

« Jonctiune prin mufare a tuburilor de prelungire
si a coturilor coaxiale cu @80/125. Pentru a
instala eventualele prelungiri prin mufare cu
celelalte elemente ale sistemului de tubulaturi
se va proceda dupd cum urmeazi: introduceti
pana la capét tubul sau cotul coaxial cu capatul
tatd (neted), in capitul mamd (cu garnituri pe
margine) al elementului instalat anterior. In acest
mod se va obtine etangarea si jonctiunea corecta
a elementelor.

Atentie: cind este necesard scurtarea terminalului
de evacuare si/sau a tubului de prelungire coaxial,
considerati ca tubul interior trebuie intotdeauna
lasat mai lung cu 5 mm fatd de tubul exterior.

In mod normal kitul orizontal de ©¥80/125 de
aspirare/evacuare este folosit in cazurile in care
este necesard o lungime deosebit de mare. Kitul
de @80/125 poate fi instalat cu iesirea posterioar,
laterald dreapta, laterala stinga si anterioara.

o Prelungiri pentru kitul orizontal. Kitul orizontal
de aspirare/evacuare cu ©80/125 poate fi pre-
lungit pana la o lungime maxima de 7.300 mm
orizontali, inclusiv terminalul prevazut cu grila,
exclusiv cotul coaxial de la iegirea din centrald i
adaptorul de la @60/100 la @80/125 (vezi figura
1-21). Aceastd configuratie corespunde unui
factor de rezistentd egal cu 100. In aceste cazuri
este necesar sa se comande tuburile de prelungire
corespunzatoare.

N.B.: De-a lungul tubulaturii este necesar sa se
instaleze cate un colier de sustinere din 3 in 3
metri.

o Grila exterioard. N.B.: din motive de sigurantd

5 gg ~ ZZZZZZ%Z{% (é) 60/100-as konydk (2) Kozynnexm sxniouaem 6 cebst (Vnn. 1-20): este interzisd obturarea,.chiar si provizorie, a
1db- Q60/100mm @ 80/125 mm-es adapter (3) N°I - Canvrus (1) grilelor de evacuare/aspirare ale terminalului
1db- @ 80/125 mm-es koncentrikus vé gem N°I - Konuenmpuseckuti useu6 @ 60/100 (2) centralei.
égéslevegd / fiistelvezetés * N°I' - Adanmep ( 60/100 ons O 80/125 (3) Kitul este compus din (vezi Fig. 1-20):
Idb- bels§ takarérizsa (5)fehér N°I - Konyenmpuueckuii 661600 6cac./0vimoyoanenus 1 - Garniturd ’ ’
1db - kiilsé takarorézsa (6) sziirke Nl 1?80/125 @ 6 162 (5) 2 - Cot coaxial ©60/100
NI Bzyu’fﬁf’;*fe’”a;’;’j;’ JZ% 3 - Adpator de la 060/100 la (980/125
- DHe P 4 - Terminal coaxial aspirare / evacuare
080/125
5 - Rozetd albd interioard
6 - Rozetd gri exterioard
P
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Kit vertical com telha em aluminio @ 80/125.
Montagem kit (Fig. 1-22): instale o flange concén-
trico (2) no furo central da caldeira interpondo
a junta (1) e de seguida aperte com os parafusos
contidos no kit. Encaixe o adaptador (3) com o lado
macho (liso) no lado fémea do flange concéntrico
(2). Instalagdo da falsa telha em aluminio. Substitua
as telhas existentes pela placa em aluminio (5),
adaptando-a de modo que permita o escoamento
da agua pluvial. Coloque sobre a telha em aluminio
a semi-coroa esférica fixa (7) e introduza o tubo de
aspiracdo/evacuagao (6). Insira o terminal concén-
trico @ 80/125 com o lado macho (6) (liso) no lado
fémea do adaptador (3) (com vedantes labiais), até
o batente, certificando-se de haver inserido o anel
(4) para garantir a vedagao e jungao conforme dos
elementos que compéem o kit.

« Junta de acoplamento de tubos de extensdo e
cotovelos concéntricos. Para instalar eventuais
extensoes ou outros elementos ao sistema de eva-
cuagdo de fumo, proceda da seguinte maneira:
insira o tubo ou o cotovelo concéntrico com o
lado macho (liso) no lado fémea (com vedantes
labiais) do elemento precedentemente instalado
até o batente para garantir a vedagdo e jungao
conforme dos elementos.

Atengao: quando for necessario encurtar o terminal
de evacuagio e/ou o tubo de extensdo concéntrico,
considere que o conduto interno deverd sempre
estender-se de 5 mm. Em rela¢dao ao conduto
externo.

Este terminal especial permite a evacuagdo do fumo
bem como a aspiracdo do ar necessaria a combustao
no sentido vertical.

O kit compreende ( Fig. 1-22):
N°I - Junta de retengdo (1)

N°I - Flange concéntrico fémea (2)

N°I - Adaptador @ 60/100 per @ 80/125 (3)
N°I - Anel (4)

N°I - Telha em aluminio (5)

N°I - Tubo concéntrico aspir./ descarga @

80/125 (6)
N°I - Semi-monocasco fixo (7)
N°I - Semi-coroa mével (8)

Zestaw pionowy z aluminiowym daszkiem O
80/125. Montaz zestawu (Rys. 1-22): zainstalowaé
kolnierz koncentryczny (2) w otworze central-
nym kotla stosujac uszczelke (1) i wlozy¢ sruby
z zestawu. Podlgczy¢ adapter (3) strong meska
(gladka) do strony zenskiej kotnierza koncentrycz-
nego (2). Montaz pozornego daszku aluminiowe-
go. Wymieni¢ plytki aluminiowe w daszku (5),
ukladajac je tak, aby pozwoli¢ na odplyw wody
deszczowej. Na daszku umiesci¢ na stale zamo-
cowany polprofil (7) i wlozy¢ rure doprowadzajaco-
spustowy (6). Podlaczy¢ koncentryczng koncowke
© 80/125 meska strong (6) (gladka) do zenskiej
strony adaptera (3) (z uszczelka), docisnac,
sprawdzajac, czy wlozona zostala rozeta (4). W ten
sposob mozna zapewni¢ szczelno$¢ i prawidfowe
polaczenie elementéw skladowych zestawu.

Podlgczenie do zlacza rur przedtuzajacych oraz
kolanek koncentrycznych. Aby podltaczy¢ ewen-
tualne przedtuzacze do ztaczki z innymi elementami
instalacji kominowej, nalezy wykona¢ co nastepuje:
ztyczy¢ rure koncentryczng lub kolanko koncen-
tryczne strong meska (gltadka) ze strong zenska (z
uszczelka) elementu uprzednio zainstalowanego
i doci$nietego do konca. W ten sposéb mozna
zapewnic¢ szczelno$¢ i poprawnos¢ polaczenia
elementow.

Uwaga: w razie koniecznosci skrécenia koncodwki
spustowej oraz lub przediuzacza koncentrycznego,
nalezy uwzglednic fakt, ze przewdd wewnetrzny
powinien zawsze by¢ dluzszy o 5 mm w poréwnaniu
do przewodu zewngtrznego.

Takonkretna koncéwka pozwala na odprowadzenie
spalin oraz na pobranie powietrza potrzebnego do
spalania w kie- runku pionowym.

Zestaw obejmuje (Rys. 1-22):
Nr1- Uszczelke (1)
Nr1- Kolnierz zewnetrzny koncentryczny (2)
Nr1- Adapter 960/100 do @ 80/125(3)
Nr1- Rozete (4)
Nr1- Aluminiowy daszek (5)
Przewdd koncentryczny dopr./spust. @
80/125 (6)
Nr1- Staly potprofil (7)
Nr1- Pélprofil ruchomy (8)

Vertikalni souprava s hlinikovou taskou @
80/125. Montaz soupravy (Obr. 1-22): koncentri-
ckou ptirubou (2) instalujte na stfedni otvor kotle,
mezi oba prvky vlozte tésnéni (1) a utahnéte pomoci
$roubti ze soupravy. Redukei (3) nasunte vnitin{
stranou (hladkou) do vnéjsi strany koncentrické
priruby (2). Instalace falesné hlinikové tasky. Stresni
tasku nahradte hlinikovym platem (5) a upravte
ho tak, aby umoznil odtékani destové vody. Na
hlinikovou tasku umistéte pevny pulkulovity dil
(7) a vsuiite dovnitf trubku pro nasavani a odvod
(6). Koncentrickou koncovku @ 80/125 zasurte
az na doraz vnitini stranou (6) (hladkou) do
vnéjsi strany redukce (3) (s okrajovou obrubou),
jeste predtim nasunte rizici (4). Timto zptisobem
dosahnete dokonale tésného spojeni jednotlivych
Casti soupravy.

«» Spojeni koncentrickych prodluzovacich ¢asti a
kolen pomoci spojky. Pri instalaci pfipadnych
prodluzovacich ¢asti k dal$im ¢astem koutového
systému pomoci spojky je tfeba postupovat
nasledujicim zpasobem: koncentrickou trubku
nebo koncentrické koleno zasunte az na doraz
vnitfni stranou (hladkou) do vnéjsi strany jiz
instalované soucasti (s okrajovou obrubou).
Timto zptsobem dosahnete dokonale tésného
spojeni jednotlivych ¢asti soupravy.

Upozornéni: Kdyz je nutné zkratit koncovy
vyfukovy kus a/nebo prodluzovaci koncentrickou
rouru, musi vnitin{ potrubi vy¢nivat vzidy o 5 mm
vzhledem k venkovnimu potrubi.

Tento specificky koncovy kus umoziuje vyfuk
koufe a nasavani vzduchu nezbytného ke spalovani
ve vertikalnim sméru.

Souprava obsahuje (Obr. 1-22):
1 kus- Tésnéni (1)
I kus-  Koncentrickd vnéjsi pfiruba (2)

1 kus-  redukce z prisméru 60/100 na prismér
80/125 (3)

1 kus- RiiZice (4)

1 kus-  Hlinikova taska (5)

I kus-  Koncentrickd roura pro nasdvdni a vyfuk
o priiméru 80/125 (6)

1 kus- Pevny pilkulovy dil (7)

1 kus-  Pohyblivy pilkulovd dil (8)
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Fiiggoleges @80/125mm-es szerelési készlet alu-
minium tetéatvezetdvel. Felszerelés (1-22. dbra):
Csatlakoztassuk a koncentrikus inditd elemet (2)
a tomités (1) kozbeiktataséval a kazédn hosszten-
gelyéhez kozelebbi csatlakoz csonkra, és rogzitsiik
a mellékelt csavarokkal. Helyezziik a b6vitd elemet
(3) megfelel6 (sima) végével a koncentrikus indit6
elem (2) tokrészébe. Az aluminium tetéitvezetd
felszerelése: A tetGcserepek helyére illessziik be
az aluminium tet6atvezetot (5), és hajlitsuk meg
oly mddon, hogy biztositsuk a csapadék megfelel6
elvezetését. Helyezziik az aluminium tetéatvezetore
a fix félgombhéjat (7), és illessziik a helyére az
égésleveg6-fiistgaz csovet (6). A koncentrikus
©80/125mm-es csovet (6) sziikebb (sima) végével
csatlakoztassuk a bévitd idom (3) tokrészébe (a
tomitégyuri beillesztésével) ttkozésig. El6z6leg
ne feledjiik el felhelyezni rd a takardrozsit (4). Ily
modon biztositjuk az elemek megfelelé illeszkedését
és a rendszer gaztomorségét.

» Koncentrikus told6 csGelemek és konyokok
csatlakoztatasa. Esetleges toldo elemeknek a
kéményrendszerhez valo csatlakoztatésa esetén
akovetkezoképpen kell eljrni: csatlakoztassuk a
koncentrikus cs6 vagy konyok megfeleld (sima)
végét a mar felszerelt utolso elem tokrészébe
(tomit6gytrti kozbeiktatdsaval) ttkozésig. Ily
médon biztositjuk az elemek megfelel6 illeszke-
dését és a rendszer gaztomorséget.

Figyelem: ha a koncentrikus fiistcsd végelemet és/
vagy a koncentrikus told6 elemet roviditeni sziiksé-
ges, figyelembe kell venni, hogy a belsé csének 5
mm-nyire ki kell dllnia a kiilsé cs6hoz képest.

Ez a kiilonleges végelem lehet6vé teszi a fiist elve-
zetését és az égéshez sziikséges levegd beszivasat

BepTukanbHbIi KOMIIIEKT C ATIOMITHIEBOI! Yepemuieit
D 80/125. Ycraroska kommiekra (V. 1-22): YcraHoButh
KOHLIEHTpUYeCKII1 (1aHel] (2) Ha LieHTpa/IbHOe OTBEpCTIie
6oitiepa, ycTaHaB/IMBaA Py 9TOM cambHuK (1) u
3AKPYTHTb 0O/TaMM, BXOJSALLINMI B KOMIUIEKT. YCTAHOBHTD
agiarrep (3) DIajKoit cTopoHoit (“marma”) B ropIOBHHY
(“Mama”) KOHIeHTpIYecKoro ¢ranta (2). YcTaHOBUTH
YCKYCCTBEHHYIO a/TIOMITHUEBYIO YepeIniyy. 3aMeHNTh
HA Yeperile aTOMIHEBYIO IIACTUHY (5), MOJeTUpys
eé TakuM 06pa3oM, 4TOOBI MPOM3BECTH OTBOJ [/
JIOXKIeBOI BOBL. YCTAHOBHTD Ha /TIOMUHMEBOIT YepernLie
CTALMOHAPHBI OYILNT (7) 1 BBECTH TPYOY BCachiBAHILA/
JIbIMOYaseHIist (6). YCTaHOBUTD KOHIIGHTPIYeCKILifIT BBIBOJ
@ 80/125 rmakoit cropoHoit (6) (“mara”), B rOpnoBUHY
(“mama”) aparrrepa(3) 1o ymopa, y6emuTbCs B TOM, 4TO
maitba yxe Obima BBefeHa(4), PK STOMAOCTHIACTCS
COEJIVHeHIIe 3IEMEHTOB, BXOJALINX B COCTAB KOMIUIEKTA,
¥ HeoGXOJIMOe YIUIOTHEHIE.

o CoepuHeHIe CLEMIeHeM HACAF0K YTUHITeNIell 1
KOHIIEHTPHYECKIX KO/IeH. [I/1s TOrO 4T0GI yCTAHOBHTD
MeTOZOM CLeIVIeHNs HaCafKi yAIMHUTEIN Ha
leyT]/le 9JIEMEHTDI CUCTEMbI [IbIMOXO/A , HeO6X0):U/IMO
TPOV3BECTH CIEHYIONIE ONIEPAIMIL: TIOfICOENCHNTD
KOHLICHUTPIYeCKYI0 TPy VTN KOHLEHTpHYeCKoe
KOJIEHO TTIafiKOit CTOpOHOI (“Mama”), B TOPIOBUHY
(“Mama”) Ha IPeIBAPHTETHHO YCTAHOBICHHBII S7TEMEHT
J10YIIOpa, PV OTOM [IOCTHTAe TCS COETIVHEHIIe IeMeHTOB,
BXOZL[UX B COCTaB KOMIIIEKTA, 1 HeOOXomumoe
IVIOTHeHIe.

BHiManue: Korjja He0OXOMMMO YKOPOTHTD BBIXJIONHYIO
TPY6Y 1/HTU KOHLEHTPIUECKYI0 HACAKY Y//IMHUTEND ,
HEOOXOIMMO MMeTb B BIJIY YTO BHYTPEHHILI ILIMOXOT,
JIOMKEH BCETja HA 5 MM BBICTYNATh OTHOCHTENbHO
BHEIIHETO.

ATOT 0COObBI BbIBOJ IIO3BO/NAET MPOU3BOAUTD

Kit vertical cu tigld din aluminiu @80/125.
Montare kit (Fig. 1-22): instalati flansa coaxiald
(2) pe orificiul central al camerei etange utilizand
garnitura (1) si strangeti-o apoi cu suruburile
prezente in kit. Introduceti adaptorul (3) cu
capatul tatd (neted) in capdtul mamad al flangei
coaxiale (2). Instalarea tiglei false din aluminiu.
Inlocuiti tiglele existente cu tigla din aluminiu
(5), asezand-o astfel incét apa de ploaie si se poatd
scurge. Fixati pe tigla din aluminiu semi-cochilia
fixd (7) si introduceti tubul de aspirare/evacuare
(6). Introduceti pana la capit terminalul coaxial
cu ©80/125 cu capitul tatd (6) (neted) in capatul
mamd al adaptorului (3) (cu garnituri pe margine),
asigurandu-va cd ati introdus in prealabil rozeta (4).
In acest mod se va obtine etansarea si jonctiunea
corectd a elementelor care compun kitul.

o Asamblare prin mufare a tuburilor de prelungire
si a coturilor coaxiale. Pentru a instala eventua-
lele prelungiri prin mufare cu celelalte elemente
ale sistemului de tubulaturi, se va proceda dupa
cum urmeaza: introduceti pana la capat tubul sau
cotul coaxial cu capatul fatd (neted), in capatul
mamd (cu garnituri pe margine) al elementului
instalat anterior. In acest mod se va obtine
etansarea i jonctiunea corectd a elementelor.

Atentie: cand este necesara scurtarea terminalului
de evacuare si/sau a tubului de prelungire coaxial,
tubul interior trebuie intotdeauna lasat mai lung cu
5 mm fata de tubul exterior.

Acest terminal special permite evacuarea fumului
si aspirarea aerului necesar combustiei in directie
verticald.

Kitul este compus din (vezi Fig. 1-22):

S ) 1 - Garniturd
tesdlegsrnyban e o |2 - o consila nama
A készlet tartalma (1-22. dbra): R pariA, b Bep : 3 - Adaptor de la 060/100 la @80/125
1db-  tomitégyiirii (1) Komnnexm exmouaem 6 cebst (Fig. 1-22): 4 - Rozetd
1db- koncentrikus indulé elem (2) N°I - CamvHux (1) 5 - Tigld din aluminiu
1db- ©060/100mm @ 80/125 mm-es adapter (3) N°I - Konuenmpuueckuii 2re3do6oii narey; (2) 6 - Tub coaxial aspirare / evacuare @80/125
1db- takarorézsa (4) N°I - Adanmep @ 60/100 ons @ 80/125 (3) 7 - Semi-cochilie fixd
1db - aluminium tetédtvezeté (5) N°l - [aibw (4) 8 - Semi-cochilie mobild
1db- ©80/125mm-es koncentrikus N°I - Amomunuesyro uepenuuy (5)
1db- égéslevegs - fiistgiz csé (6) N°I - Konyenmpuueciyio mpy6y écac./0vimoydenenus
1db- Rogzitett, fél bojlerkopeny (7) 0 80/125 (6)
1db- csiszo felgombhéj (8) N°I - HenodsuxHas nonyobonouxa (7)
N°I - Ilodsuscrvii nonyugum (8)
e N
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N.B.: o kit vertical @ 80/125 com telha em aluminio
permite a instalagdo em terragos e em tectos com
inclinagao maxima de 45% (24°); a altura entre a
tampa terminal e a protecgdo (374 mm.) devera ser
rigorosamente respeitada.

O kit vertical com esta configuragao pode ser pro-
longado até 12200 mm. no méximo rectilineos em
vertical, incluindo o terminal (vide figura abaixo).
Esta configuragdo corresponde a um factor de
resisténcia igual a 100. Neste caso ¢ preciso utilizar
uma extensao especial.

Para a evacuagdo vertical ¢ possivel utilizar também
o terminal @ 60/100, a combinar com o flange
concéntrico cdd. 3.011141 (acessorio opcional).
A altura entre a tampa terminal e a semi-coroa
(374 mm.) deverd ser rigorosamente respeitada
(vide Fig.1-23).

O kit vertical com esta configuragio pode ser pro-
longado até 4700 mm. no maximo rectilineos em
vertical, incluindo o terminal (Fig. 1-23).

Kit separador @ 80/80. O kit separador @ 80/80
permite separar o conduto de evacuagio do fumo
do de aspiragao de ar, segundo o esquema ilustrado
na figura (Fig. 1-24). Pelo tubo (A) sdo expulsos
os produtos derivados do processo de combustéo.
Pelo tubo (B) ¢é aspirado o ar necessario ao pro-
cesso de combustdo. O conduto de aspiragdo (B)
pode ser instalado indiferentemente a direita ou
a esquerda do conduto central de evacuagao (A).
Ambos os condutos podem ser orientados em
qualquer direcgao.

» Montagem do kit separador @ 80/80. Insira o
flange (4) no furo central da caldeira interpondo
ajunta (1) e em seguida aper te com os parafusos
contidos no kit. Retire o flange plano contido no
furo lateral relativamente ao central (conforme
as exigéncias) e substitua-o com o flange (3) in-
terpondo a junta (2) contida na caldeira e aperte
com os parafusos incluidos no fornecimento.
Encaixe as curvas (5) com o lado macho (liso) no
lado fémea dos flanges (3 e 4). Insira o terminal
de aspiragao (6) com o lado macho (liso) no lado
fémea da curva (5), até o batente certificando-se
de haver inserido tanto o anel interno quanto o
externo.Insira o tubo de evacuacdo (9) com o
lado macho (liso) no lado fémea da curva (5),
até o batente, certificando-se de haver inserido
o anel interno para garantir a vedagao e jungao
conforme dos elementos que compdem o kit.

O kit compreende ( Fig. 1-24):
N°I - Junta de descarga (1)

N°I - Flange fémea aspiragdo (3)
N°I - Junta de retengao do flange (2)
N°I - Flange fémea descarga (4)

N°I - Curvas 90° @ 80 (5)

N°1 - Terminal de aspiragdo @ 80 (6)

N°I - Anéis internos brancos(7)
N°I - Anel externo cinzento (8)
N°I - Tubo de descarga @ 80 (9)

N.B.: pionowy zestaw @ 80/125 z aluminiowym
daszkiem pozwala na instalacje na tarasach i
dachach o maksymalnym spadku 45% (24°) przy
zalozeniu, ze wysoko$¢ miedzy nakiadka koncowki i
potprofilem (374 mm) bedzie zawsze zachowana.

Zestaw pionowy w tej konfiguracji mozna
przedtuzy¢ do maksymalnego rozmiaru 12200
mm prostopadle pionowo, Iacznie z koncéwka (Rys.
1-23). Konfiguracja taka posiada wspdtczynnik
oporu réwny 100. W takich przypadkach nalezy
zamowic specjale przediuzacze.

Przy spuscie pionowym mozna stosowa¢ réwniez
koncowke @ 60/100, ktéra mozna polaczy¢ z
kotnierzem koncentrycznym o kodzie 3.011141
(sprzedawana osobno). Nalezy zawsze zachowa¢
wysokos¢ miedzy naktadka koncéwki a potprofilem
(374mm) (Rys. 1-23).

Zestaw pionowy o takiej konfiguracji moze by¢
przedtuzony maksymalnie do 4700 mm w linii
prostej, pionowo, wliczajac koncéwke (Rys. 1-23)

Zestaw oddzielajacy @ 80/80. Zestaw oddzielajacy @
80/80 pozwala na oddzielenie przewodéw odprowa-
dzenia spalin od przewodow zasysania powietrza
zgodnie z rysunkiem (Rys. 1-24). Z przewodu (A)
wychodza produkty spalania. Przewodem (B) zasy-
sane jest powietrze potrzebne do spalania. Przewod
doprowadzajacy (B) mozna instalowa¢ zaréwno po
prawej jak i po lewej stronie centralnego przewodu
spustowego (A). Oba przewody mozna skierowaé
w dowolnym kierunku.

« Montaz zestawu oddzielajacego @ 80/80.
Zainstalowac kolnierz (4) na otworze w otwor-
ze centralnym kotla wraz z uszczelka (1) i
wlozy¢ $ruby z zestawu. Wyja¢ plaski kotnierz
z bocznego otworu (zgodnie z potrzebami) i
zastapi¢ go kotnierzem (3) wraz z uszczelkg (2)
juz zainstalowang w kotle, a nastepnie wlozy¢
$ruby z zestawu. Polaczy¢ ksztaltke (5) strong
meska (gladka) ze strong zenska kolnierza (3
i 4). Podlaczy¢ koncowke zasysania (6) strong
meska (gladka) ze strong zenska ksztattki (5),
docisna¢ i upewni¢ sie, ze wlozono odpowiednie
wewnetrzne i zewnetrzne sita. Podlaczy¢ rure
spustow (9) strong meska (gladka) ze strong
zenska ksztaltki (5), docisna¢, i upewnic sie, ze
wlozono odpowiednig rozete wewnetrzna. Dzieki
temu zapewnia si¢ szczelno$¢ i prawidtowe
podtaczenie elementéw sktadowych zestawu.

Zestaw obejmuje (Rys. 1-24):

Nr1-  Uszczelka spustowa (1)

Nr1- Zewnetrzny kotnierz zasysania (3)
Nr1- Kolnierz zasysania zewnetrzny (2)
Nr1- Kotnierz spustowy zewnetrzny (4)
Nr1- Kolanka 90° @ 80 (5)

Nr1- Koticéwka zasysania @ 80 (6)
Nr1- Rozety wewn. biate (7)

Nr1- Rozety zewn. szare (8)

Nr1- Rura spustowa @ 80 (9)

Poznamka: Vertikalni souprava o priméru 80/125
s hlinikovou taskou umoziuje instalaci na terasach
a stfechdch s maximalnim sklonem 45% (24°) a
vysku mezi koncovym poklopem a pulkulovym
dilem (374 mm) je tfeba vzdy dodrzet.

Vertikalni soupravu v této konfiguraci je mozné
prodlouzit az na maximalné 12200 mm linedrné
vertikalné véetné koncového dilu (Obr. 1-23).
Tato konfigurace odpovida odporovému faktoru o
hodnoté¢ 100. V tomto pripadé je nutné si objednat
ptislusné prodluzovaci spojkové kusy.

Pro vertikalni vyvod je mozné pouzit také koncovy
kus o primeéru 60/100 v kombinaci s koncentrickou
piirubou s kddovym oznacenim 3.011141 (prodava
se oddélené). Vysku mezi koncovym poklopem
a pulkulovym dilem (374) je vidy tfeba dodrzet
(Obr. 1-23).

Vertikdlni soupravu v této konfiguraci je mozné
prodlouzit az na maximalné 4700 mm linedrné
vertikdlné véetné koncového dilu (Obr. 1-23).

Délici souprava @ 80/80. Délici souprava @ 80/80
umoziuje oddélit vedeni k nasdvani vzduchu a
vedeni k odvodu spalin zptisobem uvedenym
na obrazku. Z potrubi (A) se odvadéji spaliny. Z
potrubi (B) se nasava vzduch potfebny ke spalo-
vani. Nasavaci potrubi (B) se muze vzhledem k
ustfednimu odvodu spalin (B) instalovat doprava
i doleva. Obé potrubi mohou byt orientovana
jakymkoli smérem.

« Montdz délici soupravy @ 80/80. Ptirubu (4)
instalujte na stfedni otvor kotle, mezi oba prvky
vlozte tésnéni (1) a utdhnéte pomoci Sroubt ze
soupravy. Sejméte plochou ptirubu v boénim
otvoru vzhledem ke stfednimu otvoru (podle
potieby) a nahradte ji pfirubou (3), pouzijte
tésnéni (2) jiz umisténé v kotli a utahnete
ptilozenymi $rouby. Zasuiite ohyby (5) vnitini
stranou (hladkou) do vnéjéi strany prirub (3
a 4). Zasunte az na doraz nasévaci koncovku
(6) vnitini stranou (hladkou) do vnéjsi strany
ohybu (5), nezapomerte predtim navléknout
odpovidajici vnitfni a vnéjsi riizici. Zasurite aZ na
doraz odvodni trubku (9) vnitini stranou (hla-
dkou) do vnéjsi strany ohybu (5), nezapomente
predtim navléknout odpovidajici vnitini razici.
Timto zptsobem dosahnete dokonale tésného
spojeni jednotlivych ¢asti soupravy.

Souprava obsahuje (Obr. 1-24):

1 kus-  Vyfukové tésnéni (1)

1 kus-  Nasdvaci vnéjsi priruba (3)

I kus-  Tésnéni priruby (2)

1 kus-  Vyfukova vnéjsi priruba (4)

1 kus-  Kolena 90° o priiméru 80 (5)

I kus-  Koncovy nasavaci dil o prisméru 80 (6)
1kus-  Bilé vnitini rizice (7)

Lkus-  Sedd vnéjsi riiZice (8)

I kus-  Vyfukova roura o prisméru 80 (9)
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Megj.: a fiiggbleges P80/125mm-es tetGatvezetds
szerelési keészlet felszerelhet6 lapos- és legfeljebb
45% (24°) d6lésszogl tetdre; minden esetben
tigyelni kell a végelem zardsapkaja és a fél gombhéj
kozti eldirt tavolsagra (374mm).

A fiiggbleges szerelési készlet igy 6sszedllitva egye-
nes vonalban fiiggélegesen legfeljebb 12200 mm-ig
hosszabbithato meg, ebbe a végelem is beleszamit
(1-23. abra). Ennek az dsszeallitdsnak (maximélis
kiépitésnél) az aramlasi ellenallasi tényezéje 100-
nak felel meg. A sziikséges toldo elemeket kiilon
meg kell rendelni.

A figgoleges fiistelvezetéshez a @ 60/100-as végele-
met is lehet haszndlni, melyet a 3.011141 cikkszamua
(kiilon értékesitett) koncentrikus kariméahoz kell
csatlakoztatni. Minden esetben tgyelni kell a
végelem zarésapkaja és a fél gombhéj kozti elSirt
tavolsagra (374mm) (1-23. abra).

A fiiggbleges szerelési készlet igy 6sszedllitva egye-
nes vonalban fiiggélegesen legfeljebb 4700 mm-ig
hosszabbithato meg, ebbe a végelem is beleszamit
(1-23. 4bra).

?80/80mm-es szétvalaszto készlet ikercsoves elve-
zetéshez. Az @80/80mm-es elosztd készlet lehetdvé
teszi a fiistgazelvezetd és alevegGbeszivo csé kiilon-
vélasztasat az abran lathato rajz szerint (1-24. bra).
Az, A’ jelt csovon tavozik az égéstermék. A ,,B” jelt
csovon keriil beszivasra az égéshez sziikséges levego.
Az égéslevegl csovet (B) a kozépso fiistelvezetd
cs6t6l (A) mind jobbra mind balra lehet felszerelni.
Mindkét cs6 barmely iranyban vezethetd.

o Az ©80/80mm-es szétvalaszto készlet felsze-
relése. Tllessziik az inditd elemet (4) a tomités
(1) kozbeiktatasaval a kazan hossztengelyéhez
kozelebbi csatlakoz6 csonkra, és rogzitsiik a mel-
lékelt csavarokkal. Tavolitsuk el a hossztengelytdl
tavolabbi csonkban taldlhatd lapos karimat, és
illessziik a helyére a peremes indit6 elemet (3) a
kazanban taldlhat6 tomités (2) kozbeiktatésdval,
majd rogzitsiik a mellékelt csavarokkal. Csa-
tlakoztassuk a konyokoket (5) megfelel6 (sima)
végiikkel az indit6 elemek (3 és 4) tokrészébe.
Illessziik a helyére az égéslevegé végelemet (6)
megfelel6 (sima) végével a konyok (5) tokrészébe
ttkozésig, el6zoleg ne feledjiik el felhelyezni ra
a kiils6 és a bels6 takarorozsat. Csatlakoztassuk
a fiistcsd (9) megfelelé (sima) végét a konyok
(5) tokrészébe uitkozésig, el6zdleg ne felejtsiik
el felhelyezni a belsé takarérozsat. Ily modon
biztositjuk az elemek megfelel illeszkedését és
a rendszer tomorségét.

A készlet tartalma (1-24. dbra):
1db- fistcsé tomités (1)

1db- égéslevegs indulé elem (3)
1db- indité elem tomités (2)
1db- fiistcsé induld elem (4)

IIpumeyanme: BepTnkanbHbiil KommaekT @ 80/125 ¢
ATIOMUHMEBOI Yepenuliell M03BONAeT YCTAaHOBKY Ha
Teppacchl 1 KPAIIIN ¢ MAKCHMATBHBIM YKTOHOM 45% (24°),
TIp¥ STOM JIO/DKHO OBITb BCErfia COOMOEHO pacTosHIe
MeK/Ty BepXHelT KpBILIKOT ¥t 1ToTyIToM (374 Mm).

BepTyKa/IbHBIil KOMIUIEKT JJaHHOI KOHQuUIypawu GbITh
YAIEHEH JI0 MAKCUMATIbHO20 3Haenus 12200 MM BK/IHOYas
BbiBoft (Fig. 1-23). larHas KOHUIypalis COOTBETCTBYeT
daxropy conpornsisemocty pastomy 100. B saHHOM
CITy4ae HeoOXOIMMO IIPOM3BECTI 3AIPOC He CIeLA/IbHbIe
HACaJIKI YJJIeHUTENIA.

[Insa JaHHON BEePTUKANbHOI BBIXTONMHOM CUCUTEMBI
MOXeT ObITh MII0Mb30BaH BoBOg @ 60/100, B7MecTe ¢
KOHIeHTpirdeckoM drantieM Kof 3.011141 (mpogaércs
OT/AebHO). PacTostHIte MeX/y BepXHell KPBIMIKO 1
nonyuutoM (374 MM) JO/DKHO BCerja coOIofaThes
(M. 1-23).

BepTuKa/bHbIit KOMITIEKT ¢ HacTosIIel KOHuUTypareit
MOXeT ObITb Y/IEHEH [0 MAKCUMANIbHO20 3Hauerust 4700
v BKrodas Bisop, (V. 1-23).

Kommnexr cemaparopa @ 80/80. Kommexr cenaparopa
@ 80/80, T03BOIIAIET PA3HEMITD FHIMOXOJ, OT BCACBIBAHIS
BO3JIyXa COITIACHO TPOMITIOCTPUPOBAHHOI cxeme (V.
1-24).

U3 xanana (A) mpousBoguTbCs BEIGPOC IPOJYKTOB
cropannst. VI3 xanama (B) mponsBomuTbCA BeacklaBaHue
BO3/TyXa, HeOGXOAMMOro /st ropervs. Karas BcacsiBanuis
(B) MosKeT ObITh YCTAHOB/IEH HE3ABUCHMO OT LIeHTPA/ILHOTO
KaHaa(A) 110 /1eByI0 MV 110 TpaByio cropoHy. O6a kaHa/a
MOTYT OBITh HAIIPAB/IEHBI B 0OOM HAIPAB/IEHIIL.

+ YcranoBka kommiekTa ceraparopa @ 80/80. Ycranosut
{raner; (4) Ha LeHTpanbHOE OTBepcTHe Goitepa
YCTaHABMMBAA IIPU 3TOM CAlmbHUK (1) U 3aKpyTHTD
6o/ITaMI € LIECTUTPAHHOI TOMOBKOI 1 IOCKMM
KOHIL[OM, BXOASLIMMI B KOMIUIEKT. CHATH IIOCKIIT
(rarer; ¢ 60KoBOrO OTBEpCTILS (B 3aBICUMOCTIH OT
HEeoOXOJMMOCTH) 1 3aMeHNTD ero Ha ¢uarery (3)
YCTaHAB/MMBAA CATILHUK (2) yXKe YCTAHOB/ICHHBII Ha
foitziepe 1 3aKPyTUTh CAMOPEXYLUMI BUHTAMIL,
BXOJALMMI B OcHauieHue. [TopicoeieniTh usriosi (5)
IIafiKolt cTopoHoit (“mama”) B roprosuHy (“Mama”)
¢ranma (3 11 4). [logcoenennTs BBIBOR BcachiBanys (6)
Kot cTopoHoit (“mama”), B roprosuHy (“Manma”)
usru6a (5) 1o yropa, poBepsis, YT0 BHYTPEHHYE I
BHEIIIHME IIaitbbl Y)ke ycTaHOBNEHHBL. [lofcoenennT
BBIX/IONHYI0 TPYOy (9) IMazKoit cropowoit (“mama’”),
B cTOpoHy usru6a (5) 1o ymopa, mposepsis 4To
BHYTPEHHsA 1Iaii6a y)Ke YCTAHOBJIEHa, IIPY 9TOM
JOCTUTAeTCs COEMMHEHNE MeMeHTOB, BXOAAIINX B
COCTAB KOMIUIEKTA, I HeOOXOIUMOe YILIOTHEHIe.

Komnnexm exntouaem 6 ce6st (Mnn. 1-24):
N°I - Camvrux vixnontoii cucmemol (1)
N°I - Thesdosoti drarey écacvieanust (3)
N°l - Ynnomusiowss npoxknaoka rarua (2)
N°I - Buixodnoti pnaney, <mama» (4)
N2 - Wseubor 90°D 80 (5)

N.B.: kitul vertical @¥80/125 cu tigla din alumi-
niu permite ie§irea pe terase sau acoperisuri cu
inclinatie maximé de 45% (24°); inéltimea dintre
dlspersorul de fum si semi-cochilie (374 mm) va fi
mereu respectat.

Kitul vertical cu aceasta configuratie poate fi
prelungit pana la maxim 12.200 mm rectilinii ver-
ticali, inclusiv terminalul (vezi figura 1-23). Aceastd
configuratie corespunde unui factor de rezistenta
egal cu 100. In acest caz este necesar sa se comande
tuburile de prelungire corespunzitoare.

Pentru evacuarea verticala poate fi utilizat si termi-
nalul @60/100 care va fi imbinat cu flansa coaxiald
verticald cod. 3.011141 (vandutd separat). Indltimea
dintre dispersorul de fum si semi-cochilie (374 mm)
va fl mereu respectatd (vezi figura 1-23).

Kitul vertical cu aceastd configuratie poate fi pre-
lungit pana la maxim 4.700 mm rectilinii verticali,
inclusiv terminalul (vezi figura 1-23).

Kit cu tuburi separate @80/80. Kitul cu tuburi
separate @P80/80 permite separarea circuitelor de
evacuare fum si aspirare aer conform schemei
prezentate in figura (Fig. 1-24). Prin tubul (A) sunt
evacuate produsele de combustie. Prin tubul (B)
este aspirat aerul necesar combustiei. Conducta de
aspirare (B) poate fi instalatd indiferent la stinga sau
la dreapta fatd de conducta centrala de evacuare (A).
Ambele tuburi pot fi orientate in orice directie.

« Montare kit cu tuburi separate ©¥80/80. Instalati
flansa (4) pe orificiul central al camerei etange
utilizind garnitura (1) si strangeti cu suruburile
prezente in kit. Scoateti capacul orificiului aflat
spre exteriorul camerei etanse si inlocuiti-1 cu
flanga (3) utilizand garnitura (2) deja prezenta pe
orificiu, strangand apoi cu suruburile existente.
Introduceti coturile (5) cu capatul tatd (neted)
in capatul mamd al flangelor (3 si 4). Introduceti
péana la capat terminalul de aspirare (6) cu
capatul fatd (neted) in capatul mamad al cotului
(5), asigurdndu-va ci ati introdus deja rozetele
interioare si exterioare. Introduceti pana la capat
tubul de evacuare (9) cu capatul tata (neted)
in capétul mamd al cotului (5), asigurandu-
vd cd ati introdus deja rozeta interioara.
Inacest mod se va obtine etangarea si jonctiunea
corecti a elementelor care compun kitul,

Kitul este compus din (vezi Fig. 1-24):
1 - Garniturd evacuare

- Flangd mamd aspiratie

- Garniturd etangare flangd

- Flansd mamd evacuare

Coturi 90° @80

- Terminal aspirare D80

- Rozetd interioard alba

- Rozetd exterioard gri

- Tub evacuare fum 980

N=NCCIRN e S, BN NN
'

1db- 080mm-es 90°-os kinyok(5) o
1db- D80mm-es égéslevegé-csd végelem (6) %é i gz‘ng g;i;z%;’:i u?agﬂoéz(f) )
1db- belsé takarorézsa (7) fehér Nl - B iyrmp i6a (3)
1db - kiilsé takarérézsa (8) sziirke NI Buemwm cepas Lguu@cgo ©)
1db-  Q80mm-es fiistcsé (9) - Doixnonnas mpyoa
P
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Junta de acoplamento de tubos de extensao e
cotovelos.Pa ra instalar eventuais extensdes ou
outros elementos ao sistema de evacuagio de
fumo, proceda da seguinte maneira: insira o tubo
ou o cotovelo com o lado macho (liso) no lado
fémea (com vedantes labiais) do elemento prece-
dentemente instalado até o batente para garantir
a vedagdo e jungdo conforme dos elementos.

Na figura (Fig. 1-25) estd representada a con-
figuragdo com evacuagdo vertical e aspiragio
horizontal.

Podlaczenie do ztaczek rur przedtuzajacych i
kolanek. Aby podlaczy¢ ewentualne przedtuzacze
do zlgczki z innymi elementami instalacji komi-
nowej, nalezy wykona¢ co nastepuje: ztaczy¢ rure
koncentryczng lub kolanko koncentryczne strong
meska (gadka) ze strong zenska (z uszczelka) ele-
mentu uprzednio zainstalowanego i doci$nietego do
konca. W ten sposdb mozna zapewni¢ szczelno$¢ i
poprawnos¢ polaczenia elementow

o Na rysunku (Rys. 1-25) jest podana konfigu-
racja z pionowym spustem spalin i poziomym
doprowadzaniem powietrza

Pfipojeni prodluzovaciho potrubi a kolen pomoci
spojek. Pfi instalaci pfipadného prodlouzeni po-
moci spojek k dal$im prvkim koutového systé-
mu je tfeba postupovat nasledovné: Vyfukovou
trubku nebo koleno zasuiite az na doraz vnitini
stranou (hladkou) do vnéjsi strany (s okrajovym
tésnénim) dfive instalovaného prvku. Timto
zpuisobem dosdhnete dokonale tésného spojent
jed—notlivych prvki.

Na obrazku (Obr. 1-25) je uvedena konfigu-
race s vertikdlnim vyfukem a horizontalnim
nasavanim.

N
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« Toldd elemek és konyokidomok csatlakoztatdsa.
Esetleges toldo elemeknek a kéményrendszerhez
valo csatlakoztatdsa esetén a kovetkez6képpen
kell eljarni: csatlakoztassuk a koncentrikus csé
vagy konyok megfeleld (sima) végét a mar fels-
zerelt utolsé elem tokrészébe (tomitégytird koz-
beiktatasaval) titkozésig. Ily modon biztositjuk
az elemek megfelel§ illeszkedését és a rendszer
gaztomorségét.

Az dbran (1-25. abra) fiiggéleges fiistelvezetd és
vizszintes égéslevegl beszivo kiépités lathatd.

« CoenuHeHIe CUeNeHNeM HACAJOK YMIHITETe

KOJIeH. [[/1s1 yCTaHOBKY HACaI0K yIyIMHUTEIEl METOIOM
CLIeTI/IeHI1s] Ha [PyTIie 3/1eMEHTbI BbIX/IOIHOI CUCTEMBI,
HEOOXOMMO TIPOM3BECTI CeNYIOLLie ONepaLu:
TOZCOeNieHNTb TPYGy Wi KOEHO IIafiKOii CTOPOHOIL
(“narma”), B ropoBiHy (“Mama”) Ha TPeBAPUTENBHO
YCTAHOBJIEHHBII 3l€MEHT O YIIOPa, IIPH 3TOM
JOCTUTAETCA COEMMHEHNE TEMEHTOB, BXOAAIINX B
COCTAB KOMIUIEKTa, I HeOOXOJIIMOE YILIOTHEHIe.

Ha wmocrparyu (V. 1-25) mpogeMOHCTpypoBaHHa
KOH(UTYPALNA C BEPTUKATBHBIM JHIMOXOOM 1
TOPU30HTA/IbHBIM BCACBIBAHIIEM.

o Junctiunea prin mufare a tuburilor de prelungire

si a coturilor. Pentru instalarea eventualelor
prelungiri mufate cu celelalte elemente de tu-
bulaturd, este necesar si se actioneze dupa cum
urmeazd: inserati pand la capat tubul sau cotul
cu capatul tatd (neted), in capatul mama (cu gar-
nituri cu guler) a elementului instalat anterior.
In acest mod se obtine etansarea si jonctiunea
corectd a elementelor.

in figura urmitoare (Fig. 1-25) este reprodusi
configuratia cu evacuare verticald si aspirare
orizontala.

i

e
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o Medidas da instalagdo. A figura abaixo (Fig. 1-
26) ilustra as medidas minimas de instalagdo do
kit terminal separador @ 80/80 em uma condigao
de limite.

« Extensoes para o kit separador @ 80/80. O
comprimento méaximo rectilineo (sem curvas)
no sentido vertical a utilizar para os tubos de
aspiragao e evacuagao @ 80 é de 41 metros dos
quais 40 de aspiragdo e 1 de evacuagdo. Este
comprimento total corresponde a um factor de
resisténcia igual a 100. O comprimento total
a utilizar, somando o comprimento dos tubos
@ 80 de aspiragao e de evacuagdo, deve estar
compreendido entre os valores prescritos na
tabela abaixo. Se for preciso utilizar acessérios
ou componentes mistos (por exemplo: passar
do separador @ 80/80 a um tubo concéntrico),
calcule o comprimento maximo utilizando um
factor de resisténcia para cada componente ou
entdo o seu comprimento equivalente. A soma
deste s factores de resisténcia nao deve superar
o valor 100.

o Perda de temperatura nos canais do fumo (Fig.
1-27). Para evitar problemas de condensagao do
fumo no conduto de evacuagio @ 80 devido ao
seu arrefecimento ao longo da parede, é preciso
limitar o comprimento do conduto de evacuagao
a 5 metros. Se for necessario superar tal com-
primento, ¢ preciso utilizar tubos @ 80 isolados
(vide capitulo Kit separador @ 80/80 isolado).

» Miejsce potrzebne do instalacji. Na rysunku
(Rys. 1-26) pokazano minimalne wymiary
montazowe zestawu koncowek oddzielajacych
@ 80/80 w warunkach granicznych.

o Przedluzacze zestawu oddzielajacego @ 80/80.
Maksy- malna dlugo$¢ prostopadle (bez
ksztattki) pionowo dla rur zasysajacych oraz
spustowych @80 wynosi 41m, przy czym 40
dotyczy zasysania, a 1 m spustu. Dlugo$¢é
catkowita odpowiada wspotczynnikowi oporu
réwnemu 100. Catkowita dtugos¢ uzytkowa
otrzymana po dodaniu dlugosci rur zasysajacych
i spustowych @ 80 moze maksymalnie osiggnac¢
warto$ci podane w ponizszej tabeli. W pr-
zypadku koniecznosci uzycia akcesoriow lub
komponentéw mieszanych (np. przejscia z
separatora @ 80/80 do rury koncentrycznej),
maksymalne przedluzenie mozna obliczy¢
stosujac wspoltczynnik oporu dla kazdego
komponentu lub dlugos¢ ekwiwalentng. Suma
wspolczynnikéw oporu nie moze przekraczaé
warto$ci 100.

o Spadek temperatury w kanatach spalin (Rys.
1-27). Aby unikna¢ probleméw zwigzanych z
kondensacja spalin w przewodzie spustowym
@ 80, spowodowanych ochtodzeniem przez
$cianki, konieczne jest ograniczy¢ diugosé
przewodu spustowego do 5 metrow. W razie
koniecznosci zastosowania dtuzszych przewo-
dow, konieczne jest uzycie izolowanych rur @
80 (patrz rozdzial zestaw oddzielajacy @ 80/80
z izolacjg).

« Instala¢ni obvodové rozméry. Na obrazku
(Obr. 1-26) jsou uvedeny minimalni obvodové
rozméry instalace koncové soupravy rozdélovace
o praméru 80/80 v meznich podminkach.

o Prodluzovaci kusy pro délici soupravu o
praméru 80/80. Maximalni rovna délka (bez
zihybt) vertikdlné pouzitelnd pro nasavaci a
vyfukové roury o pruméru 80 je 41 metrd, kde
40 je pro nasavani a 1 pro vyfuk. Tato celkova
délka odpovida odporovému faktoru o hodnoté
100. Celkova uzite¢na délka ziskana souctem
nasavacich a vyfukovych trub o praméru 80
muze dosahnout maximalnich hodnot uve-
denych v nasledujici tabulce V pripadé nutnosti
pouziti doplitkit nebo smisenych dilt (naptiklad
prechod z rozdélovace o praméru 80/80 na
koncentrickou troubu) je mozné vypocitat
maximalni mozné prodlouZeni pomoci odpo-
rového faktoru pro kazdy komponent nebo jeho
ekvivalentni délku. Soucet téchto odporovych
faktorti nesmi prekro¢it hodnotu 100.

o Ztrata teploty v koutfovém potrubi (Obr. 1-27).
Abyste se vyhnuli problémim s kondenzaci
spalin ve vyfukovém potrubi o praméru 80
zpusobenych jejich ochlazenim pres sténu, je
nutné omezit délku bézného vyfukového potrubi
o priuméru na pouhych 5 metri. Je-li potieba
prekonat vétsi vzdalenosti, je nutné pouzit
izolované potrubi o priméru 80 (viz kapitola
izolovana délici souprava o priiméru 80/80).
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Helysziikséglet. Az dbran (1-26. dbra) a @80/
80mme-es szétvélasztott szerelési készlet fels-
zereléséhez szitkséges minimalis helyigényre
vonatkozd méretek lathatok .

Toldo elemek a ¥80/80 mm-es szétvilasztott
szerelési készlethez. A fligg6leges maximalis
hossz (konyokidomok nélkiil) @80 mm-es
égéslevego-fustelvezet csoveknél 41 m, melybdl
40 m az égéslevegd és 1 m a fustelvezets csé.
Ez a teljes hossz 100-as aramldsi ellendllasi
tényez6nek felel meg. A teljes felhasznalhato
hossz, melyet ugy kap meg, hogy osszeadja a @80
mm-es égéslevegl-tiistelvezetd csovek hosszat
maximum a tablazatban feltiintetett értékeket
érheti el. Amennyiben kiegészitoket vagy vegyes
elemeket kell hasznalni (példéul a @80/80 mm-es
szétvalasztorol egy @80/80 mm-es koncentrikus
csére attérni), a maximalis hosszat gy lehet
kiszdmolni, hogy veszi minden egyes elem
aramlési ellendllasi tényezdjét vagy pedig az
egész ekvivalens hosszusagat. Ezen ellenallasi
tényezok 6sszege nem haladhatja meg a 100-at.

Hoémérséklet veszteség a fiistelvezetd csatorndk-
ban (1-27. dbra). A fiistcsében halado fiistgazbdl
a csd falan kondenzatum csapddhat ki, ami pro-
blémat okozhat. Ennek elkeriilésére az elvezetd
csé hosszat 5 m-ben kell korlatozni. Amen-
nyiben ennél nagyobb tavolsagokat kell lefedni
szigetelt @ 80 mm-es csoveket kell haszndlni
(lasd a szigetelt @ 80/80 mm-es szétvalasztd
készlet fejezetet).

Tabaputsl ycranoku. Ha pucynke (Vimm. 1-26)
YKa3aHHbI MIHMMA/IbHbIE Pa3Mepbl Ui cenapatopad)
80/B OrpaHIIEHHbIX YCTOBUAX.

Hacapxn ypnenurenn s KoMnsekra cenaparopa @
80/80. MaxcivambHas IpAMOTIHEIHAA IPOTKEHHOCTD
(6e3 13r160B) B BepTIKa/IBHOM HAIIPAB/IEHII, KOTOPAs
VICHOTH:BYCTCﬂ Jiues pr6 JIBIMOXO/Ja 11 BBITDKKIL. IIPN
D80 pasrseTcs 41 MeTpy, 13 KOTOpbIX 40M COCTaBNIACT
BCAChIBaHIIe I 1 M /ILIMOY/iaieH} e IPOJYKTOB CTOPAHILA.
OTa JUIMHA COOTBETCTBYET (PaKTOPY COMPOTUB/ICHI,
pasromy 100. [TonHas ucnonb3yemas JyniHa, omydaemas
py CIoXeHuu AmmH Tpy6 @ 80 BcachiBaHuSA I
JlblMOy}laHeHI/lﬂ, MOXET I[OCTI/II‘HYTIJ MaKCHUMa/IbHbIX
BEJIIYIIH, IPUBEEHHBX B HIDKEYKasaHHO Tabmite. B
TOM C/Tyae, KOT/ja HeoOXOJIMO JCTI0b30BATb APMATYPY
YTV pas/I{dHbIe KOMIIOHEHTBI (HATIMep TPV Ilepexofie
or cemaparopa @ 80/80 Ha KoHLEHTpUYecky6 Tpy6Yy),
MOXKHO PacyMTaTh MaKCHMalbHO JO3BONIEHHOE
YAIMHEHUe UCTIONb3Ys GaKTOp COMPOTUBIEHNA
Ka)KJ[OTO 37TeMeHTa 9KBUBANeHTHYI0 miny. Cymma
311X PaKTOPOB CONPOTYB/ICHILS] He JJO/DKHA TPEBBILIATD
sHavenns 100.

IToTeps TemmepaTypbl B ibiMoBoM Kasazie (V. 1-27).
Bo nsbexanns npoOremMbl KOHJICHCUPOBAHIS JJbIMOB
B fibivMoxofie @ 80, BbI3BAHHOE IX OX/TXK/IEHIEM Yepe3
CcTeHKH TPYObl HEOOXOMMO OTPAHUYNTD JIMHY
JIIMOXOJia 0 5 MeTpoB. Ec/mit HeoOXofuMO MOKpBITh
PACTOsIHIIe ITPEBBILIAIOLIee 3TO 3HAUEHIIE, HeOOXOTUMO
VICTIOIb30BATb M30/MpOBaHHbIe TPy6bl O 80 (cMoTpU
I/IaBY “V30/MPOBAHHBII KOMIUIEKT Ceraparopa”).

Gabarite de instalare. In figura urmatoare (Fig.
1-26) sunt prezentate dimensiunile minime
de gabarit necesare pentru instalarea kitului
terminal cu tuburi separate (¥80/80 in anumite
conditii limita.

Prelungiri pentru kitul cu tuburi separate
©80/80. Lungimea maxima rectilinie (fird
coturi) verticala, utilizabild pentru tuburile de
aspirare si evacuare @80 este de 41 metri din care
40 m de aspiratie si 1 m de evacuare. Aceasta lun-
gime totala corespunde unui factor de rezistenta
egal cu 100. Lungimea totala utilizabild, obtinuta
prin insumarea lungimilor tuburilor de aspirare
si evacuare 80, nu poate depdsi valorile maxime
prezentate in tabelul urmator. In cazul in care
este necesari folosirea de accesorii sau compo-
nente mixte (de exemplu sd se treaca de la tuburi
separate @¥80/80 la tuburi concentrice) se poate
calcula lungimea maxima la care se poate ajunge
utilizand un factor de rezistenta pentru fiecare
componenta sau lungimea sa echivalentd. Suma
acestor factori de rezistentd trebuie si nu fie mai
mare de 100.

Pierderea de temperatura de-a lungul tuburilor
de fum (Fig. 1-27). Pentru a evita formarea
condensului din fumul ce circuld prin tubul de
evacuare @80, cauzata de pierderea de caldurd
prin peretii tubului, este necesara limitarea lun-
gimii tubului de evacuare la numai 5 metri. Daca
trebuie instalate pe distante mai mari, trebuie
folosite tuburi isolate @80 (vezi capitolul kit cu
tuburi separate @80/80 izolate).

Comprimentos méximos admitidos (incluindo o terminal de aspiragio grelhado e as duas curvas a 90°)

Max dtugosci uzytkowe (w tym koncowki zasysania z kratka i dwie ksztaltki 90°)

Maximalni pouzitelné délky (véetné nasavaciho rostového koncového kusu a dvou 90° kolen)

Max. felhasznalhato hossz (racsos égéslevegd végelemmel és a két 90°-o0s kényokidommal

Makc. Viconbsyembie pasMepbl (BK/TO4ass peléTyaThiii BbIXOJ 1 ABa nsruba 90°)

Lungimi maxime utilizabile (inclusiv terminalul de aspiratie prevazut cu grilé si cele doud coturi de 90°)

PT PL CZ HU RU RO
CONDUTA NAO PRZEWOD BEZ NEIZOLOVANE NEM SZIGETELT HEM30//IPOBAHHBIN TUB NEIZOLAT
ISOLADA IZOLAC]I POTRUBI CSO KAHAJI
Descargam 1 Wylot 1 m Vyfuk I m Fiistelvezeté 1 m Tbivoyparnene 1 m Evacuarem 1
Aspiragio m 36,0* Zasysanie 36,0 m* Nasavani 36,0 m* Egésleveg('i 36,0 m* Bcacpisarue Bosfryxa 36,0 M* Aspirare m 36.0*
Descarga m 2 Wylot 2 m Vyfuk 2 m Fiistelvezeté 1 m Jbvoyparnese 2 M Evacuare m 2
Aspiragao m 34,5* Zasysanie 34,5 m* Nasdvani 34,5 m* Egésleveg6 34,5 m* BeacpiBanvie Bosjiyxa 34,5 M* Aspirare m 34.5*
Descarga m 3 Wylot 3 m Vyfuk 3 m Fiistelvezeté 1 m JleivMoypanene 3 M Evacuare m 3
Aspiragao m 33,0* Zasysanie 33,0 m* Nasavani 33,0 m* Egéslevegd 33,0 m* BcacbBarte Bogpryxa 33,0 M* Aspirare m 33.0*
Descarga m 4 Wylot 4 m Vyfuk 4 m Fiistelvezeté 1 m Jbvoymarnerie 4 M Evacuare m 4
Aspiragao m 32,0* Zasysanie 32,0 m* Nasavani 32,0 m* Egéslevegd 32,0 m* BcacpBarte Bogpryxa 32,0 M* Aspirare m 32.0*
Descargam 5 Wylot 5 m Vyfuk 5 m Fiistelvezeté 1 m Jbvoypanenve 5 M Evacuare m 5
Aspiragao m 30,5* Zasysanie 30,5 m* Nasavani 30,5 m* Egéslevegd 30,5 m* BcacpBare Bogpryxa 30,5 M* Aspirare m 30.5*
CONDUTA PRZEWOD Z IZOLOVANE PO- “ W30/TMPOBAHHBIN
ISOLADA IZOLACJA TRUBI SZIGETELLAR KAHAT TUB [ZOLAT
Descarga m 6 Wylot 6 m Vyfuk 6 m Fiistelvezetd 1 m lbivoymanenite 6 m Evacuare m 6
Aspiragao m 29,5* Zasysanie 29,5 m* Nasdvani 29,5 m* Egéslevegd 29,5 m* BcaciBarte Boafryxa 29,5 M* Aspirare m 29.5*
Descargam 7 Wylot 7 m Vyfuk 7 m Fiistelvezeté 1 m lbivoymanenite 7 m Evacuare m 7
Aspiragao m 28,0* Zasysanie 28,0 m* Nasdvani 28,0 m* Egéslevegd 28,0 m* BcaciBaryte Boaryxa 28,0 M* Aspirare m 28.0*
Descarga m 8 Wylot 8 m Vyfuk 8 m Fiistelvezeté 1 m JlpivMoypanenve 8 M Evacuare m 8
Aspiragao m 26,5* Zasysanie 26,5 m* Nasdvani 26,5 m* Egésleveg6 26,5 m* BcacpiBarute Bo3tyxa 26,5 M* Aspirare m 26.5*
Descargam 9 Wylot 9 m Vyfuk 9 m Fiistelvezeté 1 m TbivoyparneHite 9 M Evacuare m 9
Aspiragao m 25,5* Zasysanie 25,5 m* Nasdvéni 25,5 m* Egésleveg6 25,5 m* BcacpiBanute Boatyxa 25,5 M* Aspirare m 25.5*
Descarga m 10 Wylot 10 m Vyfuk 10 m Fiistelvezeté 1 m Jlbivoypanete 10 m Evacuare m 10
Aspiragio m 24,0* Zasysanie 24,0 m* Nasavani 24,0 m* Egésleveg('i 24,0 m* BcacpiBarue Bosfryxa 24,0 M* Aspirare m 24.0*
Descargam 11 Wylot 11 m Vyfuk 11 m Fiistelvezeté 1 m Jlpivoypanesnne 11 M Evacuare m 11
Aspiragao m 22,5% Zasysanie 22,5 m* Nasdvani 22,5 m* Egésleveg6 22,5 m* BcacpiBanvie Bosjyxa 22,5 M* Aspirare m 22.5*
Descarga m 12 Wylot 12 m Vyfuk 12 m Fiistelvezeté 1 m Jlbivoypanese 12 m Exhaust m 12

Aspiragio m 21,5*

Zasysanie 21,5 m*

Nasavani 21,5 m*

Egésleveg6 21,5 m*

BcacpiBaue Bospyxa 21,5 M*

Aspirare m 21.5*
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O kit compreende ( Fig. 1-28) Zestaw obejmuje (Rys. 1-28): Souprava obsahuje (Obr. 1-28):

N°I - Junta de descarga (1) Nr1-  Uszczelka spustowa (1) I kus-  Vyfukové tésnéni (1)

N°I - Junta vedante da flange (2) Nr1- Uszczelka kolnierza (2) 1 kus-  Tésnici pFiruba (2)

N°1 - Flange fémea aspiragao (3) Nr1- Zewnetrzny kotnierz zasysania (3) I kus-  Nasdvaci vnéjsi priruba (3)

N°I - Flange fémea descarga (4) Nr1- Wewnetrzny kotnierz spustu (4) 1 kus-  vnéjsi priruba vyfuku (4)

N°1 - Curvas 90° @ 80 (5) Nr1- Kolanka 90° @ 80 (5) 1 kus-  Kolena 90° o priiméru 80 (5)

N°1 - Tampa do tubo (6) Nr1- Zatyczka przewodu (6) I kus-  Uzdvér trouby (6)

N°1 - Terminal de aspiragdo isolado @ 80 (7) N°1 - Koncéwka zasysania @ 80 z izolacjg (7) 1 kus-  Izolovany koncovy nasdvaci dil o priiméru

N°2 - Anéis internos brancos (8) Nr2 - Rozety wewn. biate (8) 80 (7)

N°I - Anel externo cinzento (9) Nr1- Rozety zewn. szare (9) 2 kus-  Bilé vnitini rizice (8)

N°I - Tubo de descarga isolado @ 80 (10) Nr1- Przewdd spustowy @ 80 z izolacjg (10) I kus-  Sedd vnéjsi riizice (9)

N°I - Curva de 900 concéntrica @ 80/125 (11) Nr1- Ksztaltka 90°koncentryczna @ 80/125 1 kus-  Izolovand vyfukovd roura o priiméru 80

(11) (10)
Kit separador @ 80/80 isolado. Montagem kit (Fig. I kus-  Koncentricky ohybovy dil 90° o priiméru
1-28): instale o flange (4) no furo central da caldeira | Zestaw oddzielajacy @ 80/80 z izolacja. Montaz 80/125 (11)

interpondo a junta (1) e aperte com os parafusos

incluidos no kit. Retire o flange plano contido no

furo lateral relativamente ao central (conforme as
exigéncias) e substitua-o com o flange (3) inter-
pondo a junta (2) contida na caldeira e aperte com

os parafusos incluidos no fornecimento. Insira e

deslize a tampa (6) na curva (5) pelo lado macho

(liso) e em seguida insira as curvas (5) com o lado

macho (liso) no lado fémea do flange (3). Insira a

curva (11) com o lado macho (liso) no lado fémea

do flange (4). Insira o terminal de aspiragao (7) com

0 lado macho (liso) no lado fémea da curva (5) até

o batente, certificando-se de haver inserido os anéis

(8) que garantiraoa conformidade da instalagao en-

tre o tubo e a parede; em seguida fixe a tampa (6) no

terminal (7). Insira o tubo de evacuagao (10) com o

lado macho (liso) no lado fémea da curva (11) até o

batente, certificando-se de haver inserido o anel (8)

que garantird a conformidade da instalagdo entre o

tubo e o conduto de evacuagdo de fumo.

« Junta de acoplamento de tubos de extensdo e
cotovelos. Para instalar eventuais extensoes
ou outros elementos ao sistema de evacuagdo
de fumo, proceda da seguinte maneira: insira
o tubo ou o cotovelo concéntrico com o lado
macho (liso) no lado fémea (com vedantes la-
biais) do elemento precedentemente instalado
até o batente para garantir a vedagao e jungao
conforme dos elementos.

o Isolamento do kit terminal separador. Se hou-
ver problemas de condensagao do Fumo nos
condutos de evacuagao ou na superficie externa
dos tubos de aspiragao, a Immergas fornece, a
pedido, tubos de aspiragdo e evacuagao isola-
dos. O isolamento pode ser necessario no tubo
de evacuagao, devido ao excesso de perda de
temperatura do fumo durante o seu Percurso.
O isolamento pode ser necessario no tubo de
aspiragao, pois o ar de entrada (se muito frio)
pode esfriar a superficie externa do tubo a uma
Temperatura inferior ao ponto de orvalho do
ambiente de instalagdo. As figuras abaixo (Fig.
1-29+1-30) ilustram as diversas aplicacdes de
tubos isolados.

Os tubos isolados sao compostos por um tubo
concéntrico @ 80 interno e @ 125 externo com
camara de ar fixa. Nao é tecnicamente possivel
partir com ambos os cotovelos @ 80 isolados, pois
as dimensdes ndo o permitem. Ao invés, ¢ possivel
iniciar com um cotovelo isolado e escolher entre o
conduto de aspiragdo e o de evacuagao. Se se utiliza
acurva de aspiragao isolada, ¢ preciso acopla-la no

zestawu (Rys. 1-28): zainstalowa¢ kolnierz (4)

na otworze centralnym kotla wraz z uszczelka

(1) oraz wlozy¢ $ruby z zestawu. Wyja¢ plaski

kolnierz z bocznego otworu (zgodnie z potrzeba-

mi) i zastapi¢ go konierzem (3) wraz z uszczelka

(2) juz zainstalowang w kotle, a nastepnie wlozy¢

$ruby z zestawu. Wtozy¢ i przesuna¢ korek (6) na

ksztaltce (5) od strony meskiej (gladkiej), oraz
podtaczy¢ ksztaltki (5) strong meska (gltadka) do
strony zenskiej kolnierza (3). Polaczy¢ ksztaltke

(10) strong meska (gltadka) ze strong zenska

kolnierza (4). Podlaczy¢ koncédwke zasilania (7)

strong meska (gladka) ze strong zenska ksztattki

(5), dociskajac, upewniajac sig, ze rozety (8), ktore

zapewniaja wlasciwg instalacje rury w murze,

zostaly prawidfowo wlozone, oraz przymocowac
korek zamykajacy (6) na koncowce (7). Podtaczy¢
rure spustowa (9) strong meska (gtadka) ze strong
zenska ksztaltki (10), docisna¢ i sprawdzic, czy ro-

zeta (8), ktéra zapewnia wlasciwg instalacje rury w

systemie kominowym jest zalozona prawidlowo.

« Podlyczenie do zlacza rur przedtuzajacych
oraz kolanek. Aby podlaczy¢ ewentualne
przedtuzacze do ztgczki z innymi elementami in-
stalacji kominowej, nalezy wykona¢ co nastepuje:
zkaczy¢ rure koncentryczng lub kolanko koncen-
tryczne strona meska (gladka) ze strong zenska (z
uszczelka) elementu uprzednio zainstalowanego
i docisnigtego do konca. W ten sposéb mozna
zapewni¢ szczelno$¢ i poprawnos¢ potaczenia
elementow.

o Izolacja zestawu oddzielajacego koncowek. W ra-
zie wystapienia problemow z kondensacja spa lin
w przewodach spustowych lub na powierzchni
zewnetrznej rur zasysajacych, firma Immergas
dostarcza na zamoéwienie rury spustowe oraz
zasysajgce z izolacjg. Izolacja moze by¢ koniecz-
na w przypadku rur spustowych, gdy dochodzi
do nadmiernego spadku temperatury spalin w
przewodzie. Izolacja moze by¢ konieczna w pr-
zypadku rur zasysajacych, poniewaz powietrze
na wejéciu (bardzo zimne) moze spowodowac,
ze temperatura zewnetrznej powierzchni rury
spadnie ponizej punktu rosy dla powietrza w
$rodowisku, w jakim si¢ znajduje. Na rysunkach
(Rys. 1-29+1-30) pokazano rdzne zastosowania
rur z izolacja.

Rury z izolacja skladajq si¢ z wewnetrznej rury
koncentrycznej @ 80 oraz zewnetrznej @ 125,
oddzielonych warstwa zamknietego powietrza. Nie
jest technicznie mozliwe zapewnienie obu kolanek
@ 80 z izolacja, poniewaz nie U zezwalajg na to
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Izolovana délici souprava o prauméru 80/80.

Montaz soupravy (Obr. 1-28): Instalujte ptirubu

(4) na stfedovy otvor kotle, pficemz mezi né

vlozte tésnéni (1) a utahnéte ji pomoci $roubt

s $estihrannou hlavou a plochou $pickou, které

jsou souddsti soupravy. Sejméte plochou pfirubu,

kterd se nachdzi v postrannim otvoru vzhledem

k sttedovému otvoru (podle potieby) a nahradte

ji ptirubou (3), pouzijte tésnéni (2) jiz umisténé

v kotli a utdhnéte prilozenymi samoreznymi

$pic¢atymi $rouby. Zasuiite a posouvejte uzavér

(6) na koleno (5) z vnitini (hladké) strany; potom

zasunite kolena (5) vnitfni stranou (hladkou) do

vnéjsi strany priruby (3). Zasunte koleno (11)

vnitfni stranou (hladkou) do svrchni vnéjsi strany

piiruby (4). Zasunte na doraz koncovy nasavaci dil

(7) vnitini ¢asti (hladkou) do vngjsi strany kolena

(5), pfed ¢imz nezapomerte vlozit ruzice (8 a 9),

které jsou zarukou spravné instalace mezi troubou

a zdi. Nakonec nasadte uzavér (6) na koncovy dil

(7). Zasunte na doraz vyfukovy dil (10) vnitni ¢4sti

(hladkou) do vnéjsi strany kolena (11), pred ¢imz

nezapomente vlozit rizici (8), kterd zajisti spravnou

instalaci mezi troubou a koufovodem.

« Pripojeni prodluzovaciho potrubia kolen pomoci
spojek. Pri instalaci pfipadného prodlouzeni
pomoci spojek k dalsim prvkim koutrového
systému je treba postupovat nasledovné: Kon-
centrickou rouru nebo koleno zasunte az na
doraz vnitfni stranou (hladkou) do vnéjsi strany
(s obrubovym tésnénim) dfive instalovaného
prvku. Timto zptsobem dosahnete dokonale
tésného spojeni jed—motlivych prvku.

o Izolace koncové délici soupravy. V ptipadé
problému s kondenzaci spalin ve vyfukovém
potrubi nebo na venkovnim povrchu nasavaciho
potrubi spole¢nost Immergas na zadost dodava
izolované nasavaci a vyfukové roury. Izolace
se miize stat nezbytnou na vyfukovém potrubi
z divodu nadmérné teplotni ztraty spalin na
jejich trase. Izolace muze byt nezbytnou na
nasdvacim potrubi, protoze vstupujici vzduch
(pokud je velmi chladny) muzZe ochlazovat vnéjsi
povrch potrubi na teplotu nizi, nez je rosny
bod vzduchu prostiedi, ve kterém se nachdzi.
Na obrézcich (Obr. 1-29+1-30) jsou zndzornény
rtizné aplikace izolovanych potrubi.

Izolované roury jsou tvoreny jednou koncentrickou
rourou o vnitfnim priaméru 80 a vnéj$im praméru
125 se vzduchovou mezerou. Neni technicky mozné
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A készlet tartalma (1-28. dbra):
1db- fistcsé tomités (1)

1db - Peremtomités (2)

1db- Egéslevegd indul6 elem (3)

1db- Peremes iirité anyacsavar (4)

1db- @80mm-es 90°-os kinyok (5)

1db- Csé zdrésapka (6)

1db- D80mm-es szigetelt égéslevegd-csi végelem
(7)

2db - belsé takarérézsa (8) fehér

1db- kiilsé takarorézsa (9) sziirke

1db- @80mm-es szigetelt fiistcsé (10)

1db- @80/125 mm-es 90°-os koncentrikus

konyok (11)

?80/80mm-es szigetelt szétvalaszté készlet.

Készlet felszerelése (1-28. dbra): illessziik az inditd

elemet (4) a tomités (1) kozbeiktatdséval a kazédn

hossztengelyéhez kozelebbi csatlakozé csonkra,
és rogzitsiik a mellékelt hatszogletes feji, lapos
végi csavarokkal. Tavolitsuk el a hossztengelyt6l
tavolabbi csonkban talalhatd lapos karimat (az

igényeknek megfeleléen), és illessziik a helyére a

peremes indité elemet (3) a kazanban talalhato

tomités (2) kozbeiktatasaval, majd rogzitsik a

mellékelt csavarokkal. Helyezze fel és csusztassa

a védésapkat (6) a konyokidomra (5) a sima oldal

irdnyabol, majd csatlakoztassuk a konyokoket

(5) megfelel$ (sima) végiikkel az indité elem (3)

tokrészébe. Csatlakoztassuk a konyokidomot fent

megfelel (sima) oldalaval a karima (4) tokrészébe.

Illessziik a helyére az égéslevegd végelemet (7)

megfelel$ (sima) végével a konyok (5) tokrészébe

utkozésig, elézéleg ne feledjiik el felhelyezni ra a

takardrozsdkat (8 és 9), melyek a cs6 és a fal kozotti

helyes felszerelést biztositjak. Ezek utan rogzitse a

végelemre (7) a zardsapkat (6). Csatlakoztassuk

a fustcsé (10) megfeleld (sima) végét a konyok

(11) tokrészébe iitkozésig, el6zoleg ne felejtsiik el

felhelyezni a takar6rdzsat (8). Ily mddon biztositjuk

az elemek megfelel§ illeszkedését és a rendszer
tomorségét.

o Toldo cséelemek és konyokok csatlakoztatasa. Az
esetleges told6 elemeknek a kéményrendszerhez
val6 csatlakoztatdsa esetén a kovetkez6képpen
kell eljarni: csatlakoztassuk a koncentrikus
cséelem vagy konyok megfelelé (sima)
végét a mar felszerelt utolso elem tokrészébe
(tomit6gytirti kozbeiktatdsaval) ttkozésig. Ily
médon biztositjuk az elemek megfelel6 illeszke-
dését és a rendszer gaztomorséget .

o Szétvalaszto végelem készlet szigetelése.
Amennyiben a fistelvezeté csévekben vagy az
égéslevegl csovek kiils felilletén kondenzatum
képzddik, szigetelt égéslevegd-fiistelvezetd
csoveket lehet rendelni az Immergastol. A szi-
getelés akkor vallhat sziikségessé a fiistelvezetd
csovon, ha tal nagy a fist hovesztesége utja
soran. A szigetelés azért vallhat sziikségessé
az égéslevego cs6von, mert a bejovd levegd
(ha nagyon hideg) a csé kulsé feliiletét a
szobahémérséklet parakicsapodasi pontja ald
hiitheti. Az dbrakon (1-29+1-30. dbra) a szigetelt
csovek kiilonbozo felhasznalasai lathatok.

A szigetelt csovek egy belsé @ 80 mm-es és egy kiilso
@ 125 mm-es koncentrikus csébdl dllnak, a kettd
kozott allo légkamraval. Miiszakilag lehetetlen Ggy
indulni, hogy mindkét @ 80 mm-es konyokidom

Komnnexm exmiouaem 6 ceos (Vinn. 1-28):
°l - Camvrux vixaonHoii cucmemol (1)
N°L - Vnnommumenvhas npoxknaoka gnarua (2)
NI - Tie30o60ii naney scacvieanus (3)
N°I - Thesdosoti dpriaret 8vixnonHoii cucmemvt (4)
N°I - Mseubor 90° D 80 (5)
N°I - 3aenywia ons saxpoimust mpy6ot (6)
N°I - Buweod scacoisarus @ 80 usonuposarnoti (7)
N°2 - Buympennue Genvie wiatibvt (8)
N°I - Buewinsas cepas wiati6a (9)
N°I - Bowxnonnas mpyba @ 80 usonuposannoii (10)
N°I - Konuenmpuueckui useu6 90° 0 80/125 (11)

=

Komnext usonmposannoro cemaparopa @ 80/80.

Yeranoka kommiexta (V. 1-28): npukpenuts ¢ranery

(4) Ha nieHTpaMbHOE OTBEpCTHE OOIIepa YCTAaHAB/MNBASA

canmpHyK (1) 1 3aKpyTUTD BUHTAMI C IIECTUTPAHHON

TO/OBKON 1 TUIOCKM KOHIIOM, BXOJALIMMIU B KOMIUIEKT

. Yaa/muTs 1tockmit ¢rater; ¢ 60koBoro orBepctTis (B

3aBUCUMOCTH OTHEOOXOMMMOCTH) ¥ 3aMEHUTD €ro Ha

(raners (3) CTIONB3Yst CATIBHIK (2) paHee YCTAHOB/EHHbIIT

Ha Ooi/iepe 1 3aKPyTHTb CAMOPEXYIIMMUCA BIHTAMIL,

BXOJALMI B OCHAILIEHMe. BecTit 3ar/IyIiKyn mpoBecti

eé vepes u3rn6 (5) riagkoit cropowoit (“mama’), faree,

T10icoeieHnTb 13ru6bl (5) IaKoit CropoHoit (“niana”) B

ropriosuny (“Mama”) ranta (3). TogcoenernTd usrib

(11) prapkoit croposoit (“niama”) B roproButy (“Mama”)

¢manra (4). CoeneHnTb BBIBOR BcachiBaILs(7) IIafKoN

cTopoHoit (“riama”), B roprositHy (“Mama”) msruba (5) o

yIopa, yoemiThsi, 4To 1aiiGbr yxe 6bu1n BBefeHsI (8 11 9)

K()T()pble 06€CHC‘{V[BaT HpaBI/UIbHyl() MHCTA/IALINIO MC)K)IY

Tpy60it 1t CTEHOIT, 1 YCTAHOBUTD IPOOKY-3ar/IyIIKY (6) Ha

BbIBof; (7). [Ipukperutsb BbxTonHyo Tpy6y (10 riagkoit

cropoHoit (“mama”), B roprosuuy (“Mama’) usruba(11)

710 YTIOpa, TIPOBEPAA, 4TO 11aitha, KoTopas obecriednBaet

IIPABIVIBHYIO MHCTAJITYUIO MeXKJTY CTEHOI U ILIMOXOJIOM,

yKe BBefieHa (8).

o CoeyuHeyte METOZOM CLieTIICHIL HACATIOK YAUTHHITerelt
¥t KOJteH. [[JIst YCTaHOBKI HACAJIOK YIVIMHUTENIEl Ha
leyT]/Ie JJIEMEHTBI BbIX]IOHHOiI CUCTEMBI , HCO6XOHI/IMO
IPOM3BECTH CIEAYIOLIIe OTePALIL: TOACOESEHUTD
KOHIIEHTPU4ecKy6 TpyOy mian KOIeHO IIafiKoit
CTOpOHOIH (“mama”), B CTOpOHY THesfia (¢ KpasiMu) Ha
TIPE/BAPUTETIbHO YCTAHOB/ICHHBI 37IEMEHT 0 YIOpa,
IIPU 9TOM JOCTUTAETCA COEJUHEHIE IEMEHTOB,
BXOJAL[MX B COCTaB KOMIIIEKTA, 1 HeOOXomumoe
YIIOTHEHMe.

o VIsomuposaHie KoMIeKTa cemaparopa. B ciydae
BOSHIKHOBEHS IPO0/IEM C KOHJICHCHPOBAHIEM ra30B
B [IHIMOXOJe W/l Ha BHELIHEll [I0BEPXHOCTI TPy6
BCACBIBAHILA BO3IYXa, Immergas OCTAB/IACT 110 3aKa3y
V30/IMPOBAHHBIE TPYObI BCACBIBAHILS ¥ [IBIMOYJA/ICHISL.
V3ot Tpy6 MoKeT ObITh HeOOXOMMA ITPY CTIUIIKOM
BBICOKOIT TI0TEPE TEMITEPATYPBI /IHIMA, 32 POIifIeHHOE
VM paccTostHute. VI3omiys MoKeT ObITb HeoOXOfMMa
Ha BCACIBAHIIE, TAK KAK BXOJSILLIT BO3TTYX (€C/V O4eHb
XOTIOJJHbIIT), MOXETb OITYCTUTDb TEMITEPATYPY BHELIHElT
TIOBEPXHOCTI TPYOBI HIDKE TOUKM POCHI BO3ZyXa B
TOMeILeHy, B KOTOPOM Haxoputhes. Ha pucynkax
(Vimn. 1-29+1-30) moKasaHHbI pasmudHbIe CII0CO6B
TIpYIMeHeHNs M30/MPOBAHHBIX TPYO.

Vi3omipoBaHHbie TPYGLI COCTOSAT U3 KOHLIEHTPUYECKOIT
Tpy6bI ¢ BHyTperHUM @ 80 uc BHemHmM @ 125 ¢
BO3JYIIHBIM 3a30pOM. TeXHIUECK) HEBO3MOXKHO
TOZCOeNIeHUTD M30MPOBAHHbIMI 062 KorteHa ¢ D 80,
TaK Kak rabapuTHbIe pasMepbl 3TOTO He TMO3BO/AIOT.
Bo3MOXHBIM pellieHueM, MOXeT ObITb MOK/TIOUeHye
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Kitul este compus din (Fig. 1-28):
1 - Garniturd evacuare
- Garniturd etansare flansd
- Flangd mama aspiratie
- Flangd mamd evacuare
- Cot 90° 080
Capac inchidere tub
- Terminal aspirare aer @80 izolat
- Rozete interioare albe (2 buc.)
- Rozete exterioare gri
- Tub evacuare fum @80 izolat
- Cot 90° coaxial @ 80/125

R =NNRCCIN e S IOV Y
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Kit cu tuburi separate @ 80/80 izolate. Montarea
kitului (Fig. 1-28): instalati flansa (4) pe orificiul
central al camerei etanse, utilizind pentru etangare
garnitura (1) si strdngeti-o cu ajutorul suruburilor
prezente in kit. Scoateti capacul orificiului aflat spre
exteriorul camerei etange (din stanga sau din dre-
apta in functie de necesitate) i inlocuiti-1 cu flansa

(3), utilizind pentru etansare garnitura (2) deja

prezentd pe orificiu, stringdnd apoi cu suruburile

existente. Introduceti si culisati capacul (6) pe cotul

(5) dinspre capitul tatd (neted), apoi introduceti

cotul (5) cu capitul tatd in capétul mama al flangei

(3). Cuplati cotul (11) cu capitul tatd (neted) in

capatul mamd al flansei (4). Introduceti pani la

capat terminalul de aspiratie (7) cu capatul tatd (ne-
ted) in capatul mamd al cotului (5). Asigurati-va ci
ati introdus in prealabil rozetele (8 §i9) care asigura
etansarea corespunzatoare dintre tub si perete, apoi

fixati capacul de inchidere (6) pe terminalul (7).

Introduceti pand la capat tubul de evacuare (10)

cu capatul tatd (neted), in capétul mamad al cotului

(11). Asigurati-vé cé ati introdus in prealabil rozeta

(8) care asigurd etangarea corespunzitoare dintre

tub si cosul de fum.

» Asamblare prin mufare a tuburilor de prelungire
si a coturilor. Pentru eventuala prelungire a
traseelor de tubulatura prin introducerea unor
elemente suplimentare trebuie actionat dupa
cum urmeazd: introduceti pana la capat tubul
sau cotul coaxial cu capatul tatd (neted) in
capatul mamad al elementului instalat, in acest
mod se va obtine etangarea i jonctiunea corecta
a elementelor care compun kitul.

o Izolarea kitului cu tuburi separate. Atunci cand
exista probleme de condens al fumului in tubu-
rile de evacuare sau pe suprafata externd a tubu-
rilor de aspirare, Immergas furnizeaza la cerere
tuburi de aspirare i evacuare izolate. Izolarea
poate deveni necesard pe tuburile de evacuare
in cazul unor pierderi excesive de temperatura
pe parcursul evacudrii fumului. Izolarea poate
deveni necesard pe tubul de aspirare in cazul in
care aerul (daca este foarte rece) aduce suprafata
externd a tubului la o temperaturé inferioara
punctului de roud al vaporilor din ambientul in
care este instalat. In figurile (Fig. 1-29 + 1-30)
sunt reprezentate diverse aplicatii de tuburi
izolate.

Tuburile izolate sunt compuse dintr-un tub concen-
tric @80 interior si @125 exterior, intre care existd
un spatiu plin cu aer in stationare, ce este folosit
ca izolator. Nu este posibil din punct de vedere
tehnic sd se porneasca cu ambele coturi @80 izolate
deoarece dimensiunile nu permit acest lucru. Este
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proprio flange até o batente do flange de expulsao do

fumo, por forma a igualar a altura das duas saidas

de aspiracio e de evacuagio do fumo.

 Perda de temperatura nos canais do fumo isola-
dos. Para evitar problemas de condensagao do
fumo no conduto de evacuagio @ 80 isolado,
devido ao seu arrefecimento ao longo da parede,
¢ preciso limitar o comprimento do conduto
de evacuagdo a 12 metros. A figura acima (Fig.
1-30) ilustra um caso tipico de isolamento com
o conduto de aspiragdo curto e o conduto de
evacuagao comprido (superior a 5 m.). Todo o
conduto de aspiragao ¢ isolado para evitar roble-
mas de condensagio derivados do ar himido do
local de instalagdo com o tubo arrefecido pelo
ar que provém do externo. Todo o conduto de
evacuagio, exceptuando-se o cotovelo de saida
do elemento duplo, é isolado para reduzir a di-
spersao de calor do conduto e evitar a formagao
de condensacio do fumo.

N.B.: durante a instalacdo dos condutos isolados,
é preciso instalar a cada dois metros uma braga-
deira fixada a parede.

« Configuragio tipo B com cimara aberta e
tiragem forgada.

Ao retirar os tampos laterais na cimara estanque e
utilizando o kit de cobertura (opcional) a aspiragao
do ar faz-se directamente desde o ambiente onde
se encontra instalada a caldeira, e a evacuagio de
fumos por uma chaminé tnica ou directamente
para o exterior.

Nesta configuragio, seguindo as instrugdes de

montagem (Fig. 1-11+1-12), ¢ classificada como

sendo de tipo B.

Com esta configuragio:

- A aspiragao do ar faz-se directamente desde o
ambiente emque se encontra instalado o apa-
relho, que deve ser instalado e funcionar unica-
mente em locais ventilados em permanéncia

- A evacuagao de fumos deve ser conectada a
uma chaminé individual propria ou canalizada
directamente paraa atmosfera exterior;

- As caldeiras de cAmara aberta de tipo B ndo
devem ser instaladas em locais onde decorrem
actividades comerciais,artesanais ou industriais
em que sdo utilizados produtos susceptiveis de
produzir vapores ou substancias volateis ( por
ex. Vapores 4cidos, colas, vernizes, solventes,
combustiveis, etc.) ou ainda poeiras (por ex. pd
derivado dalabora¢do da madeira, p6 de carvao,
de cimento, etc..) que podem ser prejudiciais
para os componentes do aparelho e comprometer
o respectivo funcionamento.

Na instalagdo em ambiente interior na configu-
ragdo tipo B, e obrigatdrio instalar o respectivo
kit de cobertura superior juntamente com o kit de
evacuagao de fumos.

Devem portanto ser respeitadas as normas técnicas
em vigor.

wymiary. Mozliwe jest jednakze zapewnienie jed-
nego kolanka z izolacja i nalezy wybrac¢, czy bedzie
on przeznaczony dla przewodu zasysajacego czy
spustowego. W przypadku rozpoczecia od ksztaltki
rurowej zasysajacej z izolacjg, nalezy tam podlaczy¢
odpowiedni kolnierz, docisna¢ do kolnierza od-
prowadzenia spalin. W ten sposob zapewnia si¢
réwng wysokos¢ dla obu wyjsé: zasysajacego oraz
spustowego spalin.

o Obnizenie temperatury w kanatach spalin z
izolacja. Aby unikna¢ ewentualnych probleméw
zkondensacjg spalin w izolowanych przewodach
spustowych @ 80, zwigzanych ze schladzaniem
przez $cianke, konieczne jest ograniczenie
dtugosci przewodu spustowego do 12 metrow. Na
rysunku (Rys.1-30) pokazano typowy przyklad
izolagji, dla krétkiego przewodu zasysania oraz
bardzo dlugiego przewodu spustowego (ponad
5m). Caly przewdd zasysajacy jest izolowany, co
pozwala na unikniecie kondensacji wilgotnego
powietrza atmosferycznego wokoét kotta w mo-
mencie kontaktu z chlodng rurg z powietrzem
pobranym na zewnatrz. Caly przewdd spustowy
jest izolowany, za wyjatkiem kolanka na wyjsciu
zrozgaleznika, co pozwala zmniejszy¢ dyspersje
ciepla w przewodzie i zapobiega powstawaniu
kondensagji spalin.

N.B.: w czasie instalacji przewoddéw, nalezy
instalowac co 2 metry zacisk wraz z kotkiem.

« Konfiguracja typu B z otwartg komora i wy-
muszonym obiegiem

Zdejmujac boczne zatyczki komory spalin i

postugujac si¢ zestawem pokrywowym (opcja)

zasysanie powietrza zachodzi bezposrednio z

pomieszczenia, w ktérym kociol jest zainsta-

lowany a spaliny s odprowadzane bezposrednio
na zewnatrz.

Skonfigurowany w ten sposob i wedlug zalecen

montazowych kociol, (Rys. 1-11+1-12) bedzie

naleze¢ do klasy B.

Konfiguracja jest nastepujaca:

- zasysanie powietrza nastepuje bezposrednio z
pomieszczenia, w ktorym jest zainstalowane
urzadzenie. Pomieszczenie powinno posiada¢
stala wentylacje.

- odprowadzanie spalin powinno by¢ pofaczone
do stosownego, pojedynczego komina lub kanatu
prowadzacego bezposrednio na zewnatrz.

- kotly z otwartg komorg typu B nie powinny
by¢ instalowane w pomieszczeniach, w ktérych
odbywa sie dzialalnos¢ handlowa, rzemieélnicza
lub przemystowa i gdzie sa obecne produkty
mogace wydziela¢ opary lub substancje lotne
(np. opary kwasowe, kleje, lakiery, rozpuszc-
zalniki, paliwa, itp.) lub substancje pylne (np.
pochodzace z obrobki drzewa, kurz wegielny,
cementowy, itp.), ktére mogtyby uszkodzié
komponenty urzadzenia i spowodowa¢ jego
nieprawidfowe dziatanie.

Montaz kotla typu B w pomieszczeniu wymaga
obowigzkowego zainstalowania zestawu gérnej
pokrywy lacznie z zestawem odprowadzania
spalin. Nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm
technicznych.

zacit s obéma izolovanymi koleny o priaméru 80,

protoze to obvodové rozméry neumoznuji. Je

nicméné mozné zacit jednim izolovanym kolenem

a volbou nasavaciho a vyfukového potrubi. V

pripadé, ze zatnete izolovanym nasavacim kolenem,

je nutné ho zasunout do vlastni priruby az na doraz
na ptirubu vyfuku spalin. Tim se na stejnou vysku
dostanou dva vystupy nasavani a vyfuk spalin.

o Ztrita teploty v izolovaném koufovém potrubi.
Abyste se vyhnuli problémiim s kondenzaci spa-
lin vizolovaném vyfukovém potrubi o praméru
80 zpusobenych jejich ochlazenim pres sténu,
je nutné omezit délku vyfukového potrubi o
praméru na 12 metri. Na obrazku (Obr. 1-30)
je uveden typicky priklad izolace, kratké nasavaci
potrubi a velmi dlouhé vyfukové potrubi (delsi
nez 5m). Izolované je celé nasévaci potrubi,
aby se zabranilo kondenzaci vlhkého vzduchu
prostiedi, ve kterém se kotel nachdzi ve styku
s potrubim ochlazenym vzduchem vstupujicim
z vnéjsiho prostredi. Je izolované celé vyfukové
potrubi kromé kolena na vystupu z rozdvojky,
aby se snizilo rozptylovani tepla v potrubi a
zabranilo tvorbé kondenzitu spalin.

Poznamka: Pfi instalaci izolovaného potrubi je
nutné kazdé dva metry instalovat tahovy pas s
hmozdinkou.

« Konfigurace typu B s otevienou komorou a
umélym tahem

Po sejmuti postrannich uzavéra na vzduchotésné
komote a pomoci soupravy krytu (volitelné) je
vzduch nasavan pfimo z prostiedi, kde je kotel
instalovan a kouf je odvadén do jednoduchého
komina nebo ptimo do venkovniho prostiedi.
Kotel je v této konfiguraci podle pokynt pro montaz
(Obr. 1-11+1-12), klasifikovan jako kotel typu B.
U této konfigurace:

- jevzduch nasdvan piimo z prostiedi, kde je kotel
instalovan; Proto je nutné ho instalovat pouze do
neustale vétranych mistnosti;

- kouf je tieba odvadét vlastnim jednoduchym
kominem nebo ptimo do venkovni atmosféry;

- Kotle s otevienou komorou typu B nesmi byt
instalovdny v mistnostech, kde je vyvijena
pramyslova ¢innost, umélecka nebo komeréni
¢innost, pii které vznikaji vypary nebo tékavé
latky (vypary kyselin, lepidel, barev, fedidel,
hotlavin apod.), nebo prach (napt. prach po-
chazejici ze zpracovani dfeva, uhelny prach,
cementovy prach apod.), které mohou $kodit
prvkiim zafizeni a narusit jeho ¢innost.

Pfi instalaci ve vnitinim prostfedi v konfiguraci
typu B je povinnosti instalovat ptislusnou soupravu
horniho krytu spolu s soupravou vyfuku spalin.

Je tedy nutné respektovat platné technické normy.
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szigetelt, mert a helysziikséglet nem teszi lehet6vé.

Lehet8ség van ellenben egy szigetelt konyokidom-

mal indulni, az égéslevegd és a fiistelveztd cs6

kozott valasztva. Amennyiben szigetelt égéslevegd
konyokidommal indul, azt gy kell csatlakoztatni,
hogy egészen a fiistelvezetés karimaig titkézzon.

Ebben az allapotban az égéslevegé és a fustelvezetés

nyilasa azonos magassagban lesznek.

o Hoémérséklet veszteség a szigetelt fiistelvezetd
csatorndkban. A fiistcs6ben halado fiistgazbol a
cs6 falan kondenzatum csapddhat ki, ami pro-
blémat okozhat. Ennek elkeriilésére a szigetelt
elvezeto cs6 hosszat 12 m-ben kell korlatozni. Az
dbran (1-30. abra) a szigetelés tipikus példajat
lathatja: az égéslevegd csd rovid és a fiistelvezetd
csé nagyon hossza (t6bb mint 5 m). A teljes
égéslevegd cs6 szigetelve van, hogy a kintrél
bejovo levegd dltal lehiitott csovel érintkezd
szoba levegd ne képezzen kondenzatumot. A
teljes fiistelvezetd csé szigetelve van, a szétvé-
lasztotdl jové konyokidom kivételével, hogy
lecsokkenjen a csé hévesztesége, és ne képzédjon
kondenzatum.

Megj.: a szigetelt csovek felszerelése soran a
csoelemeket 2 méterenként tiplis csébilincesel
rogziteni kell.

« B tipusu nyilt kamras és légtérterheléses kazan
kiépitése

A hermetikusan zart kamra oldalsé zardsapkait

levéve és a zar6 készletet haszndlva (opcid) az

égéshez sziikséges levegot a késziilék a helyiségb6l
szivja el, mig az égéstermék fiistcsdvon keresztiil
egyedi kémeénybe vagy kozvetleniil a szabadba
tavozik. Az ilyen kiépitésti kazan, az osszeszerelési

utmutatdsokat kovetve (1-11+1-12. dbra) a B

tipusba tartozik.

Ennél a valtozatnal:

- az égéshez felhaszndlt levegdt a késziilék
kozvetleniil abbdl a helyiségbdl szivja el, ahol
felszerelésre kertil, ilyen esetben csakis allan-
doan szelléztetett helyiségben lehet felszerelni
és miikodtetni.

- az égéstermék elvezet csovét egyedi kéménybe
vagy kozvetleniil a szabadba kell elvezetni;

- a B tipusu nyilt kamrds kazdnokat nem lehet
olyan helyiségekbe telepiteni, ahol kereskedelmi,
kézmiives vagy ipari tevékenységet végeznek,
és ahol gézok vagy illéanyagok (pl.: savak,
ragasztok, festékek, olddszerek, tizemanyagok
gbzei) valamint porok (pl.: fafeldolgozas pora,
szén-, cementpor stb.) fejlédhetnek, melyek a
késziilék elemeit karosithatjak, és veszélyeztethe-
tik miikodését.

Amennyiben bels6 légtérbe B tipusu kiépitésii

kazdnt szerel, kotelezd felszerelni a felsd zar6 kész-

letet a fiistelvezetd készlettel egyiitt. Be kell tartani

a hatdlyos miiszaki szabvanyokat.

M30/IMPOBAHHOTO KO/IEHA K KAHATy BCACHIBAHILA VI
IbIMOY/a/IeHILSL. B ToM CTydae, ecit Ha M30/IpyeMBlit
u3ru6, Ha ero Qrarie, 10 ynopa ycTaHoB/eH ranery
JIbIMOY/IA/ICHILS, TO 9TO BHIPABHVBACT HA OfIVIH 1 TOT )Ke
YPOBEH 1Ba KaHa/Ia: BCACHIBAHILS If [IbIMOY/a/ICHILA.

« TIloteps TemmepaTyphl B M30MMPOBAHHBIX JHIMOBBIX
KaHanax. Bo nsbexannsa npo6neM KOHIeHCHPOBAHMA
B JIHIMOBBIX I30/POBAHHbIX KaHa/ax () 80, BhisBaHHOE
OX/TaXKJIeHIeM Yepe3 CTEHKU TPyObl, He0OXOAUMO
oepanuump mpy6y ovimoxoda oo 12 mempos. Ha
pucyske (Vimm. 1-30) ykasaH THIMYHBIIL CTydait
V3OMALMN, C KOPOTKUM KaHaloOM BCACBIBAHMAM C
OueHb JUTMHHBIM KaHa/IOM IbIMOY/iateH s (BBIlLe 5 M).
VI30m1poBaH Bech KaHa/ BCACBIBAHIA, BO U30eKaHMs
KOHJICHCHPOBAHJ1# BIIXKHOTO BO3/TYXa, B TIOMEIICHNe,
B KOTOPOM HAaXOJUTbCA 60iiep mpu KOHTAKTe C
TPy6Oit, OX/TKIEHHOI BO3IYXOM, BXOTIALIIM CHAPYIKIL.
J30mpoBaH Bech BIX/IOMHOT KaHaTl, 32 ICK/TIOYEHIEM
KOJIeHa, Ha BBIXOJIE M3 PA3JIBOMTENLs, JyIA COKpAILIeHNs]
TOTephb TEIIa B KaHase, u3beras Takum o0pasom,
(opMypoBaHIe KOH/IEHCATa JbIMA.

IIpumeyanne: Bo BpeMs YCTaHOBKII M3a/MPOBAHHBIX
KaHa/oB HeO6Xa/ MO YCTAHAB/NBATH KOKJIbIe 2 MeTpa
MOHTKHDIIT XOMYTHK C KOTIBIIIKOM.

o+ Koudurypaums tuna B ¢ orkpbiToit Kamepoit i
($opcHpoBaHHOIT BHITSKKOIL.

CHATb 00KOBbIe 3ATMYLIKN C KaMephl CTOPAHUA M C

TIOMOIIbI0 KOMIUIEKTA TOKPbITHA (paKymbTaTuBHO)

BCAChIBAHIA BO3JyXa MPOMCXOJUT HEMOCPENCTBEHHO C

TIOMeIeH s 1 BBIXOJ] IbIMA Yepe3 OT/IeMbHbLI aHaT I

HETIOCPEICTBEHHO HAPYIKY.

Boitnep faHHOI KOHUIypary, coOmoas yKasaHus

1o montaxy (Fig. 1-11+1-12), Knaccuduuupyercs Kak

in B.

C jaHHoOIT KOHUTY parjeit:

- BCacbIBaHMe BO3JyXa IPOMUCXOTUT HEIIOCPE/ICTBEHHO U3
TIOMeIeHI, B KOTOPOM YCTAHOB/IEH arperart, KOTOpbIt
JJO/DKeH OBITb YCTAHOB/EH TONBKO B IIOCTOSHHO
TIPOBETPUBAEMbIX IOMEL[EHIAX;

- BbIBOJ] BbIXJIOITHDIX I'a30B JO/DKEH IPOUCXOUTD YePeE3
OTﬂeﬂbelﬁ[ KaHa/T M JO/DKEH 6bITbKaHaIII/l3I/lp0BaH
HETOCPENCTBEHHO BO BHEIIHION aTMOC(bePY;

- Goil/Iepbl ¢ OTKPBITOIT Kamepoit Tima B He O/KHBI
ObITb YCTAHOB/IEHBI B OMEILIEHIAX, Ifie POMUCXOIUT
KOMMeEpYeCKasd, peMECTIAHHAA VI IIPOMBIIIITIEHHAA
JeATeNbHOCTD, B IIOMENleHNA T/ie MCTIONb3YI0TAC
IPOJAYKTBI, IPOU3BOAsAIIME MApP UM NeTyuue
BelllecTBa (HATPIMep: KICTOTHbIE TApbl, KITeif, Kpacka,
PACTBOPUTE/N, TOPIOUIe BEIECTBA 1 T.1.), d TAKKE TTbL/Ib
¥ TIOOWIKY (HAIIPMMep: Me/Kas JIepeBAHHAA TbIb, OT
00paboTK [iepeBa, YTOMbHAA MbIb, [EMEHTHAS ITbI/Tb,
¥ T.I.) KOTOPbIE MOTYBT HaHECTH Yiiiep6 KOMIIOHEHTaM
aIlIapara MIO[IBEPrHy Th OMACHOCTH ero PaboTy.

HpI/I yCTa.HOBKI/[ BO BHYTPCHHee TIOMEILECHNA KOH(I)I/II'YP&LU/IM
Tima B HeoOXOAMMO yCTaHOBHTD COOTBETCTBYIHOLHIL
KOMIUIEKT ITOBBIIIEHHOTO TIOKPBITHA B Tape ¢ KOMIIIEKTOM
V11 BBIOPOCA JbIMA.

JomKHBI OBITH COOMOEHBI eICTBYIONINE TeXHUUeCKIE
HOPMBI.

insd posibil sa se porneascd cu un cot izolat, acesta
putand fi tubul de aspirare sau cel de evacuare. In
cazul in care se pleaca cu cot de aspirare izolat, ace-
sta va trebui s se introduca in propria flanga pana
cand se fixeazd pe flanga de evacuare a fumului,
situatie ce aduce la aceeasi inaltime cele doud iesiri
de aspirare aer si de evacuare fum.

o Pierderea de temperatura in tuburile de fum
izolate. Pentru a evita formarea condensului din
fumul ce circulé prin tubul de evacuare @80 izo-
lat, cauzata de pierderea de caldura prin peretii
tubului, este necesara limitarea lungimii tubului
de evacuare la 12 metri. In figura (Fig. 1-30) este
reprezentat un caz tipic de izolare cu un tub de
aspirare foarte scurt si un tub de evacuare foarte
lung (mai lung de 5 metri). Este izolat tot tubul
de aspirare pentru a evita condensul aerului
umed al ambientului in care se giseste centrala
in contact cu tubul récit de aerul care intra de
la exterior. Este izolat tot tubul de evacuare cu
exceptia cotului separator de la iegire, pentru a
reduce dispersia de caldura a tubului, evitaind
astfel formarea de condens din fum.

N.B.: de-a lungul tubulaturii izolate este necesar
s se instaleze din 2 in 2 metri cate un colier de
sustinere.

« Configuratie tip B cu camera deschisa si tiraj
fortat

Demontand cele 2 capace laterale de pe camera
etanga si utilizind kitul de acoperire (optional)
aspirarea aerului se efectueaza direct din ambientul
in care este instalatd centrala i evacuarea fumului
intr-un cos independent sau direct in exterior.
Urmand instructiunile de montaj (Fig. 1-11+1-
12), centrala este clasificatd in acestd configuratie
casi tip B.
Cu aceasta configuratie:
- aspirarea aerului se produce direct din incaperea
in care este instalati centrala, care trebuie s fie
permanent ventilata;

- evacuarea fumului trebuie racordata la un cos
independent sau canalizata direct in atmosfera
exterioard;

- centralele cu camera deschisd tip B nu trebu-
iesc instalate in incaperi in care se desfisoard
activitati comerciale, mestesugaresti sau indu-
striale in care se folosesc produse care pot pro-
duce vapori sau substante volatile (de ex.: vapori
de acid, adezivi, vopsele, solventi, combustibili,
etc.), pulberi (de ex.: praf derivat din prelucrarea
lemnului, praf de carbune, de ciment, etc.), care
ar putea fi daunatoare pentru componentele
centralei §i ar putea compromite functionarea
acesteia.

In cazul instaldrii in interior in configuratie tip B
este obligatorie instalarea kitului de acoperire supe-
rioard, impreuna cu kitul de evacuare a fumului.
Trebuie deci respectate normele tehnice in vi-
goare.
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1.8 EVACUACAO DO FUMO NUM CON-
DUTO DE EVACUACAO/CHAMINE.
O sistema de evacuagdo do fumo deve ser acoplado
a um conduto de evacuagdo colectivo ramificado de
tipo tradicional.
O sistema de evacuagio do fumo pode ser coligado
num conduto de evacuagio colectivo privado, tipo
LAS. Os condutos de evacuagio devem ter sido
especialmente fabricados a este fim, segundo o
método de cdlculo e as prescrigoes de seguranga
das normas vigentes, por profissional tecnicamente
qualificado.
As secgoes das chaminés ou dos condutos de
evacuagdo a acoplar com o tubo de evacuagdo do
fumo, devem responder aos requisitos das normas
vigentes no pais de instalagao.

1.9 INTUBAMENTO DE CHAMINES JA
EXISTENTES.

Mediante o «sistema de intubamento» apropriado
é possivel reutilizar chaminés, condutos de eva-
cuagdo, aberturas técnicas ja existentes para evacuar
o produto derivado da combustdo da caldeira. O
intubamento devera ser feito com condutos decla-
rados idoneos pelo fabricante e em conformidade
com as suas instrucdes de instalacdo e utilizagdo
bem como com as normas locais em vigor.

1.10 TUBOS DE EVACUAGAO DE FUMOS,
CHAMINES E CUMEADAS

Os tubos de evacuagao, as chaminés e as cumeadas

paraa evacuagao dos produtos da combustao devem

responder as exigéncias das normas aplicaveis.

Posicionamento dos terminais de tiragem.

Os terminais de tiragem devem:
- estar situados nas paredes perimetrais externas
do edificio;

- estar posicionados por forma a respeitar os
valores minimos prescritos pela norma técnica
em Vigor.

Evacuagao do produto da combustio de aparelhos
com tiragem for¢ada em um espago fechado
sem telhado. Nos espagos fechados sem telhado
(espagos, como por exemplo pogos de ventilagio,
sagudes, patios e afins, ¢ permitida a evacuagao
directa do produto de combustdo de aparelhos a
gds com tiragem natural ou forgada e débito térmico
acima de 4 e até 35 kW, desde que no pleno respeito
das normas técnicas vigentes.

1.11 ENCHIMENTO DO CIRCUITO.

Apos instalar a caldeira, proceda ao enchimento do
circuito mediante a torneira (Fig. 2-2).

O enchimento deve ser efectuado lentamente por
forma a permitir que as bolhas de ar contidas
na dgua venham a tona e de seguida evaporem
através dos respiradores da caldeira e do sistema
de aquecimento.

A caldeira contém uma valvula de expurgo au-
tomatica montada no circulador. Verifique que a
sua tampa esteja desapertada. Abra as valvulas de
expurgo dos radiadores.

As valvulas de expurgo dos radiadores deverao ser
fechadas no momento em que apenas a dgua - sem
ar - transborde.

Feche a torneira de enchimento quando o manéme-
tro da caldeira indicar cerca de 1,2 bar.

N.B.: durante estas operagdes, ponha a funcionar
a bomba de circulagdo de quando em quando
mediante o interruptor geral montado no painel.
Expurgue a bomba de circulagio desapertando a
tampa anterior e mantendo o motor a funcionar.
Aperte a tampa apds a concluir a operagdo.

1.12 COMO POR A FUNCIONAR O SISTE-
MA DE GAS.
Para por a funcionar o sistema, é preciso:

- abrir as portas e janelas;
- evitar a presenca de faiscas e chamas;
- expurgar o ar contido nas tubagens;

- controlar a reten¢ao do sistema interno segundo
as indica¢des dadas na norma

1.8 ODPROWADZENIE SPALIN W SYSTE-
MIE KOMINOWYM / KOMINIE.
System odprowadzenia spalin nie musi by¢
podtgczony do tradycyjnej zbiorczej instalacji ko-
minowej. System odprowadzenia spalin moze by¢
podiaczony do szczegdlnej zbiorczej instalacji ko-
minowej typu LAS. Instalacje kominowe mogg by¢
zaprojektowane specjalnie, zgodnie z metodologia
obliczenia oraz wymogami normy, przez wykwa-
lifikowanego technika.
Przekroje komina lub instalacji kominowej do
ktérej podtaczona bedzie rura spustowa powinny
by¢ zgodne z przepisami.

1.9 PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJACYCH
KOMINOW.

7 pomocy specjalnego systemu orurowania,
istniejace kominy, instalacje kominowe oraz otwory
techniczne mozna wykorzysta¢ do odprowadzania
produktéw spalania w kotle. Aby wykona¢ oru-
rowanie, nalezy uzy¢ przewodéw identycznych z
okreslonymi przez producenta i postepowac zgod-
nie ze sposobem instalacji i eksploatacji podanymi
przez samego producenta oraz wymogami normy.

1.10 KANALY DYMNE, KOMINY I KO-
MINKIL.

Kanaly dymne, kominy i kominki stuzacy do od-

prowadzania spalin powinny spelnia¢ wymagania

podane w stosownych przepisach.

Lokalizacja koncowek ciggu. Koncowki ciagu

powinny:

- znajdowa( sie na $cianach zewnetrznych bu-
dynku;

- by¢ umieszczone w taki sposob, aby odleglosci
byly zgodne z warto$ciami minimalnymi wska-
zanymi w obowigzujacej normie technicznej.

Odprowadzanie produktow spalania z urzadzen
o ciggu naturalnym poprzez zamknieta
przestrzen do atmosfery. W przestrzeniach
zamknietych ze wszystkich stron i wychodzacych
do atmosfery (szyby wentylacyjne, w kopalniach,
korytarzach, itp.), dopuszcza si¢ bezposrednie
odprowadzanie produktéw spalania z urzadzen
gazowych o ciggu naturalnym lub wymuszonym
oraz mocy cieplnej miedzy 4 a 35 kW, pod wa-
runkiem przestrzegania warunkéw obowiazujacej
normy techniczne;j.

1.11 NAPEENIANIE INSTALAC]IL.

Po podlaczeniu kotta, nalezy przystapi¢ do
napelniania instalacji poprzez zawdr napelniajacy
(Rys. 2-2).

Napetnia¢ nalezy powoli, w taki sposdb, aby
pecherzyki powietrza zawarte w wodzie mogly
sie uwolni¢ i wydosta¢ po- przez otwory wen-
tylacyjne kotta oraz instalacji grzewczej. Kociot
posiada wbudowany zawoér automatycznego
odpowietrzania umieszczony na pompie obiegowe;.
Nalezy sprawdzi¢, czy nasadka nie jest poluzowana.
Otworzy¢ zawory odpowietrzajace w grzejnikach.
Zawory odpowietrzajace w grzejnikach nalezy
zamkna¢, gdy wychodzi z nich jedynie woda.
Zaw6r napelnienia nalezy zamkna¢, gdy mano-
metr kotta wskazuje ok. 1,2 bara.

N.B.: W czasie tych czynnosci, nalezy czasowo
wlaczaé pompe obiegowa na wylaczniku ogol-
nym umieszczonym na tablicy rozdzielczej.
Odpowietrzy¢ pompe obiegowa odkrecajac tylny
zawOr i utrzymujac prace silnika.

Po tej czynnosci przykreci¢ zawor.

1.12 URUCHOMIENIE INSTALAC]I GA-
ZOWE].

Aby uruchomic¢ instalacje gazowa nalezy:

- otworzy¢ okna i drzwi;

- unikac iskier oraz wolnego ognia;
- odpowietrzy¢ rury;

- sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji zasilania gazem
za pomocg zaworu odcinajgcego umieszczonego
w zamknietym Kotle, upewniajac sie, ze przez 10
minut licznik gazu nie wskazuje przeplywu.
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1.8 ODVOD KOURE DO KOUROVODU/
KOMINA
Odvod koute nesmi byt ptipojen ke spolecnému
rozvétvenému koutovodu tradicniho typu. Odvod
koute musi byt ptipojen ke zvlastnimu spole¢nému
koufovodu typu LAS. Koutovody musi byt vyslovné
konstruovany podle metodologie vypoctu a zakon-
nych predpist technickymi pracovniky s odbornou
kvalifikaci.
Casti kominti nebo koutrovodu, ke kterym se
ptipoji vyfukova spalinova roura musi odpovidat
pozadavkim normy.

1.9 VYVEDENI SPALIN DO EXISTUJICICH
KOMINU

Pomoci specialniho intuba¢niho systému je mozné
pro odvod spalin kotle vyuzit stavajicich komin,
koutovodii nebo koutovych vyvodi. K intubacije
nutné pouzit potrubi, které vyrobce uznava za vho-
dné pro tento ucel podle zptisobu instalace a pouZiti,
které uvadi, a platnych predpisti a norem.

1.10 KOUROVODY, KOMINY A KOMINOVE
NASTAVCE

Koufovody, kominy a kominové néstavce pro
odvod spalin musi odpovidat pozadavkiim platnych
norem.

Umisténi tahovych koncovych kust. Tahové kon-
cové kusy musi:

- byt umistény na vnéjsich obvodovych zdech

budovy;

- byt umistény tak, aby vzdalenosti respektovaly
minimalni hodnoty uvedené v platné technické
smérnici.

Odvod spalin zafizeni s umélym tahem v

uzavienych prostorach pod otevienym nebem.

V prostorach pod otevienym nebem uzavienych

ze véech stran (vétraci $achty, svétliky, dvory apod.)

je povoleny primy odvod produktu spalovani ze
zatizen{ na spalovani plynu s pfirozenym nebo
nucenym tahem a vyhfevnosti nad 4 do 35 kW,
pokud budou dodrzeny podminky platné technické

smérnice.

1.11 PLNENI ZARIZENI

Po pripojeni kotle pristupte k naplnéni systému
pomoci plniciho kohoutu (Obr. 2-2).

Plnéni je tieba provadét pomalu, aby se uvolnily
vzduchové bubliny obsazené ve vodé a vzduch se
vypustil z priduchi kotle a vytapéciho zatizen.
V kotli je zabudovan automaticky odvzdusnovaci
ventil umistény na cerpadle. Zkontrolujte, zda
je kloboucek povoleny. Oteviete odvzdusnovaci
ventily radiatoru.

Odvzdusnovaci ventily radiatort se uzaviou, kdyz
zacne vytékat pouze voda.

Plnici ventil se zavie, kdyz manometr kotle ukazuje
hodnotu pfiblizné 1,2 bart.

Poznamka: Pi téchto operacich spoustéjte obéhové
¢erpadlo v intervalech pomoci hlavniho volice
umisténého na pristrojové desce. Obéhové ¢erpadlo
odvzdusnéte vysroubovanim predniho uzavéru a
udrzenim motoru v ¢innosti.

Po dokonceni operace uzavér zasroubujte zpét.

1.12 UVEDENI PLYNOVEHO ZARIZENI DO
PROVOZU

Pfi uvadéni zafizeni do provozu je nutné:

- oteviit okna a dvere;

- zabrénit vzniku jisker a otevieného plamene;

- odvzdusnit potrubi;

- zkontrolovat tésnost vnitiniho zatizeni podle
pokynii stanovenych normou.
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1.8 FUSTGAZ ELVEZETESE KEMENYBE

A fiistgdzt nem szabad hagyomdnyos gyiijté
rendszerii kéménybe vezetni. A tiistgaz elvezetésére
az L.A.S. tipusu gy(ijtékémény hasznilhato. A
gyljté rendszer(i és kombinalt kéményeket csak
megfelel§ szakképesitéssel rendelkezé személy
tervezheti. A fiistcsatornakat ugy kell kialakitani,
hogy azok megfeleljenek a szamitasi modszernek
és a szabvdny elSirdsainak.

Annak a kéménynek vagy fiistcsatornanak a kereszt-
metszete, melybe a fiistelvezet csé bekotésre kertil,
meg kell hogy feleljen a szabvény el6irdsainak.

1.9. MEGLEVO KEMENYEK KIBELELESE.

Az errea célraszolgalo “bélelé rendszer” segitségével
ujra lehet hasznalni a mar meglevé kémény- vagy
fiistcsatornarendszert a kazan égéstermékeinek
elvezetésére. Bélelésre a gyarto tanusitvanyaban erre
alkalmasként mindsitett csdszerelési elemeket kell
felhasznalni, a gyarto altal megszabott szerelési és
hasznalati utasitasnak valamint a jogszabalyoknak
megfelelGen.

1.10. FUSTCSORENDSZER, KEMENY ES
KEMENYFEJEK.

Az égéstermékek elvezetésére szol-

gdlo fustcsérendszereknek, kéményeknek és

kéményfejeknek meg kell felelniiik az alkalmazhat6

szabalyok elSirdsainak.

Sziv6 végelemmel elhelyezése:

A szivo végelemeknek:

- az épiilet kiils6 falan kell elhelyezkedniiik;

- gy kell elhelyezkedniiik, hogy a tavolsagok
betartsak a hatalyos miiszaki szabvanyokban
meghatdrozott minimalis értékeket.

A fiistventilatoros késziilékek égéstermék kive-
zetése tetd nélkiili, minden oldalrdl zart térbe.
A teté nélkiili, minden oldalrol zart terekben
(szell6z6akna, bels6 udvar stb.) megengedett a4 kW-
nal nagyobb és legfeljebb 35 kW hételjesitményti
fiistventilatoros vagy anélkiili gazkészilékek
égéstermékének kivezetése, amennyiben az a
hatélyos miiszaki szabvanyokban meghatérozott
feltételeknek megfelel.

1.11. A RENDSZER FELTOLTESE.

A kazan csatlakoztatdsat kovetden inditsuk el a
rendszer feltoltését a viztoltd csapon keresztiil
(2-2. abra). A feltoltést lassan kell végezni, hogy a
vizben 1év6 levegdbuborékok Gsszegytilhessenek
és eltavozhassanak a kazan és a fiitési rendszer
légtelenité szelepein keresztiil.

A kazan keringet6 szivattyujan beépitett 5nmiikodd
légtelenitd szeleppel rendelkeznek. Ellenérizziik,
hogy a légtelenitd szelepek sapkdja kelléen meg
van-e lazitva. Nyissuk meg a radiatorok légtelenito
szelepeit. A radiatorok légtelenit6 szelepeit akkor
lehet elzarni, amikor mér csak viz folyik beldlik. A
viztolté csapot akkor kell elzarni, amikor a kazan
nyomasmérdje kb. 1,2 bar nyomast mutat.

Megj.: e miiveletek sordn a keringetd szivattyut a
kezel6panelen talalhaté fékapcsold segitségével
szakaszosan mukodtessiik. A keringetd szivat-
tytikat a motor mikodtetése kozben az eliilsd dugo
lecsavarasaval légtelenitsiik. A miivelet végeztével
csavarjuk vissza a zarosapkdjat.

1.12. GAZCSATLAKOZAS BEUZEMELESE.

A gézcsatlakozas belizemelésekor szitkséges
teendok:

- nyissuk ki az ablakokat és az ajtokat;

- keriljiik szikra vagy nyilt lang hasznalatat;
- dritsik ki a gazcsovekben maradt levegét;

- ellenérizziik a fogyasztéi gazhalozat gaztomor-
ségét a jogszabalyok altal el6irt modon.

1.8 TBIMOYIA/TEHUE C IOMOUIbIO
JTBIMOXOJA/KAMIHA.
Jvimoyoanenue He 001xHO Gbib 100C0IEHEHHO K
KONZIeKMOBHOMY pPA36EMBAEHHOMY 0biMOX00Y
MpadUUoHANbHO20 Mmuna. JIbIMOYAANIeHUe JODKHO
OBITD TOJCOEMIEHHEHO K 0C000MY KOMMEKTUBHOMY
peimoxony tuma LAS. JIBIMOXOJ JOMKeH ObITh
CIIELMAIBHO CIIPOEKTUPOBAH, CIIEy METOJ| pacyéra i
TIPE/IVCAHILA HOPM, TeXHIUCKIM KBA/UIMPOBAHHBIM
TIEPCOHATIOM.
Te yyacTKu IBIMOXOfia MM KaMMHA, K KOTOPBIM
TOAIKMIOYANTCA TPYDa A IBIMOYAANCHIA, JO/IKHEL
COOTBETCTBOBATh HOPMATVBHBIM TPEOOBAHIAM.

1.9 TPOBEJEHUE TPYB JI/IAA
CYIIECTBYIOIIVIX KAMIHOB.

CrIOMOIBIO CIIELUAIbHOIT “CHCTeMBL I IIPOBEEHILS
Tpy6” MOKHO MCIIONBb30BATH yiKe CYIleCTBYIOL{Me
KAMIHBI, IEIMOXOJbI, TEXHIYECKIE OTBEPCTIA, AL
BBIBOJA [IPOJIYKTOB Cropats Goitnepa. s mpoBeieHmst
TPyOOIPOBOJA, AO/KHBL OBITH MCIOTB30BAHBI KAHATIL,
KOTOpBIE M3TOTOBHTENb YKA3a/ KAK MOJXOMALIe I
9THX LieTIelf, UICTIOIb3YS METOJ YCTAHOBKI I IIPHMeHEHII,
yKasaHHble TPOU3BOMITENIEM, A TAKXKe IIPUAEPKIBAICH
HOPMATUBHBIX TPeGOBAHIIL.

1.10 IBIMOXO/IbI, KAMIHBI
TTBIMOBBIETPYBBI.

JTBIMOXOJIBI, IBIMOBBIE TPYOBI I KAMUHBI /I YHIaNIeHILs

TIPOJYKTOB CTOPAHIS, JO/DKHBI OTBEYATh TPeOOBAHIAM

TPYMEHSAEMbIX HOPM.

YcTaHOBKA BBITSXKHBIX YCTPOMCTB. . BhITAXKHbBIE
YCTPOVICTBA IOTDKHBI GbITD:
- YCTaHOB/IEHHBI HA HAPY)KHBIX CTEHAX 3JAHILT;

- YCTaHOB/IEHHHI, co6n}o;1a;1 MUHMUMaNbHbIE
PacCTosAHIs, YKa3aHHbIE B )16]7[CTBY}0H.U/IX TEXHNYECKIX
HOPMAaTVBHBIX TpeGOBaHI/IHX.

BpiBOJ NMpPOAYKTOB CropaHms M3 ammapara
(bOopcIpoBaHHOI BHITSKKOIT B 3aKPBITBIX TOMeIIEHIS
IV HA OTKPBITOM BO3JTyXe. B roMelleH X Ha OTKPbITOM
BO3JIyXe V1 3aKPBITIE CO BCEX CTOPOH (BEHTH/IALIMOHHbIE
IIAXTI, LIAXTHI, IBOPBI V TAK fIAKIEE), JOIYCTIM TPSIMOIT
BBIBOJ, IIPOALYKTOB CTOPAHNA C HATYPaNbHOIl UK
bopcItpoBaHHOI BBITSDKKOI € PACXOJOM TeIla OT 4 1t
710 35 KBart, ecmt mipyt 9T0M  COO/TIOieHbI TeXHIYeCK e
HOPMATVBHBIE TPEOOBAHILA.

1.11 3AIIOTHEHUE YCTAHOBKI.

Tocrie OAK/H0YeHIS GOITIepa, IPUCTYIIATD K 3ATI0HEHIII0
YCTAHOBKI C IIOMOIIIbI0 KpaHa 3anonHen (V. 2-2).
3aronHeHe JODKHO TPOMCXOAUTD MeJIEHHO, flaBast
TaKuM 00pa3oM BO3MOXHOCTb BBIATH My3bIpbKaM
BO3/IyXa Yepe3 BBIIYCK BO3KyXa Goiiiepa 1 CHCTEMBI
OTOIIEHNAL.

Boiiiep uMeeT K1arias 115 BHIXOfIa BO3/IXa yCTAHOB/IEHHBLIT
Ha LMPKY/LALIMOHHOM Hacoce. [Iposepuime, 4mo 3aenyuixa
svipasienna. OTKPHITh K/IATAHBI [ BHIXONBI BO3EyXa
HA PajifaTopax.

Knamaub! 1 BBIXOJa BO3AyXa Ha PaiaTopax JO/KHbI
ObITb TOTJIA 3AKPBITHI, KOTA BBIXOAT TOMBKO BOJA.
3aKpBITb KPaH HATIOIHEHIs, KOT/)a MAHOMET TIOKA3bIBAeT
oxoro 1,2 6ap.

IIpumeyanye: BO BpeMs 3THX ONepALil, TOAKMIOYNTH
Ha OTJe/IbHbIe MHTEPBA/Bl K Pa0d0Te LUPKYIAPHBIIT
HACOC, C TIOMOILIBIO PEry/ATOPa Ha IPUOOPHOM LLMTKE.
Boinycmumb 6030yx U3 YUPKYNAUUOHHO20 HACOCA,
OMKPYHUBAS 6EPXHION 3ALTYULKY U OCMABTIAS BKTHOHEHHDIM
Momop.

TTOAKTIOYEHVIE TA30BOV YCTAHOBKIA.

1.12 TIOJK/IIOYEHME TA30BOJ YCTAHOBKIA.
JI/1st TIOAIKITIOYEH LS YCTAHOBKI HEOOXOIMO:
- OTKPBITb OKHA I JIBEPY;

- usberarh TPUCYTCTBME MICKP 1 OTKPBITOI'O OTHA;

- NPUCTYIITD K BBIYBAHIII0 BO3/yXa, HAXOSLIErocs B
Tpy6onpoBoze;

- IIPOBEPUTD HEPOHMLIAEMOCTb BHY TPEHHEN yCTaHOBKI,
COITIACHO YKa3aHyeM HOPMATHBHBIX TPeOOBAHMIL.

@ SMMERGAS

49

1.8 EVACUAREA FUMULUI IN TUBULA-
TURI DE FUM/COSURI.
Racordul de evacuare a fumului nu poate fi cuplat
la o tubulaturd colectiva de fum ramificatd de tip
traditional. Evacuarea fumului trebuie realizata
intr-un tub de fum colectiv special, de tip LAS,
proiectat in mod expres de catre personal tehnic
calificat, urmand metodologia de calcul si preve-
derile normativelor tehnice nationale.
Sectiunile cogurilor sau tuburilor de fum la care se
racordeaza tubul de evacuare a fumului trebuie sd
corespunda cerintelor normelor in vigoare.

1.9 INTUBAREA COSURILOR EXISTEN-
TE.

Prin intermediul unor sisteme corespunzitoare
de 7intubare” este posibil si se reutilizeze cosuri,
tubulaturi de fum, canale tehnice existente, pentru
evacuarea produselor de combustie ale centralei.
Pentru racordare trebuie utilizate tuburi declarate
corespunzitoare de catre constructor, urméand
modul de instalare si utilizare indicat de cétre
constructor si previzut de normativele tehnice
in vigoare.

1.10 TUBULATURI DE FUM, COSURI $I
DISPER-SOARE DE FUM.

Tubulaturile de fum, cosurile si dispersoarele de

fum pentru evacuarea produselor de combustie

trebuie si corespunda normelor si reglementarilor

aplicabile.

Pozitionarea terminalelor de tiraj. Terminalele

de tiraj trebuie:

- sa fie situate pe peretii perimetrali externi ai
cladirii;

- si fie pozitionati in aga fel incat distantele sa re-
specte valorile minime reproduse in normativele
tehnice in vigoare.

Evacuarea produselor de combustie ale aparatelor
cu tiraj fortat in spatii inchise sub cerul liber.

In spatiile deschise sub cerul liber dar inchise pe to-
ate laturile (puturi de ventilatie, curti tip amfiteatru,
curti interioare si altele asemédnatoare) este permisa
evacuarea directd a produselor de combustie ale
aparatelor cu tiraj natural sau fortat cu debit termic
intre 4 si 35 kW, dar trebuie respectate conditiile
prevazute in normativele tehnice in vigoare.

1.11 UMPLEREA INSTALATIEL

Odatd racordatd centrala, se realizeazi
umplerea instalatiei prin interme-
diul robinetului de umplere (vezi Fig. 2-2).
Umplerea se va realiza foarte lent, astfel incat bulele
de aer continute in apa si fie eliminate prin inter-
mediul valvelor de aerisire ale centralei si instalatiei
de incalzire. Centrala are incorporati o valva de
aerisire automatd montata pe pompa de circulatie.
Verificati ca dopul acesteia sd fie desurubat.
Deschideti valvele de aerisire ale radiatoarelor.
Acestea se vor inchide atunci cand prin ele va iesi
numai apd, fard bule de aer.

Robinetul de umplere se va inchide atunci cind
manometrul va indica aprox. 1,2 bar.

N.B.: pe durata acestei operatiuni, trebuie pusd
in functiune pompa de circulatie, prin actionarea
intrerupdtorul general de pe panoul de comanda.
Evacuati aerul din pompa de circulatie desurubind
dopul anterior, mentinand motorul in functiune.
Reingurubati dopul dupa aceastd operatiune.

1.12 PUNEREA IN FUNCTIUNE A
INSTALATIEI DE GAZ.
Pentru a pune in functiune instalatia de gaz tre-
buie s:
- deschideti ferestrele si usile;
- evitati prezenta scanteilor si a flicarilor deschi-
se;

- evacuati aerul din instalatia de alimentare;

- verificati etanseitatea instalatiei de alimentare cu
gaz conform prevederilor normativelor.
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1.13 COMO POR A CALDEIRA A FUNCIO-
NAR (LIGAGAO).
Para obter a Declaragio de Conformidade prevista
pela Lei, ¢ preciso efectuar as seguintes operagoes,
antes de por a caldeira a funcionar
- controlar a estanquidade do sistema interno
seguindo as indicagdes dadas pela norma;

- controlar a efectiva correspondéncia do tipo de
gas utilizado com aquele para o qual a caldeira
foi predisposta;

- ligar a caldeira e verificar a conformidade do
processo de acendimento;

- controlar que o caudal de gés e as relativas pres-
sdes resultem conforme as indicadas no Manual
(Parég. 3.16);

- controlar a intervengao do dispositivo de segu-
ranga em caso de falta de gas bem como o relativo
tempo de intervencao;

- controlar a intervengio do interruptor geral
situado a montante da caldeira e na caldeira;

- controlar que o terminal concéntrico de
aspiragdo/ evacuagdo (se presente), ndo esteja
entupido.

Se um dos controlos inerentes a seguranga resultar
negativo, nao ponha a funcionar a caldeira.

N.B: O teste de aferi¢do inicial da caldeira deverd
ser efectuado por pessoal técnico especializado. O
periodo de garantia da caldeira inicia a partir da
data da sua aferigio.

O certificado de aferi¢do de controlo inicial deve ser
entregue ao cliente.

1.14 EBULIDOR PARA AGUA QUENTE
SANITARIA
O ebulidor Zeus funciona como acumulador
com uma capacidade de 45 litros. No interior estd
inserido um tubo de permuta termica em ago inox
devidamente dimensionado, em serpentina, que
permite reduzirconsideravelmente os tempos de
produgao de agua quente. Estes ebulidores construi-
dos com envolucro e fundo em ago INOX garantem
uma longa duragio no tempo.
Os conceitos construtivos de jungao e soldadura
(T.1.G) foram cuidados até ao mais infimo porme-
nor para garantir a maxima fiabilidade
A flange de inspecgdo inferior assegura um con-
trole pratico do ebulidor e do tubo de permuta da
serpentina e uma facil limpeza interna.
No tampo da flange estio algumas unides de co-
nexao da agua sanitaria (entrada fria e saida quente)
e a tampa porta dnodo de Magnésio , fornecido de
série para a protecgao interna do ebulidor contra
possiveis fenonemos de corrosao.

NOTA: Faga inspeccionar anualmente, por um
técnico qualificado (por exemplo o Servigo de
Assisténcia Técnica Autorizado Immergas), a
eficiéncia do 4nodo de Magnésio do ebulidor. O
ebulidor estd preparado para a introdugao da ramal
de recirculagao de dgua sanitaria.

1.13 URUCHOMIENIE KOTELA
(WLACZENIE).
W celu spetnienia wymogéw prawnych Deklaracji
Zgodnosci, nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
wskazan dotyczacych uruchomienia kotta:
- sprawdzi¢ szczelno$¢ wewnetrznej instalacji
wedlug zalecen podanych w normie;

- sprawdzi¢ zgodnos§¢ zastosowanego gazu z
rodzajem gazu, do jakiego przystosowany jest
kociot;

- wlaczy¢ kociol i sprawdzi¢ poprawnosé
zapltonu;

- sprawdzi¢, czy przeplyw gazu oraz jego ci$nienie
s3 zgodne ze wskazaniami instrukeji (patrz
rozdz. 3.16);

- sprawdzi¢ dzialanie urzadzen zabezpieczajacych
w przypadku braku gazu oraz szybko$¢ ich
reakgji;

- sprawdzi¢ dzialanie wylacznika glownego umie-
szczonego przed kotlem oraz na kotle;

- sprawdzi¢ czy koncéwka koncentryczna zasy-
sania/odprowadzania (jezeli obecna) nie jest
zatkana.

Jesli nawet jeden wynik takich kontroli bedzie
negatywny, nie wolno uruchamia¢ kotla.

N.B.: Pierwszg kontrolg kotta powinien
przeprowadzi¢ wykwalifikowany technik. Gwa-
rancja kotta plynie od daty kontroli. Swiadectwo
kontroli wstepnej oraz gwarancja sq wydawane
uzytkownikowi.

1.14 BOJLER CIEPLE] WODY SANITARNE].
Podgrzewacz pojemnosciowy Zeus Kw o pojemnosci
45 litréw. Wewnatrz znajduje sie stalowa rura inox
wymiany ciepta o wygodnych wymiarach owinieta
wokot wezownicy, ktéra umozliwia znacznie zre-
dukowanie czasu podgrzewania wody. Podgrzewacz
ma obudowe i spdd z nierdzewnej stali INOX
zapewniajgcej dlugi okres Zywotnosci.
Komponenty konstrukcyjne (T.I.G.) zostaly wyko-
nane ze szczegolna troskg o szczeg6ly i maksymalng
niezawodnos¢.

Dolny kotnierz kontrolny utatwia wygodna kontrole
podgrzewacza i rury wymiany ciepta wezownicy
oraz wewnetrzne czyszczenie.

Na pokrywie kolnierza znajdujg si¢ przylacza
wody (wlot zimnej wody i wylot cieplej wody)
oraz zatyczka oprawy anody magnezowej facznie z
anoda dostarczang seryjnie w celu zabezpieczenia
podgrzewacza przed korozja.

N.B.: co roku nalezy zleci¢ kontrole skutecznosci
anody magnezowej uprawnionemu technikowi ( np.
serwisantowi autoryzowanego punktu Immergas).
Podgrzewacz jest przystosowany do umieszczenia
ztacza recyrkulacji wody uzytkowej.
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1.13 UVEDENi‘KOTLE DO PROVOZU
(ZAPNUTI)
Aby bylo mozné dosdhnout vydani prohldseni
o shodé pozadovaného zakonem, je potieba pri
uvadéni kotle do provozu provést nasledujici:
- zkontrolovat tésnost vnitiniho zafizeni podle
pokynii stanovenych normou;

- zkontrolovat, zda pouzity plyn odpovida tomu,
pro ktery je kotel urcen;

- zapnout kotel a zkontrolovat spravnost zapa-
leni;

- zkontrolovat, zda pratok plynu a pfislusné
tlaky jsou v souladu s hodnotami uvedenymi v
ptirucce (Odstavec 3.16);

- zkontrolovat, zda bezpec¢nostni zafizeni pro
pripad absence plynu pracuje spravné a dobu,
za kterou zasdhne;

- zkontrolovat zdsah hlavniho spinace umisténého
na kotli a v kotli;

- zkontrolovat, zda nasévaci a vyfukovy koncen-
tricky koncovy kus (v pfipade, Ze je jim kotel
vybaven) nenf ucpany.

Pokud jen jedna tato kontrola bude mit negativni
vysledek, kotel nesmi byt uveden do provozu.

Pozndmka: ivodni kontrolu kotle musi provést kva-
lifikovany technik. Zdruka na kotel pocind plynout
od data této kontroly.

Osvédceni o kontrole a zdruce bude vyddno
uzivateli.

1.14 OHRIVAC TEPLE UZITKOVE VODY
Ohfiva¢ Zeus kW je akumula¢niho typu s kapacitou
45 litrt. Uvnitt ohfivace je umisténa prostorové
rozmérna hadovité vinuta trubka z nerez oceli
slouzici k tepelné vyméné, ktera umoznuje
vyrazné zkratit dobu ohfevu vody. Tyto ohfivace s
plastém a dnem z nerez oceli jsou zarukou dlouhé
Zivotnosti.

Postuptim pfi montazia svafovani technologii T.I.G.
je vénovana pozornost nejjemnéjsim detailtim, aby
byla zaru¢ena maximélni spolehlivost.

Spodni prithledové priruba umoznuje praktickou
kontrolu ohfivace a vyménikové hadovité trubky a
zaroven pohodlné vnitini ¢isténi.

Na krytu ptiruby jsou umistény ptipojky na
uzitkovou vodu (vstupni na studenou a vystupni
na teplou vodu) a uzavér vstupu magnéziové anody
véetné anody samotné, ktera je dodavana sériové za
ucelem vnitfni ochrany hotaku pfed korozi.

Poznamka: Jednou ro¢né nechte kvalifikovanym
technikem (napt. z autorizované asistencni sluzby
spolec¢nosti Immergas) zkontrolovat t¢innost
magnéziové anody ohfivace. Ohfivac je urcen pro
zasunuti ptipojky obéhu uzitkové vody.
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1.13. KAZAN BEUZEMELESE (BEGYUJTAS).

A torvény dltal eléirt szabvanyossagi nyilatkozat

kiallitaséhoz a kazan betizemelésekor a kovetkezd

kotelezettségeknek kell eleget tenni:

- ellendrizziik a gdzrendszer tomorségét a jogsza-
balyok altal el6irt modon;

- ellendrizziik, hogy a rendelkezésre all6 gaztipus
megegyezik azzal, amelyre a késziilék be van
allitva;

- gyujtsuk be a kazant és ellendrizziik az égés
megfelel voltat;

- ellendrizziik, hogy a csatlakozé gazrendszer
hozama és a nyomasértékek megfelelnek

- e a miiszaki adatoknal felttintetett értékeknek
(lasd 3.16. paragrafus);

- ellendrizziik, hogy gazhidny esetén a biztonsagi
elzdro szelep megteleléen mikodik-e, és mennyi
id6 alatt 1ép mikodésbe;

- ellendrizziik a kazan el6tti levalaszto-kapce-
sol¢ és a kazdnban 1évé f6kapcsold hibdtlan
mukodését;

- ellendrizziik, hogy a koncentrikus égéslevegd/
fustelvezetd végelem nincs-e eldugulva.

Haa fenti ellendrzések koziil akar csak egy is pozitiv
eredményt ad, a kazdn nem iizemelheto be.

Megj.: A kazin beiizemelését csakis szakember
végezheti el. A késziilék jotdlldsi ideje a sikeres beii-
zemelés idépontjatol kezdddik.

Az elvégzett beiizemelés igazoldsa és a Jotdlldsi jegy
az iigyfélnek kiaddsra keriil.

1.14. HASZNALATI MELEGVIZ TAROLO.

A Zeus kW hétdrolds rendszer(i hasznalati
vizmelegit6vel rendelkezik, melynek Grtartalma 45
liter. Ennek belsejében spirdlosan tekercselt, kellGen
nagy méretli rozsdamentes acél hécseréld csékigyo
talalhato, amely jelent6s mértékben leréviditi a
meleg viz el6allitasahoz sziikséges idot. A rozsda-
mentes acél kopennyel, aljjal késziild vizmelegitok
hosszu élettartamuiak. Az Osszeszerelési és hegeszté-
si (TL.G.) miiveleteket a legnagyobb alapossaggal
végezziik, hogy a késziilék maximalisan megbizhatd
legyen.

Az alsé ellenérz6 kariman keresztil végezheto el a
melegito és ahdcseréld csékigyo ellendrzése, illetve
a késziilék belsejének tisztitasa.

Az ellenérzé karima fedelén taldlhatok a haszna-
lati viz (hidegviz bemenet és Melegviz kimenet)
csatlakozasok, valamint a gyarilag elhelyezett Ma-
gnézium And6d, amely gondoskodik a vizmelegit6
belsejében a korroziovedelemrol.

Megj.: Evente ellendriztessiik szakemberrel (példaul
az Immergas szakszervizekkel) a vizmelegité Ma-
gnézium Anddjanak hatékonysagat. A térolo alkal-
mas HMV cirkulacios bekotd vezeték beépitésére
is.

1.13 TIPMBEJIEHVE BOJI/IEPA B
IKCIUIYATALIUIO (BK/TFOUEHME).

Ins nonyvenus [lexmapaunn o CoOTBETCTBIIL,
TIPE/lyCMOTPEHHOI 3aKOHOM, HeOOXOMMMO COOMOaTh
CIIefiylolye YCIOBUS sl IpUBefeHus 00iiepos B
9KCIJTyaTaLio;

- IIPOBEPUTH TePMETHYHOCTb BHYTPEHHEIT YCTaHOBKI,

COIVIACHO YKa3aHyeM HOPMATHBHbIX TPeGOBaHIIT;

- IIPOBEPHUTH COOTBETCTBIE VCTIONb3YEMOTO [a3a, C TeM
Ha KOTOPbIit HACTPOeH 6oitep;

- BKJIIYNUTD 6OJimep 1 MpOBepUTDH MPABIIbHOCTD
SKMTAHNS;

- IIPOBEPHTH YTO Ta30Bblil PACXOJ I COOTBETCTBYIOLIE
JIABJIEHIE, OTBEYAET TeM, YTO YKA3aHHbI B TACIIOPTE
(ITapar. 3.16);

- IIPOBEPUTH BKIIOYEHME 3AIMUTHOIO yCTpOi{CTBa, B
Cmydae OTCYTCTBIA I'a3a M 3aTPAav€HHOE Ha 3TO BPEMSA;

- IIPOBEPUTB JIENICTBIE PyOUTbHIKA, YCTAHOB/ICHHOTO 10
Goiiziepa it Ha caMoM 0oitiepe;

- TIPOBEPUTD, YTO KOHIIEHTPIYeCKIIT BbIXO]] BCACBIBAHILS/
JBIMOYZA/IeHNs (eC/u MMeeTcA B HaTM4nu), He
3arOPOXKEH.

Ecnu Beero ofina 13 9TiX IPOBEPOK MMeeT HEraTiBHbI
PE3Y/IBTAT, KOTEN He MOXKeT OBITb IOAK/IOUEH.

Hpumenanue: navanvias nposepxa 6Goiinepa 0onxHa
Gbimp npousedeHHas K6anUPUUUPOBAHHbIM NEPCOHATIOM.
Tapanmuinolii oK KOMA HAYUHAEICS CO OHST NPOBEPKL.
Tonvsosamento ocmasnsms cepmuduxam nposepxu
2apanmus.

1.14 TOPEJIKA TOPSYEN CAHTEXHUYECKON
BOJIBL.
Topernka Zeus KW HakommTenbHOro Tima éMKOCTbI0 45
JUTPOB. BHY TP yCTaHOB/EH TPYOHDI TEMIO0OMEHHIIK 113
HepKaBeIolLlelt CTa/m, GOTbLIIX PA3MepOB, 3AKPYYeHHHBLI
B BIJIe 3MEEBIIKa, YTO [I03BO/IAET CYL[ECTBEHHO COKPATUTD
BpeMs IPOU3BOJCTBA TopsTdelt BOIbI. [[aHHbIIA I TOPEOK:
y60Kie, ¢ 0007I0YKOI 1 13 HepKaBelolelt CTaju,
TapaHTUPYIOT IO CPOK CTTYKOBL.
Jleranu coepenénnsie c6opxoit u capkoit (T.1.G.)
paspaboTaHble B MEBYAIIIIX JeTa/axX, 00ecrednBaioT
CaMYI0 BbICOKYIO HafI&XKHOCTb.
Hiokumit MHCTIEKIMOHHDIT (aHel] 03BOMAET Y0OHbII
KOHTPO/Ib TOPENKM ¥ TPYOY TEMIO00OMEHHUKA, a TAKKe
YHPOLICET OYUCTKY.
Ha KO)KYXC d)naﬂua YCTaHOBHeHHbI Kpernenns fnsa
TIOJICOETMHIA CCAHTEXHIUECKOI BOFBI (BXOJ XOMOJHOI
11 BBIXOJ} TOPAelt) I 3arMylIKa 13 MaruueBoro AHopia ,
CEPUITHO OCHALIEHHOTO, /U1 BHY TPEHHE 3aLUThI TOPENKI
OT BO3MOXHBIX ()eHOMEHOB KOPPO3HIL.

IIpumeyanme: NpoBOAUTD €XKETOJHYI0 NPOBEPKY
KBaMMQUIMPOBAHHBIM TEXHUKOM (Hampumep
aBTOPU3MPOBAHHAA CEPBUCHAA CTYKOa KOMIAHUN
Immergas), 3)peKTHBHOCTI MArH1eBOrO aHOJA TOPETIKIL.
Topesika IpefiHa3HaYeHa J/Isl YCTAHOBKU B 060pOTHOE
CO€JIeHeHie CAHTEXHIYECKOI BOJIbI.
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1.13 VERIFICARI INAINTE DE PUNEREA
IN FUNCTIUNE A CENTRALEL
Pentru a pune in functiune centrala trebuie sa:
- verificati etangeitatea circuitului intern conform
indicatiilor normativelor;

- verificati dacd gazul din conducta de alimen-
tare este corespunzator celui pentru care a fost
proiectatd cenrala;

- verificati rezultatul actionarii intrerupatorului
electric din amonte de centrald si a celui de pe
panoul de comanda.

- verificati ca terminalul de aspirare/evacuare
(daca acesta este prezent) sd nu fie obturat.

Dacd si numai una dintre aceste verificari se
constatd a fi negativa, centrala nu trebuie pusi in
functiune.

N.B. Pentru acordarea garantiei, punerea in functiune
a centralei trebuie realizatd exclusiv de catre personal
tehnic autorizat. Acesta va consemna in certificatul
de garantie data punerii in functiune.

1.14 BOILERUL DE APA CALDA
MENAJERA.
Centrala Zeus kW produce apa calda menajera cu
ajutorul unui boiler de acumulare cu capacitate de
45 litri. In interiorul acestuia este amplasat un tub
de schimb termic din otel Inox, indoit in forma de
serpenting, supradimensionat astfel incét si reducé
in mod semnificativ timpul necesar prepararii apei
calde menajere (ACM). Corpul boilerului este rea-
lizat din otel INOX AISI 316L fapt ce ii garanteaza
o lunga perioada de utilizare.
Operatiunile de asamblare si sudare in mediu de gaz
inert (T.L.G.) sunt efectuate cu cea mai mare grija,
acordand atentie celor mai mici detalii, pentru a
asigura fiabilitatea maxima.
Flanga de inspectie de la partea inferioara a boile-
rului permite un control facil al rezervorului si al
serpentinei si o curdtare internd ugoara.
Pe flansa inferioard a boilerului se gasesc racor-
durile la instalatia sanitara (intrare rece si iesire
caldd) si dopul filetat pe care este montat Anodul
de Magneziu, instalat de serie pentru protectia
interna a boilerului impotriva posibilelor fenomene
de coroziune.

N.B.: solicitati unui tehnician al Serviciului de Asis-
tentd Tehnicd Immergas sa verifice anual eficienta
anodului de magneziu din boiler.

Boilerul este prevazut si pentru racordarea la o
instalatie de recirculare a apei calde menajere.
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1.15 BOMBA DE CIRCULACAO.

As caldeiras da série Zeus kW estdo equipadas
com um circulador com regulador eléctrico de
velocidade de trés posi¢oes. A primeira velocidade
¢ desaconselhada devido & capacidade escassa do
fluxo. Para optimizar o funcionamento da caldeira é
aconselhével, nos novos circuitos (monotubo e mo-
dul), utilizar a bomba de circulagdo na elocidade
maxima. O circulador estd equipado com con-
densador.

Eventual desbloqueio da bomba. Se ap6s um
periodo de inactividade prolongado for preciso de-
sbloquear o circulador, desaperte a tampa anterior e
rode manualmente o eixo do motor com uma chave
de fenda. Esta operagao deve ser efectuada com
extrema cautela para nao danificar a arvore

1.16 KIT DE ACESSORIOS OPCIONAIS.

« Kitde vélvulas de corte do circuito (opcional) A
caldeira esta preparada para montagem de valvu-
las de seccionamento do circuito, a colocar nos
tubos do caudal e retorno da ligagao da caldeira.
Este kit é muito util no periodo de manutengao,
porque permite esvaziar s6 a caldeira sem ter de
esvaziar todo o circuito.

« Kit central de equipamentos por zonas (sob
pedido). Caso pretenda dividir a instalagao de
aquecimento em varias zonas (méximo trés)
para lhes atribuir regulacdes independentes e
para manter um afluxo de dgua elevado em cada
zona, a Immergas fornece, sob pedido, o kit de
instalagdo por zonas.

« Kit doseador de polifosfatos (opcional). O do-
seador de polifosfatos impede a formagao de
incrustagdes de calcério, mantendo ao longo
do tempo as condigoes originais de permuta de
calor e produgao de agua quente doméstica. A
caldeira esta preparada para a montagem deste
doseador de polifosfatos.

Os conjuntos de acessorios opcionais referidos
anteriormente sdo fornecidos completos com as
respectivas instru¢oes de montagem e utilizagao.

Prevaléncia disponivel para o equipamento
A =Prevaléncia disponivel para o equipamento
na terceira velocidade (parafuso apertado em
1,5 voltas em relagao ao parafuso de regulagao
solto)

B =Prevaléncia disponivel para o equipamento
na segunda velocidade (parafuso apertado em
1,5 voltas em relagao ao parafuso de regulagao
solto)

1.15 POMPA OBIEGOWA.

Kotly serii Zeus kW sa wyposazone we wbudowang
pompe obiegowa z tréjpozycyjnym elektrycznym
regulatorem predkosci obrotéw. Pierwsza predkosé
jest odradzana w zwigzku z niskg wydajnoscia.
Aby zapewni¢ optymalng prace kotta w nowych
instalacjach (pojedynczych lub modularnych),
nalezy stosowa¢ maksymalne obroty pompy obie-
gowej (trzecia predkos¢). Pompa obiegowa jest
juz wyposazona w kondensator.

Ewentualne odblokowanie pompy. Jesli po
dtuzszym okresie bezczynnosci, pompa obiegowa
zostanie zablokowana, konieczne jest odkrecenie
tylnego zaworu i poruszanie srubokretem watu si-
Inika. Wykona¢ czynno$¢ zachowujac maksymalng
ostroznos¢ , aby nie uszkodzi¢ pompy.

1.16 ZESTAWY NA ZAMOWIENIE.

o Zestaw zaworow odcinajacych (na zaméwienie).
Kociotjest przystosowany do instalacji zaworéw
odcinajacych, ktore mozna zainstalowaé w rura-
ch doprowadzajacych i zwrotnych. Zestaw taki
jest szczegolnie przydatny przy konserwacji,
poniewaz umozliwia opréznienie samego kotta
bez koniecznosci oprozniania calej instalacji.

Zestaw obej$¢ (na zaméwienie). W przypadku,
gdy w instalacji cieplowniczej instalowane sg
zawory strefowe (najwyzej trzy) lub w przypadku
niewystarczajacego przeplywu wody obiegowej
firma Immergas zapewnia na zadanie zestaw
obejs¢, ktory mozna zainstalowac na przytaczach
doprowadzajacych i odprowadzajacych kotla.

o Zestaw dozownika polifosfatéw (na zamowie-
nie). Dozownik polifosfatéw zapobiega twor-
zeniu si¢ osadéw kamienia i jednoczesnie utr-
zymuje oryginalne warunku wymiany cieplnej
i produkgji cieplej wody sanitarnej. W kotle
przewidziano zastosowanie zestawu dozownika
polifosfatow.

Powyzsze zestawy sa wyposazone w odpowiednie
instrukcje montazu i eksploatacji

Wysokos¢ ci$nienia w urzadzeniu.

A =Wysokos¢ ci$nienia dostgpna w urzadzeniu
na trzeciej predkosci ( $ruba dokrecona o 1,5
obrotu w stosunku do catkowicie odkreconej
$ruby regulacyjnej)

B = Wysokos¢ ci$nienia dostepna w urzadzeniu
na drugiej predkoéci (sruba dokrecona o 1,5
obrotu w stosunku do catkowicie odkreconej
$ruby regulacyjnej)

1.15 OBEHOVE CERPADLO

Kotle série Zeus se dodavaji s jiz zabudovanym
Cerpadlem s elektrickym reguldtorem rychlosti
se tfemi polohami. Pouziti prvni rychlosti se
nedoporucuje, protoze zatizeni pak nepracuje
spravné. Cheete-li dosdhnout nejlepsiho vykonu
kotle, doporuc¢ujeme u novych zatizeni (monotubus
amodul) pouzivat obéhové ¢erpadlo nastavené na
nejvyssi rychlost (treti rychlost). Obéhové cerpadlo
je jiz vybaveno kondenzatorem.

Pripadné odblokovani cerpadla. Jestlize je
po dlouhé prestavce cerpadlo zablokovangé, je
nutné vysroubovat pfedni uzavér a pomoci
$roubovaku otocit hfidelem motoru. Tento postup
provadéjte jen s nejvétsi opatrnosti, abyste hridel
neposkodili.

1.16 SOUPRAVY K OBJEDNANI

o Souprava uzaviracich ventilii (mozno objednat).
Na kotel je mozné namontovat uzaviraci ventily,
které se nasadi na trubky nabéhového a vratného
okruhu pfipojného piislusenstvi. Tato souprava
je velmi uZite¢na pti idrzbé, protoze umoziuje
vypustit pouze kotel a ne cely systém.

« Souprava zonovych zatizeni (mozno objednat).
V pripadé, Ze je potteba vytapéci systém rozdélit
do vice zon (maximalné tfi) a obsluhovat je
oddélené na sobé nezavislo regulaci a za u¢elem
zachovani zvy$eného pritoku vody pro kazdou
zonu, dodava Immergas na objednani soupravu
zonovych zatizeni.

« Souprava davkovace polyfosfatil (mozno objed-
nat). Davkovac polyfosfati zabranuje usazovani
kotelniho ka-mene a tim umoznuje dlouhodobé
zachovani pavodnich podminek tepelné vymény
a ohfevu uzitkové vody. Kotel je k instalaci sou-
pravy dévkovace polyfosfati jiz upraven.

Vyse uvedené soupravy se dodavaji kompletni spolu
s ndvodem k montdzi a pouZiti.

Dostupna vytlaéna vyska
A = Dostupny vytlak zafizeni nastaveného
na tfeti rychlost ($roub zasroubovin o 1,5
otacky vzhledem k uplné vysroubovanému

regula¢nimu §roubu)

B = Dostupna vytlak zafizeni nastaveného na
druhou rychlost (Sroub zasroubovan o 1,5
otacky vzhledem k uplné vysroubovanému
regula¢nimu §roubu)
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1.15. KERINGETO SZIVATTYU

A Zeus kW kazanok gyarilag beépitett, 3 allasos
elektromos szabdlyozast keringetovel rendelkez-
nek. Amennyiben a keringeté az elsé sebességben
van a kazan nem miikodik helyesen. A kazan
optimélis mitkodéséhez az uj halozatok (egycsGves
és modul) esetében javasoljuk, hogy a keringetd szi-
vattyat maximalis sebességen haszndlja. A keringetd
rendelkezik kondenzatorral.

Szivatty esetleges kioldasa. Amennyiben hoss-
zabb ledllds utdn a keringeté nem mukodik, le kell
csavarni az els6 védésapkat, és egy csavarhuzoéval
megporgetni a motor tengelyét. Kulonos 6vatossag-
gal jarjon el ennél a mitveletnél, hogy ne karositsa
amotort!

1.16. KULON MEGRENDELHETO KESZLE-
TEK.

o Elzar6 csap készlet (megrendelésre). A kazan
gyari kialakitdsa lehetévé teszi elzaré csapok
felszerelését a csatlakoz6 blokk eléremend és
visszatér6 csoveire. Ez a készlet igen haszno-
snak bizonyulhat a karbantartds soran, mivel
igy lehetévé valik, hogy csak a kazant kelljen
vizteleniteni és ne a teljes vezetékrendszert.

o Tobb zénas rendszerek szerelési készlete (me-
grendelésre). Abban az esetben, ha a fiitési
rendszert tobb (max hdrom) zdénara szeretnék
felosztani, melyek mindegyike fiiggetleniil
szabalyozhato, ¢s hogy valamennyi zénaban
megfelelé maradjon a térfogatdram, az Immergas
megrendelésre tobb zonas rendszer készletet
kinal.

o Polifoszfit adagolo készlet (megrendelésre).
A polifoszfat adagolé megakadalyozza a vizkd
lerakddasat, ezéltal hosszu ideig megérzi a
hdcserélé rendszer és a hasznalati vizmelegité
eredeti allapotat. A kazdnban gyarilag elé van
készitve polifoszfat adagold csatlakoztatdsanak
lehetdsége.

A fenti kiegészit készleteket a gyarté kompletten,
szerelési és hasznalati Gtmutatoval egyiitt szallitja.

Fitési korben rendelkezésre allo térfogataram /
szallité nyomas.
A = Szallité nyomds harmadik sebességnél (a
szabalyoz6 csavar teljesen kilazitott allapothoz
képest 1,5 fordulattal behajtva)

B = Szallité nyomas masodik sebességnél (a
szabdlyozo csavar teljesen kilazitott dllapothoz
képest 1,5 fordulattal behajtva)

1.15 IUPKYIAIVIOHHBIN HACOC.

Boitneper cepyit Eolo Mini ocTaB/IsioTest o BETPOEHHBIM
LUPKY/IALMOHHBIM HACOCOM C TPEXIMO3UIMOHHBIM
MIEKTPUUECKIM PEryasTopoM cKopocTi. Pabora Ha
TIepBOIt CKOPOCTII He PEKOMEHJIyeTCs 13-3a TIOTydaeMoit
I 9TOM Ma/IOI IPOM3BOIUTEHOCTIL. I/1st 0Gectiederst
ONTHMMA/MbHOI PaboTHI boiiNepa peKoMeHAYeTCs B
HOBBIX OTOINTE/BHBIX CUCTeMaX (LieTbHOTPYOHBIX I
MOJIY/IbHBIX) JICIIONIb30BATD LUPKY/IALMOHHBI HACOC Ha
MaKCUMaTbHOIT (TpeTheit) ckopoctit. Hacoc moctassercs
YKe 060pYIOBAHHBIIT KOHJIEHCATOPOM.

IIpn pasonoxupoBanmu Hacoca. Ecimi, mocre fororo
IIPOCTOST HACOC OKa3bIBae TC 51 3a0/T OKI POBAHH bl M,
HEOOXOJMIMO OTBEPHYTb TIEPEJHION KPBIIIKY I IIPOBEPHY
Tb OTBEPTKOIT Ba JT IBUTA Te/A. ITY OIEPALIo CTefyeT
BBINO/IHATD C KPaifHell 0CTOPOKHOCTBIO, 4TOOBI He
TIOBPEINTD HACOC.

1.16 KOMIUIEKTBI, IIOCTABJIIEMBIE IO

3AKA3Y.

o Kommekt BeHTHNEN /IS OTONMUTENBHOIN CHCTEMBI
(omuust). Kone 1 py kuus 6 oitepa moss onste T
YCTaHOBUTD 3AIIOPHbIE BEHTIIV HA TPYOe MOMIawit BOKLI
B OTONUTE/BHYIO CHCTEMY I Ha TPyOE BO3BPATa BOHI
u3 cucteMsl . Takast ycTaHOBKa 04eHb YOOHA ¢ TOUKIL
3pennst padoT 10 TeX0OCTYKUBAHIIO, TOTOMY YTO
T03BOISIET C/MTH BOJY M3 OFTHOTO 00fIepa, OCTAB/ILA
TIPI 3TOM €€ B CUCTEMe.

o Kommekt mopcraniyn 304080 cucteMpl (ONIus).
B toM ciyuae, eciu BbI JKe/laeTe PasfieuTh CHCTEMY
OTOIITIEHIIST Ha HECKONbKO 30H (He 0omee TPéx) )
VIS VX OTAENBHOTO 0OCTY)KIBAHMA C OT/IE/TBHBIMY
HacTpolikamu. [l mofnepaHus BbICOKON MOfaun
BOJIbI /11 KaK/I01 30HBI, Immergas ocTasyiset B Bijie
OIILIMY KOMIUIEKT /ISl 30HOBOJ CHCTEMBIL.

«  Komexr osaropa nomidoccaros (omuus). losarop
nomudocdatos mpegorBpamaer 06pasosanie
V3BECTKOBDIX OT/IOKEHMIT ¥ COXPAHSIET HEM3MEHHbIMI
BO BpPeMEHM NepBOHAYA/IbHbIE XapaKTePUCTHKI
TeIo00OMeHa 1 HArpeBa CAaHTEXHIUYECKOIl BOJBL.
Koctpykuus 6oitnepa paspaborana ¢ yyerom
BOSMOXHOCTH YCTAHOBKY 03aT0pa N0/(OCHATOB.

BrimenepeuncenHble KOMIIEKTI IIOCTABIAIOTCA C
MHCTPYKIVE! TI0 MOHTXKY ¥ 9KCIUTyaTaIlu.

Hamop gocturaembrit B cucreme.

A = Hamop pocturaemslii B cucTemMe Ha TpeTei
ckopoctyt (60nThI 3aKpydeHHbIe Ha 1,5 000poTa
OTHOCHTE/IbHO, OMHOCTBI0 OTKPYYEHHOTO
perynupytomero 6onra)

B = Hamop pocturaemslit B cucteme Ha BTOpOIt

ckopoctyt (60Tl 3aKpy4eHHble Ha 1,5 06opora
OTHOCHTE/IBHO, IOJHOCTBI0 OTKPYYEHHOIO

1.15 POMPA DE CIRCULATIE.

Centralele din seria Zeus kW sunt dotate cu pom-
pe de circulatie cu regulator electric al vitezei in
trei trepte. Cu pompa reglatd pe prima treapta de
vitezd centrala nu functioneazi corect. Pentru o
functionare optima a centralei racordata la instalatii
noi (mono sau bitubulare) este recomandata utiliza-
rea pompei la treapta de viteza maxima. Pompa de
circulatie este deja dotata cu condensator.

Eventuala deblocare a pompei. Daca dupa o
perioada lunga de inactivitate pompa s-a blocat,
este necesar sa se desurubeze dopul anterior si sd se
roteascd axul acesteia cu ajutorul unei surubelnite.
Aceastd operatie trebuie efectuatd cu extremd
precautie pentru a nu il deteriora.

1.16 KITURI DISPONIBILE LA CERERE.

« Kitul robineti de izolare a instalatiei (optional).
Centrala este prevdzutd pentru instalarea
robinetilor de izolare care se instaleazi pe tevile
de tur si retur ale grupului de racordare. Un astfel
de kit este foarte util in momentul efectuarii
intretinerii, deoarece permite golirea numai a
cazanului, fara golirea intregii instalatii.

« Kitul placi de gestiune zone (optional). In
cazul in care se doreste impartirea instalatiei de
incalzire in mai multe zone (maxim trei) pentru
a le exploata separat cu reglaje independente si
pentru a mentine ridicat debitul de apa pentru
fiecare zond, Immergas furnizeazi la cerere kitul
placé de gestiune pentru instalatii cu zone.

« Kitul dozator de polifosfati (optional). Dozatorul
de polifosfati impiedicd formarea depunerilor
de calcar, mentinand in timp eficienta ridicata
a schimbatorului de caldura pentru apa calda
menajerd. Centrala este prevazuta pentru insta-
larea kitului dozator de polifosfati.

Kiturile de mai sus beneficiaza de instructiuni de
montaj si utilizare.

Sarcina hidraulici disponibila pentru instalatia

de incilzire.

A = Sarcina hidraulici disponibila in treapta a 3
de viteza (surub strans 1,5 ture de la pozitia
desurubat complet)

B = Sarcind hidraulica disponibila in treapta a 2°
de viteza (surub strans 1,5 ture de la pozitia
desurubat complet)
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1.17 COMPONENTES DA CALDEIRA ZEUS

24-28 KW
Legenda:
1 - Entrada pressdo sinal negativo
2 - Entrada pressdo sinal positivo
3 - Recipiente de recolha (ar A) —(fumos F)
4 - Pressostato fumos
5 - Ventilador
6 - Permutador primdrio
7 - Vilvula de expurgo do ar
8 - Circulador caldeira
9 - Valvula gis
10 - Vilvula de trés vias (motorizada)
11 - Torneira enchimento do equipamento
12 - Vaso de expansdo equipamento
13 - Sonda sanitdrio
14 - Acumulador Inox
15 - Vilvula de seguranga 3 bar
16 - Torneira de purga equipamento
17 - Valvula de seguranga 8 bar
18 - Torneira purga acumulador
19 - Camara estanque
20 - Exaustor fumos
21 - Sonda decarga
22 - Camara de combustdo
23 - Termostato de seguranga
24 - Queimador
25 - Velas arranque e detecgio

1.17 KOMPONENTY KOTLA ZEUS 24-28
Kw.

1.17 SOUCASTI KOTLE ZEUS 24-28 KW

Legenda: Legenda:

1 - Gniazdko cisnienia sygnal negatywny 1 - Tlakovd zdsuvka zdporného signdlu
2 - Gniazdko ci$nienia sygnat pozytywny 2 - Tlakovd zdsuvka kladného signalu
3 - Otwory poboru (powietrza A) - (oparéw F) 3 - Odbérova mista (vzduch A) - (spaliny F)
4 - Presostat oparow 4 - Presostat spalin

5 - Wentylator 5 - Ventildtor

6 - Wymiennik pierwotny 6 - Primdrni vyménik

7 - Zawor odpowietrzajgcy 7 - Odvzdusiiovaci ventil

8 - Pompa obiegowa 8 - Cerpadlo kotle

9 - Zawor gazu 9 - Plynovy ventil

10 - Zawdr tréjdrogowy (silnikowy) 10 - Trojcestny ventil (motorizovany)
11 - Zawér napetniania instalacji 11 - Plnici kohout zatizeni

12 - Zbiornik wyrownawczy instalacji 12 - Expanzni nddoba zatizeni

13 - Sonda wody uzytkowej 13 - Uzitkovd sonda

14 - Bojler inox 14 - Nerezovy ohfiva¢

15 - Zawdr bezpieczetistwa 3 bar 15 - Bezpecnostni ventil 3 bar

16 - Zawir spustowy 16 - Vypustny kohout zatizeni

17 - Zawér bezpieczeristwa 8 bar 17 - Bezpecnostni ventil 8 bar

18 - Zawdr oprozniajgcy bojler 18 - Vypustny kohout ohfivace

19 - Komora szczelna 19 - Vzduchotésnd komora

20 - Okap 20 - Digestor

21 - Sonda doplywu wody 21 - Vytlaind sonda

22 - Komora spalania 22 - Spalovaci komora

23 - Termostat bezpieczetistwa 23 - Bezpecnostni termostat

24 - Palnik 24 - Hordk

25 - Swiece zaptonu i pomiaru 25 - Zapalovaci a detekcni svicky

RRRREY 7
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1.17. ZEUS 24-28 KW KAZAN FELEPITESE.

Jelmagyardzat:

I - Nyomdsmérd hely negativ jel

2 Nyomdsméré hely pozitiv jel

3 Mintavételi hely (A - levegd) - (F - fiistgdz)
4 Fiistgdz nyomasszabdlyozé

5 Ventildtor

6 Primer hécseréls

7 Légtelenitd szelep

8 Keringetdd

9 Gdzszelep

10 Hdromutas (motoros)szelep

11 - Feltolté csap

12 - Tiguldsi tartdly

13 - Haszndlati melegviz szonda

14 - Rozsdamentes acél HMV tdrolo
15 - Biztonsdgi lefiivaté szelep - 3bar
16 - Késziilék leiiritd csap

17 - biztonsagi lefiivato szelep — 8bar
18 - HMV tarolo leeresztd csap

19 - Hermetikus kamra

20 - Fiistgdz elvezetd csé

21 - Eléremend viz szonddja

22 - Egéstér

23 - Biztonsdgi termosztdt

24 - Egdfej

25 - Gyujtéelektrodak

1.17 KOMIUIEKTYIOIIVE BOVIIEPA ZEUS 24-28
KW.

Obosnauenue:
1 - Touka 3amepa 0as7eHUA OMPUAMENbHDIL
cuenan
2 - Touka 3amepa 0a6NEHUS NOTOMUMENbHOLL
cueHan
3 - Bnyckuvle/svinyckHvle omeepemus
(8030yx A) - (Ovimosvie 2asvt F)
4 - Pernie dasnieHus 8030yxa
5 - Benmunamop Ovivoyoaneus
6 - Ilepsuunbiii mennooGMeHHuK
7 - Knanaw cmpasnenus 8030yxa
8 - Lupkynamop boiinepa
9 - Insoevui Knanaw
10 - Tpexxodosoil knanar (MOMOPU3UPOBAHHYLLL)
11 - Kpan sanonHenus cucmembvl
12 - Pacwupumenvholii 6ax ycmaHosxu
13 - CanumexHusecKkuuii 30H0
14 - Botinep u3 nepicaserouieii cmanu
15 - Knanaw 6esonacrocmu 3 bar
16 - Kpan ons cnusa 800t u3 cucmem
17 - Ipedoxpanumenvrviii knanax 8 6ap
18 - Kpan ons cnusa 600t u3 Goiinepa
19 - Kamepa ceopanus
20 - Boimsacroil Koscyx
21 - Tepmonapa
22 - lepmemuunas kamepa
23 - IlpedoxpanumenvHoiii mepmocmam
24 - lopenka
25 - Ceeuu 3axueanust / OemeKmuposanust naamenu

1.17 COMPONENTE CENTRALEI ZEUS 24-
28 KW.

Legendd:
1 - Prizd de presiune semnal negativ
2 - Prizd de presiune semnal pozitiv
3 - Stuturi de prelevare (aer A) - (fum F)
4 - Presostat fum
5 - Ventilator
6 - Schimbdtor de caldurd primar
7 - Valvd aerisire automata
8 - Pompa de circulatie
9 - Valvi de gaz
10 - Valvd cu trei cdi (motorizatd)
11 - Robinet de umplere instalatie incalzire
12 - Vas de expansiune circuit sanitar
13 - Sonda NTC circuit sanitar
14 - Boiler din Inox
15 - Supapd de siguranta 3 bar inst. incdlzire
16 - Robinet de golire instalatie incdlzire
17 - Supapd de sigurantd 8 bar circuit sanitar
18 - Robinet de golire boiler
19 - Camera etansd
20 - Colector de fum
21 - Sondi NTC tur incdlzire
22 - Camerd de combustie
23 - Termostat de sigurantd
24 - Arzator
25 - Electrozi de aprindere si relevar

RRRREY 7
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INSTRUCOES DE UTILIZACAO E
MANUTENGAO

2.1 LIMPEZA E MANUTENCAO.

Atencao: Os equipamentos térmicos devem ser
submetidos a uma manutengio periodica ( para tal
veja, neste manual, na secgdo dedicada ao técnico,
o ponto relativo a “verificagdo e manutengao anual
do aparelho”) e a verificagdo periodica da eficiéncia
energética no respeito pelas disposigdes” nacionais,
regionais ou locais em vigor.

Esta manutengao permitira que as caracteristicas de
seguranga, rendimento e funcionamento, que ca-
racterizam a caldeira, se mantenham inalteradas.
Sugerimos subscrever contratos anuais de limpeza
e manutengdo com o servi¢o de assisténcia da
sua area.

2.2 OBSERVACOES DE CARACTER GERAL.

Nao exponha a caldeira suspensa a vapores directos

provenientes de fogdes.

Proiba a utilizagdo da caldeira a criangas e a pessoas

ndo habilitadas.

Nio toque os terminais de evacuagdo do fumo (se

houver), em fungdo das altas temperaturas;

Por motivos de seguranga, controle que o terminal

concéntrico de aspiragio do ar/evacuagio do fumo

(se disponivel) nao esteja obstruido, nem mesmo

parcialmente.

Sempre que decida desactivar a caldeira tempora-

riamente, deve-se:

a) esvaziar o circuito da dgua se ndo utilizar um
produto anti-congelante;

b) desligar a alimentagio da corrente eléctrica, do
gas e da agua.

No caso de trabalhos ou manuten¢io em estruturas

situadas nas proximidades dos condutos ou nos di-

spositivos de evacuagio do fumo e seus acessorios,

desligue o aparelho e, depois de terminados os

trabalhos, mande verificar a eficicia dos condutos

ou dos dispositivos por pessoal profissionalmente

qualificado

Nio limpe o aparelho ou os componentes com

produtos facilmente inflamdveis.

Nao deixe recipientes de substancias inflamaveis no

local onde estd instalada a caldeira.

« Atengdo: o uso de qualquer componente que
utilize energia eléctrica, implica o respeito de
algumas regras fundamentais, tais como:

- Nao toque no aparelho com partes do corpo
molhadas ou humidas ou com os pés de-
scal¢os;

- ndo puxe os cabos eléctricos, nao deixe o apa-
relho exposto aos agentes atmosféricos (chuva,
sol, etc.);

- o cabo de alimentagao do aparelho nao deve ser
substituido pelo utilizador;

- se o cabo de alimentagdo estiver danificado,
desligue o aparelho e, para a substituigio, con-
tacte exclusivamente a pessoal profissionalmente
qualificado;

- se o aparelho ndo for utilizado por um de-
terminado perfodo, é conveniente desligar o
interruptor eléctrico de alimentagao.

2.3 COMO LIGAR A CALDEIRA.

Antes de ligar a caldeira verifique se o circuito
esta cheio de agua, controlando se o ponteiro do
manoémetro (12) indica um valor compreendido
entre 1 + 1,2 bar.

- Abra avilvula do gas a montante da caldeira.

- Rode o interruptor geral (9) para a posicio de
Aiua uente/ Comando Amigo Remoto (CAR)
(G ] @) ou Sanitario e Aquecimento (£RIl)-

NOTA: Depois de posicionar o selector geral (9)
numa destas posigoes, a existéncia de tensdo é
assinalada pelo acendimento fixo de um dos leds 4
a 8 que indicam a temperatura da agua a saida do
permutador principal.

Atencio: O acendimento intermitente de um dos
leds 4 a 8 indica que existe uma anomalia que pas-
samos a referir no paragrafo seguinte.

INSTRUKCJA OBSLUGI 1
KONSERWAC]I

2,1 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.
Uwaga: uzytkownik jest zobowiazany do pr-
zeprowadzenia co najmniej jednego przegladu
konserwacyjnego instalacji cieplnej w roku i co
najmniej jednej kontroli i spalania na dwa lata
(,»préba spalin”).

Pozwoli to na utrzymanie parametrow
bezpieczenstwa, sprawnosci i pracy kotla.
Proponujemy zawarcie rocznych uméw na
czyszczenie i konserwacje z lokalnym technikiem.

2,2 OSTRZEZENIA OGOLNE.

Nie naraza¢ wiszacego kotla na bezposrednie

dziatanie oparow z pomieszczen kuchennych.

Kotla nie mogg obstugiwa¢ dzieci oraz osoby

nieprzeszkolone.

Nie wolno dotyka¢ koncowki odciagu spalin (jesli

jest), poniewaz ma bardzo wysoka temperature;

W celu zapewnienia bezpieczenstwa, konieczne jest

sprawdzenie, czy koncowka zasysajaca powietrza/

spustowa spalin (jesli jest), nie jest zablokowana,

nawet tymczasowo.

W razie potrzeby tymczasowego odlaczenia kotta,

nalezy:

a) przystapi¢ do oprdznienia instalacji hydrauli-
cznej, w przypadkach, gdy nie przewidziano
zastosowania §rodka Pprzeciw zamarzaniu;

b) odlgczy¢é kociot od zasilania elektrycznego, sieci
wodnej Oraz gazowej.

W przypadku prowadzenia prac lub czynnosci
konserwacyjnych na urzadzeniach w poblizu
przewodéw kominowych lub instalacji odprowa-
dzania spalin i ich akcesoriéw, nalezy odlaczy¢
kociot oraz, przy tych ostatnich, zleci¢ sprawdzenie
wydajnosci przewodow kominowych oraz ich
urzadzen wykwalifikowanemu technikowi.
Nie wolno czyéci¢ urzadzenia i jego czesci
$rodkami fatwopalnymi.
Nie pozostawia¢ zbiornikéw i substancji
tatwopalnych w pomieszczeniach, w ktorych
zainstalowano kociol.
o Uwaga: Uzycie jakiegokolwiek komponentu z za-
silaniem wymaga przestrzegania nastepujacych
podstawowych zasad bezpieczenstwa:

- nie wolno dotyka¢ urzadzenia mokrymi ani
wilgotnymi czesciami ciata; nie dotykac boso;

- nie ciggna¢ za kable elektryczne, nie naraza¢ na
dziatanie warunkow atmosferycznych (deszczu,
stonca, itp.);

- uzytkownikowi nie wolno samodzielnie
wymienia¢ przewodu zasilajacego urzadzenia;

- w razie uszkodzenia przewodu, odlaczy¢
urzagdzenie i zwrdci¢ sie bezposrednio do
wykwalifikowanego technika o jego wymiang;

- w razie nieuzywania urzadzenia przez dany
okres czasu, nalezy wyltaczy¢ gtéwny wytacznik
elektryczny.

2.3 ZAPLON KOTELA.

Przed uruchomieniem, sprawdzi¢, czy w instalacji
jest woda - wskazanie manometru (12) powinno
miescic¢ si¢ miedzy 1 + 1,2 bar.

- Otworzy¢ zawor gazu przed kotlem.

- Wlaczy¢ wylacznik gtéwny (9) obracajac go na
pozycje Woda Sanitarna lub Zdalnego panelu
Amico (CAR) (¢@F2J) lub Sanitarna i Ogr-
zewanie (SR 1I)-

N.B.: Po ustawieniu gléwnego wylacznika (9) na
jednej z tych pozycji, obecnos¢ napiecia jest sygna-
lizowana przez stale $wiecenie jednej z lampek od 4
do 8 wskazujacych temperature wody wychodzacej
z gléwnego wymiennika.

Uwaga: miganie jednej z lampek od 4 do 8
wskazuje na obecnos¢ usterki, ktora jest opisana w
nastepujacym rozdziale.
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A UDRZBE
2.1 UDRZBA A CISTENI
Upozornéni: Tepelna zatizeni musi byt podro-
bovana pravidelné udrzbé (k tomuto tématu se
dozvite vice v oddilu této pfiruc¢ky vénovanému
technikovi, respektive bodu tykajiciho se ro¢ni
kontroly a udrzby zafizeni) a ve stanovenych
intervalech provadéné kontrole energetického
vykonu v souladu s platnymi narodnimi, regional-
nimi a mistnimi predpisy. To umoziuje zachovat
bezpe¢nostni, vykonnostni a funkéni vlastnosti,
kterymi je tento kotel charakteristicky, neménné
v ¢ase. Doporucujeme vam, abyste uzavieli ro¢ni
smlouvu o ¢isténi a Gdrzbé s vasim mistnim
technikem.

2.2 VSEOBECNA UPOZORNENI
Zavésny kotel nevystavujte pfimym vyparim ze
sporakil. Kotel nesmi pouzivat déti a nepoucené
osoby. Nedotykejte se koncovky na odvod spalin (je-
li u kotle), protoze muize dosahovat velmi vysokych
teplot. Z bezpe¢nostnich diivoda ovéite, zda neni
koncentrickd koncovka k nasavani vzduchu/odvodu
spalin (je-li u modelu) i jen do¢asné ucpana.
Rozhodnete-li se kotel do¢asné vypnout, je tfeba:
a) vypustit vodovodni potrubi v pfipadé, Ze neni
mozné pouzit prostiedky proti mrazu;

b) uzavtit privod elektfiny, vody a plynu.

V ptipadé praci nebo udrzby na zafizenich, které
se nachazeji v blizkosti vedeni a zatizeni na odvod
spalin a jejich pfislusenstvi vypnéte pristroj a po
dokonéeni praci nechte zkontrolovat u¢innost
vedeni a zafizen{ kvalifikovanym odbornikem.
Nedistéte pristroj a jeho soucasti snadno hotlavymi
latkami.
V mistnosti, kde je umistén pfistroj, nenechavejte
nadoby s hotlavymi latkami.
o Upozornéni: Pouzivani jakéhokoli elektrického
pristroje vyzaduje dodrzovani nékterych zdsa-
dnich pravidel:

- nedotykejte se pristroje mokrymi nebo vlhkymi
¢astmi téla; pristroje se nedotykejte ani bosyma
nohama;

- netahejte za elektrické kabely, nevystavujte
ptistroj povétrnostnim vlivim (desti, slunci
apod.);

- nikdy sami nevyménujte ptivodni kabel;

- vptipadé poskozenikabelu je tfeba pristroj vyp-
nout a obratit se vyhradné na odborné vyskolené
pracovniky, ktef{ sami provedou vyménu;

- v ptipadé odstaveni kotle na ur¢itou dobu
se doporucuje vypnout elektricky piivodni
vypinac.

2.3 ZAPALENIKOTLE

Pred zapdlenim kotle se presvédcte, ze je systém

naplnény vodou a ze ruc¢icka manometru (12)

ukazuje tlak 1,1 + 1,2 baru.

- Oteviete plynovy kohout pred kotlem.

- Otocte hlavnim spina¢em (9) do polohy
Uzitkovy/Comando Amico Remoto (CAR)
(Sanitario/Comando Amico Remoto (CAR)
(5 =) nebo Uzitkovy ohiev a Vytipéni (Sani-
tario e Riscaldamento) (R lll)-

Poznamka: Po presunuti hlavniho volice (9) do
jedné z téchto poloh je signalizovana pfitomnost
napéti stalym svitem jedné z led diod od 4 do 8,
které udavaji teplotu vody na vystupu z hlavniho
vyméniku.

Upozornéni: blikani jedné z led diod od 4 do 8
udava, ze doslo k poruse, pro kterou vas odkazuje-
me na dalsi odstavec.
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HASZNALATI ES KARBANTARTASI
UTMUTATO

2.1. TISZTITAS ES KARBANTARTAS.
Figyelem! A flitési rendszeren legalabb évente el kell
végezni a rendes karbantartast (ezzel kapcsolatban,
lasd a szakembereknek szant rész “a késziilék éves
ellendérzése és karbantartdsa’-ra vonatkozd részt),
valamint a nemzeti, regionalis vagy helyi hatalyos
jogszabalyok altal el6irt energetikai hatékonysagi
ellenGrzést.

Ezaltal hosszi ideig valtozatlanul megérizheték
a kazan biztonsagi, hatékonysagi és mikodési
jellemzéi. Javasoljuk, hogy a lakohelyéhez legkoze-
lebb esd szakszervizzel kosson éves karbantartdsi és
tisztitdsi szerzodést.

2.2. ALTALANOS TUDNIVALOK.

Ne tege ki a fali kazant konyhai féz6lapokrdl fel-

szallé g6zok kozvetlen hatdsanak.

Ne engedjiik, hogy gyermekek vagy hozza nem érté

személyek kezeljek a kazant.

Ne érintsiik meg az esetleges fistgazkivezetd vége-

lemet, mivel forrd lehet.

A biztonsdgos miikodés érdekében ellendrizziik,

hogy az (esetlegesen meglévé) égéslevegé-fiistgaz

koncentrikus végelem kimenete még ideiglenesen

se legyen soha eldugulva.

Teenddk a kazan ideiglenes kikapcsolasa esetén:

a) viztelenitsiik a vizrendszert, ha nem tartalmaz
fagyallot;

b) zarjuk el az elektromos, viz- és gaz tdpcsa-
tlakozast.

Abban az esetben, ha épitési vagy karbantartési
munkalatokra keriil sor a fiistelvezet$ rendszer
kozvetlen kozelében vagy a kéményben, illetve
tartozékaiban, kapcsoljuk ki a késziiléket és a
munkélatok befejezését kovetden szakemberrel
ellendriztessiik az érintett csovek vagy berendezések
megfelel6 miikodését. A késziilék és alkatrészei
tisztitasahoz ne alkalmazzunk gyulékony anyagot.
Ne hagyjunk gyulékony anyagot vagy ennek
tartélyat abban a helyiségben, ahol a késziilék
tizemel.
Figyelem! Az elektromos drammal mikod6 rés-
zegységek barmelyikének hasznalata soran be kell
tartani néhdny alapvetd szabalyt:
- ne érintsitk meg a késziiléket vizes vagy nedves
kézzel, tovabba ne nyuljunk hozz4, ha mezitlab
vagyunk;

- ne hizzuk meg az elektromos kibeleket, és ne
tegytik ki a késziiléket az id6jarasi tényezok (esd,
napsiités stb. ) hatdsanak;

- akésziilék elektromos tapkabelét a felhasznalo-
nak tilos kicserélnie;

- akdbel sériilése esetén kapcsoljuk ki a késziiléket
és akabel cseréjével kizarolag megfeleld szakmai
képesitéssel rendelkezé személyt bizzunk meg;

- amennyiben a késziiléket hosszabb ideig nem
szandékozunk tizemeltetni, célszert az elektro-
mos levalaszto-kapcsoldval dramtalanitani.

2.3. AKAZAN BEGYUJTASA.

Begyuijtas elott ellendrizziik, hogy a fiitési rendszer
fel van-e toltve vizzel, hogy a nyomasméré (12)
mutatdja 1 + 1,2 bar kozotti értéket mutat-e.

- Nyissuk ki a kazdn el6tti gdzcsapot.

- Forgassuk a f6 programvalasztot (9) HMV/Ami-
co Tavvezérlé (CAR) (¢RF2]) allasba (Nyari
izemméd) vagy HMV és Fiités (5@l ) allasba
(Téli izemmod).

Megj.: Miutén a f6 programvalasztot (9) a két
allas egyikébe allitotta, a f6 hdcserélobdl kijovd
viz hémérsékletét mutaté ledek (4-t6l 8-ig) egyike
allandéan vilagit, ezzel jelzi, hogy a késziilék aram
alatt van.

Figyelem! Amennyiben az egyik led (4-t6l 8-ig)

villog, rendellenességet jelez, melyekrol a kvetkezd
paragrafusban olvashat.

MHCTPYKIO VA 1O SKCIUVTYATAIIN 1
ITPMMEHEHUIO

2.1 YNCTKAU TEXOBCIYKIBAHUE.
Brnmane: B 0053aHHOCTD IONb30BATENI0 BMEHAETCA
o0ecIednTh IPOBe/IeHILe ©XXETOFHOTO TeX00CTYKIBAHILS
OTONUTENBHOII CHCTEMBI 11, He PEXKe, YeM pa3 B J§Ba TOJ1a,
TIPOBEPKI IIPABI/IbHOCTY TOPeHItst (“KOHTPOTIb JIbIMOBBIX
rasoB”). ITO MO3BOMUT OOECTIEYNTh HEUSMEHHOCTD C
TeveHNeM BPeMEHY TAKVX XapaKTepUCTHK, OTIMYAOL{UX
JIAHHBIIT G0I1Iep, KaK HaleXXHOCTD I ) (EKTHBHOCTD
(YHKUMOHMPOBAHISL.

MBI peKoMeH/TyeM BaM 3aKTIOHTb [IOTOBOP Ha [POBEIEHIE
PabOT 110 HCTKe U TeXOOCY>KUBAHIIO CO CIELHATICTOM,
00CTY)KMBAIOLLM BALLLy TEPPUTOPUIO.

2.2 OBIIVIE TPEBOBAHNA 110 TEXHUKE
BE3OITIACHOCTI.

TTonBecHoit 60iiep He IOIKEH TOBEPraThCs MPAMOMY

BO3/IEJCTBIUIO Mapa, MOJHMMAIOMEr0oCsA ¢ KYXOHHOI

TUATHI .

3amperaeTcst SKCIUTyaTawA Goiiepa IEThMIL ¥ TULIAM,

He MMEIOIIVMY OTIBITA PabOTBI C TAKUMI YCTPOICTBAMIL

Henb3s mpukacatbcst K BO3[lyX0BOJY IIMOY/aNieH A (ec/i

TaKOBOJ MIMeeTCsT) TAK KaK OH MOYKET HATPEBATBCS /10 OUeHb

BBICOKOI TEMIIEpATyPbl; COOOpaKeHIs Ge30macHoCTH

Tpe6yI0T, YTOOB KOHLIEHTPUYECKUIT BO3YXOBOJ,

BCACBIBAHNA BO3JyXa/IBIMOYAIeHNA (eC/ TaKOBOIL

VIMeeTCst), He 3a0MBAJICS JIXKe Ha KOPOTKOE BPEML.

B cimyyae npuHATIA PelIeHIA O BpeMEHHOI

TIPYOCTAHOBKe ACIITyaTariiy 6oiiiepa cefyer:

a)  CIUTb BOJ Y M3 OTONMTENbHOI CHC TeMBI 3a
VICK/TIOYEHVEM TOTO C/Ty4as, KOIJIA IPE/yCMOTPEHO
JICTIONB30BAHIIE AHTI(PYI3A;

b)  OTKMIOYMTH arperaT OT ra3oBOIl MarMCTPAIL,
BOZOIIPOBOIA M CETH HEKTPOINTAHII.

B cnydae mpoBefienns Kakux-nu6o pabor BOmusn
BO3/IyXOBOJIOB M/I YCTPOVICTB IBIMOY/A/IeHHs, 110 MX
3aBEPIICHITIO CIEyeT MOPYUHTD KBAMIMGUINPOBHHOMY
CHeLMATIICTY TPOBEPKY BYHKIMOHMPOBAHMA ITUX
BO3/TYXOBOJIOB J/IIf YCTPOVCTB.

He mpousBojuTe YIHCTKY arperata Wi €ro gacreit
JIeTKO BOCIUIaMeHsieMbIMIt BemiectBamit. He ocrasysitte
OrHeOIIACHbIE BELLeCTBA I COfepXKALLte IX eMKOCTH B
TIOMEIIeHINT, B KOTOPOM YCTaHOBIIEH G0iiiep.

« BHIMaHMe: SKCITyaTalus 1006010 yCTPONCTBA,
HOTPeG/IOLEro SMeKTPOIHEPIILIO, OJPa3yMeBaeT
CcobMofieH e HEKOTOPBIX (DYHJAMEHTa/TbHBIX HOPM:

- HE/Ib3A KacaTbCA areprara MOKPbIMI VTN BJIAYKHBIMU
YaCTAMM TETA; TAKXKE HENMb3A [ENMATH 3TOI0, €CIIN BBl
CTOUTE HA IOy 6OCHIMI HOTaMI.

- HeNb3s Jeprarh 3a oneKTpuueckie Kabemi; He
JIOIIyCKaitTe, 4TO0bI arperar NOBeprajics BO3ENCTBIIO
arMOC(epHBIX areHTOB (OXK/Ib, COMHIE I T.1.);

- Kabenb SNEKTPOINTAHNA HE TOJDKEH 3aMEHATDCA CaMUM
TI0/Ib30BATETIEM;

- BOIyYae IOBPeXK/IeHIs Kabe/ls BBIK/TIOWITE YCTPOICTBO;
i1 3aMeHbl Kabers obpaimaiirech MICKMIOINTENBHO K
KBa/MQULIPOBAHHOMY CIIELA/ICTY;

- B C1y4yae NPUHATHIA pelleHNsA 0 HEUCIIO0Ib30BaHNN
arperara B TE€YEHNE MPOJO/DKUTEBHOIO BPEMEHI,
BBIK/TIOYNTE pY6I/[]IbHI/IK SMEKTPOINTAHNA.

2.3 BKJIIOYEHVE BOJVITEPA.

Ileper BKOUeHIEM. YOenuTEC,

YTO B CHCTEMY 3a/TUTa BOJIA - CTPE/IKa MaHoMeTpa (12)
JI0/DKHA TI0Ka3bIBATh Be/ManHy Mexay 1 u 1,2 6ap.

- OTKpoliTe BeHTIIb TIOfia4l Ta3a Ha BXofie 0oitiepa.

- TloBepuure pyuky mepekmouarens (9) ycTaHOBUB
ero B nonoxenne “Ilogorpes caHTEXHIYECKOI
Bogsl” /“[ucraniyontoe Yipasyerue JIpyr” (CAR)
($RE2) wm “Tlonorpes caHTEXHIYECKOt BObI 1
Bopipt B otormtenbroit cucteme (FRTIL)-

Ilpumevanne: [Tocne Toro kak pyb6mnpHuk (9)
YCTaHOB/IEH Ha OJIHOIT U3 9TUX IOSUIIL, Ha/ludie
HaIpsDKeHne 0603HAYAETCSA 3aKUTAHIEM OfHUM
13 CBETOAVOMOB, OT 4 [0 8 , KOTOpbIe YKA3LIBAIOT
TeMIepaTypy BOAB! Ha BBIXOJE U3 IEPBUYHOIO
TEIIO0OMEHHNKA.

Bunmvanme:Eciv ofiyiH 13 cBEeTOAMOOB OT 4 10 8 Muraer,
9TO yKasbIBAeT Ha HAMYME HEIIONA0K, 00bACHEHe
KOTODBIX, Ja€TCsl B CIefyIolleit I/IaBe.

Pa6ota Goitiiepa B pexxyive IPON3BOLCTBA FOpsTaeii BOTLI
¥ B peXIMe OTOIIeHMes 0003HAYAETCSA IOCTOSHHBIM
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INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE $I
INTRETINERE

2.1 CURATAREA SI INTRETINEREA.
Atentie: conform normativelor tehnice in vigo-
are este obligatoriu ca utilizatorul si efectueze o
verificare tehnicd periodicd a centralei cel putin o
data la doi ani.

De asemenea, Immergas recomandi efectuarea
unei revizii anuale, urmand procedurile indicate
in acest manual.

Aceste operatiuni permit pastrarea in timp a
caracteristicilor de siguranta, randament si bund
functionare ce se disting la aceasta centrala.

Vi recomanddm sa incheiati un contract de
intretinere anuala cu unul dintre Centrele de
Service Autorizate Immergas pentru efectuarea
procedurilor de verificare tehnici si intretinere.

2.2 AVERTIZARI GENERALE.

Centrala nu trebuie expusi direct vaporilor produsi

de masina de gatit.

Este interzisa utilizarea (manevrarea) centralei de

catre copii sau persoane in necunostintd de cauza.

Nu atingeti terminalul de evacuare fum (daca

acesta exista) deoarece poate atinge temperaturi

foarte mari.

Din motive de siguranta verificati ca terminalul co-

axial de aspirare aer/evacuare fum sa nu fie obturat

nici macar temporar.

Daci se decide oprirea temporard a centralei se

procedeazi astfel:

a) se goleste instalatia de incilzire, acolo unde nu
este prevazuta cu antigel.

b) se opreste alimentarea cu electricitate, apa si
gaz.

In cazul lucririlor de intretinere a peretilor, aflati
in vecindtatea conductelor si a dispozitivelor de
evacuare a produsilor de ardere, se opreste centrala
si dupa incheierea lucrérilor se verifica eficienta
conductelor si a dispozitivelor de citre personal
calificat si autorizat.

Nu curitati centrala sau partile sale cu substante
usor inflamabile.

Nu lasati in incaperea unde este montatd centrala
produse ce contin substante inflamabile.

+ Atentie: utilizarea anumitor componente ce
utilizeaz energie electrici trebuie facuté respec-
tand urmatoarele reguli fundamentale:

- nu atingeti centrala cu parti ale corpului ume-
de; nu o atingeti in niciun caz daca nu sunteti
incaltat;

- nu trageti de cablurile electrice, nu expuneti
centrala intemperiilor atmosferice (ploaie, soare
etc.);

- cablul de alimentare electricd a centralei nu
trebuie inlocuit de catre utilizator;

- in cazul defectdrii cablului, opriti centrala si
adresati-va personalului autorizat pentru inlo-
cuirea firului defect.

- daci se decide neutilizarea centralei pentru o
perioada de timp, este recomandata decuplarea
intrerupétorului de pe circuitul de alimentare.

2.3 PORNIREA CENTRALEL

Inainte de pornire trebuie sa va asigurati cd

instalatia este plind cu apa §i in acest scop se verificd

indicatia manometrului (12), care ar trebui si fie

intre valorile 1 + 1,2 bari.

- Deschideti robinetul de gaz din amonte de
centrald.

- Rotiti intrerupatorul general (9) in pozitia Sani-
tar / Comanda la Distanta Amico (CAR)(* =]
) sau Sanitar si Incilzire (SR

N.B.: odati pozitionat intrerupatorul general (9)
pe una dintre aceste pozitii, prezenta tensiunii la
centrald este semnalatd de aprinderea continua a
unuia din ledurile de la 4 la 8, care indica tempe-
ratura apei la iegirea din schimbatorul principal
de caldura.

Atentie: aprinderea intermitentd a unuia din led-
urile dela 41a 8, indica prezenta unei anomalii care
este detaliatd in paragraful urmator.
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O funcionamento da caldeira na fase sanitario e na
fase de aquecimento é assinalado , respectivamente,
pelo acendimento fixo do led 2 ou 3 ( na auséncia
de controles remotos).

« Funcionamento com Comando Remoto (Opcio-

nal). Com o selector (9) na posi¢io (FREH) e o
Comando Remoto conectado, os selectores da
caldeira (10) e (11) estdo excluidos. Os parame-
tros de regulagdo da caldeira sdo programaveis
no painel de comandos do Comando Remoto.
A conexdo ao Comando Remoto ¢ indicada
pelo acendiemnto simulténeo e fixo dos leds 2
e 3 ((E2h). Mesmo na presenga do Comando
Remoto no painel de comandos,as indicagdes de
temperatura e de eventuais anomalias mantém-
se.

Funcionamento sem Comando Remoto. Com
o selector (9) na posicdo (FRE ) o selector de
regulagdo de aquecimento (11) fica excluido, a
temperatura da agua sanitaria ¢ regulada pelo
selector (10). Com o selector na posigao = m
o selector de regulagio de aquecimento serve
para regular a temperatura dos aquecimentos,
enquanto que para a gua sanitaria se utiliza o
selector (10). Ao rodar os selectores no sentido
dos ponteiros de um reldgio, a temperatura
aumenta, em sentido contrario, a temperatura
diminui.

A partir deste momento, a caldeira funciona
automaticamente. Na auséncia de solicitacao de
calor (aquecimento ou produgao de agua quente
sanitaria), a caldeira coloca-se na fungdo “em
espera’ que corresponde a caldeira alimentada
mas sem presenc¢a de chama (led correspondente
a temperatura da caldeira aceso). Cada vez que o
queimador se acende, é visualizada a condigao de
chama presente através do led verde 1 ((ﬁ-‘) aceso.

NOTA: E possivel que a caldeira se ponha a fun-
cionar automaticamente caso se active a fungio
antigelo.

2.4 PAINEL DE COMANDOS
Legenda:

1 - Led presenca chama

2 - Led fungdo sanitdrio

3 - Led fungdo aquecimento

4 - Led temperatura - Anomalia circulagio
insuficiente

5 - Led temperatura - Anomalia sonda
evacuagao

6 - Led temperatura - Anomalia bloqueio
falha no acendimento

7 - Led temperatura - Anomalia bloqueio
sobretemperatura

8 - Led temperatura - Anomalia pressostato
fumos

9 - Selector Stand-by-Sanitdrio / Comando
Remoto - Sanitario e Aquecimento-Reset

10 - Selector temperatura dgua quente sanita-
ria

11- Selector temperatura aquecimento

12- Manodmetro caldeira

Funkcjonowanie kotta w fazie wydzielania wody
sanitarnej lub podgrzewania jest sygnalizowane
odpowiednio przez stale $wiecenie lampki 2 lub
lampki 3 (w braku zdalnych paneli).

» Funkcjonowanie za pomocg zdalnego panelu
(opcja). Jezeli wylacznik (9) znajduje si¢ na
pozycji (FRE) a zdalny panel jest podtaczony
przetaczniki kotta (10) i (11) sa nieaktywne.
Parametry pracy kotla moga by¢ ustawione z
panelu zdalnego sterowania. Podlaczenie do
zdalnego panelu jest sygnalizowane przez stale
i jednoczesne $wiecenie lampek 2 i 3 (F2).
Réwniez przy podiaczeniu zdalnego panelu, na
pulpicie sterowniczym sg sygnalizowane ewen-
tualne awarie oraz temperatura.

o Funkcjonowanie bez zdalnego panelu. Jezeli
wylacznik (9) znajduje sie na pozycji (@ ),
regulator ogrzewania (11) nie jest aktywny, tem-
peratura wody sanitarnej jest regulowana przez
przefacznik (10). Obracajac przelacznik w
kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek
zegara temperatura zwigksza sie, w kierunku
odwrotnym temperatura obniza sie.

Od tego momentu kociot pracuje w trybie auto-
matycznym. W braku polecen dotyczacych pod-
grzewania lub produkgji cieplej wody sanitarnej
kociol przechodzi na pozycje “wyczekiwania”
rownowazng zasilaniu kotta w sytuacji braku
plomienia (lampka kontrolna temperatury $wieci
si¢). Kazdorazowe zapalenie palnika powoduje
wys$wietlanie obecnosci plomienia za pomoca
zielonej lampki kontrolnej 1 (i ).

N.B. Kociol moze zalaczy¢ si¢ automatycznie
w chwili uaktywnienia funkcji zapobiegajacej
zamarzaniu.

2.4 PANEL STEROWNICZY
Legenda:
1 - Kontrolka obecnosci ptomienia
2 - Kontrolka funkcji sanitarnej
3 - Kontrolka funkcji podgrzewania
4 - Kontrolka temperatury — awaria niedo-
statecznego obiegu

5 - Kontrolka temperatury - awaria czujnika
doplywu

6 - Kontrolka temperatury - awaria blokady
z powodu braku zaptonu

7 - Kontrolka temperatury awaria blokady z
powodu przegrzania

8 - Kontrolka temperatury - awaria presosta-
tu spalin

9 - Przelgcznik stand-by sanitarny/ zdalny
panel- sanitarny i podgrzewanie- reset

10- Przelgcznik temperatury wody sanitarnej

11- Przelgcznik temperatury wody podgr-
zewania

12- Manometr

Provoz kotle ve fazi ohfevu uzitkové vody a ve fazi
vytapéni je signalizovan rozsvicenim led diody ¢. 2
nebo 3 (v pripadé absence dalkového ovladani).

o Provoz na déalkové ovladdni (volitelné). V
pripadé volice (9) v poloze (] ) a pripojenym
délkovym ovladacem jsou volice kotle (10) a (11)
vyfazeny. Regula¢ni parametry kotle jsou nasta-
vitelné z ovladaciho panelu délkového ovladace.
Pfipojeni k dalkovému ovlddani je signalizovano
soucasnym rozsvicenim diodled 2a3 ( £24).1
v pripadé pripojeni dalkového ovladani jsou na
ovladacim panelu zachovana signalizace teploty
a ptipadnych poruch.

« Provozbez dalkového ovladani. V ptipadé volice
(9) v poloze (FRE] ) je voli¢ regulace vytépéni
(11) vyrazen; teplota uzitkové vody je regulovana
volicem (10). V ptipadé voli¢e v poloze =am)
slouzi voli¢ regulace vytapéni (11) k regulaci
teploty radidtort, zatimco pro uzitkovou vodu se
stale uzivé voli¢ (10). Otacenim voli¢h ve sméru
hodinovych rudicek se teplota zveda pti jejich
otaceni proti sméru hodinovych rucicek teplota
klesa.

Od této chvile kotel pracuje automaticky. V piipadé
absence potieby tepla (ohrev teplé uzitkové vody) se
kotel uvede do pohotovostni funkee, ktera odpovida
kotli napdjeném bez pfitomnosti plamene (¢ervena
kontrolka led teploty kotle sviti). Pokazdé, kdyz se

hotak zapal, je tato situace pfitomnosti plamene si-
gnalizovana rozsvicenim zelené led diody 1 (IQ

).

Poznamka: Je mozné, ze se kotel uvede spusti auto-
maticky v pripadé aktivace funkce proti zamrzani.

2.4 OVLADACI PANEL
Legenda:

1 - Led dioda ptitomnosti plamene

2 - Led dioda funkce uZitkového ohtevu

3 - Led dioda funkce vytipéni

4 - Led dioda teploty - Porucha v

diisledku nedostatecného obéhu

Led dioda teploty - Porucha vytlacné

sond

6 - Led dioda teploty - Porucha, zablo-
kovani pfi nezapdleni

7 - Led dioda teploty - Porucha, zablo-
kovdni pfi prehtdti

8 - Led dioda teploty - Porucha presosta-
tu spalin

9 - Voli¢ pohotovostniho reZimu ohtevu
uzitkové vody/ddlkového ovldddni
- uzitkovd voda a vytapéni-reset
(Stand-by-Sanitario / Comando
Remoto - Sanitario e Riscaldamento-
Reset)

10 - Volic teploty teplé uzitkové vody

11 - volic¢ teploty vytapéni

12 - Manometr kotle

“w
'
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Akazan miikodésének izemmodjat HMV elééllitasa
és fiités kozben a folyamatosan vilagito 2-es vagy a
3-as led jelzi (amennyiben nincs tdvvezérlés).

o Mikodtetés Tavvezérlé egységgel (opcid). Ha
a (9) jelt valasztékapesold (F@E2]) 4llasban
van, és a rendszerre tavvezérl$ egység kertilt
csatlakoztatdsra, kiiktatasra keriil a (10) és (11)
jelli programvalaszto. A kazan szabalyozasi
paramétereit a Tavvezérld egység kezel6paneljén
lehet beallitani. A tavvezérld egység jelenlétét az
egyidejtileg folyamatosan vilagito 2-es és 3-as
led jelzi ( j ). A hdmérséklet és az esetleges
rendellenességek kijelzése a kezelépanelen meg-
marad tavvezérld egység jelenléte esetében is.

o Tavvezérld egység nélkili mikodtetés. A (9) f6
programvalaszt (FRF2] ) lldsanal (Nydri tizem-
mad) a flitési hémérséklet valasztogomb (11) ki
van iktatva, a hasznalati melegviz hémérsékletét
a (10) jeld valasztogomb szabalyozza. A (9)
6 programvélaszto (M) allasanal (Téli
tizemmad) a fiitési homérséklet valasztogombja
(11) szabalyozza a radiatorok hémérsékletét,
a hasznalati melegviz hdmérsékletét pedig ez
esetben is a (10) jel(i valasztogomb szabalyozza.
A valasztégombok éramutatoval megegyezd
irdnyba torténd forgatdsaval emeljiik, dramu-
tato jarasaval ellentétes iranyban csokkentjiik a
hémérsékletet.

Mostantol kezdve a kazan automatikusan mikodik.
Hoigénylés (flités vagy hasznalati melegviz
el6allitasa) hidnyaban a kazan nyugalmi allapotban
van, azaz ling jelenléte nélkiil van bekapcsolva
(kazan homérséklete led vilagit).

Valahdnyszor az égéfej begyujt, vilagitani kezd a
kezeldpanelen taldlhato, lang jelenlétét jelzé zold

led (1).

Megj.: El6fordulhat, hogy a kazan automatiku-
san bekapcsol, amikor a fagyvédelmi funkciot
mikodésbe hozza.

2.4. MUSZERFAL
Jelmagyardzat:

1 - Lang jelenléte kijelz6 led

2 - HMV iizemmdd kijelzé led

3 - Fiitési iizemmod kijelz6 led

4 - Hbmérséklet kijelzo led - Nem elégséges
keringetés rendellenesség

5 - Homérséklet kijelzé led - El6remend viz
szonda rendellenessége

6 - Hoémérséklet kijelzo led - Nincs gytijtds
ledllds rendellenesség

7 - Hbmeérséklet kijelz led - Tiilfiités egység
rendellenessége

8 - Hémérséklet kijelz6 led - Fiist
nyomdsmérd rendellenessége

9 - Készenlét - Nyari dllds/tavvezérld mod
- Téli dllas - RESET programvdlaszté

10- Haszndlati melegviz hémérséklet vd-
lasztogombja

11- Fiitéviz hémérséklet valasztogombja

12- Kazdn nyomdsszabdlyozo

3QKUTAHIEM CBETOJMOAA 2 Wit 3 (IIpH OTCYTCTBUM
JWICTAHIMOHHON TIAHE/TV YIIPAB/ICHIs).

o FPabora ¢ JMCTaHIMOHHOIT IIAHE/BIO YIIPB/IEHILS
(omuusa). Korma perynarop (9) Haxogutbcs B
nonoker (SRS ) 1 TOMKTIOUEH JCTAHITOHHBLIT
IIy/IBT YIpaBIeHIts, perysropsl Goivtepa (10) m(11)
OTK/TI0YeHBL. Perympyemble iapameTpbl 60iiiepa, MOXKHO
YCTAaHOBHUTD HA TTAHEIN YTIpaB/eHs JIHCTaHIOHHOTO
Ynpasnenus. Ilofkmoyenne K JucTaHHIOHHOMY
Knpasrenno, 0603Ha4aeTcss 0AHOBPEMEHHBIM I
Hemuraomuy BKmovennem 2 n 3 (). Ipn
Ha/au JIMCTaHIOHHOTO YIIpaB/IeHe Ha MaHem
YIpaB/eHNA TakxKe 0003HAYANTCA TeMIepaTypa 1
BO3MOJKHBIE HETOTIAJIKIL.

« Pabora Ges [Tanenn Ypasnenns. Korga perymarop
(9) naxogutbes B nonokerwn (SPES ) perymarop
TeMIIEpATyPbl OTOIVIEHIA OTK/M0YEH (11), Temmeparypa
CAaHTEXHMYECKOH BOJIbI, I3MEHAETCA C TIOMOIIBIO
peryiropa (10). C perynstopoM B ONOKeHH (
ﬁrﬁ’ill )perynatop Temmeparypsl otonenuus (11)
CTY KWT JIT1sl PEryUpOAHIs TEMTIEPaTyPBI PAIIaTOPOB,
MESKJTY TeM /1 CAHTEXHIYECKOI! BOJIBI, MIMITONb3YeTCA
perymarop (10). Kpyrs perynarop mo yacooit cTpenke,
TeMITepaTypa MOBbIIIACTCA, TPOTHUB YACOBO CTPEIKH
~ TIOHIDKACTCA.

C aroro MomenTa Goitnep paboTaeT B aBTOMATIYECKOM
pexxume. [pit oTcyTCTBIM 3apoca Teria (OTOIVIeHNs W
TIPONM3BOJICTBA TOPAUElt CAHTEXHTHECKOI BOMbI), Ooiinep
TIePEXOIUT B PEXKIM “OKUTIAHMS , KOTOPbIIt COOTBETCTBYeT
6oit/iepy MOAKMIOUEHOMY K 37IeKTPUUeCKOMY IUTAHMIO,
(cBeTOMMON, COOTBETCTBYIOWMIT TeMIepaType Goitnepa,
BK/TI0ueH). Kaxaplit pas, Korjja BK/IIOYAeTCs Topenka,
COCTOSIHILE IIAMeHH 0TOOPDKAETCS] C [IOMOLLIBIO CBETAILIETO
3€IEHOTO0 CBETORMOMA 1 (IQ ).

Hpnme‘{aﬂue: 60]7[}1613 MOYKET aBTOMATIIECKI BK/TIOYNTHCA,
B TOM CTy4ae eC/it MpUBOJUTHCA B Ile]?ICTBI/Ie 3aluTa ot
TepemMepsanm.

2.4 TIAHEJIb YIIPABJIEHMAL.
ObosHauenuis:
1 - Ceemoouod Hanuus nnamenu
2 - Ceemoduod pexcum npousocmea eopsueti
60061
3 - Csemoduod pexcum omonsieHus
4 - Ceemoduod memnepamypol - HedoCMamouHas

YUPKYTAUUS

5 - Ceemoouod memnepamyput - Heucnpasrocmo
tmepmonapol

6 - Csemoduod memnepamypol - Cpabomana
OM0KUPOBKA 3K ULAHUS

7 - Caemoduod memnepamypot - Cpabomana
6noxuposka nepexazpesa
8 - Ceemoduod memnepamypol - Cpabomano pene
OaneHus 6030yxa
9 - Peeynamop 6 pexcume 0xu0aHuUS
-IIpou3sodcmeo eopseii 600v1/
Jucmanyuonnoe ynpasnenue - IIpoussodcmeo
2opsedi 600b! 1 omonsierue-Copoc
10 - Pezynamop TBC
11 - Pezynamop memnepantypol 0monneHus
12 - Manomemp Gotidepa

Functionarea centralei in regim sanitar sau in
regim de incélzire este semnalizatd de aprinderea
continud a ledurilor 2, respectiv 3 (in absenta unei
comenzi la distanta).

« Functionare cu Comandai la Distanta Amico
(%)Eionalé). Cu intrerupatorul (9) in pozitia
(f@) si Comanda la Distantd conectata,
functionarea selectoarelor de temperatura (10
si 11) este anulata. Parametrii de functionare
ai centralei se pot regla de pe panoul Comenzii
la Distantd Amico. Racordarea Comenzii la
Distantd Amico este indicatd de aprinderea
simultand si continua a ledurilor 2 si 3 (E2h
). Chiar si in prezenta Comenzii la Distantd, pe
panoul de comanda al centralei sunt mentinute
indicatiile de temperatura si ale eventualelor
anomalii.

« Functionare faira Comanda la Distantd Ami-
co. Cu intrerupitorul (9) in pozitia (FRE ),
functionarea selectorului de temperatura de
incalzire (11) este anulata, iar temperatura apei
menajere se regleaza de la butonul (10). Cu
intrerupatorul in pozitia (A, selectorul de
temperatura de incalzire (11) serveste la reglarea
temperaturii agentului termic, in timp ce pentru
reglarea temperaturii apei calde menajere se
utilizeaza intotdeauna selectorul (10). Rotind
selectoarele in sens orar temperatura creste, iar
in sens antiorar scade.

Din acest moment centrala functioneaza automat.
In absenta unor cereri de functionare (incalzire
sau apd caldd menajerd) centrala intrd in fazd de
»asteptare”, echivalentd centralei alimentate fara
flacara aprinsd (ledul corespunzator temperaturii
agentului termic raméne aprins). De fiecare data
cand arzatorul se aprinde, se semnalizeaza prezenta
flacarii prin aprinderea ledului verde (1) (Ié ).

N.B.: Este posibil ca centrala si se puna in functiune
in mod automat in cazul in care se activeaza functia
anti-inghet.

2.4 PANOUL DE COMANDA.
Legenda:
1 - Led semnalizare prezentd flacara
2 - Led functionare sanitard
3 - Led functionare incalzire
4 - Led temperaturd / Anomalie circulatie
insuficientd
5 - Led temperaturd / Anomalie sonda NTC
tur incalzire
6 - Led temperaturd / Anomalie blocare
datorita lipsei apinderii
7 - Led temperaturd / Anomalie blocare
datorita supratemperaturii
8 - Led temperaturd / Anomalie presostat de

fum
9 - Selector Stand-by - Sanitar/Comandd la
Distantd - Sanitar si Incdlzire - Reset
10 - Selector temperaturd apd caldd menajerd
11 - Selector temperaturd incdlzire
12 - Manometru circuit incdlzire
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2.5 SINALIZACOES AVARIAS E ANOMALIAS
A caldeira Zeus kW assinala uma eventual ano-
malia mediante a intermiténcia de um dos leds
4 a8 ou dos leds 1 e 2 em conjunto com o led 7.
Nos eventuais comandos remotos, o codigo erro
serd visualizado mediante um codigo numérico
precedido ou seguido pela letra E (Ex: CAR = Exx,
CRD = xxE)

2.5 SYGNALIZACJA USTEREK I AWARII.
Kociol Zeus Kw sygnalizuje obecno$¢ ewentualnej
awarii przez miganie jednej z lampek kontrolnych
od 4 do 8 lub kontrolek 1 i 2 przypisanych lampce
7. Na zdalnych panelach kod bledu jest wyswietlany
w postaci kodu numerycznego poprzedzonego lub
po ktérym jest umieszczona litera E (np. CAR =
Exx, CRD = xxE)

2.5 SIGNALIZACE ZAVAD A PORUCH
Kotel Zeus kW signalizuje ptipadnou poruchu
pomoci svételnych signdlii jedné z led diod 4 az 8
nebo led diod 1 a 2 sdruzenych s led diodou 7. Na
ptipadnych dalkovych ovladacich je chybovy kod
zobrazen pomoci ¢iselného kodu, ktery predchézi
nebo nasleduje pismeno E (napt. CAR = Exx,
CRD = xxE)

o Led Display o - Miganie Zdalny Lo . Blikajici Dilkovy
Anomalia sinalizada intermitente | remoto Sygnalizacja awarii Kontrolki Wi Signalizovana porucha dioda led displej
Anomalia sonda Awaria czujnika Kontrolka 2 Porucha sondy
ebulidor Led 2 (5R) 12 bojlera ) 12 ohfivace Led 2 GR) W
Circulagao Niedostateczny Kontrolka 4 Nedostate¢na
insuficiente Led 4 (&) 27 obieg (&) 27 cirkulace Led4 (&) e
Anomalia sonda Awaria czujnika do- Kontrolka 5 Porucha vytlacné s
evacuagao Led 5 (H() 05 prowadzania CHHr) 05 ondy Led 5 (WD) 05
Bloqueio falha no Blokada z powodu braku | Kontrolka 6 Zablokovéni v dusledku
acendimento Led 6 () o1 zaplonu OX) o1 nezapéleni Led 6 C() o1
Bloqueio termostato Blokada termostatu Kontrolka 7 Termostatické
seguranga (sobretem- Led7 (>K) 02 bezpieczenstwa (prze- CK) 02 bezpe¢nostni zablo- Led7 ) 0
peratura) grzanie) kovani (v pfipadé € >K
A i ot < ka s nadmérné teploty)
nomatia pressostato Led 8 (&) 11 Awaria presostatu spalin ontrotka 11
fumos ) Porucha presostatu Led 8 (%) 1
Led2 Diody led spalin
Blogueio resisténcia (ﬁ) e7 (X) 04 Blokada opornika stykéw 20 ).l . 04 gd 2
contactos piscam em si- 7 CK) migajg . (@ a7
5 ; Pl Blok odporu kontaktt a o 04
multineo jednoczesnie (X) blikajici
Led 1 Diody led oy
Bloqueio chama parasita (QA) e7 k) 20 BlOka.da n admiernego L )Al . 20 o Led1
piscam em plomienia 7 (X) migaja Blok parazitniho )a7 2
simultaneo jednoczesnie plamene CK) blikajici
) soucasné
Led2e3 . Diody led
N . Utrata polaczenia z Lyl
Perda comunicagdo piscam alter- 213 migajg ‘ . Led2a3
31 panelem zdalnym : 31 Ztrata komunikace s S
comando remoto nadamente naprzemian délkovim ovladacem blikajici 31
() (rh) Y stidavé
(=)

Intermiténcia alternativa. Anomalia sonda
ebulidor. Se a placa detectar uma anomalia na
sonda NTC do ebulidor, a caldeira ndo arranca
em sanitdrio mas permanece activa a fungao de
aquecimento; é necessario chamar um técnico
qualificado (por exemplo o Servicode Assisténcia
Técnicada Immergas).

Circulagao de agua escassa. Ocorre em caso de
superaquecimento da caldeira devido a escassa
circulagao de dgua no circuito primdrio; as causas
podem ser as sguintes:

- pouca circulagdo; verifique se ha uma ob-
strugdo no circuito de aquecimento e se o
sistema estd completamente sem ar;

- circulador bloqueado, providencie o desblo-
queio.

Se o fenémeno se repetir com frequéncia, chame
um técnico habilitado (por exemplo, o Servigo de
Assisténcia Técnica Immergas).

Anomalia na sonda de descarga. Se a unidade
electrénica de controlo detectar uma anomalia na
sonda NTC descarga a caldeira ndo funciona; neste
caso, contacte um técnico habilitado (por exemplo,
o Servigo de Assisténcia Técnica Immergas).

Bloqueio de ignigao. A cada demanda de aque-
cimento do ambiente ou de produgio de agua
quente, a caldeira liga-se automaticamente. Se, no
intervalo de 10 segundos, ndo se verificar a ignigdo
do queimador, a caldeira fica em espera durante 30
seg., tenta de novo e se ndo consegue na segunda
tentativa entra em “bloqueio de igni¢ao” (Led 6 in-
termitente ). Para eliminar o “bloqueio de igni¢ao’, é
necessario rodar o interruptor geral (9) colocando-o
momentaneamente na posi¢ao de Reset. . E possivel
rearmar a anomalia ate 5 vezes consecutivas, apos
as quais a fungao fica inibida pelo menos durante
uma hora; ganha-se uma tentativa por hora, até ao
maximo de 5 tentativas. Apagando e tornando a
acender o aparelho recuperam-se as 5 tentativas.

Ao ligar o aparelho ap6s um periodo de inactivi-
dade prolongada, pode ser necessério intervir para
eliminar o bloqueio de ignigdao”. Se o fenomeno
se repetir com frequéncia, chame um técnico

Awaria sondy. Jesli przy zaplonie urzadzenia, sy-
stem centralny wykrywa problem dotyczacy sondy
NTC, kociof nie wljcza sig, nalezy wezwac wykwali-
fikowanego technika (np. z serwisu technicznego
firmy Immergas).

Niewystarczajacy obieg wody. Zdarza sie,
jesli dochodzi do przegrzania kotta w zwigzku z
niewystarczajacg iloscia wody w obiegu pie-
rwotnym; przyczyny moga by¢ nastepujace:

- niski poziom obiegu w instalacji, sprawdzi¢,
czy zamkniety obieg cieplowniczy nie zostal
zamkniety oraz czy instalacja nie ulegla zapowie-
trzeniu;

- pompa obiegowa zablokowana, przystapi¢ do
odblokowania.

Jesli czesto zdarzaja sie tego typu awarie, nalezy
wezwa¢ wykwalifikowanego technika (np. z se-
rwisu technicznego firmy Immergas).

Awaria czujnika doprowadzania. Jezeli karta elek-
troniczna odczyta awarie czujnika NTC kociof nie
zalgczy sie; nalezy wezwac upowaznionego technika
(np. z serwisu technicznego firmy Immergas).

Blokada zaplonu . Przy kazdym zadaniu ogrzewa-
nia lub produkgji cieplej wody, kociot wlacza sie
automatycznie. Jesli czujnik nie wyczuje w ciggu 10
sekund zaptonu palnika, kociot ,,blokuje zapton” (za-
pala sie kontrolka 6). Aby usung¢ ,,blokade zaptonu’,
konieczne jest chwilowe obrécenie wyltacznika
glownego (9) na pozycje Reset. Usterka moze by¢ ka-
sowana przez 5 kolejnych razy po czym funkcja jest
blokowana przez co najmniej godzine, po godzinie
mozna ponownie wykona¢ jedng probe. W sumie
mozna wykona¢ 5 prob. Wylaczajac i wlaczajac
urzadzenie przywraca sie mozliwos¢ wykonania 5
prob. Przy pierwszym zaplonie, lub po dluzszym
okresie bezczynnosci urzadzenia, konieczne moga
by¢ dziatania majace na celu odblokowanie zaplonu.
Jesli czesto zdarzajg sie blokady zaptonu, nalezy
wezwa¢ wykwalifikowanego technika (np. z se-
rwisu technicznego firmy Immergas).
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Porucha sondy ohfivace. Pokud deska zjisti po-
ruchu na sondé NTC ohfivace, nespusti se kotel v
rezimu ohfevu uzitkové vody ale ztistane pracovat
v rezimu vytapéni; pak je tieba ptivolat kvalifiko-
vaného technika (napriklad ze servisniho oddéleni
spole¢nosti Immergas).

Nedostatecna cirkulace vody. Nastane v piipadé,

e doslo k prehrati kotle z diivodu nedostate¢né

cirkulace vody v primarnim okruhu; pfi¢iny mohou

byt nasledujici:

- nedostate¢na cirkulace v systému: ovéite, zda
nedoslo k uzavéru v topném okruhu a zda je
systém zcela odvzdusnén;

- zablokované cerpadlo, provedte odblokovani
Cerpadla.

Opakuje-li se tato situace ¢asto, zavolejte kvalifiko-
vaného odbornika (napf. ze servisniho oddéleni
Immergas).

Porucha sondy. Jestlize pii zapalovani kotle fidici
systém zjisti poruchu sondy NTC a kotel neza¢ne
fungovat, zavolejte kvalifikovaného odbornika
(napt. ze servisniho oddéleni Immergas).

Zablokovani v dusledku nezapaleni. Pti kazdém
pozadavku na vytapéni mistnosti nebo ohfev
uzitkové vody se kotel automaticky zapne. Pokud
nedojde béhem 10 vtefin k zapéleni hotaku,
zistane kotel v klidu na 30 vtefin, znovu se po-
kusi o zapaleni a pokud neuspéje ani pti druhém
pokusu, zablokuje se v dtsledku nezapaleni (led 6
blika). Toto zablokovéni odstranite tak, Ze otocite
hlavnim volicem (9) na chvili do polohy Reset. Po-
ruchu je mozné takto odstranit az pétkrat po sobé.
Pak je funkce zakdzéana na dobu nejméné jedné
hodiny. Takto ziskdte jeden pokus kazdou hodinu,
pfi¢emz maximalni pocet pokust je pét. Vypnutim
a zapnutim pfistroje znovu ziskate 5 pokust. Pti
prvnim zapnuti po del$i dobé necinnosti zafizeni
miuize byt poteba odstranit zablokovani v diisledku
nezapaleni. Pokud se tento jev opakuje ¢asto, obratte
se na kvalifikovaného technika (napr. ze servisniho
oddéleni Immergas).
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2.5. HIBAUZENETEK.

A Zeus kW kazan hiba vagy rendellenesség esetén
a 4-8-as vagy 1-2-es ledek vamelyike a 7-es leddel
egyiitt villogni kezd. Az esetleges tavvezérlo egysé-
gen a hibatizenet numerikus koddal jelenik meg,
melyet egy E betii el6z meg vagy kovet (pl.: CAR=
Exx, CRD=xxE).

2.5 OTOBPAJKEHNE HEIIOJTAZTIOK 1
IIOJIOMOK.

Boitnep Zeus KW ykasbiBaeT Ha BOSMO)KHbIE HEIOTAfKI
C TIOMOIIIBI0 MUTAHMA OFJHOTO U3 CBETOAMOMIOB C 4 1Mo 8
umm cBeTopmonamu 1 u 2 BMecte ¢ ceTommooM 7. Ha
JlvicTaHIMOHHOI TaHe IV YIIpaB/eHys 0TO6PaXaeTCst KOf
OUINOKIL, TIepef KOTOPBIM MM TOCTIE KOTOPOIO CTOUT GyKBa
E (nanpmep: CAR = Exx, CRD = xxE)

2.5 SEMNALIZARI DEFECTE SI ANOMA-
LIL

Centrala termica Zeus kW semnalizeaza o eventu-
ald anomalie prin clipirea intermitentd a unuia din
ledurile de la 4 la 8 sau a ledurilor 1 si 2 impreund
culedul 7. Pe eventualele comenzi la distanta codul
de eroare va fi vizualizat prin intermediul unui cod
numeric precedat sau urmat de litera E (ex. CDA
=Exx, CDD=xxE).

Vizmelegit6 szondajanak rendellenessége. Amen-
nyiben a kértya a vizmelegité NTC szondajanak
rendellenességét észleli, a kazan nem indul be HMV
tizemmodban, de flités izemmddban igen. Hivjon
szakembert (példaul az Immergas szakszerviz
munkatarsat).

Elégtelen keringés. Akkor fordul el6, ha a primer

korben a viz keringése nem elégséges, és ezért a

kazan tilmelegszik. A kivalto okok a kovetkezék

lehetnek:

- nem elégséges a keringés: ellenérizze, hogy
nincs-e elzart csap a fiitésrendszeren, valamint,
hogy a rendszerben nincs-e leveg6?

- keringet6 leallt: Gjra kelle inditani a keringet
motorjat.

Amennyiben a jelenség rendszeresen eléfordul
hivjon szakembert (példaul az Immergas szaks-
zerviz munkatdrsat).

Eléremend cs6 szondajanak rendellenessége.
Amennyiben a kértya a berendezés eléremend
csovének NTC szonddjan rendellenességet észleli,
a kazan nem indul be. Hivjon szakembert (példaul
az Immergas szakszerviz munkatarsat).

Nincs gyujtas leallas. Minden alkalommal,
amikor fiités vagy hasznalati melegviz el6allitas
kérését kapja, a kazan automatikusan bekapcsol.
Amennyiben 10 médsodpercen beliil nem gyujt be
az égobfej a kazan 30 mp-et var, majd ismételten
megkisérli a begyujtast. A masodik sikertelen
kisérlet utdn leall, mert “nincs gyujtds” (6-os led
villog). A “nincs gyujtas” reteszelés elhdritdsahoz a
{6 programvalasztot (9) ideiglenesen Reset allasba
kell dllitani. A rendellenességet egymds utdn 5-
szOr lehet torolni, ezt kovetéen a funkcio legalabb
egy Ordig nem elérhet6, Minden ora élldssal egy
lehetéséget (max. 5) kap a gyujtds megkisérlésére.
Ha kikapcsolja majd visszakapcsolja a késziiléket
5 kisérletezési lehetdséget kap. A késziilék beii-
zemelésekor illetve hosszu allds utin a “nincs
gyujtas” reteszelés elharitasara sziikségessé vallhat
a beavatkozas. Amennyiben a jelenség rendszeresen
eléfordul hivjon szakembert (példaul az Immergas
szakszerviz munkatdrsat).

HeucnpaBHocTp TepMomapnl rorpenku. Ecnn
3/IEKTPOHHBIIT 070K 00HAPYKUT HEMCIIPABHOCTD Ha
tepmonape NTC ropenku, He 3alycKaeTcs pexium
TPOU3BOJICTBA TOPAYENl BOJbI, HO OCTAETCA PEXKUM
oTomieHnus. B aToM ciydae ciefyer obpamarses K
KBa/MQUIIPOBAHHOMY CIIeIMAMICTy (HampyMep, 3
Cepricroit cryx6pr Gupnmbr Immergas).

HepocraTounas ipKyIAINL BOMBL. . ITO IPONCXOINT B
CITy4ae reperpesa 6oitiepa, BbISBAHHOTO HEfIOCTATOYHOIL
LUPKY/ISLMeE BOMBI; IPUYMHBI ITOTO MOTYT OBITH
CrIearyoye:

- HeJOCTATOYHAS LUMPKYIALMA BOJB B CHCTEME;
yOem1Tech, 4TO OTOMUTE/bHAS CICTEMA He TIePeKpBITa
KaKUM-HOY/Ib BEHTVIEM 11 UTO B Hell HET BO3JYLIHBIX
1po6oK (BOAYX CTpaB/IeH).

- 3a0710KMPOBAH LMPKYTIALMOHHBLI HACOC; HEOOXOTUMO
TIPUHATD MePBI 110 ero pasboKUPOBKe.

Ecnu mogo6Hoe sBNeHME YaCTO MOBTOPSETCH,
0bparuTech K KBaTUQUIMPOBAHHOMY CIEIUATICTY
(nanpumep, us CepBucHOI CIyKOb GupMbI
Immergas).

HemucnpasHocts TepMonapsi. Ecu ipu Br/mouen
3/EKTPOHHBII O7I0K 0OHAPYKUT HEUCIIPABHOCTD T €
pMonapeaNTC,Bknouenunsnboinepan
e pousoiizier. B aTom ciyuae crefyer o6pamarbes K
KBaMMGUIMPOBAHHOMY CIIELMAMICTy (HaIpumep, 13
CepaucHoit cryx6s1 Gpupmbl Immergas).

BrokupoBKas3aXmuraHu i [Ipn kKaxiom
3ampoce 060rpesa IOMeLeHNUst WK IIOfOrPeToil
CaHTEXHITYECKOII BOZIBI IIPOVCXOANT ABTOMATIYECKOEe
3aKUraHie ropenkn Ooitepa. Eciu B Tedenne
10 cexyHJ He IIPOM3OIIET 3aXKUTAHUA TOPENKM,
TIPOUCXOAUT “OTOKMPOBKA 3aXUraHuA" 6oiiepa
(muraer cBeTOANMOL 6). Jlist cHATHS “OIOKMPOBKIM
3aXHraHus” CIefyeT MOBepHYTh PyounbHuk (9),
BPEMEHHO YCTAaHOBMB €ro B momoxkeHne Reset
(Iepesamyck). IIpy mepBOM BK/IHOYEHWI arperara
MM TIOCJIE er0 MPOAO/KUTENBHOTO IPOCTOS
MOXeET TOTPe6OBAThCA YCTPaHEHNe “OTOKMPOBKM
sakuranua’. Ecau mogo0HOe ABIEHME 4acTO
IIOBTOPAETCA, 00pATHTECH K KBATU(ULNPOBAHHOMY
crienmanucty (Harmpumep, us CepBUCHOI CTyKObI
¢bupmbr Immergas).
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- Villogo Remote M i Tucnneit
Hibaiizenet Gl OroGpakéHHas HemomaKka HOMIIL . amomoro i i
Led iRz ’ " CBETOMONL | ynpasnenis Anomalie semnalatad .Led aprins Display
Vizmelegit6 szonddja- Intermitent e
; Led 2 (53) 12 Heronajika 30H/1a Caeroppop 2 Anomalie sondi NTC
k rendell 12

nak rendellenessége ropem &) boiler LED2 (3®) 12

Eli‘?;egléesn Led 4 (&) 27 Hepocrarousas Caetopyon 4 . Circulatie insuficientd LED 4 (&) 27
PRy AL &) Anomalie sondi NTC tur | LED 5 (fj ) 05

El6remend cs6 szon- P

déjanak rendellenessége Led 5 (W[ 05 HencripaBHOCTD TepMOMapb Coeromion 5 05 Blocare lipsd aprindere LED 6 (&) o1

Ni it CHE) Blocare termostat de

incs gyujtds siguranta (supratempe- LED 7 02
leallas Led 6 C&0) o1 BrIoKMpOBKa 3aKUraHys CBS(TQM)OH 6 01 ra{iuré) 1 (sup P (X)

Biztonsagi termosztat Anomalie presostat
leallasa Brouposia Caeropmop 7 de fum R LED 8 (&) 11
(ttlmelegedés) Led7 (X) 02 TIPEOXPAHUTENHHOTO oY) 02
TepMoCTara (TepeHarpes) LED 2 (58)

- i CpaboTao pere JaBeHus Cseropior 8 Blocare rezistenta §1 7 CK) 04
Fiist nyomdsmérd Led 8 () 1 Boszyxa %) 11 contacte clipire
rendellenessége b simultana
) 2. (ﬁ) és Caeropiofipl 2 LED 1 (Q )
Erintkezések ellendllasa | 7.0) LED 04 Broxuposka comporusnerns | () 7 CK) 04 Bl flacir - si7C¥) 2
leallas egyszerre KOHTaKTOB MITAIOT ocare flacard parazita clipire simul-

villog OJJHOBPEMEHHO tani
1. (Q ) és
. T Caeromoppr 1
Elektronikus langérzd 7.C¥) LED ,
rendszer ledlldsa egyszerre 0 Broisposic Hpi novexax @)n7C) 20 ) . LED 2 H
villog TTaMeHI MUraior Pierdere comunicare cu 3 clipire 31
OFHOBPEMEHHO comanda la distanta alternativa
) 2.és3.LED (rE=)
NlnCS lfalicsolat,a felvaltva I CeTommoppt
tavvezérl egységgel villo 31 0TEPA KOMYHYKAINH 211 3 Muraior
] JIMCTaHIMOHHOTO . 31
(=) Yipasnenns flooepPaKo . x . « -
(r=) Anomaliesonda NTCboiler. Daci placa electronica

de control relevi o anomalie a sondei NTC instalatd
pe boiler, centrala nu porneste in regim sanitar, fun-
ctionand totusi in regim de incalzire. Este necesar
sd se cheme un tehnician al Serviciului de Asistentd
Tehnica Immergas.

Circulatie insuficienta a agentului termic. Se
produce in cazul supraincalzirii centralei datoritd
circulatiei reduse a apei in circuitul de incalzire;
cauzele pot fi:

- circulatie insuficienta in instalatie; verificati si
nu fie inchisi eventuali robineti sau valve din
circuitul de incélzire si instalatia sa fie perfect
aerisitd;

- pompid de circulatie blocata; este necesar sa se ia
masuri pentru deblocarea rotorului acesteia.

Daca fenomenul se produce in mod frecvent
chemati un tehnician al Serviciului de Asistenta
Tehnicd Immergas.

Anomalie sonda NTC tur incalzire. Daca placa
electronicd releva o anomalie a sondei NTC
instalata pe turul instalatiei de incélzire, centrala nu
porneste. Este necesar sd se cheme un tehnician al
Serviciului de Asistentd Tehnicd Immergas.

Blocare lipsa aprindere. La fiecare cerere de
incilzire a ambientului sau de producere de apa
caldd, centrala se aprinde automat. Daca in timp
de 10 secunde nu are loc aprinderea arzitorului,
centrala rimane in asteptare pentru 30 de secun-
de, reincearcd si dacé nu reuseste nici a doua oard
intra in starea ,blocare lipsd aprindere” (ledul 6
clipeste intermitent). Pentru a elimina starea de
»blocare a aprinderii” trebuie rotit intrerupatorul
general (9) pentru scurt timp in pozitia Reset.
Este posibil sd se reseteze anomalia de pana la
5 ori consecutiv, dupd care functia este inhibata
pentru cel putin o ord si se castigd o tentativd
la fiecare ord pentru un maxim de 5 tentative.
La punerea in functiune sau dupa o inactivitate pre-
lungita, poate fi necesara resetarea pentru a inlitura
,blocarea aprinderii”. Daci fenomenul se produce
in mod frecvent chemati un tehnician autorizat al
Serviciului de Asistenta Tehnica Immergas.
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habilitado (por exemplo, o Servigo de Assisténcia
Técnica Immergas).

Bloqueio termostato seguranga (sobretemperatu-
ra). Durante o funcionamento normal do aparelho,
se por alguma anomalia ocorrer um excesso de
temperatura interno, ou se por uma anomalia na
seccao de controle da chama a caldeira bloqueia-se
por sobreaquecimento (led 7 intermitente) .Parara
ligar novamente a caldeira, coloque o interruptor
geral (9) momentaneamente na posi¢ao de Reset.
Se o fenémeno se repetir com frequéncia, chame
um técnico habilitado (por exemplo, o Servigo de
Assisténcia Técnica Immergas).

Anomalia pressostato fumos. Ocorre quando os
tubos de aspiragao e evacuagao estdo obstruidos,
ou quando o ventilador esta bloqueado. Quando
houver o restabelecimento das condigdes de fun-
cionamento normais, a caldeira comega a funcionar
sem ter que efectuar o Reset.

Se a anomalia persistir é necessario chamar um
técnico habilitado (por exemplo, o Servigo de
Assisténcia Técnica Immergas).

Bloqueio resisténcia contactos. Verifica-se em caso
de avaria no termostato de seguranga (sobretempe-
ratura). A caldeira nao arranca; e necessério chamar
um tecnico qualficado (por exemplo o Servigode
Assisténcia Técnica da Immergas)

Bloqueio chama parasita. Verifica-se no caso de
dispersao do circuito de detegao ou de anomalia no
controle da chama A caldeira nio arranca; e neces-
sario chamar um tecnico qualficado (por exemplo o
Servigode Assisténcia Técnica da Immergas)

Perda de comunicagao comando remoto. Verifica-
se no caso de uma conex@o a um controle remoto
ndo compativel, ou ainda em caso de quebra de
comunicagdo entre a caldeira e o CAR ou CRD.
Reinicie o processo de conexao apagando a caldelra
elevando o selector (9) para a posicao w2 s
mesmo com a religagao ndo é detectado o CAR a
caldeira passa para a modalidade de funcionamento
local utilizando portanto os comandos presentes na
caldeira. Se o fendmeno se repetir frequentemente
chame um técnico qualficado (por exemplo o Servig
de Assisténcia Técnica da Immergas)

Sinalizagoes e diagndstico - Visualizagdo no
Display dos Comandos Remotos (Opcional).
Durante o normal funcionamento da caldeira, é
visualizado no display do comando remoto (CAR
ou CRD) o valor da temperatura ambiente; em caso
de disfuncionamento ou de anomalia, a visualizagao
da temperatura ¢ substituida pelo respectivo codigo
de erro indicado na tabela (Parag. 2-5).

Atencdo: Se se posicionar a caldeira em stand-by
“(b “no CAR aparecera o simbolo de erro deco-
nexdo “CON” e no CRD o cédigo de erro “31E”
Os comandos remotos sdo sempre mantidos sob
alimentagdo sem perder poratnto os programas
memorizados.

2.6 PARA DESLIGAR A CALDEIRA.

Desligue o interruptor geral (9) colocando-o
na posigao “(_I)” (leds 1 a 8 apagados), retire o
interruptor omnipolar exterior a caldeira e feche
a torneira de gas situada a montante da caldeira.
Nao deixe a caldeira ligada se ndo a utilizar por um
longo periodo de tempo.

Blokada termostatu bezpieczenstwa w zwiagzku
z nadmierng temperaturg - . Jesli w czasie pracy
dojdzie do usterki i za bardzo podniesie sie tem-
peratura, nastepuje blokada kotla w zwigzku z
nadmierng temperatura (miga kontrolka 7). Aby
restartowa¢ kociol, nalezy chwilowo przekreci¢
wylacznik gléwny (9) na pozycje Reset. Jesli czesto
zdarzajg si¢ blokady zaptonu, nalezy wezwaé
wykwalifikowanego technika (np. z serwisu tech-
nicznego firmy Immergas).

Brak podlaczenia presostatu powietrza . Nalezy
sprawdzi¢, w przypadku, gdy rury zasysajace oraz
spustowe sg zatkanie lub jesli wentylator jest zablo-
kowany. W razie przywrocenia kotla do warunkow
normalnych, uruchamia sie on samodzielnie bez
koniecznosci resetowania. Jesli czesto zdarzajg sig
tego typu awarie nalezy wezwa¢ wykwalifikowa-
nego technika (np. z serwisu technicznego firmy
Immergas).

Blokada opornika stykow. Ma miejsce w przypa-
dku awarii termostatu bezpieczenstwa (przegrza-
nie). Kociol nie zatgcza si¢. Nalezy wezwac wykwa-
lifikowanego technika (np. z serwisu technicznego
firmy Immergas).

Blokada nadmiernego plomienia. Ma miejsce w
przypadku nieprawidlowosci w obiegu odczyt lub
awarii kontroli plomienia. Kociol nie zalacza sie.
Nalezy wezwa¢ wykwalifikowanego technika (np.
z serwisu technicznego firmy Immergas).

Utrata polaczenia z panelem zdalnym. Ma
miejsce w przypadku podlaczenia do niekompa-
tybilnego panelu kontrolnego lub w przypadku
utraty potaczenia miedzy kotlem a CAR lub CRD.
Powtdrzy¢ procedure polaczenia wy%a,cza)a,c kociot
i ustawiajac przelacznik (9) na pozycji (FRE).
Jezeli w chwili ponownego zalaczenia panel CAR
nie jest odczytany kociot przechodzi na tryb pracy
miejscowej przy uzyciu sterowan obecnych na kotle.
Jezeli awaria ma czesto miejsce nalezy wezwaé
wykwalifikowanego technika (np. z serwisu tech-
nicznego Immergas).

Sygnalizacja i diagnostyka - wizualizacja na
wyswietlaczu zdalnych sterowan (opcja). W
trakcie normalnej pracy kotla na wyswietlaczu
zdalnego panelu (CAR lub CRD) jest wy$wietlona
warto$¢ temperatury otoczenia; w przypadku awarii
zamiast wartosci temperatury jest wyswietlany kod
bledu obecny w tabeli (rozdz. 2-5).

Uwaga: jezeli kociol jest ustawiony na pozycji
“stand-by” na panelu CAR pojawi sie symbol bledu
polaczenia ,,CON” a na panelu CRD, kod bledu
»31E”. Zdalne sterowania sg nadal zasilane tak, by
nie utracily zapisanych programow.

2.6 WYLACZANIE KOTELA.

Odlgczy¢ wylacznik gtowny (9) ustawiajac go w
pozycji (') ” (kontrolki 1-8 wylaczone) i zamkna¢
zawor gazu przed urzadzeniem. Nie zostawial
wlaczonego kotla, gdy nie bedzie on uzywany przez
dtuzszy okres czasu.
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Termostatické bezpe¢nostni zablokovani (v
ptipadé nadmeérné teploty). Pokud v priabéhu
bézného provozniho rezimu z davodu poruchy
dojde k nadmérnému vnitfnimu prehfati, nebo k
poruse Fizeni plamene, kotel se zablokuje (blikajici
dioda led 7). Toto zablokovani odstranite tak, ze
otocite hlavnim voli¢em (9) na chvili do polohy
Reset. Pokud se tento jev opakuje ¢asto, obratte se
na kvalifikovaného technika (napt. ze servisniho
oddéleni Immergas).

Porucha presostatu spalin. K této poruse dochazi
v ptipade, Ze se ucpe nasavaci a vyfukové potrubi
nebo pokud se zablokuje ventilator. V pfipadé
obnoveni béznych podminek se kotel znovu spusti
bez toho, aniz by bylo nutné jej resetovat. Pokud tato
porucha pretrva, obratte se na kvalifikovaného tech-
nika (napt. ze servisniho oddéleni Immergas).

Blok odporu kontaktu. K tomuto bloku dochazi
v ptipadé zévady bezpecnostniho termostatu
(nadmérné teploty). Kotel se nezaping, je nutné
se obratit na kvalifikovaného technika (napt. ze
servisniho oddéleni Immergas).

Blok parazitniho plamene. Dochazi k nému v
piipadé rozptyleni zjistovaciho okruhu nebo po-
ruchy fizeni plamene. Kotel se nezaping, je nutné
se obratit na kvalifikovaného technika (napt. ze
servisniho oddéleni Immergas).

Ztrata komunikace s dalkovym ovlada¢em.
Dochazi k ni v ptipadé ptipojeni k nekompatibi-
Inimu dalkovému ovladani nebo v piipadé ztraty
komunikace mezi kotlem a CAR nebo CRD. Znovu
se pokuste o pfipojeni délkového ovldddni po
ptedchozim gpnutl kotle a prepnutim volice (9)
do polohy (F@ Pokud ani po opakovaném
spusténi neni CAR ‘nalezen, kotel piejde do mi-
stniho provozniho rezimu, pti kterém je nutné
pouzivat ovladaci prvky kotle umisténé na kotli
samotném. Pokud se tento jev opakuje ¢asto, obratte
se na kvalifikovaného technika (napt. ze servisniho
oddéleni Immergas).

Signalizace a diagnostika - Zobrazeni na displeji
dalkovych ovladacu (volitelné). Pti bézném
provozu kotle se na displeji dalkového ovladace
(CAR nebo CRD) zobrazi hodnota okolni teploty;
v pripadé poruchy funkce nebo anomalie je zobra-
zeni hodnoty teploty vysttiddno chybovym kédem,
jejichz seznam je uveden v tabulce (Odst. 2-5).

Upozornem Pokud se kotel uvede do pohotovo-
stniho rezimu stand- by “O ”, na CAR se objevi
chyba spojeni ,CON“ a na CRD se objevi chybovy
kod ,31E% Dalkovéa ovlddani nicméné budou
dale napdjena, takze se vam uloZené programy
neztrati.

2.6 ZHASNUTI KOTLE

Deaknvu)te hlavni voli¢ (9) jeho prepnutim do
polohy O " (diody led 1 az 8 nesviti) vypnéte
vicepolovy spina¢ vné kotle a zaviete plynovy
kohout pred zafizenim. Nenechdvejte kotel
zbytecné zapojeny, pokud ho nebudete delsi dobu
potiebovat.
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Biztonsagi termosztat leallasa (talmelegedés).
Normal tizemelés kozben, ha egy rendellenesség
miatt vagy a langdrzd rendszer rendellenessége
miatt talzottan felmelegszik a késziilék, a kazan
talmelegedés miatt ledll (7-es led villog). A
“tulmelegedés” reteszelés elhdritasdhoz a (9) f6
programviélasztot ideiglenesen Reset alldsba kell
allitani. Amennyiben a jelenség rendszeresen
eléfordul hivjon szakembert (példaul az Immergas
szakszerviz munkatdrsét).

Fiist nyomasmérd rendellenessége. Abban az
esetben fordul el6, ha az égéslevegé és a fiistelvezetd
csovek eltomodnek, vagy ha a ventilator ledll. A
normalis feltételek helyreallitasa esetén a kazan
gjra indul, anélkiil, hogy tordlnie kellene. Amen-
nyiben a rendellenesség huzamosan fennall hivjon
szakembert (példaul az Immergas szakszerviz
munkatdrsat).

Erintkezések ellenallasa leallas. A biztonsagi
termosztat meghibasodasa (tilmelegedés) esetén
forul el6. A kazan nem indul be. Hivjon szakembert
(példaul az Immergas szakszerviz munkatarsat).
Elektronikus 1dng6rz6 rendszer ledlldsa. Az érzékeld
rendszer elvesztése vagy a langorz6 rendellenessége
esetén forul el6. A kazdn nem indul be. Hivjon
szakembert (példdul az Immergas szakszerviz
munkatarsat).

Nincs kapcsolat a tavvezérl6 egységgel. Akkor
fordul el6 ha nem kompatibilis tavvezérlé egysé-
get csatlakoztat, vagy ha megsziinik a kapcsolat a
kazan és a CAR vagy CRD kozott. Kisérelje meg
a csatlakozast gy, hogy kikapcsolja a kazant, és
a (9) programvélasztét (FREE) alldsba allitja.
Amennyiben az ismételt bekapcsoldskor sem
ismeri fel a CAR-t, a kazan helyi izemmodra valt,
azaz a kazanon talalhato vezérlésekkel irdnyithato.
Amennyiben a rendellenesség huzamosan fennall
hivjon szakembert (példaul az Immergas szakszer-
viz munkatdrsét).

Hibaiizenetek és diagnosztika - feliratok a
tavvezérlé egység kijelz6jén (opcid). A kazan
rendes tizeme kozben a tavvezérlo egység (CAR
vagy CRD) kijelz6jén a szoba hémérséklete van
megjelenitve. Meghibasodas vagy rendellenesség
esetén a homérséklet helyett a tablazatban (2-5.
paragrafus) talalhat6 hiba kodja jelenik meg.

Figyelem! Amennyiben a kazant Készenlét allapot-
ba allitja, a CAR tavvezérl6 egységen a “CON”, a
kapcsolat hidnyéra utald jel, mig a CRD tavvezérl6
egységena “31E” hibakod jelenik meg. A tavvezérld
egységek tovabbra is be vannak taplalva, és nem
vesztik el a memorizalt programokat.

2.6. KAZAN KIKAPCSOLASA.
Forgassuk a 6 programvalasztot (9) “ (') ” 4llasba
(1-8 ledek nem vilagitanak), kapcsoljuk le a kazan
kiilsé omnipolaris kapcsoldjat, és zarjuk el a gazcsa-
pot. Ne hagyjuk feleslegesen bekapcsolva a kazant,
ha hosszabb ideig nem hasznaljuk.

B1oKupoBKa MpefOXPaHNTEIHHOTO TEPMOCTATA
(meperpes). Ecit, B HOpMaibHOM pexiMe paboTsl,
JIMee T MeC TO 3HAUNTe/IbHbIIT BHY TPEHHMUIT Ieperpes,
IPOVCXOANT 670KMPOBKa boitiepa Mo meperpesy
(muraer cBetoguoy 7). Jlnst mepesamycka Ooitepa
BPeMeHHO YCTaHOBHUTe PYOMIbHUK (9) B LONIOXKeHMe
Reset. Ecu mmofjo6HOoe S BTeHMe4acTOMOBTO
paeTcs,06pariTecbKKBAIMQUIMPOBAHHOMY
creryamucty (Hanpumep, 13 CepBUCHOI CTyKOBI
¢bupmbr Immergas).

Cpaborano pene gaBneHus Bospyxa. Vimeer
MeCTO IPY 3aCOPEHNHM BO3YXOBOJIOB BCAChIBAHMA/
AbIMOyaaneHusa nubo B Claydyae OCTAHOBKU
BEHTHIATOpPA. B 9TOM cTyuae HEOOXOAMMO BbI3BATh
KBa/MUIMPOBAHHOTO CIIeLaINCTa (HaIpumep, 13
CepsucHoit cy>k0b1 pupmbl Immergas).

Br1oKupOoBKa CONPOTHB/IEHN KOHTAKTOB. BosHuKaet
B CTy4ae HETo/Ta J0K IPEOXPAHITETHHOrO TePMOCTATa
(meperpes). Boitnep He BKI0Yaercst. B aToM crydae
cepyer 00palaThCs K KBaMUQUIMPOBAHHOMY
creranmucty (Hampymep, u3 CepBUCHON CITyKObI
¢dupmbr Immergas).

BroxupoBKa mpu moMexax miamMenu. BosHikaer
B C/Iydae MOTepb HAa JAHHOM KOHTYpe M/ MpK
HeIojafikax KOHTPOJIA NAaMeHu. Boiimep He
BKIOUaeTcs. B aToM cyuae cefyer obpamarbes K
KBaTMUIMPOBAHHOMY CIIelMamICTy (HapyuMep, U3
CepsucHoit cmyx6s1 pupmbl Immergas).

IToTeps KoMMyHuKanuu [IuCTAaHIMOHHOTO
Ynpapnenna. BosHukaer B crydae IOAKTOYEHNA
K HeCOBMeCTI/IMOMY I[I/lCTaHLU/lOHHOMY praB]’IeHI/IIO
, W B CTyYae TMOTpey KOMMYHMKAINN MEKTY
6Goittepom u CAR it CRD. TTpousBecty IOBTOpHIII0
HOHI)ITKYHO]IK]I}O“IQH]/I?[, BBIK/IIOYad 6017[11ep n
ycranasnmsas perynatop (9) B nonoxkenne (S}
). Ecrvt OBTOPHBII! 3a1TyCK He GbLT yCIEITHBIM 1 CBA3b
¢ CAR He BoccTaHOBUIACD, GOIIIEP MEPEXONUT HA
MECTHBII P&XIM PabOThI, HCIONMb3YA YIPABIAIOLIEe
ycrpoitctBo 6oitepa. IIpu 4acTo MOBTOpeHNM
naHHOrO (eHOMeHa, cmefyeT obpamarbca K
KBaTMQUIMPOBAHHOMY CIIEIMANTUCTY (HApPUMep,
u3 CepBicHoi cryx6b1 pupmbr Immergas).

Coolmenns u guarsoctuka - Orobpaxenne
Ha pucnnee JIUCTAaHIMOHHOTO YIpaBIeHUA
(Omuus). B resennn perynspHoit paborst 6oitnepa
Ha uciiee Iucrannuonnoro Ymnpasnenusa (CAR
iyt CRD) oTo6parkaeTcs TeMneparypa moMeLieHNs;
PV HETONMA/KaX MM IMONOMKaX, 0To6paXkeHne
TeMIIepaTyphl 3aMeHsAeTCs 0ToOpaXkeHneM Kofia
ounoku, 13 Tabmuel ([lapar. 2-5).

Buumanme: eciu KOTEN yCTAHOBNIEHU B PeXUME
oxnparns ‘() ” Ha CAR orobpaskaercs 3HaI0K
« »
oumn6bxu coeguaenns “CON” u na CRD xop omm6xu
“31E”. JIuCTaHIMOHHbIE YIIPABNEHNSA O/DKHBI ObITh
B M0OOM C/Ty4ae MOAKIIOYEHBI K SMEKTPUIECKOMY
IITAHNIO, B TAKOM C/Ty4ae COXPAHSIOTCS IPOrPaMMbI

BBEJIEHHbIE B [IAMATb.

2.6 BBIKTIOYEHUE BOVIJIEPA.

YcraHOBHMTE TepeKTiodaTesp (9) B MOOXKeH e (')
” (BBIK/TIOYEHDI CBETOMODI C 1 1o 8) 1 3aKpoiiTe
BEHTIUIb [I0jja4M ra3a Ha BXofie Goitnepa. Ecim 6oitiep
He MCHOHB3Y€TCﬂ B T€UYEHIE JIJINTEIbHOTO BpeMeHI/I,
HE OCTaB/ISIVITE IO BKIOYEHHBIM.
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Blocare termostat de siguranta
(supratemperatura). Daca pe durata regimului
normal de functionare se observa o supraincalzire
internd excesivd sau in cazul unei anomalii la
sectiunea de control a flicarii, centrala intra in
starea de “blocare datorita supratemperaturii” (ledul
7 clipeste intermitent). Pentru a elimina starea de
»blocare datorita supratemperaturii” trebuie rotit
intrerupdtorul general (9) pentru scurt timp in
pozitia Reset. Dacé fenomenul se produce in mod
frecvent chemati un tehnician autorizat al Serviciu-
lui de Asistentd Tehnicd Immergas.

Anomalie presostat de fum. Se produce in cazul
in care sunt obturate tuburile de aspirare/evacuare
sau in cazul in care este blocat ventilatorul. In cazul
refacerii conditiilor normale, centrala repornegte
fara a fi necesard resetarea. Dacd anomalia persistd
chemati un tehnician autorizat al Serviciului de
Asistentd Tehnica Immergas.

Blocare rezistenta contacte. Se produce in ca-
zul unei defectiuni a termostatului de sigurantd
(supratemperaturd). Centrala nu porneste si este
necesar sa chemati un tehnician autorizat al Servi-
ciului de Asistentd Tehnicd Immergas.

Blocare flacara parazita. Este semnalatd in caz
de dispersie a circuitului de relevare sau a unei
anomalii de control a flicarii. Centrala nu porneste
si este necesar sa chemati un tehnician autorizat al
Serviciului de Asistentd Tehnica Immergas.

Pierdere comunicare cu comanda la distanta.
Se produce in cazul racordérii la o comanda la
distanta incompatibild, sau in caz de intrerupere
a comunicatiei dintre centrald si CDA sau CDD.
Incercati refacerea conexiunii oprind centrala si
readucand intrerupitorul (9) in pozitia (FHE).
Daca si dupé repornire nu este relevati comanda la
distanta, centrala va trece in modul de functionare
cu control local, utilizind comenzile de pe panoul
sdu de comanda. Daca fenomenul persistd chemati
un tehnician autorizat al Serviciului de Asistentd
Tehnicd Immergas.

Semnalizari si diagnostic - Vizualizare pe
Display-ul Comenzilor la Distanti (optionale).
Pe durata functiondrii normale a centralei, pe
afisajul comenzii la distantd (CDA sau CDD) este
vizualizati o valoare de temperaturd a ambientului.
In caz de functionare anormala sau de anomalie,
vizualizarea temperaturii este inlocuita de codul
de eroare corespunzator, dupa cum este indicat in
tabelul anterior (Capitolul 2.5).

Atentie: daca se pozitioneaza intrerupatorul general
al centralei in pozitia stand-by “O “pe CDA va
apdrea simbolul de eroare conexiune “CON“si pe
CDD codul de eroare “31E”. Comenzile la distanta
vor fi oricum alimentate, faré a pierde astfel pro-
gramele memorate.

2.6 OPRIREA CENTRALEL

Aduceti intrerupitorul general (9) in pozitia “d) >
(ledurile dela 1la 8 stinse), intrerupeti alimentarea
electricé de la intrerupatorul unipolar exterior cen-
tralei §i inchideti robinetul de gaz aflat in amonte
de centrald.

Nu lasati centrala in functiune in mod inutil dacid
aceasta nu este utilizata pe perioade lungi.
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2.7 AJUSTE DA PRESSAO DO CIRCUITO
DE AQUECIMENTO.
Verifique periodicamente a pressio da dgua do
circuito. O ponteiro do mandmetro da caldeira deve
indicar um valor compreendido entre 1 e 1,2 bar.
Se a pressdo for inferior a 1 bar (com o sistema frio), é
necessdrio corrigi-la servindo-se da torneira colocada
na parte inferior da caldeira (Fig. 2-2).

Nota: feche a torneira de enchimento depois de
efectuada esta operagdo. Se a pressdo atingir um
valor préximo a 3 bar, ¢ possivel a intervengao da
valvula de seguranga. Neste caso, solicite a assistén-
cia de pessoal qualificado.

Caso ocorram frequentes quedas de pressao, solicite
aintervengdo de pessoal qualificado, para eliminar
quaisquer fugas no circuito.

2.8 COMO DRENAR O CIRCUITO.

Para esvaziar a caldeira, utilize a torneira de esva-
ziamento (Fig. 2-2).

Antes de efectuar esta operagdo, controle que a
torneira de enchimento esteja fechada.

2.9 PROTECGAO CONTRA O GELO.

A caldeira vem equipada de série com uma fungio
anti-gelo, que coloca a bomba e o queimador
em funcionamento se a temperatura da dgua do
circuito interno da caldeira descer abaixo de 40 C
e desactiva-se se a mesma superar 42°C. A fungao
anti-gelo estd garantida desde que todas as partes
do aparelho estejam a funcionar perfeitamente, se
afungao de bloqueio nao estiver activa, se 0 mesmo
estiver ligado a corrente eléctrica e se o interruptor
geral estiver posicionado em Verao ou Inverno. Na
eventualidade de uma auséncia prolongada, para
evitar que o circuito permanega em funcionamento,
esvazie-o completamente ou acrescente a agua

do circuito de aquecimento produtos anticonge-
lantes. Em ambos os casos o circuito de dgua para
uso doméstico deve ser esvaziado. Em um sistema
sujeito a drenagens constantes, é preciso tornar a
enché-lo com agua previamente tratada com uma
substéncia que impega a formagéo de calcério.

NOTA: Em caso de instala¢do da caldeira em locais
onde a temperatura desce abaixo dos 00C é neces-
sario isolar os tubos de unido tanto para sanitario
como para o aquecimento.

2.10 LIMPEZA DO REVESTIMENTO.

Para limpar o mével externo da caldeira, utilize um
pano humido e sabao neutro. Nao utilize produtos
abrasivos ou em po.

2.11 DESACTIVACAO DEFINITIVA.

Para desactivar definitivamente a caldeira, contacte
pessoal especializado o qual providenciard inclusive
a desactivacdo do sistema eléctrico, hidrico e do
combustivel.

2.7 PRZYWR()CENIE PIERWOTNE-
GO CISNIENIA W INSTALAC]I
CIEPLOWNICZE].
Okresowo sprawdza¢ ci$nienie wody w insta-
lacji. Wskazéwka manometru na kotle powinna
wskazywa¢ wartos¢ miedzy 1 a 1,2 bar.
Jesli cisnienie jest nizsze niz 1 bar (np. w przypadku
zimnej instalacji) konieczne jest przywrdcenie
pierwotnego cisnienia za pomocq zaworu umieszc-
zonego w dolnej czesci kotta (Rys. 2-2).

N.B.: zamkng¢ zawor po wykonaniu zabiegu.
Jezeli ci$nienie osigga wartosci zblizajace sig
do 3 bar powstaje ryzyko interwencji zaworu
bezpieczenstwa. W takim przypadku nalezy wezwaé
wykwalifikowanego technika.

Jezeli spadki ci$nienia bedg sie czesto powtarzaé
nalezy wezwaé wykwalifikowanego technika w celu
wyeliminowania wycieku z instalacji.

2.8 OPROZNIENIE INSTALACJL.

Aby przeprowadzi¢ opréznianie kotla, nalezy
skorzystac ze specjalnego zaworu oprdzniania
(Rys. 2-2). Przed wykonaniem tej czynnosci, nalezy
sprawdzi¢, czy zawor oprozniania jest zamkniety.

2.9. ZABEZPIECZENIE PRZECIWKO ZA-
MARZANIU.

Kociol jest wyposazony w funkcje przeciw zamarzaniu,
ktore uruchamiaja pompe oraz palnik, gdy tempera-
tura wody w instalacji wewnatrz kotla spada ponizej
4°C i wylacza si¢ po osiggnieciu temperatury 42°C.
Zadziatanie funkcji jest zapewnione jezeli kazdy kom-
ponent urzadzenia pracuje prawidlowo a urzadzenie
nie znajduje si¢ na pozycji ,blokady” i jest zasilane
gtownym wylacznikiem na pozycji Lato lub Zima. W
przypadku przedhuzonej nieobecnosci w celu unikniecia
aktywacji funkeji nalezy catkowicie oprozni¢ instalacje
lub doda¢ do wody instalacji §rodkow zapobiegajacych
zamarzaniu. W obydwu przypadkach uktad sanitarny
kotta powinien by¢ oprézniony. W przypadku czestej
koniecznosci oprozniania instalacji konieczne jest
napelnianie jej odpowiednio uzdatniong wodg celem
usunigcia twardosci wody mogacej prowadzi¢ do
osadzania si¢ kamienia.

N.B.: w przypadku zamontowania kotta w pomie-
szczeniach, w ktorych temperatura obniza si¢ do
ponizej 0°C nalezy ociepli¢ orurowania zaréwno
sanitarne jak i podgrzewania.

2.10 CZYSZCZENIE OBUDOWY.

Aby oczysci¢ obudowe kotla, nalezy stosowaé wil-
gotne $ciereczki oraz neutralne mydto. Nie wolno
stosowa¢ detergentéw Sciernych ani w proszku.

2.10 WYLACZENIE CALKOWITE.

W razie koniecznosci catkowitego odlaczenia kotla,
nalezy zleci¢ prze prow adzenie odpowied nich
prac wykwalifikowanemu specjaliscie, sprawdzajac,
miedzy czy odlaczone zostang zasilanie elektryczne,
hydrauliczne i uklad paliwa.

2.7 OBNOVENITLAKU V TOPNEM SY-
STEMU

Pravidelné kontrolujte tlak vody v systému. Rucicka

manometru kotle musi ukazovat hodnotu mezi 1

a 1,2 bary.

Je-li tlak nizsi nez 1 bar (za studena), je nutné provést

obnoveni tlaku pomoci kohoutku umisténého ve

spodni ¢asti kotle(Obr. 2-2)

Poznamka: Po provedeni zasahu kohoutek
uzavrete.

Blizi-li se tlak k hodnotdm blizkym 3 bartim, muze
zareagovat bezpecnostni ventil.

V takovém ptipadé pozadejte o pomoc odborné
vyskoleného pracovnika.

Jsou-li poklesy tlaku ¢asté, pozadejte o prohlidku
systému odborné vyskoleného pracovnika, abyste
zabranili jeho pfipadnému nenapravitelnému
poskozeni.

2.8 VYPOUSTENI ZARIZENI

Chcete-li kotel vypustit, pouzijte pfislusny
vypoustéci kohout (Obr. 2-2).

Pred vypousténim se presvédcte, zda je plnici
kohout zavieny.

2.9 OCHRANA PRED MRAZEM

Kotel je vybaven funkei proti zamrznuti, kterd uvede
do chodu ¢erpadlo a hotdk, jestlize teplota vody
v instalaci uvnitt kotle klesne pod 4 °C, a vypne
se po dosazeni 42 °C. funkce proti zamrznuti je
zajisténa jen tehdy, jsou-li véechny soucdsti kotle
zcela funkeni, kotel neni ve stavu “zablokovani® a
je pfipojen k elektrické siti hlavnim vypinacem v
poloze Léto nebo Zima. Chcete-li v pripadé pla-
nované dlouhodobé neptitomnosti kotel vyradit z
provozu, je nutné systém tplné vypustit nebo pridat
do vody mrazuvzdornou smés. V obou pfipadech
musi byt uzitkovy okruh kotle vypustén. V piipadé
Castého vypousténi systému je nezbytné vhodnym
zptisobem zmék¢it vodu, kterou se kotel plni, aby
prili§ tvrda voda nezpiisobila usazovani kotelniho
kamene.

Poznamka: V ptipadé instalace kotle do mist,
kde teplota klesa pod 0°C, je nutna izolace
ptipojovaciho potrubi jak okruhu ohfevu uzitkové
vody, tak okruhu vytapéciho.

2.10 CISTENI SKRINE KOTLE

Plast kotle vy¢istite pomoci navlhéenych hadrti a
neutralniho cisticiho prostiedku na bazi mydla.
Nepouzivejte praskové a drsné Cistici prostiedky.

2.11 DEFINITIVNI DEAKTIVACE

V ptipade, Ze se rozhodnete pro definitivni deak-
tivaci kotle, svéfte prislu$né s tim spojené operace
kvalifikovanym odbornikiim a ujistéte se mimo
jiné, Ze bylo pred tim odpojeno elektrické napéti a
ptivod vody a paliva.

Legenda: Legenda: Legenda:

1 - VISTA INFERIOR 1- WIDOK Z DOLU 1 - POHLED ZESPODU

2 - Torneira esvaziamento ebulidor 2 - Zawér oproznienia bojlera 2 - Vypustny kohout oh¥ivace

3 - Torneir entrada de dgua fria 3 - Zawor doplywu zimnej wody 3 - Kohout vstupu studené vody
4 - Torneira de gis 4 - Zawor gazu 4 - Plynovy kohout

5 - Torneira esvaziamento equipamento 5 - Zawor oproznienia instalacji 5 - Vypustny kohout zafizeni

6 - Torneira enchimento equipamento 6 - Zawor napetnienia instalacji 6 - Plnici kohout zafizeni
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2.7. A FUTESI RENDSZER NYOMASANAK
HELYREEALLITASA.

Rendszeresen ellendrizni kell a flitési rendszer

viznyomasat. A kazan nyomasmérdjének mutatoja 1

és 1,2 bar kozotti értéket kell, hogy mutasson.

Ha a nyomds 1 bar-ndl alacsonyabb (hideg fiitési

rendszer esetén), helyre kell dllitani a megfeleld

nyomdsértéket a kazdn alsé részén taldlhaté toltécsap

megnyitdsdval (2-2. dbra).

Megj.: A miivelet végeztével zarjuk el a csapot.
Ha a nyomasérték 3 bar-hoz kozelit, fennall a
biztonsagi szelep miikodésbe lépésének veszélye.
Ebben az esetben kérje kelld képzettséggel
rendelkez6 szakember segitségét.

Amennyiben gyakran fordul el nyomascsokkenés,
hivjon szakembert, mivel el kell haritani a rendszer
esetleges vizveszteségének okat.

2.8. RENDSZER VIZTELENITESE.

A kazan viztelenitésének miivelete az e célt szolgalo
leereszto csap segitségével végezheto el (2-2. abra).
A miivelet megkezdése elétt gy6z6djiink meg rola,
hogy a felt6ltd csap el van-e zarva.

2.9 FAGYVEDELEM.

A kazan gyérilag beallitott fagyvédelmi funkci6val
rendelkezik, amely miikédésbe hozza a szivattytkat
és az égot, amikor a kazan belsejében a flit6viz
hémérseéklete 4°C ald siillyed, valamint kikapcsol,
ha eléri a 42°C-ot. A fagyvédelmi funkcié mikodése
abban az esetben garantalt, ha a késziilék vala-
mennyi alkatrésze tokéletesen miikodik, maga a
késziilék nincs reteszelt allapotban és aram alatt
van, vagyis a fékapcsold Nyar vagy Tél allasban van.
Amennyiben hosszabb tavollét esetén nem kivanjuk
bekapcsolva hagyni a fiitési rendszert, vagy teljesen
vizteleniteni kell, vagy fagyallot sziikséges adagolni
a fltdvizbe. A hasznalati melegviz kort mindkét
esetben vizteleniteni kell. Abban az esetben, ha a
fiitési rendszert gyakran viztelenitik, elengedhe-
tetlen, hogy a feltoltést a vizkSképzddés elkertilése
érdekében megfelelden lagyitott vizzel végezzék.

Megj.: Amennyiben a kazint olyan helyre tele-
piti, ahol a hémérséklet 0°C ala siillyed mind a
hasznélati melegviz mind a fiités csatlakozé csoveit
szigetelni kell.

2.10. BURKOLAT TISZTITASA.

A kazan kopenyének tisztitdsahoz nedves kendGt és
semleges tisztitoszert hasznaljunk. Ne hasznaljunk
surolo tisztitoszert, se saroloport.

2.11. HASZNALATBOL VALO VEGLEGES
KIVONAS.

Amennyiben a kazant végleg kivonjak a haszna-

latbol, az ezzel kapcsolatos teendéket megfeleld

szakmai képzettséggel rendelkezé szakemberre kell

bizni, és meg kell gy6z6dni, hogy el6z6leg elzdrasra

keriilt az elektromos, viz- és tizel6anyag taplalas.

Jelmagyardzat:
1 - ALULNEZET

2.7 BOCCTAHOBJIEHUE TABJIEHVIA B
OTOIUTENBHOM CUCTEME.
Tleproudeckyt KOHTPOMMPYIiTe JAB/IEHIE BOJLI B
cucreme. Crpeyka MaHOMeTpa Ha 6oiiiepe O/KHa
TI0Ka3bIBATb 3Haderte ot 1 7jo 1,2 Gap.
Ecnu dasnenue uswce 1 6ap (npu xono0Hoii cucmenme),
He00X00UMO BOCCHAHOBUMIL 0a6TIeH1e ¢ NOMOU{bI0 KPaHA,
pacnonoxenHozo 6 HudkHedl wacmu boiinepa (cm. Pucynoi
2:2).

IIpivedanue: ocyie BBITIOTTHEHILS 3TOI OepaLy
3aKpoiiTe KpaH. Ecm iaBeryte fOXOMUT 10 BEMIYMHBI
OKOTIO 3 0ap MOsB/IsAE TCA PUCK CPABATHIBAHIA
TIPeNIOXPAaHUTENHHOTO KIaMaHa. B aToM ciryyae crieyer
00paTHTBCA 32 TIOMOLbIOSK KBATMQUIIPOBAHHOMY
CIIEIIAIICTY.

E oyt Hab/miofia 10 TCA 4ac Thie C/Ty Ya ¥ 11a [IeHIs AB/IeHIA,
CriefiyeT 06paTUTLCA 32 IOMOLLbIO K KBAHIMPOBAHHOMY
CIIETIMATIICTY; MEKT TeM CIeyeT YCTPaHNTb BO3MOXKHbIE
YTEUKIL.

2.8  CTIVIB BOTIBI V13 BOJITIEPA.

Jl1st cviBa Bofibl 13 60i1Iepa MCTIOTb3YiiTe CMBHOI
Kpan (M. 2-2).

Tlepen TeM, KaK BBIIOTHUT 3TY ONEPAINIO, yOenuTech B
TOM, YTO 3aKPHIT KPaH 3a/IBKI BOJIBL

2.9 3AIINTA OT IEPESAMEP3AHIA.

Boitrep 060py0BaH CHCTEMOIT 3aILMTEI OT IIepeMep3aHIA,
KOTOpas IpuBOJUT B ﬂe];lcTB]/Ie Hacoc u FOPCHKY B TOM
CITyuae, KOIJia TeMIIePaTypa BOJibI OTOIUTENbHOI CHCTEMbI
BHYTpY 60i/Iepa orycKaeTcs Hipke 8°C, 1 OTKTIOHAeTCA ITpU
npesblieHyy Temneparypsr 43°C. OyHKIMORMPOBaHMe
CIUCTEMBI 3AIIUTBI OT TIepeMeP3aHIA TapAHTHPYeTCs, eCII
arperar SIB/IA€TCA TONTHOCTBIO PAbOTOCTIOCOOHBIM, He
HAXOUTCS B COCTOSTHMIL “O/IOKIPOBKIL, ¥ HA HETO TIOJAHO
3/IeKTPOIMTaHIe, TIPIYEM TIePEK/TI0YaTe/b YCTAHOB/IEH B
nonokerne Estate (Jlero) wm Inverno (3uma). B ciydae
BAlIEro MPEJINOaraeMoro JJIUTeNbHOIO OTCYTCTBHSA B
TIOMELIEHIH, OTAIIBAEMOM C IIOMOLLbI0 G0iiIEpa, CTiefTyeT
C/IUTb BOJLY 3 OTOIIUTE/ILHONT CUCTEMBI Vi J00ABUTD K Hell
anTudpus. B mobom crydae ceyeT CMTh BOJY U3 TPaKTa
CAHTEXHIYECKOI BObI 00iiiepa. B oTommTe/bHble cHCTEMBI,
113 KOTOPBIX PMXO[IUTCS YACTO CIMBATD BOJTY, HEOOXOMMMO
3a/I1BaTh BOJLY, IOJBEPIIIIYIOCA HeOOXOIMOIT 00padoTKe ¢
LeITBI0 €€ YMATYEHIS, TOTOMY 4TO CTIIIKOM XECTKAs BOJIA
MOXXET TPHBECTI K OTTIOXKEHIAM BOJITHOTO KaMHS.

Tpumeyanute: B TOM CITydae eciv G0it/iep yCTaHAB/IBACTCA
B TaKIX MeCTax, I7ie TeMIepaTypa oryckaercst Hivke 0°C
HEOOXOJMMO M30/MPOBAHME TOJKMIOUeHNA TPYO Kak
CAHTEXHIYECKVX TAK J CHCTeMbI OTOIVICHIIA.

2.10 OYVMCTKA BHEIIHEV OBOIOYKIL.

st ouncrku BHewwseit 06onouku Goitiepa UCIIONTB30BATH
BIIAKHYO MaTepitio 1 HeifTapanbHOe Moomjee cpefictso. He
JICTIOMb30BATH A0POSIBHBIE I IOPOIIKOBbIE MOOIIjie CPELICTBA.

2.11 OKOHYATE/JIbHOE OTKITIOYEHME.

B cnydyae mpuHATHA pemeHNA 06 OKOHYATETbHOM
OTK/IIYEHNY 00iIepa, OTK/II0YeHNe JO/DKHO ObITh
TIPON3BENICHHO KBAMMUYNPOBAHHBIM TIePCOHATIOM,
YOeMIMTBCA TPI STOM YTO aTlIAPAT OTK/TIOYEH OT Ta30BOit
MarucTpaim, BOJOIPOBOJiA i CETH MEKTPONUTAHNA.

Obosnauerus:
1 - BHUICHMU3Y

2.7 REFACEREA PRESIUNII IN
INSTALATIA DE INCALZIRE.

Controlati periodic presiunea apei din instalatia de

incélzire. Manometrul montat pe centrala trebuie sd

indice o valoare cuprinsd intre 1 + 1.2 bari.

Daca presiunea este inferioard valorii de 1 bar (cu

instalatia rece) este necesard reumplerea instalatiei

cu ajutorul robinetului aflat in partea inferioara

centralei (Fig. 2-2).

N.B.: Inchideti bine robinetul dupd terminarea
operatiunii de umplere.

Dacéd presiunea ajunge in jurul valorii de 3
bari, exista posibilitatea interventiei supapei de
siguranta.

In acest caz trebuie solicitat ajutorul unui personal
calificat autorizat.

Daca se observi scaderi repetate ale presiunii,
solicitati interventia unui instalator calificat pentru
eliminarea eventualelor pierderi ale instalatiei.

2.8 GOLIREA INSTALATIEL

Pentru a efectua golirea circuitului de incalzire al
centralei, actionati robinetul de golire (Fig. 2-2).
Inainte de a efectua aceasta operatiune asigurati-va
ca robinetul de umplere este inchis.

2.9 PROTECTIA ANTI-INGHET.

Centrala este dotata cu o functie de protectie
anti-inghet, ce actioneaza pompa de circulatie si
arzatorul atunci cdnd temperatura apei din circuitul
primar al centralei scade sub valoarea de 4°C si
se opreste atunci cand s-au depasit 42°C. Functia
anti-inghet este activata daca centrala se afld in
perfecta stare de functionare, este alimentata elec-
tric §i intrerupitorul general se afla in pozitia vara
sau iarnd. Pentru a evita mentinerea in functiune
a centralei in cazul neutilizarii pe timp indelungat,
instalatia de incilzire trebuie golitd sau trebuie
introdus antigel. In ambele cazuri circuitul de
producere de apa caldd menajera trebuie golit. La o
instalatie la care se efectueaza des operatia de golire,
trebuie sa existe pe circuitul de alimentare cu apa un
dispozitiv pentru dedurizarea apei, pentru a elimina
eventualele depuneri de calcar.

N.B.: In cazul instaldrii centralei in incaperi unde
temperatura scade sub 0°C, este necesard izolarea
tevilor de racordare atét la instalatia sanitara cat si
la cea de incalzire.

2.10 CURATAREA MANTALEL

Pentru curatarea mantalei centralei se foloseste o
carpd umeda si sapun. Nu utilizati pentru curatare
detergenti abrazivi sau pulberi.

2.11 DEZACTIVARE DEFINITIVA.

Daci se ia decizia dezactivirii definitive a centralei,
solicitati personalului calificat al Serviciului Teh-
nic Autorizat Immergas efectuarea operatiunilor
aferente, asigurandu-va printre altele cd au fost
deconectate in prealabil alimentarea electricd, cu
apa si cu combustibil.

Legenda: ;
1 - VEDERE INFERIOARA
- Robinet golire boiler

2

2 - Vizmelegitd letirits csapja 2 - Kpan 0ns cnusa 600vt u3 6otinepa 3 - Robinet intrare apd rece
3 - Hidegviz bemenet csap 3 - Kpan exoda x01m00H0Ti 6000t 4 - Robinet de gaz
4 - Gdzesap 4 - Iusosvlii senmumy 5 - Robinet golire circuit incalzire
5 - Berendezés leiirit6 csapja 5 - Kpan 0ns cnusa 600vl U3 ycmaHosku 6 - Robinet umplere circuit incilzire
6 - Berndezés feltltd csapja 6 - Kpan ons sanuexu 6otinepa 6000
P

6 ey —(2)

0 >
QODDBROO B
DOOO Do,
S
5 o n
0
)
—
4 ~ /@
=2 —~=} (=R a]
= = - 2-2
y

@ SMMERGAS

65




(

D J

(

D@ J

( @ J

COMO POR A CALDEIRA A
FUNCIONAR (TESTE DE AFERICAO
INICIAL)

Para por a funcionar a caldeira, proceda da seguinte
maneira:

controle a presen¢a da Declaragio de Conformi-
dade da instalagdo

controle a efectiva correspondéncia do tipo de
gas utilizado com aquele para o qual a caldeira
foi predisposta;

controle a ligagao a uma rede de 230V-50Hz,
o respeito das polaridades L-N e a ligagdo a
terra;

Verifique que o equipamento de aquecimento
esteja cheio de dgua, verificando que o ponteiro
do mandémetro da caldeira indique uma pressao
de1al,2bar;

Verifique que o tampao da vélvula de respiragao
esteja aberto e que o equipamento esteja sem
ar;

ligue a caldeira e verifique a conformidade do
processo de acendimento;

controle que o caudal méximo, médio e mi-
nimo do gas, bem como as relativas pressoes
correspondam as indicadas no manual (Parag.
3.16);

controle a intervengio do dispositivo de se-
guranga em caso de falta de gas, bem como o
relativo tempo de intervengao;

controle a interven¢do do interruptor geral
situado a montante da caldeira e na caldeira;

controle que os terminais de aspirado e/ou de
evacuagao ndo estejam entupidos;

controle a intervengao do pressostato de segu-
ranga contra a falta de ar;

controle a intervengao dos érgaos de afinagao;

vede os dispositivos de regulagdo do caudal de
gas (caso sejam alteradas as afinagoes);

controle a produgao de agua quente para uso
doméstico;

controle a retengdo dos circuitos hidricos;

controle a ventilagdo e/ou o arejamento do local
de instalagdo.

Se um dos controlos inerentes a seguranga resultar
negativo, nao ponha o aparelho a funcionar.

3 URUCHOMIENIE KOTEA

(KONTROLA WSTEPNA)

Aby uruchomic¢ kociol, nalezy:

sprawdzi¢, czy speiniona jest deklaracja
zgodnoéci instalacji;

sprawdzi¢ zgodno$¢ stosowanego gazu z ro-
dzajem gazu, do ktérego przystosowany jest
kociol;

sprawdzi¢ podigczenie do sieci 230V-50Hz,
odpowiednio do przewodow fazy, zero i uzie-
mienia;

sprawdzi¢ czy instalacja podgrzewania jest pelna
wody kontrolujac czy wskazowka manometru
wskazuje ci$nienie rowne 1+1,2 bar

sprawdzi¢ czy kaptur zaworu odpowietrzajacego
jest otwarty i czy instalacja jest prawidlowo
wemtylowana;

wlgczy¢ kociot i sprawdzi¢ prawidtowosé
zaplonu;

sprawdzi¢ czy maksymalny, $redni i minimalny
przeplyw gazu oraz ich cisnienie s3 zgodne ze
wskazowkami podanymi w niniejszej instrukcji
(rozdz. 3,16);

sprawdzi¢ dzialanie urzadzenia zabezpieczajacego
w przypadku braku gazu oraz czas jego reakgji;
sprawdzi¢ dzialanie wytgcznika gtownego umie-
szczonego przed kotlem oraz na kotle;

sprawdzi¢, czy koncowki zasysania oraz /lub
spustu nie sg zatkane;

sprawdzi¢ dzialanie presostatu zabezpieczajacego
przed brakiem powietrza;

sprawdzi¢ dzialanie regulator 6w;

uszczelnic¢ urzadzenia regulujace przeplyw gazu
(jesli zachodzi konieczno$¢ zmiany ustawien);
sprawdzi¢ produkcje cieptej wody sanitarnej;
sprawdzi¢ szczelno$¢ obwodéw hydrauli-
cznych;

sprawdzi¢ wentylacje oraz / lub napowietrzenie
pomieszczenia instalacyjnego, jesli przewidzia-
no.

Jesli nawet jeden wynik powyzszych préb
bezpieczenstwa jest negatywny, nie wolno
uruchamia¢ instalacji.
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UVEDENI KOTLE DO PROVOZU
(UVODNI KONTROLA)

Pfi uvadéni kotle do provozu je nutné:
- zkontrolovat existenci prohldseni o shodé dané
instalace;

- zkontrolovat, zda pouzity plyn odpovida tomu,
pro ktery je kotel urcen;

- zkontrolovat ptipojeni k siti 230V-50Hz, sprav-
nost polarity L-N a uzemnéni;

- zkontrolovat, zda je vytapéci systém naplnén
vodou, podle ruc¢icky manometru, ktera ma
ukazovat tlak 1+1,2 bar;

- zkontrolovat, zda je ¢epicka odvzdusiovaciho
ventilu oteviena a zda je zafizeni dobfe
odvzdusnéno;

- zapnout kotel a zkontrolovat spravnost zapa-
leni;

- zkontrolovat, zda maximalni, sttedni a minimal-
ni pritok plynu a ptislusné hodnoty tlaku jsou
v souladu s hodnotami uvedenymi v prirucce
(Odstavec 3.16);

- zkontrolovat, zda bezpec¢nostni zafizeni pro
ptipad absence plynu pracuje spravné a dobu,
za kterou zasdhne;

- zkontrolovat zdsah hlavniho spinace umisténého
na kotli a v kotli;

- zkontrolovat, zda nasavaci a vyfukové koncové
kusy nejsou ucpané;

- zkontrolovat ¢innost bezpe¢nostniho presostatu
proti absenci vzduchu;

- zkontrolovat zasah regula¢nich prvku;

- zaplombovat regula¢ni zatizeni pratoku plynu
(pokud by se méla nastaveni zménit);

- zkontrolovat ohfev uzitkové teplé vody;
- zkontrolovat tésnost vodovodnich okruhi;

- zkontrolovat ventilaci a/nebo vétrani v mistnosti,
kde je kotel instalovan tam, kde je to tfeba.

Pokud by vysledek byt jen jedné kontroly souvisejici
s bezpecnosti mél byt zaporny, nesmi byt zafizeni
uvedeno do provozu.
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3 A KAZAN UZEMBE HELYEZESE
(BEUZEMELESKOR ESEDEKES
ELLENORZES)

A kazan betizemelésekor sziikséges teend6k:
- ellendrizni kell, hogy megvan-e a telepités sza-
bvanyossagi nyilatkozata;

- ellenérizni kell, hogy a rendelkezésre allo
gaztipus megegyezik-e azzal, amelyre a kazin
be van allitva;

- ellendrizni kell, hogy a késziilék 230V-50Hz-es
tapfesziiltségre van-e bekotve, a fazis és a nulla
nincs felcserélve, tovabba hogy a késziilék fol-
delve van;

- ellendrizni kell, hogy a fiitési rendszer fel
van-e toltve vizzel, illetve hogy a kazin
nyomasméréjének mutatdja 1+ 1,2 bar nyomast
mutat-e;

- ellenérizni kell, hogy a légtelenité szelep meg
van-e lazitva és a rendszer kellden légtelenitve
van-e;

- gyujtsabe akazant és ellendrizze, hogy megfelel6-
e a gyujtas;

- ellendrizni kell, hogy a csatlakozé gazrendszer
legnagyobb, kézepes és legkisebb hozama
megfelel-e a flizetben feltiintetett értékeknek
(3.16. paragrafus);

- ellendrizni kell, hogy gazhiany esetén a bizton-
sagi elzaro szelep megfelel6en zar-e, és ha igen,
mennyi a reakcioideje;

- ellendrizni kell a kazdn el6tti kapcsold és a
kazénban 1év6 fékapcsol6 hibatlan miikodését;

- ellendrizni kell, hogy az égéslevegd és vagy
a fustelvezeté csévek végelemei nincsenek-e
eltomddve;

- ellendrizni kell a biztonsagi nyomdasméré beava-
tkozdsat levegShiany esetén;

- ellenérizni kell a szabalyozo eszkozok beava-
tkozdsat;

- le kell pecsételni a gazhozam beszabalyozasara
szolgalo berendezéseket (amennyiben véltoztat-
nak a beallitdson);

- ellenérizni kell a hasznalati melegviz
el6allitasat;

- ellendrizni kell a hidraulikai kérok tomorségét;

- az el6irt esetekben ellendrizni kell a helyiség
természetes vagy ventildtoros szelloztetésének
kielégité voltat.

Amennyiben a biztonsagi ellen6rzések koziil akar
csak egynek negativ az eredménye, a rendszer nem
tizemelhet§ be.

3ATIVCK BOVIIEPA (TEPBOHAYATBHAS
TIPOBEPKA)

IIpu 3amycke B SKCIITyaTariio 6oitnepa HeoOXOmIMO:
- IPOBEpHTH HATULILS CepTH(UKATA O COOTBETCTBII
YCTaHOBKS;

- TIPOBEPUTD, YTO UCTIONb3YKMbIil T3, COOTBETCTBYET
TOMY, Ha KOTOPBIIT HACTPOEH 6oitep;

- TpoBepuTh MofKmwyenue Kk cetn 230B-50I, ¢
cobrmoernem norsiproctit LN 1 3asemiers;

- mposeputb. Y10 yCTaHOBKA OTOIICHNUA 3alONIEHHA
BOJIOI, [IPOBEPUTD, YTO MAHOMETP G0ii/Iepa yKasbIBaeT
JaByenye Mexy 1+1,2 Gap;

- TIPOBEPWTD, YTO 3aKPHITA 3ATMIIKA HA BBITYCKHOM
BOSJYIIHOM KIIallaHe, I YTO BBITPAB/IEH BO3MYX U3
YCTaHOBKIL;

- BKJIIOYUTH KOTENM U NMpOBEPUTD NMPABUIBHOCTD
BKJTIOYEHIA;

- TPOBEPHMTH MAKCHMAbHBIA, MUHIMATBHBII 1t
CPeJJHMI Ta30BbIil PAaCXOf, U UTO JABIEHUE TIPH STOM
COOTBETCTBYeT yKasaHHOMY B Tabmue (ITapar. 3.16);

- TPOBEPHUTD BK/TIOYEHIE YCTPOIICTBA Ge30MacHOCTH, B
C/Tydae HEJIOCTATKA ra3a Y 3aTPayeHHOe Ha 3TO BpeMA.;

- mpoBeputh cpabarbiBaHue pyOumbHuKaA -
TIepEKJTI0YATE/Isl, YCTAHOBIEHHOTO Ha 00iiiepe;

- TIPOBEPUTD, UTO BBIBOJ BCACBIBAHMA U IBIMOYAA/IeH M
He 3aTOPOXeHB CcpabaThiBaHMe PyOUIbHNKA -
TepEKJTI0YaTe/Ist, YCTAHOBIEHHOTO Ha 00iiiepe;

- IIpoBepuTb cpabaTbiBaeHue MPELOXPAHNTENLHOIO
TepMOCTaTa 6e30macHOCTH B CIIydYae HeXBaTKU
BO3JTyXa;

- TIPOBEPHUTD PabOTY PEryIATOPOB;

- 3amevyaTath YCTPONCTBO PETYMIPOBAHMSA ra30BOTO
pacxopia (Tpu M3MeHeN I HaCTPOITKIL);

- TPOBEPUTD NMPOM3BOJCTBO IOpsIYEi CAaHTEXHUYECKOI
BOJIBI;

- TPOBEpUTh HEMPOHUIAEMOCTD THPABMNYECKON
Tiems;

- IPOBEPUTH BEHTU/IALMIO /UMM NPOBETPUBAHEN
TIOMEILIEHNA, TJie IIPEYCMOTPEHa YCTaHOBKA.

Ecmu x0T Gbl 07IHa U3 9TVX IIPOBEPOK MMEET HETATUBHbIIT
Pesy/IbTaT, yCTaHOBKA HE MOYKET HObITh MOJK/TI0YEHA.
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PUNEREA IN FUNCTIUNE A
CENTRALEI (PRIMA APRINDERE)

Pentru punerea in functiune a centralei sunt nece-
sare urmadtoarele operatii:
- se verific existenta proiectului instalatiei;

- severificd dacd gazul din conducta de alimentare
corespunde cu cel pentru care a fost conceputa
centrala;

- se verifica conexiunea electrica la reteaua de
230V / 50 Hz, legarea corectd a fazei §i nulului
si eficienta legaturii la priza de impamantare;

- se verifica dacd instalatia de incalzire este plind
cu ap4, acul indicator al manometrului trebuie
sd indice o presiune de 1 + 1,2 bari.

- se controleaza cd dopul valvei automate de
aerisire s fie deschis, iar instalatia sd fie bine
aerisitd;

- se porneste centrala si se verificd aprinderea
flacarii arzatorului;

- se verificd daca debitul maxim, minim $i mediu
de gaz precum si presiunile relative sunt in

conformitate cu cele indicate in acest manual
(Parag. 3.16);

- severificd interventia dispozitivului de siguranta
in cazul lipsei gazului §i timpul de stingere.

- se verifici functionarea intrerupétorului gene-
ral situat in amonte de centrald si a celui din
centrald;

- se verificd sa nu fie obturate terminalele de
aspirare / evacuare;

- severifica interventia presostatului de siguranta
pentru fum;

- se verificd functionarea sistemelor de reglare;

- se sigileaza dispozitivele de reglare a debitului
de gaz (atunci cand reglajele sunt modificate);

- se verificd productia de apa caldd menajerd;
- se verificd etangeitatea instalatiei hidraulice;

- se verifica aerisirea si/sau ventilarea incaperii
unde este montatd centrala.

Daci doar numai una din verificarile referitoare la
siguranta are rezultat negativ, centrala nu trebuie
pusi in functiune.
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3.1 ESQUEMA HIDRAULICO

Legenda:
1 - Vilvula gés
- Serpentina em Inox para ebulidor
- Anodo de magnésio
- Ebulidor Inox
- Vilvula purga de ar
- Queimador
Camara de combustio
- Permutador
- Exaustor fumos
10 - Ventilador
11 - Pressostato fumos
12 - Camara estanque
13 - Sonda evacuagdo
14 - Termostato de seguranga
15 - Vaso de expansio do equipamento
16 - Circulador caldeira
17 - By-pass reguldvel
18 - Torneira esvaziamento equipamento
19 - Vilvula de trés vias (motorizada)
20 - Sonda sanitdrio
21 - Viélvula de seguranca 3 bar
22 - Torneira enchimento equipamento
23 - Vilvula de seguranga 8 bar
24 - Vilvula de nao retorno entrada fria
25 - Torneira esvaziamento ebulidor

\O S0 N\ O\ U W N

G - Alimentagao gds

AC - Saida dgua quente sanitdria
AF - Entrada dgua fria sanitdria
R - Retorno equipamento

M - Evacuagdo equipamento

3.1 SCHEMAT HYDRAULICZNY

Legenda:
1 - Zawor gazu
2 - Wezownica inox do bojlera
3 - Anoda magnezowa
4 - Bojler inox
5 - Zawor odpowietrzajgcy
6 - Palnik
7 - Komora spalania
8 - Wymiennik pierwotny
9 - Okap
10 - Wentylator
11 - Presostat
12 - Komora szczelna
13 - Czujnik doplywu
14 - Termostat bezpieczeristwa
15 - Zbiornik wyrownawczy instalacji
16 - Pompa obiegowa
17 - Regulowane obejscie
18 - Zawor oproznienia instalacji
19 - Zawér tréjdrogowy (silnikowy)
20 - Czujnik obiegu sanitarnego
21 - Zawér bezpieczeristwa 3 bar
22 - Zawor napelniania instalacji
23 - Zawér bezpieczenistwa 8 bar
24 - Zawér zwrotny doplywu zimnej wody
25 - zawér oprozniania bojlera

G - Zasilanie gazem

AC - Wyjscie cieplej wody sanitarnej
AF - Doplyw zimnej wody sanitarnej
R - Instalacja zwrotna

M - Instalacja tloczna

3.1 HYDRAULICKE SCHEMA

Legenda:
1 - Plynovy ventil
- Spirdlovité nerezové potrubi ohfivace
- Hof¢ikovd anoda
- Nerezovy ohfivac
- Odvzdusnovaci ventil
Hotdk
- Spalovaci komora
- Primdrni vyménik
- Digestor
10 - Ventilator
11 - Presostat spalin
12 - Vzduchotésnd komora
13 - Vytlacnd sonda
14 - Bezpecnostni termostat
15 - Expanzni nddoba zatizeni
16 - Cerpadlo kotle
17 - Stavitelny by-pass
18 - Vypustny kohout zatizeni
19 - Trojcestny ventil (motorizovany)
20 - Uzitkovd sonda
21 - Bezpecnostni ventil 3 bar
22 - Plnici kohout zatizeni
23 - Bezpecnostni ventil 8 bar
24 - Zpétny ventil studeného vstupu
25 - Vypustny kohout ohtivace

\O S0 N\ O\ U s W N
'

G - Piivod plynu
AC - Odtok teplé uzitkové vody
AF - Pritok studené uzitkové vody
R - Vratny okruh systému
M - Nabéhovy okruh systému

3-1
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3.1 HIDRAULIKUS CSATLAKOZTATASI

RAJZ.
Jelmagyardzat
1 - Gdzszelep
2 - HMV tdrolé rozsdamentes acél csékigyoja
3 - Magnézium anod
4 - Rozsdamentes acél melegviz tdrolé
5 - Légtelenitd szelep
6 - Egifej
7 - Egéstér
8 - Primer hicserélé
9 - Fiistgdz gyiijt6 idom
10 - Ventilator
11 - Fiistgaz nyomdsméré
12 - Hermetikus kamra
13 - Eléremend viz szonddja
14 - Biztonsdgi hatdrolo termosztat
15 - Tdguldsi tartdly
16 - Kazdn keringetdje
17 - Szabdlyozhat6 by-pass
18 - Késziilék leeresztd csap
19 - Haromutas (motoros) szelep
20 - Haszndlati melegviz NTC szonda
21 - Fiitési biztonsagi szelep - 3 bar
22 - Késziilék feltolto csap
23 - HMYV biztonsdgi szelep - 8 bar
24 - Hidegviz visszacsapo szelep
25 - Melegviz tdrold leeresztd csap
G - Gdz bemenet
AC - Haszndlati melegviz kimenet
AF - Haszndlati hidegviz bemenet
R - Fitési visszatéro dg
M - Fiitési eléremend ag

3.1 TUJPABIMYECKAS CXEMA.

Obosnauenus:

- Iasosvuii knanan

3wmeesui Gotinepa u3 Hepi.cmani

- Maenuesbuii aod

botinep u3 nepx.cmanu

BuinyckHotl 8030yutHbiil kKnanat
Topenka

Kamepa ceopanus

Ilepeuunpiil mennooGMeHHUK
Boimowcroil koxcyx

10 - Benwmunamop

11 - Pene daenenus 6030yxa

12 - Iepmemuunas xkamepa

13 - Tepmonapa

14 - IpedoxpanumenvHviii mepmocmam
15 - PacwupumenvHotil 6ax ycmaHoeku
16 - Lupxynamop Gotinepa

17 - Peeynupyembiil 6atinacc

18 - Kpan ons cnuea 600bt u3 cucmenmvl
19 - Tpéxxodosbiii knanan (MOMOPU3UPOBAHHbLL)
20 - CanmexHuueckuii 3040

21 - Knanan 6esonactocmu 3 6ap

22 - Kpau sanonenus cucmemb

23 - Knanan Gesonacnocmu 8 bar

24 - O6pammbiii knanar xon00Hoi 8006t
25 - Kpan ons cnuea 600vt u3 6otinepa

O Co N QN LR W o~

G - Ilodaua 2asa
AC - Bblx00 X07100H0ii caHmexHu4ecKoti 6006t
AF - Bx00 X07100H0ii caHmexHu4eckoti 6006t
R - Bosspam u3 omonumenvHoil cucmembvt
M - Ilodaua 6 omonumenvHyto cuctmemy

3.1 SCHEMA HIDRAULICA.

Legenda:
1 - Valvi de gaz
2 - Serpentind din inox boiler
3 - Anod de magneziu
4 - Boiler din inox
5 - Valva aerisire automatd
6 - Arzitor
7 - Camerd de combustie
8 - Schimbitor de caldurd primar
9 - Colector de fum
10 - Ventilator
11 - Presostat de fum
12 - Camerd etansd
13 - Sonda NTC tur incilzire
14 - Termostat de sigurantd
15 - Vas de expansiune circuit incdlzire
16 - Pompa de circulatie
17 - By-pass reglabil
18 - Robinet golire circuit incdlzire
19 - Valvd cu trei cdi (motorizata)
20 - Sonda NTC boiler
21 - Supapa de sigurantd 3 bari
22 - Robinet umplere circuit incalzire
23 - Supapd de siguranta 8 bari
24 - Supapa de sens intrare apd rece
25 - Robinet golire boiler

G - Alimentare gaz

AC - Iesire apd calda menajerd
AF - Intrare apd rece

R - Retur instalatie

M - Tur instalatie

3-1
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3.2 ESQUEMA ELECTRICO

Legenda:
A5 - Placa interface CAR
BI - Sonda evacuagio

3.2 SCHEMAT ELEKTRYCZNY.

Legenda:
A5 - Schemat interfejsu CAR
BI - Czujnik instalacji ttocznej

3.2 ELEKTRICKE SCHEMA

Legenda:

A5 -
BI -

Karta rozhrani CAR
Vytlacnd sonda

B2 - Sonda sanitdrio B2 - Czujnik obwodu sanitarnego B2 - Uzitkovd sonda
B4 - Sonda exterior (opcional) B4 - Czujnik zewnetrzny (opcja) B4 - Venkovni sonda (volitelné)
CAR - Comando Amigo Remoto (opcional) CAR - Zdalny panel Amico (opcja) CAR - Dialkové ovladdni Comando Amico Remo-
CRD - Comando Remoto Digital CRD - Zdalny panel cyfrowy (opcja) to (volitelné)
El - Vela de arranque El - Swiece zaptonowe CRD - Didlkové ovladdni Comando remoto
E2 - Vela de detecgdao E2 - Swiece pomiarowe digitale (volitelné)
E4 - Termostato de seguranga E4 - Termostat bezpieczeristwa El - Zapalovaci svicky
F1 - Fusivel neutro F1 - Bezpiecznik obojetny E2 - Detekéni svicka
F2 - Fusivel de linha F2 - Bezpiecznik liniowy E4 - Bezpecnostni termostat
M1 - Circulador caldeira M1 - Pompa obiegowa F1 - Neutrdlni pojistka
M20 - Ventilador M20 - Wentylator F2 - Pojistka vedeni
M30 - Vilvula de trés vias (motorizada) M30 - Zawor trojdrozny (silnikowy) M1 - Cerpadlo kotle
R5 - Trimmer temperatura sanitdrio R5 - Trymer temperatury obiegu sanitarnego M20 - Ventilator
R6 - Trimmer temperatura aquecimento R6 - Trymer temperatury podgrzewania M30 - Trojcestny ventil (motorizovany)
R10 - Selector geral RI10 - Glowny wylgcznik R5 - Trimmer teploty uzitkové vody
S6 - Pressostato fumos S6 - Presostat spalin R6 - Trimmer teploty vytdpéni
S8 - Selector de tipo de gds S8 - Przelgcznik rodzaju gazu R10 - Hlavni voli¢
8§20 - Termostato ambiente (opcional) §20 - Termostat Srodowiskowy (opcja) S6 - Presostat spalin
T2 - Transformador arranque T2 - Transformator zaplonu S8 - Voli¢ typu plynu
X40 - Ponte termostato ambiente X40 - Mostek termostatu Srodowiskowego §20 - Pokojovy termostat (volitelné)
Y1 - Valvula gds Y1 - Zawér gazu T2 - Transformdtor zapindni
Y2 - Modulador Vilvula gds Y2 - Regulator zaworu gazu X40 - Most termostatu prostedi
Y1 - Plynovy ventil
1 - Primario 1 - Pierwotny Y2 - Moduldtor plynového ventilu Trim
2 - Secunddrio 2 - Wtérny
3 - Alimentagiao 230 Vac 50Hz 3 - Zasilanie 230 Vac 50Hz 1 - Primdrni
4 - Saida auxiliar 230 Vac 50 Hz max 2A 4 - Wyjscie pomocnicze 230 Vac 50Hz max 2 - Sekunddrni
5 - Placa Zonas 2A 3 - Napdjeni 230 Vac 50Hz
6 - Amarelo/ Verde 5 - Schemat strefy 4 - Pomocny vystup 230 Vac 50Hz max 2A
7 - Azul 6 - Zotty/zielony 5 - Karta zén
8 - Castanho 7 - Niebieski 6 - Zlutd/ Zelend
9 - Branco 8 - Brgzowy 7 - Modrd
10 - Verde 9 - Bialy 8 - Hnédd
11 - Vermelho 10 - Zielony 9 - Bild
12 - Preto 11 - Czerwony 10 - Zelend
13 - Cinzento 12 - Czarny 11 - Cervend
14 - Aquecimento: 13 - Szary 12 - Cernd
15 - Sonda sanitdrio 14 - Podgrzewanie 13 - Sedd
15 - Obieg samitarny 14 - Vytapéni
15 - Uzitkovy
N
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3.2 KAPCSOLASIRAJZ. 3.2 OJIEKTPMYECKAS CXEMA. 3.2 SCHEMA ELECTRICA.

Jelmagyardzat: ObosHaqenus: Liig;nfid}lacd interfafi CAR
A5 - CAR tavvezérld egység kapcsolat kdrtya A5 - Onekmponnbtii 1ok unmepeeiica CAR Bl - Sondd NTC ¢
BI - Eléremend csé szonda BI - Tepmonapa B2 - ng dg NTC SZ:litard
B2 - Haszndlati melegviz NTC szonda B2 - Canmexnuueckul 3040 B4 - Sondd externd (optionali)

B4 - Kiils6 hémérséklet érzékeld (opcid) B4 - Buewnuil 3010 (onyus) . (optior ] . .

CAR - Amico tévvezérld f (9 CAR - Comandi la Distantd Amico (optionald)

- Amico tavvezérls egység (opcio) CAR - Jlucmanyuontoe Ynpasnenue Jlpye (onuus) CRD - Comanda la Distanta Digitala (optionald)
CRD - Digitalis tavvezérlo egység (opcid) CRD - ILudgposoe Jucmanyuonnoe Ynpasnenue ; stanta Dig Pt
El - Gyuité e EI - Electrozi de aprindere
- Gyuijté elektroddk (onuyus) E2 - Electrod de rel
E2 - Langbrzg elektréda Bl - Coeu smncuearuz Eﬁ - Teercrilc;)statedzes?VZIZntd supratemperaturd
E4 - Biztonsdgi hatdrol6 termosztdt E2 - Cgeua-Oemexmop naameHu Fl - Siourantd fuzib%ld il P P
F1 - Nulla biztositék E4 - Ilpedoxpanumenvhotii mepmocmanm GUram Juzivid ik
P 8 . F2 - Sigurantd fuzibild fazd
F2 - Fazis bistositék F1 - HeiimpanoHotii npedoxpatumens Ll /
; pa . FH M1 - Pompd de circulatie
MI - Keringtetd szivattyi F2 - Jluneiinbuii npedoxpanumens s ’
M20 - Ventild J M20 - Ventilator
- Ventildtor M1 - LupkynayuorHoii nacoc i} . o o
, M30 - Valvi cu trei cdi (motorizatd)

M30 - Hdromutas (motoros) szelep M20 - Benmunsmop R5 - Potentiometru temperaturd sanitard
R5 - HMYV hémérséklet trimmer M30 - Tpéxxodoeuiti knanar (MOMOpU3UPosaHHolil) R6 - Potentiometru temp eraturd incalzire
R6 - Fiités homérséklet trimmer R5 - Tpummep memnepamypol canmexHueckoii PR P

p . ! RI0 - Intrerupdtor general

RI10- F6 programvdlaszté 80001 S6 - Presostat de fum
S6 - Fiistgdz nyomdsmérd R6 - Tpummep memnepamypol omonnenus S8 - Selector tip de vaz
88 - Gdz tipus wilasz/té L RI10 = FyGunotiux S20 - Termostatp de agmbient (optional)

§20 - Szoba termosztdt (opcid) S6 - Pene dasreruie 8030yxa A

p T2 - Transformator de aprindere
T2 - Transzformdtor S8 - Peeynumop muna 2a3a X40 - DPunte termostat de ambient
X40-  Szoba termosztat dtkotés 820 - Tepmocmam nomeuserus (onyus) -
p Y1 - Valva de gaz
Y1 - Gazszelep T2 - Tpacgopmamop 3axcuzanust Y2 - Modulator valv de oaz
Y2 - Gdzszelep moduldtor X40 - Ilepemvruka mepmocmarma nomeueHus &
Y1 - lasoevil knanan 1 - Primar
1 - Primer Y2 - Modynsmop 2308020 knanana 2 - Secundar
2 - Szekunder Y
; e s 3 - Alimentare 230 Vac 50 Hz
3 - 230V ac 50 Hz tdpfesziltség I - Iepousnar 4 - Iesire auxiliard 230 Vac 50 Hz max 2A
4 - 230V ac 50 Hz segédkimenete max 2A 2 - Bmopuunoe 5 - Plact vestiun
5 - Zonakdrtya 3 - Ilumanue 230 B 50Ty 6 - Gl verde
6 - Sdrga/Zold 4 - BcnomozamenHotii 66100 7 - Albast
7 - Kék 230 B 501 maxc 2A 5 Moo
8 - Barna 5 - 30Ha anekmponHozo 6noka 9 - Al
9 - Fehér 6 - JKénmouil/3enénoil 10 - Verd
10 - Zold 7 - Cunuil 11 Rt
11 - Piros 8 - Kopuumesuiii i) N‘;’s
12 - Fekete 9 - Bemil 5o
13 - Sziirke 10 - 3enénvui 14 Inrl“l i
14 - Fiités iizemmod 11 - Kpacuoii 15 Sacif'tzal [
15 - Haszndlati melegviz iizemmod 12 - Yepnoui @)
13 - Cepuouti
14 - Omonnenue
15 - Ilpoussodcmeo eopsueii 600b!
e N
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Comandos Remotos: A caldeira estd preparada
para a aplicagio do Comando Amigo Remoto
(CAR) ou para o Comando Remoto Digital (CRD)
que devem ser conectados as bornes 42 e 43 do
conector X9 para o CAR (respeitando a polaridade)
e nas bornes 40 e 41 do conector X9 para o CRD
na placa electrénica e eliminando, em ambos os
casos, a ponte X40.

Termostato ambiente (alternativo ao CRD): a
caldeira esta preparada para a aplicagao do Termo-
stato ambiente (S20). Conecte-os nas bornes 40-41
eliminando a ponte X40.

O conector X12 (RS 232) ¢é utilizado para a veri-
ficagdo automética e para a conexdo ao personal
computer.

3.3 EVENTUAIS INCONVENIENTES E
RESPECTIVAS CAUSAS.

N.B.: as intervengdes de manuten¢do deverdo ser

confiadas a pessoal qualificado e especializado

(por exemplo: o Servico de Assisténcia Técnica

Immergas).

- Odor de gas. Fuga nas tubagens do circuito de
gas. Controle a estanquidade do circuito de
alimentagdo de gés.

- O ventilador funciona mas nao ocorre a descar-
ga do acendimento na rampa do queimador.
O ventilador pode iniciar a funcionar, mas o
pressostato de ar de seguranga ndo comutara o
contacto. E preciso controlar:

1) se o conduto de aspiracdo/evacuagio é
demasiado comprido (além das medidas
prescritas).

2) se o conduto de aspiragdo/evacuagio estd
parcialmente obstruido (quer na parte de
evacuagao, quer na de aspiragao).

3)  que o parcializador de fumos esteja regulado
em fungio do comprimento das condutas de
aspiragao e vacuagao.

4)  queatensao de alimentagao do ventilador nao
seja inferior a 196V.

- Combustao irregular (chama vermelha ou
amarela). A causa pode ser uma das seguintes:
queimador sujo, conjunto laminar entupido,
terminal de aspiragdo/ evacuagao nao instalado
correctamente. Limpe os componentes acima e
de seguida controle a instalagio conforme do
terminal.

- Intervengdes frequentes do termostato de se-
guranga de sobretemperatura. Pode depender
da falta de dgua na caldeira, por circulagao
escassa de dgua no circuito de aquecimento, o
circulador pode estar bloqueado ou pode haver
uma anomalia na placa de regulagao da caldeira.
Controle no manémetro que a pressao do circui-
to corresponda aos valores prescritos. Controle
que as valvulas dos radiadores nao estejam todas
fechadas.

- Presenca de ar no sistema. Controle a abertura
da tampa da vélvula de expurgo do ar (Fig 1-33).
Controle que a pressao do circuito e da pré-carga
do deposito de expansao estejam compreendidas
entre os limites prescritos; o valor da pré-carga
do depdsito de expansdo deve ser de 1,0 bar e
o valor da pressao do circuito deve estar com-
preendido entre 1 e 1,2.

- Bloqueio de ignigdo (Parag. 2.5).

- Sonda sanitario avariada. Para a substituir nao é
necessario esvaziar o ebulidor dado que a sonda
ndo esta em contacto directo com a 4gua quente
sanitdria presente no interior do ebulidor.

3.4 CONVERSAO DA CALDEIRA EM CASO
DE TROCA DO TIPO DE GAS UTILI-
ZADO.

Se for preciso adaptar o aparelho a um tipo de gas

diferente do especificado na placa, é preciso montar

o kit opcional que contém todos os elementos ne-

cessarios a transformagao, que podera ser efectuada

rapidamente. A operagdo de adaptagdo ao tipo de
gas deve ser confiada a um técnico especializado

(por exemplo, o Servio de Assisténcia Técnica

Immergas). Para passar de um tipo de gas a outro,

Zdalne sterowania: kociol jest przystosowany do
podlaczenia zdalnego panelu Amico (CAR) lub
zdalnego panelu cyfrowego (CRD), ktére powinny
by¢ podiaczone do zaciskow 42 i 43 tacznika X9
dla panelu CAR (przestrzegajac biegunowosci) i
do zaciskéw 40 i 41 tacznika X9 dla panelu CRD
na karcie elektronicznej oraz usuwajac w obydwu
przypadkach mostek X40.

Termostat sSrodowiskowy (montowany w zastepstwie
panelu CRD): kociot jest przystosowany do za-
montowania termostatu $rodowiskowego (520).
Podlgczy¢ go do zaciskow 40 - 41 eliminujac
mostek X40.

Lacznik X12 (RS 232) stuzy do automatycznego
badania technicznego i do podlaczenia komputera
osobistego.

3.3 EWENTUALNE USTERKI I ICH PR-
ZYCZYNY

N.B.: Wszelkie czynnosci konserwacyjne powin-

ny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanego

technika (np. z serwisu technicznego firmy

Immergas).

- Zapach gazu. Spowodowane jest to stratami w
rurach w instalacji gazowej. Nalezy sprawdzi¢
szczelno$¢ uktadu zasilania gazem.

- Wentylator dziala, lecz nie dziala spust zaptonu
palnika. Moze zaistnie¢ sytuacja, ze wentylator
dziala, lecz presostat zabezpieczajacy powie-
trza nie ma podlaczenia ze stykiem. Nalezy
sprawdzi¢, czy:

1)  przewdd doprowadzania/spustu nie jest zbyt
dtugi (przekracza dozwolone wymiary).

2) przewdd doprowadzania/spustu nie jest
czedciowo za- blokowany (w czeéci zasysajacej
lub spustowej).

3)  membrana na spuscie spalin jest odpowiednia
do przewodéw doprowadzania/spustu.

4) napiecie zasilania wentylatora wynosi co
najmniej 196V.

- Nieregularne spalanie (plomien czerwony
lub zolty). Moze to by¢ spowodowane: za-
brudzonym palnikiem, zatkanym pakietem
plytek grzejnych, nieprawidfowa instalacjq
zestawu doprowadzajaco-spustowego. Oczysci¢
wyzej wspomniane komponenty i sprawdzi¢ ich
wladciwg instalacje.

- Czegsteuruchamianie si¢ blokady
s pow o d owan e niewystarczajacym obiegiem
wody. Moze to wynika¢ z braku wody w kotle,
niskiego poziomu wody w obiegu instalacji lub
w zwiazku z blokada pompy. Sprawdzi¢ na
manometrze, czy ci$nienie w instalacji miesci
si¢ w okreslonych granicach. Sprawdzi¢, czy
zawory grzejnikow nie sa zamkniete oraz
sprawdzi¢ dziatanie pompy obiegowej.

- Obecno$¢ powietrza w instalacji. Sprawdzi¢
otwarcie nasadki specjalnego zaworu
odpowietrzajacego (patrz rysunek na str. 65).
Sprawdzié, czy ci$nienie w instalacji i oraz
ci$nienie wstepne w zbiorniku wyréwnawczym
mieszczg sie w ustalonych wartosciach - ci$nienie
wstepne w zbiorniku wyréwnawczym powinno
wynosi¢ 1,0 bar, a ci$nienie w instalacji powinno
miesci¢ si¢ miedzy 1 a 1,2 bar.

- Blokada zaplonu (rozdz. 2.5).

- Czujnik obiegu sanitarnego uszkodzony. Do
wymiany czujnika obiegu sanitarnego nie jest
konieczne opréznienie bojlera, gdyz czujnik nie
styka sie bezposrednio z ciepla woda sanitarng
znajdujacy sie we wnetrzu bojlera.

3.4 KONWERSJA KOTEA W PRZYPADKU
ZMIANY GAZU.
W razie konieczno$ci dopasowania urzadzenia do
innego rodzaju gazu niz wskazany na tabliczce,
konieczne jest zamdwienie zestawu potrzebnych
narzedzi do dokonania konwersji, ktorg mozna
szybko przeprowadzi¢. Dostosowanie kotla do
nowego rodzaju gazu musi by¢ wykonane przez
wykwalifikowanego technika (np. z serwisu tech-
nicznego Immergas).
Aby przej$¢ na inny rodzaj gazu, nalezy:
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Dalkova ovladani: Kotel je urcen k pouziti v kom-
binaci s dalkovym ovladdanim Comando Amico
Remoto (CAR) nebo alternativné s dédlkovym
ovladanim Comando Remoto Digitale (CRD), které
je tfeba pripojit ke svorkdm 42 a 43 konektoru X9
v piipadé CA (s ohledem na polaritu) a svorky 40
a 41 konektoru X9 pro CRD na elektronické karté.
V obou ptipadech je nutné odstranit pfemosténi
X40.

Pokojovy termostat (alternativa k CRD): Kotel je
uréen k pouziti v kombinaci s pokojovym termo-
statem (S20). Pripojte ho ke svorkim 40 - 41 a
odstrante premosténi X40.

Konektor X12 (RS 232) se pouziva k automatické
kolaudaci a k pfipojeni k osobnimu poéitaci.

3.3 PRIPADNE PORUCHY A JEJICH
PRICINY

Poznamka: Zasahy spojené s udrzbou musi byt pro-

vedeny povétrenym technikem (napf. ze servisniho

oddéleni Immergas).

- Zapach plynu. Je zpusoben tniky z potrubi
plynového okruhu. Je tieba zkontrolovat tésnost
privodniho plynového okruhu.

- Ventilator pracuje, ale nedojde k vyboji na rame-
ni hotaku. MizZe se stat, Ze se spusti ventilator, ale
bezpecnostni presostat spalin nepfepne kontakt.
Je potteba zkontrolovat:

1)  zda nasavaci - vyfukové potrubi neni prili§
dlouhé (piesahujici povolenou délku).

2)  zdaneninasavaci - vyfukové potrubi ¢aste¢né
ucpédno (jak v nasdvaci, tak vyfukové ¢asti).

3)  zda je Skrtici koufova klapka nastavena v
zavislosti na délce nasavaciho a vyfukového
potrubi.

4)  zdanapdjeci napéti ventildtoru neni nizsi nez
196 V.

- Nerovnomérné spalovani (¢erveny nebo zluty
plamen). Muze byt zptsobeno: znedisténym
hotdakem, ucpanym lameldrnim svazkem,
nespravné instalovanym koncovym kusem
nasavani - vyfuku. Vy¢istéte vyse uvedené dily
a zkontrolujte spravnost instalace koncového
kusu.

- Casté zasahy bezpeénostniho termostatu
prehfivani. Muze zaviset na snizeném tlaku
vody v kotli, nedostate¢né cirkulaci ve vytapécim
systému, zablokovanym cerpadlem nebo poruse
regula¢ni desky kotle. Zkontrolujte na mano-
metru, zda je tlak v systému mezi stanovenymi
limitnimi hodnotami. Zkontrolujte, zda véechny
ventily radidtort nejsou uzavieny.

- Pritomnost vzduchu v systému. Zkontrolujte, zda
je oteviena ¢epicka pfislusného odvzdusiiovaciho
ventilu (Obr. 1-33). Zkontrolujte, zda je tlak
systému a predbézného natlakovani expanzni
nadoby v ramci prednastavenych hodnot. Hod-
nota predbézného natlakovani expanzni nadoby
musi byt 1,0 bar, hodnota tlaku v systému musi
byt mezi 1 a 1,3 bar.

- Zablokovani v dusledku nezapaleni (Odst. 2.5).

- Zavada sondy uzitkové vody. V ptipadé vymény
sondy uzitkové vody neni nutné vyprazdnit
ohfivac, protoze sonda neni v pfimém kontaktu
s teplou uzitkovou vodou v ohfivaci.

3.4 PRESTAVBA KOTLEV PRIPADE
ZMENY PLYNU

V ptipadé, ze by bylo potieba upravit zatizeni ke

spalovani jiného plynu, nez je ten, ktery je uveden

na §titku, je nutné si vyzadat soupravu se v$im, co

je potieba k této prestavbé. Tu je mozné provést

velice rychle.

Zasahy spojené s piizptisobenim kotle typu plynu je

tfeba svérit do rukou povéfenému technikovi (napt.

ze servisniho oddéleni Immergas).

Pro prechod na jiny plyn je nutné:

- odpojit zafizeni od napéti;

- vyménit trysky hlavniho hotaku a nezapomenout
pritom mezi plynovy kolektor a trysky vlozit
prislusné tésnici ruzice obsazené v soupravé;

- pfemistit mustek 16 (Obr. 3-4) do spravné polohy
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Tavvezérld egységek: a kazan gydrilag el6 van
készitve az Amico tavvezérl§ egység (CAR) vagy
helyette a Digitalis tavvezérl6 egység (CRD) alkal-
mazasara. A CAR-t az X9 csatlakozo 42-es és 43-as
sorkapcsahoz (a polaritds betartdsaval), mig a CRD-
t X9 csatlakozo 40-es és 41-es sorkapcsahoz kell
bekotni az elektronikus kartyan. Mindkét esetben
az X40 atkotést meg kell sziintetni.

Szoba termosztat (nem CRD-vel egyiitt): A kazan
gyarilag el van készitve a szoba termosztat (S20)
alkalmazasara. A 40-es és 41-es sorkapcsokra kell
bekaétni, és az X40 atkotést meg kell sziintetni.

Az X12-es csatlakoz6 (RS 232) az automatikus
muszaki attaddsra valamint a PC kapcsolatra
szolgal.

3.3. ESETLEGES HIBAK ES EZEK OKAL
Megj.: a karbantartasi miveleteket csak megfeleld
képesitéssel rendelkezd szakember (példaul az
Immergas szakszerviz munkatarsa) végezheti el.

- Gazszag. Oka a gazhalozat csoveinek szivargasa.
Ellendrizni kell a gazbetaplalas vezetékeinek
tomorséget.

- A ventilator m{ikodik, de a gyujtas nincs leve-
zetve az ég6fej rampajara. El6fordulhat, hogy
beindul a ventildtor, de a fiistgdz nyomasmérd
nem kapcsolja at az érintkezést. A kovetkezsket
kell ellenérizni:

1)  azégéslevegd bevezetd / fiistelvezetd csé nem
tul hossza-e (hosszabb a megengedettnél)?

2)  azégéslevegd bevezetd / fiistelvezeté cs6 nem
tomAadott-e el részben (mind az elvezeté mind
a bevezetd részen)?

3)  a szétvalasztd a bevezetd / elvezetd csovek
hosszéhoz van-e igazitva?

4)  aventilator tapfesziiltsége nem-e alacsonyabb
196 V-nal?

- Szabilytalan égés (piros vagy sarga lang). Oka
lehet: bepiszkolodott égé, eltomodott lemezes
rész, helyteleniil felszerelt égéslevegé-fiistgaz
kimenet. Tisztitsuk meg az el6bb emlitett beren-
dezéseket, ellendrizziik a levego-fiistgaz csovek
megfelel6 telepitését.

- A biztonsagi hatdr termosztat gyakori bea-
vatkozasa. Oka lehet az alacsony viznyomads
a kazanban, a f(itéviz elégtelen keringése,
a keringtetd szivattyu reteszeltsége vagy a
kazan szabalyozo kartyajanak rendellenessége.
Ellenérizziikk a nyomdsmérén, hogy a fltési
rendszer viznyomasa a megadott hatarértékek
kozott van-e. Ellendrizziik, hogy nincs-e zarva
valamennyi radiatorszelep.

- A fitési rendszerben 1év6 levegd. Ellenérizziik,
hogy a légtelenitd szelep zdrdsapkdja meg
van-e nyitva (1-33. abra). Ellendrizziik, hogy a
flitéviznyomas és a tagulasi tartaly nyomasa a
megadott hatarértékek kozott van-e. A taguldsi
tartaly alap toltottségi nyomasa 1,0 bar, a fitési
kér nyomasa 1 és 1,2 bar kozott legyen.

- Nincs gyujtas reteszelés (2.5. paragrafus)

- Vizmelegité NTC hibaja. Az NTC szonda cse-
réjéhez nem kell vizteleniteni a vizmelegitét,
mivel a szonda nem érintkezik kozvetleniil a

vizmelegit6ben 1év6 hasznalati melegvizzel.

3.4.KAZAN ATALLITASA MAS
GAZFAJTARA VALO ATALLAS
ESETEN.
Abban az esetben, ha az adattablin feltiintetettSl
eltéré gaztipusra sziikséges atallitani a késziiléket,
meg kell rendelni az atalakitishoz sziikséges sze-
relési csomagot, amely gyorsan elvégezheto. A
mads gaztipusra valo atallitasi munkélatokat csak
képzett szakember (példaul az Immergas szaks-
zerviz munkatdrsa) végezheti el. Az atdllsnal az
alabbiak a teendék:
- 4ramtalanitani kell a késziiléket;

- ki kell cserélni a f6 égéfej fuvokait, tgyelve
arra, hogy a készletben taldlhat6 tomito rozsat a
gazcs és a megfelel$ fuvokak kozé helyezze;

- at kell helyezni a 16-o0s 4tkotést (3-4. dbra) a
hasznaland6 gdz tipusanak megfelel6 allasba

JluCTaHIMORHOE yTIpaBIIeHNe: K HACTOAIIEMY 6oitnepy
MOKHO TOAIK/MI0YNTD [[ucTanImon ol Ypasnenue JIpyr
(CAR) wn Lucpposoe [lucranupontoe Yipasyee (CRD),
KOTOpbIe JJO/DKHbI ObITh ITOJIKTIOYEHHBI K KieMMam 42 11 43
pasbéma X9 st CAR (coxpasist IOAPHOCTD) 1 K/eMMaMIt
40 1 41 paspéma X9 mra CRD K ameKTpoHHOMYOMOKY, B
JII000M CTTydae JOIDKHA ObITh yiiaieHa mepembraka X40.

Tepmocrar momemjenns (kak anteprarisa CRD): K
6oitnepy MoxkHO mofkmounts Tepmoctar ITomemerus
(520). Tloncoenennts ero knemmamu 40 - 41 ypanas
nepeMbuKy X40.

Saxim X12 (RS 232) vcrionbayetcs i aBTOMATHYECKOTO
TeXHIYECKOTO KOHTPOLA M JIA COeUHEHMA K
TIePCOHABHOMY KOMITBIOTEDY.

3.3 BO3MOJKHBIE HEITOTAJIKIA Y X
IPMYMHBIL

Ipumevanue: Texo6CHyXuBaHUe JOIKHO ObITh

IPON3BeJEeHO KBAMMGUIMPOBAHHBIM IEPCOHANOM

(Hanpumep Asropusnposantoit Cepsucroit Crysx60it

KoMmaHui Immergas).

- 3amax rasa. Vimeercsl yTeuka ra3oBoif MarucTpasu.
Heo6xonumo mpoBepuTh repMeTHYHOCTD
Ta30CHA0XKeEHSL.

- Bentustop pabotaer, HO He POMCXOJNT 3aKUTAHIA
Ha pamiie TopesKi. MoxeT ObITh 4TO BEHTHIATOP
3aITyCKaeTCsl, HO Perle /IAB/IEHJ1s BOX/TyXa He IepeK/TIoqaeT
KOHTAKT. Heo0X0/1Mo poBepiTh:

1) 4TOKaH/ BCAChIBAHIA/ IIMOYIAIEH IS He CIIMIIKOM
IVIMHHBII (CBEPX YCTAHOBMEHHOIT HOPMA).

2)  4TO He 3arpaxkféH KaHan BCachiBaHU:A/
ZIbIMOYia/IeH VA (KaK 4acTb BCACHIBAHIA TAK I YACTh
JIbIMOY/A/IeHI).

3)  4TO JBIMOBAf 3aC/IOHKA OTPETYIMPOBAHHA B
COOTBETCTBHI C JIMHOI KaHAna BCACHIBAHMS/
TBIMOY/IA/IEHMA.

4)  4TO HAmpAKEHME 3MeKTPUYECKOro MUTAHMA
BEHTHTLATOPA He Hipke 196 B.

- Heperynapnoe ropenue (kpacHoe umm x€ntoe
mams). MoKeT ObITh BBISBAHHO: TPA3HOI TOPEIKOI,
3arOPOXKEHHBIM ITACTHHYATBIM GTIOKOM, HEIPABIIBHO
YCTaHOB/IEHHBIM KaHA/IOM BCACBIBAHIS/IIMOY/IATIEHSL.
ITpon3BecTy O4MCTKY BBIIIEyKa3aHHbIX KOMIIOHEHTOB 1
TIPOBEPHUTD IPABI/THHOCTD YCTAHOBKM BBIBOJIA.

- Yacroe cpabarbiBaHIte PeOXPAHITEILHOIO TEPMOCTATA
nieperpesa. MoxxeT 6bITh BBI3BAHHO HUBKIM IABEHIEM
BOIBI B Goiliepe, HEOCTATOYHON LMPKYIAL M
BOJbl B CICTeMe OTOIUIEHNs, OJ0KIMPOBAHHBIM
IUPKYIAMOHHBIM HACOCOM MM HEMOMafKaMy Ha
37IeKTPOHHOM O710Ke Goittepa. ITpoBepuTH C OMOLIBI0
MaHOMeTPa, YT0 JAB/IeHIIe H YCTAHOBKE HAXOLUTHICA B
YCTaHOB/IEHHOM /iana3oHe. [IpoBepyTh UTo He 3aKPBITBI
BCE BAHTYC-K/TAIIAHBI Ha PaifiaTopax.

- Bospyx BHyTpU ycTaHOBKM. IIpOBEpUTD, YTO OTKpBITA
3aryliKa KanaHa, I BRITPaBIMBaHNUA BO3yXa
(Mnn. 1-33). TIpoBepuTp, 4TO /ABNEHNE YCTAHOBKU I
TIPEBAPHTEBHOI HArPY3KN PACUIMPUTETBHOIO OaKa,
HAXO[IATCA B YCTAHOBIEHHOM JIMANla30He; JaBIeHMe
TIpE/BAPHTENTbHON HATPY3KM PACHIMPUTENBHOTO Haka
JO/DKHO paBHATbCA 1,0 Gap, faBleHye yCTaHOBKI
JIO/DKHO HAXOMMTHCA B IMarasoe ot 1 1o 1,2 bap.

- bnoxuposanue saxuranns ([apar. 2.5).

- IoBpexnéH 30HA caHTeXHMYeCKoi Boxbl. Her
HEOOXOZIMMOCTH CIUBATh BOAY U3 Goitnepa it
3aMeHBI 30H/Ia CAHTEXHNYECON BOJIBI, TaK KaK 3OHJ
He HaXOJUThCY B IPAMOM KOHTAKTe C TopsIdelt BOFOIL,
HaxofisLeiicA B boitepe.

34 MOJIUOUKAIIVA YCTPOVICTB B CTTYYAE
VISMEHEHVSA TUITA TA3A.

B Tom crmyuae, ecnu HeoOXOMMO NePeHACTPOUTD

anmapat, Ha Ta3 OTIMYHBIA OT TOTO YTO yKa3aH Ha

3aBOJICKOIT IACTIOPTHO TabMITUKe, HeOGXOAIMO 3AIPOCUT

CIIeLATIbHBI KOMIIIEKT, CO BCeM HEOOXOJMMBIM A

TIPOBEJIeHIs [IAHHOI MOTIUAMKALIVIL, KOTOPAsA MOOXKET ObITh

ObICTPO IIPOM3BENEHA.

Orneparys 1o lepeHACTPOIiKe Ha APYTOi THTI Ta3a IOTKHA

ObiTh IIpON3BeNieHa KBaMAGUIMPOBAHHBIM TIEPCOHATOM

(nanpumep Asropusnposansoit Cepsucroit Cryx60it

KoMIaHyy Immergas).

Tl Moz uKaLyM YCTPOIICTBAA Ha IPYTON THII Tasa TAKKe

HEOOXOMMO:

- OTK/IOYNTD HATIPAKEHNS OT arperara;
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Comenzi la Distanta: Centrala este prevazutd
pentru conectarea Comenzii la Distantd Amico
(CAR) sau a Comenzii la Distanta Digitala (CDD),
care trebuie sa fie racordate la bornele 42 si 43 ale
conectorului X9 pentru CAR si bornele 40 i 41 ale
conectorului X9 pentru CDD de pe placa electricd
respectand polaritatea si eliminand in ambele cazuri
puntea X40.

Termostat de ambient (alternativ la Comenzile la
Distantd): centrala este prevazutd pentru instala-
rea unui Termostat de Ambient (S20). Acesta se
racordeazd la bornele 40 - 41 eliminind puntea
X40.

Conectorul X12 (RS232) este utilizat pentru
verificarea automata si pentru conectarea la un
computer personal.

3.3 EVENTUALE INCONVENIENTE $I
CAUZELE LOR.

N.B.: interventiile de service si intretinere tre-

buie efectuate numai de cétre personalul calificat

si autorizat al Centrelor de Service Autorizate

Immergas.

- Miros de gaz. Este datorat unei pierderila o teava
de gaz. Trebuie verificati etangeitatea circuitului
de alimentare cu gaz.

- Ventilatorul functioneaza dar nu se produce
descir-carea scanteii pe rampa arzatorului. Este
posibil ca ventilatorul sd porneasca, dar preso-
statul de fum sd nu comute contactul. In acest
caz trebuie sd controlat ca:

1) tubul de aspirare/evacuare sa nu fie prea lung
(peste dimensiunile permise);

2) tubul de aspirare/evacuare si nu fie partial
obturat (atét pe traseul de evacuare cat si pe
cel de aspirare);

3) ca obturatorul de fum si fie reglat adecvat
lungimii tuburilor de aspirare/evacuare;

4) tensiunea de alimentare la ventilator si nu fie
inferioara valorii de 196 V.

- Combustie nereglati (flacara rosie sau gilbuie).
Poate fi provocatd de un arzator murdar, de
interstitii lamelare obturate, de un terminal
de aspirare/evacuare instalat in mod incorect.
Curatati componentele indicate mai sus §i
verificati dacd terminalul a fost corect instalat.

- Frecvente interventii ale termostatului de
sigurantd la supratemperatura. Poate depinde
de o presiune scazuta a apei din circuitul de
incélzire, o circulatie insuficientd a apei in
instalatia de incalzire, de blocarea pompei de
circulatie sau de o anomaile a placii electronice
a centralei. Verificati pe manometru ca presiu-
nea instalatiei sa fie intre limitele admisibile.
Verificati ca robinetii de la radiatoare sa nu fie
toti inchisi.

- Aer in instalatia de incalzire. Se verificd deschi-
derea dopului valvei automate de aerisire (Fig.
1-33). Verificati ca presiunea instalatiei $i cea a
vasului de expansiune si fie intre limitele presta-
bilite; valoarea presiunii vasului de expansiune
trebuie sa fie 1,0 bar, iar valoarea presiunii din
instalatie trebuie sd fie cuprinsd intre 1 si 1,2
bari.

- Blocare datoriti lipsei aprinderii (Parag. 2.5)

- Sonda NTC boiler defecta. Pentru inlocuirea
sondei de temperaturd nu este necesara golirea
boilerului, deoarece sonda nu este in contact
direct cu apa caldd menajerd din interiorul
acestuia.

3.4 TRANSFORMAREA CENTRALEI N
VEDEREA FUNCTIONARII CU UN

_ ALTTIP DE GAZ.

In cazul adaptarii centralei la un tip de gaz diferit

de cel inscris pe eticheta cu seria matricold, este

necesara solicitarea unui kit de transformare cu

ajutorul caruia modificarea se poate va face rapid.

Efectuarea operatiunii de adaptare la un nou tip

de gaz trebuie efectuatd de catre personal tehnic

autorizat Immergas.

Pentru trecerea de la un tip de gaz la un altul sunt

necesare urmatoarele operatii:

- intrerupeti tensiunea la aparat;
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proceda da seguinte maneira:

- substitua os bicos do queimador principal tendo
o cuidado de intercalar entre o colector de gés e
os bicos os respectivos aneis vedantes fornecidos
com o kit;

- desloque o comutador de derivagdo 16 (Fig 3-4)
aposigao predisposta para o tipo de gas a utilizar
(Metano ou GLP);

- Paraaceder as regulagdes da placa electrénica é
necessario retirar o tampo do corpo desapara-
fusando os parafusos de fixagdo posteriores;

- torne a dar tensdo ao aparealho;
- regule a poténcia térmica maxima da caldeira;
- regule poténcia térmica minima da caldeira;

- regule (eventualmente) a poténcia de aqueci-
mento;

- vede os dispositivos de regulacdo do caudal de
gds (se alterar as afinagdes);

- apds concluir o processo de transformagao, colo-
que o adesivo contido no kit de conversao junto
a placa dos dados técnicos. Apague os dados
inerentes ao tipo de gds até entao utilizado.

Estas afinagdes referem-se ao tipo de gés a utilizar,
segundo as indicagdes ilustradas nas tabelas (
Parag 3.16)

3.5 CONTROLOS A EFECTUAR APC)S A
CONVERSAO DO TIPO DE GAS.

Controle que foram montados os bicos com o
didmetro prescrito para o tipo de gas a utilizar e
que a calibragem tenha sido feita com o valor de
pressdo prescrito, bem como a conformidade dos
seguintes elementos:

- que a chama na cdmara de combustio nao

regurgite;

- a chama do queimador ndo deve estar nem
excessivamente alta ou baixa, mas estavel (nao
separada do queimador);

- os aparelhos utilizados para calibrar a pressao
devem estar fechados; controle uma eventual
fuga de gas no circuito.

N.B.: todas as operagdes relativas as afinagdes
da caldeira, deverdo ser confiadas a um técnico
especializado (o Servi¢o de Assisténcia Técnica da
Immergas estd a sua disposi¢ao). A calibragem do
queimador deve ser efectuada com um manémetro
diferencial em “U” ou digital, coligado a tomada de
pressao situada sobre a camara estanque (par.2 Fig.
1-33) e a tomada de pressao de saida da valvula de
gas (part.4 Fig.3-3) observando o valor da pressao
prescrito nas tabelas (Parag. 3.16) para o tipo de gas
para o qual a caldeira foi predisposta.

3.6 EVENTUAIS REGULACOES DA VALVU-
LA DE GAS
« Afinagao da poténcia térmica nominal da caldeira
(Fig. 3-3).

- Rode a pega do selector de temperatura da dgua
quente para uso doméstico (10 Fig. 2-1) a posigao
de funcionamento maximo.

- abra uma torneira de dgua quente para evitar a
interven¢do da modulagio.

- Mediante a porca em latdo (3) regule a poténcia
nominal da caldeira em conformidade com os
valores de pressao

méxima ilustrados nas tabelas (Parag. 3.16) segundo
o tipo de gas utilizado.

- Rodando & direita, a poténcia térmica aumenta,
em sentido contrdrio diminui.

« Afinagao da poténcia térmica minima (da caldeira
Fig. 3-3).

N.B.: proceda apenas quando ja tiver afinado a
pressao nominal.

A afinagdo da poténcia térmica minima é feita me-

diante o parafuso em pléstico com cabe¢a em cruz

(2) situado na vélvula de gas, mantendo bloqueada

a porca em latdo (3);

- desligue a alimentagao da bobina modulante (¢
suficiente desmontar um conector tipo Faston);
rodando o parafuso a direita, a pressao aumenta,

- wymieni¢ dysze palnika gléwnego;

- ustawi¢ mostek 16 (Rys. 3-4) w pozycji odpowie-
dniej do rodzaju uzywanego gazu (metan lub
LPG);

- aby uzyskac¢ dostep do regulacji karty elektro-
nicznej nalezy zdja¢ pokrywe deski odkrecajac
tylne $ruby mocujace;

- ponownie zasili¢ napieciem urzadzenie;

- wyregulowa¢ maksymalng moc cieplng kotla;
- wyregulowa¢ minimalng moc cieplng kotla;

- wyregulowa¢ (ewentualnie) moc cieptownicza;

- wyregulowa¢ pierwszy stopien powolnego
zaplonu palnika;

- uszczelni¢ urzadzenia regulujace przeplyw gazu
(jesli zmienia sie ustawienia);

- po dokonaniu zmiany, nalezy przyklei¢ nalepke
z zestawu w poblizu tabliczki informacyjnej
urzgdzenia. Na nalepce nalezy wykresli¢
niezmywalnym flamastrem dane dotyczace
starego typu gazu.

Regulacje nalezy dokona¢ odpowiednio do
uzywanego rodzaju gazu, zgodnie ze wskazaniami
tabeli (rozdz. 3.16).

3.5 KONTROLE DO WYKONANIA PO
KONWERSJI GAZU.

Po upewnieniu sie¢, ze zmiana zostala przeprowa-
dzona izamontowane dysze posiadajg Srednice
odpowiednie do zastosowanego rodzaju gazu, oraz
po kalibragji instalacji do okreslonego ci$nienia,
nalezy réwniez sprawdzic, czy:

- nie ma cofania pfomienia do komory spalania;

- plomien w palniku nie jest nadmiernie wysoki
czy niski oraz czy jest stabilny (czy palnik si¢ nie
odlaczyt);

- narzedzia ci$nieniowe przy kalibracji sa
doktadnie zamkniete i nie nastepuje wyciek
gazu z obwodu.

N.B.:Wszystkie dziatania zwigzane z regulacjg kotta
powinny by¢ przeprowadzane przez wykwali-
fikowanego technika (np. z serwisu technicznego
firmy Immergas). Kalibracja palnika powinna
zosta¢ przeprowadzona za pomocg manometru
cieczowego rozniczkowego w ksztalcie litery ,,U”
albo cyfrowego, podlaczonego do zlacza nad
szczelng komorg ( szczegot 2 Rys. 1-33) oraz do
wyjécia zaworu gazowego (szczegdl 4 Rys. 3-3).
Nalezy sprawdzic, czy wartos¢ cisnienia podana w
tabeli (rozdz. 3.16) dla danego rodzaju gazu jest
ci$nieniem, na jakie kociol zostal nastawiony.

3.6 EWENTUALNA REGULACJA ZAWORU
GAZOWEGO

Regulacja znamionowej mocy cieplnej kotla

(Rys. 3-3).

Obroci¢ pokretlo wyboru temperatury cieplej

wody sanitarnej (10 Rys. 2-1) na pozycje praca

maksymalna.

- Otworzy¢ zawor cieptej wody sanitarnej,
unikajgc modulacji.

- Wyregulowa¢ na mosieznej nakretce (3) moc
nominalng kotla, przestrzegajac maksymalnych
wartosci ci$nienia podanych w tabeli (rozdz.
3.16), zgodnie z rodzajem gazu.

Przy obracaniu zgodnie z ruchem wskazéwek
zegara, moc cieplna wzrasta, a w kierunku
przeciwnym, zmniejsza sie.

Regulacja minimalnej mocy cieplnej (Rys. 3-3.

N.B.: dalsze czynnosci wykonywaé jedynie po

prze- prowadzeniu kalibracji ci$nienia nominalne-

go. Regulacji minimalnej mocy dokonuje si¢ po-
przez plastikowg Srube krzyzowa (2) umieszczong
na zaworze gazu i utrzymujaca blokade nakretki

mosi¢znej (3);

- wyjac cewke modulacyjna z zasilania (wystarczy
odlaczy¢ podlaczenie); przy obrocie $ruby w
kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara,
ci$nienie wzrasta, w kierunku przeciwnym - ma-
leje. Po zakonczeniu kalibracji, nalezy ponownie
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pro pouzivany typ plynu (metan nebo G.P.L.,
kapalny propan);

- abyste se mohli dostat k nastaveni elektronické
karty, je nutné sejmout kryt pristrojové desky
odsroubovanim zadnich upinacich $roubi;

- ptipojte zatizeni znovu k napéti;

- nastavte maximalni tepelny vykon kotle;
- nastavte minimalni tepelny vykon kotle;
- nastavte (pfipadné) vykon vytapéni;

- zaplombujte regula¢ni zatizeni pritoku plynu
(pokud by se méla nastaveni zmeénit);

- po dokonceni prestavby nalepte nalepku z
prestavbové soupravy do blizkosti stitku s udaji.
Na tomto $titku je nutné pomoci nesmazatelného
fixu preskrtnout udaje tykajici se pivodniho typu
plynu.

Tato nastaveni se musi vztahovat k typu pouzitého

plynu podle pokynti uvedenych v tabulkach (Odst.

3.16).

3.5 KONTROLA, KTEROU JE TREBA PRO-
VEST PO PRESTAVBE NA JINY TYP
PLYNU

Poté, co se ujistite, Ze byla prestavba provedena

pomoci trysek o priméru predepsaném pro pouZity

typ plynu, a Ze byla provedena kalibrace na stano-
veny tlak, je tfeba zkontrolovat:

- zda nedochazi k vybuchu plamene ve spalovaci

komofre;

- zda neni plamen hotaku pili§ vysoky nebo nizky
a zda je stabilni (neoddéluje se od hotéku);

- zda jsou zkousecky tlaku pouzité pii kalibraci
dokonale uzavieny a zda nedochdzi k inikim
plynu z okruhu.

Poznamka: Veskeré operace spojené se sefizovanim
kotlt musi byt provedeny povéfenym technikem
(napt. ze servisniho oddéleni Immergas). Ka-
librace hofdku se provani pomoci rozdilovym
manometrem typu ,,U“ nebo digitdlnim mano-
metrem pripojenym k tlakové zdsuvce umisténé
nad vzduchotésnou komorou (¢. 2 Obr. 1-33) a k
tlakové zasuvce vystupu plynového ventilu (¢. 4
Obr. 3-3), pri¢em? je tfeba se fidit hodnotami tlaku
uvedenymi v tabulkach (Odst. 3.16) pro typ plynu,
na ktery je kotel prizptisoben.

3.6 PRIPADNA REGULACE PLYNOVEHO
VENTILU
« Sefizeni jmenovitého tepelného vykonu kotle
(Obr. 3-3).

- otocte rukojeti volice teploty teplé uzitkové vody
(10 Obr. 2-1) do polohy maximalniho vykonu;

- oteviete kohout teplé uzitkové vody, abyste
zabranili zasahu modulace;

- namosazné matici (3) nastavte jmenovity vykon
kotle, pricemz se fidte hodnotami maximalniho
tlaku uvedenymi v tabulkach (Odst. 3.16) podle
typu plynu;

- ota¢enim ve sméru hodinovych rucicek se
tepelny vykon zvedd a otd¢enim proti sméru
hodinovych rucicek tepelny vykon klesa.

o Sefizeni minimalniho tepelného vykonu kotle
(Obr. 3-3).

Poznamka: K tomuto kroku ptfistupte az po
dokoncéenti kalibrace jmenovitého tlaku.

Minimalni tepelny vykon nastavite pomoci

umeélohmotného kiiZového $roubu (2) umisténého

na plynovém ventilu, pticemz pridrzite mosaznou

matici (3);

- pteruste napdjeni modula¢ni civky (sta¢i odpojit
faston); otdcenim $roubu ve sméru hodino-
vych rucicek se tlak zvysuje a jeho otacenim v
opa¢ném sméru se tlak snizuje. Po dokonceni
kalibrace obnovte napédjeni modula¢ni civky.

Tlak na ktery se nastavi minimdlni vykon kolte
nesmi byt nizsi, nez jsou hodnoty uvedené v tabulce
(Odst. 3.16) podle typu plynu;
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(Metan vagy PB-gaz);

- az elektronikus kartyan ugy férhet hozza a
szabalyozasokhoz, ha kicsvarja a hatsé rogzité
csavarokat, és leveszi a muszerfal fedelét;

- helyezze ismételten dram ald a késziiléket;

- be kell 4llitani a kazdn maximdlis
hételjesitményét;

- be kell allitani a kazdn minimélis
hételjesitményét;

- be kell allitani (esetlegesen) a fités
hételjesitményét;

- le kell pecsételni a gazhozam beszabalyozasara
szolgalo berendezést (amennyiben valtoztatnak
a bedllitason);

- az atallitas végeztével fel kell ragasztani az atal-
litasi szerelési csomagban talalhaté cimkét az
adattabla mellé. Az adattablan letorélhetetlen
filctollal olvashatatlanna kell tenni a régi gaztipu-
sra utal6 adatokat.

A beszabdlyozast a felhasznalt gaztipusnak
megfelelGen, a tablazat (3.16. paragrafus) szerint
kell elvégezni.

3.5 A GAZATALLITAS UTAN
ELVEGZENDO ELLENORZESEK.

Miutdn meggy6z6édtiink, hogy az atéllashoz a

gaztipusra el6irt atmérdjii fivoka kerilt besze-

relésre, és a bedllitds az elSirt nyomdson tortént,

ellendrizni kell:

- hogy ne legyen lang-visszacsapas az égéstérben;

- hogy az égd langja ne legyen tul magas vagy alac-
sony, és stabil legyen (ne tavolodjék el az égotol);

- hogyabeszabalyozashoz hasznalt nyomdsmérési
pontok tokéletesen vissza vannak-e zarva, és
nincs-e gazszivargas a halozatban.

Megj.: a kazan beszabalyozasi miiveleteit csak
megfeleld képesitéssel rendelkezé szakember
(példaul az Immergas szakszerviz munkatéarsa)
végezheti el. Az ég6 nyomasbeszabalyozasat digitalis
vagy “U” differencial nyomasmérével kell elvégezni,
melyet a zart égéstér folott lévé nyomasellendrzo
pontra (2. rész 1-33. dbra) és a gazszelep kimeneti
nyoméasméré pontjara (4. rész 3-3. abra) kell cs-
atlakoztatni figyelembe véve a tablazatnak (3.16.
paragrafus) az adott gaztipusra vonatkozoan me-
gadott nyomdsértékét.

3.6. GAZSZELEP ESETLEGES
SZABALYOZASA
o A névleges hé teljesitmény megéllapitasa (3-3.
abra).

- Forditsa el a hasznalati melegviz hémérséklet
vélasztégombjat (10 - 2-1. abra) maximalis
mikodés allasba;

- nyisson ki egy hasznalati melegviz csapot, hogy
a moduldcio ne lépjen kozbe;

- szabalyozza be a sdrgaréz anyan (3) a kazan
névleges hé teljesitményét, figyelembe véve a
tablazatokban (3.16. paragrafus) tipusonként
eltéré maximalis nyomadsértékeket;

- amennyiben az 6ra jardsival megegyezd irdny-
ban forditja el nd, az dra jérasaval ellentétes
iranyban csokken a hételjesitmény.

o Kazan minimélis hételjesitményének besza-
bélyozasa (3-3. abra).

Megj.: Csak a névleges nyomas bedllitasa ut végezze

el. A minimalis hoteljesitmény beszabalyozasat a

gazszelepen taldlhato keresztfejii miianyag csavarral

(2) éri el. A miivelet kozben ne engedje elfordulni

a sargaréz anyat (3)

- aramtalanitsa a moduldlo tekercset (elég a
fastont kihuzni). Amennyiben az ora jardsaval
megegyez6 irdnyban forditja el nd, az ora
jarasaval ellentétes iranyban csokken a nyomas.
A bedllitds utdn helyezze ismételten dram ala
a modulalo tekercset. A gaz tipusdnak fiig-
gvényében a nyomas, amelyhez a kazan mini-
malis hételjesitményét szabdlyozza nem lehet
alacsonyabb a tabladzatokban (3.16. paragrafus)
feltiintetett értéknél.

- 3aMEHNTb COTIIA OCHOBHOI! TOPEITKH, YCTAHAB/NBAs TPH
MeJK/Ty Ta30BBIM KOTIEKTOPOM I COTIIAMIL, CTIeIINa/TbHbIE
YIVIOTHUTE/bHbIe MIAiObI , BXOMSLIe B KOMIUIEKT;

- TepeMecTuTb TepeMbraky 16 (V. 3-4) B npasubHOE
TOTIOKEHNE 1A UCTIONb3yeMoro rasa (Meran
CKIDKEHHBIIT He(hTSHOIT ras);

- IS JOCTYIIA K HACTPOJIKaM Ha eKTPOHHOM O/I0Ke,
HEOOXOZIMMO CHATD 3ALUTHBI KOKYX C IPHOOPHOrO
LIJITKA Y1 OTKPYTUTD 3afjHye GOMThI PUKCHPOBAHILS;

- TIOAK/IOYNTD HATIPSDHKEHME K arperaTy;

- OTperynmpoBaTb MaKCUMA/NbHYI0 TEXHUYIECKNIO
MOIIIHOCTD KOT/1a;

- OTPerynmpoBaTh MUHUMAJbHYI TeXHMYECKUIO
MOIIHOCTb KOT/a;

- oTperymuposath (i HEOOXOFUMOCTH) MOLIHOCTD
OTOIICHISE;

- 3alleyararh YCTPOJICTBA PETYIMPOBAHNSA Ia30BOIO
pacxopa (ecrut GbUIV IIPON3BE/IEHbI II3MeHeHILs);

- TI0C/Ie TOTO Kak Oblna MpousBefieHa MORUGMKaI,
YCTaHOBUTD CAMOKJIEIOIIYIOCA STUKETKY, BXOJAIIION B
KOMIUIEKT PSOM C 3aBOJICKOIT IIACTIOPTHOIT TaO/IIYKOIL.
C nomomblo HecMbIBaIErocs dromacrepa Ha
TabmdKe HeOOXOMMMO YAAMATD TeXHIUECKNe JAHHbIE
TIpEUIYIIEro THIIA Ta3a.

[laHHble HACTPOJIKY JIOTDKHbI OTHOCUTHCS K UCTIONB3YeMOMY
TIIA Tasa, Clefd yykasanuam rabmy (ITapar. 3.16).

3.5 HEOBXOJIVIMBIE IIPOBEPKIA, ITOCIIE
TIEPEXOJIA HA IPYTOJ TUIIA TA3A.

Iocre Toro xax MopuguKaiys 66110 IPOM3BEREHA I

OBUIN YCTAHOBIIEHBI COMUTA HY)KHOTO /IMAMeTpa s THITA

HCTIONIb3YEMOT0 ra3a 11 ObL/I0 TPOV3BE/IeHO TAPUPOBAHIE HA

YCTAaHOB/IEHHOM JIaB/IeHIe, HEOOXOMIMMO TPOBEPUTD, YTO:

- OTCYTCTBYIOT IIOPBIBBI IVIAMEHN B KaMepe CTOPAHI;

- CTAOMIBHOCT IVIAMEHN B TOPEIIKE, OHO He JI/DKHO ObITh
He C/IMIIKOM BBICOKVIM I He C/IAIIKOM HUBKIMM (IUIaMst
He JIO/DKHO OTPBIBATHCA OT TPEIIKIL);

- 4TO MPOOHMK JABNEHNA MCIONb3YEMBIIT MpH
TapUPOBAHMM, HAIEKHO 3aKPBIT U 4TO OTCYTCTBYET
yTeuKa rasa.

TIpyMetaHyie: Bce OIepaLILIIO HACTPOIKe 60IT/Iepa JO/DKHBL
ObITh MIPOM3BENICHHBI KBAMMUIIPOBAHHBIM TIEPCOHATIOM
(nanpimep Asropusnposantoit Cepsucroit Crysk60it
Kommasuy Immergas). TapyupoBaHue ropenxit JOKHO
ObITD IIPOM3BENIEHO LIBPOBBIM I/ /¥ epeHIIaTbHbIM
“U- 06pasHbIM” MAHOMETPOM, IOJICOENICHEHHBIM K 3KIMY
JIaB/ICHNI, YCTAHOB/ICHHOMI] Ha TePMeTIYHOI KaMepe (Jier.
2 Vinn. 1-33) v Ha 3aKnMe JaB/eHyie Ha BBIXOJIE M3 Ta30BOTO
Kanana (zet. 4 Viur. 3-3), CpaBHUTD IPH 3TTOM 3HAYEHIE C
yKasauHbiM B Tabmue ([Tapar. 3.16) mis Toro Tiia rasa, Ha
KOTOpBIT HACTPOEH 6OTTTEp.

3.6 PETYIMPOBAHMETA30BOIO K/TIAIIAHA.
«  PerymipoBaHye HOMIHATbHON TEPMUYECKOI MOILTHOCTIA
6oitepa (V. 3-3).

- Hacrpourts perynsrop IBC (10 V. 2-1) Ha
MAKCUMATbHIO TIO3MLIVIO;

- OTKpBITb KPaH TOpsAYeli CaHTeXHIYECKO BOJIbI, BO
30eKAHUA MOTY/IALYAY;

- OtperymipoBarb ¢ IOMOIIIBIO TATYHEBOIT Taitku (3)
HOMIHA/IbHYI0 MOIHOCTb G0i/iepa, IpHepXKUBasch
3HaueH i1 MAKCHMA/IBHOTO JIaB/IeHIIs, YKA3aHHBIX B
Tabme (Parag. 3.16) B 3aBICHMOCTY OT THITA Fa33;

- KpyTa 1o YacoBOI CTpenKe TEPMUYIECKAA MOIIHOCTD
YBEMMYMBACTCA, IPOTUB YacoBOIL — YMEHBIIAETCA.

«  PerympoBare MIHIMa/IHO TEPMITIeCKOIT MOLHOCTI
6oitnepa (V. 3-3).

IIpumeyanua: IpUCTYIUTD K JANbHEAIIM JeeilCTBIAM,
TONIbKO T0CTIE OCYIECTB/IEHNS TAPUPOBKI HOMUHATIBHOTO
JJaB/IEHUA.

PerynupoBaHye MUHMMANbHON TepMUYECKOIL

MOIHOCT IIPOM3BOJUTCS C TIOMOLIBIO I/IACTMACCOBOIO

KpecToo6pasHoro Gonra (2) yCTaHOB/IEHHOTO Ha ra30BOM

KJIaTlaHe, IIPY 9T0M JI0/DKHA GbITb O/OKIPOBAHHA TaTyHeBast

raiika (3);

- OTKJIIOYUTH IUTAHIME OT MOJYMMPYIOLIET KaTyIIKu
(mocratoyHo oTKmounTh (acton); Kpyra 6onr mo
YaCOBOJI CTPeNIKe JIaB/IeHIe TOBbIIALTCS, IPOTUB
4acOBOIT CTPETIKI1, [iaB/IeHIe TIOHIKaeTcsl. [To OKOHYaHmm
TapUPOBAHNA, TIOIK/TIOYNTD JMEKTPUYECKOE IUTAHUE K
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- inlocuiti duzele de pe colector de gaz utilizind
garniturile de etangare aflate in kit;

- mutati puntea 16 (Fig. 3-4) in pozitia adecvatid
tipului de gaz folosit (metan sau GPL);

- pentru a avea acces la reglajele de pe placa
electronica trebuie deschis capacul panoului de
comandi desficand suruburile posterioare de
fixare;

- redati tensiune aparatului;
- reglati puterea termicd maxima a centralei;
- reglati puterea termicd minima a centralei;

- reglati (eventual) puterea termica maxima pen-
tru incélzire;

- sigilati dispozitivele de reglare a debitului de gaz
(daci reglajele au fost modificate);

- odata ficuta transformarea, aplicati autocolantul
aflat in kit langa eticheta cu seria matricold a
centralei. Pe aceasta din urma se vor sterge cu
ajutorul unui marker permanent, datele referi-
toare la vechiul tip de gaz.

Aceste reglaje trebuie facute in conformitate cu
tipul de gaz utilizat, conform valorilor din tabele
(Parag. 3.16).

3.5 VERIFICARI ULTERIOARE
SCHIMBARII TIPULUI DE GAZ.

Dupa ce v-ati asigurat ci transformarea s-a efec-

tuat cu duzele de diametrul corespunzator tipului

de gaz utilizat §i ca presiunea reglata este cea

corespunzitoare, verificati cé:

- flacdra nu iese din camera de combustie;

- flacara arzatorului sa nu fie prea mare sau
prea mica si sa fie stabila (nu se desprinde de
arzitor);

- prizele de presiune utilizate pentru reglare sunt
inchise ermetic si nu exista pierderi de gaz in
circuit.

N.B.: toate operatiile de reglare a centralei tre-
buie efectuate de catre personal tehnic autorizat
Immergas. Reglarea si verificarea arzatorului se
realizeazd cu ajutorul unui manometru diferential
tip U sau digital, conectat intre priza de presiune
situatd deasupra camerei etanse (poz. 2 in Fig.
1-33) si priza de presiune de iesire a valvei de gaz
(poz. 4 in Fig. 3-3). Reglarea se realizeaza conform
valorilor de presiune indicate in tabelele de la Parag.
3.16, corespunzitoare tipul de gaz pentru care este
prevézuta centrala.

3.6 EVENTUALE REGLARI ALE VALVEI
DE GAZ.
o Reglarea puterii termice nominale (Fig. 3-3).

- Rotiti selectorul de reglare a temperaturii apei
calde menajere (poz. 10 in Fig. 2-1) in pozitia
de maxim;

- deschideti un robinet de apa calda la maxim
pentru a evita modularea flacarii;

- reglati pe piulita de alama (3) a modulatorului
valvei de gaz, puterea nominald a centralei, astfel
incat sa obtineti presiunea maxima indicata in
tabelele de la Parag. 3.16 corespunzatoare tipului
de gaz utilizat;

- rotind in sens orar puterea termica creste, iar in
sens invers descreste.

o Reglarea puterii termice minime a centralei (Fig.
3-3).

N.B.: realizati acest reglaj numai dupa reglarea
presiunii nominale (maxime).

Reglarea puterii termice minime se realizeazd

actionand surubul din plastic cu cap cruce (2) aflat

pe modulatorul valvei de gaz, mentinind blocatd

piulita din alama (3).

- intrerupeti alimentarea bobinei de modulare
(este suficientd decuplarea unuia din fire); ro-
tind surubul in sens orar presiunea creste, iar in
sens invers scade. Odatd terminatd reglarea, se
realimenteazd bobina de modulare. Presiunea
corespunzdtoare puterii termice minime a cen-
tralei trebuie sd fie corespunzitoare valorilor in-
dicate in tabelele de la parag. 3.16 corespunzator
tipului de gaz utilizat.
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no sentido contrério diminui.

Ap0s afinar, torne a ligar a alimentagao a bobina
modulante.

A pressao de afinagao da poténcia minima da
caldeira ndo deve ser inferior aquela indicada
nas tabelas (Parag. 3.16) segundo o tipo de gas
utilizado.

N.B.: para poder afinar a valvula de gds, é preciso
retirar a tampa em plastico (6); no final da operagao
recoloque-a bem como o parafuso.

3.7 PROGRAMACAO DA PLACA
ELECTRONICA.

A caldeira Zeus kW estd preparada para uma

eventual programagdo de alguns parametros de

funcionamento. Ao modificar estes pardmetros

conforme indicado a seguir, serd possivel adaptar

a caldeira as nossas exigéncias especificas.

Para aceder a fase de programagio é necessario
proceder da seguinte forma:: posicione o selector
geral em reset durante 15 a 20 segundos (apds cerca
de 10 seg. Os leds 2 e 3 ficam intermitentes, em
simultineo; espere que parem e volte a posicionar
o selector geral em sanitario e aquecimento). Neste
ponto torne a posicionar o selector geral em sani-
tario-aquecimento (53 Ml ).

Depois de activar a fase de programagdo, entra-se no
primeiro nivel onde é possivel escolher o parametro
a programar. Este ¢ indicado pela intermiténcia
rapida de um dos leds entre 1 e 8 (Fig. 2-1).

A selecgao é efectuada mediante a rotagdo do
selector da temperatura da dgua quente sanitdria
(10). Para associar o led ao pardmetro leia o para-
grafo seguinte:

Listagem parametros Intermiténcia
gem p led (répido)

Poténcia aquecimento minimo Led 1
Poténcia aquecimento maximo Led2
Te izad i-

emporizador arranques aqueci Led 3
mento
Rampa distribui¢do poténcia aque- Led 4
cimento
Atraso arranques aquecimento por
solicitagdes Termostato Ambiente, Led5
Comando Remoto Digital ou Coman-
do Amigo Remoto
T s .

ernjlostato sanitario / Isterése Led 6
ebulidor
Funcionamento circulador Led 7
Gés de funcionamento Led 8
Modalidade caldeira Led1e8

Depois de escolher o pardmetro a modificar con-
firme a selecgdo rodando momentaneamente o
selector geral para Reset até que o led referente ao
parametro se apague e entdo solte o selector.
Depois de dar o OK para a seleccdo passa-se para
o segundo nivel onde é possivel programar o valor
do parémetro selecionado. O valor ¢ indicado pela
intermiténcia lenta de um dos leds entre 1 e 8. A
selec¢do do valor é efectuada mediante a rotagao do
selector da temperatura de aquecimento (11).
Depois de escolher o pardmetro a modificar con-
firme a selec¢do rodando momentineamente o
selector geral para Reset até que o led referente ao
parametro se apague e entdo solte o selctor.

Para sair da modalidade de programagéo é pre-
ciso ndo efectuar nenhuma operagdo durante
30 segundos, ou entdo no nivel “programagao
parametros” pode-se posicionar o selector geral
na posigao Off.

Para associar o led ao valor respectivo leia as
seguintes tabelas:

Poténcia de aquecimento. A caldeira foi fabricada
e calibrada na fase de aquecimento na poténcia
nominal.

Estd ainda equipada com modulacio electdnica que
adapta a potencialidade da caldeira as solicitagoes

podiaczy¢ cewke modulujaca.

Ci$nienie, wg ktérego nalezy wyregulowaé moc
minimalna kotfa nie moze by¢ nizsze niz ci$nienie
podane w tabeli (rozdz. 3.16), w zaleznos$ci od
rodzaju gazu.

N.B.: aby dokonac¢ regulacji zaworéw gazu, nalezy
zdjaé plastikowa nasadke (6), po zakonczeniu
czynnosci, ponownie zamontowa¢ nasadke oraz
$rube.

3.7 PROGRAMOWANIE KARTY ELEKTRO-
NICZNE].

Kociol Zeus kW jest przystosowany do ewentual-

nego programowania niektérych parametréw.

Modyfikujac powyzsze parametry bedzie mozna

dostosowac kociot do wlasnych wymagan.

Aby uzyska¢ dostep do strefy programowania
nalezy postepowa¢ w sposob nastepujacy: ustawic
glowny wytacznik na pozycji reset przez okres od
15 do 20 sekund (po ok. 10 sek. zaczng jednoczesnie
miga¢ kontrolki 2 i 3, poczeka¢ az ich migotanie
ustanie, i ustawic¢ gtowny wytacznik na pozycji obie-
gu sanitarnego i podgrzewania). W tym momencie
ustawi¢ ponownie gtowny wylacznik na pozycji
obiegu sanitarnego i podgrzewania (£ lll).

Po uruchomieniu fazy programowania mozna
przejs¢ do pierwszego poziomu, gdzie mozna
wybra¢ parametr podlegajacy modyfikacji. Jest on

Poznamka: pfi sefizovani plynového ventilu je
tteba sejmout umélohmotnou ¢epicku (6) a po
dokonéent setizovani ¢epicku znovu nasadit zpét
na ptvodni misto.

3.7 PROGRAMOVANI ELEKTRONICKE
KARTY

Kotel Zeus kW je uzptisoben k pfipadnému

programovani nékterych provoznich parametri.

Upravou téchto parametrt podle nize uvedenych

pokynit bude mozné upravit kotel podle vlastnich

specifickych potteb.

K programovaci fazi je tfeba pristoupit nésledujicim
zplsobem: Pfepnéte hlavni voli¢ do polohy Reset
na 15 az 20 vterin (zhruba po 10 vtefinach za¢nou
soucasné blikat led diody 2 a 3, pockejte dokud
neprestanou blikat a vratte hlavni voli¢ do polohy
pro ohfev teplé vody a vytapéni). Nyni prepnéte
hlavni voli¢ do polohy pro ohfeve teplé vody a
vytdpéni (sanitario-riscaldamento (ﬁ'ﬁll ).

Po aktivaci programovaci faze se vstoupi do prvni
urovné, kde je mozné zvolit parametr, ktery chcete
nastavit.

Ten je signalizovan rychlym blikinim jedné z led
diod mezi 1 a 8 (Obr. 2-1).

Volbu provedete otoc¢enim volice teploty uzitkové
teplé vody (10). Jaky je vztah mezi jednotlivymiled
diodami a parametry zjistite z nasledujici tabulky:

sygnalizowany przez szybkie migotanie jednej z s i Blikani led
kontrolek od 1 do 8 (Rys. 2-1). €znam parametru diod (rychlé)
Wybor nastepuje przez obrot przetacznika tempera-
tury cieplej wody sanitarnej (10). Odno$nie zwigzku Minimélni topny vykon Diody led 1
kontrolki z parametrem nalezy skonsultowa¢
nastepujaca tabele: Maximélni topny vykon Diody led 2
. ; Szybkie miga- A .
Lista parametrow nie kontrolek Casovac¢ zapinéni vytapéni Diody led 3
Minimalna moc podgrzewania Kontrolki 1 Kiivka dodévky vikonu vytapéni Diody led 4
Maksymalna moc podgrzewania Kontrolki 2 Prodleva pti zapinani vytdpéni na
- - pozadavek z pokojového termostatu, Diody led 5
Zegar regulujacy zalgczenie podgr- Kontrolki 3 digitalniho dalkového ovladate CRD | 0¥
zewania nebo CAR
Rampa emisji mocy i Termostat uZitkové vody / hystereze .
podgrzewania Kontrolki 4 o vate y 1y Diody led 6
Opdznienie zalaczenia podgr- j .
zewania wydane przez termostat . Funkce Zerpadla Diodyled7
. . Kontrolki 5
$rodowiskowy, zdalny panel cyfrowy . ]
lub zdalny panel Amico Funkéni plyn Diodyled 8
Tgrmostat ol?iegu sanitarnego/ Kontrolki 6 Resim kotle Diody led
Histereza bojlera l1a8
Funkcjonowanie pompy obiegowej Kontrolki 7 Po zvoleni parametru, ktery je tfeba zménit,
potvrdte volbu chvilkovym oto¢enim hlavniho
Gaz roboczy Kontrolki 8 voli¢e do polohy Reset, dokud se pfislusna led dioda
- parametru nevypne a pak voli¢ uvolnéte.
Tryb pracy kotta Kontrolki od Po klepnuti na ok se prejde na druhou troven, kde
1do8 je mozné nastavit hodnotu zvoleného parametru.

Po wybraniu parametru podlegajacego modyfikacji
potwierdzi¢ wybor obracajac chwilowo gtéwny
przelacznik na pozycje resetu do chwili wylaczenia
sie kontrolki danego parametru.

Po zaznaczeniu przechodzi sie do drugiego po-
ziomu, gdzie mozna ustawi¢ warto§¢ wybranego
parametru. Wartos$¢ jest sygnalizowana przez
wolne miganie jednej z kontrolek od 1 do 8. Wybor
wartoéci zachodzi przez obrot przelacznika tempe-
ratury podgrzewania (11).

Po wybraniu warto$ci parametru nalezy
ja potwierdzi¢ obracajac tymczasowo gtowny
wylacznik na pozycje Resetu do chwili, gdy lampka
stosownej wartosci przestanie $wieci¢, nastepnie
zwolni¢ wylacznik.

Tryb programowania mozna zakonczy¢ nie
wykonujac zadnej czynnosci przez 30 sekund lub
jezeli z poziomu ,,ustawienia parametréw” ustawi
si¢ glowny przetacznik na pozycji Off.

Warto$¢ przypisana do danej kontrolki jest podana
w nastepujacej tebeli:

Moc cieplna. Kociol jest wykalibrowany tak, by
w fazie podgrzewania pracowat na mocy znamio-
nowej. Ponadto, jest wyposazony w modulacje
elektroniczng, ktora dostosowuje moc kotla do
rzeczywistych wymagan pomieszczenia.
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Hodnota je signalizovdna pomalym blikdnim jedné
zled diod 1 az 8. Hodnotu zvolite oto¢enim volice
teploty vytapéni (11).

Po zvoleni hodnoty parametru, ktery je tfeba
zménit, potvrdte volbu chvilkovym otocenim hla-
vniho voli¢e do polohy Reset, dokud se piislusna led
dioda parametru nevypne a pak voli¢ uvolnéte.
Rezim programovani opustite v ptipadé, Ze nepro-
vedete zddnou operaci po dobu 30 vtefin automa-
ticky, nebo z tirovné “nastaveni parametrd’, kde
nastavite hlavni voli¢ do polohy Vyp.

Jaky je vztah mezi jednotlivymi led diodami a
hodnotami zjistite z nasledujici tabulky:

Topny vykon. Kotel je vyroben a kalibrovan ve
fazi vytapéni na jmenovity vykon. Kromé toho je
vybaven elektronickou modulaci, kterd prizptisobi
vykon kotle skute¢nym tepelnym pozadavkiam
bytovych prostor. Kotel tedy pracuje v proménlivém
rozsahu tlaku plynu od minimalniho a maximal-
niho topného vykonu podle tepelného zatizeni
zatizeni.



( @ J

( (RUJ J

( (RO J

Megj.: A gazszelep szabélyozasihoz le kell venni
a muanyag zarosapkat (6), melyet a beallitds utdn
vissza kell tenni a helyére.

3.7. ELEKTRONIKUS KARTYA PROGRA-
MOZASA

A Zeus kW kazan gy lett gyarilag kialakitva,

hogy lehetéség van egyes miikodési paraméterek

programozisara. Amennyiben a kovetkezékben

leirt médon mddositja ezeket a paramétereket, a

kazant egyéni igényeihez igazithatja.

A programozashoz a kovetkezé médon férhet hoz-
z4: éllitsa a f programvalasztot Reset allasba 15-20
masodpercre (kb. 10 mp utdn a 2-es és a 3-as led
egyidejtileg villogni kezd. Vérja meg, hogy ez véget
érjen, majd dllitsa ismételten a f6 programvalasztot
hasznalati melegviz és flités allasba). Ekkor allitsa
vissza a {6 programvélasztot hasznalati melegviz-
ftités allasba (smL).

A programozasi szakasz bekapcsolasa utan az els6
szintre lép be, ahol ki lehet vélasztani a beallitand6
paramétert. Ezt az 1-8 led egyikének gyors villo-
gasa jelzi (2-1. abra). A kivalasztashoz forditsa el a
hasznalati melegviz hémérséklet valasztd gombjat
(10). A led-paraméter tarsitast lasd a kovetkezd
tablazatban:

Paraméterek felsorolasa Led villog
(gyorsan)

Flités minimélis hételjesitménye 1-as led
Flités maximélis hételjesitménye 2-asled
Fiités begyujtasanak idézitése 3-as led
Flités hoteljesitményét leadé rampa 4-as led
Szoba termosztit, Amico vagy Digi-
ta,lls tavvf:zerloegyseg fiités igényének 5-as led
késleltetése
Hasznalati melegviz termosztat /

, PP . 6-as led
Vizmelegitd hiszterézis
Keringet6 funkcio 7-as led
Miikodési gaz 8-as led
Kazan tizemmodja JAE-3

led

Miutan kivélasztotta, melyik paramétert kivanja
modositani, a megerdsitéshez forditsa egy pillanatra
a f6 programviélasztot Reset dlldsba egészen addig,
amig a paraméterhez tartozo led ki nem alszik,
majd engedje vissza.

A kivalasztds megerdsitése utdn attér a mlasodik
szintre, ahol a kivalasztott paraméter értékét lehet
bedllitani. Az értéket az 1-8 led egyikének lassu
villogasa mutata. Az érték kivalasztasdhoz forditsa
el a flités hdmérséklet kivalaszto gombjat (11).
Miutén kivalasztotta, erésitse meg a modositando
paraméterz értékét iigy, hogy forditsa egy pillanatra
a f6 programvalasztot Reset allasba egészen addig,
amig a paraméterhez tartozo led ki nem alszik,
majd engedje vissza.

Amennyiben 30 mp-en keresztiil nem hajt végre
semmilyen miveletet, vagy ha a “paraméter bedllitd-
sa” szintr6l a f6 programvalasztot Ki dlldsba allitja, a
késziilék kilépteti a programozas modozatbol.

A led-paraméter tarsitast lasd a kovetkezd tabla-
zatban:

Fiités teljesitménye. A kazan a névleges
hételjesitményre lett kialakitva és bedllitva. Ezen
tul rendelkezik elektronikus modulaciéval, amley a
kazén teljesitményét a lakas tényleges héigényéhez
igazitja. A kazan tehat a minimdlis és maximalis
flités hoteljesitmény kozotti valtozé gaznyomason
miikodik, a berendezés hdterhelésének fiiggvényé-
ben.

MOZy/IMpylomeil Karyuke. [laBnenue, Ipu KOTOpM
HACTPAMBAETCA MUHIMMANbHAA MOILIHOCTD Goitiepa
JIO/DKHO ObITb He HYDKe 3HAYEHIIS YKA3aHHOTO B TabymiLie
(Parag. 3.16) B 3aBICHMOCTY OT THIIA Ta3a.

TIpimeanste: i1 OCYIIECTBIICHIA HACTPOEK Ha Ta30BOM
KIIaIlaH, HeOOXO[MMO CHATD IUIACTMACCOBYIO 3ATIYIIKY
(6), O OKOHYAHIM ONEPAIMI YCTAHOBUTD 3AI/IYIIKY HA
MECTO.

3.7 NPOTPAMMIPOBAHIE SJIEKTPOHHOI'O
B/IOKA.

Ha 6oitnepe Zeus kW BO3MOXHO IpousBectn

IPOrPaMMUPOBAHHE HEKOTOPBIX PaGOdNX IapaMeTpoB.

VI3MeHAA 9TH TAPAMETPBI COIACHO HIDKENPUBEEHHBIM

YKa3aHUAM, MOXHO HaCTPOHTH (0iilep COImacHo

COOCTBEHHBIM HYKJAM.

Jlna goctyma K dase mporpaMMipoBaHe HeOGXOAMMIIO
IPOU3BECTH CIEAYIONIME OMePaIyi: YCTAHOBUTD
PYOMIBHUK B TIOTI0XKeH e - Reset Ha IIepHoj] BpeMeHI OT
151 10 20 cexynp (ocre okoro 10 cex. OHOBpeMeHHO
3aMUTAIOT CBETOAMONbI 2 ¥ 3, TIOJOK/IATh OKOHYAHIE
MUTQHIS I YCTAHOBITD PyOVIbHYK Ha PeKVM OTOIVIEHILS
¥ TIPOV3BOJICTBA TOPAYEIt BObI). YCTAHOBHUTD PYOMTBHIK
Ha Iel>l1<nM OTOIVIEHNA-TIPOM3BOJICTBA TOPAYeEil BOFBI (
sallb).

N.B.: pentru a efectua reglarile asupra valvei de gaz
este necesar sd scoateti capacelul din plastic (6); la
terminarea reglajelor remontati capacelul.

3.7 PROGRAMAREA PLACII ELECTRONICE.
Centrala termicd Zeus kW este prevazuta pen-
tru o eventuald programare a parametrilor de
functionare. Modificand acesti parametri aga cum
este descris in cele ce urmeaza, este posibil sd se
adapteze centrala conform propriilor exigente.

Pentru a ajunge la faza de programare este necesar
sd se procedeze astfel: pozitionati intrerupatorul
general pe Reset pentru 15-20 secunde (dupi circa
10 sec. vor incepe si clipeasca simultan ledurile
2 si 3). Asteptati ca acestea sa se opreasca si apoi
repozitionati intrerupatorul general pe pozitia
sanitar-incilzire (£ ]ﬁ[ ).

Odaté activaté faza de programare se intré in primul
nivel unde este posibil s se aleaga parametrul care
va fi programat.

Acesta din urmad este indicat de clipirea intermitentd
rapida a unuia din ledurile de la 1 la 8 (Fig. 2-1).
Selectia se realizeaza rotind selectorul de tempera-
turd a apei calde menajere (10). Pentru asocierea
ledului la parametru vezi tabelul urmator:

TToce TOro KaK AKTHBU3VPOBAHHA (pa3a IIPOrpaMMIPOBAHIL, Tkt i Clipire led
TPOMCXOMMT BXOJ| Ha MeEPBbIil yPOBEHD Ijie BO3MOXKHO 1std parametrit (rapida)
BBIOPATh HEOOXOMMBIIT YCTAaHABIIBAEMbIiT ITApaMeTp. —
10T HApaMeTp OTMeYeH OBICTPBIM MUTAHUEM OfHHOTO I3 Putere minimi incalzire Led 1
cBeToauopos, ¢ 110 8 (Vimn. 2-1). A
FWHOOB, ( ) Putere maxima incalzire Led2
Bribop mponssopites ¢ nomotpio perysropa IBC (10).
Jinst cooTHouIex CBETO/MOOB C IAPAMETpaMit CMOTPETH Temporizator aprinderi la incilzire Led 3
HIDKEYKa3aHHYI0 TaOmiy:
Durata rampd furnizare gaz la Led 4
Myrasme incélzire
Cmicox mapameTpos C -
(6ricpoe) Intérziere aprinderi la incilzire
datorita cererilor Termostatului de
MunnmanbHas MOIHOCTD OTOIIEHMA CBCTO}IV[O}H’I 1 Ambient, Comenzii la Distanti Dlgl- Led5
tale sau Comenzii la Distantd Amico
MaxkcnmasbHast MOLHOCTD OTOTIIEHNS Caetomuopipl 2
Termostat sanitar / Histerezis boiler Led 6
Pernte BpeMeHIt BK/TIOUEHNS OTOTIEH IS Caeropmoppl 3 Functionare pompi de circulatie Led7
PacnipeniemienbHas pamna MOWHOCTH Tij V2 L
Pen P W Ceromuopp! 4 p de ga ed$
OTOIIEHMA
Modalitate centrald Led 1si8
3&]16}7)](](3. BKTIOYEHIA OTOIIEHNA 110

3anpocy TepmMocTaTa OMelleHs,
Iudposoro ITynbra Yrpasners wm
[lynbra Ynpasnenns [Ipyr

Caetomuopst 5

Canrexmirgeckuit Tepmoctar / Ticrepusuc

Cetopuopsr 6
TOPENKI TWIOR

Pabora LMPKY/IALMOHHOTO Hacoca Caeropuopsl 7

Pabounii ra3 Caeropumoypl 8
. CaeToyopst
MonarbHocTb 6oitnepa
clmo8

Iocne Toro xak BbIOpaH mapameTp LA MOJUQUKALIN
IOATBEPANTD BBIOODP MOMEHTAJIbHO MPOKIYUMBasA
pyOunbHuK Ha Reset o Tex 1op, Moka He BHIK/TIOYHTCA
CBETOZIMOJ] COOTBETCTBYIONINIE HY)XHOMY TIapaMeTpyn
OTITYCTHTD.

ITocre TOro Kak BBIOpaH MapaMeTp, IPOrpaMMIPOBHILE
TIEPEXOUT Ha BTOPOIl YPOBEHbIO Ha KOTOPOM BO3MOXHO
YCTaHOBUTD 3HAYEHN BBIGDAHHOTO IMapaMeTpa. SHaueHye
YKa3bIBaeTCS MeJIeHHBIM MVTaHVeM OJHOTO 13 CBETOIIOJIOB
1 o 8. Bribop 3HadeHIs IPOUBBOANMTCS C MIOMOLIBIO
BpALLIEHIS PErynaTopa TeMmeparypbr otonyerus (11).
Iocre Toro Kak BHIGPAHHO 3HAYEHME 3aMEHAEMOrO
T1apaMeTpa, OFTBEPANTD BEIOOP MOMEHTA/IBHO BpALIss
PyOuIbHMK Ha Reset 10 TeX TI0ka He BIKIIOWITCSA CBETOHO,
OTHOCSIIEICA K JAHHOMY 3HAYEHITIO M OTITYCTHTb.

Ecmu B teuenuu 30 cexynp He ObII0 IIPOU3BEJEHHO
HIKAKVIX OTIepaITyii, TPOMCXOJT aBTOMATIYECKHIT BBIXOJ.
MOXHO TaKKe BBIATIL C YPOBHS “YCTAHOBKA [APAMeTpOB”
ycTaHaB/mBas pyoubHuK B onoxernu Off.

[l COOTHOIEHYIA MeXJTy CBETOIOFIOM 11 COOTBETCTBYIOIA
3HAYEHIEM CMOTPETb HIDKEYKa3aHHbIe TaO/IIbI:

MomuHocts otomnenus. Hacrosmuit 6oitep BbimyeH
I TApUPOBAH Ha (ase OTOM/IEHNSA HA HOMUHATBHYIO
MOILIHOCTb. Taroke OCHALIEH 37IeKTPOHHBIM MOJIY/ATOPM,
KOTOpBIif MPUCITAacabNuBaeT MOIHOCTD 6oilnepa K
a(deKTUBHOMY TepMIYECKOMY 3aNPOCY MOMeIIEHNA.
To ectp 6oiiniep 06BIYHO PabOTAET B U3MEHAEMOM TIOTIE
Ta30BOTr0 JaB/IeHI1s, KOTOPOE BAPUPYETCA OT MITHIMATTbHOI
710 MaKCHMaITbHOI! MOIHOCTY OTOTI/IEHNS B 3aBICHMOCTH

@ SMMERGAS

77

Odata ales parametrul de modificat, confirmati
selectia rotind pentru scurt timp intrerupatorul ge-
neral pe Reset, pand ce ledul corespunzator acestui
parametru se stinge si apoi eliberati selectorul.

Odata dat OK-ul pentru selectie se trece la al doilea
nivel unde se poate seta valoarea parametrului
selectat. Valoarea este indicata de clipirea lentd a
unuia dintre ledurile dela 1la 8. Selectarea valorii se
realizeaza prin rotirea selectorului de temperaturd
pentru incélzire (11).

Odata aleasa valoarea parametrului de modifi-
cat, confirmati selectia rotind pentru scurt timp
intrerupatorul general pe pozitia Reset, pana ce
ledul corespunzator valorii parametrului se stinge,
apoi eliberati-1.

Dacd nu este executata nici o operatiune pentru 30
de secunde sau daci de la nivelul ,,setare parametri”
se pozitioneazd intrerupatorul general in pozitia
Off, se iese din modul de programare.

Pentru asocierea ledului la valoarea corespunzatoare
vezi tabelele urmatoare:

Puterea de incilzire. In procesul de fabricatie,
puterea termica de incalzire a centralei este reglatd
egala cu puterea nominald. Centrala este dotatd cu
modulare electronica care adapteazd puterea de
incilzire furnizati la cererile termice ale locuintei.
Deci centrala functioneaza in mod normal intr-un
plaja variabild de presiuni de gaz, cuprinsa intre
puterea minima si puterea maxima de incélzire, in
functie de sarcina termica a instalatiei.

N.B.: selectia parametrilor ,Putere minima in-
calzire” si ,Putere maxima incélzire’, in prezenta
cererii de incalzire, permite aprinderea centralei
si alimentarea modulatorului cu curent egal cu
valoarea respectivului parametru selectionat.
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térmicas de activagao efectivas.

A caldeira trabalha normalmente num campo va-
ridvel de pressdes de gas entre a poténcia minima
ea poténcia maxima de aquecimento em fungo da
carga térmca do equipamento.

NOTA: a selec¢do dos pardmetros “Poténcia de
aquecimento minimo” e “Poténcia de aquecimen-
to maximo’, em presenca de uma solicitagao de
aquecimento, permite o arranque da caldeira e a
alimenta¢do do modulador com corrente idéntica
ao valor do respectivo pardmetro selecionado.

Poténcia aquecimento minimo Intermiténcia
(variagdo continua) led (lento)
0% Imax. (Configuragdo de Led 1
série)

7% Imax. Led2
14% Imax. Led3
21% Imax. Led4
28% Imax. Led 5
35% Imax. Led 6
42% Imax. Led 7
63% Imax. Led 8
Poténcia maxima de aquecimento Intermiténcia
(variagdo continua) led (lento)
0% Imax. Led 1
11% Imax. Led2
22% Imax. Led3
33% Imax. Led 4
44% Imax. Led 5
55% Imax. Led 6
88% Imax. Led7
Slgng; Imax. (Configuragao de Led s

Redugio permanente da temporizagio. A cal-
deira estd equipada com temporizador electrénico
que impede arranques demasiado frequentes do
queimador na fase de aquecimento. A caldeira é
fornecida de série com o temporizador regulado
nos 180 segundos.

Temporizador arranques em aque- | Intermiténcia
cimento (varia¢iao continua) led (lento)
30 segundos Led 1

55 segundos Led 2
80 segundos Led 3
105 segundos Led 4
130 segundos Led 5
155 segundos Led 6

(11 fé()s e§:3ige1)1ndos (Configuragdo Led 7
255 segundos Led 8

Temporiza¢io rampa aquecimento. A caldeira
distribui a poténcia maxima programada no paré-
metro anterior. A caldeira efectua uma rampa de
arranque de cerca de 650 segundos para atingir a
poténcia nominal de aquecimento.

Zwykle kociol pracuje w zmiennym polu ci$nienia
gazu zawartym miedzy minimalng a maksymalng
mocg podgrzewania w zaleznoéci od obciazenia
cieplnego urzadzenia.

N.B. wybér parametréw “Minimalna moc pod-

UPOZORNENT: volba parametrti ,Minimélni
topny vykon“a ,Maximaélni topny vykon“ v ptipadé
pozadavku na vytapéni umoznuje zapnout kotel a
napajeni modulatoru proudem shodnym s hodno-
tou prislusného zvoleného parametru.

grzewania” i ,Maksymalna moc podgrzewania’, \ . Blikani
w przypadku polecenia podgrzewania umozliwia M‘“‘ma,lm topny vykon led diod
zalgczenie kotta i zasilania modulatora przy (plynulé zména) (rychlé)
wartoéci pradu réwnej odpowiedniemu zaznaczo-
nemu parametrowi. 0% Imax. (Sériové nastaveni) Diody led 1
Minimalna moc podgrzewania n‘::,o:f;e 7% Imax. Diody led 2
(ciggla zmiana) kongtrolki
14% Imax. Diody led 3
0% Imax. (ustawienia fabryczne) | Kontrolki 1
21% Imax. Diody led 4
7% Imax. Kontrolki 2
28% Imax. Diodyled 5
14% Imax. Kontrolki 3
35% Imax. Diody led 6
21% Imax. Kontrolki 4
42% Imax. Diody led 7
28% Imax. Kontrolki 5
63% Imax. Diody led 8
35% Imax. Kontrolki 6
42% Imax. Kontrolki 7 Maximalni topny vykon Blikéni
(plynuld zména) led diod
63% Imax. Kontrolki 8 (rychlé)
0% Imax. Diody led 1
Maksymalna moc podgrzewania Woln? 11% Imax. Diody led 2
(stala zmiana) kl:::lgt:(l)llllii
22% Imax. Diody led 3
0% Imax. Kontrolki 1
33% Imax. Diody led 4
11% Imax. Kontrolki 2
44% Imax. Diody led 5
22% Imax. Kontrolki 3
55% Imax. Diody led 6
33% Imax. Kontrolki 4
88% Imax. Diody led 7
44% Imax. Kontrolki 5
100% Imax. (Settaggio di serie) | Diodyled 8
55% Imax. Kontrolki 6
Trvala redukce ¢asového spinani. Kotel je vybaven
88% Imax. Kontrolki 7 elektronickym ¢asovacem, ktery zabranuje piili§
Castému zapalovani hotaku ve fazi vytapéni. Kotel
100% Imax. (ustawienia Kontrolki 8 je sériové dodavan s Casovacem nastavenym na

fabryczne)

Stala redukcja zegara czasowego. Kociot jest
wyposazony w elektroniczny zegar czasowy
zapobiegajacy zbyt czestemu zalgczaniu palnika
podczas fazy podgrzewania.

Kociol jest dostarczany z zegarem ustawionym
fabrycznie na 180 sekund.

. Wolne

Zegar czasowy zalaczenia podgr- miganie
zewania (stala zmiana) Kontrolki
30 sekund Kontrolki 1
55 sekund Kontrolki 2
80 sekund Kontrolki 3
105 sekund Kontrolki 4
130 sekund Kontrolki 5
155 sekund Kontrolki 6
180 sekund (ustawienia Kontrolki 7
fabryczne)

255 sekund Kontrolki 8

Regulacja czasowa rampy podgrzewania. Kociol
dostarcza maksymalng moc ustawiong w poprze-
dnim parametrze.
Kociof potrzebuje okolo 650 sekund do osiaggnigcia
znamionowej mocy podgrzewania z poziomu
minimalnej mocy.
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180 sekund.

Cosmat apinniwtipind | e
(rychlé)
30 sekund Diody led 1
55 sekund Diody led 2
80 sekund Diody led 3
105 sekund Diody led 4
130 sekund Diody led 5
155 sekund Diody led 6
180 sekund (Sériové nastaveni) Diody led 7
255 sekund Diody led 8

Casova kiivka vytapéni. Kotel vydavé maximalni
vykon nastaveny v predchozim parametru. Kotel
opise topnou kiivku priblizné za 650 vtetin, kdy
se z minimalniho vykonu dostane na jmenovity
topny vykon.
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Megj.: A “Minimalis fiitési hoteljesitmény” és a
“Maximalis fatési hételjesitmény” paraméterek
kivalasztasa fltés igény esetében, lehetévé teszi a
kazan bekapcsolasat és a modulator akkora dram-
mal torténd betaplaldsat, mely megfelel az adott
kivalasztott paraméternek.

Minimalis fiités hételjesitmény Led villog
(folyamatos valtozas) (lassan)
0% Imax. (Gyari beallitas) 1-as led
7% Imax. 2-as led
14% Imax. 3-as led
21% Imax. 4-asled
28% Imax. 5-as led
35% Imax. 6-as led
42% Imax. 7-as led
63% Imax. 8-as led
Maximalis fiités hételjesitmény Led villog
(folyamatos valtozas) (lassan)
0% Imax. 1-asled
11% Imax. 2-as led
22% Imax. 3-as led
33% Imax. 4-asled
44% Imax. 5-as led
55% Imax. 6-as led
88% Imax. 7-as led
100% Imax. (Settaggio di serie) 8-as led

Idézités allando lecsokkentése. A kazan rendelke-
zik egy elektronikus idézit6vel, amely megaka-
dalyozza, hogy flités kozben az égéfej tul gyakran
kapcsoljon be. A kazan fel van szerelve egy gyarilag
180 mp-re beallitott késleltetGvel.

Fiités bekapcsolasanak késleltetdje Led villog
(folyamatos valtozas) (lassan)
30 masodperc 1-as led
55 m'asodperc 2-as led
80 masodperc 3-as led
105 masodperc 4-asled
130 masodperc 5-as led
155 masodperc 6-as led
180 masodperc (gyari beallitas) 7-as led
255 masodperc 8-as led

Fiités rampa késleltetése. A kazan az el6z6 para-
meéternél beallitott maximalis hoteljesitményt adja.
A kazan gyujté rampaja kb. 650 mp, ahhoz, hogy
a minimalis hételjesitményrole elérjen a névleges
hételjesitményre.

OT TEPMUHECKON HATPY3KU CHCTEMBI. Putere minimai de incalzire (variatie | Clipireled
Ilpumevannue: Bribop mapamerpos “MunnmanbHas continud) (lenti)
MOI[HOCTb OTOIIeHNsA” 1 “MaKciManbHas MOIIHOCTh . ]
OTOI/IEHNS”, IIPU 3ANPOCE OTOIIEHNS , IIO3BOISET 0% I max. (Setare de serie) Led1
BK/TIOYeHIe GoiTepa I TUTAHIA MOJYIATOPA TOKOM,
PaBHOTO OT BLIOPAHHOMY 3Ha4€EHIO TIapaMeTpa. 7% I max. Led2
M - Muraie 14% I max. Led 3
IOCTOSHHO M3MeHsIeMast BeYIHA) h
¢ ) (uemtenroe) 21% I max. Led4
0% Imaxc. (CepwitHast ycTaHOBKa) Caeromopst 1
b b (Copuita 28% I max. Led5
7% Imakc. Caetommopst 2
35% I max. Led 6
149% Imaxc. Caetomopipl 3
42% 1 max. Led7
21% Imakc. Caeropuoppl 4
63% I max. Led 8
28% Imakc. Cerouopsl 5
) Putere maximi de incalzire (variatie | Clipire led
35% Imaxc. Caeropuoppr 6 continui) (lenti)
429% Imaxc. Caeroponst 7 0% I max. Led 1
63% Imakc. Caerommoppt 8 11% I max. Led 2
22% I max. Led 3
MaxcumanbHas MONHOCT OTOIICHUS Murane
CBETOTHOA
(MOCTOAHHO H3MeHsIeMast BeMIYMHA) (vemtentioe) 33% I max. Led 4
0% Imaxc. Caetommoppr 1 44% I max. Led 5
11% Imaxkc. Caetommopsr 2 55% I max. Led 6
22% Imaxc. Caetommopsr 3 88% I max. Led7
33% Imaxkc. Ceropuoppt 4 100% I max. (Setare de serie) Led 8
449% Imaxc. Caeropuopip 5

55% Imakc. Caeropuopst 6

88% Imakc. Caeromuoppl 7

Reglarea temporizarii reaprinderilor la incalzire.
Centrala este dotata cu temporizator electronic care
impiedica aprinderile prea frecvente ale arzatorului
in faza de incilzire. Centrala este furnizati de serie
cu temporizatorul reglat la 180 de secunde.

100% Iakc, (Ceprivan ycrasoska) Creromost § ”(l“em.po.rizare Tealzrindere la incilzire Clipirevled
variatie continud) (lenta)
ITocrosHHOe yMeHblIeHNE XpOHUpPOBaHus. boiinep 30 secunde Led 1
OCHAILEH 3MeKTPOHHBIM pejie BPeMeHI, KOTOPbIit
TIPenATCTBYeT CMIIKOM YaCTOMY 3KITAHII0 TOPETKII 55 secunde Led 2
B peXuMe OTorenus. boitnep cepuitHo ocHALEH pene
BpeMeHI HaCTPOeHHbIM Ha 180 cekyHJI. 80 secunde Led 3
XpoHMpoBaHue 3RKNUTAHNSA OTOIVIEHUS Cxﬁ;:z;ﬂ 105 secunde Led 4
(TOCTOAHHO M3MeHsAeMas BeMIYNHA) (Memexroe)
130 secunde Led 5
30 cexHp Caetoguopp 1
155 secunde Led 6
55 cexHp Caeromuopipt 2
180 secunde (Setare de serie) Led7
80 cexHp Cetomuoppr 3
255 secunde Led 8
105 cexHp Caetommoppr 4
Temporizare rampa la incélzire. Centrala
130 cexnyy Caeropmonpl 5 furnizeazd puterea maxima reglatd cu parametrul
anterior. Pentru a ajunge de la puterea minimd
155 cexup CBeTOmHOBL 6 la puterea nominald de incalzire, centrala creste

180 cexHys (cepuitHasi ycTaHOBKa) Caeropmoppl 7

255 cexHj Caetoguoppr 8

XpoHpoBanue GpyHKI oTomIeHN. boitep BbIBe/sIeT
MaKCHMA/IbHYI0 MOUHOCTb, YCTAHOB/IEHHYTO B IPEAMYLIEM
niapametpe. Boitiep ocylecTs/seT GyHKIIO 3aKUTaHIL
IIALLYI0CsS OKOTO 650 CEKYHI, 1 TOro 4T00BI IIEpeiiTy OT
MUHUMATBHOIA /10 HOMUHA/TbHOI MOITHOCTY OTOTUTEHNS.
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treptat flacdra, realizind o rampa de furnizare a
gazului de circa 650 de secunde.
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Temporizador rampa aqueciento Intermiténcia
(variagdo continua) led (lento)
65 segundos Led 1
130 segundos Led 2
195 segundos Led 3
390 segundos Led 4
455 segundos Led 5
520 segundos Led 6
585 segundos Led 7
350 segundos (Configuragio Led 8
e série)

Atraso arranques aquecimento por solicitagdo
do Termostato ambiente e do Comando Amigo
Remoto. A caldeira esta programada para arrancar
logo a seguir a solicitagdo. No caso de instalagdes
especificas (ex. Instalacoes por zonas com valvulas
termostaticas motorizadas etc.) podera ser neces-
srio atrasar o arranque.

Atraso arranques aquecimento por

solicitagoes do Termostato ambien- | Intermiténcia
te e do Comando Amigo Remoto led (lento)
(variagdo continua)

Olsggundos (Configuragao de Led 1
série)

54 segundos Led 2
131 segundos Led 3
180 segundos Led 4
206 segundos Led 5
355 segundos Led 6
400 segundos Led 7
510 segundos Led 8

Termostato sanitario / Isterése ebulidor. Com a
programagao da isterése 1 a caldeira acende-se com
uma temperatura do ebulidor igual ao set-point
progamado de -3°C. Com a programagdo de isterése
2 acaldeira acende-se com um temperatura do ebu-
lidor igual ao set-point programado de -10°C

Termostato sanitario / Isterése Intermiténcia
ebulidor led (lento)
Isterése 1 (Configuragao de Led 1
série)

Isterése 2 Led 8

Fungo circulador. E possivel selecionar 2 moda-
lidades de funcionamento do circulador em fase
de aquecimento.

Na modalidade “intermitente” é activado pelo
termostato ambiente ou pelo comando remoto, na
modalidade “continuativo” o circulador permanece
sempre em funcionamento quando o selector geral
(12) estd em aquecimento.

Funcio circulad Intermiténcia
ungio circulador led (lento)

Intermitente (Configuragdo de Led 1

série)

Continuativo Led 8

Gas G110 - Gas Cina. A programagao desta fungao
serve para regular a caldeira para poder funcionar
com os gases da primeira familia.

Opoinienie zalaczenia podgrzewania z polecenia
termostatu Srodowiskowego i zdalnego panelu
Amico. Kociol jest ustawiony tak, by zatgczal
si¢ natychmiast po otrzymaniu polecenia. W
przypadku specjalnych urzadzen (np. urzadzen
strefowych wyposazonych w silnikowe zawory
termostatowe, itp.) moze okaza¢ sie konieczne
opdznienie zalaczenia.

Op(’)z'n.ienie zalqcz.enia podgr- Wolne
zewania z polecenia termostatu miganie
sro@owmkowego'l zdalnego panelu Kontrolki
Amico (stata zmiana)

0 sekund (ustawienia fabryczne) Kontrolki 1
54 sekund Kontrolki 2
131 sekund Kontrolki 3
180 sekund Kontrolki 4
206 sekund Kontrolki 5
355 sekund Kontrolki 6
400 sekund Kontrolki 7
510 sekund Kontrolki 8

Termostat sanitarny/histereza bojlera. Ustawiajac
histereze na 1 kociol zalaczy sie z temperatura
bojlera réwna wartosci progowej -3°C. Histereza
2 - kociof zalacza si¢ przy temperaturze bojlera
réwnej wartosci progowej -10°C

P el I | e o
kontrolki (rychlé)
65 sekund Kontrolki 1 65 sekund Diody led 1
130 sekund Kontrolki 2 130 sekund Diody led 2
195 sekund Kontrolki 3 195 sekund Diody led 3
390 sekund Kontrolki 4 390 sekund Diody led 4
455 sekund Kontrolki 5 455 sekund Diody led 5
520 sekund Kontrolki 6 520 sekund Diody led 6
585 sekund Kontrolki 7 585 sekund Diody led 7
650 sekund (ustawienia fabryczne) | Kontrolki 8 650 sekund (Sériové nastaveni) Diody led 8

Prodleva pfi zapinani vytapéni na pozadavek z
pokojového termostatu a dalkového ovladace
CAR. Kotel je nastaven tak, aby se zapalil ihned po
vyslani pozadavku. V pripadé zvlastnich zatizeni
(napt. zonovych zafizeni s termostatickymi mo-
torizovanymi ventily apod.) mutZe byt potieba
zapaleni zpozdit.

Prodleva pii zapinani vytapéni na e
pozadavek z pokojového termostatu ll:ill];::l
a dalkového ovladace CAR (plynula hlé
zména) (rychlé)
0 sekund (Sériové nastaveni) Diody led 1
54 sekund Diody led 2
131 sekund Diody led 3
180 sekund Diody led 4
206 sekund Diody led 5
355 sekund Diody led 6
400 sekund Diody led 7
510 sekund Diody led 8

Termostat uzitkové vody / hystereze ohfivace.
V piipadé nastaveni hystereze 1 se kotel zapali pri
teploté ohfivace, kterd je rovna bodu nastaveni
stanoveného na -3°C. V pripadé nastaveni hystereze
2 se kotel zapali pfi teploté ohfivace, kterd je rovna
bodu nastaveni stanoveného na -10°C.

. . Wolne g
Tel:mostat sanitarny / Histereza miganie Termostat uZitkové vody / hystereze lBg]:.m:l
bojlera i ohfivace A
kontrolki (rychlé)
Histereza 1 (ustawienia fabrycz- .
ne) ( ¥ Kontrolki 1 Hystereze 1 (Sériové nastaveni) | Diodyled 1
Histereza 2 Kontrolki 8 Hystereze 2 Diody led 8

Funkcja pompy obiegowej. Mozna wybrac 2
tryby pracy pompy obiegowej w trakcie fazy po-
dgrzewania.

W trybie “przerywanym” pompa jest uruchamiana
przez termostat srodowiskowy lub przez zdalny pa-
nel, w trybie “ciaglym” pompa jest zawsze zataczona,
gdy glowny wylacznik (12) znajduje sie na pozycji
podgrzewania.

Wolne
Tryb pompy obiegowej miganie
kontrolki
Przerywany (ustawienia Kontrolki 1
fabryczne)
Ciagly Kontrolki 8

Gaz G110 - Gaz miejski. Funkcja stuzy do regulacji
kotta do pracy z wykorzystaniem gazu przetwarza-
nego lub miejskiego.
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Provoz cerpadla. Je mozné zvolit 2 provozni
rezimy Cerpadla ve fazi vytapéni.

Ve stfidavém rezimu (,intermittente® je aktivo-
vdno pokojovym termostatem nebo dalkovym
ovladacem, v souvislém rezimu “continuativo”
zlistava v provozu vzdy, kdyzZ je hlavni voli¢ (12) v
poloze vytapéni.

Blikani
Provoz ¢erpadla led diod

(rychlé)
PreruSovany (Sériové nastaveni) | Diodyled 1
Souvisly Diody led 8

Plyn G110 - Plyn Cina. Nastaveni této funkce
slouzi k regulaci kotle tak, aby mohl fungovat s
plyny prvni skupiny.
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Fiités rampa késleltetése Led villog
(folyamatos valtozas) (lassan)
65 masodperc 1-as led
130 masodperc 2-as led
195 masodperc 3-as led
390 m'asodperc 4-as led
455 masodperc 5-as led
520 m'asodperc 6-as led
585 m'asodperc 7-as led
650 masodperc (gyari beallitas) 8-as led

Szoba termosztat és Amico tavvezérld egység fiités
igényének késleltetése. A kazan ugy van beallitva,
hogy azigény megjelenése utan azonnal bekapcsol.
Kiilonleges berendezéSek esetében (zonakra osztott
berendezések motoros termosztatikus szelepekkel)
sziikség lehet a begyuijtas késleltetésére.

poHIP bynkmm o a::mzmona (Dur.até. ramp:ti la fncélzire Clipireuled
(MOCTOSIHHO M3MeHsIeMast BeNN4MHa) variatie continui) (lenta)
65 cexHp Caetomons! 1 65 secunde Led 1
130 cexup CaeTogmops! 2 130 secunde Led 2
195 cexupy Caeroopsl 3 155 secunde Led 3
390 cexuy Caetonopst 4 390 secunde Led 4
455 cexHpy Crertomoms 5 455 secunde Led5
520 cexHp, Cretomons 6 520 secunde Led 6
585 CeKH, Creromuomt 7 585 secunde Led7
650 cexHI (cepiitHas yCTaHOBKa) Cpetomuopp! 8 650 secunde (Setare de serie) Led 8

3agep)KKa BKMIOYEHNA OTOIIEHNSA, 3alpaliuBaeMas
TepmocTaToM momemenusa u [IMCTaHIMOHHBIM
Yupasnennem JIpyr. Boiiniep ycTaHOB/eH TakiM 06pasom,
4TO 3AKITAETCA CPasy MOCTe OCYIIECTBNEHHOTO 3aIPOCa.
B ciyuae 0co6bIX ycTaHOBOK (HampMep: HAmpyUMep
YCTaHOBKA TOJIENIEHHAA HA 30HBI C TEPMOCTATUYECKIMIL

intarziere aprinderila incilzire datoriti cererilor
Termostatului de Ambient sau Comenzilor la
Distantd. Centrala este reglata pentru a se aprinde
imediat ce apare o cerere de incilzire. In cazul
anumitor instalatii (de exemplu instalatii cu zone
cu valve termostatice motorizate, etc.), ar putea fi
necesar sa se intérzie aprinderea.

MOTOPH3MPOBAHHBIMI KTAIAHOMI 7 T.Ji.) MOYKET SABILATCS Tntarziere aprinderi Ia incalzire
$zoba termosztit és Amico HEOGXOMBIM 33/IepATh BRITIONCHILe. datorita cerErilor Termostatului de Clipire led
tavvezérlé egység fiités igényének Led villog Ambient sau Comenzilor la Distanti (ll; nti)
késleltetése (folyamatos (lassan) 3a . o ’
, , IEP>KKa BKTIOYEHILA OTOIICHILA, (Val'latle contmua)
vdltozds) p TepmocTatom Muranie
5 1 s TnoMentenns 1 JIMCTaHIMORHBIM cBeTOMOzA 0 secunde (Setare de serie) Led 1
0 masodperc (gyari bedllitas) 1-as led Yp Tipyr (mocrosmmo
) M3MeHsAeMas BeTHUNHa) 54 secunde Led2
54 masodperc 2-as led "
0 cexyy (cepuitHast yCTaHOBKa) Ceetopuopp! 1 131 secunde Led3
131 masodperc 3-as led
54 ceKHJ Caeromoypt 2 180 secunde Led 4
180 mrasodperc 4-asled
131 cexHpy Cerommoner 3 206 secunde Led 5
206 masodperc 5-as led
180 cexnyy Caetomonpt 4 355 secunde Led 6
355 mlasodperc 6-as led
206 cexHp Caetomronpt 5 400 secunde Led 7
400 masodperc 7-as led
355 cexupy Cretoponst 6 510 secunde Led 8
510 m'asodperc 8-as led
H lati melegviz t tat / vizmelegité 400 cexun Coeromuomst 7 Termostat sanitar / Histerezis boiler
rasznalatl melegviz termosztat / vizmelegito Cu setarea histerezis-ului 1, centrala porneste la o
hiszterézis. 510 cexnp, Caeropuopt 8 ]

Az 1. hiszterézis bedllitasaval a kazan akkor kapcsol
be, ha a vizmelegit6 mérési pontja -3°C-ra van
beallitva. A 2. hioszterézis bedllitisdval a kazan
akkor kapcsol be, ha a vizmelegité mérési pontja
-10°C-ra van bellitva.

Hasznalati melegviz termosztat / Led villog
vizmelegité hiszterézis. (lassan)
1. hiszterézis (gyari beallitas) 1-as led
2. hiszterézis 8-as led

Keringeté funkcié. Fiités tizemmodban a kerin-
getéSnek 2 mitkodési modozatat lehet kivalasztani.
A “szakaszos” mddban a szoba termosztit vagy a
tavvezérl6 egység hozza mikodésbe, “folyamatos”
tizemmodban a keringeté allandéan miikodésben
van, amikor a f6 programv’alaszté (12) ftéS
allasban van.

Keringet6 funkcio. L(el:s\;ial‘ll(;g
Szakaszos (gyari beallitds) 1-as led
Folyamatos 8-as led

G110 gdz - Kina gaz. A funkcié beallitisa arra
szolgal, hogy be lehessen dllitani a kazant, hogy az
els6 csaladhoz tartozo gazokkal miikodjon.

Cantexnuyeckuit repmoctar / Icrepusic ropenxu.
C ycraHoBKoit rucrepusiuca 1 6oitnep BKIIYaeTcH,
KOTJIa TeMIIepaTyIa TOpeIKi paBHA YCTaHOBIEHHOI

temperatura a boilerului cu 3°C sub cea reglata cu
selectorul de temperatura (set-point).

Cu setarea histerezis 2, centrala porneste cu o
temperaturd a boilerului cu 10°C sub cea reglatd
cu selectorul de temperaturi (set-point).

KOHTPOTbHOI Touke -3°C. C ycTaHOBKOII IucTepusiica 2 - —
6oiliep BKITIOYAeTCA, KOTjja TEMIIEpaTyTia TOPeKI paBHA Termostat sanitary / Clipire led
YCTaHOB/IEHHOI KOHTPONIbHOIL TouKe -10°C. Hirestezis boiler (lentd)
M Hirestezis 1 ( Setare de serie) Led 1
CaHTexHIYeCKMil TepMOCTAT / —
I'Mcrepuauc TOpenKun MeJJIeHHOe,
uempeioc) Hirestezis 2 Led 8

Tncrepusnc 1 (Cepuitnas ycraroska) | Ceerommonsr 1

Iucrepusuc 2 Caeromont 8

Pa6oTa HUPKYIAMOHHOTO Hacoca. EcTb BOSMOXHOCTH
BBIOPAT 1 113 2 METOF0B PAGOTHI B PEXXIME OTOIVIEHNS.
[Ipu “mpeppiBudToM “ MeTOZe paboThl, Hacoc
3aBIYCKAETCS OT TEPMOCTATA MOMELICHUA UITH OT
JVCTAHIMOHHTO yripaB/ieHus, ITpu HempepbIBHOM MeTofie
pabote, LIMPKY/ALMOHHDIL HACOC OCTAETCA TIOCTOAHHO
BKJTIOUEHHBIM, KOTJIa perynsTop (12) ycraHoB/eH B PeXIMO
OTOIIICHISL.

Muranne
CBETOTMONIA

PaGora MPKYIAUMOHHOTO HacOCa
(MeieHHoe)

ITpepsisucrsit (CeprsiHas

Caeropyops! 1
YCTaHOBKa) oK

HenpepbiBrbrit Caetommonnt 8

Ta3 G110 - Ta3 Kurait. YcraHoBka faHHOl dyHKIHN,
CIYXKHUT Jns HAacTpoiiku Goiiepa Ha padoTy ¢
TIPOMBIIIITIEHHBIM FA30M.
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Functionare pompa de circulatie. Este posibil sd
se selecteze doud moduri de functionare a pompei
de circulatie in faza de incilzire.

In modul ,intermitent” pompa este activata de
termostatul de ambient sau de comenzile la dis-
tantd, iar in modul ,,continuu” pompa raméne in
functiune permanent, atunci cand intrerupatorul
general (12) este pe pozitia incilzire.

. < 1. . Clipire led
Functionare pompa de circulatie (lenta)
Intermitent (Setare de serie) Led 1
Continuu Led 8

Gaz G110 - Gaz China. Setarea acestei functii
serveste pentru reglarea centralei in vederea func-
tiondrii cu gaze din prima familie.
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Gas G110 - Gas Cina (gas primira Intermiténcia
familia) led (lento)
Off (Configuragao de série) Led 1
On Led 8

Modalidade caldeira. Define se a caldeira funciona
na modalidade instantinea ou com ebulidor (de
série).

Tryb pracy kotla. Okresla tryb pracy kotla jako
bezposredni lub z bojlerem (na wyposazeniu).

Wolne
. X Intermiténcia Tryb pracy kotla miganie
Modalidade caldeira led (lento) kontrolki
Istantanea (Nao utilizavel) Led 1 Bezposredni (Niedostepny) Kontrolki 1
Corr’l ebuhdor (Configuragao Led 8 Z bojlerem (ustawienia fabrycz- Kontrolki 8
de série) ne)

3.8 FUNCAO DE ARRANQUE AUTOMATI-
CO LENTO COM DISTRIBUIGCAO EM
RAMPA TEMPORIZADA.

A placa electronica em fase de arranque executa

uma rampa crescente de distribui¢ao de gas (com

valores de pressio que dependem do tipo de gds
selecionado) com duragdo pré-definida. Isto evita
qualquer operagdo de calibragem ou de afinagao da
fase de arranque da caldeira em qualquer condigdo
e utilizagao.

3.9 FUNCAO “LIMPA CHAMINE”

Esta fungao, quando activa, forga a caldeira a potén-
cia méxima de aquecimento durante 15 minutos.
Nesse estado, ficam excluidas todas as regulagdes
e s permanece activo o termostato de seguranga
limite. Para activar a fungao limpa-chaminé é neces-
sdrio posicionar o selector geral em Reset durante
um intervalo de tempo entre 8 e 15 segundos, sem
solicitagdes sanitdrias ou de aquecimento; a sua
activagdo ¢é sinalizada através da intermiténcia
simultanea dos leds (2) e (3). Esta fungao permite
a0 técnico verificar os pardmetros de combustao.
Terminadas as verificagoes, desactive a funcéo,
apagando e tornando a acender a caldeira.

3.10 FUNCAO ANTI- BLOQUEIO BOMBA

Se o selector geral estiver em “sanitario” (FgFY)
a caldeira esta preparada com uma fungio que faz
arrancar a bomba pelo menos 1 vez em cada 24
horas durante 2,5 minutos para reduzir o risco de
bloqueio da bomba por 1nact1v1dade prolungada.
Se o selector geral estiver em “sanitdrio-aqueci-
mento” (R llll) a caldeira estd preparada para uma
fungdo que faz arrancar a bomba pelo menos 1 vez
em cada 3 horas durante 2,5 minutos.

3.11 FUNCAO ANTIBLOQUEIO TRES VIAS
Tanto na fase “sanitario” quanto na fase “sanitario-
aquecimento” a caldeira estd preparada com uma
fungdo que, 24 horas depois do ultimo funciona-
mento do grupo de trés vias motorizado, activa o
respectivo funcionamento fazendo um ciclo com-
pleto para reduzir o risco de bloqueio de trés vias
devido a uma inactividade prolungada.

3.12 FUNCAO ANTIGELO TERMOSIFOES.
Se a agua de retorno do equipamento tiver uma
temperatura inferior a 40C, a caldeia entra em
fungdo até atingir os 420C.

3.13 AUTO- VERIFICACAO PERIODICA DA
PLACA ELECTRONICA.

Durante o funcionamento na modalidade de aque-
cimento ou com a caldeira em stand-by esta fungao
activa-se a cada 18 hora desde a tltima verificagao /
alimentagéo da caldeira. No caso de funcionamento
em modalidade sanitdrio a auto-verifigio comega 10
minutos depois do fim da recolha em curso durante
cerca de 10 segundos.

NOTA: Durante a auto-verificagio a caldeira per-
manece inactiva, incluindo as sinalizacoes.

3.8 FUNKCJA WOLNEGO ZALACZANIA
AUTOMATYCZNEGO Z REGU-
LOWANYM CZASOWO WZROSTEM.

Podczas zataczania karta elektroniczna stopniowo
wydziela gaz ( z warto$cig ci$nienia zalezaca od
rodzaju gazu) w okreslonym okresie czasu. Unika
to konieczno$ci wykonywania kalibracji lub regu-
lowania fazy zalaczania kotta w kazdych warunkach
uzytkowania.

3.9 FUNKCJA OCZYSZCZANIA.

Ta funkcja wymusza prace kotta na maksymalnej
mocy podgrzewania przez okres 15 minut. W tej
sytuacji wszystkie regulacje sa nieaktywne i jest
zalgczony tylko termostat bezpieczenstwa i ogra-
nicznik. Aby uruchomie niniejszg funkcje nalezy
ustawi¢ gtowny wylacznik na pozycji Resetu przez
okres od 8 do 15 sekund w braku polecen produkcji
wody sanitarnej lub podgrzewania, aktywacja
funkgji jest sygnalizowana przez jednoczesne mi-
gotanie kontrolki (2) i (3). Te funkcja umozliwia
technikowi sprawdzenie parametréw spalania.
Po zakonczeniu kontroli nalezy wylaczy¢ funkeje
wylaczajac i ponownie zalaczajac kociol.

3.10 FUNKCJA ZAPOBIEGANIA BLOKAD-
ZIE POMPY.
Jezeli glowny wylgcznik jest ustawiony na “sani-
tarny” ($@F) kociot jest wyposazony w funkcje,
ktora uruchamla pompe co najmniej 1 raz w ciggu
24 godzin przez okres 2,5 minut celem zmniejs-
zenia ryzyka zablokowania pompy z powodu
przedtuzonego okresu nieczynnosci.
Jezeli glowny wyltacznik jest ustaw1ony na pozycji
»sanitarny-podgrzewanie” (£ s ) funkcja uru-
chamia pompe co najmniej 1 raz w ciagu 3 godzin
przez okres 2,5 minut.

3.11 FUNKCJA ZAPOBIEGANIA BLOKA-
DZIE ZESPOLU ZAWORU TROJDRO-
GOWEGO.

Zaréwno w fazie ,sanitarnej” jak i podgrzewania

kociot jest wyposazony w funkcje uaktywniajaca

zespot zaworu tréjdrogowego po uplywie 24 godzin
od chwili ostatniego zalaczenia w celu wykonania
pelnego cyklu i zmniejszenia ryzyka blokady zawo-
ru z powodu przedtuzonego okresu nieczynnosci.

3.12 FUNKCJA ZAPOBIEGAJACA ZAMAR-
ZANIU.

Jezeli temperatura wody powrotnej instalacji osiagga

warto$¢ ponizej 4°C, kociol zatacza sie do chwili,

gdy warto$¢ temperatury dojdzie do 42°C.

3.13 OKRESOWA SAMOKONTROLA KAR-
TY ELEKTRONICZNE].

W trakcie pracy kotta w trybie podgrzewania lub
stand-by funkcja uaktywnia si¢ co 18 godzin po
ostatniej kontroli/zasilaniu kotta. W przypadku
pracy kotla w trybie obiegu sanitarnego samokon-
trola uruchamia si¢ do 10 minut po zakonczeniu
poboru na okres okoto 10 sekund.

N.B.: w trakcie przegladu kociot wraz z sygnali-
zacjami jest nieaktywny.
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Gaz G110 - Gaz miejski (przetwar- Woln? Pl:yn .Gl 10 - Plyn Cina (plyny prvni lBglf;n:l
zany lub miejski) miganie skupiny) ed dio
kontrolki (rychlé)
Off (ustawienia fabryczne) Kontrolki 1 Vyp (Sériové nastaveni) Diody led 1
On Kontrolki 8
Zap Diody led 8

Rezim kotle. Urcuje, zda kotel pracuje v okamzitém
rezimu nebo v rezimu s ohfivacem (sériové).

Blikani
Rezim kotle led diod

(rychlé)
Okamzity (nepouzitelny) Diodyled 1
S ohtivacem (Sériové nastaveni) | Diodyled 8

3.8 FUNKCE POMALEHOVAUTOMATI-
CKEHO ZAPALENI S CASOVANOU
KRIVKOU

Elektronickd karta ve fazi zapéleni opi$e stoupavou

kiivku vyvinu plynu (s hodnotami tlaku zavislymi

na typu zvoleného plynu) s predem definovanym

trvanim. To zabrani jakékoliv operaci spojené s

kalibrovanim nebo pripravou ve fazi zapalovani

kotle za jakychkoliv podminek uZiti.

3.9 FUNKCE,KOMINIK“

Tato funkce v ptipadé aktivace priméje kotel k maxi-
mélnimu topnému vykonu na dobu 15 minut.

V tomto stavu jsou vyfazena veskerd nastaveni a
aktivni zistavd pouze bezpec¢nostni termostat a
limitn{ termostat. Pro aktivaci funkce ,,kominika“
je nutné umistit hlavni voli¢ do polohy Reset na
dobu mezi 8 a 15 vtefinami bez pozadavku na ohfev
uzitkové vody nebo vytdpéni, aktivace této funkce
je signalizovana sou¢asnym blikanim led (2) a (3).
Tato funkce umoznuje technikovi zkontrolovat
parametry spalovani. Po dokonceni kontroly funkei
deaktivujte vypnutim a opétnym zapnutim kotle.

3.10 FUNKCE CHRANICI PRED ZABLOKO-
VANIM CERPADLA
Pokud je hlavni voli¢ nastaven na ohfev uzitkové
Vody(,,samtarlo ) FRE), je kotel vybaven funkci,
ktera spusti cerpadlo alespon jednou za 24 hodin na
dobu 2,5 minut, aby se snizilo riziko zablokovani
éerpadla z diivodu del$i ne¢innosti.
Pokud je hlavni vohc nastaven na ohfev uzitkové
vody a vytdpéni (,sanitario-riscaldamento®
(z-{"l ), je kotel vybaven funkci, kterd spusti
¢erpadlo alespon jednou za tfi hodiny na dobu
2,5 minut.

3.11 FUNKCE CHRANICI PRED ZABLOKO-
VANIM TRICESTNE JEDNOTKY

Kotel je vybaven funkci, ktera jak ve fazi ohtevu
uzitkové vody, tak ve fazi ohfevu a vytapéni po 24
hodinach od posledniho spusténi motorizované
trojcestné jednotky vykona jeji kompletni pracovni
cyklus tak, aby se snizilo riziko zablokovani trojce-
stné jednotky z divodu delsi ne¢innosti.

3.12 FUNKCE ZABRANUJICI ZAMRZNUTI
TOPNYCH TELES

Pokud ma vratnd voda zatizeni teplotu niz$i nez

4°C, uvede se kotel do provozu na dobu nezbytné

nutnou pro dosazeni 42°C.

3.13 AUTOMATICKA PRAVIDELNA KON-
TROLA ELEKTRONICKE KARTY

Pfi provozu v rezimu vytapéni nebo v pfipade, ze
je kotel v pohotovostnim rezimu se tato funkce
aktivuje kazdych 18 hodin od posledni kontroly /
napéjent kotle. V ptipadé provozu v rezimu ohfevu
uzitkové vody se automaticka kontrola spusti 10
minut po ukonceni probihajiciho odbéru na dobu
zhruba 10 sekund.

Poznamka: pti automatické kontrole je kotel neak-
tivni, véetné viech signalizaci.
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G110 gaz - Kina gaz (els6 csalad Led villog
gaz) (lassan)
Ki (gyari beallitas) 1-as led
Be 8-as led

Kazan iizemmddja. Azt hatdrozza meg, hogy a
kazan 4tfolyo vagy viztarolo (gyari beallitas) tizem-
médban mikédjon.

Kazan iizemmoédja. Led villog
(lassan)

Atfolyd (nem lehetséges) 1-as led

Viztarol6 (gyari beallitas) 8-as led

3.8. LASSU AUTOMATIKUS GYUJTAS
FUNKCIO KESLELTETETT RAMPA
KIBOCSATASSAL.

A bekapcsolaskor az elektronikus kartya egy gaz
kibocsatas rampat végez (a kivalasztott gaz tipusatol
figgd nyomasértékekkel), melynek id6tartama el6re
meghatdrozott. Ez megakadélyozza, hogy a gyujtast
vagy annak barmely szakaszat bedllitsa mindenféle
felhasznaldsi mod mellett.

3.9. “KEMENYSEPRG” UZEMMOD.

Ennél az tizemmodnal a kazan 15 percen keresztiil
a legnagyobb fiitési teljesitményen tizemel.

Ebben az éllapotban ki van iktatva minden sza-
balyozas, csak a biztonsagi termosztat és a hatarolo
termosztat marad aktiv. A kéménysepré tizemmod
elinditdsahoz 8-15 masodpercig lenyomva kell tar-
tani a Reset gombot, mikézben nem vételez HMV-t
illetve nem inditja be a fiitést. A kéménysepré
tizemmod beindulasét a (2)-es és (3)-as led egyidejti
villogasa jelzi. Ez a funkci6 lehetévé teszi, hogy a
szakember ellenérizhesse az égési paramétereket.
Az ellendrzés végén a kazan ki- és bekapcsolasaval
lehet kikapcsolni ezt a funkcidt.

3.10. A SZIVATTYU LETAPADAS ELLENI
VEDELME.

“Nyari” (s ) tizemmodban a kazén rendelkezik
egy olyan funkcioval , amely legalabb 24 dranként
egyszer 2,5 perc idStartamra, beinditja a szivattyut,
hogy csokkenjen a szivattyt letapadasanak veszélye
a hosszabb allasi id6szakokban. “Téli” ( ﬁ]ﬁ,[
) izemmddban a kazan rendelkezik egy olyan
funkciéval , amely legaldbb 3 6ranként egyszer 2,5
perc idStartamra, beinditja a szivattyut.

3.11. A SZIVATTYU ES A VALTOSZELEP
LETAPADAS ELLENI VEDELME.

Mind “nyari” mind “téli” tizemmodban a kazin
rendelkezik egy olyan funkciéval , amely a késziilék
24 6ras allasa utan beinditja, és egy teljes ciklust
lefuttat, hogy csokkenjen a szivattyu és a valtds-
zelep letapaddsdnak veszélye a hosszabb allasi
iddszakokban.

3.12. FUTOTESTEK FAGYVEDELME
Amennyiben a berendezésbe visszatérd viz
hémérséklete 4°C ald siillyed, begyujt a kazan
addig, amig viz hémérséklete el nem éri a 42°C-
ot.

3.13. ELEKTRONIKUS KARTYA RENDSZE-
RES ONELLENORZESE

Fités tizemmodban vagy készenlétben a funkcid
a kazan utolso ellendrzésétol /bekapcsoldsatol
szamitott 18 éranként bekapcsol. Hasznalati me-
legviz izemmodban az dnellendrzés a vizvételezés
vegezte utan 10 percen beliil beindul, és koriilbelil
10 mp-ig tart.

Megj.: az onellendrzés ideje alatt a kazan és a kijel-
zések nem miikodnek.

MopansHocTb Goitepa. YcTaHaB/IIBaeT, MOIAIbHOCTD
Goilrepa: MOMEHTA/IBHYIO VI C TOPETIKOIT (cepuitHas).

Tas G110 - Ta3 Kurait (npmbrmnenmsrit Muranue Gaz G110 - Gaz China (Gaz din Clipire led
ras) CBETOOJIA prima familie) (lenta)
Off (Setare de seri Led 1
Off (CepustHas YCTaHOBKa) Caetommoppr 1 (Pague d%erie) ¢
O Led 8
On Cetopuoppr 8 ' ¢

Modalitate centrala. Stabileste daca centrala
functioneazd in modalitate instantanee sau cu
boiler (de serie).

3.8 MEJIEHHOE ABTOMATUYECKOE
3AJKVTAHVE C XPOHVIPOBAHHOU
GYHKLIVEV TTOTAYIL

DJIeKTPOHHBII 710K Ha (hase BKJIIOUEHIS OCYIeCTBIIET

Tajiaqy rasa 1o Hapactaiomieit GyHKimu (¢ JaBneHeM,

KOTpOe 3aBMCUT OT THIA BHIOPAHHOTO Tasa) Ha

YCTaHOB/IEHHBII IepHOf. JT0 H30ABIIsLET OT ONEPLI

TAPUPOBAHIS I HACTPOITKI (Dasbl 3aXKMraHus 0oitiepa

puy060M MeTofie PaboTHI .

3.9 OYHKUUA “TPYBOYNCTA”

TIpy BKITOYeHII FAaHHOI QyHKLy, 01/Iep BK/TI0OYaeTCs Ha
MaKCIMA/TbHIJI0 MMOIITHOCTD Ha 15 MIHYT.

IIpupaHHOM pexume PaboTbl HEBOSMOKHO OCYIIIECTBHTD
HUKaKye HacTpoiiku. OCTaéTcA BKTIOUEHHBIM TOMBKO
TIpefOXPaHUTE/bHBIII TePMOCTAT ¥ OrPaHIYMBAIOLIIL
tepmocTar. Jlna ycranokn Gynkum “rpy6aunmcra’
HEOOXO/IMMO YCTAHOBUTD IIABHBIIT PEry/ATOP B IIONIOXKEHIE
Reset He Bpems, Haxopileeca B Auanosoxe or § o 15
CeKYHJ| TIpM OTCYTCTBIM 3TPOCB IPOM3BOJICTBA TOPAYelt
BOZIbL TN OTOTVICHYA, TIPY BK/TIOYEHYIN JTAHHOIT DYHKIVI
OfIHOBPEMEHHO MIT-ALOT CBETORMOMpI (2) 1 (3). ra pyHKIjLs
TI03BOTIAET TEXHIKY TPOBEPUTH MapaMeTpsl roperns. Ilo
OKOHYAHNIT TIPOBEPKH, OTK/TIOYNTD JAHHYI0 (YHKIIA,
BBIK/THOUSISIY V1 IIOBTOPHO BKIH0Yast Goitep.

3.10 OYHKIUA AHTUBIOKMPOBAHIA
HACOCA.
Ecnu ocHOBHOJI perynaTop yCTaHOBIEH B peXiuMe
“IIPOU3BOJICTBO Topstueli Bobt” (5 F2] )6oiinep ocHaién
QyHK1elt, KOTOpBIiL 3amyckaeT Hacoc He MeHee 1 pasa
KakjIble 24 yaca Ha IIePUOf, PaBHBbI 2,5 MUHYTA C Le/bIO
YMEHBLICHNA PUCKa OMOKUPOBAHMSA, JUIA YBEMIUMBAHIA
SKCILTY TALIOHHOTO CPOKA.
Ecnu ocHOBHOI perynaTop yCTaHOB/NEH Ha PEXUMe
“nponsopictyio ropsyeit soppi-oromterne” (7 Ml ) To
Goiliep OCHAIIEH yHKLMelt, KOTOPAst 3aITyCKAeT HAcoC, He
MeHee 1 pasa Kax/iple 3 Yaca Ha IIepUOf 2,5 MUHYThL.

3.11 OYHKIMA AHTUB/IOKIMPOBAHMA
TPEXXOJJOBOM I'PYIIIIBL.

Kak B pexxive “IponsBOfCTBO ropsideit BOJbI TaK I B
PpesuMe “TIPOM3BOJCTBO ropsideii BOMbI-0TOIIIeHNe” G0itiep
OCHAIEH (YHKIMEl, KOTOpas 3aMycKaeT TPEXXOJI0BYI0
TPYIITY Ha MOHBI PaboUMIT LK TPEXXOFOBYIO IPYIITY
1oc/e 24 yacoB 10C/Ie TOC/IEMHEr0 MPON3BEEHHOIO eif
1yKa. [JaHHaA QYHKINA CTYXNUT V1A YMEHbIIHILA PUCKA
O7IOKMPOBAHIA TPEXXOFI0BOYE IPYTIIIBI M YBE/ICUEHIS TAKUM
00pa3oM, e€ IKCIUTY TALHOHHOTO CPOKA.

3.12 3AIINTA OT ITEPE3AMEP3AHIA
TEPMOCU®OHOB.

Ecmu temmepatypa Bo3BpaTa BOJIbI 13 OTOMITEIbHOI

cucteMbl Hipke 4°C, Goiiiep 3amyqKkaeTcs O JOCTIDKEHIA

42°C.

3.13 NEPMOJINYECKAS CAMOITPOBEPKA
9JIEKTPOHHOTI'O BIIOKA.
Bo BpeMA pa60TbI B pEXNME OTOIVIEHNA WM B PEXUME
oxuarms Goitepa , Kaxpple 18 4acoB mocre moceHeit
IIPOBEPKI/ITAHIS 3aIyCKAeTCs HACTOSIISS (DYHKIIS.
Ecu 6oitrep paboTaeT B pexiMe POM3BOSITBA TOPsUelt
BOJIBI, TO CAMONPPOBEPKa 3aIyckaeTcst yepes 10 MUHYT
Yepe3 MPOU3BEEHHOT0 3a60pa Bojibl Ha 10 ceKyH.

TIpumeyanite: Bo BpeMs CaMOIPOBEPKH Goiiep OCTAETCA
BK/TIOUEHHBIM, VHKAL[LS TTAPAMeTPOB B TOM YIHCTIE.
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Muranne . « Clipire led

MopanbHocTs Goitnepa cBetomuoa Modalitate centrali (lentd)

Instantanee (Nu se utilizeaza la acest Led 1
MowmentanbHas (He MoxxeT 6b1Th C model) ¢

BeTOMOMbI 1

JICTIO/Ib30BAHHA)

Cu boiler (Setare de serie) Led 8
C ropeoit (CepuitHast ycrasoBka) | Ceropmopp 8

3.8 FUNCTIA DE APRINDERE LENTA
AUTOMATA CU FURNIZARE DE GAZ

R IN RAMPA TEMPORIZATA.

In faza de aprindere, placa electronica furnizeaza

gazul cu o presiune crescitoare (cu valori de

presiune ce depind de tipul de gaz selectat) de o

duraté predefinitd. Acest lucru evitd orice operatie

de reglare a fazei de aprindere a flacarii in orice

conditii de utilizare.

3.9 FUNCTIA DE ANALIZA A COMBU-
STIEIL

Dacid este activatd, aceasta functie forteazd
functionarea centralei la puterea maxima de
incalzire reglatd pentru 15 minute. In acest interval
sunt excluse toate reglérile i riman active numai
termostatul de siguranta si termostatul limita.
Pentru a activa functia de analiza a combustiei este
necesar sa se pozitioneze intrerupétorul general in
pozitia Reset pentru o perioada de 8-15 secunde,
in absenta unor cereri sanitare sau de incalzire, ac-
tivarea sa fiind semnalatd prin clipirea intermitentd
simultana a ledurilor (2) si (3). Aceastd functie
permite tehnicianului sa verifice parametrii de
combustie. Odatd terminate verificarile dezactivati
functia, stingand si repornind centrala.

3.10 FUNCTIA ANTI-BLOCARE A POMPEIL
Daci intrerupatorul general este pe pozitia ,sanitar”
(F@®) centrala este dotati cu o functie care face
sd porneascd pompa cel putin o daté la fiecare 24
de ore, timp de 2,5 minute, pentru a reduce riscul
blocarii din cauza inactivitétii prelungite.

Daca intrerupitorul general este pe pozitia ,sanitar-
incalzire” (SR ) centrala este dotati cu o functie
ce face sd porneasca pompa cel putin o data la 3 ore,
timp de 2,5 minute.

3.11 FUNCTIA ANTI-BLOCARE VALVA CU
TREI CAIL

Atét in regim ,sanitar” cat si in cel ,sanitar-
incalzire” centrala este previzuta cu o functie care
face ca dupd 24 de ore de la ultima functionare,
valva motorizatd cu trei céi sé fie activata realizand
o cursd completd, pentru a reduce riscul de blocare
datoritd unei prelungite inactivitati.

3.12 FUNCTIA ANTI-INGHET CIRCUIT
INCALZIRE.

Daca apa de retur a instalatiei este la o temperaturd

mai micd de 4°C, centrala se pune in functiune pana

cand atinge temperatura de 42°C.

3.13 AUTOVERIFICARE PI“:RIODICA
PLACA ELECTRONICA.

In timpul functionarii in regim de incélzire sau
cu centrala in stand-by, functia de autoverificare
se activeazd la 18 ore de la ultima verificare/ali-
mentare a centralei. In cazul functionarii in regim
sanitar, autoverificarea incepe la 10 minute dupa
sfarsitul unei preleviri, pentru o perioada de circa
10 secunde.

N.B.: In timpul autoverificirii centrala riméane
inactiva, inclusiv semnalizarile.
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Valvula GAS SIT 845 (Fig. 3-3)
Placa Electrénica Zeus 24-28 kW (Fig. 3-4)

SIT 845 Gazszelep (3-3. abra)
Zeus 24-28 kW elektronikus kartya (3-4. dbra)

Zawor GAZU SIT 845 (Rys. 3-3)
Karta elektroniczna Zeus 24-28 kW (Rys. 3-4)

Tasosbni kmanan SIT 845 (V. 3-3)
AnekrpoHusnt 6ok Zeus 24-28 kW (V. 3-4)

Plynovy ventil GAS SIT 845 (Obr. 3-3)
Elektronicka karta Zeus 24-28 kW (Obr. 3-4)

Valva de gaz SIT 845 (Fig. 3-3)
Placa electronica Zeus 24-28 kW (Fig. 3-4)

2) (3 £=3
@ =z =—x ‘axn &L
% Cre= N |
©
0 i}
i
3-3 3-4
Legenda: Legenda: Legenda:
1 - Bobina 1 - Cewka 1 - Civka
2 - Parafuso de afinagio da poténcia minima 2 - Sruba regulacji minimalnej mocy 2 - Sroub regulace minimdlniho vykonu
3 - Parafuso de afinagdo da poténcia mdxima 3 - Nakretka regulacyjna maksymalnej mocy 3 - Matice regulace maximdlniho vykonu
4 - Tomada da pressao de saida da vdlvula de 4 - Gniazdko cisnienia wyjscia zaworu gazu 4 - Zasuvka vystupniho tlaku plynového
gds 5 - Gniazdko cisnienia wejscia zaworu gazu ventilu
5 - Tomada da pressio de entrada da vélvula 6 - Kaptur ochronny 5 - Zdsuvka vstupniho tlaku plynového venti-
de gds 10 - Bezpiecznik fazy 3,15AF u
6 - Tampa de protecgio 11 - Bezpiecznik obojetny 3,15AF 6 - Ochranny kloboucek
10 - Fusivel linha 3,15 AF. 12 - Glowny przelgcznik 10 - Pojistka vedeni 3,15AF
11 - Fusivel neutro 3,15AF 13 - Trymer temperatury obiegu sanitarnego 11 - Nulovd pojistka 3,15AF
12 - Selector geral 14 - Interfejs PC RS232 12 - Hlavni voli¢
13 - Trimmer temperatura dgua sanitdria 15 - Trymer temperatury podgrzewania 13 - Trimmer teploty uzitkové vody
14 - Interface para computador RS232 16 - Przelgcznik gazu METAN G.PL. 14 - Pocitacové rozhrani RS232
15 - Trimmer temperatura aquecimento 15 - Trimmer teploty vytapéni
16 - Selector tipo de gis METANO/GPL 16 - Voli¢ typu plynu METANU G.PL.
Jelmagyardzat: Obosnauenus: Legenda:
1 - Tekercs 1 - Kamywxka 1 - Bobina
2 - Maximalis teljesitményt szabdlyozo 2 - Bonm pezynuposanus MUHUMANbHOIL 2 - Surub reglare putere minimd
csavar MOUSHOCTU 3 - Piulitd reglare putere maximd
3 - Maximdlis teljesitményt szabdlyozé anya 3 - Iaiixa peeynuposaHusT MAKCUMATBHOTL 4 - Priza de presiune iesire valvi
4 - Gazszelep kimeneti nyomdsméré pont MOugHOCIU 5 - Priza de presiune intrare valva
5 - Gazszelep bemeneti nyomdsmérd pont 4 - Touka samepa 0asneHUs HA Bv1X00e 24308020 6 - Cdpdcel de protectie
6 - Véddsapka Knanana 10 - Sigurantd fuzibild fazd 3,15 AF
10 - Olvado biztositék fdzis 3,15 AF 5 - Touka 3amepa 0asnenust Ha 6x00e 24308020 11 - Sigurantd fuzibild nul 3,15 AF
11 - Olvadé biztositék nulla 3,15 AF Knanana 12 - Intrerupadtor general
12 - F6 programvdlaszto 6 - 3ausumnas 3azywxa 13 - Potentiometru reglare temperaturd
13 - HMV hémérséklet trimmer 10 - Ipedoxpanumens nunuu3,15AF sanitard
14 - RS 232 szdmitogép interfész 11 - npedoxpanumens nesimpanu 3,15AF 14 - Interfata pentru computer RS 232
15 - Fiités homérséklet trimmer i 12 - OcHosHoil nepexouament 15 - Potentiometru reglare temperaturd incdl-
16 - Gaz tipus valaszto METAN PB-GAZ 13 - Tpummep memnepamypot canmexnuueckot zire
600b! 16 - Punte selectare tip gaz Metan / GPL
14 - Mnmepdpeiic komnviomepaRS232
15 - Tpummep memnepamypbi 600t OMoneHus
16 - Ilepexmouameny na mun zasa METAH
Cocurnexcerviil Hemsnotl 2a3
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3.14 COMO DESMONTAR O MOVEL EX-

TERNO.

Para facilitar as operagdes de manutengio da caldei-
ra, é possivel desmontar o mével externo seguindo
simplesmente as instrugdes (Fig. 3-5):

Desmonte a tampa inferior retirando os dois
parafusos (1).

Desaperte os 2 parafusos de fixagao do painel e
de seguida abra-o deitando-o.

Desaperte os dois parafusos de fixagdo do mével
(2).

Solte o lado posterior do mével como descrito
na figura.

Puxe o mével e simultaneamente levante-o (vide
figura) por forma a remové-lo dos ganchos
superiores de fixagdo.

3.15 CONTROLO E MANUTENGCAO ANUAL

DA CALDEIRA.

Com uma periodicidade minima de um ano
deverdo ser efectuadas as seguintes operagdes de
controlo e manuten¢ao.

Limpeza do permutador, lado do fumo.
Limpeza do queimador principal.

Controlo visual de eventuais sinais de deterio-
ragdo e corrosdo da chaminé.

Controlo da regularidade da igni¢éo e do fun-
cionamento.

Controlo da calibragem consoante do queimador
tanto na fungao de aquecimento como na de dgua
para uso domeéstico.

Controlo do funcionamento correcto dos dispo-
sitivos de comando e regulagao, especialmente:

- funcionamento do interruptor geral da cal-
deira;

- funcionamento do termostato de regulagio
do circuito;

- funcionamento do termostato de afinagio da
agua para uso doméstico.

Controle a reteng¢ao do circuito de alimentagdo
do gas seguindo as instrugdes dadas nas nor-
mas

Controle o funcionamento do dispositivo contra
afalta de gas e de ionizagdo; o tempo de actuagao
deve ser inferior a 10 segundos.

Controle visulamente eventuais fugas de dgua e
sinais de oxidagdo nas/das juntas.

Controle a simples vista que a descarga das
valvulas de seguranga da dgua nao estejam
obstruidas.

Controle que a carga do depdsito de expansio,
apos por em zero a pressao do circuito (legivel
no manoémetro da caldeira), seja de 1,0 bar.

Controle se a pressao estatica do circuito (com o
circuito frio e a caldeira cheia) estd compreendi-
daentre 1 e 1,2 bar.

Controle a simples vista se os dispositivos de
seguranga e de controlo foram forgados, se estao
em curto-circuito e especialmente os seguintes
elementos:

- termostato de seguranga contra o excesso de
temperatura;

- pressostato equipamento
- pressostato fumos

Verifique a integridade do 4nodo de Magnésio
do ebulidor.

Controle o estado de conservagao da instalagao
eléctrica, especialmente:

- se o cabo da alimentagio eléctrica estd cor-
rectamente colocado nas guias;

- sealgum cabo contém sinais de queimaduras
ou de enegrecimento.

3.14 DEMONTAZ OBUDOWY
W celu utatwienia konserwacji, mozliwy jest
demontaz obudowy. W tym celu nalezy wykona¢
nastepujace instrukgje (Rys. 3-5):

Zdemontowa¢ tylng pokrywe wyjmujac dwie
specjalne $ruby (1).

Odkreci¢ 2 sruby montujace tablicy rozdzielczej
i otworzyc¢ ja réwnowazac je wzajemnie.
Nastepnie odkreci¢ dwie sruby montujace obu-
dowy (2).

Zwolni¢ tylny bok obudowy;, tak jak to pokazano
na rysunku.

Pociagna¢ obudowe do siebie rownoczes$nie
pchajac ja do gory (patrz rysunek), w taki sposob,
aby mozna bylo ja zdja¢ z gérnych hakow.

3.15 COROCZNY PRZEGLAD I KONTROLA

URZADZENIA

Nastepujace przeglady i prace konserwacyjne
powinny by¢ wykonywane co najmniej raz w
roku.

Czyszczenie wymiennika ciepla.
Czyszczenie palnika gtéwnego.

Ogledziny urzadzenia zapobiegajacego cofa-
niu ciggu oraz wnikaniu wiatru pod katem
uszkodzen lub korozji.

Kontrola prawidlowosci zaptonu i pracy.

Sprawdzenie prawidlowosci kalibracji palnika w
fazie woda sanitarna oraz ogrzewanie.

Sprawdzenie poprawnosci pracy urzadzen
sterujacych i regulacyjnych urzadzenia, a w
szczegolnosci:

- dzialanie ogolnego wylacznika zasilania na
kotle;

- dzialanie termostatu regulacji instalacji;

- dzialanie termostatu regulujacego wody
sanitarnej.

Sprawdzenie szczelnosci instalacji zasilania ga-
zem zgodnie z obowigzujaca norma;

Sprawdzenie dzialania urzadzenia
zapobiegajacego brakowi gazu do plomienia i
jonizacji; czas zadzialania powinien wynosi¢
ponizej 10 sekund.

Sprawdzenie wzrokowe, czy nie ma nieszczelnosci

w ukladzie hydraulicznym oraz $ladow rdzy na
zkyczach.

Kontrola wzrokowa, czy odprowadzenie
zaworow bezpieczenstwa wody nie jest zatka-
ne.

Sprawdzenie, czy obcigzenie zbiornika wyréw-
nawczego, po obnizeniu ci$nienia w instalacji do
zera (co powinno by¢ wskazane przez manometr
na kotle), wynosi 1,0 bar.

Sprawdzenie, czy ci$nienie statyczne insta-
lacji (przy zimnej instalacji i po ponownym
napelnieniu instalacji przez zawor napetniajacy)
miesci si¢ miedzy 1a 1,2 bar.

Kontrola wzrokowa, czy nastepujace urzadzenia
zabezpieczajgce i sterownicze nie sg uszkodzone,
nie doszfo od ich zwarcia a w szczegélnosci:

- termostat zabezpieczajacy na temperaturze;
- presostat powietrzny.

- presostat spalin.

sprawdzenie stanu anody magnezowej bojlera.

Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej, a w
szczegolnosci:

- przewodow zasilania, ktére powinny
znajdowac sie w prowadnicach lin;

- sprawdzenie, czy nie ma $ladow zaczernien
lub przypalen.
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3.14 DEMONTAZ PLASTE

Pro usnadnéni udrzby kotle je mozné zcela demon-
tovat jeho plast podle nasledujicich jednoduchych
pokynii (Obr. 3-5):

Demontujte spodni kryt vy$roubovanim dvou
prislusnych $roubu (1).

Odsroubujte upinaci $rouby pristrojové desky
oteviete ji vyklopenim smérem k sobé.

Potom vysroubujte upinaci $rouby plasté (2).
Vyhdknéte predni stranu plasté, jak je uvedeno
na obrézku.

Potdhnéte plast k sobé a zéroven ho tlacte

smérem vzhiru (viz obrazek) tak, abyste ho
vysunuli z hornich haka.

3.15 ROCNI KONTROLA A UDRZBA

PRISTROJE

Nejméné jednou ro¢né je tieba provést nasledujici
kontrolni a udrzbové kroky:

vydistit bo¢ni viménik spalin;

vycistit hlavni hotak;

zrakem ovérit, zda neni digestot spalin poskozena

nebo zkorodovand;

zkontrolovat pravidelnost zapalovani a chodu;

ovéfit spravnost kalibrace hordku v uzitkové a

topné fazi;

ovefit spravny chod fidicich a sefizovacich prvki

ptistroje, predevsim:

- fungovani hlavniho elektrického vypinace
umisténého v kotli,

- fungovéni regula¢niho termostatu systému;

- fungovani regula¢niho termostatu uzitkového
okruhu.

ovéfit tésnost vnitiniho zafizeni podle pokynu
stanovenych normou.
ovéfit reakci zafizeni na vypadek plynu a kontro-

lu plamene a ionizace, zkontrolovat, zda zafizeni
reaguje do 10 vtefin;

zrakem ovéfit, zda nedochézi ke ztraté vody a
oxidaci spojek,

zrakem overit, ze vystup bezpe¢nostnich vodo-
vodnich ventili neni zaneseny;

ovétit, ze tlak v expanzni nadobé je po odlehceni
tlaku systému snizenim na nulu (viditelném na
manometru kotle) 1,0 bar.

ovérit, Ze staticky tlak v systému (za studena a
po opétném napusténi systému plnicim kohou-
tkem) je mezi 1 a 1,2 baru

zrakem ovéfit, ze bezpe¢nostni a kontrolni
zatizeni nejsou poskozena a/nebo zkratovina,
predevsim:

- bezpe¢nostni termostat teploty;

- presostat zafizeni;

- presostat spalin;

zkontrolovat neporusenost megneziové anody
ohtivéku.

ovétit stav a plnost elektrického systému,
predevsim:

kabely elektrického privodu musi byt ulozeny v
pravodkach;

nesmi na nich byt stopy po spaleni nebo
zaCouzeni.
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3.14. A BURKOLAT LESZERELESE
A kazén karbantartdsanak megkonnyitése végett a
kesziilék kopenye teljes egészében levehet§ az
aldbbi egyszert miiveletekkel (3-5. dbra):
- Akétcsavar (1) kicsavarasaval szereljitk le az als6
fedelet.

- Vegye ki a miiszerfalat rogzitd két csavart, és
maga felé dontve nyissa ki.

- Ez utén csavarja ki a kopenyt (2) rogzité két
csavart.

- Csatoljale akopeny alsé oldalat az abran lathatd
modon.

- Huzza maga felé a kopenyt és egyidejlileg nyomja
felfelé (lasd az dbran), hogy ki lehessen venni a
fels6 akasztokbol.

3.15. A KESZULEK EVES ELLENORZESE ES
KARBANTARTASA.

Az alabbi ellendrzési és karbantartasi miiveleteket

legalabb évenkénti rendszerességgel sziikséges

elvégezni.

- A fustoldali hécserél§ tisztitasa.

- A f6égo megtisztitdsa.
- Ellendrizze szemrevételezéssel, hogy a fiistelszivo
ne legyen korrodalt vagy megrongalodva.

- A gyujtas és a mikodés szabalyos voltdnak
ellendrzése.

- Az ég0 esetleges tjraszabalyozasa fiitési és viz-
melegitési izemmaodban.

- A késziilék vezérl6 és szabalyozo berendezései
szabalyszer(i mikodésének ellendrzése, killonos
tekintettel:

- a kazan elektromos fékapcsoldjanak
mikodésére;

- afitésszabalyozo termosztat mitkodésére;

- a HMV szabalyoz6 termosztat miikodésére.

- Ellenérizni kell a gaz tdpvezeték tomorségét a
jogszabalyok altal el6irt médon.

- Ellenérizni kell a gazhiany esetén miikodésbe 1éps
ionizacios langor beavatkozasat: a reakcididének
10 masodpercnél rovidebbnek kell lennie.

- Szemrevételezéssel ellenorizni kell, nincs-e
szivargas vagy oxiddcio a vizcsatlakozasoknal.

- Szemrevételezéssel ellendrizni kell, hogy a
biztonsagi vizszelepek elvezetd csovei nincsenek-
e eltomodve.

- Ellenérizni kell, hogy a fitési rendszer nyomasat
(a kazdn nyomdsméréjének allasa szerint) nul-
lara csokkentve a tagulasi tartaly nyomasa 1,0
bar legyen.

- Ellendrizni kell, hogy a fiitési rendszer statikus
viznyomésa (hideg, és a toltécsappal frissen tjra-
toltott rendszerben) 1 és 1,2 bar kozott legyen.

- Szemrevételezéssel ellendrizni kell, hogy a
biztonsagi és vezérld berendezések épek és
nincsenek rovidre zdrva, kiilonos tekintettel:

- abiztonsagi talmelegedés termosztatra.
- akészlillék nyomasmérGjére;
- a fiist nyomdsmérore.

- Ellendrizni kell a vizmelegité magnézium
anodjanak épségét.

- Az elektromos rendszer allapotdnak és sériilés-
mentességének ellen6rzése killonos tekintettel:

- az elektromos tipkabelek megfelel§ helyen
torténd vezetésére;

- esetleges fekete elszinezddésekre és égési
nyomokra.

3.14 JEMOHTAK KOXKYXA.
JI1s1 YIIpalleHILs TeXHIYeCKOrO 00CTYKUBAHIIS KOTIA,
BO3MO)XXHO TIOTHOCTBIO IeMOHTIPOBATb KOPITYC, C/Ie/Ls 9TH
pocTbiM yKasaumam (V. 3-5):
JleMOHTHPOBATh HIDKHIOK IIAHENb, OTKPYYMBas ABa
crenyabHbIX 6onra (1).

- Orkpyruts Ba dukcupyoux 6onra ¢ mpubopHOro
LLTKA , ¥ OTKPBITH €T0 OIIPOKMbIBAA Ha ce .

- OtkpyTnTb iBa KpenéXHbIX 60mTa Kopryca (2).
- CHATD 3aIHIOI0 TTAHE/Tb KAK MIOKA3aHHO HA PUCYHKE.

- TloTAHyTb KOXYX Ha Ce6sl, OfHOBPEMEHHO TONIKAs €ro
BBEX (CMOTPI PHCYHOK) CHIMA €T0 TAKIM 00Pa3oM,
C BepXHIIX KPIOYKOB.

3.15 EXKETOTHBIV KOHTPOJIb 1
TEXHJICEMKOE OBbCITY;KIBAHUE
ATPETATA.

He pexxe ojHOro pasa B IO C/iefiyeT BBIONHATD

CTIefiyIOLIie OTepALIIIN T10 TeX0OCTY)KUBAHILIO.

- TIpousBomuTh WHCTKY TeNI000MEHHNMKA CO CTOPOHBI

JILIMOBBIX T'a30B.

- [IponsBomuTh YICTKY IMABHON TOPEKIL.

- BusyanmpHO KOHTpOMMPOBATH BRITAKHON KOXKYX Ha
OTCYTCTBIIE TIOBPEXKICHILI M KOPPOSHIL.

- IpoBepATbIPaBUAbLHOCTHBKIIOYCHNA
11 (PYHKIIMOHMPOBAHIIA arperara.

- IIposepaTh MpaBUIbHOCTb TAPMPOBKM TOPENKN B
PEXIMax MOfIOTpeBa CAHTEXHIYECKOI BOJIbI 11 BOJIBI B
OTONNTE/IbHOI CUCTEMe.

- IlposepaTh mpaBUIbHOCTD QYHKIMOHMPOBAHUA
YHPABIAIOIINX I PEryMIpYIOLUX YCTPOIICTB arperara,
B YaCTHOCTIL:

- cpabatbiBaHMe pyOUIbHNKA - MEpeKToYaTens,
YCTaHOBJIEHHOTO Ha boliiepe;

- Cpa6aTblBaHI/IeTepMOCTaTapel'Y}IMpOBK
VI TEMIIEPATYPhI BOJbI B OTOIUTENBHON CUCTEME;

- cpabarbiBaHMETEPMOCTATAPETYINPOBK
V1 TeMIIEPATYPbI TIOZIOrPETOl CAHTEXHITYECKOI BOJBL.

- IlpoBeputh repMeTMIHOCTh BHYTPEHHMII YCTAHOBKI,
CTlefiel YKa3aHUAM HOPMATHBHBIX TPeOOBAHIIIL.

- TIpoBepATb cpabaTbIBaHIe MOHV3ALMOHHOTO IETEKTOPA
ITAMEHM, TIPH OTCYTCTBIN Ta3a OH JO/DKeH cpaboTath
B Tedenne 10 cexynp.

- BusyanbHo mpoBepATb OTCYTCTBUE yTEYeK BOXBI I
PKaBUVHbBI B MECTAX COEJUHEHMI.

- BI/ISyaIIbHO TIPOBEPATD, HE 3aCOPIINCH /I CTMBHbIE
OTBEPCTILA IPENOXPAHNTENBHDBIX KTallaHOB.

- IlpoBepsTh, YTOOBI JaB/IeHIE B PACIIIPHTEILHOM
6axe, II0C/Ie TOTO, KK JaB/IeHIe CHCTeMbI IOHIDKAeTCS
150 Hy/Is1 (BEMYIMHY JIAB/IEHYI TIOKA3bIBAET MAHOMETP
6oitepa), cocrasino 1,0 Gap.

- TlpoBepstb, 4T00bI CTaTIUECKOE [IABIEHNE CUCTEMbI
(TIpyt crcTeMe B XOMIO[HHOM COCTOSIHI M TIOCTIE JIOTUBKIL
BOJIbI B Hee Yepe3 KpaH 3aIloIHEHNsT) COCTABIISATO OT 1
70 1,2 6ap.

- BusyanbHo mpoBepsATh, YTOGBI IpeflOXpAHITENbHbIE i
YIIpaBIALe YCTPOTICTBA He GBI KOPOTKO3AMKHY ThI
/U TIOJBEPTHY THI HECAHKI[MOHMPOBAHHBIM
VI3MEHEHJAM, B YaCTHOCTY IIPOBEPAT:

- TIPeJIOXPaHNTEbHBI TePMOCTaT;
- pere JaB/IeHIs YCTaHOBK;
- pere JaB/IeHNs BOTYXa..

- IlpoBeputb Ie0CTHOCTh MArHMEBOTO aHOAA
YCTAaHOBKIL

- IlpoBepATHhCOXPAHHOCTHUIIENOCTHOCT
b 971eKTPOOOOPYIOBAHIA, B YaCTHOCTH, CIEyloljee:

- JNEKTPUYECKUE NTPOBOJA O/DKHDBI IIPOXOANUTD Yepe3
CIIELa/IbHO IIPEHAZHAYEHHDIE [/I1 9TOr0 Kabe/bHbIe
CATIbHUKI;

- OHM HE TOJIXHDI 6BITH MOYEpHEBIINMMU UK
TOATOPEBIINMIL
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3.14 DEMONTAREA MANTALEI.

Pentru o intretinere usoard a centralei este posibild

demontarea completd a mantalei executand

urmatoarele operatiuni (Fig. 3-5):

- Demontati capacul inferior desfacind cele 2
suruburi (1).

- Degurubati cele 2 suruburi de fixare a pa-
noului de comanda si rabatati-1 tragand spre
dumneavoastra.

- Desurubati cele 2 suruburi de fixare a mantalei
).

- Desprindeti partea inferioard a mantalei dupa
cum este descris in figura.

- Trageti mantaua citre dumneavoastré si in
acelasi timp impingeti-o in sus (vezi figura)
pentru a o putea desprinde de agatatorile supe-
rioare.

3.15 CONTROLUL SI INTRETINEREA
REGULATA A CENTRALEL
Cel putin o data pe an trebuie si se efectueze
urmatoarele operatiuni de control si intretinere:
Curatati partea schimbatorului expusa gazelor
de ardere.

- Curatati arzatorul principal.

- Verificati vizual absenta in colectorul de fum a
deteriorarilor sau coroziunilor.

- Controlati aprinderea i functionarea corecta.

- Verificati reglarea corectd a arzatorului in regim
deincalzire si de producere a apei calde menaje-
re.

- Verificati reglarea si functionarea dispozitivelor
de comanda si reglare si in special:

- functionarea corectd a intrerupétorului gene-
ral de pe panoul de comanda al centralei,

- oprirea flacarii la atingerea temperaturii
reglate cu selectorul de incalzire,

- oprirea flicarii la atingerea temperaturii
reglate cu selectorul de apd calda menajera.

- Verificati etanseitatea instalatiei interioare de
incalzire conform normelor legale.

- Verificati interventia dispozitivului de sigurantd
la lipsa gazului care controleazi flacira prin
ionizare; timpul de interventie trebuie sa fie mai
mic de 10 secunde.

- Verificati vizual lipsa pierderilor de apa si
oxidarilor la/de pe racorduri.

- Controlati vizual ca iegirea din supapele de
siguranta s nu fie obturata.

- Controlati ca presiunea de preincarcare a vasului
de expansiune pentru incilzire si fie 1,0 bar,
dupa ce in prealabil s-a golit instalatia si presiu-
nea indicatd de manometru centralei este 0.

- Verificati ca presiunea statica din instalatie (cu
instalatia rece, sau dupd umplerea instalatiei) sd
fie cuprinsa intre 1 + 1,2 bari.

- Verificati vizual ca dispozitivele de control si
sigurantd sd nu fie indepartate si/sau scurt-
circuitate si in special:

- termostatul de siguranta la supraincalzire;
- presostatul circuitului de incalzire;
- presostatul de fum.

- Verificati integritatea anodului de magneziu din
boiler
- Verificati pastrarea integritatii instalatiei electri-
ce, si in special:
- firele de alimentare electrici trebuie fixate in
clemele si orificiile de trecere speciale;

- nu trebuie sé fie prezente urme de arsuré pe
izolatia cablurilor.
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3.16 POTENCIA TERMICA VARIAVEL

METANO (G20) BUTANO (G30) PROPANO (G31)
POTENCIA | POTENCIA FLUXO GAS PRESS. BICOS FLUXO GAS PRESS. BICOS FLUXO GAS PRESS. BICOS
TERMICA | TERMICA | QUEIMADOR QUEIMADOR QUEIMADOR QUEIMADOR QUEIMADOR QUEIMADOR
(kw) (kcal/h) (m’/h) (mbar) | (mmH0) (kg/h) (mbar) | (mm H0) (kg/h) (mbar) | (mmH0)
Zeus 24 kW
24,0 20640 2,70 12,10 123,4 2,01 28,70 292,7 1,98 36,50 372,2
23,0 19780 2,59 11,42 116,4 1,93 26,40 269,2 1,90 34,50 351,9
22,0 18920 2,48 10,74 109,5 1,85 24,21 246,9 1,82 32,52 331,6
21,0 18060 2,37 10,07 102,7 1,77 22,14 2258 1,74 30,55 311,5
20,0 17200 2,27 9,40 95,9 1,69 20,18 205,7 1,66 28,59 291,5
19,0 16340 2,16 8,73 89,0 1,61 18,32 186,8 1,59 26,63 271,6
18,0 15480 2,05 8,07 82,3 1,53 16,56 168,8 1,51 24,68 251,7
17,0 14620 1,95 7,40 75,5 1,45 14,90 151,9 1,43 22,73 231,8
16,0 13760 1,84 6,73 68,7 1,37 13,34 136,0 1,35 20,78 211,9
15,0 12900 1,73 6,07 61,9 1,29 11,87 121,0 1,27 18,83 192,0
14,0 12040 1,63 5,40 55,1 1,21 10,50 107,1 1,19 16,87 172,0
13,0 11180 1,52 4,73 48,2 1,13 9,22 94,0 1,11 14,90 152,0
12,0 10320 1,41 4,05 41,3 1,05 8,03 81,9 1,03 12,92 131,8
11,0 9460 1,30 3,37 34,4 0,97 6,94 70,8 0,95 10,93 111,4
10,0 8600 1,19 2,68 27,4 0,89 5,94 60,6 0,87 8,92 90,9
9,3 7998 1,11 2,20 22,4 0,83 5,30 54,0 0,82 7,50 76,5
Zeus 28 kW

28,0 24080 3,16 11,20 114,2 2,36 28,20 287,6 2,32 36,00 367,1
27,0 23220 3,06 10,68 108,9 2,28 26,94 274,8 2,24 34,42 351,0
26,0 22360 2,96 10,15 103,5 2,21 25,68 261,8 2,17 32,82 334,7
25,0 21500 2,85 9,63 98,2 2,13 24,40 248,8 2,10 31,21 318,3
24,0 20640 2,75 9,10 92,7 2,05 23,10 2356 2,02 29,58 301,7
23,0 19780 2,65 8,56 87,3 1,98 21,80 2223 1,94 27,94 284,9
22,0 18920 2,54 8,03 81,9 1,90 20,49 208,9 1,87 26,28 268,0
21,0 18060 2,44 7,49 76,4 1,82 19,16 1954 1,79 24,61 250,9
20,0 17200 2,33 6,95 70,9 1,74 17,82 181,7 1,71 22,91 233,7
19,0 16340 2,22 6,41 65,3 1,66 16,47 167,9 1,63 21,21 216,3
18,0 15480 2,12 5,86 59,8 1,58 15,11 154,0 1,55 19,49 198,7
17,0 14620 2,01 5,32 54,2 1,50 13,73 140,0 1,47 17,75 181,0
16,0 13760 1,90 4,77 48,6 1,41 12,35 125,9 1,39 16,00 163,1
15,0 12900 1,78 4,22 43,0 1,33 10,95 111,7 1,31 14,23 145,1
14,0 12040 1,67 3,67 37,4 1,25 9,54 97,3 1,23 12,44 126,9
13,0 11180 1,56 3,11 31,7 1,16 8,12 82,8 1,14 10,64 108,5
12,0 10320 1,44 2,56 26,1 1,08 6,69 68,2 1,06 8,83 90,0
11,0 9460 1,33 2,00 20,4 0,99 525 53,5 0,98 7,00 71,4

Nota: as pressoes indicadas na tabela representam a diferenga de pressao
existente entre a saida da valvula de gs e a cimara de combustdo. As afinagoes
devem por conseguinte ser efectuadas com um mandmetro diferencial (em
“U” ou digital) com as sondas inseridas no medidor de pressdo de saida da
valvula de regulagao modular do gas e no medidor de pressao positivo da
camara estanque. Os dados da tabela relativos a poténcia foram obtidos com
um tubo de aspiragdo/ evacuagdo de 0,5 m. O caudal de gés refere-se ao poder
calorifico inferior a temperatura de 15° C e pressdo de 1013 mbar. As pressoes
no queimador referem-se a utilizagdo do gas a uma temperatura de 15°C.
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3.16 ZMIENNA MOC CIEPLNA.

GZ50 G27 G2.350 PROPAN (G31)
MOC MOC NATRZENIE | covrente Dysz | ATNE | conenie pysz | NTEENE | covenie pysz | NATEZENE o ovieNiE Dysz
CIEPLNA | CIEPLNA | o/ \io|  PAINIKA |0 | PALNIKA | k| PALNIKA | k| PALNIKA
(w) | (keal/h) (mh) [ (mbar) | mm H,0)]  (m¥h)  [(mban) | mm H,0)|  (m¥h) [ (mban)| mm H,0)|  ke/h) | (mbar)| (mm H,0)
Zeus 24 kW
24,0 20640 2,70 12,10 123,4 3,29 12,44 126,9 3,75 9,43 96,2 1,98 36,50 372,2
23,0 19780 2,59 11,42 116,4 3,16 11,40 116,2 3,60 8,63 88,0 1,90 34,50 351,9
22,0 18920 2,48 10,74 109,5 3,03 10,41 106,2 3,45 7,87 80,2 1,82 32,52 331,6
21,0 18060 2,37 10,07 102,7 2,90 9,48 96,7 3,30 7,15 72,9 1,74 30,55 311,5
20,0 17200 2,27 9,40 95,9 2,76 8,60 87,7 3,15 6,48 66,0 1,66 28,59 | 291,5
19,0 16340 2,16 8,73 89,0 2,63 7,77 79,2 3,00 5,84 59,6 1,59 26,63 271,6
18,0 15480 2,05 8,07 82,3 2,50 6,99 71,3 2,85 5,25 53,6 1,51 24,68 | 251,7
17,0 14620 1,95 740 | 755 237 626 | 639 2,70 470 | 479 1,43 22,73| 2318
16,0 13760 1,84 673 | 687 2,24 558 | 569 2,56 418 | 427 1,35 2078 | 2119
15,0 12900 1,73 607 | 61,9 2,11 494 | 504 2,41 371 | 378 1,27 18,83 | 192,0
14,0 12040 1,63 540 | 551 1,98 435 | 444 2,26 327 | 333 1,19 16,87 | 172,0
13,0 11180 1,52 473 | 482 1,85 381 | 389 2,11 2,86 | 292 L1l 1490 | 152,0
12,0 10320 1,41 405 | 413 1,72 331 | 338 1,96 2,50 | 255 1,03 1292 1318
11,0 9460 1,30 337 | 344 1,59 2,86 | 292 1,81 217 | 221 0,95 1093 | 1114
10,0 8600 1,19 2,68 27,4 1,45 2,46 25,0 1,65 1,88 19,2 0,87 8,92 90,9
9,3 7998 1,11 2,20 22,4 1,36 2,20 224 1,55 1,70 17,3 0,82 7,50 76,5
Zeus 28 kW
28,0 24080 3,16 11,20 114,2 3,85 11,10 113,2 4,38 9,31 94,9 2,32 36,00 367,1
27,0 23220 3,06 10,68 108,9 3,73 10,44 106,5 4,24 8,73 89,0 2,24 34,42 351,0
26,0 22360 2,96 10,15 103,5 3,60 9,80 99,9 4,11 8,16 83,2 2,17 32,82 334,7
25,0 21500 2,85 9,63 98,2 3,48 9,17 93,5 3,96 7,61 77,6 2,10 31,21 318,3
24,0 20640 2,75 9,10 92,7 3,36 8,55 87,2 3,82 7,07 72,1 2,02 29,58 301,7
23,0 19780 2,65 8,56 87,3 3,23 7,95 81,1 3,68 6,54 66,7 1,94 27,94 | 2849
22,0 18920 2,54 8,03 81,9 3,10 7,37 75,1 3,53 6,04 61,6 1,87 26,28 | 268,0
21,0 18060 2,44 7,49 76,4 2,97 6,80 69,3 3,39 5,55 56,6 1,79 24,61 250,9
20,0 17200 2,33 695 | 709 2,84 624 | 637 324 508 | 518 1,71 2291 2337
19,0 16340 222 641 | 653 2,71 571 | 582 3,09 462 | 472 1,63 2121 2163
18,0 15480 2,12 586 | 598 2,58 519 | 53,0 2,94 419 | 427 1,55 1949 | 1987
17,0 14620 2,01 532 | 542 2,45 470 | 479 2,79 377 | 385 1,47 17,75| 181,0
16,0 13760 1,90 477 | 486 231 422 | 430 2,63 338 | 345 1,39 16,00 | 1631
15,0 12900 1,78 422 | 430 2,18 376 | 383 2,48 301 | 306 1,31 1423 | 1451
14,0 12040 1,67 367 | 374 2,04 332 | 339 2,32 265 | 27,0 123 1244 | 1269
13,0 11180 1,56 311 | 317 1,90 291 | 296 2,16 232 | 237 1,14 10,64 | 1085
12,0 10320 1,44 2,56 26,1 1,76 2,51 25,6 2,01 2,01 20,5 1,06 8,83 90,0
11,0 9460 1,33 2,00 20,4 1,62 2,14 21,8 1,85 1,73 17,6 0,98 7,00 71,4

N.B.: Ciénienia wskazane w tabeli stanowia réznice cisnien istniejacych
miedzy wyjsciem z zaworu gazowego a komorg spalania. Regulacji dokonuje
sie za pomocg manometru dyferencyjnego (manometr cieczowy otwarty
lub cyfrowy) za sonda przy przylaczu na wyjéciu z zaworu regulacyjnego
gazu oraz na przylaczu szczelnej komory. Dane dotyczace mocy w tabeli
odnoszg si¢ do ruty doprowadzajaco-odprowadzajacej o dtugoséci 0,5m.
Przeplyw gazu odnosi si¢ do dolnej wartosci opalowej w temperaturze 15°C
i przy ci$nieniu 1013 mbar. Cisnienia w palniku dotyczg zastosowania gazu
w tempera- turze 15°C
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3.16 VARIABILNI TEPELNY VYKON

METAN (G20) BUTAN (G30) PROPAN (G31)
TEI"ELNY TEI"ELNY PR[QITO'K)PLYNU TLAKV TRYSKACH PRIBJTO'K‘PLYNU TLAKV TRYSKACH PRﬁTO}(‘PLYNU TLAKV ?RYSKACH
VYKON VYKON HORAKU HORAKU HORAKU HORAKU HORAKU HORAKU
(kW) (kcal/h) (m*/h) (mbar) | (mm H,0) (kg/h) (mbar) | (mm H,0) (kg/h) (mbar) | (mm H,0)
Zeus 24 kW
24,0 20640 2,70 12,10 123,4 2,01 28,70 292,7 1,98 36,50 372,2
23,0 19780 2,59 11,42 116,4 1,93 26,40 269,2 1,90 34,50 351,9
22,0 18920 2,48 10,74 109,5 1,85 24,21 246,9 1,82 32,52 331,6
21,0 18060 2,37 10,07 102,7 1,77 22,14 225,8 1,74 30,55 311,5
20,0 17200 2,27 9,40 95,9 1,69 20,18 205,7 1,66 28,59 291,5
19,0 16340 2,16 8,73 89,0 1,61 18,32 186,8 1,59 26,63 271,6
18,0 15480 2,05 8,07 82,3 1,53 16,56 168,8 1,51 24,68 251,7
17,0 14620 1,95 7,40 75,5 1,45 14,90 151,9 1,43 22,73 231,8
16,0 13760 1,84 6,73 68,7 1,37 13,34 136,0 1,35 20,78 211,9
15,0 12900 1,73 6,07 61,9 1,29 11,87 121,0 1,27 18,83 192,0
14,0 12040 1,63 5,40 55,1 1,21 10,50 107,1 1,19 16,87 172,0
13,0 11180 1,52 4,73 48,2 1,13 9,22 94,0 1,11 14,90 152,0
12,0 10320 1,41 4,05 41,3 1,05 8,03 81,9 1,03 12,92 131,8
11,0 9460 1,30 3,37 34,4 0,97 6,94 70,8 0,95 10,93 111,4
10,0 8600 1,19 2,68 27,4 0,89 5,94 60,6 0,87 8,92 90,9
9,3 7998 1,11 2,20 22,4 0,83 5,30 54,0 0,82 7,50 76,5
Zeus 28 kW
28,0 24080 3,16 11,20 114,2 2,36 28,20 287,6 2,32 36,00 367,1
27,0 23220 3,06 10,68 108,9 2,28 26,94 274,8 2,24 34,42 351,0
26,0 22360 2,96 10,15 103,5 2,21 25,68 261,8 2,17 32,82 334,7
25,0 21500 2,85 9,63 98,2 2,13 24,40 248,8 2,10 31,21 318,3
24,0 20640 2,75 9,10 92,7 2,05 23,10 235,6 2,02 29,58 301,7
23,0 19780 2,65 8,56 87,3 1,98 21,80 222,3 1,94 27,94 284,9
22,0 18920 2,54 8,03 81,9 1,90 20,49 208,9 1,87 26,28 268,0
21,0 18060 2,44 7,49 76,4 1,82 19,16 195,4 1,79 24,61 250,9
20,0 17200 2,33 6,95 70,9 1,74 17,82 181,7 1,71 22,91 233,7
19,0 16340 2,22 6,41 65,3 1,66 16,47 167,9 1,63 21,21 216,3
18,0 15480 2,12 5,86 59,8 1,58 15,11 154,0 1,55 19,49 198,7
17,0 14620 2,01 5,32 54,2 1,50 13,73 140,0 1,47 17,75 181,0
16,0 13760 1,90 4,77 48,6 1,41 12,35 1259 1,39 16,00 163,1
15,0 12900 1,78 4,22 43,0 1,33 10,95 111,7 1,31 14,23 145,1
14,0 12040 1,67 3,67 37,4 1,25 9,54 97,3 1,23 12,44 126,9
13,0 11180 1,56 3,11 31,7 1,16 8,12 82,8 1,14 10,64 108,5
12,0 10320 1,44 2,56 26,1 1,08 6,69 68,2 1,06 8,83 90,0
11,0 9460 1,33 2,00 20,4 0,99 525 53,5 0,98 7,00 71,4

Pozn.: Hodnoty tlaku uvedené v tabulce predstavuji rozdily tlaka existujici
mezi vystupem plynového ventilu a spalovaci komorou. Regulace se provadi
pomoci diferenéniho manometru (se sloupkem ve tvaru “U” nebo pomoci
digitdlntho manometru) se sondami zasunutymi do tlakového vystupu
modulregula¢niho plynového ventilu a do zkusebniho otvoru pozitivniho
tlaku uzaviené komory. Udaje o vykonu v tabulce byly ziskany pfi pouziti
nasavaci odvodné trubky o délce 0,5 m. Pritoky plynu odpovidaji tepelnému
vykonu niz§imu nez je 15 °C a tlaku 1013 mbar. Tlaky na horak odpovidaji

pouziti plynu o teploté 15 °C.
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3.16 VALTOZTATHATO HOTELJESITMENY

METAN (G20) BUTAN (G30) PROPAN (G31) G25.1
HOTELJESI- | HOTELJESI- GAZEGO EGO FUVOKAINAK GAZEGO EGO FUVOKAINAK GAZEGO EGO FUVOKAINAK GAZEGO EGO FUVOKAINAK
TMENY TMENY  |GAZHOZAMA NYOMASA GAZHOZAMA NYOMASA GAZHOZAMA NYOMASA GAZHOZAMA NYOMASA

&w) | keath) | mm) | (mbar) [mmHO0)|  (gh) | (mban) [(mmH0)|  Ggh) | (mbar) [(mmH,0)|  (@mm) | (mbar) |(mmH,0)

Zeus 24 kW
24,0 20640 2,70 12,10 123,4 2,01 28,70 292,7 1,98 36,50 372,2 3,14 12,34 125,8
23,0 19780 2,59 11,42 116,4 1,93 26,40 269,2 1,90 34,50 351,9 3,01 11,27 114,9
22,0 18920 2,48 10,74 109,5 1,85 24,21 246,9 1,82 32,52 331,6 2,89 10,25 104,6
21,0 18060 2,37 10,07 102,7 1,77 22,14 2258 1,74 30,55 3115 2,76 9,30 94,9
20,0 17200 2,27 9,40 95,9 1,69 20,18 205,7 1,66 28,59 291,5 2,64 8,41 85,7
19,0 16340 2,16 8,73 89,0 1,61 18,32 186,8 1,59 26,63 271,6 2,51 7,57 77,2
18,0 15480 2,05 8,07 82,3 1,53 16,56 168,8 1,51 24,68 251,7 2,39 6,79 69,2
17,0 14620 1,95 7,40 75,5 1,45 14,90 151,9 1,43 22,73 231,8 2,26 6,06 61,8
16,0 13760 1,84 6,73 68,7 1,37 13,34 136,0 1,35 20,78 211,9 2,14 5,38 54,9
15,0 12900 1,73 6,07 61,9 1,29 11,87 121,0 1,27 18,83 192,0 2,02 4,76 48,6
14,0 12040 1,63 5,40 55,1 1,21 10,50 107,1 1,19 16,87 172,0 1,89 4,19 42,7
13,0 11180 1,52 4,73 48,2 1,13 9,22 94,0 1,11 14,90 152,0 1,77 3,67 37,4
12,0 10320 1,41 4,05 41,3 1,05 8,03 81,9 1,03 12,92 131,8 1,64 3,20 32,7
11,0 9460 1,30 3,37 34,4 0,97 6,94 70,8 0,95 10,93 111,4 1,51 2,79 28,4
10,0 8600 1,19 2,68 27,4 0,89 5,94 60,6 0,87 8,92 90,9 1,38 2,42 24,7
9,3 7998 1,11 2,20 22,4 0,83 5,30 54,0 0,82 7,50 76,5 1,29 2,20 22,4

Zeus 28 kW
28,0 24080 3,16 11,20 114,2 2,36 28,20 287,6 2,32 36,00 367,1 3,67 11,60 118,3
27,0 23220 3,06 10,68 108,9 2,28 26,94 274,8 2,24 34,42 351,0 3,55 10,96 111,8
26,0 22360 2,96 10,15 103,5 2,21 25,68 261,8 2,17 32,82 334,7 3,44 10,33 105,4
25,0 21500 2,85 9,63 98,2 2,13 24,40 248,8 2,10 31,21 318,3 3,32 9,71 99,0
24,0 20640 2,75 9,10 92,7 2,05 23,10 235,6 2,02 29,58 301,7 3,20 9,10 92,8
23,0 19780 2,65 8,56 87,3 1,98 21,80 2223 1,94 27,94 284,9 3,08 8,50 86,7
22,0 18920 2,54 8,03 81,9 1,90 20,49 208,9 1,87 26,28 268,0 2,96 7,91 80,7
21,0 18060 2,44 7,49 76,4 1,82 19,16 195,4 1,79 24,61 250,9 2,83 7,33 74,8
20,0 17200 2,33 6,95 70,9 1,74 17,82 181,7 1,71 22,91 233,7 2,71 6,76 69,0
19,0 16340 2,22 6,41 65,3 1,66 16,47 167,9 1,63 21,21 216,3 2,59 6,21 63,3
18,0 15480 2,12 5,86 59,8 1,58 15,11 154,0 1,55 19,49 198,7 2,46 5,66 57,7
17,0 14620 2,01 5,32 54,2 1,50 13,73 140,0 1,47 17,75 181,0 2,33 5,13 52,3
16,0 13760 1,90 4,77 48,6 1,41 12,35 125,9 1,39 16,00 163,1 2,20 4,61 47,0
15,0 12900 1,78 4,22 43,0 1,33 10,95 111,7 1,31 14,23 145,1 2,07 4,11 41,9
14,0 12040 1,67 3,67 37,4 1,25 9,54 97,3 1,23 12,44 126,9 1,94 3,62 36,9
13,0 11180 1,56 3,11 31,7 1,16 8,12 82,8 1,14 10,64 108,5 1,81 3,14 32,1
12,0 10320 1,44 2,56 26,1 1,08 6,69 68,2 1,06 8,83 90,0 1,68 2,68 27,4
11,0 9460 1,33 2,00 20,4 0,99 525 53,5 0,98 7,00 71,4 1,55 2,24 22,8

Megj.: a tabldzatban feltiintetett nyomadsértékek a gazszelep vége és a zart
égéstér nyomaskiilonbségére vonatkoznak. A beszabalyozast (tized mm-es
“U” vagy digitalis) differencidl nyomasmérével kell elvégezni a gaz moduls-
zabalyozo szelep kimenetének nyomasvételi pontjaba és a hermetikus égéstér
pozitiv nyomasvételi pontjaba helyezett szondaval. A tablazatban feltiintetett

meg. A gazhozamok a legalacsonyabb fiitoértékli gazra vonatkoznak 15°C
hémérsékletnél, 1013 mbar légkori nyomason. Az égonél mért nyomasértékek

15°C hémérsékletl gazra vonatkoznak.
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3.16 M3SMEHSAEMAS TEPMITYECKAA MOITHOCTb.

[RO)

3.16 VARIATIA PUTERII TERMICE.

METAH (G20) BYTAH (G30) TIPOITAH (G31)
Tifgﬂ?}jggff?)ﬂ Tifgﬁf;ggfrzﬂ PACI),(C())%IE?}?MA HA JABJL. COIUITOPEJIKI PAC?gIElEI}?I?ﬁ HA JTABJI. COIUITOPEJIKM PAC;(OOPHEI)?I\I?MA HA IIABJI. COIUITOPEJIKI
METAN (G20) BUTAN (G30) PROPAN (G31)
PUTERE_ PUTERE_ DEBIT S}AZ PRES. IJA DUZELE DEBIT _GAZ PRES. _LA DUZELE DEBIT _GAZ PRES. !“A DUZELE
TERMICA TERMICA LA ARZATOR ARZATORULUI LA ARZATOR ARZATORULUI LA ARZATOR ARZATORULUI
(KBarr) (Kkan/4) (m3/4) (M6ap) (M6ap) (xr/4) (M6ap) (M6ap) (xr/9) (M6ap) (M6ap)
(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H,0) (kg/h) (mbar) (mm H,0) (kg/h) (mbar) (mm H,0)
Zeus 24 kW
24,0 20640 2,70 12,10 123,4 2,01 28,70 292,7 1,98 36,50 372,2
23,0 19780 2,59 11,42 116,4 1,93 26,40 269,2 1,90 34,50 351,9
22,0 18920 2,48 10,74 109,5 1,85 24,21 246,9 1,82 32,52 331,6
21,0 18060 2,37 10,07 102,7 1,77 22,14 225,8 1,74 30,55 311,5
20,0 17200 2,27 9,40 95,9 1,69 20,18 205,7 1,66 28,59 291,5
19,0 16340 2,16 8,73 89,0 1,61 18,32 186,8 1,59 26,63 271,6
18,0 15480 2,05 8,07 82,3 1,53 16,56 168,8 1,51 24,68 251,7
17,0 14620 1,95 7,40 75,5 1,45 14,90 151,9 1,43 22,73 231,8
16,0 13760 1,84 6,73 68,7 1,37 13,34 136,0 1,35 20,78 211,9
15,0 12900 1,73 6,07 61,9 1,29 11,87 121,0 1,27 18,83 192,0
14,0 12040 1,63 5,40 55,1 1,21 10,50 107,1 1,19 16,87 172,0
13,0 11180 1,52 4,73 48,2 1,13 9,22 94,0 1,11 14,90 152,0
12,0 10320 1,41 4,05 41,3 1,05 8,03 81,9 1,03 12,92 131,8
11,0 9460 1,30 3,37 34,4 0,97 6,94 70,8 0,95 10,93 1114
10,0 8600 1,19 2,68 27,4 0,89 5,94 60,6 0,87 8,92 90,9
9,3 7998 1,11 2,20 22,4 0,83 5,30 54,0 0,82 7,50 76,5
Zeus 28 kW
28,0 24080 3,16 11,20 114,2 2,36 28,20 287,6 2,32 36,00 367,1
27,0 23220 3,06 10,68 108,9 2,28 26,94 274,8 2,24 34,42 351,0
26,0 22360 2,96 10,15 103,5 2,21 25,68 261,8 2,17 32,82 334,7
25,0 21500 2,85 9,63 98,2 2,13 24,40 248,8 2,10 31,21 318,3
24,0 20640 2,75 9,10 92,7 2,05 23,10 235,6 2,02 29,58 301,7
23,0 19780 2,65 8,56 87,3 1,98 21,80 222,3 1,94 27,94 284,9
22,0 18920 2,54 8,03 81,9 1,90 20,49 208,9 1,87 26,28 268,0
21,0 18060 2,44 7,49 76,4 1,82 19,16 195,4 1,79 24,61 250,9
20,0 17200 2,33 6,95 70,9 1,74 17,82 181,7 1,71 2291 233,7
19,0 16340 2,22 6,41 65,3 1,66 16,47 167,9 1,63 21,21 216,3
18,0 15480 2,12 5,86 59,8 1,58 15,11 154,0 1,55 19,49 198,7
17,0 14620 2,01 5,32 54,2 1,50 13,73 140,0 1,47 17,75 181,0
16,0 13760 1,90 4,77 48,6 1,41 12,35 1259 1,39 16,00 163,1
15,0 12900 1,78 422 43,0 1,33 10,95 111,7 1,31 14,23 145,1
14,0 12040 1,67 3,67 37,4 1,25 9,54 97,3 1,23 12,44 126,9
13,0 11180 1,56 3,11 31,7 1,16 8,12 82,8 1,14 10,64 108,5
12,0 10320 1,44 2,56 26,1 1,08 6,69 68,2 1,06 8,83 90,0
11,0 9460 1,33 2,00 20,4 0,99 5,25 53,5 0,98 7,00 71,4

Tpumeyanue: [ap/ieHns, npuBeeHHbIe B Tab/milie, TpeCTaBAA0TCOOO I Tep
eIajibl 1 BJI€ H I I, CYIeCTBYIOL{Ie MEXX/IY BBIXOJOM a30BOI0 K/IATAHA 1 KaMepolt
cropans I103T0MY perymupoBKa IPOUSBOJMTCA C IOMOLBIO AQdepeHIANTbHOTO
manomerpa (U-06pasHoit popMbl 1 11pOBOr0) MOLICOEAIHEHHBIM K BBIXOLY
Perynpyemoro ra30Boro K/IanaHa 1 K TOUKe U3MepeHys JaB/eHyts (IO/I0KITebHbIIT
CHUTHAJT) KaMepbl Cropayit. JJaHHble MOLIHOCTI, IIPUBE/ICHHbIE B TAO/ILIE, IOy YeHbI IpH
IVIHE BO3[YXOBOJjA BCAChIBAHILA/ [IbIMOY/ia/eHys paBHoi 0,5 M. Bemrauibl pacxoniarasa
TIpVBE/IEHbI [/ MUHIMATTHHON TeN/IOBO MOLHOCTH Ty TeMniepatype 15°C 11 japneH
1013 mbap. Bemrunubl JaBieHnit Ha Tope/Ke IPUBEEHbI 1A TeMIIepaTyphl rasa 15°C.
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N.B.: presiunile indicate in tabele reprezintd diferentele de presiune dintre
iesirea valvei de gaz §i camera de combustie. Din acest motiv reglajele
trebuie efectuate cu un manometru diferential (cu tub U sau digital) cu
tuburile racordate la priza de presiune de la iesirea valvei de gaz si pe priza
de presiune pozitiva de deasupra camerei etanse. Datele de putere din tabel
au fost obtinute cu un tub de aspirare/evacuare lung de 0,5 metri. Debitele
de gaz se referd la puterea calorifica inferioara la temperatura de 15 °C si
presiunea de 1013 mbar. Presiunile la arzator se refera la utilizarea gazului
la temperatura de 15°C.
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3.17 DADOS TECNICOS

(PL)

3.17 DANE TECHNICZNE.

Zeus 24 kW Zeus 28 kW
Capacidade térmica nominal Znamionowa moc cieplna kW (kcal/h) | 25,5 (21934) 29,8 (25644)
Capacidade térmica minima Minimalna moc cieplna kW (kcal/h) 10,5 (9048) 12,6 (10799)
Poténcia térmica nominal (util) Znamionowa moc cieplna uzyteczna kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080)
Poténcia térmica minima (ttil) Minimalna moc cieplna uzyteczna kW (kcal/h) 9,3 (7998) 11,0 (9460)
Redimento térmico util na poténcia nominal E;zvteejczna sprawnos¢ cieplna przy mocy znamio- % 94,1 93,9
Redimento térmico util com 30% da poténcia Uzyteczna sprawno$¢ cieplna przy 30% mocy % 90.4 90.6
nominal zZnamionowej ’ ’ i

. Utrata ciepta przy obudowie przy wylaczonym/
Perda de calor pela capa com queimador On/Off wlaczonym palniku On/Off % 0,40/ 0,89 0,60/ 0,62
iy : Utrata ciepta w kominie przy wytaczonym/
Perda de calor pela chaminé com queimador On/Off wlaczonym palniku On/Off % 5,50/0,03 5,50/0,01
Max.pressdo de exercicio do circuito de aquecimento | Max ci§nienie robocze obiegu podgrzewania bar 3 3
;eer:lllt)oera AN de exercicio do circuito de aqueci- Max temperatura robocza obiegu podgrzewania °C 90 90
Temperatura regulavel aquecimento Regulowana temperatura podgrzewania °C 35-85 35-85
Vaso de expansio equipamento volume total Catkowita pojemnos¢ zbiornika wyréwnawczego 1 7,7 7,7
urzadzenia
Pré-carregamento vaso de expansao equipamento Clsnzieme‘wstgpne zbiornika wyrdwnawczego bar 1 1
urzadzenia
Capacidade de agua do gerador Tlos¢ wody w kotle 1 3,6 4,1
N . . Dostepna wysoko$¢ cisnienia przy natezeniu

Prevaléncia disponivel com débito 1000/h przeplywu 1000/h kPa (m H,0) 24,7 (2,52) 33,4 (3,41)
Poténcia térmica util produgdo de dua quente Uzyteczna moc cieplna produkgji cieplej wody kW (kcal/h) | 24,0 (20640) 28,0 (24080)
Temperatura regulavel gua quente sanitaria Regulowana temperatura cieplej wody sanitarnej °C 20 - 60 20 - 60
Limitador de fluxo sanitario a 2 bar ga%ranicznik przeplywu obiegu sanitarnego do 2 I/min 9,2 11,6
Pressdao min. (dinAmica) circuito sanitario Min. ci$nienie (dynamiczne) obiegu sanitarnego bar 0,3 0,3
Max.pressdo de exercicio do circuito sanitario Max ci$nienie robocze obiegu sanitarnego bar 8 8
Capacidade especifica (AT 30°C) Wydajnos¢ (AT 30°C) I/min 13,5 14,5
Capacidade de recolha em continuo (AT 30°C) Wydajnos¢ przy poborze ciaglym (AT 30°C) 1/min 11,5 13,4
Peso caldeira cheia Ciezar pelnego kotla kg 100,1 104,6
Peso caldeira vazia Ciezar pustego kotla kg 54 58
Conexao eléctrica Podlgczenie elektryczne V/Hz 230/50 230/50
Absor¢ao nominal. Pobér nominalny A 0,7 0,73
Poéncia eléctrica instalada Zainstalowana moc elektryczna w 140 145
Poténcia absorvida pelo circulador Pobér mocy pompy obiegowej \\4 81,7 85,6
Poténcia absorvida pelo ventilador Pobo6r mocy wentylatora W 32,8 37,6
Protec¢do equipamento eléctrico do aparelho Zabezpieczenie instalacji elektrycznej urzadzenia - IPX4D IPX4D
Classe de NO KlasaNO. - 3 3
NOX ponderado NOX wywazone mg/kWh 134 113
CO ponderado CO wywazone mg/kWh 111 104
Tipo de aparelho Rodzaj urzadzenia C12/C32/C42/C52/C82/B22/B32
Categoria Kategoria 1I2H3+

*Temperatura de regulagao no debito sanitario de 71/min. com a tempe-
ratura a entrada de 150C.

Os valores da temperatura do fumo referem-se a temperatura do ar de
15°C na entrada.

Os dados relativos ao rendimento da dgua quente para uso doméstico
referem-se a uma pressao de entrada dindmica de 2 bars e temperatura
de entrada de 15°C; os valores foram medidos imediatamente a saida da
caldeira, tendo em conta que para obter os dados declarados é necessério
a mistura com agua fria.

A maxima poténcia sonora emitida durante o funcionamento da caldeira
é < 55dBA. A medida da poténcia sonora refere-se as provas na cimara
semianecoica com a caldeira a funcionar a poténcia térmica méxima, com
extensdo do sistema de evacuagao conforme as normas.

* Temperatura regulacji przeptywu obiegu sanitarnego 71/min. przy
temperaturze wejsciowej rownej 15°C.

Wartoéci temperatury spalin dotycza temperatury powietrza przy wejéciu
réwnej 15°C.

Dane dotyczace parametréw cieplej wody sanitarnej po- dane sg dla
ci$nienia dynamicznym na wlocie 2 bar i temperatury na wlocie 15°C;
warto$ci odnosza si¢ do wartoéci bezposrednio na wyjéciu z kotta, przy
uwzglednieniu, ze aby osiagna¢ deklarowane wartosci konieczne jest
zmieszanie z zimng woda.

Maksymalny poziom hatasu emitowanego w trakcie pracy kotla wynosi co
najmniej 55dDA. Pomiar hatasu dotyczy prob w pomieszczeniu akusty-
cznym potpochlaniajgcym z kotlem pracujacym przy maksymalnej mocy
cieplnej, z przedluzeniem komina zgodnym ze standardami produktu.
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3.17 TECHNICKE UDAJE
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3.17 MUSZAKI ADATOK

Zeus 24 kW Zeus 28 kW
Jmenovita tepelna kapacita Névleges héterhelés kW (kcal/h) 25,5 (21934) 29,8 (25644)
Minimalni tepelna kapacita Minimalis héterhelés kW (kcal/h) 10,5 (9048) 12,6 (10799)
Jmenovity tepelny vykon (uzitny) Névleges (hasznos) hételjesitmény kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080)
Minimalni tepelny vykon (uzitny) Minimélis hételjesitmény kW (kcal/h) 9,3 (7998) 11,0 (9460)
g};iligrfutepelné Géinnost v poméru ke fpiSqovitému Hasznos héleadas névleges hételjesitményen % 94,1 93,9
}]J}}ili(g;éutepelné tiinnost k 30% MaghgyMicho Hasznos h6leadas névleges hételjesitmény 30%-an % 90,4 90,6
Tepelné ztraty na plasti s hordkem ZAP/VYP Héveszteség a kopenyen ki/bekapcsolt égénél % 0,40 / 0,89 0,60/ 0,62
Tepelné ztraty v kominé s horakem ZAP/VYP Héveszteség a kéményen ki/bekapcsolt égdénél % 5,50 /0,03 5,50 /0,01
Max. provozni tlak ve vytapécim okruhu Fiitési kor maximélis fizemi nyomdsa bar 3 3
Max. provozni teplota ve vytiapécim okruhu Flitési kor maximalis tizemi hémérséklete °C 90 90
Nastavitelnd teplota vytapéni Flitési vizhémérséklet szabalyozasi tartomany °C 35-85 35-85
Celkovy objem expanzni nadoby Tagulasi tartaly teljes térfogata 1 7,7 7,7
Tlak v expanzni nadobé Tagulasi tartaly nyomdsa bar 1 1
Objem vody v kotli A késziilék viztartalma 1 3,6 4,1
Vyuzitelny vytlak pfi pritoku 10001/h Suivattyli hasznos tejesitménye 1000 U térfoga- | ypy (mp,0) | 247 (252) 33,4 (3.41)
Uzitny tepelny vykon pfi ohfevu vody HMV eléallitas hasznos hételjesitménye kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080)
Nastavitelnd teplota uzitkové vody HMYV homérsékletszabalyozasi tartomanya °C 20 - 60 20 - 60
Omezovac toku uZitkové vody na 2 bary HMYV térfogataram szabdlyozo 2 Bar-nal 1/min 9,2 11,6
Minimélni tlak (dynamicky) uZitkového okruhu HMV kér minimalis (dinamikus) nyomasa bar 0,3 0,3
Maximalni provozni tlak v uzitkovém okruhu HMYV koér maximalis tizemi nyomasa bar 8 8
Meérny vykon (AT 30°C) Melegviz hozam 1/min 13,5 14,5
Vykon pfi stdlém odbéru (AT 30°C) Névleges melegviz hozam folyamatos izemnél 1/min 11,5 13,4
Hmotnost plného kotle Feltoltott kazan stlya kg 100,1 104,6
Hmotnost prazdného kotle Ures kazén stilya kg 54 58
Elektricka pripojka Elektromos tépfesziiltség V/Hz 230/50 230/50
Jmenovity prikon Névleges aramfelvétel A 0,7 0,73
Instalovany elektricky vykon Maximalis elektromos teljesitményfelvétel w 140 145
Ptikon ¢erpadla A keringteté szivattyu felvett teljesitménye w 81,7 85,6
Ptikon ventilatoru A ventilator felvett teljesitménye w 32,8 37,6
Ochrana elektrického zafizeni piistroje A késziilék érintésvédelmi osztdlya - IPX4D IPX4D
Ttida NO NOX osztaly - 3 3
Vazené NO NOX stlyozott mg/kWh 134 113
Vézené CO CO stlyozott mg/kWh 111 104
Typ zafizeni Késziilék tipusa C12/C32/C42/C52/C82/B22/B32
Kategorie Kategoria 112ELsLw3PB/P / II2H3+

* Regulovand teplota pfi prittoku uzitkové vody 7 1/min se vstupni teplotou
15°C.

Hodnoty teploty spalin odpovidaji vstupni teploté vzduchu 15°C.

Hodnoty tykajici se vykonu teplé uzitkové vody se vztahuji k dynamickému
vstupnimu tlaku 2 bary a vstupni teploté 15 °C; hodnoty jsou zjistovany
ihned po vystupu z kotle, pficemz k dosazeni uvedenych hodnot je nutné
smichdni se studenou vodou

Maximalni hluk vydavany pfi chodu kotle je < 55 dBA. Méfeni hladiny
hluku probiha v poloakusticky mrtvé komote u kotle zapnutého na ma-
ximalni tepelny vykon, s koufovym systémem prodlouzenym v souladu
s normami vyrobku.

* Szabdlyozasi hémérsékleta HMV hozamra 71/min és 15°C-os bemeneti
viz mellett lettek megallapitva;

A fitstgaz homérsékleti értékek 15°C-o0s bemend levegShSmérséklet mellett
lettek megallapitva.

A HMYV hozamra vonatkozé adatok 2 bar dinamikus csatlakozasi nyoma-
snal és 15°C-os bemeneti vizh6mérsékletnél lettek megallapitva; az értékek
kozvetleniil a kazdn kimeneténél keriiltek mérésre, tekintettel arra, hogy
a kozzétett adatok hidegviz hozzakeverésével kaphatok meg.

A kazan maximalis tizemi zajteljesitménye < 55dBA. A maximalis zajtelje-
sitmény félig szigetelt fiillkében maximaélis hételjesitményen tizemel
kazdnnal, a termékszabvanyok szerinti kéményhosszusagnal keriiltek
megallapitasra.

Muszaki adatok: az adattébla tartalmazza.

Minoségtanusitds: 2/1984 (II1.1.0.) BKM-IPM rendelet szerint a késziilék
a kezelési itmutatonak megfelel.

Megfeleloségi nyilatkozat: A késziilék a 90/396/CEE és a 92/42/CEE EU
direktivaknak megfelel, jogosult a CE jel hasznalatara.

A termék a 84/2001 (V.30.) Kormanyrendelet szerint a rendelkezésre allo,
Magyarorszagra kiterjesztett HU jellel ellatott bevizsgalasi engedélyek
alapjan Magyarorszagon forgalmazhato.
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3.17 TEXHUMYECKUE JAHHBIE.

[RO)

3.17 DATE TEHNICE.

Zeus 24 kW Zeus 28 kW
HommHa/bHast TeroBast MOLIHOCT Putere termicd in focar nominala kW (kcal/h) | 25,5 (21934) 29,8 (25644)
MuHyMa bHAS TETIOBAs MOIIHOCTD Putere termica in focar minima kW (kcal/h) 10,5 (9048) 12,6 (10799)
HomuuanbHas TerioBast MOIHOCTD (Ho/e3Has) Putere termica utild nominala kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080)
MuHiMabHas TEIIOBask MOIHOCTD (Ho/Ie3Has) Putere termica utild minima kW (kcal/h) 9,3 (7998) 11,0 (9460)
TeroBoit K11 Pyt HOMITHAMLHOIT MOIHOCT Randament termic util la puterea nominald % 94,1 93,9
Tennosoit xm mpu 30% 0T HOM. MOITHOCTH r[fg?n(}iﬁgnt termic util la 30% din RuGca % 90,4 90,6
IloTepy Tema Ha KOpITyce Iyt BK/I/BBIK/L. TOPeITKe Poifefrdere de cildurd prin manta cu arzatorul On/ % 0,40/ 0,89 0,60/ 0,62
IToTepy Temta Ha BO3/yXOBOJie TPV BKJI/BBIK/ TOPEIKe Pierdere de cildura la cos cu arzitorul On/Off % 5,50 /0,03 5,50 /0,01
Makc. pabodee jaBjieHIe B OTOIUTEBHOI CHCTeMe Presiune max. de functionare circuit incalzire bar 3 3
Makc. paboyas TeMmreparypa B OTOMATETbHOI CHCTeMe Temperaturd max. de functionare circuit incélzire °C 90 90
E&?::;H PETYMPOBKG TEMIIEPATYPbl B OTOMMIENBHON | 1y oy de reglare temperatura incalzire °C 35-85 35-85
TlomHbIit 06'beM PaCIIMPUTENBHOTO GaKa yCTaHOBKI Volum total vas de expansiune incalzire 1 7,7 7,7
IIpenB. 06BEM pacinpiTeIbHOrO OaKa yCTaHOBKI Presiune preincarcare vas expansiune incalzire bar 1 1
CopepsaHe BOfbI FeHepaTopa Continut de apd al generatorului 1 3,6 4,1
Hariop ipw pacxone 1000 rfsac ls/fciné hidraulica disponibila la un debit de 1.000 kPa (m H,0) 247 (2,52) 33,4 (3.41)
Cna?_l’;e;};a;q?;goﬁB:g;:?mHOCTb Toorpesa Putere termicd utila producere apé caldd menajera | kW (kcal/h) | 24,0 (20640) 28,0 (24080)
Jnanason pery/MpoBKIt TeMIepaTyphi TIOJJOrpeToit Dome_nitl de reglare temperaturé apa calda oC 20- 60 20- 60
CAHTEXHIYECKOI BOJIBI menajera
OrpaHitdeHite oToka Ha 2 6ap Limitator de flux sanitar la 2 bari 1/min 9,2 11,6
MuH. (uHaMIIecKoe) IaB/IeHIe CAHTEXHITYECKOI BOJIbI Presiune minima (dinamica) in circuitul sanitar bar 0,3 0,3
Makc. pabotee faB/ieHe CAHTEXHITYECKOI BOJbI Presiune maxima in circuitul sanitar bar 8 8
Yrenbubiit pacxog ( AT 30 °C) Debit specific A.C.M. (AT=30°C) I/min 13,5 14,5
YrenbHslit pacxop nipu HenpepbisHoit padote (AT 30°C) | Debit A.C.M. in serviciu continuu (AT=30°C) 1/min 11,5 13,4
Bec noysoro 6oitiepa Greutate centrala plind kg 100,1 104,6
Bec mycroro Goitepa Greutate centrala goala kg 54 58
ITapaMeTpbl 97€KTp. ceTnt Alimentare electrica V/Hz 230/50 230/50
Howmytsa/bHblit IOTpeO/IeMblil TOK Curent nominal absorbit A 0,7 0,73
YcTaHOB/IEHHAA H7MEKTPIYecKas MOIHOCTb Putere electricd instalata w 140 145
Iotpebsiemas MOLHOCT LIPK. HaCOCA Putere electricd absorbita de pompa W 81,7 85,6
[lorpebisiemas MOLIHOCTb BEHTU/IATOPA Putere electricd absorbita de ventilator w 32,8 37,6
Kiracc saupTet ameKTpoo6opysioBaHyis arperara Grad de protectie instalatie electrica aparat - 1PX4D IPX4D
Knacc NO Clasa de NO - 3 3
NOX Bsgerranbui NO, ponderat mg/kWh 134 113
Bsgemmansit CO CO ponderat mg/kWh 111 104
Ty arperara Tip aparat C12/C32/C42/C52/C82/B22/B32
Kareropus Categorie 112H3+ / 1I2H3B/P

- * Perynupyemas TeMIepaTypa IIpy CaHTeXHMYECKOM pacxofie 7 1/MUH, -

py TemIepatype Ha Bxofe 15°C.

- 3HayeHMsA TeMIEPaTypPhl IIMOBBIX Ia30B IIPMBEIeHbI P TeMIIepaType -

BO3JlyXa Ha BXofie, paBHoit 15°C.

intrare de 15°C.

* Temperatura de reglare la debit sanitar de 7l/min. cu temperatura de

Valorile de temperatura a fumului sunt raportate la o temperaturé a aerului
la intrare de 15°C.

- JlaHHBIE 11O TOJOTPETON CAHTEXHUYECKOIl BOJle IPUBEeJEeHbl I/ -

JMHAMIYECKOT0 iaB/ieH A 2 6ap u TeMrepaTypsl Ha Bxofie 15°C; 3HaueHns
M3MepeHbl HelOCPEeCTBEHHO Ha BBIXOfe Ooliepa, py 3TOM CunMTae
TCS, UTO /I [OTy4YeHNs 3asABIEHHBIX XapaKTePUCTUK HE0OXOAMMO
CMeIIBaHMe ¢ XOTOIHOI BOMIOI.

MakcyMarnbHbIl YPOBEHb 1IyMa, M3/jaBaeMoro mpu pabote 6oitnepa,
cocrasyser < 55 fBA. YpoBeHb IIyMa u3MepeH IpM UCIBITAHUSAX B
4aCTUYHO 3BYKOIIOITIOLAIOILell KaMepe Ipy paboTe Hoiiiepa Ha IOTHYIO
TEIJIOBYIO MOIIHOCTb M JIMHE BO3JYXOBOJOB, COOTBETCTBYIOLE
YCTaHOB/IEHHBIM HOPMaM.

Datele privind prestatia apei calde menajere se referd la o presiune de
intrare dinamica de 2 bari si la o temperaturé de intrare de 15°C; valorile
sunt relevate imediat la iesirea centralei considerand ci pentru a obtine
datele declarate este necesard amestecarea cu apa rece.

Puterea sonord maximd emisd de centrald in timpul functionarii este <
55dBA. Misurarea puterii sonore este realizata prin probe in camera acus-
tica cu centrala functiondnd la putere maxima, cu tubulatura de evacuare/
aspirare conform normelor de produs.
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3.18 PARAMETROS DA COMBUSTAO

[ G20 [ G30 G31
Zeus 24 kW
Diametro bico de gds mm 1,35 0,79 0,79
pressdo de alimentagio mbar (mm H,O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Capacidade em massa dos fumos na poténcia nominal kg/h 49 50 51
Capacidade em massa dos fumos na poténcia minima kg/h 53 50 50
CO2 a Q Nom./Min. % 7,512,7 8,5/3,3 82/33
CO a 0% de O2 a Q. Nom./Min. ppm 86/ 66 70/ 84 45/ 80
NOX a 0% de O2 a Q. Nom./Min. ppm 123/71 161/ 84 165/ 80
Temperatura fumos na poténcia nominal °C 108 109 107
Temperatura fumos na poténcia minima °C 87 91 91
Zeus 28 kW
Diémetro bico de gas mm 1,35 0,79 0,79
pressdo de alimentagao mbar (mm H,O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Capacidade em massa dos fumos na poténcia nominal kg/h 56 56 57
Capacidade em massa dos fumos na poténcia minima kg/h 60 57 58
CO2 a Q. Nom./Min. % 7,70 / 2,86 9,00/ 3,47 8,70 / 3,42
CO a0% de O2 a Q. Nom./Min. ppm 158 /101 184 /109 105/ 108
NO, a 0% de O2 a Q. Nom./Min. ppm 54 /28 67 /37 74/ 35
Temperatura fumos na poténcia nominal °C 110 114 111
Temperatura fumos na poténcia minima a¥ 87 91 90
3.18 PARAMETRY SPALANIA.
| 6zso | 627 | G235 | @31
Zeus 24 kW
Srednica dyszy gazu mm 1,35 1,50 1,70 0,79
Ci$nienia zasilania mbar (mm H O)| 20 (204) 20 (204) 13 (133) 37 (377)
Masowe natezenie przeptywu spalin przy mocy znamionowej kg/h 49 57 60 51
Masowe natezenie przeptywu spalin przy mocy minimalnej kg/h 53 56 59 50
CO2 Znam./Min. % 7,512,7 6,60 /2,55 | 6,40 /2,44 8,2/3,3
CO z0% O2 Znam./Min. ppm 86/ 66 51/88 39/97 45/ 80
NO, z0% O2 Znam./Min. ppm 123/71 87 /54 63/53 165/ 80
Temperatura spalin przy mocy znamionowej °C 108 99 96 107
Temperatura spalin przy mocy minimalnej °C 87 83 80 91
Zeus 28 kW
Srednica dyszy gazu mm 1,35 1,50 1,70 0,79
Ciénienia zasilania mbar (mm H,O) | 20 (204) 20 (204) 13 (133) 37 (377)
Masowe natezenie przeptywu spalin przy mocy znamionowej kg/h 56 63 65 57
Masowe natezenie przeptywu spalin przy mocy minimalnej kg/h 60 64 65 58
CO2 Znam./Min. % 7,70 /2,86 | 7,00/2,68 | 7,00/2,68 | 8,70/ 3,42
CO z 0% O2 Znam./Min. ppm 158 /101 49 /83 54 /92 105 /108
NO, z 0% O2 Znam./Min. ppm 54 /28 89 /56 67/ 54 74/ 35
Temperatura spalin przy mocy znamionowej °C 110 103 103 111
Temperatura spalin przy mocy minimalnej °C 87 83 83 90
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3.18 PARAMETRY SPALOVANTI

G20 [ G30 G31
Zeus 24 kW
Pramér plynové trysky mm 1,35 0,79 0,79
Tlak plnéni mbar (mm H,0) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Celkové mnozstvi spalin pfi jmenovitém vykonu kg/h 49 50 51
Celkové mnozstvi spalin pti nejniz$im vykonu kg/h 53 50 50
CO2 pii jmen./min. zatizeni % 7,512,7 8,5/3,3 8,2/3,3
CO pti 0% O2 pfi jmen./min. zatizeni ppm 86/ 66 70/ 84 45/ 80
NO, pti 0% O2 pfi jmen./min. zatiZeni ppm 123/71 161 /84 165/ 80
Teplota spalin pfi jmenovitém vykonu °C 108 109 107
Teplota spalin pfi nejniz$im vykonu °C 87 91 91
Zeus 28 kW
Pramér plynové trysky mm 1,35 0,79 0,79
Tlak plnéni mbar (mm H,0) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Celkové mnozstvi spalin pfi jmenovitém vykonu kg/h 56 56 57
Celkové mnozstvi spalin pfi nejnizsim vykonu kg/h 60 57 58
CO2 pfi jmen./min. zatizeni % 7,70 / 2,86 9,00/ 3,47 8,70/ 3,42
CO pii 0% O2 pti jmen./min. zatizeni ppm 158 /101 184 /109 105/ 108
NO, pti 0% O2 pfi jmen./min. zatiZeni ppm 54/28 67/ 37 74/ 35
Teplota spalin pti jmenovitém vykonu °C 110 114 111
Teplota spalin pti nejniz$im vykonu _C 87 91 90
3.18 EGES PARAMETEREI

G20 | G3o G31 | G251
Zeus 24 kW
Gazfuvoka atméréje mm 1,35 0,79 0,79 1,50
Csatlakozdsi gaznyomas mbar (mm H O)| 20 (204) 29 (296) 37 (377) 25 (255)
Fiistgdz tomegaram névleges teljesitménynél kg/h 49 50 51 59
Fiistgdz tomegaram minimalis teljesitménynél kg/h 53 50 50 59
CO2 névleges/minimalis teljesitménynél % 7,512,7 8,5/3,3 8,2/33 7,90 /2,92
CO 0% O2-nél névleges/minimalis teljesitménynél ppm 86/ 66 70/ 84 45/ 80 47196
NOx 0% O2-nél névleges/minimalis teljesitménynél ppm 123/71 161/ 84 165/ 80 75/ 47
Fiistgaz hémérséklet névleges teljesitménynél °C 108 109 107 101
Fiistgdz hémérséklet minimalis teljesitménynél °C 87 91 91 82
Zeus 28 kW
Gazfuvoka atméréje mm 1,35 0,79 0,79 1,50
Csatlakozdsi gaznyomas mbar (mm H,O) | 20 (204) 29 (296) 37 (377) 25 (255)
Fiistgaz tomegaram névleges teljesitménynél kg/h 56 56 57 66
Fiistgaz tomegaram minimalis teljesitménynél kg/h 60 57 58 66
CO2 névleges/minimalis teljesitménynél % 7,70 /2,86 | 9,00/3,47 | 8,70/3,42 | 8,40/3,10
CO 0% O2-nél névleges/minimalis teljesitménynél ppm 158 /101 184 /109 105/108 51/95
NOx 0% O2-nél névleges/minimalis teljesitménynél ppm 54/28 67 /37 74/ 35 71/48
Fiistgaz hémérséklet névleges teljesitménynél °C 110 114 111 105
Fiistgdz hémérséklet minimalis teljesitménynél °C 87 91 90 82
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3.18 ITAPAMETPBI TOPEHMA.

G20 G30 G31
Zeus 24 kW
[luameTp ra3oBoro coma MM 1,35 0,79 0,79
laBneHyist muTaHus Méap (v H,0) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
MaccoBblit pacXo] IbIMOBBIX Fa30B NPJ HOMVHA/IbHOI MOITHOCTI Kr/4 49 50 51
MaccoBblif pacXoj IbIMOBBIX Fa30B Y MUHIMA/IbHOI MOIIHOCTI Kr/4 53 50 50
CO2 mpn Q. Homt./ M. % 7,5/2,7 8,5/3,3 8,2/3,3
CO mipn 0% O2 mpu Q. Hom./Mun. ppm 86/ 66 70/ 84 45/ 80
NOX npu 0% O2 mpu Q. Hom./Mun. ppm 123/71 161/ 84 165/ 80
Temmeparypa J[bIMOBBIX Fa30B TPV HOMUHA/IBHOI MOIIHOCTI °C 108 109 107
Temneparypa JibIMOBBIX Fa30B IIP¥ HOMUHA/IbHOI MOIHOCTIL °C 87 91 91
Zeus 28 kW
[liiameTp ra3soBoro cora MM 1,35 0,79 0,79
TlaBneHys muTaHms Méap (mm H,0) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
MaccoBblit pacxof JbIMOBBIX Fa30B TIP¥ HOMITHAIbHOI MOIITHOCTI Kr/4 56 56 57
MaccoBblit pacxofi BIMOBBIX Ta30B PV MUHMMA/TbHOI MOIHOCTI Kr/4 60 57 58
CO2 npn Q. Hom./Mus. % 7,70/ 2,86 9,00 / 3,47 8,70/ 3,42
CO mput 0% O2 mpu Q. Hom./Mun. ppm 158 /101 184 /109 105/108
NO, npu 0% O2 ipu Q. Hom./Mum. ppm 54/28 67 /37 74/ 35
Temmeparypa JHIMOBBIX Fa30B II¥ HOMHA/IBHOI MOITHOCTI °C 110 114 111
Temmeparypa JHIMOBBIX Fa30B IIP¥ HOMIHA/TBHOI MOITHOCTI °C 87 91 90

3.18 PARAMETRI COMBUSTIEI.

G20 G30 G31
Zeus 24 kW
Diametru duza gaz mm 1,35 0,79 0,79
Presiune de alimentare mbar (mm H,0) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Debit masic de fum la putere nominald kg/h 49 50 51
Debit masic de fum la putere minima kg/h 53 50 50
CO, la putere nominald/minimd % 7,512,7 8,5/33 8,2/33
CO cu 0% O, la putere nominald/minima ppm 86/ 66 70/ 84 45/80
NO_cu 0% O, la putere nominald/minima ppm 123/71 161/ 84 165/ 80
Temperaturd fum la putere nominala °C 108 109 107
Temperaturd fum la putere minima °C 87 91 91
Zeus 28 kW
Diametru duzi gaz mm 1,35 0,79 0,79
Presiune de alimentare mbar (mm H O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Debit masic de fum la putere nominald kg/h 56 56 57
Debit masic de fum la putere minima kg/h 60 57 58
CO, la putere nominala/minima % 7,70 / 2,86 9,00/ 3,47 8,70 / 3,42
CO cu 0% O, la putere nominald/minima ppm 158 /101 184 /109 105/108
NO_cu 0% O, la putere nominald/minima ppm 54 /28 67 /37 74/ 35
Temperaturd fum la putere nominala °C 110 114 111
Temperaturd fum la putere minima °C 87 91 90
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Dear Customer,
Our compliments for having chosen a top-quality
Immergas product, able to assure well-being and
safety for a long period of time. As an Immergas
customer you can also count on a qualified after-
sales service, prepared and updated to guarantee
constant efficiency of your boiler.
Read the following pages carefully: you will be able
to draw useful suggestions regarding the correct use
of the appliance, the respect of which, will confirm
your satisfaction for the Immergas product.
Contact our area authorised after-sales centre as
soon as possible to request commissioning. Our
technician will verify the correct functioning
conditions; he will perform the necessary
calibrations and will demonstrate correct use of
the generator.
For any interventions or routine maintenance
contact Immergas Authorised Centres: these have
original spare parts and boast of specific preparation
directly from the manufacturer.

General recommendations
The instruction book is an integral and important
part of the product and must be consigned to the
user also in the case of transfer of ownership.
It must be kept well and consulted carefully, as all
of the warnings supply important indications for
safety in the installation, use and maintenance
stages.
Installation and maintenance must be performed in
compliance with the regulations in force, according
to the manufacturer and professionally qualified
staff, intending staff with specific technical skills
in the plant sector.
Incorrect installation can cause injury to persons
and animals and damage to objects, for which the
manufacturer is not liable. Maintenance must be
carried out by skilled technical staff. The Immergas
Authorised After-sales Service represents a
guarantee of qualifications and professionalism.
The appliance must only be destined for the use
for which it has been expressly declared. Any other
use must be considered improper and therefore
dangerous.
In the case of errors during installation, running
and maintenance due tot he failure to comply
with the technical laws in force, standards or the
instructions contained in this book (or however
supplied by the manufacturer), the manufacturer
is excluded from any contractual and extra-
contractual liability for any damages and the
appliance warranty is invalidated.
For further information regarding legislative and
statutory provisions relative to the installation of
gas heat generators, consult the Immergas site at the
following address: www.immergas.com

CE DECLARATION OF CONFORMITY
For the purpose and effect of the CE 90/396 Gas
Directive, EMC CE 89/336 Directive, CE 92/42
Boiler Efficiency Directives and CE 73/23 Low
Voltage Directive.

The Manufacturer: Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure
n° 95 42041 Brescello (RE)

DECLARES THAT: the Immergas boiler model:
Zeus 24 -28 kW

comply with the above EC Directives

Research & Development Director
Mauro Guareschi
Sigpature:

thnzwe

Vazeny zakaznik,
Blahoprajeme vam k zaktpeniu vysoko kva-
litného vyrobku firmy Immergas, ktory vam
na dlha dobu zaisti spokojnost a bezpecie. Ako
zékaznik firmy Immergas sa mozete za véetkych
okolnosti spolahnit na odborny servis firmy,
ktory je vzdy dokonale pripraveny zarucit vam
staly vykon vasho kotla.

Precitajte si pozorne nasledujtice stranky. Néjdete
v nich uZito¢né rady pre spravne pouzivanie
pristroja, ktorych dodrziavanie vam zaisti
spokojnost s vyrobkom spolo¢nosti Immergas.
Navstivte véas nas oblastny servis a ziadajte
uvodné preskiasanie chodu kotla. Né§ technik
overi spravne podmienky prevadzky, prevedie
nezbytnu reguldciu kalibrovania a vysvetli vam
spravne pouzivanie kotla.
V pripade nutnych oprav a beznej udrzby sa
vzdy obracajte na schvélené odborné servisy
firmy Immergas, pretoZe tieto servisy maju k
dispozicii $pecialne vyskolené techniky a ori-
ginalne nahradné diely.

Vseobecné upozornenia
Névod na pouZitie je nedielnou a dolezitou
sti¢astou vyrobku a musibyt predany pouzivatelovi
aj v pripade jeho dalsieho predaja.
Navod je treba si pozorne precitat a starostlivo ho
uschovat, pretoZe vsetky upozornenia obsahuju
dolezité informacie pre vasu bezpecnost vo faze
ingtaldcie aj obsluhy a udrzby.
Instalaciu a Gdrzbu je opravneny vykonavat v
stlade s platnymi normami a podla pokynov
vyrobcu
len odborne vyskoleny pracovnik, ktorym sa
v tomto pripade rozumie pracovnik s odbor-
nou technickou kvalifikdciou v obore tychto
systémov.
Chybna instalacia moze sposobit $kody osobam,
zvieratam alebo na majetku, za ktoré vyrobca ne-
zodpoveda. Udrzbu by mali vykonavat odborne
vyskoleni povolani pracovnici. Zarukou kvali-
fikdcie a odbornosti je v tomto pripade schvalené
servisné stredisko firmy Immergas.
Pristroj je mozné pouzivat vyhradne k ucelu,
ku ktorému bol vyslovne uréeny. Kazdé iné
pouzitie je povazované za nevhodné a teda za
nebezpecné.
Na chyby v instaldcii, prevadzke alebo udrzbe,
ktoré su sposobené nedodrzanim platnych
technickych zékonov, noriem a predpisov uve-
denych v tomto nédvode (alebo poskytnutych
vyrobcom), sa v Ziadnom pripade nevztahuje
zmluvna alebo mimozmluvna zodpovednost
vyrobcu za pripadné $kody a prislusnd zaruka
na pristroj zanika.
Dalsie informacie instalacii tepelnych plynovych
generdtorov najdete na tejto internetovej adrese
spoloc¢nosti Immergas: www.immergas.com

PREHLASENIE O ZHODE EU

V zmysle smernice pre spotrebice plynovych
paliv 90/396/ES, smernice o elektromagnetickej
kompatibilite 89/336/EHS, smernice o t¢innosti
92/42/ES a smernice pre elektrické zariadenia
nizkeho napitia 73/23/ES.

Vyrobca Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure n°® 95
42041 Brescello (RE)

PREHLASUJE, ZE: KOTLE Immergas model:
Zeus 24 -28 kW

odpovedajii uvedenym smerniciam Eurépskeho
spolocenstva

Riaditel vyskumu a vyvoja
Mauro Guareschi
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YBaxxaemu I'-u Knuenr,
Tlosnpasssame Bu, ye n3bpaxre npogykr Immergas
C TONIAMO Ka4ecTBO, KOMTO € B ChCTOsAHME Jja
Bu ocurypu 3a Abaro BpeMe 671arofeHcTBIe
n curyproct. Kato Knuenr Immergas Bue me
MoOKeTe BUHATH fla pasunTare Ha OTOpU3UpPaAH
ITomomen CepBus, MOATOTBEH 1 ChBPEMEHEH
3a Jja TapaHTUPa NMOCTOSAHHA epeKTUBHOCT Ha
Bamms xoren.

IIpoyeTeTe BHMMATETHO CTPAHMINTE, KOUTO
CIIef[BaT: Ile MOXKETe Jia CM M3BJIedeTe MOIe3HN
CbBETM 32 IPABMITHOTO M3IO/N3BAHE HA amapara,
CTIa3BaHeTO Ha KOMTO Ije MOTBBpAM BameTo
YZIOBIIETBOPEHYE OT MPOAYKT Immergas.
O6ppigaitTe ce CBOEBPEMEHHO KBM HAUINs
Oropnsupan Ilomomen LleHTsp OT paifona 3a ja
Hopbyare I'bPBOHAYATHOTO ITyCKaHe B JIEVICTBIIE.
Hammmat TexHuK e mpoBepy o6puTe yCloBus Ha
pabora, 11ie M3BLPIIN HEOOXOAMMITE PEryNPOBKI
3a HacTpoiiKa 1 1ie By mwmocTpupa npaBmiHOTO
U3MIO/I3BaHE HA FeHepaTopa.

Ob6ppujarite ce, pu eBEHTYaHA HEOOXOAMMOCT
OT MHTEPBEHLUA M OOMYAliHA TOJLPBKKA
xbM Otopusupanure lentpoBe Immergas: Te
pasmonaraT ¢ OpUTMHANHYM KOMIOHEHTH I Ca
TOPAY CbC CrenybuyHa IOAroToBKa PbKOBOJIeHa
JUPEKTHO OT IPOU3BOAUTENA.

VBomuu Genexxku
KHyXKaTa ¢ MHCTPYKIMMUTE CHCTABIABA
CbIIeCTBEHA 1 HepesJe/Ha YacT OT MPOLYKTa
u TpsbBa fa 6bie BpBUBAH Ha MOTpebMTENA
JOpU M KOTaTo ce CMeHA cobcTBeHocTra. Ta
Tpsa6Ba a O'bie ChXpaHABAHA IPIDKINBO U Ja
6bjie IpOYNTaHA BHUMATETHO, Thil KAaTO BCHYKM
YBOZIHY O€/IeKKI HPEeJOCTABAT BKHM YKa3aHNsA
3a 6e30IacHOCT BBB (asuTe Ha MHCTATUPAHE,
eKCIIIOATaLA ¥ MOPBXKKA.
VIHCTa/mMpaHeTo 1 OPhKKaTa TPA6BA J1a ObaaT
U3BDBPIIBAHM KAaTO ce ChOMOIaBaT AeliCTBAIINTe
HOPMM, CBITIACHO MHCTPYKIMIUTE HA IPOMBORUTEIL
u 0T KBamuduIpan NpodecioHamHO IePCOHa,
pasOupaiiky KaTo TaKbB OH3M, KONTO MMa
crierduyHa TEXHNYeCKa KOMIIETeHIVA B 06/1acTTa
Ha MHCTa/alMuTe.
ExHo morpemHo MHCTanupaHe MOXe fa
MPUYMHY IETH HAa XOpa, KMBOTHM U BEIM, 3a
KOMTO IPOU3BOAMTENA He HOCH OTTOBOPHOCT.
IopmpbxkaTa Tps6Ba fa O'blle U3BBPLUIBAHA OT
TO/iTOTBEH TEXHNYECKI TepcoHas, OTopy3ypaHus
ITomomen Texumuecku Cepsus Immergas
HpefCTaBNABa, B TO3M CMUCDJI, TapaHINsA
3a KBanupukauua u npodecnoHanu3bM.
Amnaparpr TpA6Ba fja O'bfje M3ION3BAH CAMO IO
pefHa3HadeHye. Besako Apyro usmonsBaHe ce
CUMTa 32 HECBOJICTBEHO U C/IEOBATENTHO 32 OACHO.
B crydaii Ha rpelIku Ipy MHCTaTMPAHETO, IPU
yrnoTpeba May Ipu MOAAPBKKATA, [FBIDKALIN
ce Ha He CbHOMIOAaBaHE HAa TEXHMYECKOTO
3aKOHOJIATEICTBO B CUJIA, HA HOPMATHBA WM Ha
MHCTPYKLMUTE CBABPXKALIYM Ce B HACTOAIIATA
KHIDKKA (MM JOCTAaBEHM OT IIPOM3BOJMUTEA), Ce
UBK/TIOYBA BCAKAKBA [OTOBOPHA 1 M3BBH JIOTOBOPHA
OTrOBOPHOCT HA IPOM3BOAMTENIA 33 eBEHTYATHI
IIETV 1 OTIIA/JIa ChOTBETHATA FaPaHINA 3a allapaTa.
3a 10 - mozipo6Ha nHGOPMAINA 0 HOPMATUBHUTE
pasmopenbu, OTHOCHO MHCTalTMPAaHETO Ha
reHepaTopy 3a OTOI/IEHNE Ha ras, ThpceTe caiiTa
Immergas Ha clefHuA ajpec: www.immergas.
com

JTEKITAPAIIVIA EC 3A CbOTBETCTBUE
ITo cmucobna Ha Jupexrusa raz EC 90/396 ,
Jupexrusa EMC EC 89/336, [lupexTuBa panieMaH
EC 92/42 n lupextusa Hucko Hampexenne EC
73/23.

IIpoussopuren: Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure n°
95 42041 Brescello (RE)

JEKETTAPUPA, YE: xotmure Immergas mopen:
Zeus 24 -28 kW

OTroBapAT Ha cpmmre Jlupextnsu Ha EO

Jlupexrop Vscnensane & Passutue
Mauro Guargschi Ilo,
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INSTALLATION
OF THE BOILER

1.1 INSTALLATION RECOMMENDATION.
The Zeus kW boiler has been designed for wall
mounted installation only; they must be used to
heat environments, to produce domestic hot water
and similar purposes.

The wall surface must be smooth, without any
protrusions or recesses enabling access to the rear
part. They are NOT designed to be installed on
plinths or floors (Fig. 1-1).

By varying the type of installation the classification
of the boiler also varies, precisely:

- B,, type boiler if installed using the relevant
terminal for air intake directly from the room
in which the boiler has been installed.

- Ctypeboiler if installed using concentric pipes
or other types of pipes envisioned for the sealed
chamber boiler for intake of air and expulsion
of fumes.

Only professionally qualified heating/plumbing
technicians are authorised to install Immergas gas
appliances.

Installation must be carried out according to the
standards, current legislation and in compliance
with local technical regulations and the required
technical procedures.

Installation of the Zeus kW boiler when powered
by LPG must comply with the rules regarding
gases with a greater density than air (remember,
as an example, that it is prohibited to install plants
powered with the above-mentioned gas in rooms
where the floor is at a lower quota that the average
external country one).

Before installing the appliance, ensure that it is
delivered in perfect condition; if in doubt, contact
the supplier immediately. Packing materials

(staples, nails, plastic bags, polystyrene foam, etc.)
constitute a hazard and must be kept out of the
reach of children. If the appliance is installed inside
or between cabinets, ensure sufficient space for
normal servicing; therefore it is advisable to leave a
clearance of at least 3 cm between the boiler casing
and the vertical sides of the cabinet.

Leave adequate space above the boiler for possible
water and fume removal connections.
Atleast 60 cm must be left below the boiler in order
to guarantee replacement of the magnesium anode.
Keep all flammable objects away from the appliance
(paper, rags, plastic, polystyrene, etc.).

Do not place household appliances underneath the
boiler as they could be damaged if the safety valve
intervenes (if not conveyed away by a discharge
funnel), or if there are leaks from the connections;
on the contrary, the manufacturer cannot be held
responsible for any damage caused to the household
appliances.

In the event of malfunctions, faults or incorrect
operation, turn the appliance

off immediately and contact a qualified technician
(e.g. the Immergas Technical Assistance centre,
which has specifically trained personnel and

INSTALACIA
KOTLA

1.1 POKYNY K INSTALACII.

Kotol Zeus kW bol skons$truovany vylu¢ne k
instaldcii na stenu; pouziva sa na vykurovanie
okolitého prostredia a k ohrevu tzitkovej vody
pre pouzitie v domacnosti a podobne.

Stena musi byt hladké, bez vystupkov alebo
vydutin, aby umoznovala pristup k zadnej Casti.
V ziadnom pripade nie st uréené k instalacidm
na podstavce alebo podlahy (Obr. 1-1).

Podla typu instaldcie sa ment aj klasifikacia kotla,
a sice takto:

- Kotol typu B,, v pripade, ze je inétalrovar.ly'r
pomocou prlsfusne] koncovky k nasavaniu
vzduchu priamo z miesta, v ktorom je
in$talovany.

- Kotol typu C v pripade instalicie pomocou
koncentrickych rur alebo iného potrubia
navrhnutého pre kotle s vzduchotesnou
komorou pre nasdvanie vzduchu a vypustanie
spalin.

K instaldcii plynovych kotlov Immergas
je opravneny iba odborne kvalifikovany a
autorizovany servisny techniky plynovych
zariadeni.

Instaldcia musi byt vykonand v silade s normami,
platnymi zédkonmi a miestnymi technickymi
smernicami podla obecne platnych technickych
zasad.

Instalacia kotla Zeus kW v pripade plnenia
kvapalnym ropnym plynom musi vyhovovat
poziadavkam na plyn s hustotou vys$sou, nez je
hustota vzduchu. Upozornujeme okrem iného
aj na skuto¢nost, Ze instalacia zariadenia na
skvapalneny plyn v miestach s podlahou vo vyske
mensej, nez je strednd vyska roviny vonkajsieho
prostredia, je zakdzana.

Pred in$taldciou zariadenia je vhodné
skontrolovat, ¢i bolo dodané kompletné a
neporusené. Ak by ste o tom neboli presvedcent,
obratte sa okamzite na dodéavatela. Prvky
balenia (skoby, klince, plastikové sacky, penovy
polystyrén apod.) nenechdvajte defom, pretoze
pre ne mozu byt zdrojom nebezpecia. V pripade,
Ze je pristroj uzatvoreny v nabytku alebo medzi
nabytkovymi prvkami, musi byt zachovany
dostato¢ny priestor pre beznu udrzbu; odporuca
sa ponechat 3 cm medzi pld$tom kotla a zvislymi
stenami nabytku.

Nad kotlom musi byt ponechany priestor pre
zasahy do kurového systému. Pod kotlom je treba
ponechat priestor najmenej 60 cm pre vymenu
magnéziovej anody.

V blizkosti zariadenia sa nesmie nachddzat
ziadny horlavy predmet (papier, latka, plast,
polystyrén apod.).

Odportca sa pod kotol neumiestovat ziadne
doméce elektrospotrebice, pretoze by mohli byt
poskodené v pripade netesnosti hydraulickych
spojok; v opa¢nom pripade vyrobca nenesie
ziadnu zodpovednost za pripadné poskodenie
domécich elektrospotrebicov.

MHCTAJIMPAHE
KOTEN

1.1 TIPEOTOBOP MHCTAJINMPAHE.
Kotensr Zeus kW e mpoekTupaH U3KIOYNTETHO
3a MHCTaIMpaHe Ha CTeHa; TpsAbBa ga Gbaar
MSIIO/N3BAHY 3a OTOIUIEHNE Ha MOMEIIECHNA U 3a
[00MBaHe Ha CAaHMTapHA TOIUIA BOJA 3a JOMAIIHI
HYXX/IV 1 TIOf0OHN.

Crenara TpsabBa ga 6bAe raagka, ToecT 6e3
MBI'BKHAIOCTU U 6e3 BIIbOHATHHN, Taka Ye Jja
MMa JOCTBII OT 3ajiHaTa CTpaHa. V[306mo He ca
HpOeKTI/IpaHI/I 3a MHCTaIauumn B'pry nop nian
npyra ocHosa (®ur. 1-1).

TIpoMmeHsi /I Ce THIIA HA MHCTA/IMPAHE IPOMEHsI ce
n KTIaC]/I(bI/IKaLU/IHTa Ha KOTejla ¥ 110 TOYHO:

Koren Tum B22 ce mHcTammpa, KaTo ce M3monBa
CIIeIMa/ieH TepMITHA/I 3 3aCMYKBaHe Ha BB3JlyX
JUPEKTHO OT MACTOTO B KOETO € MHCTANNPAH
KOTera.

Koten tun C ce nHCTanmpa, KaTo ce M3MHON3BaT
KOHIIEHTPMYHU TPBOU WM APYT TUII TPDBOK
TpeiHa3HaYeH ! 3a KOT/IM C TeHeKieHa Kamepa
32 3aCMyKBaHe Ha BB3J[yXa U U3XBBP/AHE HA
TylIeKa.

EnuucTBeHO KBa/mmuuupan npodecnonanex
TEPMOBO/JONPOBOJYNK, € OTOPU3UPAH 3a
MHCTa/IMpaHe Ha Ta30BM amapary Immergas.
VHcranupaHero TpsA6Ba fa O'b/ie HAPABEHO
C'BITIACHO MpPeANNCAHUATA Ha HOPMUTE, Ha
3aKOHOJIATENICTBOTO B CU/IA U TIPW Clla3BaHe
Ha MECTHMTE TeXHUYECKN HOPMATMBY, CIIOPes
yKa3aHMATa 3a J0OPO TeXHINYECKO M3IIbIHEHME.
Hucrannpanero Ha Koten Zeus kKW, B ciaydaii
Ha 3axpanBaHe GPL tpsb6Ba fa ce nmogunsssa
Ha NpaBUJIaTa 3a ras, C MO-TOAAMA I'bCTOTA OT
Bb3/lyXa (HATIOMHAMe, HaIIpUMeP, Ye e 3a0paHeHo
MHCTa/NNPAHETO Ha alapary 3aXpaHBaHU OT
ropeyKasaHmsA ra3 B IIOMEIIEHNA C IO-HUCKK
II0/J0BE OT BHHIIHATA I/IAHNPOBKA).

Ilpeny MHCTaMMpaHe Ha amapara e yMecTHO Jia ce
IIpOBEPU AANMN € IIPUCTUIHAT USIIPABEH; aKO MMa
CbMHeHMS, TPA6BA fja ce 00bPHETE BeJHATa KbM
pocraBunka. OnakoBbYHUTE efeMeHTH (CKoOu,
TBO3IEN, HAJIOHOBM TOp6I/I‘{KI/I, TIO/INCTUPOTT U
7ip.) He 61Ba Jia ca JOCTBIIHM JI0 JIeNaTa, Thil KaTo
Ca I3TOYHYVK Ha ONIacHOCTH. B ciryyai, ye amapaTsbT
6bie BBTpe WM cpep Mebenu, TpsA6Ba Aa uMa
JOCTaTBYHO MACTO 33 OOMYAHUTE TOAKPHKKIL;
IpenopbyYBaMe Jla Ce OCTABAT IOHe 3 cm MeXy
KO)KYXa Ha KOTZIETO M BEPTUKATHNUTE CTEHNM Ha
meberma. Hayp koTeto ce octaBsa MACTO 3a JOCTBIT
1o mymekoorsopa. Ilog KooTneTo ce ocTaBAT
noHe 60 cm 3a Jia ce rapaHTUpa IOJMEHAHETO Ha
MarHe3ueBus aHOf.

HuxakbB 3ara/nre/ieH IpefMeT He TpsA6Ba 1a ce
HaMupa B 6/130CT [0 anapaTa (XapTiis, mapLai,
I/1aCTMAca, IOTUCTUPON U T.H.).

IlpemopbyBa ce fa He ce pasmojarar
eIeKTPOJIOMAKMHCKN ypeiu TOJ KOTeNna, Thii
KaTo MOraT ja 0'’bJlaT MOBPEeJeHM NPY PEMOHT
Ha 3aU[MTHUTe KaamaHu (OCBEH aKo He ca
OTBEJICH! B OTXOfjHA (QYHMA), UM TIPY Te4OBeE
OT BOZIOTPOBOAHNTE YacTH; B IPOTUBEH CITyYait,
NpPON3BOAMUTENAT HEe HOCH OTTOBOPHOCT 3a
eBEHTYa/THM LIETH 110 eTeKTPOJOMAKMHCKNUTE

ypenmu.

Fig. 1-1

SRR

E
E

NIE

Obr. 1-1
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original spare parts). Do not attempt to modify
or repair the appliance alone. Failure to comply
with the above implies personal responsibility and
invalidates the warranty.

o Installation regulations: this boiler can be
installed outside in a partially protected area. A
partially protected location is one in which the
appliance is not exposed to the direct action of
the weather (rain, snow, hail, etc..).

Important: Wall mounting of the boiler must
guarantee stable and efficient support for the
generator.

The plugs supplied are to be used only in conjunction
with the mounting brackets or fixing template to fix
the appliance to the wall; they only ensure adequate
support if inserted correctly (according to technical
standards) in walls made of solid or semi-hollow
brick or block. In the case of walls made from
hollow brick or block, partitions with limited static
properties, or in any case walls other than those
indicated, a static test must be carried out to ensure
adequate support.

N.B.: the hex head screws supplied in the blister
pack are to be used exclusively to fix the relative
mounting bracket to the wall.

These boilers are used to heat water to below boiling
temperature in atmospheric pressure.

They must be connected to a heating system and
hot water circuit suited to their performance and
capacity.

V pripade poruchy, vady alebo nespravnej
funkcie je treba zariadenie deaktivovat a privolat
povolaného technika (napriklad z oddelenia
technickej pomoci spolo¢nosti Immergas, ktora
disponuje zvlastnou technickou odbornostou a
originalnymi nahradnymi dielmi. Zabrante teda
akémukolvek zasahu do zariadenia alebo pokusu
o0 jeho opravu.

Nere$pektovanie vyssie uvedeného bude mat za
nasledok osobnt zodpovednost a zanik zaruky.

o In$tala¢né normy: tento kotol je mozné
instalovat vo vonkaj$om prostredi na ¢iasto¢ne
chrinenom mieste. Miestom ciastoc¢ne
chranenym sa rozumie také miesto, kde
kotol nie je vystaveny priamemu pdsobeniu a
prenikaniu atmosférickych zrazok (ddzd, sneh,
kruapy apod.).

Upozornenie: Miesto instaldcie na stenu musi
kotlu poskytnut stabilnu a pevnu oporu.
Hmozdinky (dodané v poctu niekolkych kusov) v
pripade opernej konzoly alebo upinacej podlozky,
ktoré su sticastou doddvky, sii urcené vyhradne
k instaldcii kotla na stenu; Adekvétnu oporu
mozu zarudit iba ak su spravne instalované
(podla technickych zvyklosti) do stien z plného
alebo poloplneho muriva. V pripade stien
z dierovanych tehal alebo blokov, priec¢ok s
obmedzenou statikou alebo muriva iného, nez
ako je vyssie uvedené, je nutné najprv pristupit
k predbeznému overeniu statiky oporného
systému.

Poznamka: Hmozdinkové skrutky so
Sesthrannou hlavou v blistri sa pouzivaji
vyhradne na upevnenie opornej konzoly na
stenu.

Tieto kotle st urcené pre ohrev vody na teplotu
nizsiu, nez je bod varu pri atmosférickom tlaku.
Kotle musia byt pripojené k vykurovaciemu
systému a k rozvodne;j sieti izitkovej vody, ktoré
odpovedaju ich funkcii a vykonu.

@ SMMERGAS

102

B ciryyaii Ha aHOManuA, TOBPe/a WM HECHBBPIIEHO
(yHKIMOHMpPaHe, amapaThT Tps6Ba 1a 6'bfje CIIpsH
u Tps6Ba [1a ce MOBMKA XaOUINTHPAH TeXHUK
(Hampumep 1eHTBPBT 32 TexHmdecka ITomoy
Immergas, KOIITO pasIonara ¢ TeXHHYecKa
crienyyraHa IOATOTOBKA 1 OPUTMHATHI Pe3ePBHI
dactn). CeoBaTeNHO, Ce BB3AbpXKaMTE OT
KaKBaToO M Jja € HaMeca JUIM OINUT 32 PEMOHT.
He cp6moaBaHeTo Ha TOpeymOMEHATOTO
mpefompesenss AUYHA OTTOBOPHOCT I
Hee(eKTUBHOCT Ha TAPAHIIATA.

« Hopmu Ha mHCTanmpaHe: TOBa KOTIE MOXKe
1a O'bJle MHCTAMMPAHO OTBBH, Ha YACTUIHO
3aI[UTEHO MACTO. Ilof 9aCTUYHO 3amUTEHO
MJICTO Ce Hofpasbupa MsCTO, B KOETO KOT/IETO
He € U3/I0)KEHO Ha JIeJICTBUETO I HA IPOHNKBAHE
Ha aTMOC(epHY BaeXxt (b, CHAL, TPajyIika
u Ap.).

BHIMaHMe: MHCTAaTMPaHETO Ha KOTela BBPXY
cTeHa, TpAOBa Jla rapaHTMpa CTabuIHa 1 edpeKacHa
OMopa Ha CaMyisi TeHEPaTop.

Iwbenume (docmaseru cepuiino)s cyuatl, ve uma
onopHa ckoba unu npodunu 3a 3axpensane Ha
Komena, ce U3Non38am npedUMHO 3a 3aKpensane
HA COWUS KM CHeHAmd; MaraT ga OCUIYpST
HOAXOASAIL0 YKperBaHe CaMo aKO Ca BMBKHATU
IpaBMUIHO (CBITACHO FOOGPUTE TEXHUUECKN
[paBU/Ia) B CTEHN MSTPAfleHN OT IUIBTHU WIIN
HOTIYHTI'I‘)THI/I TYX/IN. Koraro nma cteHn u3rpageHn
OT HaJyITYeHN TYX/IN VTH G7T0KYeTa, CheJYHEHN C
OrpaHITyeHa CTATIYHOCT WV 3UAPYs, Pas/INIHa
OT yKa3aHaTa, € HEOOXOAMMO [ja Ce HAIpaBH
IpefiBapyTeHa CTATNYHA IPOBEPKA Ha CYCTEMaTa
3a 3aKpeIIBaHe.

N.B.: Bupuure 3a gro0enre C lreCTOrpaMHa I'iaBa,
HAJIMYHU B O7NCTep, Ce MON3BAT U3KTIOUNTETHO
3a 3aKpemBaHe Ha CHOTBETHATAa CKOGAa KBM
CTeHaTa.

Tesu KOTIM CTyXaT 3a TONJIEHEe Ha BOAA /10
TeMIIepaTypa 110 HICKA OT TasM Ha 3aBMpaHe Py
arMocepHO HasIATaHe.

Tps6Ba fa 6'bfaT MOXBBP3aHU KM OTOIUIATETHA
MHCTA/IALYA ¥ K'BM BOJIOIIPOBOJHA MPeXa, KOUTO
71a ca TMOAXOAAIIN 32 TEXHUTE BB3MOXXHOCTI U
MOII[HOCT.
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1.2 MAIN DIMENSIONS.

| 1.2 HLAVNE ROZMERY

| 1.2 OCHOBHM PASMEPU.

e N
220
78, 95 407 120
o P I - -
= —_LI—J\ z;;ﬁLﬁ ] KBZD_
IE SK BG (mm)
Height Vyska Bucounna 890
Width Sirka upuna 580
Depth Hibka Ibnbounna 380
&l o ATTACHMENTS - PRIPOJKY - BPb3KI
[se} [
e
GAS PLYN T'A3 G 1/27
R 3/4”
<] N PLANT ZARIADENIE | MTHCTAJIALIVIA ;
3147
o DOMESTIC UZITKOVA BOJIA AC | 1
o T HOT WATER VODA CAHUTAPHA »
Q AF 1/2
380
60 115 [70[75|70| 130 |60 -
580 1-2
Key: Legenda: Jlezenda:
G - Gas supply G - Privody plynu G - 3axpansane za3
R - System return R - Vratny okruh systému R - Bpwwane uncmanayus
M - System delivery M - Nabehovy okruh systému M - Haenemseane uHcmanayus
RC - Domestic hot water re-circ. RC - Uzitkovy obeh RC - Canumapen kpwe
AC - Domestic hot water outlet AC - Odtok teplej vizitkovej vody AC - M3x00 canumapra monna 600a
AF - Domestic hot water inlet AF - Odtok studenej tizitkovej vody AF - Bxo0 cmydena canumap.600a
V' - Electric attachment V' - Elektrickd pripojka V' - Enexmpuuecko cevp3sare

1.3 ATTACHMENTS.

Gas attachment (II, ., category appliance).
Our boilers are designed to operate with methane
gas (G20) and LPG. Supply pipes must be the
same as or larger than the 3/4”G boiler fitting.
Before connecting the gas line, carefully clean
inside all the fuel feed system pipes to remove any
residue that could impair boiler efficiency. Also
make sure the gas corresponds to that for which
the boiler is prepared (see boiler data-plate).
If different, the appliance must be converted
for operation with the other type of gas (see
converting appliance for other gas types). The
dynamic gas supply (methane or LPG) pressure
must also be checked according to the type used
in the boiler, as insufficient levels can reduce
generator output and cause malfunctions.

Ensure correct gas cock connection. The gas
supply pipe must be suitably dimensioned
according to current regulations in order to
guarantee correct gas flow to the boiler even
in conditions of max. generator output and
to guarantee appliance efficiency (technical
specifications). The coupling system must
conform to standards.

Combustible gas quality. The appliance has been
designed to operate with gas free of impurities;
otherwise it is advisable to fit special filters
upstream from the appliance to restore the
purity of the gas.

Storage tanks (in case of supply from LPG

depot).

- New LPG storage tanks may contain residual
inert gases (nitrogen) that degrade the
mixture delivered to the appliance casing
functioning anomalies.

- Due to the composition of the LPG mixture,
layering of the mixture components may occur
during the period of storage in the tanks. This
can cause a variation in the heating power of
the mixture delivered to the appliance, with
subsequent change in its performance.

1.3 PRIPOJKY.

Plynova pripojka (PRistroj kategorie 1L, . )
Nase kotly su skon$truované tak, ze mozu
fungovat na metan (G20) a tekuty propan.
Privodné potrubie musi byt rovnaké alebo
vidsie ako pripojka kotla 3/4“G. Pred pripojenim
plynového potrubia je nutné urobit riadne
vycistenie vnutra celého potrubia privadzajice
palivo, aby sa odstranili pripadné necistoty, ktoré
by mohli ohrozit spravne fungovanie kotla. Dalej
je treba overit, ¢i privadzany plyn zodpoveda
plynu, pre ktory bol kotol skonstruovany (vid
typovy Stitok v kotly). V pripade odlisnosti je
nutné urobit prestavbu kotla na privod iného
druhu plynu (vid prestavba pristrojov v pripade
zmeny plynu). Je nutné overit aj dynamicky tlak
plynu v sieti (meténu alebo tekutého propanu),
ktory sa bude pouzivat k napajaniu kotla, pretoze
v pripade nedostato¢ného tlaku by mohlo pristk
zniZeniu vykonu generatora a vzniku problémov
pre uzivatela.

Presvedcite sa, ¢i je pripojenie plynového ventilu
spravne urobené. Privodna plynova trubka musi
mat zodpovedajuce rozmery podla platnych
noriem, aby mohol byt plyn k horaku privadzany
v potrebnom mnozstve aj pri maximalnom
vykone generatora a bol tak zaruceny vykon
kotla (technické tdaje). Systém spojenia musi
zodpovedat platnym normam.

Kvalita spalovaného plynu . Pristroj bol

skonstruovany k prevadzke na plynné palivo

zbavené necistot; v pripade znecistenia plynu je
nutné vlozit pred kotol vhodné filtre k vycisteniu
plynu.

Zasobniky (v pripade napajania zo skladu

tekutého propanu).

- Nové zasobniky tekutého propanu moézu
obsahovat ostatky inertného plynu (dusik),
ktoré mozu ochudobnovat zmes dodavana
pristroju a tym sposobovat jeho zly chod.
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1.3 BPDB3KIN.

Ceppspane ras (Anapar xareropus I . )
Hammre K0T/ ca Ipou3BeeHn 3a fa paborar
¢ ras metan (G20) n G.P.L.. 3axpanBamure
TppOonpoBOsy Tpsab6Ba fa GbHAT paBHU MK
[0-TOJIEMU OT CheHeHMATa Ha KoTneTo 3/4°G.
IIpeny #a M3BBPIINM HOABBP3BAHETO HA Ta3Ta
TpsA6Ba 2 M3BHPUIMM TPIDKIUBO BHTPELIHO
MNOYUCTBAaHEe HAa BCUYKU Tp'b60Hp0BOJ:[I/I Ha
MHCTA/IALUATA 3a IPUABIDKBAHE Ha TOPUBOTO,
K'bIETO [IPeMaxBaMe eBEHTya/IHI OCTAT LM, KOUTO
6uxa monpeunny Ha Jo6poTo GyHIMOHMPaHe Ha
Kotena. Heo6Xo1Mo e, 0CBeH TOBa, /ja IPOBEPUM
JaMV pasIpele/ieHusT Ta3 OTrOBaps Ha TO3M 3
KOIITO e IpefHa3HauYeH KoTela (BIK Tabenka
JAHHY TIOCTaBEH Ha KOT/IETO). AKO ce pasinyaBa
1le TPsI6BA f1a Ce IPUCIIOCOOU KOTe/Na 3a APYT BULJ
ra3 (BIDK KOHBEpCHUs Ha amaparute B CIy4Yall Ha
Bpyr Buj ras). OCBeH TOBA € BOXKHO 1a IPOBEPUM
IMHAMIYHOTO HAJIATaHe 10 MpeXxara (MeTaH Wi
G.PL.) kaxBo 1ile 6'bjle M3II0/I3BAHO 32 3aXpaHBaHe
Ha KOTeJIa, TaKa 4e aKO e HeJOCTATbYHO MOXKe
fa MOBIMse Ha MOLIHOCTTA Ha reHepaTopa
Ch3faBaitku HeynobcTBa Ha morpeburest. Tpsosa
Jia CMe CUTYPHI, e CBbP3BAHETO Ha KPaHYeTO Ia3
€ U3BBpIIEHO NpaBuUIHO. Tpbbara 3a Bpb3BaHe
K'bM TOPVBHUSA ra3, Tps6Ba ja 6'bjie opasMmepeHa
CBI/IACHO AEMCTBAINTE HOPMATUBIU C Lie/l Aa
rapaHTypa IPaBIIHIS IPEHOC Ha I3 [0 TOpe/KaTa
[OPY U IIpU MAaKCUMa/IHA MOLJHOCT Ha TeHepaTopa
¥ [la rapaHTypa paboTaTa Ha arapara (TeXHIIecKn
mauHn). CucremMara Ha IOABbp3BaHe TpsbBa Ja
6'bfie CHOOPA3HO HOPMIITE.

KavecTBOo Ha ropuBHMA ra3. Amaparsr e
MPOEKTHMPAH fja paboTH C TOPUBEH ras, YUCT OT
3aMBPCUTENN; B IPOTYBEH CITy4ail, € YMeCTHO fja
Ce OCTABAT HOAXOAALIN (pUP/ITPY KBM artapara, ¢
IIe7T fla ce JOCTHUTHe YNMCTOTaTa Ha TOPMBOTO.

PesepBoapnu 3a ckmagupaHe (B crydail Ha

3axpanBaHe or geno GPL).

- Mosxe f1a ce crry4n Taka, 4e HOBIUTE pe3epBoapiu
3a ckmagupane GPL ma Morar fa cbabpKaT
OCTaTbl OT NHEPTHNU ra3oBe (a30T), KOUTO
npaBAT mo-6egHa cMecTa IOJaBaHa Ha
amaparta, IpUYMHABANKN aHOMAaTNM BBHB
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Hydraulic attachment.

Important: In order not to void the warranty
before making the boiler connections, carefully
clean the heating system (pipes, radiators, etc.)
with special pickling or de-scaling products to
remove any deposits that could compromise
correct boiler operation.

Water connections must be made in a rational way
using the couplings on the boiler template. The
boiler safety valve outlet must be connected to a
discharge funnel. Otherwise, the manufacturer
declines any responsibility in case of flooding if
the drain valve cuts in.

Important: to preserve the life and efficiency of the
domestic hot water exchanger, it is recommended
to install the “polyphosphate proportioner” kit in
the presence of water whose characteristics can
give rise to scale deposits (in particular, and as
an example, the kit is recommended when water
hardness is higher than 25 French degrees).

Electrical connection. The “Zeus kW” boiler
has an IPX4D protection rating for the entire
appliance. Electrical safety of the unit is reached
when it is correctly connected to an efficient
earthing system as specified by current safety
standards.

Important: Immergas S.p.A. declines any
responsibility for damage or physical injury
caused by failure to connect the boiler to an
efficient earth system or failure to comply with
the reference standards.

Also ensure that the electrical installation
corresponds to maximum absorbed power
specifications as shown on the boiler data-plate.
Boilers are supplied complete with an “X” type
power cable without plug. The power supply
cable must be connected to a 230V +10% / 50Hz
mains supply respecting L-N polarity and earth
connection; &), this network must also have a
multi-pole circuit breaker with class IIT over-
voltage category. When replacing the power
supply cable, contact a qualified technician (e.g.
the Immergas After-Sales Technical Assistance
Service).

The power cable must be laid as shown. In the
event of mains fuse replacement on the control
card, use a 3.15A quick-blow fuse.

For the main power supply to the appliance,
never use adapters, multiple sockets or extension
leads.

1.4 REMOTE CONTROLS AND ROOM
CHRONOTHERMOSTATS
(OPTIONAL).

The boiler is prepared for application of room

chronothermostats and external probe. These

Immergas components are available as separate

kits to the boiler and are supplied on request.

All Immergas chronothermostats are connected

with 2 wires only. Carefully read the user

and assembly instructions contained in the
accessory

kit.

« On/Off digital chronothermostat. The
chronothermostat allows:

- to set two room temperature values: one
for day (comfort temperature) and one for
night (lower temperature);

- to set up to four on/off differential weekly
programs;

- selecting the required function mode from
the various possible alternatives.

« permanent functioning in comfort temp.

o permanent operation in lower temp.

« permanent function in adjustable anti-freeze
temp.

The chronothermostat is powered by two 1.5V

LR 6 type alkaline batteries;

o There are two types of Remote Friend
Control (RFC) (Fig. 1-6) and Digital Remote
Control (DRC) (Fig. 1-5) both with room
chronothermostat functioning. In addition
to the functions described in the previous
point, the Remote Friend Control enables the
user to control all the important information
regarding operation of the appliance and the
heating system with the opportunity of easily

- Zlozenie zmesi tekutého propanu moze
sposobit, ze pri skladovani zmesi v zasobniku
moze dojstk rozvrstveniu jej zloziek. To moze
mat za nasledok zmenu tepelného vykonu
zmesi dodévanej do kotla s naslednou zmenou
vykonu kotla.

Vodovodna pripojka.

Upozornenie: Pred pripojenim kotla je nutné
riadne vymyt tepelny systém (potrubie pristroja,
vykurovacie prvky a pod.) vhodnymi cistiacimi
prostriedkami a prostriedkami na odstraiovanie
usadenin, aby sa odstranili pripadné usadeniny,
ktoré by mohli ohrozit spravne fungovanie
kotla.

Vodovodné pripojenie musi byt prevedené
usporne s vyuzitim pripojok na montaznej doske
kotla. Vyvod poistného ventilu kotla musi byt
pripojeny k lieviku odvodu. Inak by sa pri reakcii
poistky zaplavila miestnost, za ¢o by vyrobca
neniesol ziadnu zodpovednost.

Upozornenie: Ak chcete, aby si vymennik na
uzitkovii vodu dlhodobo zachoval svoju ticinnost,
odporiiéame v pripade vody, ktorej vlastnosti
podporujii usadzovanie kotlového kameria (napr.
ak je tvrdost vody vyssia nez 25 franciizskych
stuptiov a v dalsich pripadoch), instaldciu stipravy
~davkovaca polyfosfatov*.

Elektricka pripojka. Kotel Zeus kW je ako celok
chraneny ochrannym stupiiom IPX4D. Pristroj
je elektricky zaisteny iba vtedy, ak je dokonale
pripojeny k G¢innému uzemneniu urobenému
podla poziadaviek platnych bezpeénostnych
predpisov.

Upozornenie: Firma Immergas S.p.A a
spolo¢nost Immergas, s.r.o. odmietaju akukolvek
zodpovednost za $kody sposobené osobam,
zvieratdm alebo na veciach, ktoré boli zavinené
nevhodnym uzemnenim kotla a nedodrzanim
prislusnych predpisov.

Preverte si tiez, ¢i elektricky systém zodpovedd
maximalnemu prikonu pristroja uvedenému na
typovom $titku s idajmi, ktory je umiestneny
vkotli. Kotly st vybavené §pecidlnym privodnym
kablom typu ,,X* bez zastr¢ky. Privodny kabel
musi byt pripojeny k sieti 230 V + 10% / 50 Hz s
ohladom na polaritu féza - nula a na uzemneni
, v tejto sieti musi byt k dispozicii viacpolové
odpojenie, s kategériou prepatia triedy III. Ak
chcete vymenit privodny kébel, obratte sa na
kvalifikovaného technika (napr. zo servisného
strediska Immergas). Privodny kabel musi viest
predpisanym smerom.
V pripade potreby vymeny sietovej poistky na
regula¢nej doske pouzite poistku typu 3,15 A
s rychlym uc¢inkom. K napéjaniu pristroja z
elektrickej siete nie je dovolené pouzivat adaptéry,
zdruzené zasuvky a predlzovacie $nury.

1.4 DIALKOVE OVLADANIE A
IZBOVE CASOVE TERMOSTATY
(VOLITELNE).
Kotol je upraveny k pouzitiu v kombindcii s
izbovym Casovym termostatom a vonkajsou
sondou.
Tieto sti¢asti znacky Immergas su k dispozicii ako
samostatné stupravy ku kotlu na poziadanie.
Vietky casové termostaty Immergas st
pripojitelné iba 2 vodi¢mi. Precitajte si pozorne
navod na montdz a pouzitie, ktory je prilozeny
k suprave s prislusenstvom.
« Digitdlny casovy termostat Zap/Vyp (Obr.

1-4). Casovy termostat umoznuje:

- nastavit dve hodnoty teploty prostredia:
jednu na den (teplota komfort) a jednu na
noc (znizena teplota);

- nastavit az $tyri rozne tyzdenné programy
zapnutia a vypnutia;

- zvolit pozadovany prevadzkovy stav z
niekolkych moznosti:

« trvalé fungovanie s teplotou komfort;

« trvalé fungovanie so zniZenou teplotou;

« trvalé fungovanie s nastavitelnou teplotou

_ proti zamrznutiu.

Casovy termostat je napdjany 2 alkalickymi

batériami 1,5 V typ LR 6;

» Kdispozicii su dva typy dialkovych ovladacov.
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(byHKIMOHMpaHETO.

- Ilo mprunna Ha cbeTaBa Ha cMecta GPL Moske
Jla ce OKae, IIpes Nepyofia Ha CKIajupaHe B
pesepBoapute, pasjensHe Ha KOMIIOHEHTHUTE
Ha CMecTa Ha racTose. Tosa Moxke la TpUIyHIL
BapypaHe Ha TOIUIMHHATA CUIAa Ha CMecTa
noflaBaHa K'bM amapaTa U CIef0BaTenHo,
HOC/IeUIN B paboTaTa Ha CaMIS arlapar.

Bpb3pane BofonpoBoy.

Buumanme: pepiyt ja MBBPIINTE TOABBP3BAHETO
Ha KOTe/a, 3a 1a He OTNajiHe rapaHIMATa Ha
IbPBUYHNUA O6MeHHI/IK, M3MUNUTE TPVIKINBO
TOIIVHHATA MHCTAMAyA (TPBOU, OTOIINTETHI
Tela U [Ip.) CbC CIELMANHN HperapaTi MpOTHB
06pasyBaHe Ha KOpa I yTaiiKi, KOUTO 61Xa J0Be/
710 KOMIIPOMETHpaHe Ha IMPABUIHOTO JeiCTBUE
Ha KOTeJIa.

Bonuure Bpb3Kit Tpsi6Ba a O'bAT USBBPLIEHN 110
pal1OHa/IeH HAYNH, M3TON3BAIKM CheMHEHNATA
110 KopITyca Ha KoTerta. OT/IeNAHOTO OT HpefasHus
K/IallaH Ha KOTela MoXKe Ja O'bfie YIaBsSHO BbB
orxopHa GyHuaA. B mpoTusen ciydait, ako ce
BK/TIOUM 3AIIMTHNUA K/IAllaH MOXKe Jja Cé HaBOJHI
HOMEIIEHIETO, 32 KOeTO IPOM3BOAUTENAT He Iie
6bie OTTOBHOpEH.

Buumanue: 3a da 3anasum eduxacnocmma u
NPOOBIHKUMENTHOCIMA HA XAPAKMeEPUCMUKMe
Ha canumapHus oOMeHumesn ce NPenopv4sa
uncmanupate Ha kit “0ozamop nonudocpamu”
npu HAZUMUe HA 800U, YUUMO XAPAKMEPUCHIUKY
MO2am 0a npeoussuxam o6pasysare Ha 6aposUMU
00pasysanis (no-cneyuanto KUmoim ce npenopeHea
mozaea, kKozamo mewvpoOOCMmMa Ha 800ama
npesuasa 25 gpencku epadyca).

Enexrpuuecko cepp3Bane. Korensr “Zeus kW,
3a IIe/IMAT anapar MMa cTereH Ha 3amuTta IPX4D.
EnexTpideckaTa saluTa Ha alfapara ce IOCTUTA
e[[Ba KOTaTo CHIIUAT € HPABIMIHO CBBP3aH, KaTo
CI/IFYPHa VHCTanmanyA CbC 3a3eMABaHE, I3BDPIUICHO
KaKTO € NPEeJBUICHO B Je/CTBAIINTE HOPMI Ha
6€30I1aCHOCT.

Buumanne: Immergas S.p.A. OTXBDBp/A BCAKAKBA
OTTOBOPHOCT 3a W[eTU Ha JNUIIA UIM Bemll,
IPOM3TUYAIIY OT JIIICA Ha 3a3eMABaHe Ha KOTeNa 1
OT He ChO/MOfIaBaHe Ha HOPMIUTE B TOBA OTHOLIEHNE.
OcBeH TOBa IpoBepsABaMe Ja/Mi eTeKTpIiecKara
MHCTANANNA € TOAXOANA KaTO MaKCHMa/MHO
abcop6upaHa MOLHOCT OT alapaTa, yKazaHa Ha
TabenKaTa ¢ JaHHNUTE MOCTaBeHa BBPXY KOTena.
Kotmure ce Iomb/iBaT oT 3aXpaHBalua Kabesn THIl
“X” cHappen ¢ wencen. Kabenbr Ha 3axpaHBaHeTo
TpsbBa Aa ObAe CBBP3aH KBM Mpexa oT 230V
+10% / 50Hz, xaro ce cnaspar momwocute L-N u
3asemsBaHeTo (&), Ha TakaBa Mpexxa Tpsa6Ba fa
Obfie IPEAIBUICHO €IHO BCEMOMIOCHO M3KM0OYBaHe
¢ Kareropus Ha cBpbxHanpexenue or III kmaca.
B cnyuait Ha mOAMsAHA Ha 3aXpaHBALMs Kaben ce
00pbIaliTe KbM XaOMINTUPAH TEXHUK (HampyuMep
Otopusnupannsa Cepsus Texumuecka ITomom
Immergas). 3axpanBamuaT kaben Tpa6sa fa
NpeMyHaBa 1o NpeAnncaHns mor. B cnyyait, ye
Tps6Ba A ce TIOJMEHAT OYIIOHNTe HAa MPeXara, Ha
IIATKATa 32 perynupaHe, u3nonspaiire Oymonnu 3,15A
6bp3it. 3a OCHOBHOTO 3aXpaHBaHe Ha alapata OT
€/IeKTpIYeCcKaTa MpeXa, He Ce paspelliapa o3BaHeTo
Ha aflanTepy, PasKIOHUTENN U Yb/KUTENN.

1.4 IUCTAHIMOHHU KOMAHOU
M XPOHOTEPMOCTATU
IIOMEIIEHME (OIIIMA).
KoTensT e mpefBujeH 3a mpujaraHe Ha
XPOHOTEPMOCTATI 3a IIOMEILIEHNETO U BHHIIHA
conpa. Tesm xoMmoHenTu Immergas ca Ha
PasIIooKeH e Kato Kit OT/IeNHO OT KOT/IeTo 1 ce
IOCTaBAT IO 3asBKa. Bcuuky XpoHOTepMOCTATH
Immergas ce cBbp3BaT caMO C 2 NPOBJHUKA.
YeTeTe BHMMATETHO MHCTPYKINTE 32 MOHTaXa 1
eKCIIOaTalyATa, ChABpXKa ce B kit akcecoapi.
o Jlurntanes xpororepmocrat On/Off (Our. 1-4).
XpOHOTEPMOCTATBT II03BOJIABA:

- JIa ce 3a/IaBar jiBe CTOMHOCTU TeMIlepaTypa
IIOMelLleHyIe: efiHa 3a [pe3 fieHst (TeMIeparypa
koMOpT) 1 eiHa 3a Ipeft HoliTa (HaMameHa
TeMIIepaTypa);

- [Jace3afaBar o 9e€TNpy CeIMUYIHN IIPOrpaMIt
pasnmmnyaBamy ce 1o 3aIrajBaHe ! raceHe;
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intervening on the previously set parameters
without having to go to the place where the
appliance is installed. The Remote Friend
Control panel is provided with self-diagnosis
to display any boiler functioning anomalies.
The climate chronothermostat incorporated in
the remote panel enables the system delivery
temperature to be adjusted to the actual needs
of the room being heated, in order to obtain
the desired room temperature with extreme
precision and therefore with evident saving
in running costs. The chronothermostat is
fed directly by the boiler by means of the
same 2 wires used for the transmission of data
between boiler and chronothermostat.

Important: If the system is subdivided into zones
using the relevant kit. the RFC must be used with
its climate thermostat function disabled, i.e. it
must be set to On/Off mode. The CRD cannot
be used for plants divided into zones.

Electrical connection of the Remote Friend
Control or chronothermostat On/Off
(Optional). The operations described below must
be performed after having removed the voltage
from the appliance. The eventual thermostat
or On/Off room chronothermostat must be
connected to terminals 40 and 41 eliminating
jumper X40 (Fig. 3-2). Make sure that the On/
Off thermostat contact is of the “clean” type, i.e.
independent of the mains supply, otherwise the
electronic adjustment card would be damaged.
The eventual Remote Friend Control must be
connected by means of terminals IN+ and IN-
to terminals 42 and 43, eliminating jumper X40
on the terminal board (in the boiler) respecting
polarity (Fig. 3-2). Connection with the wrong
polarity prevents functioning, but without
damaging the Remote Friend Control. The boiler
works with the parameters set on the Remote
Friend Control only if the boiler main selector
is turned to Domestic/Remote Friend Control (
#32)). The boiler can only be connected to one
remote control.

Important: If the Remote Friend Control,
Digital Remote Control or any other On/Off
chronothermostat is used arrange two separate
lines in compliance with current regulations
regarding electrical systems. Boiler pipes must
never be used to earth the electric or telephone
lines. Ensure elimination of this risk before
making the boiler electrical connections.

1.5 EXTERNAL PROBE (OPTIONAL).

« External temperature probe (Fig. 1-7). This
sensor can be connected directly to the boiler
electrical system and allows the max. system
delivery temperature to be automatically
decreased when the outside temperature

Comando Amico Remoto (CAR) (Obr. 1-6)
a Comando Remoto Digitale (CRD) (Obr.
1-5). Obidva majt funkciu klimatickych
¢asovych termostatov. Panely ¢asovych
termostatov umoziuju pouzivatelovi okrem
vyssie uvedenych funkcii mat pod kontrolou
a predovsetkym po ruke vsetky dolezité
informacie tykajtce sa funkcie pristroja a
tepelného zariadenia, vdaka ¢omu je mozné
pohodlne zasahovat do vopred nastavenych
parametrov bez nutnosti premiestovat sa
na miesto, kde je pristroj instalovany. Panel
je opatreny autodiagnostickou funkciou,
ktora zobrazuje na displeji pripadné poruchy
funkcie kotla. Klimaticky ¢asovy termostat
zabudovany v dialkovom paneli umoznuje
prisposobit vystupnu teplotu zariadenia
skuto¢nej potrebe prostredia, ktoré je treba
vykurovat. Tak bude mozné dosiahnut
pozadovanej teploty prostredia s maximalnou
presnostou a teda s vyraznou usporou na
prevadzkovych nédkladoch. Casovy termostat
je napdjany priamo z kotla dvoma vodi¢mi,
ktoré sluzia rovnako k prenosu dit medzi
kotlom a ¢asovym termostatom.

Dalezité: V pripade, Ze je zariadenie rozdelené do
z6n pomocou prislusnej supravy, musi sana CAR
vyradit funkcia klimatickej termoreguldcie alebo
je treba ho nastavit do rezimu Zap/Vyp. Dialkové
ovladanie CRD pre zariadenia rozdelené do zén
nie je mozné pouzit.

Elektrické pripojenie dialkovych ovladac¢ov
Comando Amico Remoto a Comando Remoto
Digitale alebo casového termostatu Zap/Vyp
(volitelne). Nizsie uvedené operdcie sa prevadzajii
po odpojeni zariadeni od elektrickej siete.
Comando Remoto Digitale alebo izbovy ¢asovy
termostat Zap/Vyp sa pripadne pripoji na svorky
40 a 41 po odstraneni premostenia X40 (Obr. 3-
2). Uistite sa, Ze kontakt termostatu Zap/Vyp je
»Cistého typu'; teda nezavisly na siefovom napiti.
V opa¢nom pripade by sa poskodila elektronické
regula¢nd karta. Comando Amico Remoto
je pripadne nutné pripojit pomocou svoriek
IN+ a IN- ku svorkdm 42 a 43 po odstraneni
premostenia X40 na elektronickej karte (v kotlu),
pri¢om je treba re$pektovat polaritu (Obr. 3-2).
Hoci pripojenie s nespravnou polaritou ovladac
Comando Amico Remoto neposkodi, nebude
spravne fungovat. Kotol pracuje s parametrami
nastaveni na dialkovych ovlddacoch iba ak
je hlavy prepina¢ kotla umiestneny v polohe
uzitkovy/dialkové ovlddanie (sanitario/comando
remoto) (FRF). Ku kotlu je mozné pripojit len
jeden dialkovy ovladac.

Dolezité: V pripade pouzitia dialkového
ovladania Comando Amico Remoto, Comando
Remoto Digitale alebo v pripade pouzitia
akéhokolvek ¢asového termostatu Zap/Vyp je
uzivatel povinny obstarat dve oddelené vedenia
podla platnych noriem vztahujacich sa na
elektrické zariadenia. VSetky potrubia nesmu byt
nikdy pouzité ako uzemnenie elektrického alebo
telefonického zariadenia. Uistite sa, ¢i k tomu
nedoslo pred elektrickym zapojenim kotla.

- Jfa ce I/I36I/IPa JKE€TAHOTO ITOJIOKEHME 3a
pa60Ta BCpen pas3smMIHUTE BDB3MOXHU
ANITepHATUBI:

+ HeIpeKbCHAaTa paboTa Ipy TeMmeparypa
KOMOPpT.

o HempeKkbCcHaTa paboTa mpu HaMajeHa
TeMmIepaTypa.

 HempekbcHaTa pabora Ipy peryaupyema
TeMIlepaTypa IIPOTUB 3aMPb3BaHe.

XpOHOTEPMOCTATBT Ce 3aXpaHBa OT 2 barepun
ot 1,5V tun LR 6 ankamam;

» Ha pasnonoxeHne ca 2 Tuma AUCTaHIMOHHN
komauu laneuna Komanpga Amuko (CAR)
(®ur. 1-6) e Nameuna [Tururanna Komanpga
(CRD) (®ur. 1-5) 1 aBete ¢ QyHKUMOHMPaHe
Ha KIMMaTu4Hu tepmocraru. [lanenure
Ha XOPOHOTEPMOCTATHTE ITO3BOIABAT Ha
HOTpebuTes, 0CBEH QYHKILIMITE WIHCTPUPAHI
B IIpefjHaTa TOYKA, 1a MMa IO} KOHTPOJI U Hall-
Bede IO PBKa, Islara BakKHa MHGOPMALs
OTHOCHO JI/ICTBUETO Ha artapaTa 1 TOIUIMHHATA
MHCTaTAUMsA, C Bb3MOXKHOCT yHOOHO fa ce
HaMeClM Ha IapaMeTpuTe 3afafieHu Tpepu,
6e3 11a e HEOOXOMMMO /1a XOIUM JI0 MACTOTO,
KBJIETO € MHCTANNpaH anapara. [laHenrsr e
cHabJieH ¢ aBTOJMArHO3a 3a MOKa3BaHe Ha
JVCIUIes Ha eBEHTYa/THM aHOMa/Inu B paboTara
Ha Korleto. KIMMaTnyHusaT XpoHoTepMocTar
BrpajieH B OT/Ja/ledeHys [IaHeT 03BO/IsIBA [ja
U3PABHIM TeMIIepaTypaTa Ha IOfjaBaHe KbM
MHCTa/IALMATA C HY)K[UTE Ha OTOIIABAHMTE
MOMeIIeHNA TaKa, 4e Jla MOy4NM JKelaHaTa
TeMIIepaTypa Ha [IOMEIIeHNUATA, N3K/TIOYNTETHO
TOYHO U CJIe[JOBATENHO C ABHO IECTEHe OT
CTOITHOCTTA Ha yTIpaB/ieHne. XpOHOTEPMOCTATBT
Ce 3aXpaHBa AMPEKTHO OT KOTe/Ia Ype3 ChIITe
JBa IIPOBOJHMKA, KOUTO CIY>KAT 3a 0OMeH Ha
JAHHNTE MEXTy KOTe/a M XpOHOTepPMOCTATa.

Baxxno: B cnyyail Ha MHCTa/manms nofpasyenena Ha
30HM, HOcpeficTBOM creraret kit, CAR —br TpsibBa
na 6'bie M3ION3BaH, KaTo Ce M3K/IIYM HeropaTa
dYHKIMA 32 KIUMATHYHO TEPMOPEryanpaHe
un 3apasaiiku gynknuara On/Off. CRD —»r
He MOXe JIa O'bjle M3IOI3BaH NPV MHCTaTALNN
TIOZIpa3/ie/IeH ] Ha 30HM.

Enexrpuyeckara Bpb3ka [Janeuna Komanpa
Amuko, Janeuna Jurnramna Komanga mnn
xpounorepmocrar On/Off (Omus). Credsauume
ONUCAHU ONePAUUY Ce U3BBPUIBAM Ced Kamo 0ble
U3KI04eH0 HANpesceHUemo Ha anapama.
Epenryannara Janeuna [lururanmna Komanga
umm xpoHorepMoctaT noMemtenna On/Off ce
cBbp3Ba KbM KiemMn 40 u 41 , enMuHUpankn
Mmoct X40 (Pur. 3-2). YBepere ce, 4e KOHTaKTa
Ha Tepmoctata On/Off e ot Tun “amcr” Toecr,
He3aBMCYUM OT HaIlpeXXEeHMETO Ha MpeXXaTa, B
IPOTUBEH CITyYall lle ce TOBPeNy eNeKTPOHHATA
ITATKa Ha PeTyINPaHeTo.

EBenryannara [laedra Komanna AMuxko tpsi6sa
Ia ce cBbpxe nocpeacTsoM Kaemu IN+ 1 IN- kbM
Knemu 42 u 43 enumuHupaiiku mocta X40 Ha
€JIeKTPOHHATA IUIATKA (B KOT/IETO), CIIA3BAIIKN
nonsapHocTTa, (dur. 3-2). Cepps3Banero ¢
MOTpeNleH MOJMI0C, MaKap U Ja He MOBPeAN
Ianeyna KomaHpga AMUKO, He TO3BONABA Ts
na geiicrBa. Korensr paGotu ¢ mapamerpure
3ajlafieHy OT JUCTAHIMOHHUTE KOMAH[M, CaMoO
aKO IVIABHUAT K/TI0Y Ha KOTeNIa € Ha IIO3UIINA
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increases, in order to adjust the heat supplied to
the system according to the change in external
temperature. The external probe always operates
when connected, regardless of the presence
or type of room chronothermostat used and
can work in combination with the On/Off
chronothermostat and the RFC, (it cannot be
connected to the DRC). The correlation between
system delivery temperature and outside
temperature is determined by the position of
the knob on the boiler control panel according
to the curves shown in the diagram (Fig. 1-8).
The external probe electrical connection must be
made on clamps 38 and 39 on the boiler circuit
board (Fig. 3-2).

* (Fig. 1-8) Position of the heating temperature
user adjustment.

1.6 INSTALLATION OUTSIDE IN A

PARTIALLY PROTECTED PLACE.
N.B.: a partially protected location is one in which
the appliance is not exposed to the direct action of
the weather (rain, snow, hail, etc.).

« Configuration type B, open chamber and
forced draught.

The relevant terminal must be used for this
configuration (present in the intake kit for the
installation in question), which must be placed
on the central hole of the boiler (see following
figure). Air intake takes place directly from the
environment in which the boiler is installed
and fumes are expelled in an individual flue or
directly to the outside.

The boiler in this configuration is classified as

type B22 according to the standards.

With this configuration:

- air intake takes place directly from the
environment in which the boiler is installed
and only functions in permanently ventilated
rooms

- the fumes pipe must be connected to its own
individual flue or channelled directly into the
external atmosphere.

The technical regulations in force must be
respected.

1.5 VONKAJSIA SONDA (VOLITELNE).

« Vonkajsia teplotnd sonda (Obr. 1-7). Tato
sonda je priamo prepojitelna ku kotlu a
umoziuje automaticky znizit maximalnu
teplotu predavant do systému pri zvy$eni
vonkajsej teploty. Tym sa dodavané teplo
prisposobi vykyvom vonkajsej teploty.
Vonkaj$ia sonda, ak je pripojend, funguje
stale, nezavisle na pritomnosti alebo typu
pokojového casového termostatu a moze
pracovat v kombindcii s ¢asovym termostatom
Zap/Vyp a CAR (nie je mozné ju zapojit v
kombinacii s CRD). Suvislost medzi teplotou
dodévanou do systému a vonkajsou teplotou
je urcena polohou rukoviti na pristrojovej
doske kotla podla kriviek v grafu (Obr. 1-8).
Vonkajsia sonda sa pripojuje na svorky 38 a
39 na elektronickej karte kotla (Obr. 3-2).

* (Obr. 1-8) Poloha reguldcie uzivatelskej teploty
vykurovania.

1.6 INSTALACIA VO VONKAJSOM
PROSTREDI NA CIASTOCNE
CHRANENOM MIESTE.

Poznamka: Miestom ciastocne chranenym sa

rozumie také miesto, kde kotol nie je vystaveny

priamemu pésobeniu a prenikaniu atmosférickych
zrazok (dazd, sneh, kripy apod.).

« Konfiguracia typu B s otvorenou komorou
a umelym tahom.

V pripade tejto konfiguracie je nutné pouzit

koncovy kus, ktory sa nachddza v nasdvacej

stiprave pre predmetnu instalaciu, a ktory sa
priloZi na stredovy otvor kotla (pozri nasledujuci

obrazok). Vzduch je nasdvany priamo z

prostredia, kde je kotol instalovany a spaliny

st odvadzané do jednoduchého komina alebo
priamo do vonkajsieho prostredia.

Kotol je v tejto konfiguracii klasifikovany ako typ

B22 podla noriem.

U tejto konfiguracie:

- je vzduch je nasavany priamo z prostredia,
kde je kotol instalovany. Preto je nutné ho
instalovat iba do permanentne vetranych
miestnosti.

- spaliny je treba odvadzat vlastnym
jednoduchym kominom alebo priamo do
vonkajsej atmosféry.

je teda nutné respektovat platné technické
normy.
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cannTapen/fanedna komanya (g F21). BbaMoxHO
€ CBbp3BaHe KbM KOTe/la caMo Ha effHo comando
remoto(MICTaHIMIOHHO).

Ba)xno: CraBa 3aIb/DKUTENTHO , ITPJ €BEHTYaTHOTO
u3non3Bane Ha [lameuna KomaHma AMuko, Ha
Haneuyna JIurnranna Komanma min Ha KaKbBTO
u ga e On/Off , ma ce mpefocTaBAT f1Be OTAEMHN
JMHUU, CHITIACHO JeMCTBAIMTE HOPMU, 11O
OTHOILIEHNME Ha eNeKTPUYECKUTE MHCTATALMN.
Benmukn TppOOIPOBOAM Ha KOTeTa He TpsibBa
HUKora fia O'bflaT M3IM0/I3BaHM 32 3a3eMsIBaHe Ha
elleKTpuyeckata uan TeneOHHA MHCTATAINM.
YBepeTe ce, 4e TOBAa He € HANIPABEHO HpeIM Ja
MOABbPIKETE e/IeKTPUIECKY KOTeIa.

1.5 BBHIIHA COHIA (OILNA).

BbHmHa TemmeparypHa conpa (®ur. 1-7).
Tasu coHma MOXe Ja OBJe CBbp3aHA HAIIPABO C
KOTe/Ia U TI03BOJIsABA J]d Ce HAMa/Ii aBTOMATUYHO
MaKCUMajlHaTa TeMIleparypa Ha HojjaBaHe KbM
VHCTa/IaumsATa HPI/I IIOBUIIaBaHe HAa BBbHIIHATA
TeMIlepaTypa, Ta [0 TaKbB HAUNMH Ja M3PABHU
I06KTaTA TOIUIMHA OT MHCTA/IALMATA B 3aBUCKMOCT
oT HpOMeHI/ITe BDbB BBHIIHATA TeMnepaTypa.
BpHIIHATA COHfIA fIeficTBa BMHATK KOTATO €
CBbP3aHa, He3aBJMCUMO OT Ha/INMIMETO WM OT TUIIA
Ha XPOHOTEPMOCTATA [O3BaH B IIOMEIEHIIATA 1
MOKe ia paboTI1 B KOMOMHALIVS C XPOHOTEPMOCTATa
On/Off u CAR, (He Moxe jja G'bjie CBBP3BaH 3a€[iHO
cbc CRD). Kopenmanmsara mexjiy Temneparypara
Ha HarHeTsABaHEe B MHCTAMAIMATA M BHHIIHATA
TeMIlepaTypa ce omnpejend OT MO3UIMATA Ha
Ha/IMYHaTa PHKOXBATKA BHPXY KOMaHIHOTO Tabo
Ha KOTe/a, ChINIACHO NMpeficTaBeHNTe KPUBY B
nuarpamarta (Pur. 1-8). EnekTpiudeckoro cBbp3BaHe
Ha BbHIIIHATA COHJIA Ce TPaBy KbM Kiemu 38 1 39 Ha
eIeKTPOHHATA IUTaTKa Ha KoTena (Pur. 3-2).

*(Que. 1-8) Hozuyus Ha pezynupare nompedumern
memnepanypa omonseHie.

1.6 BDBHIMTHO MHCTAJINPAHE HA

YACTUYHO 3ANIMTEHO MACTO.
N.B.: 100 uacmu4Ho 3aujumeno MAcmo pasdupame mam
K0emo anapamuin He e UTIoxeH NPsIKo Ha OeticiBuemo
Ha sanexcu (06310, CHse, 2PAOYIIKAU M.H.).

o Koudurypamusa tun B c orBopena xamepa u
TPUHYAUTENHA TATA.

Ilpn Tasm koHuUrypanus tpsabsa ga ce

U3IION3BA CIelyasIeH TepMuHan (HamideH B kit

aCIIpaI[MOHEeH 3 MHCTAMPAHe) 32 [IOCTABAHE HA

LIeHTPA/IHNA OTBOP Ha KoTeya (BVDK CrefiBaliaTa

¢urypa). Acrmpanusara Ha Bb3yXa e U3BbpIIBA

HAIIPABO OT IOMeILEHNETO B KOETO € MHCTAIMPaH

KOTeJIa, a IMMBT B eIMHIYeH KOMIH W/ HAIIPaBo

HaBbH. KoTenst, npu tasu KoHpurypauus e

Kmacuuuupan karo Tun B22 cpriacHo HopMuTe.

IIpu Tasu KOHQUTyparm:

- 3aCMYKBAHETO Ha BB3JIyXa Ce U3BDbPIIIBA HAIPABO
OT NOMEIEHNETO B KOETO € MHCTa/NNpPaH
amapara, KoifTo Tps6Ba fja 0'bfie MHCTa/IMpaH
1 1a paboTy B MOCTOSIHHO IIPOBETPABALIM Ce
MOMELEeHMIsI.

- [MMOOTBOLBT TpsiOBa fa ObJe CBBP3aH KBM
COOCTBEH eMHNYeH KOMUH MU U3BEJEH
HAIIPaBO BbB BBHIIHATA aTMOCepa.

CreoBarenHo Tpsi6Ba Aa 6baaT cbOIOLABAHY
Ie/iCTBAINTE TEXHNIECKY HOPMIUL.
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Key:
1 Vertical terminal kit for direct discharge
2 Intake cover kit

« Fitting the cover kit. (Fig. 1-12) Remove the two
plugs and the seals present from the two holes to
the laterally to the central one.

Install the @ 80 outlet flange on the central
hole of the boiler, taking care to insert the seal
supplied with the kit and tighten by means of
the screws provided. Install the top cover, fixing
it with the screws previously removed from the
lateral plugs. Engage the 90°, @ 80 bend with
the male end (smooth) in the female end (with
lip seal) of the @ 80 flange until it stops. Cut the
seal in the relative groove at the desired diameter
(@ 80), run it along the bend and fix it using the
sheet steel plate. Insert the exhaust pipe with the
male end (smooth) into the female side of the 90°
bend, @ 80, making sure that the relative washer
has already been introduced. This will ensure
tightness and coupling of the elements making
up the kit.

Max. length of exhaust flue. The flue pipe (vertical
or horizontal) can be extended to a max. length of
12 m straight route, using insulated pipes (Fig. 1-30).
To prevent problems of fume condensate in the
exhaust pipe @ 80, due to fume cooling through
the wall, the length of the pipe must be limited to
just 5 m (Fig. 1-27).

o Coupling of extension pipes and elbows. To
install possible coupling extensions on other
fume extraction elements, proceed as follows:: Fit
the male end (smooth) of the pipe or elbow up
to the stop on the female end (with lip seals) of
the previously installed element; this will ensure
correct seal and joining of the elements.

Example of installation with direct vertical
terminal in partially protected locatio. When
the vertical terminal for direct discharge of com-
bustion fumes is used, a minimum gap of 300 mm
must be left between the terminal and the balcony
above. The distance A + B (always with respect to
the balcony above), must be equal to or less than
2000 mm (Fig. 1-9).

Legenda:
1 Koncovd vertikdlna stiprava pre priamy
odvod spalin
2 Siprava krytu nasdvania

o Montaz supravy krytu. (Obr. 1-12) Posnimajte
z postrannych otvorov vzhladom na otvor
stredovy dva uzavery a tesnenie.

Instalujte vyfukovii obrubu @ 80 na stredovy
otvor kotla, pricom medzi ne vloZte tesnenie,
ktoré najdete v stiprave, a utiahnite ju dodanymi
skrutkami. Instalujte horny kryt a upnite ho
pomocou skrutiek vynatych z postrannych
uzaverov. Zasurite ohybovu ¢ast 90° @ 80 az
na doraz vnutornou stranou (hladkou) do
vonkajsej strany (s okrajovym tesnenim) priruby
@ 80. Odrezte tesnenie v prislusnej drazke
pozadovaného priemeru (@ 80), posutite ho
pozdlz ohybovej casti a upevnite pomocou
plechovej dosky. Vyfukovi ruru zasurite az na
doraz vnutornou stranou (hladkou) do vonkajsej
strany (s okrajovou obrubou) ohybu 90° @ 80.
Nezabudnite pred tym nasadit prislu$na ruzicu.
Tymto sposobom dosiahnete dokonale tesného
spojenia jednotlivych ¢asti supravy.

Maximalne predlzenie vyfukového potrubia.
Vyfukové potrubie (vertikdlne aj horizontélne) je
mozné predlzit na maximdlne 12 linedrnych metrov
pomocou izolovaného potrubia (Obr. 1-30). Aby
ste sa vyhli problémom s kondenzéiciou spalin
sposobenych ich ochladenim cez stenu, je nutné
obmedzit dizku bezného vyfukového potrubia o
priemere @ 80 (neizolovaného) na 5 metroy (Obr.
1-27).

« Pripojenie predlzovacieho potrubia pomocou
spojok. Pri instaldcii pripadného predlzenia
pomocou spojok k dalsim prvkom dymového
systému je treba postupovat takto: Vyfukova
raru alebo koleno zasunte az na doraz vntitornou
stranou (hladkou) do vonkaj$ej strany (s
okrajovym tesnenim) instalovaného prvku.
Tymto spdsobom dosiahnete dokonale tesného
spojenia jednotlivych Casti sipravy.

Priklad instalacie s priamou vertikdlnou
koncovou castou do Ciastocne chraneného
miesta. Pri pouziti vertikdlnej koncovej casti
pre priamy odvod spalin je nutné re§pektovat
minimélnu vzdialenost 300 mm od vyssie
umiestneného balkéna. Vyska A + B (stale pri
re$pektovani vyssie umiestneného balkéna), musi
byt vacsi alebo rovna 2000 mm (Obr. 1-9).

@ SMMERGAS

107

Jlezenoa:
1 Kit epmukanen mepmuHazn 3a OupexmHo
U3XeopaAHe
2 Kit kanax acnupauus

o Mounrax kit moxpus. (dur. 1-12) Pasrmo6sBar
ce OT ABaTa CTPAHUYHU OTBOPA, CIPAMO
LeHTPaNHUA, IBETe TAIV U HATUYHUTE
TapHUTYPU.

Vucrampa ce Gpranenyst @ 80 3a 0TXOLA BBPXY
LIeHTPaTHUSL OTBOP Ha KOTeJa, CKbCBANKI
HaJMYHATA TapHUTYpa B Kit u ce crara ¢
IpuIoKeHnTe 6onrdeTa. VIHCTamIpa ce rOpHIsA
IIOKpVB, KaTO Ce 3aKpelBa C IPeBapUTETHO
AEMOHTHUPAHUTE 60HT‘{eTa OT CTpAaHMYIHUTE
tam. Craxame kpysKara 90° @ 80 ¢ MbxKara
crpaHa(rnajgkara), B )keHcKara cTpaHa (c
rapHuTypu Ha ¢aHen) Ha ¢manera @ 80 o
OTKAT, CPsI3Ba Ce TAPHNUTYPATA IO CICLNATHOTO
KaHajue Ha XelnaHus guamersp (O 80),
HPUILTB3BA Ce TI0 HPOJB/DKEHNE Ha KpUBKaTa
U Ce 3aKperBa upe3 TaMapyiHeHaTa [IACTVHA.
CHask/1a ce OTXOHaTa Tp'b0a C MBXKKaTa CTpaHa
(rmapkata), B >KkeHCKara Ha Kpuskara 90° O 80,
YBEPSIBAIIKN Ce , 4e € BIII3/I0 Bede ChOTBETHATA
KpP'bIIa PO3€TKA , [0 TO3V HAYMH 1ile Ce IOMy4n
CTATaHe HAa BPB3KATa HA €/IEMEHTUTE, KOMTO
cperaBAT Kit-a.

MakcuManHO pasuMpeHue Ha JUMOOTBOJA.
lumoorBoxbT (6MI TOM BepTUKANEH MK
XOPM30HTAJIEH) MOXe fia O'bjie y0va#asan 0o
pasmep max. 12 m npasa nocoka non3eaiiku
usonayuonHuy mpoou (Our. 1-30). 3a ga ce
nsbernar npobneMyr OT KOHAEH3 Ha [VUMa, IpU
HEroBOTO OXJIAK[[AHE OT CTeHaTa, € HeoOX00UMO
0a ce ozpanudy OBIKUHAMA HA 0UMO0ME00a O
80 Hopmanen (He usonupar) edéam Ha 5 m (Our.
1-27).

o CheqHeHe 3a CHOK/IaHe HA TPBOI Y B/DKITEIIIL.
3a Jja ce MHCTa/IMPAT eBEHTYATHI YA B/DKUTEIN
3a CHaX/aHe C IPYTU AMMOOTBOAHM TPBOU,
Tpsi6Ba [1a ce oIepupa Taka KaKTO CIIefBa:
CraxxgaMe TpbbaTa mim Kpusara Tpbpba ¢
MBXKaTa CTpaHa (I7IajKara) B JKeHCKaTa
crpana(c rapHUTypuTe (QIaHel) OT MpefHIUs
MHCTa/IUPaH e/IeMeHT 0 JOBEeK/IaHe Ha yIIop, 10
TO3M HAYMH 11 Ce [IOJTy Yy 3aTsATaHe i IPABITHO
CHO)X/IaHe Ha eJIeMeHTHTe.

Ilpumep 3a MHCTanMpaHe C BEPTUKANEH
TepMMHAA HANPaBO HA YACTUYHO 3AIMTEHO
MACTO. VI3nonsBaiky BepTUKATHUA TEPMUHAT
3a IMPEKTHO U3XBBP/IAHE HA NPOAYKTUTE OT
TOpeHeTo e Heo6GXOMMMO JIa CTIa3BaMe MIHIMA/THO
pascrosnme 0T 300 mm OT ropecTOosAI A HaTKOH.
KBora A + B (BMHaru crpsiMo ropHusi GankoH),
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« Configuration without cover kit in a partially
protected location (boiler type C).

By leaving the side plugs fitted it is possible to
install the appliance externally without the cover
kit. Installation is carried out using the horizontal
concentric @60/100, @80/125 and ?80/80 sepa-
rator kits.

1.7 INSTALLATION INDOORS.
o Type C configuration, sealed chamber and
forced draught.

Immergas supplies various solutions separately
from the boiler regarding the installation of air
intake terminals and flue extraction; fundamental
for boiler operation.

Important: the boiler must only be installed
together with an origin Immergas air intake
and fume extraction system. This system can be
identified by a special distinctive marking bearing
the note: “not for condensing boilers”.

The fume exhaust pipes must not be in contact with
or near flammable materials and must not cross
building structures or walls made of flammable
materials.

The cover kit includes (Fig. 1-12):
N°1 - Heat moulded cover
N°1 - Gasket camping plate
N°1 - Gasket

N°1 - Gasket clamp

The terminal kit includes:

« Konfiguricia bez stipravy krytu v ¢iastoéne
krytom mieste (kotol typu C).

Zariadenie je mozné instalovat do vonkajsieho
prostredia bez krycej stipravy pod podmienkou
ponechania postrannych uzaverov na mieste.
Instaldcia sa prevadza pomocou koncentrickej
horizontdlnej sacej/vyfukovej supravy o
priemeroch 60/100, 80/125 deliacej supravy o
priemere 80/80.

1.7 INSTALACIA VO VNUTRI.
« Konfiguracia typu C so vzduchotesnou
komorou a umelym tahom.

Firma Immergas pontka nezévisle na kotloch
samostatné rie§enia instalacie koncoviek k
nasavaniu vzduchu a odvodu spalin, bez ktorych
nemdze kotol fungovat.

Upozornenie: Kotol smie byt instalovany
iba k originalnemu zariadeni na nasavanie
vzduchu a odvod spalin firmy Immergas. Tieto
vykurovacie systémy su lahko rozpoznatelné
podla zvlastnej identifikaénej znacky a
oznacenia s rozliSovacou poznamkou: ,iba
pre kondenza¢né kotly“.

Potrubie pre odvod spalin nesmie byt v styku
alebo v blizkosti horlavych materidlov a okrem
toho nesmu prechddzat horlavym murivom alebo
stenami z horlavého materialu.

Suprava krytu obsahuje (Obr. 1-12):
1 kus- Tepelne tvarovany kryt

1 kus - Fixacnd doska tesnenia

1 kus - Tesnenie

1 kus - Pdsok na stiahnutie tesnenia

Koncovd stiprava:

Tpsa6Ba 1a 6'bjie paBeH wn mo-romamM or 2000 mm
(Our. 1-9).

» Kondurypamya 6e3 kit moxpurie Ha YaCTIHO
3amureHo MACTo (korre Tum C).

OcraBsiiky MOHTUPAHM CTPAHUYHUTE Talu, €
BB3MOXKHO JIa Ce MHCTa/IMpa arapaTa HaBbH 6e3
kit moxpurue. VIHCcTanMpaHeTo Ce M3BBPIIBA,
KaTo Ce U3M0/I3BAT XOPU3OHTA/THO KOHI[EHTPIYIHI
kit acnupanuu / orxox D60/100, @80/125 u
cermapatop ¥80/80.

1.7 MHCTAJINPAHE BBTPE.
o Kondurypamusa tun C ¢ reHexmena Kamepa u
NPUHYAUTETHA TATA.

®upma Immergas J0CTaBs, OTHETHO OT KOT/IATE,
Pas/IMYHY peLeHys 3a MHCTATUPaHe Ha TePMIHAIN
acnupanus Bb3AYX U FUMOOTBOAM 6€3 KOUTO
KOTeTBT He MOXe Jia paboTiL.

Buumanmne: Kotensr Tpsa6Ba ga 6bae mHcTampan
CaMo C efHO MPHCIOCO6IeH e 3a 3aCMyKBaHe
BB3JyX M M3IyYCKaHe Ha JMMa OPUIMHAI
Immergas. TakuBa AMMOOTBOAM Ca NPUSHATH
OT eHA CIeNIa/THA MapKa C efHa eIIHCTBEHa
3a6enexxKa: “He 3a KOT/IM C KOHIeH3aus",

JlumooTBouTe He TPAOBA ja O'BAAT B JOIMP MU B
67M30CT [10 3aTTa/INTE/THI MaTepUas, OCBEH TOBa,
He TpsA6Ba 1a IPEKOCABAT CTPOMTENHU CTPYKTYPU
WM CTEHM OT 3aIa/INTE/THV MaTepUa.

kit noxpumue o6xeauja (Pue. 1-12):

16p. - Tepmodopupan kanax

16p. - Ilnouxa saxpensanezapHumypa

16p. - Iuprumypa

16p. - Ckoba 3a cmszare HA yNAbMHEHUEMo

kit mepmunan obxeauia:

N°1 - Seal 1 kus- Tesnenie 16p. - Tapuumypa
N°1 - Exhaust flange @ 80 1 kus- Vyfukovd priruba o priemere 80 16p. - Onaney @ 80 omxoden
N°1 - 90°bend @ 80 1 kus - Ohybovy kus 90° o priemere 80 106p. - Kpuska 90° D 80
N°1 - Exhaust pipe @ 80 1 kus - Vyfukovd riira o priemere 80 16p. - Omxoona mpwba @ 80
N°1 - Ring 1 kus - Ruzica 106p. - Posemxa
4%
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» Resistance factors and equivalent lengths.
Each flue extraction system component is
designed with a Resistance Factor based on
preliminary tests and specified in the table
below The resistance factor for individual
components does not depend either on the type
of boiler on which it is installed or the actual
dimensions. It is based on the temperature of
fluids conveyed through the ducts and therefore
varies according to applications for air intake
or flue exhaust Each single component has a
resistance corresponding to a certain length
in metres of pipe of the same diameter; the so-
called equivalent length, obtained from the ration
between he relative Resistance Factors. All boilers
have an experimentally obtainable maximum
Resistance Factor equal to 100. The maximum
Resistance Factor allowed corresponds to the
resistance encountered with the maximum
allowed pipe length for each type of Terminal
Kit. This information enables calculations to
verify the possibility of various configurations
of flue extraction systems.

Positioning of double lip seals. For correct
positioning of lip seals on elbows and extensions,
follow the assembly direction given in the figure
(Fig. 1-13).

Fumes separator adjustment. For correct
functioning of the boiler the fumes separator
positioned on the air/fumes extraction well must
be adjusted (Fig. 1-14).

Adjustment is carried out by loosening the front
retainer screw and moving the indicator to the
correct position, aligning its value to the horizontal
reference (Fig. 1-14). Once adjustment has been
performed, tighten the screw to fix the separator.
Appropriate adjustment takes place on the basis of
the type of pipe and its extension: this calculation
can be carried out using the fumes separator
adjustment tables.

o Odporové faktory a ekvivalentné dlzky. Kazdy
prvok dymového systému mé odporovy faktor
dosiahnutelny pri experimentalnych skaskach
a uvedeny v nasledujtcej tabulke. Odporovy
faktor jednotlivych prvkov je nezavisly na typu
kotla, a ktory bude instalovany a jednd sa o
bezrozmernu hodnotu. Je ale podmieneny
teplotou kvapalin, ktoré potrubim prechadzaju
alisi sa teda pri pouziti pre nasdvanie vzduchu
alebo odvod spalin. Kazdy jednotlivy prvok
ma odpor, ktory odpoveda urcitej dlzke v
metroch rury rovnakého priemeru; takzvana
ekvivalentnd dlzka je odvoditelna zo vztahu
medzi prislusnymi odporovymi faktormi.
Vietky kotle majii maximdlny experimentdlne
dosiahnutelny odporovy faktor o hodnote
100. Maximalny pripustny odporovy faktor
odpoveda odporu zistenému u maximalnej
povolenej dlzky potrubia s kazdym typom
koncovej stpravy. Stihrn tychto informacii
umoznuje previest vypocty pre overenie
moznosti vytvorenia najroznejsich konfigu-
racii dymového systému.

Umiestnenie tesneni s dvojitym okrajom. Pre
spravne umiestnenie tesneni s okrajmi na ko-
lend a predlzovacie casti je nutné dodrzat smer
montdze uvedeny na obrazku (Obr. 1-13).

Regulacia $krtiacej dymovej klapky. Pre
spravnu funkciu kotla je nutné zoradit krtiacu
dymovt klapku umiestnent na Sachte odsavania
vzduchu / dymu (Obr. 1-14).

Zoradenie sa vykona odskrutkovanim prednej
zaverovej skrutky a presunom stupnicového
ukazovatela do spravnej polohy vyrovnanim
vlastnej hodnoty do roviny s vodorovnym
ukazovatelom. 1-14). Po dokonceni zoradenia
utiahnutim skrutky klapku zafixujte. Zoradenie
sa prevadza podla typu potrubia a jeho dlzky:
Uvedeny vypocet je mozné previest pomocou
tabuliek nastaveni skrtiacej dymovej klapky.

o ExBuBameHTHN (aKTOPM yCTONYUBOCT
U ABAXKMHU. BcekMm KOMIOHEHT OT
tpbbonpoBoauTe uMa Pesucrenten Paxrop
U3BJIeYEH Upe3 eKCIIepUMEHTaTHU mpobu u
HpuBeieH B cefBamaTa Tabnuia. PakTopsT
YcToltumMBOCT Ha ef[1H KOMIIOHEHT € He3aBUCUM
OT TUIIA Ha KOTe/a Ha KOWTO € MHCTalTnupaH
u e HecbuaMepyuma BenuunHa. Toii, o6ade, e
00YC/IOBEH OT TeMIlepaTypaTa Ha TeIHOCTUTE,
KOUTO IPeMIHABAT BBTPE B TPBHOONIPOBONTE
U 3aTOBA Bapyupa 3ae[HO ChC 3aCMYKBAHETO Ha
BDB3[yX ¥ U3ITyCKaHETO Ha iuMa. Beeku euHirden
KOMIIOHEHT MMa ChOTBETHA YCTOWYMBOCT
OTTOBapslla Ha ONpefiefieHa Ab/IKMHA B
MeTpy Tpbba OT CHIMA AMAMETDHP; TaKa
HapeyeHaTa eKBUBA/IeHTHA [Ib/DKIHA, N3B/IEYeHa
OT CHOTHOLIEHNETO MEXJY ChOTBETHUTE
Pesucrenthn ®akropu. Bcuukm KOTIM umat
MakcumaneH Pesucrenten ®akTop momydeH
eKCIiepMMeHTa/HO paBeH Ha 100. TomyctumuAr
MakcyMaseH Pesucrenten PakTop 3a TpBOM OT
BesakakbB Tun Ha Kit Tepmunan. O61oto Ha
Te3u MHPOPMALINN TI03BOJIABA JIa C€ HATIPABAT
U3YMC/IEHN 32 TPOBEPKA HA Bb3MOXKHOCTTA J]a
Ce OCBIeCTBAT Hall-Pas/IMIHN PASHOBU[HOCTH
KOHGUIypaLyit [UMOOTBOJII.

IlosunuoHNpane Ha TAPHUTYPUTE C ABOEH
¢nanen. 3a mpaBMIHOTO MO3UIMOHUPAHE
Ha TapHUTYpuUTe ¢ GaaHer BbPXY KPUBKU U
YI'B/DKUTENN, TPA6BA a ClefBaMe MOCOKaTa Ha
MOHTaX, IIpeficTaBeHa Ha durypara (Pur. 1-13).

Perynupane pasgenurten fuM. 3a IPaBUIHOTO
byHKIMOHMpPaHe Ha KOTena e HeoOXoaumMo
perynmpaHe Ha pasjie/IuTe/Is Ha IMa PasnonoKeH
Ha K/IaJIeHY€eTO 3a y/IaBsAHe Ha Bb3ayxa/myma (Dur.
1-14). PerynpaneTo ce U3BbPIIBA, KATO Ce PA3BUAT
(bpoHTa/THITE CTOIIOPHY GONTYeTa U IPEMeCTBAIKI
rpanympaﬂml VIHAVKATOP HA IIpAaBJ/IHATA ITO3NLINA,
TMHMPAVKI TOYHATA CTOMHOCT 32 XOPU3OHTATHO
opuentupane (Pur. 1-14). Crnep u3BbpIIBaHe Ha
pery/mpaHneTo crArame 60/1TYeTaTa 32 fja PA3fieIM
paspenurend. IIpu6IUsUTeTHOTO perymupaHe
cTaBa Bb3 OCHOBA Ha THIIA HA TPBOOIPOBOAA U
HETOBOTO Pa3IIMpeHHe: YIIOMEHATOTO N34ICTIeH e
MO>Ke JIa Ce M3BDPILN Upes U3T0I3BaHe TabmuImTe
3 perynupaHe pasaenuTens Ha AuMa.

1-13
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Resistance Factors and Equivalent Lengths Table

Equivalent length Equivalent length Equivalent length
. in meter of concentric pipe in meter of concentric pipe in metres of pipe
Resistance @ 60/100 ? 80/125 280
DUCT TYPE Factor
®)
Concentric pipe @ 60/100 m 1 Intake and Intake m 7,1
< j‘@' Exhaust 16,5 m 1 m 28
g > Exhaust m 5,5
90° bend concentric @ 60/100 Hi Intake and Intake m 9,1
ﬂl!l Exhaust 21 m 1,3 m 3,5
xhaus Exhaust m 7,0
45° bend concentric @ 60/100 “\\'\ Intake and Intake m 7,1
m 1 m 2,8
__e Exhaust 16,5 Exhaust m 5,5
Terminal complete with concentric
horizontal intake-exhaust @ 60/100 Intake m 20
970 Intake and
Exhaust 46 m 2,8 m 7.6
Exhaust m 15
Terminal complete with concentric | Intake m 14
horizontal intake-exhaust @ 60/100 - Intake and m 1,9 m 53
Exhaust 32 Exhaust m 10,6
Terminal complete with concentric
vertical intake-exhaust @ 60/100 Intake m 18
1250 Intake and m 2.5 m 7
L rl| Exhaust417 >
==} Exhaustm 14
Concentric pipe @ 80/125m 1 Intake and Intake m 2,6
: m 0,4 m 1,0
. | Exhaust 6 Exhaust m 2,0
90° bend concentric @ 80/125 i Intake and Intake m 3,3
( Exhaust 7,5 m 05 1
Ll Xhaust /, Exhaust m 2,5
45 bend concentric @ 80/125 QD Intake and Intake m 2,6
nﬁ\\‘ Exhaust 6 m 04 T
2N xhaus Exhaust m 2,0
Terminal complete with concentric horizontal
intake-exhaust @ 80/125 Intake m 14,3
LR | Intake and
Exhaust 33 m 2.0 NS
Exhaust m 11,0
1100
Terminal complete with concentric 7 Intake m 11,5
horizontal intake-exhaust @ 80/125 EIE}E‘ Intake and m L6 @A ;
H i Exhaust 26,5 Exhaust m 8,8
Terminal complete with concentric
horizontal intake-exhaust @ 80/125 Intake m 16,9
900 Intake and
! Exhaust 39 m 2,3 m 6,5
Exhaust m 13
Terminal complete with concentric Intake and Intake m 14,8
horizontal intake-exhaust @ 80/125 ntake an m 2,0 m 5,6
Exhaust 34 Exhaust m 11,3
Concentric adapter from @ 60/100 Intake m 5,6
to @ 80/125 with condensate collector Intake and m 0,8 m 2,2 .
Exhaust 13 Exhaust m 4,3
Concentric adapter from = Intake m 0,8
@ 60/100 to @ 80/125 IntQaiy m 0,1 m 0,3
[ Exhaust 2 Exhaust m 0,6
Pipe @ 80, 1 m (with or without insulation) Intake 2,3 m 0,1 m 0,4 Intake m 1,0
“* ot - D] Exhaust 3 m 0,2 m 0,5 Exhaust m 1,0
Complete pipe terminal @ 80, 1 m
(with or‘ without msulat;/qn) HEEEF Intake 5 m 0,3 m 0,8 Intake m 2,2
}Ent}e:ke terminal (lD @80 ﬂ Intake 3 m 0,2 m 0,5 Intake m 1,3
t termi 80 T
Xhaust termina Exhaust 2,5 m 0,1 m 0,4 Exhaust m 0,8
Bend 90° @ 80 Intake 5 m 0,3 m 0,8 Intake m 2,2
Exhaust 6,5 m 0,4 m 1,1 Exhaust m 2,1
Bend 45° O 80 Intake 3 m 0,2 m 0,5 Intake m 1,3
Exhaust 4 m 0,2 m 0,6 Exhaust m 1,3
Split parallel @ 80 % In Intake m 3,8
take and ntake m 3,
fi 1 %} m 0,5 m 1,5
rom @ 60/100 to @ 80/80 Exhaust 8,8 Exhaust m 2,9
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Tabulka odporovych faktorov a ekvivalentnych dizok.

TYP POTRUBIA

Odporovy faktor
®)

Ekvivalentnd dlzka
koncentrickej riry v metroch
@ 60/100

Ekvivalentnd dlzka
koncentrickej riry v metroch
@ 80/125

Ekvivalentna dlzka
rary v metroch
? 80

Koncentrické rira o priemere 60/100 M 1

Naséavanie a

Nasavanie m 7,1

. m 1 m 2,8
/ vyfuk 16,5 Vyfuk m 5,5
Koncentricky ohybovy kus 90° M L Nasavanie m 9,1
o priemere 60/100 ﬁl!l Nas,?"linz‘f a m 1,3 m 35 ’
vylu Vyfuk m 7,0
Koncentricky ohybovy kus 45° D L Nasavanie m 7,1
o priemere 60/100 fe‘\' Na,sfaxlz(ame a m 1 m 2,8 )
1B vyfuk 16,5 Vyfuk m 5,5
Kompletny koncovy horizontéln}l
koncentricky kus nasavania a vyfuku o Nasavanie m 20
priemere, 60/100 970 ) Nasavanie a 2
vyfuk 46 e m 76
Vyfuk m 15
Kompletny koncovy horizontalny - N Nasavanie m 14
koncentricky kus nasdvania a % Nas,avanle 3 m 1,9 m 5,3
vyfuku o priemere 60/100 vyfuk 32 Vyfuk m 10,6
Kompletny koncovy vertikalny koncentricky L
kus nasvania a vyfuku o priemere 60/100 L Nasdvanie m 18
1250 Nasdvanie a m 2.5 m7
I | R U >
==} Vifukm 14
Koncentrickd rura o priemere 80/125 M 1 L Nasavanie m 2,6
Nasdvaniea m 04 m 10
o N W vylu Vyfuk m 2,0
Koncentricky ohybovy kus 90° M - Nasdvanie m 3,3
o priemere 80/125 @EU Na§avame a m 0,5 m 1,3 .
[ vyfuk 7,5 Vyfuk m 2,5
Koncentricky ohybovy kus 45° SN - Nas4vanie m 2,6
o priemere 80/125 fﬁ\\ Nasf?/al?l; a m 0,4 m 1,0 :
L vyt Vyfuk m 2,0
Kompletny koncovy vertikalny koncentricky
kus nasévania a vyfuku o priemere 80/125 Nasdvanie m 14,3
1400
| Nasdvanie a m 2.0 m 5.5
vyfuk 33 ’ i
Vyfuk m 11,0
1100
Kompletny koncovy vertikélny T L. Nasdvanie m 11,5
koncentricky kus nasdvania a E}E‘ Ngsavame a m 16 m 44 )
vyfuku o priemere 80/125 t d vyfuk 26,5 Vyfuk m 8,8
Kompletny koncovy horizontalny koncentricky o
kus nasévania a vyfuku o priemere 80/125 . Nasévanie m 16,9
900 ) Nasdvanie a
vifuk 39 m 2,3 m 6,5
- Vyfuk m 13
Kompletny koncovy horizontalny - Nasdvanie m 14,8
koncentricky kus nasévania Nasdvanie a m 2,0 m 5,6 poaren >
a vyfuku o priemere 80/125 vyfuk 34 Vyfukm 11,3
Koncentrickd redukcia z priemeru - fvani
60/100 na priemer 80/125 so zberom Nasdvanie a m 0,8 m 2,2 Nasdvanie m 3,6
kondenzatu vyfuk 13 Vyfuk m 4,3
Koncentrickd redukcia z priemeru = o N Nasavanie m 0,8
60/100 na priemer 80/125 17 | Nasivaniea m 0,1 m 0,3
[ vyfuk 2 Vyfuk m 0,6
Rura o priemere 80 m 1 (S izolaciou alebo Nasavanie 2.3 m 0.1 m 0,4 Naséavanie m 1,0
bez) — > > 3 )
“7 - T - H] Vyfuk 3 m 0,2 m 0,5 Vyfuk m 1,0
Koncovy diel nasdvania o priemere 80 m 1
S 1zolac‘10u alebo bez) > HEEEL Nasavanie 5 m 0,3 m 0,8 Nasdvanie m 2,2
Nazéﬁad leHCOV}" ku; % priemere Solﬂ Nasdvanie 3 m 0,2 m 0,5 Nasévanie m 1,3
Vi p . p !
yfukovy koncovy ohybovy Vifuk 2,5 m 0,1 m 0,4 Vyfuk m 0,8
kus 90° o priemere 80 Nasavanie 5 m 0,3 m 0,8 Nasavanie m 2,2
Vyfuk 6,5 m 0,4 m 1,1 Vyjfuk m 2,1
kus 45° o priemere 80 Nasavanie 3 m 0,2 m 0,5 Nasavanie m 1,3
Vyfuk 4 m 0,2 m 0,6 Vyfuk m 1,3
Paralelna rozdvojka o priemere fani
80 z priemeru 6&/ 100 ga %% Nasa'vame and m 0,5 m 1,5 Intake m 3,8
priemer 80/80 Vyfuk 8,8 Vifuk m 2,9
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Ta6muuy Ha pe3ncTeHTHUTE GAKTOPH U eKBUBATIEHTHY IB/DKIHIL.

TUIT TPBBOITPOBO]

Pesncrenten
DakTop
(R)

ExBuBaneHTHa

OB/DKVMHA B M KOHueHTpM‘IHa
TpBbA
@ 60/100

ExBuBanenTHa

OB/DKVHA B M KOHHCHTPI/I‘{Ha
TpBbA
? 80/125

ExBuBanenTHa
J'b/DKMHA
B m TpB6A
80

Konmenrpyyna rpbp6a @ 60/100 1 m

Acnmpanya u

Acrmmpanya m 7,1

- :”*//”j”j"ﬂ m1 m 2,8
Hr ,,,,,,,, ,/’/,/ ,,,,,,,,,, | otsoz 16,5 OtBox m 5,5
Kpusxa 90° konnenTpuana @ 60/100 i Acpamms Acrpaims m 9,1
ﬂl!l e m1,3 m3,5
OTBOJ Otsox m 7,0
Kpusxa 45° konnenTpuana @ 60/100 fé\ Acrpars o s Actpars m 7,1
B orBox 16,5 ’ OtBoxg m 5,5
KOMHTIe](T aCHV[paLU/[OHEH-OTXO]leH Tele/[HaTI
KOHI[EHTPIYeH XopusoHTaser @ 60/100 Acnpana m 20
70 , Acnypanya n
orBop 46 s m7,6
OrBogm 15
TepmuHas acrmpaLoHeH-0TXOeH A m 14
KOHIIMHTpIYeH BepTuKanen @ 60/100 Achpau;/{zﬂ n m1,9 mb5,3 HpaT
— OTBOZ Otsoxg m 10,6
TepMyHa aCIMPAIOHEH-OTXO/IeH
KOHIIMHTpIYeH BepTuKanen @ 60/100 Acrmpanna m 18
1250 Acnmpanya n A m?7
_-'I\ otson 41,7 g
=] Omonm 14
Konuenrpuana tp6a @ 80/125 1 m J— Acrmpanya m 2,6
[ \ i m 0,4 m 1,0
=\ ! A OtBox m 2,0
Kpusxa 90° konyenTpuana @ 80/125 i) J— Acnpanys m 3,3
. P mo5 m1,3
L orBop 7, OrBog m 2,5
Kpuska 45° konyentpuyna @ 80/125 % Actpatuis i Acnipanys m 2,6
m OTIIB)O 6 m 0.4 Y
e " OrBog m 2,0
KOMIUIEKT aCIMpalioHeH-0TXOEH TePMUHAI
KOHI[MHTPMYeH BepTukanes @ 80/125 Acrmpanusa m 14,3
1400
| Actvpauyst n
orslz)uu33 m2,0 Qb
OrBogm 11,0
A m11,5
KOHIMHTPUYEH BEPTUKA/IEH Acnnpa;ngM m 1,6 m 4,4 Hpan
@ 80/125 OTBOR =0, Orsoz m 8,8
TepMyHaN aCIMPALOHEH-OTXOfleH
KOHIIEHTpI4eH Xopu3onTanex @ 80/125 A Actmparts m 16,9
crmpanyst u
OTBI()J]ZLH39 m2,3 m@Es
Orsogm 13
TepMuHanm acMparoHeH-0TX0eH Actupauys m 14,8
KOHL[EHTPIYEH XOPM3OHTaJIeH Acnmpaia 1 m 2,0 m 5,6 P -
0 80/125 orsop 34 Orsoxm 11,3
KouuenTpuden aganrep ot @ 60/100 o Acmupa 5.6
s m 5,
@ 80/125 cbe chbupane KOHIEH3 Actutpants u m 0,8 m 2,2 ?
otBog 13 OtBon m 4,3
KoHIeHTp1yeH ajantep o1 Actmpanus m 0,8
© 607100 10 @ 80/125 Acrpatyys i m 0,1 mo,3 . .
0oTBOZ 2 OtBox m 0,6
Tpb6a @ 80 1 m (koHyC §e§ M307IaLs) Actmparus 2,3 mo0,1 m 0,4 Actipanus m 1,0
T - D] Ortsox 3 m0,2 mo0,5 OrBog m 1,0
KommnexT acrmparmoses repmuzan @ 80 1m (¢
um Ge3 ‘J/ISOHaLLMﬂ ) > Acrpams 5 m0,3 m 0,8 Acimpanus m 2,2
Acmpanyionen repmuan @ 80 : Acrmparms 3 m 0,2 m 0,5 Acmupanusa m 1,3
Orxonen Tepmunan @ 80 ﬂ
OrBop 2,5 mO0,1 m 0,4 OrBox m 0,8
Kpuska 90° @ 80 Acrmpauus 5 m 0,3 m0,8 Acmupanys m 2,2
OrBop 6,5 m 0,4 m 1,1 OtBox m 2,1
Kpuska 45° @ 80 Acrtmpauys 3 m 0,2 m 0,5 Acnnpanna m 1,3
Orsop 4 m 0,2 m 0,6 OrBoxm 1,3
YenopenHo paspoen @ 80 A Acmupamua m 3,8
o1 @ 60/100 0 D 80/80 %’ s mo,5 m15 :
orBop 8, OtBopg m 2,9
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Fumes separator adjustments Regulacia $krtiacej dymovej klapky PerynupaHe pasgenuTen guMm
Zeus 24 kW. Zeus 24 kW. Zeus 24 kW.
Fumes Duct length in metres Skrtiaca Predlzenie horizontalneho Paspenuren Pasmmperne 5 meTpu
separator © 60/100 horizontal dymova klapka potrubia o priemere M TPOBOTI
ym 60/100 v metroch @ 60/100 xopu3oHTaNEH
3 From 0 to 0,5 3 0d0do 0,5 3 Or 010 0,5
5 From 0,5 to 2 5 0d0,5do 2 5 Or 0,5 10 2
10 From 2 to 3 10 0Od2do3 10 Or2mo3
. Slors Predlzenie vertikilneho Pasmupenne B MeTpu
o | Dutnghinmrs ||| Sewa | M| || P | R
P ym P 60/100 v metroch D 60/100 BepTUKaneH
3 From 0 to 2,2 3 0d0do2,2 3 Or 0 1o 2,2
5 From 2,2 to 3,7 5 0d2,2do 3,7 5 Ot 2,2 1o 3,7
10 From 3,7 to 4,7 10 0d 3,7do 4,7 10 Or 3,7 no 4,7
: *Predlzenie *Pasimpennue B MeTpu
* «
Fumes Dlgtsgrfgg;ggﬁ res Skrtiaca horizontalneho Pasgemuren pOBOJ
separator With two bends dymova klapka potrubia o priemere A @ 80 XopM30HTaTTEH
80 s dvoma ohybmi € /1Ba KpUBU
3 From 0 to 4 3 Od 0do4 3 Or0mo4
5 From 4 to 26 5 Od 4do 26 5 Ot 4 10 26
6 From 26 to 35 6 Od 26 do 35 6 Or 26 o 35
: *Predlzenie *Paswmpenne B METPU
* = 1.4
Fumes Ducélgr&g‘filrltrilcﬁetres Skrtiaca vertikdlneho Paspenuren TIPOBOJ
separator without bends dymova klapka %otrubia o priemere M 80 BepTHKaneH
80 bez ohybov v metroch 6e3 KpuBH
3 Da0to8 3 Od 0do 8 3 Or0mo8
5 Da 8to 30 5 Od 8do 30 5 Ot 8 10 30
6 Da 30 to 40 6 Od 30 do 40 6 Ot 30 mo 40
Fumes Duct length in metres Skrtiaca horizoEtreigleﬁ)n;?) trubia Pasgenuren Pa3mm%ep}x%; MeTpit
separgior 0 80/125 horizontal dymovéklapka | priemere 80/125 v metroch M O 80/125 xopusoHTaneH
3 From 0 to 0,5 3 0Od 0do 0,5 3 Or 0 1o 0,5
5 From 0,5 to 4,6 5 Od 0,5do 4,6 5 Ot 0,5 10 4,6
10 From 4,6 to 7,4 10 Od 4,6do7,4 10 Ot 4,6 10 7,4
. oot PredlZenie Pasmmpenne B MeTpn
P ym PXa "5 priemere 80/125 v metroch A  80/125 BepTUKaneH
3 From 0 to 5,4 3 Od 0do 5,4 3 Ot 0 0 5,4
5 From 5,4 to 9,5 5 Od 5,4do9,5 5 Or 5,410 9,5
10 From 9,5 to 12,2 10 0Od 9,5do 12,2 10 019,510 12,2
* The values for maximum length are considered | * Tieto hodnoty maximdlneho predlZenia sii | * Tesu dannu 3a maxcumanno pazwuperue ca
with 1 metre of exhaust pipe and the remaining uvazované na 1 meter potrubia vyfukového a usuucnenu ¢ I m mpwv6a 0mxooHa u ocmananonmo
on intake. zvySok potrubia nasévacieho. ACNUPAUUOHHA
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ializzatore fumi

Perynupane pasgenuren gum

Fumes separator adjustments Regolazioni parz
Zeus 28 kW. Zeus 28 kW. Zeus 28 kW.
. oot PredlZenie horizontalneho Pasmmpenne B MeTpn
S| Duelnghinmees || Sea L by | | | B oo
60/100 v metroch D 60/100 xopu3oHTaNIEH
3 From 0 to 0,5 3 0d0do 0,5 3 Or 010 0,5
5 From 0,5 to 2 5 0d 0,5do 2 5 Or 0,5 10 2
10 From 2 to 3 10 0Od2do3 10 Or2mo3
Fumes Duct length in metres Skrtiaca Predlzen.ie Vert@kalneho Paspenuren Pasmmperne s meTpu
separator @ 60/100 vertical dymova klapka potrubia o priemere M TIpOBOZ,
P ym P 60/100 v metroch ? 60/100 BepTUKanEH
3 From 0 to 2,2 3 0d0do2,2 3 Or 0 o 2,2
5 From 2,2 to 3,7 5 0d2,2do 3,7 5 Ot 2,2 1o 3,7
10 From 3,7 to 5,7 10 0d 3,7do 5,7 10 Or 3,7 o 5,7
" P
*Duct lengthyin (e} o Predlzenie Pasuupenne B MeTpu
Fumes 0 80 horizontal Skrtiaca horlz_ontall}eho Pasuenuren POBOR
separator with two bends dymova klapka potrubia o priemere M @ 80 xopu3oHTaNIEH
80 s dvoma ohybmi ¢ Ba KpUBU
3 From 0 to 2 3 0d0do2 3 Or0mo2
5 From 2 to 21 5 0Od2do21 5 Ot 2 p021
7 From 21 to 35 7 0d 21 do 35 7 Or 21 o 35
* % H *
. *Duct length in metres N Predlzenie Paswypenne B MeTpU
umes 0 80 vertical Skrtiaca vertikdlneho Paspenuren IIPOBOF
separator . dymova klapka otrubia o priemere VM Q 80 BepTHKaNEH
without bends %
80 bez ohybov v metroch 6e3 KpuBH
3 From 0 to 6 3 0d0do6 3 Or0m06
5 From 6 to 25 5 0d 6 do 25 5 Ot 6 10 25
7 From 25 to 40 7 0d 25 do 40 7 Ot 25 110 40
Fumes Duct length in metres Skrtiaca horizoﬁféel?lleﬁ)nll:) trubia Paspenuren Pa3u1MII)Iep}g/]1:)Z MeTpu
separgigr @ 80/125 horizontal dymova Klapka o priemere 80/125 v metroch M @ 80/125 xopusoHTaneH
3 From 0 to 0,5 3 0d 0do 0,5 3 Ot 0 110 0,5
5 From 0,5 to 4,6 5 0d 0,5do 4,6 5 Ot 0,5 10 4,6
10 From 4,6 to 10,1 10 0d 4,6 do 10,1 10 Ot 4,6 10 10,1
Fumes Duct length in metres Skrtiaca  Predliegidg ¢ Paspenuren Pasmmperne s meTpu
separator O 80/125 vertical dymova klapka vertikilneho phirhbia M TpoBon
ym o priemere 80/125 v metroch @ 80/125 BepTHKaTeH
3 From 0 to 5,4 3 0d0do5,4 3 Or 0 10 5,4
5 From 5,4 to 9,5 5 0d 5,4do9,5 5 Or 5,410 9,5
10 From 9,5 to 15,0 10 0d 9,5 do 15,0 10 Ot 9,5 1o 15,0

* The values for maximum length are considered
with 1 metre of exhaust pipe and the remaining

on intake.

* Tieto hodnoty maximdlneho predlZenia sii
uvazované na 1 meter potrubia vyfukového a
zvySok potrubia nasévacieho.
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Horizontal intake Kkits - exhaust ©60/100. Kit
assembly (Fig. 1-15): install the bend with flange
(2) on the central hole of the boiler inserting
the seal (1) and tighten using the screws present
in the kit. Engage the terminal pipe (3) with the
male side (smooth), into the female side (with lip
seal) of the curve (2) until it stops, making sure
the relevant internal and external rings are fitted,
this will ensure hold and joining of the elements
making up the kit.

N.B.: when the boilers are installed in areas where
very rigid temperatures can be reached, a special
anti-freeze kit is available that can be installed as
an alternative to the standard kit.

» Coupling extension pipes and concentric elbows
@ 60/100 snap-fit extensions with other elements
of the fume extraction elements assembly, fol-
lows: fit the concentric pipe or elbow with the
male on the female section (with lip seal) to the
end stop on the previously installed element. to
ensure sealing efficiency of the coupling.

The @ 60/100 kit can be installed with the rear, right
side, left side and front outlet.

» Application with rear outlet (Fig. 1-16). The
970 mm pipe length enables routingthrough a
max. thickness 685 mm. Normally the terminal
must be shortened. Calculate the distance by
adding the following: part thickness+ internal
projection + external projection. The minimum
projectionvalues are given in the figure.

« Application with side outlet (Fig. 1-17); Using the
horizontal intake/exhaust kit, without the special
extensions, the maximum distance between the
vertical exhaust axis and the outside wall is 905
mm.

« Extensions for horizontal kit. The horizontal
intake/exhaust kit @ 60/100 can be extended
up to a max. horizontal distance of 3000 mm
includingthe terminal with grille and excluding
the concentric bend leaving theboiler. This
configuration corresponds to a resistance factor
0f 100. Inthese cases the special extensions must
be requested.

Connection with 1 extension (Fig. 1-18). Max.
distance between vertical boiler axis and external
wall: mm 1855.

Connection with 2 extensions (Fig. 1-19). Max.
distance between vertical boiler axis and external
wall: mm 2805.

The kit includes (Fig. 1-15):
N°I - Seal (1)

N°I - Concentric 90° curve (2)

N°I - Intake/exhaust concentric pipe @60/100 (3)
N°I - Internal white ring (4)

N°I - External grey ring (5)

Horizontalna koncentricka suprava nasavanie/odvod
@ 60/100. Montdz stipravy (Obr. 1-15) koncentrické
koleno s prirubou (2) initalujte na stredny otvor
kotla, medzi oba prvky vlozte tesnenie (1) a utiahnite
pomocou skrutiek zo supravy. Koncovii riru (3) zasunite
azna doraz vnatornou stranou (hladkou) do vonkajsej
strany (s okrajovou obrubou) kolena (2). Nezabudnite
predtym nasadit odpovedajicu vnutorni a vonkajsiu
ruzicu. Tymto spdsobom dosiahnete dokonale tesného
spojenia jednotlivych casti supravy.

Pozndmka: Ak mate v timysle instalovat kotol v
miestach, kde teplota klesd na extrémne hodnoty, je k
dispozicii zvldstna protimrazovd stiprava, ktorti je mozné
instalovat ako alternativu k Standardnej stiprave.

« Spojenie koncentrickych predlzovacich trubiek
a kolien @ 60/100 pomocou hrdla. Pri instalacii
pripadnych predizenik dal$im ¢astiam kominového
systému pomocou hrdiel postupujte nasledujiicim
sposobom: koncentricku trubku alebo koncentrické
koleno zasuiite az na doraz vnutornym hladkym
koncom do vonkajsieho hrdla uz instalovanej
sucasti (s okrajovym tesnenim). Tymto sposobom
dosiahnete dokonale tesného spojenia jednotlivych
Casti siipravy.

Horizontalnu stipravu o priemere 60/100 pre nasavanie

avyfuk je mozné instalovat s vystupom vzadu, vpravo,

vlavo alebo vpredu.

o Poutitie s vystupom vzadu (Obr. 1-16). Dlzka rary
970 mm umoznuje priechod stenou o maximalnej
hribke 685 mm. Bezne byva potreba skritit koncovi
¢ast. Dlzku stanovte su¢tom nasledujuicich hodnot:
Hrubka steny + vnutorny vy¢nelok + vonkajsi
vyc¢nelok. Minimalna nezbytna dlzka vyc¢nelkov je
uvedena na obrazku.

» Pouzitie s postrannym vystupom (Obr. 1-17;
Pomocou jednej horizontalnej supravy pre nasdvania
vyfuk bez prislusnych predlzovacich dielov je
maximalna vzdialenost medzi vertikdlnou osou
vyvodu a vonkaj$ou stenou 905 mm.

« Predlzovacie diely pre horizontdlnu stpravu.
Horizontalnu nasavaciu a vyfukovu stpravu o
priemere 60/100 je mozné predlzit az na maximalnu
dlzku 3000 mm horizontdlne vratane koncového
ro$tu a mimo koncentrického kolena na vystupu
z kotla. Tato konfiguricia odpoveda odporovému
faktoru o hodnote 100. V tychto pripadoch je nutné
si objednat prislusné predlzovacie kusy.

Pripojenie pomocou jedného predlzovacieho
dielu (Obr. 1-18). Maximélna vzdialenost medzi
vertikdlnou osou kotla a vonkajsou stenou je 1855
mm.

Pripojenie s dvomi predlzovacimi dielmi (Obr.
1-19). Maximalna vzdialenost medzi vertikdlnou
osou kotla a vonkajsou stenou je 2805.

Stiprava obsahuje (Obr. 1-15):

1kus - Tesnenie (1)

1 kus - Koncentrické koleno 90° (2)

1 kus - Koncentrickd nasdvacia/vyfukové roura 60/100 (3)
1 kus - Biela vniitornd ruzica (4)

1 kus - Sivd vonkajsia ruzica (5)

Kit xopusoHTanen acnMpanmoHeH-OTXOeH
?60/100. Montax kit (®ur. 1-15): nHcTanupa ce
KpuBKa ¢ daner] (2) BbpXy LIeHTPaTHUA OTBOP Ha
KOTe/Ia [IOCTABANKY BbTpe rapHutypa (1) n crarame
¢ 6onryerara Hannyuu B kit. CHaxxgame TpbOa
TepMuHaJI (3) ¢ MBXKKaTa CTpaHa (I7IajiKa), B XKeHCKaTa
crpana (c raprutypn dranen) Ha Kpuskata (2) a
YIIOp, yBepsiBaMe Ce, 4e CMe BMbKHA/IM CbOTBETHATA
BBTpEIIHA ¥ BBHIIHA PO3eTKa, [0 TAKDB HAUMH Ce
TIOTy4aBa CTATaHe U CheefMHABAHE Ha eIEMEHTHTE,
KouTo cberassr kit.

N.B.: koeamo komenvm Gvde UHCMATUPAH 6 30Hd,
Kv0emo Mozam 0a ce 00CMUZHAM MHO20 CYpPOBU
meMnepamypu, Ha pasnozioxeHue uma edun cneyuanen
kit npomus 3ampw3eane, kotimo moxe da 6voe
UHCMATIUPAH KAMO ATIMEPHAMUBA HA CIAHOAPMHUA.

o CoepuHeHne 4pe3 CHa)XHaHe Ha TPBOM wn
YAD/DKUTENN U KOHIEHTPUUHU KPUBKIU
©60/100. 3a MHCTaNMpaHEe HA €BEHTYaTHU
YABIKUTENN ChC CHAXKJIAHE C IPYTU eNIeMEeHTI
OT AMMOOTBOJA, TPsA6BA Ja ce PabOTH KAKTO
C/lefiBa: CHaXKJIA Ce KOHLIEHTPUYHATA TPBO Wi
KOHIIGHTPUYHATA KPMBKA C MBXKKaTa CTpaHa
(rmapkara) B )KeHCKara cTpaHa (C rapHUTYpHTe
Ha (raHel) OT NPeIXOAHUSA MHCTANTUPAH
€/IeMEHT U Ce OBEXX/IA JI0 YO, 10 TO3M HauMH
ce TIOTy4aBa NIPAaBUIHO IOCTAaBsAHE M CTATaHe
Ha FapPHUTYpaTa Ha eJleMEeHTHTe

Xopusonrtamuuar kit @ 60/100 acnupanuoHes-
OTXOJIeH MO3Ke J§a O'bJie MHCTAMPAH CbC 3ajjeH U3XOJ,
CTpaHNYeH JieCeH, CTPAHITYeH JIAB I IIPefieH.

o Ilpunoxenne coc 3ager usxop (®ur. 1-16).
JIbmkuHara Ha Tpbhbara or 970 mm M03BONABA
PeKOCsBaHe Ha YacT C MaKCUMaHa febeniHa
or 685 mm. HopmanHo e 6bjje He06X0AMMO
Jla ce CK'bC TepMMHaza. PasMepdT ce onperiens
cymupainku te3u croitHoctu: [lebennua
YacT + BBTPEIIHA M3II'BKHAIOCT + BDHHIIHA
M3II'BKHA/IOCT. MI/[HI/[Ma]'IHI/ITe HeO6XOJII/[MI/[
M3ITBKHAIOCTH Ca IPUBEfeHN Ha purypara.

o Ilpunoxenue cbc crpannde usxon (dur.
1-17); VisnonsBaiiku camMo xopusoHTamHus Kit
aCTIMpALINA-OTXOf, 63 CTieluaTHNTe YABIDKUTENH,
MaKCVMAJTHOTO Pa3CTOsHME MEXY BepTIKaIHaTa
0C Ha OTXOJIa U BbHIIIHATA cTeHa € 905 mm.

o YrpmxurenyisaxopusontaseH kit. XopusoHTamHusAT
kit sa acnmnauus-orxox @ 60/100 moxe fa
6bae YABIKEH fa max.pasmep oT 3000 mm
XOPU3OHTATHY, BKIOYNTENTHO peleTecTus
TEPMUHAN ¥ C USK/TIOYEHNE HA KOHIMHTPUYHATA
KPVBKa Ha M3XO/ja 0T KoTera. TakaBa KOH(uryparys
OTrOBapst Ha efJH Pe3NCTeHTeH (aKTop paBeH Ha
100. B rakuBa ciry4an e HeOOXOAIMO jia Ce TOpBYaT
CIIeLVA/THI YB/DKUTEIIL.

CebpsBane ¢ 1 6p. yapmkuren (Qur. 1-18).
MakcuManHOTO pa3CTOSAHME MEX/TY BEPTUKA/THATA
0C KOTeN ¥ BbHIIHA CTeHa 1855 mm.

CsbpsBane ¢ 2 6p. yabmxuremn (Pur. 1-19).
MakciMaTHOTO PasCTOAHIE MEK/Ty BEPTMKATHATA
0C KOTe/1 ¥ BbHIIHA cTeHa 2805 mm.

1035 c12 c12
815 220
Max.685 1035
130
130
1-16
Max.1870 C12 Max.2820 C12
950 790 ) 130 950 | 950 | 790 i 130
i S g | ~
—Al=—=—— — %§% ol -____+-_-_-_-4}___4._§E
Max.1855 J 1-18 Max.2805 ! 1_]9)

@ SMMERGAS

115




( (1) J

( [SK) J

( @ J

Horizontal intake/exhaust kits @ 80/125. Kit
assembly (Fig. 1-20): install the bend with flange (2)
on the central hole of theboiler inserting the seal (1)
and tighten using the screws in the kit. Fit the male
end (smooth) of the adapter (3) up to the stop on
the female end of the bend (2) (with lip seal). Fit
the male end (smooth) of the @ 80/125 concentric
terminal pipe (4) up to the stop on the female end
of the adapter (3) (with lip seals),, making sure
the relevant internal and external rings are fitted,
this will ensure hold and joining of the elements
making up the kit.

« Coupling extension pipes and concentric elbows
@ 80/125 snap-fit extensions with other elements
of the fume extraction elements assembly,
follows: fit the concentric pipe or elbow with
the male on the female section (with lip seal) to
the end stop on the previously installed element;
this will ensure correct hold and joining of the
elements.

Important: if the exhaust terminal and/or extension
concentric pipe needs shortening, consider that the
internal duct must always project by 5 mm with
respect to the external duct.

Normally the horizontal intake/exhaust kit @
80/125 is used if particularly long extensions are
required; the kit @ 80/125 can be installed with the
rear, right side, left side or front outlet.

« Extensions for horizontal kit. The horizontal
intake/exhaust kit @ 80/125 can be extended
up to a a maximum horizontal length of 7300,
including the terminal with grille and excluding
the concentric bend leaving the boiler and the
adapter @ 60/100 in @ 80/125 (Fig. 1-21). This
configuration corresponds to a resistance factor
of 100. In this case the special extensions must
be requested.

N.B.: When installing the ducts, a section clamp
with pin must be installed every 3 metres.

o External grill. N.B.: for safety purposes, do not
even temporarily obstruct the boiler intake/
exhaust terminal.

The kit includes (Fig. 1-20):

N°I - Seal (1)

N°I - Concentric bend @ 60/100 (2)

N°I - Adapter @ 60/100 for @ 80/125 (3)

N°I - Concentric intake/exhaust terminal
0 80/125

N°I -I nternal white ring (5)

N°I - External grey ring (6)

Horizontilna nasav./vyfuk. siprava o priemere
80/125. Montdz supravy (Obr. 1-20): Instalujte
koleno s obrubou (2) na stredovy otvor kotla,
pricom medzi ne vloZte tesnenie, ktoré ndjdete
v suprave, a utiahnite ho dodanymi skrutkami.
Redukciu (3) zasunte az na doraz vnutornou
stranou (hladkou) do vonkajsej strany (2) (s
tesnenim s obrubou). Koncentricky koncovy
kus o priemere 80/125 (4) zasuiite az na doraz
vnutornou stranou (hladkou) do vonkajsej strany (s
tesnenim s obrubou). Nezabudnite predtym nasadit
odpovedajticu vnutornd a vonkajsiu ruzicu. Tymto
sposobom dosiahnete dokonale tesného spojenia
jednotlivych ¢asti sapravy.

o Pripojenie predlzovacich kusov koncentrickych
kolien o priemere 80/125 spojkami. Pri
indtaldcii pripadného predlZzenia pomocou
spojok k dal$im prvkom karového systému
je treba postupovat takto: Koncentricku raru
alebo koleno zasunte az na doraz vnutornou
stranou (hladkou) do vonkajsej strany (s
obrubovym tesnenim) instalovaného prvku.
Tymto sposobom dosiahnete dokonale tesného
spojenia jednotlivych Casti supravy.

Upozornenie: Ked je nutné skratit koncovy
vyfukovy kus a/lebo predlzovaciu koncentricka
raru, musi vnatorné potrubie vy¢nievat vidy o 5
mm vzhladom na vonkajsie potrubie.

Horizontdlna suprava o priemere 80/125 pre
nasavanie a vyfuk sa bezne pouziva v pripadoch,
kedy je treba pouzit mimoriadne dlhé predlzovacie
kusy; sipravu s priemerom 80/125 je mozné
instalovat s vyvodom vzadu, napravo, vlavo alebo
vpredu.

 Predlzovacie diely pre horizontalnu sapravu.
Horizontalnu nasavaciu a vyfukovu supravu
o priemere 80/125 je mozné predlzit az na
maximélnu dlzku 7 300 mm horizontalne
vratane koncového rostu a mimo koncentrického
kolena na vystupu z kotla a redukcie o priemere
60/100 na priemer 80/125 (Obr. 1-21). Tato
konfiguracia odpovedd odporovému faktoru o
hodnote 100. V tychto pripadoch je nutné si
objednat prislusné predlzovacie kusy.

Poznamka: Pri in$taldcii potrubia je nutné kazdé
tri metre instalovat tahovy pds s hmozdinkou.

« Vonkajsi rost. Pozndmka: Z bezpecnostnych
dovodov sa odporti¢a nezakryvat ani docasne
koncovy nasavaci a vyfukovy kus kotla.

Siiprava obsahuje (Obr. 1-20):

1 kus - Tesnenie (1)

1 kus - Koncentrické koleno o priemere 60/100 (2)

1kus- redukcia z priemeru 60/100 na priemer
80/125 (3)

1 kus - Koncentricky koncovy nasavaci/vyfukovy
kus o priemere 80/125 (4)

1 kus - Biela ynutornd ruzica (5)

1 kus - Siva vonkajsia ruzica (6)

Kit codvpaca (Que. 1-15):

16p. - Taprumypa(l)

16p.- Kpuska 90° konyenmpuuna (2)

16p. - Tpwba KoHyenmpuuHa acn./omxoo
?60/100 (3)

16p. - Posemxa 6sina esmpeuina (4)

16p.- Posemxka cusa 6vHuHa (5)

Kit xopu3oHTa/leH acHUpalLNOHEH - OTXO/eH O
80/125. Monrax kit (Pur. 1-20): uxcTanupa ce
KpuBKaTa ¢ ¢aHena (2) Ha LeHTPATHUA OTBOP
Ha KOTeJa, IOCTaBANKN BbTpe rapHurypara (1) u
cTarame ¢ 6onrderara HanudyHy B kit. CHaxaMe
ajanTep (3) ¢ MbKKaTa cTpaHa (I71afika), B JKeHCKaTa
cTpaHa Ha KpuBKaTa (2) (c raprutypu ¢ draserr)
7o ymop. CHaxfiaMe KOHLIEHTPIYHNA TepMuHan @
80/125 (4) c MpkKata cTpaHa (I71afiKa), B JKeHCKaTa
crpana Ha afanrepa (3) (c rapuuTypu ¢ dnaserr)
710 yTIOp, yBepsiBaMe ce , 4e NMaMe Bede BKapaHa
CHOTBETHATA BBTPEIIHA U BBHIIHA PO3ETKA, IO
TaKbB HAYIH ILle Ce TIOTY4Y CTATaHe M CheUHABAHE
Ha e/IEMEHTHTE, KOUTO ChCTaBAT Kit.

« CbefMHEHNETO Ype3 CHaXJaHe Ha TPBHOU
YIBIDKUTENN M KOHLEHTPUYHU KPUBKU O
80/125. 3a mHCTanMpaHe HA €BEHTYa/MHNU
YABIDKHUTEII Ype3 CHaXK/AHe C [PYTH eNeMEHTH
Ha IUMOOTBOJNTE, TPsiOBa fa ce PabOTI KaKTO
C/lefiBa: CHAXK/IAMe KOHLIEHTPIYHATA TPBO MK
KOHIIEHTPIYHATA KPIMBKA C MBKKaTa CTpaHa
(rmapka), B )KeHCKaTa cTpaHa (C rapHUTYPH C
¢ranerr) Ha IPeAXOAHIS NHCTATIPAH elEMEHT
70 OTKAT, [I0 TAK'BB HAYMH Ce [IOTy4aBa CTATaHe
I Che[INHsABAHE Ha e/leMEeHTITe IPABIIIHO.

BHuMaHuMe: KOraTo MMa HYXX/a Jia Ce CKbCH
OTXOJHVSI TEPMIHAII JI/W/IV KOHIIEHTPUYHA TPBha
YABIDKUTEN, UMAMKN TPEABUJ, Y€ BBTPENIHI
IPOBOJ TPsA0BA BIHATY J1a U3I'PKBA 5 Mm CIIPsIMO
BBHIIHNSA TPBOOIPOBOS.

Hopwmarnzo xopusonTamsus kit @ 80/125 cacrimparius-
oTxoy; 611Ba M3IIOI3BAH IIPY CTyYall, B KOUTO TPAOBA
fia uMa ocobero Fprn pasumpenns, kit @ 80/125
Moxe fla Obfie MHCTaMMpaH C'bC 3afjeH M3XOf,
CTpaHMYeH JIeCeH, CTPaHUYEH JIAB U TIPeJIeH.

o YAB/IKMTeNN 3a XOpu3OHTameH Kit.
Xopusonranuuar kit acnupanus -orxon @
80/125 moxke fra 6'b/le YIB/KEH 0 MAKCHMAJIeH
pasmep 7300 mm XOpU3OHTATHN, BKTIOYNTETHO
peleTecTus TePMUHAN U C M3K/IIOYEHUE
Ha KOHIIEHTPMYHATA KPUMBKA Ha M3XO[a Ha
KoTema u agantepa @ 60/100 B @ 80/125
(®ur. 1-21). TakaBa KOHQUTYpaLys OTTOBAPsI
Ha pesucTeHTeH dakTop paBeH Ha 100. B
Te3W CIyYan e HeoOXOMMO [ia ce MopbyaT
CIelMaTHUTe Y bIDKUTEN.

N.B.: mo BpeMe Ha MHCTalupaHe Ha
Tppb6ONpPOBOAKUTE € HeobXonuMo Aa ce
WHCTanMpa Ha BCEKM 3 MeTpa MeHTHYKa 3a
cTArase ¢ fro6en.

o Bouuna pemerka. N.B.: ¢ en 6esomacHoct ce
IpeNopBYBa Ia He Ce 3aIyIIBa, JOPY BPeMEHHO,
TepeMyHa/Ia aCIMpPaIiA-OTXOf Ha KOTe/a.

Kit-sm cvovpiuca (Pue. 1-20):

1 6p. - Taprumypa (1)

1 6p. - Konuenmpuuna xpusxka @ 60/100 (2)

1 6p. - Adanmep @ 60/100 3a @ 80/125 (3)

1 6p. — Konyenmpuuen mepmunan acnupausy/
omxo0d O 80/125

1 6p. - Pozemka svmpeuira 6sina (5)

1 6p. - Pozemxa evHuna cusa (6)
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Vertical kit with aluminium tile @ 80/125. Kit
assembly (Fig. 1-22): install the concentric flange (2)
on the central hole of the boiler inserting the seal (1)
and tighten using the screws in the kit. Fit the male
end (smooth) of the adapter (3) in the female end
of the concentric flange (2). Imitation aluminium
tile installation. replace the tile with the aluminium
sheet (5), shaping it to ensure that rainwater runs
off. Position the fixed half-shell (7) on the alumi-
nium tile and insert the intake/exhaust pipe (6). Fit
the male end (smooth) of the @ 80/125 concentric
terminal pipe (6) up to the stop on the female end of
the adapter (3) (with lip seals), making sure that the
ring is already fitted (4), this will ensure sealing and
joining of the elements making up the kit.

« Coupling extension pipes and concentric elbows.
To install possible coupling extensions on other
fume extraction elements, proceed as follows: fit
the male end (smooth) of the concentric pipe or
concentric elbow up to the stop on the female
end (with lip seals) of the previously installed
element; this will ensure correct hold and joining
of the elements.

Caution: if the exhaust terminal and/or extension
concentric pipe needs shortening, consider that the
internal duct must always protrude by 5 mm with
respect to the external duct.

This specific terminal enables flue exhaust and air
intake in a vertical direction.

The kit includes (Fig. 1-22):
N°I - Seal (1)
N°I - Female concentric flange (2)
N°I - Adapter @ 60/100 for @ 80/125 (3)
N°I - Ring(4)
N°I - Aluminium tile (5)
N°1 - Intake/Exhaust concentric pipe
0 80/125 (6)
N°I - Fixed semi-shell (7)
N°1 - Mobile half-shell (8)

Vertikalna koncentricka stiprava s hlinikovou
skridlou @ 80/125. Montaz stipravy (Obr. 1-22): 1-22)
koncentricka prirubu (2) instalujte na stredny otvor
kotla, medzi oba prvky vlozte tesnenie (1) a utiahnite
pomocou skrutiek zo supravy. Redukeiu (3) zasurite
vnutornou stranou (hladkou) do vonkajsej strany
koncentrickej priruby (2). Instalacia falosnej hlinikovej
Skridly. Stresnu skridlu nahradte hlinikovym platom (5)
aupravte ho tak, aby umoznil odtok dazdovej vody. Na
hlinikovu skridlu umiestnite pevny polgulovy diel (7) a
dnu zasurite rtiru pre nasavanie a odvod (6). Koncovit
ruru (3) zasunte aZ na doraz vndtornou stranou
(hladkou) do vonkajsej strany (s okrajovou obrubou)
kolena (4). Tymto sposobom dosiahnete dokonale
tesného spojenia jednotlivych Casti sipravy.

« Spojenie koncentrickych predlzovacich casti a
kolien pomocou spojky. Pri instalacii pripadnych
predlzovacich ¢asti pomocou spojok k dalsim
prvkom dymového systému je treba postupovat
takto: Koncentricku rirualebo koncentrické koleno
zasunite az na doraz vntitornou stranou (hladkou) do
vonkajsej strany instalovaného prvku (s tesnenim
s obrubou). Tymto sposobom dosiahnete dokonale
tesného spojenia jednotlivych ¢asti stpravy.

Upozornenie: Ked je nutné skrétit koncovy vyfukovy
kus a/lebo predlzovaciu koncentricku riru, musi
vnutorné potrubie vy¢nievat vzdy o 5 mm vzhladom
na vonkajsie potrubie.

Tento $pecificky koncovy kus umoziuje vyfuk dymu
a nasavanie vzduchu nezbytného pre spalovanie vo
vertikdlnom smere.

Stiprava obsahuje (Obr. 1-22):

1 kus - Tesnenie (1)

1 kus - Koncentrické vonkajsia priruba (2)

1 kus - redukcia z priemeru 60/100 na priemer
80/125 (3)

1 kus - Ruzica (4)

1 kus - Hlinikovd skridla (5)

1 kus - Koncentrickd riira pre nasdvanie a vyfuk
o priemere 80/125 (6)

1 kus - Pevny polgulovy diel (7)

1 kus - Pohyblivy polgulovy diel (8)

Bepruxkannuar Kit ¢ amymmanes moxpus @
80/125. Monrax kit (Pur. 1-22): nucranupa ce
KOHIleHTpIueH (raHely (2) Ha LieHTPaIHIA OTBOP
Ha KOTe/la BKapBaifky BbTpe rapHutypara (1) u
cTAraMe ¢ 6onTyerara HamuaHy B kit. CHaxame
amanTepa (3) ¢ MBbXKKaTa cTpaHa (rmajka) B
JKEHCKaTa CTpaHa Ha KOHL[EHTPUYHUA (IraHell
(2). ViHcranupaHe Ha ¢anumBara aTyMuHueBa
KepeMuja. 3aMeHATe KepeMyjiaTa ¢ alTyMUHIeBa
1104Ka (5), TpoQUIMpaitKl £ 110 TaK'bB HAYMH, Ye a
OTBEX/IA [{bX/J0BHATA BOJA. Bbpxy anymunmesara
KepeMuja pasIosnarate 3aKpereHa MomyXpaya
(7) n BkapBare Tppbata 3a actmparus/orxop (6).
CHasxprate KOHIIeHTpidHNA TepmuHan @ 80/125 ¢
MBbXKKara cTpaHa (6) (IIajKa), B KeHCKaTa CTpaHa
Ha afanrepa (3) (c rapaurypute ¢ drater) o
OTKaT, yBepsiBaTe ce, e MMa Bede BMbKHATA
poseTkaTa (4), 10 TaKbB HAYMH Ce NONyYaBa
YIUTBTHEHME U ChefYHEHNME Ha eeMEHTUTE,KOUTO
cbeTaBAar Kit.

o CpefuMHsABaHe M CHakgaHe Ha TPbOU
YIL'I)II)KI/ITGTII/[ n KOHLleHTpI/[‘{HI/I KpI/IBKI/I. 33
MHCTa/IMpaHe Ha eBEHTYa/THN Y b/DKUTENN Ypes
CHAXJjaHe C IPYIU JYMOOTBOJHY €/IeMEHTH,
Tps6Ba fa ce pabOTH KAKTO C/IeABa: CHAKAMe
KOHIIeHTPUYHATA TPOA MV KOHIIEHTPUYHATA
KpJBKA C MBXKKaTa CTpaHa (IIajika), B >KeHCKaTa
crpana (c rapHUTYpY C QJIaHel ) Ha IPeXOHMIA
MHCTa/IMPAH eJIEMEHT J0 YIIOP, 10 TAK'bB HAYMH
Ce IIO/Iy4aBa YIUIBTHsABAHE U ChefVHsBAHE HA
e/leMeHTHUTE IIPAaBUJIHO.

BuuMmaHme: KoraTo uMMa HYXJa CKbCABaMe
OTXOAHVA TePMUHAT M /UMY KOHIEHTPIYHATA
TpBOa YIB/DKUTEN, MMAIKY IPEBIU] BBTPEIIHIA
MpOBOJ, /la M3NI'PKBA BMHATU C 5 mm CIPAMO
BBHUIHNA TPBOOIIPOBO.

Tosu CIIenyasneH TEpMIHAJI II03BOJIABA OTBEXK/IaHE
Ha TMMa 1 3aCMYKBaHE Ha HeOﬁXO)II/IMI/IH BB3AYX
3a TOPEHETO BB BEPTMKATHA ITIOCOKA.

Kit-vm coovpoaca (Due. 1-22):

N°I - Iapuumypa (1)

N°I - Konuenmpuuen scencku dnaney, (2)

N°l - Adanmep @ 60/100 3a @ 80/125 (3)

N°I - Posemxka (4)

N°I - Anymunuesa kepemuda (5)

N°I - Konuenmpuura mpwuba
acnupayus. / omxod @ 80/125 (6)

N°I - @ukcupan omeop (7)

N°I - TodsuxcHa nonyxpanyna (8)
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N.B.: the vertical kit @ 80/125 with aluminium
tile enables installation on terraces and roofs with
maximum slope of 45% (24°). The height between
the terminal cap and half-shell (374 mm) must
always be respected.

The vertical kit with this configuration can be
extended up to a maximum of 12200 mm vertical
rectilinear, including the terminal (Fig. 1-23). This
configuration correspondsto a resistance factor
of 100. In this case specific extensions must be
requested.

The terminal @ 60/100 can also be used for vertical
exhaust, in conjunction with concentric flange code
no. 3.011141 (sold separately). The height between
the terminal cap and half-shell (374 mm) must
always be respected (Fig. 1-23).

The vertical kit with this configuration can be
extended to a max. straight vertical length of 4700
mm, including the terminal (Fig. 1-23).

Separator kit @ 80/80. The separator kit @ 80/80,
enables separation of the exhaust flues and air intake
pipes according to the diagram shown in the figure.
(Fig. 1-24). Fumes are expelled from duct (A). Air
is taken in through duct (B) for combustion. Intake
duct (B) can be installed either on the right or left
hand side of the central exhaust duct (A). Both ducts
can be routed in any direction.

o Assembly of separator kit @ 80/80. Install the
flange (4) on the central hole of the boiler
inserting the seal (1) and tighten using the
hex and flathead screws supplied with the
kit. Remove the flat flange in the lateral hole
with respect to the central one (depending on
installation requirements) and replace with
flange (3) inserting the seal (2) already fitted
on the boiler and tighten using the self-tapping
screws supplied. Fit the male end (smooth) of
the bends (5) in the female end of the flanges (3
and 4). Fit the male end (smooth) of the intake
terminal (6) up to the stop on the female end
of the bend (5), making sure that the relevant
internal and external rings are fitted. Join the
exhaust pipe (9) with the male section (smooth)
in the female section of the bend (5) to the end
stop, ensuring that the internal washer is fitted;
this will ensure the sealing efficiency of the kit
components.

The kit includes (Fig. 1-24):

N°I - Exhaust seal (1)

N°I - Female intake flange (3)
N°I - Flange seal (2)

N°I - Female exhaust flange (4)
N°I - 90° bend @ 80 (5)

N°I - Intake terminal @ 80 (6)
N°I - Internal white rings (7)
N°1 - External grey ring (8)
N°I - Exhaust pipe @ 80 (9)

Poznamka: Vertikalna stiprava o priemere 80/125 s
hlinikovou $kridlou umoznuje instaldciu na terasach
astrechach s maximalnym sklonom 45% (24°) a vysku
medzi koncovym poklopom a polgulovym dielom
(374) je vdy treba dodrzat.

Vertikdlnu supravu v tejto konfiguracii je mozné
predlzit az na maximalne 12200 mm linedrne
vertikalne vratane koncového dielu (Obr. 1-23).
Tato konfiguracia odpoveda odporovému faktoru o
hodnote 100. V tychto pripadoch je nutné si objednat
prislusné predlzovacie kusy.

Pre vertikalny vyvod je mozné pouzit aj koncovy
kus o priemere 60/100 v kombinacii s koncentrickou
prirubou s kddovym oznacenim 3.011141 (preddva
sa oddelene). Vyska medzi koncovym poklopom
a polgulovym dielom (374) je vidy treba dodrzat
(Obr. 1-23).

Vertikdlnu stpravu v tejto konfigurdcii je mozné
predlzit az na maximalne 4 700 mm linedrne
vertikalne vratane koncového dielu (Obr. 1-23).

Rozdelovacia stiprava @ 80/80. Rozdelovacia
stiprava @ 80/80 umozinuje oddelit potrubie k
nasavaniu vzduchu a potrubie k odvodu spalin
spdsobom uvedenym na obrazku. Z potrubia (A) sa
odvadzaju spaliny. Z potrubia (B) sa nasava vzduch
potrebny k spalovaniu. Nasavacie potrubie (B) sa
moze vzhladom k tstrednému odvodu spalin (B)
instalovat vlavo aj vpravo. Obe potrubia mézu byt
orientované akymkolvek smerom.

« Montaz rozdelovacej sipravy @ 80/80. Prirubu
(4) instalujte na stredny otvor kotla, medzi oba
prvky vlozte tesnenie (1) a utiahnite pomocou
skrutiek zo stipravy. Posnimajte plochu prirubu
v bo¢nom otvore vzhladom na stredovy otvor
(podla potreby) a nahradte ju prirubou (3),
pouzite tesnenie (2) uz umiestnené v kotlu a
utiahnite prilozené skrutky. Zasunte kolena (5)
vnutornou stranou (hladkou) do vonkajsej strany
prirub (4 a 5). Zasunte az na doraz nasavaci
koncovy diel (6) vnttornou stranou (hladkou) do
vonkajsej strany kolena (5); nezabudnite predtym
navlieknut odpovedajicu vnutornt a vonkajsiu
ruzicu. Zasunte az na doraz vyfukova ruru (9)
vnutornou stranou (hladkou) do vonkajsej strany
kolena (5); nezabudnite predtym navlieknut
odpovedajicu vnatornt a vonkajsiu ruzicu.
Tymto sposobom dosiahnete dokonale tesného
spojenia jednotlivych Casti stipravy.

Stiprava obsahuje (Obr. 1-24):

1 kus - Vyfukové tesnenie (1)

I kus - Nasdvacia vonkajsia priruba (3)

1 kus - Prirubové tesnenie (2)

1kus - Vyfukovd vonkajsia priruba (4)

2 kus - Kolend 90° o priemere 80 (5)

1 kus - Koncovy nasdvaci kus o priemere 80 (6)
2 kus - Biele vaiitornd ruzica (7)

1 kus - Sivd vonkajsia ruzica (8)

1 kus - Vyfukovd riira o priemere 80 (9)

N.B.: Bepruxanuuat kit @ 80/125 ¢ anymunuesa
KepeMuja M03BO/ABA MHCTA/MPAHe 110 TepacuTe
U 10 TMOKPUBU C MaKCUMajleH HaK/IOH OT 45%
(24°) u BuCOYMHATA MEX/Y IIANKATa TEPMUHAT
u nonyxpanymara (374 mm) Tpsi6Ba BUHATK Ja
ce CI1asBa.

Beprukamuuar kit ¢ Tasu xoHpuryparma mMoxe
fa 6bzie MPOADBIKEH A0 MakcuMym ori 12200
mm BePTUKATHN MPaBU NTMHNUMU, BKITIOYNTETHO
repmuHana (Pur. 1-23). Tasu xonpurypamms
OTroBaps Ha eIVH Pe3NCTeHTeH (aKTOp paBeH Ha
100. B To3u ciryyait e HEOOXOAMMO J1a Ce OpbYAT
CIIenuanHu YAB/DKUTEN 32 CHAKIAHE.

3a BepTUKATHUAT OTBOJ MOXKe J1a O'bjie U3I0/I3BaH
un tepmuHan @ 60/100, 3a fo6aBsAiHE KBM
KoHILeHTpyYeH (ranern cod. 3.011141 (npopazen
Ha yacTi).BucounHaTa MeXxy IIanKara TepMuHa
u moyxpanymara (374 mm) TpA6Ba BUHATH fja ce
cmasBa (®ur. 1-23).

Bepruxanuusr kit npu te3u xoudpurypanuu
MO3Xe fja O'bjle MPOIBDKEH 10 MaKCUMyM oT 4700
mm BepTUKaTHU MpPaBY JVHUM, BKITOUNTETHO
repmyHana (Qur. 1-23).

Kit cemaparop @ 80/80. Kit cemaparopsT @
80/80, m03BO/IsIBA 1A Ce OTAENAT AUMOOTBOIUTE
U aCIMpAIMATA Ha BB3JYX CBINACHO CXeMaTa
npuBesieHa Ha durypa (Our.1-24).0t ppbOIpPOBOL,
(A) 6uBat M3TIACKBAHM IPOJYKTHUTE OT TOPEHETO.
Ot tppbompoBoa(B)ce 3acMykBa BB3AYX
HeOOXOMM 33 M3rapsHeTo. ACHMPALNOHHNUAT
TpB6OIIPOBOL (B) MOXe Aa 6Bre nHCTaMUpaH 6e3
3HayYeHNe Ha JIACHO VI JIABO CIIPAMO LIeHTPaTHUA
oTx0fieH IpoBoy (A). VI iata TpBOOIPOBOA MOTaT
Z5a O'bJIaT HACOYBAHI B KOSITO U Id € IOCOKA.

»  Monrax kit cemapatop @ 80/80. Vucramupa ce
Ha ¢riaHer| (4) Ha LIEHTPATHIS OTBOP Ha KOTeJIa
BKapBaiiky BbTpe rapuuTypara (1) u crsrame
¢ 6onTyeTaTa ¢ 1eCTOrpamMHa I71aBa ¥ [I0CKO
ocrpue HammyHy B kit. [IpemaxBa ce miockust
(rnaHew HaMupaul ce B CTPAaHUYHUS OTBOP
CIIPSIMO LieHTpanHMsA(CIIopey M3MCKBAHNUATA)
u ro mopMeHsAMe ¢ (aHen (3) BKapBailku
rapuuTypara (2) B HaIMYHOCT B KOTela I
CTAraMe C CAMOHaBMBaLIY ce GONTOBE C JOTUPAH
BpbXx. CHaxxgame Kpuskute (5) ¢ MBXKaTa
crpaHa (I/1afika) B )KEHCKaTa CTpaHa Ha iaHera
(3 m 4). CHaxxaMe aCIIMPALVIOHHIS TePMITHAT
(6) ¢ MpKKaHa cTpaHa (I7afKa), B KEHCKaTa
cTpaHa Ha KpyBKarta (5) [0 yIop, yBepsBaiiki ce,
Ye Beye ca BKapaHI/[ CbOTBETHUTE B’preH_[HI/[ n
BBHIIHY po3eTkn. CHaX/jaMe OTXOHATa TPBOa
(9) ¢ mpxKaTa cTpaHa (I7TafKa), B )KEHCKaTa
cTpaHa Ha KpyBKarta (5) 10 OTKaT, yBepABaMe ce,
e e BKapaHa ChOTBETHATA BBTPEIIHA PO3ETKa,
10 TaK'bB HAYNMH Ce IOTyYaBa yIUIBTHABAHE I
CheJVHsABAaHEe Ha €IEMEHTUTE, KOUTO CbCTABAT

kit.

Kit-sm cvovpiuca (Pue. 1-24):

Ne°l - Iapuumypa omxo0 (1)

N°I - JKencku ¢naney acnupayus (3)

N°I - Iapnumypa ynnomuerue pnaneu; (2)
N°I - DKencku gpnaney, omxoo (4)

N°2 - Kpuexu 90° @ 80 (5)

N°I - Tepmunan acnupayus @ 80 (6)

N°2 - Posemku eempeuiru benu (7)

N°I - Posemxka evHuiHa cusa (8)

N°I - Omxoona mpwba @ 80 (9)
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Snap fit extension pipe fittings and elbows. To
install snap-fit extensions with other elements of
the fume extraction elements assembly, proceed
as follows: fit the pipe or elbow with the male
section (smooth) in the female section (with lip
seal) to the end stop on the previously installed
element; in this way sealing efficiency of the
couplings is assured.

The figure (Fig. 1-25) shows the configuration
with vertical exhaust and horizontal intake.

Pripojenie predlzovacieho potrubia a kolien
pomocou spojok. Pri instaldcii pripadného
predlzenia pomocou spojok k dal$im prvkom
kuarového systému je treba postupovat takto:
Vyfukovu raru alebo koleno zasuiite az na doraz
vnutornou stranou (hladkou) do vonkajsej strany (s
okrajovym tesnenim) instalovaného prvku. Tymto
sposobom dosiahnete dokonale tesného spojenia
jednotlivych casti supravy.

Na obrazku (Obr. 1-25) je uvedena konfigurécia s
vertikdlnym vyfukom.

CopepHeHNe 32 CHaXjJaHe Ha TpbOU
YAB/DKUTENN U KPUBKM. 3a MHCTANUPaAHe
Ha eBEHTYa/HM YI'B/DKUTENN 32 CHAKIAHE C
APYIM eeMeHTH Ha AMMOOTBOJAA, TPs6Ba Aa
ce paboTy KaKTO C/efiBa: CHaXK/a ce Tpbhara
C KpMBKaTa C MbXKKara cTpaHa (I7Iagka), B
JKeHCKara cTpaHa (¢ rapHuTypn ¢ draner) Ha
e/leMeHTa VIHCTA/IMpaH Ipey ToBa [0 yIop,
0 T 031 HAYKMH Ce MO/y4aBa YIUIbTHEHMe Ha
TapHUTYpAaTa Ha eJleMeHTITe.

Ha ¢urypara (Our. 1-25) e mpuBeneHa
KOHQUIYpauus ¢ BepTUKAaIeH OTXOR U
XOPU3OHTA/THA ACTIMPAI[UL.

N
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o Installation clearances. The figure (Fig. 1-26)
gives the min. installation space dimensions
of the @ 80/80 separator terminal kit al limit

condition.

Extensions for separator kit @ 80/80. The max. | e

vertical straight length (without bends) usable
for @ 80 intake and exhaust pipes is 41 metres
of which 40 intake and 1 exhaust. This total
length corresponds to a resistance factor of 100.
The total usable length, obtained by adding the
length of the intake and exhaust pipes @ 80,
must not exceed the maximum values given
in the following table. If mixed accessories or
components (are used (e.g. changing from a
separator © 80/80 to a concentric pipe), the
maximum extension can be calculated by using
a resistance factor for each component or the
the equivalent length. The sumof these resistance
factors must not exceed 100.

Temperature loss in fume ducts (Fig. 1-27). To
prevent problems of fume condensate in the
exhaust pipe @ 80, due to fume cooling through
the wall, the length of the pipe must be limited to
just 5 m. If longer distances must be covered,
use @ 80 pipes with insulation (see insulated
separator kit @ 80/80 chapter).

o Instalacné obvodové rozmery. Na obrazku (Obr. |
1-26) st uvedené minimalne obvodové rozmery
intaldcie koncovej supravy rozdelovaca o priemere
80/80 v medznych podmienkach.

Predlzovacie kusy pre deliaci sipravu o priemere | e

80/80. Maximaélna linedrna dlzka (bez zahybov)
vertikdlne pouzitelnd pre nasdvacie a vyfukové
rary o priemere 80 je 41 metrov, kde 40 je pre
nasavanie a 1 pre vyfuk. Tato celkové dlzka
odpovedd odporovému faktoru o hodnote 100.
Celkova uzitocna dlzka ziskana su¢tom nasavacich
a vyfukovych rir o priemere 80 moze dosiahnut
maximalnych hodnot uvedenych v nasledujucej
tabulke. V pripade nutnosti pouzitia doplnkov alebo
zmie$anych dielov (napriklad prechod z rozdelovaca
o priemere 80/80 na koncentricku riru) je mozné
vypocitat maximalne mozné predlZzenie pomocou
odporového faktoru pre kazdy komponent alebo
jeho ekvivalentnt dlzku. Sucet tychto odporovych
faktorov nesmie prekro¢it hodnotu 100.

Strata teploty v dymovom potrubi (Obr. 1-27). Aby
ste sa vyhli problémom s kondenzéciou spalin vo
vyfukovom potrubi o priemere 80 spdsobenych

ich ochladenim cez stenu,

je nutné obmedzit

dizku bezného vyfukového potrubia na 5 metrov | o

(Obr. Ak je potreba prekonat dlhsie vzdialenosti,
je nutné pouzit izolované potrubie o priemere 80
(pozri kapitolu o izolovanej rozdelovacej siiprave o

priemere 80/80).

Uucranarmonnn npodunn. Ha ¢urypa (Our.
1-26) ca mpuBejjeHN MUHUMAHUTE pasMepu
npodunu 3a MHCTanMpaHe B kit TepmMuHama
cemapatop ) 80/80 mpy orpaHNYeHN YCTOBNA.

Yppmxutenn 3a kit cemapatop @ 80/80.
MaxkcumanHaTa [b/DKMHA IO IIpaBa JTMHNA
(6e3 3aBom) BepTUKAIHO, M3MO/N3BAEMO 32
aCTIMPAIMOHHY ¥ OTXOIHM TPBOU D80 e 41 MeTpa
ot kouto 40 3a acnmpauus u 1 3a orxog. Tasn
TOTAa/IHA OB/DKNHA OTFOBapH Ha pesI/ICTCHTeH
akTop pasen Ha 100. Oburara nusmoa3BaemMa
IBIDKVHA, TIOTyYeHa CYMMPAiK JB/DKUHUTE
Ha TppOuTe O 80 32 acmupanusa ¥ OTXOf,
MOXKe Jla IOCTUTHE KaTO MaKCUMYM CTOTHOCTI
[IpMBefieHN B CllefiHaTa Tabnuua. B crydas B
KOI1TO TpsiGBa Jia ce M3IIO/3BAT AKCeCOapy NN
CMeCeHV KOMITOHEHTH (IIpuMep MpeMiHaBaHe
ot cenmaparop @ 80/80 KbM KOHIIEHTpUYHA
Tpb6a), MOXe Ja ce M3UMCIN MaKCUMATHO
TOCTIDKMMO pas3lIMpeHie U3MON3BAKI eVH
(aKTOp Ha YCTOIYMBOCT 32 BCEKV KOMIIOHEHT
VN II'bK HETroBaTa €KBMBA/JIEHTHA [bJ/DKNMHA..
Cymara ot Te3u (aKTOpu Ha YCTONYMBOCT He
Tpsi6Ba fja 6'bzie mo-ro/siMa ot 100.

3ary6a Ha Temmeparypa B AUMOOTBOLHNTE
xananu (Pur. 1-27). 3a fa usbernem mpodema ¢
KOHJIeH3a Ha /iyiMa B ;uMooTBofa @ 80, rb/pKar
Ce Ha HErOBOTO OX/IAKJAHE Ype3 CTEHUTE, €
HeoOXOAMMO [ja ce OTpaHMYy FB/DKMHATA Ha
JMMOOTBOJA CaMO Ha 5 MeTpa. AKO Tps6Ba
la ce TOKPUBAT [O-TOJEMU PA3CTOSHUS €
HeobOXopuMo fa ce uamons3sat Tpbou @ 80
usonmupanu (ByK rmasa kit cemaparop @ 80/80
U30/IMPaH)

Max. usable lengths (including intake terminal with grill and two 90° bends)
Maximalne pouzitelné dlzky (vrétane nasdvacieho rostového koncového kusu a dvoch 90° kolien)
Max. nsnonsBaema Ab/DKIHA (BKIIOUNTENTHO aCIMPAIIOHHIS PeIIeTeCT TEPMIHA U fBeTe KPUBKY Ha 90°
1IE SK BG IE SK BG
NON-INSULATED NEIZOLOVANE HEN3OJIVIPAH INSULATED IZOLOVANE M30JINPAH
PIPE POTRUBIE TPBBOIIPOBOJ PIPE POTRUBIE TPPBBOIIPOBOJ
Exhaust m 1 Vyfuk I m OrBop 1 m Exhaust m 6 Vyfuk 6 m OrBog 6 m
Intake m 36.0* Nasavanie 36,0 m* Acnimpanys 36,0 m Intake m 29.5* Nasavanie 29,5 m* Acnimpanys 29,5 m
Exhaust m 2 Vyfuk 2 m OrBop 2 m Exhaust m 7 Vyfuk 7 m OtrBopr 7 m
Intake m 34.5* Nasavanie 34,5 m* Acnmpanya 34,5 m Intake m 28.0* Nasavanie 28,0 m* Acrmpany 28,0* m
Exhaust m 3 Vyfuk 3 m OrBop 3 m Exhaust m 8 Vyfuk 8 m OrBop 8 m
Intake m 33.0* Nasévanie 33,0 m* Acmmpanys 33,0 m* Intake m 26.5* Nasavanie 26,5 m* Acrtmpanyst 26,5 m
Exhaust m 4 Vyfuk 4 m OrBop 4 m Exhaust m 9 Vyfuk 9 m OrBog 9 m
Intake m 32.0* Nasavanie 32,0 m* Acnmpanys 32,0 m Intake m 25.5* Nasdavanie 25,5 m* Acnmpanus 25,5 m
Exhaust m 5 Vyfuk 5 m OrBop 5 m Exhaust m 10 Vyfuk 10 m OrBox 10 m
Intake m 30.5* Nasavanie 30,5 m* Acnmpanya 30,5* m Intake m 24.0* Nasavanie 24,0 m* Acnimpanya 24,0* m
Exhaust m 11 Vyfuk 11 m Otsop 11 m
Intake m 22.5* Nasavanie 22,5 m* Actmpanys 22,5 m
Exhaust m 12 Vyfuk 12 m OrBop 12 m
Intake m 21.5* Nasdavanie 21,5 m* Acnmmpanusa 21,5 m
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The kit includes (Fig. 1-28):

N°I - Exhaust seal (1)

N°I - Flange seal (2)

N°1 - Female intake flange (3)

N°I - Female exhaust flange (4)

N°I - 90° bend @ 80 (5)

N°I - Pipe closure cap (6)

N°I - Intake terminal @ 80 insulated (7)
N°2 - Internal white rings (8)

N°I - External grey ring (9)

N°I - Exhaust pipe @ 80 insulated (10)
N°1 - Concentric 90° curve @ 80/125 (11)

Insulated separator kit @ 80/80. Kit assembly

(Fig. 1-28): install flange (4) on the central hole

of the boiler, fitting seal (1), and tighten with the

flat-tipped hex screws included in the kit. Remove
the flat flange on the lateral hole (depending on
installation requirements) and replace with flange

(3) inserting seal (2) already fitted on the boiler

and tighten using the self-tapping screws supplied.

Insert and slide cap (6) onto bend (5) from the male

side (smooth), and join bends (5) with the male side

(smooth) in the female side of flange (3). Fit bend

(11) with the male side (smooth) in the female side

of flange (4). Fit the male end (smooth) of the intake

terminal (7) up to the stop on the female end of the
bend (5), making sure you have already inserted
the rings (8 and 9) that ensure correct installation
between pipe and wall, then fix the closing cap

(6) on the terminal (7). Join the exhaust pipe (10)

with the male side (smooth) in the female side of

the bend (11) to the end stop, ensuring that the
washer (8) is already inserted for correct installation
between the pipe and flue.

« Coupling of extension pipes and elbows. To
install snap-fit extensions with other elements
of the fume exhaust system, proceed as follows:
fit the male end (smooth) of the concentric pipe
or concentric elbow up to the stop on the female
end (with lip seals) of the previously installed
element; this will ensure correct hold and joining
of the elements.

« Insulation of separator terminal kit. In case of
problems of fume condensate in the exhaust
pipes or on the outside of intake pipes, Immergas
supplies insulated intake and exhaust pipes on
request. Insulation may be necessary on the
exhaust pipe due to excessive temperature loss
of fumes during conveyance. Insulation may be
necessary on the intake pipe as the air entering
(if very cold) may cause the outside of the pipe to
fall below the dew point of the environmental air.
The figures (Fig. 1-29+1-30) illustrate different
applications of insulated pipes.

Insulated pipes are formed of a @ 80 internal
concentric pipe and a @ 125 external pipe with
static air space. It is not technically possible
to start with both @ 80 elbows insulated, as
clearances will not allow it. However starting
with an insulated elbow is possible by choosing
either the intake or exhaust pipe. When starting
with an insulated intake bend, it must be inserted
onto its flange up to the stop on the fume exhaust
flange, which will ensure that the two intake and
exhaust outlets are at the same height.

Stiprava obsahuje (Obr. 1-28):
1 kus - Vyfukové tesnenie (1)

1 kus - Prirubové tesnenie (2)

Ikus - Flangia femmina aspirazione (3)
1kus - Vyfukova vonkajsia priruba (4)
1kus- Kolend 90° o priemere 80 (5)
Lkus- Uzaver riiry (6)

Lkus - Izolovany koncovy nasdvaci kus

o priemere 80 (7)
2 kus - Biele vniitornd ruzica (8)

1 kus - Sivd vonkajsia ruzica (9)
Lkus - Izolovand vyfukova riira o priemere 80 (10)
1 kus - Koncentricky ohybovy kus 90° o priemere

80/125 (11)

Izolované rozdelovacia siiprava o priemere 80/80.
Montaz stipravy (Obr. 1-28): Instalujte prirubu (4)
na stredovy otvor kotla, pricom medzi ne vlozte
tesnenie (1), a utiahnite ho dodanymi skrutkami s
$esthrannou hlavou a plochou $pickou. Posnimajte
plocht prirubu v bo¢nom otvore vzhladom na stre-
dovy otvor (podla potreby) a nahradte ju prirubou
(3), pouzite tesnenie (2) uz umiestnené v kotlu a
utiahnite priloZzenymi samoreznymi skrutkami.
Zasunte a posuvajte uzaver (6) na koleno (5) z
vnutornej (hladkej) strany; potom zasurite kolena
(5) do vonkajsej strany priruby (3). Zasurite koleno
(11) vnatornou stranou (hladkou) do vonkajsej
strany priruby (4). Zasunte az na doraz nasavaci
koncovy diel (7) vnatornou stranou (hladkou) do
vonkajsej strany kolena (5); nezabudnite predtym
navlieknut ruzice (8 a 9), ktoré st zarukou spravnej
instaldcie medzi rarou a stenou. Nakoniec nasadte
uzaver (6) na koncovy diel (7). Zasunte az na doraz
vyfukovy diel (10) vnitornou stranou (hladkou) do
vonkajsej strany kolena (11); nezabudnite predtym
navlieknut ruzici (8), ktoré st zarukou spravnej
instaldcie medzi rirou a dymovodom.

» Pripojenie predlzovacieho potrubia a kolien
pomocou spojok. Pri instalacii pripadného
predlzenia pomocou spojok k dal$im prvkom
kurového systému je treba postupovat takto:
Koncentricki raru alebo koleno zasunte az na
doraz vnutornou stranou (hladkou) do vonkajsej
strany (s obrubovym tesnenim) in$talovaného
prvku. Tymto spésobom dosiahnete dokonale
tesného spojenia jednotlivych ¢asti stpravy.

» Izolacia koncovej rozdelovacej supravy. V
pripade problému s kondenziciou spalin vo
vyfukovom potrubi alebo na vonkajsom povrchu
nasavacieho potrubia spolo¢nost Immergas na
ziadost dodéva izolované nasavacie a vyfukové
rury. Izolacia s moze stat nezbytnou na vyfuko-
vom potrubi zdévodu nadmernej tepelnej straty
spalin na ich trase. Izolacia moze byt nezbytnou
na nasavacim potrubi, pretoze nasavany vzduch
(pokial je velmi chladny) moéze ochladzovat
vonkaj$i povrch potrubia na teplotu nizsi, nez
je rosny bod vzduchu prostredia, v ktorom sa
nachddza. Na obrdzkoch (Obr. 1-29+1-30) st
uvedené rozne aplikacie izolovanych potrubi.

Izolované potrubie je tvorené jednou kon-
centrickou rurou o vnatornom priemere 80 a
vonkaj$om priemere 125 so vzduchovou med-
zerou. Nie je technicky mozné zacat's obidvoma
izolovanymi kolenami o priemere 80, pretoze to
obvodové rozmery neumoziujd. Je ale mozné
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Kit-sm coovpica (Que. 1-28):

N°I - Iapuumypa omxod (1)

N°I - Ynnemuenue nposxexuyuorer omsop (2)

N°I - Onaney mencku acnupayus (3)

N°I - Ilpoxcexyuoner 0meop HeHcKu 3a
ussexcoare (4)

N°I - Kpusexu 90° @ 80 (5)

N°I - Tana sameapsne mpwoa (6)

N°I - Tepmunan acnupauus @ 80 usonupat (7)

N°2 - Posemku svmpeuiru 6enu (8)

N°I - Posemxka vHuiHa cusa (9)

N°I - Tpwvba omxooua @ 80 usonupana (10)

N°I - Kpuska 90° konuenmpuura @ 80/125 (11)

Kit cemaparop @ 80/80 nsomupan. Moutax kit (Pur.

1-28): uncramupa ce ¢rmarena (4) Ha LieHTpaHIULSL OTBOP

Ha KOTe/a BKapBaitki rapuutypara (1) i craraikn

¢ bonTyeTaTa C MECTOrPAMHA I71aBa I IIOCHK BPBX

naany B kit. [Tpemaxsa ce miocks ¢atet, Hamupary
ce B CTPaHIYHILA OTBOP, CIIPAMO LIEHTPATHILA (CBITTACHO

V3MCKBAHIIATA) 11 TO IIOAMeHsIMe ¢ fraels (3) BKapBaiikit

TrapHUTYpata (2), KOATO £ MMa B KOTeNa U CpA3BaMe C

caMoHaps3Ballit ce 60nToBe ¢ JobaBeH BPbX. BMbKBa

ce 1 ce IpUIUIb3Ba Tamara (6) BbpXy Kpuska (5) or

MDBKKaTa CTpaHa (Iafika), MOCe ce CHaXIaT KPUBKIUTE

(5) ¢ MbxkKaTa cTpaHa (I71a/IKa) B JKEHCKaTa CTpaHa Ha

(rnanena (3). CHaxia ce kpuska (11) ¢ MbXKaTa cTpaHa

(rmagka) BB BICOKaTa XKeHCKa Ha (rianena (4). CHaxza

Ce aCTMPAIMOHHNA TepMuHan (7) ¢ MBXKaTa CTpaHa

(rmapKa) , B JKEHCKaTa CTpaHa Ha KpuBKara (5) 5o yrop,

yBepsABaMe ce ,ue Beue MMa BKapaHu posetku (8 u 9),

KOHUTO 1lie OCHTYPAT MPABITHOTO MHCTATMPAHe MEXTY

TpB0Q I CTeHa, I0C/IE 3aKpelBaMe TAIlaTa 3a 3aTBapsiHe

(6) Ha Tepmunara (7). CHaxa ce orxofHara Tpbba (10)

¢ MBXKKaTa CTpaHa (I7ajika), B XKeHCKaTa CTpaHa Ha

KpuBKata (11) o oTkart, yBepsABaIiKN ce ,4e Bede MMa

BKapaHa poseTka (8), KOATO e OCUTypH TIPaBUTHOTO

VHCTa/MpaHe MEX/Y TPB0a I JMMOOTBOJIEH KOMITH.

o CoefyHeHe Ype3 CHaXK/IaHe Ha TPBON Y B/DKITEN 1
KpI/IBKV[. 33 V[HCTaHV[paHe Ha eBeHTyaHHI/I Y]I’bH)KI/[TeHI/l
upes CHaKIAHe C PYruTe IMMOOTBOHII €TEMEHTH,
TpsabBa 1 ce paboTI KaKTO ClefiBa: CheMHABA Ce
KOHLU/[HTPI/I‘{Ha Tp’b6a W KOH]_Ie]/IHTle‘{Ha Kpl/lBKa
¢ MbKKaTa cTpaHa (I7majka), B KeHCKaTa cTpaHa (¢
TApTUTYPH Ha (IaHeLs) Ha IIPEAXOHO MHCTA/IPAHIIS
e/IeMeHT 10 YIOp, TaKa Ce MOMy4YaBa MPABIUIHO
CheJINHEHIIE Ha eleMEHTHTE.

o Vzonupane Ha kit TepMuHama cemaparop.
Koraro 1Ma npo6nemn ¢ KOH/IeH3a Ha [jMa B
AVIMOOTBOJAMUTE VIV 110 BbHIIHATA IIOBbPXHOCT
Ha acTypaloHHNTe TPBOU, Immergas focTass
110 3asABKa M3OAMPAHU aCIMPAalMOHHU U
OTXOHN TPBOU. VI30marmsaTa MoXe [1a ce OKaxe
HY>XKHa Ha AMMOOTBOAHATa TPBOa, Mopajgu
IpekasieHa 3ary6a Ha TeMIeparypara Ha AuMa
110 HErOBMS ITBT. VI30/marysaTa MoyKe Jia ce OKaxke
Heo6XofMMa IIpy acnupanioHHaTa Tpbba,
IOHEsKe BXOJHIS BB3]yX (aKO € MHOTO CTY/IeH),
MOJXKe Jla JOoBefle BbHIIHATA IOBbPXHOCT Ha
TpBOaTa 10 TeMIIepaTypa I10-HICKA OT TOUKaTa
Ha pocaTa Ha Bb3jlyXa B IIOMEILEHETO B KOETO
ce Hamupa. IIpu purypn (dur. 1-29+1-30)
Ca MIPeICTaBeHNM PA3MTMYHN TPUTOKEHNA Ha
usonupanu TpbpoU. Vsonmupanure TppoU
ce CBCTOAT OT KOHI[eHTpu4Ha Tpbba @ 80
BBTpe 11 @ 125 BbH ¢ KodepyraM Ha 3aCTOAMNA
Bb3AyX. TexHuyeckn He e BH3MOXHO Jla ce
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o Temperature loss in insulated fume ducting.
To prevent problems of fume condensate in
the insulated exhaust pipe @ 80, due to cooling
through the wall, the exhaust pipe length must
be limited to 12 metres. The figure (Fig. 1-30)
illustrates a typical insulation application in
which the intake pipe is short and the exhaust
pipe very long (over 5 m). The entire intake
pipe is insulated to prevent moist air in the
place where the boiler is installed, condensing
in contact with the pipe cooled by air entering
from the outside. The entire exhaust pipe, except
the elbow leaving the splitter, is insulated to
reduce heat loss from the pipe, thus preventing
the formation of fume condensate.

N.B.: When installing the insulated pipes, a
section clamp with pin must be installed every
2 metres.

« Configuration type B, open chamber and
forced draught.

By removing the lateral caps on the sealed chamber
and using the cover kit (optional) air intake takes
place directly from the environment in which the
boiler is installed and the fumes are expelled in an
individual flue or directly to the outside.
The boiler in this configuration, following the
assembly instructions (Fig. 1-11+1-12), is classified
as type B.
With this configuration:
air intake takes place directly from the
environment in which the boiler is installed
and only functions in permanently ventilated
rooms;

- the fumes pipe must be connected to its own
individual flue or channelled directly into the
external atmosphere;

- type B open chamber boilers must not be
installed in places where commercial, artisan
or industrial activities take place, which use
products that may develop volatile vapours
or substances (e.g. acid vapours, glues, paints,
solvents, combustibles, etc.), as well as dusts (e.g.
dust deriving from the working of wood, coal
fines, cement, etc.), which may be damaging for
the components of the appliance and jeopardise
functioning.

When using type B installation configuration
indoors, it is compulsory to install the relative upper
cover kit along with the fumes discharge kit.

The technical regulations in force must be
respected.

zacat jednym izolovanym kolenom a volbou
nasavacieho a vyfukového potrubia. V pripade,
ze zaCnete izolovanym nasévacim kolenom, je
nutné ho zasunut do vlastnej priruby az na doraz
na prirubu vyfuku spalin. Tym sa na rovnaka
vysku dostant dva vystupy nasavania a vyfuk
spalin.

o Strata teploty v izolovanom dymovom potrubi.
Aby ste sa vyhli problémom s kondenzéciou
spalin v izolovanom vyfukovom potrubi o prie-
mere 80 sposobenych ich ochladenim cez stenu,
je nutné obmedzit dlzku bezného vyfukového
potrubia na 12 metrov . Na obrazku (Obr. 1-
30) je uvedeny typicky priklad izolacie, kratke
nasavacie potrubie a velmi dlhé vyfukové potru-
bie (dlhsie nez 5m). Izolované je celé nasavacie
potrubie, aby sa zabranilo kondenzacii vihkého
vzduchu prostredia, v ktorom sa kotol nachadza
v styku s potrubim ochladenym vzduchom
vystupujicim z vonkajsieho prostredia. Je izo-
lované celé vyfukové potrubie okrem kolena na
vystupu z rozdvojky, aby sa znizilo rozptylenie
tepla v potrubi a zabranilo sa tvorbe kondenzatu
spalin.

Poznamka: Pri instalacii izolovaného potrubia
je nutné kazdé dva metre instalovat tahovy pas
s hmozdinkou.

» Konfiguracia typu B s otvorenou komorou a
umelym tahom.

Po snati postrannych uzéverov na vzduchotesnej

komore a pomocou krycej supravy (volitelne)

je vzduch nasavany priamo z prostredia, kde je

kotol instalovany a spaliny st odvédzané do jed-

noduchého komina alebo priamo do vonkajsieho

prostredia.

Kotol je v tejto konfiguracii podla pokynov pre

montaz (Obr. 1-11+1-12), klasifikovany ako kotol

typu B.

U tejto konfiguracie:

- je vzduch je nasavany priamo z prostredia, kde
je kotol instalovany. Preto je nutné ho in$talovat
iba do permanentne vetranych miestnosti.

- spaliny je treba odvadzat vlastnym jednoduchym
kominom alebo priamo do vonkajsej atmo-
sféry.

- kotle s otvorenou komorou typu B nesmu byt
instalované v miestnostiach, kde je vyvijana
priemyslova, umelecka alebo komercna Cinnost,
pri ktorej vznikaji vypary alebo prchavé latky
(vypary kyselin, lepidiel, farieb, riedidiel,
horlavin apod.), alebo prach (napr. prach po-
chédzajuci zo spracovania dreva, uholny prach,
cementovy prach apod., ktoré mézu skodit
zariadeni a narusit jeho ¢innost.

Pri indtaldcii vo vnitornom prostredi v konfiguracii
typu B je povinnosti instalovat prislusnu sapravu
horného krytu spolu so supravou vyfuku spalin.

je teda nutné respektovat platné technické normy.

Tpbrue ¢ fisete Kpuku @ 80 msonmpanu,
TBII KaTO HPOUINTE He TO pa3pelraBar.
Bb3MOXKHO e 06ade, ja ce TPBrHE C M30MMPAH
'BI'BI, M30MPaliKK aCTIMPALMOHHIA TPOBOJ
WM [UMOOTBOZA. B cyyast, B KoIiTO ce TpBrBa
C M30/MMpaHaTa acHMpaIiOHHa KPMUBKA, TaM
TpabBa fja ce CheANHM Ha COOCTBeHMs (aHer]
JI0 YIIOp BBPXY AMMOOTBOAH (pIaHell, Heljo
KOeTO BOJM [0 ChlaTa BUCOYNMHA JIBaTa
ACTIMPAIMOHHN M3XOfA ¥ IUMOOTBOJA.

o 3aryb6a Ha TemIeparypa B M30/NMPAHNUTE
AMMOOTBOJHM KaHamu. 3a Ja ce usbernar
Ipo6/IeMIt C KOHZIEH3a Ha AMMa B U30/IMPAHNTE
mMooTBOAY @ 80 , IIBIKAILO Ce Ha OXTAKIAHETO
Ipe3 CTeHara, € HeOOXOANMO Jia Ce OrpaHIdl
I'b/DKMHATA Ha AMMOOTBOZA Ha 12 merpa. Ha
¢urypara (®ur. 1-30) e mpefcTaBeH TUINYEH
CTy4ail Ha M307IaIsA, KbCUA aCIMpaliOHeH
IPOBOJ, U MHOTO IB/THUS FUMOOTBOJ (Haf
5 m). V3onupaH e IenuAT acoyupalioHeH
IPOBOJ 3 JIa Ce M30erHe KOH/eH3 Ha BIIXKHIA
BB3/IyX Ha IIOMELIEHNETO B KOETO Ce HAMUpA
KOTeNa B KOHTAaKT C OX/lajieHaTa Tpbba oT
Bb3/IyXa B3Il OTBBH. VI3omMpaH e Lemar
IMMOOTBOI, C U3K/TIOYEHNe Ha BI'b/IA Ha M3XOA
OT y[IBOMTENIA, 3a Jla e HaMany 3ary6ara Ha
TOI/IVHA 110 IIPOBOJA, KaTO Ce H30ATBa, 110 TO3U
HA4JH, 00pallyBaHeTo Ha KOH/IEH3 B [INMa.

N.B.: mo BpeMe Ha MHCTalIMpaHeTO Ha
U30/IMpPAHNTe IIPOBOAN € HeoOXOAMMO Jia ce
MHCTaIMpaT Ha BCEKM 2 MeTpa JeHTUYKU 3a
cTarase ¢ mobenn.

o Koudurypamua tun B ¢ orkpura Kamepa u
TPUHYAUTENHA TATA.

ITpemaxBaifky CTpaHIYHNTE TAIV HA TEHEKMEHATa

KaMepa I U3Mo/3Baiiku Kit 3a moxpurue (ormms)

acmupanuATa Ha BB3[yXa CTaBa HAIPaBO OT

TIOMEIIeHNETO B KOETO € MHCTAaMPaHO KOT/IETO

U AMMOOTBOJIA B €[VHNYEH KOMVH MM HAaIPaBO

HaBbBH. KOTeII"bT, opu Tasn KOHCbMpraL[]/If[,

CTIefBAIKY MHCTPYKIMUTE 332 MOHTaX (Pur. 1-

11+1-12), e xmacuduipmpan xaro tui B.

C tasu KoHuUryparms:

- 3aCMYyKBAaHETO Ha BB3/TyXa Ce U3BHPIIBA HATIPABO
OT HOMEIIEeHNEeTO B KOETO € MHCTAaNNpaH
amapara, KoifTo Tpsi6Ba fa 6'bjie MHCTAMpaH 1
7ia paboTH CaMO B IIOCTOSAHHO BeHTU/IMPALIN Ce
TIOMeILeHIS;

- OTBEX/AHEeTO Ha AuMa TpsiOBa fja G'bjje CBbpP3aHO
KBM COOCTBEH eVHIIIEeH KOMVH IV KaHAN3IPaH
HAIIPaBO BB BBHIIHATA aTMac(epa;

- KOT/ITe C OTKpHTA KaMmepa TuIl B He Tps6Ba fa
0'bJIaT MHCTAIMPAHN B MOMEL[EHIS, KBLETO Ce
BOJ THPIOBCKA, 3aHASATYMICKA WM MHYCTPHATHA
JeITHOCT, TIPI KOUTO Ce H3IION3BAT IPOM3BOACTBA
B CHCTOSIHILE Jja OT/AETIAT M3IAPEHILs I /IeT/IBI
BeuecTBa (Hamp. KUCENNHHN NapH, JeNna,
6OrmaxHm 601, PA3TBOPHUTENI, TOPIBA I [ip. ), KAKTO I
1paxoBe (HAIIp. IPax BC/EACTBIE IPBOOOPaBbOTKa,
BBI/IMILIEH TIPAX, LMIMEHT I T.H.) , KOUTO MOTAT fia
Ce OKa)XaT BPEJJHII 33 KOMIIOHEHTIITe Ha aIlapara It
Jia KOMIIPOMeTHpAT pabarara My.

[Ipn mucTanupaHe BbB BHTPEUIHM NOMeEIIEHUS,
pu KoH(UTypaLuaTa T B e 3a/b/IKIUTENHO Aa ce
MHCT/IIpA CTieryasieH Kit 3a BBHIIHO OKpUTHE 3ae[HO
ckit orBexxyane Ha uma. CreoarenHo, Tps6Ba fia ce
CHOM0aBAT AeIICTBALINTE TEXHIYECKI HOPMIL.
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1.8 FUME EXHAUST TO FLUE/CHIMNEY.
Flue exhaust does not necessarily have to be connected
to a branched type traditional. Flue exhaust can be
connected to a special LAS type multiple flue.
Multiple and combine flues must be specially
designed according to the calculation method and
requirements of the standards, by professionally
qualified technical personnel. Chimney or flue
sections for connection of the exhaust pipe must
comply with standard requisites..

1.9 DUCTING OF EXISTING FLUES.

With a specific “ducting system” it is possible to reu-
se existing flues, chimneys and technical openings
to discharge the boiler fumes.. Ducting requires the
use of ducts declared to be suitable for the purpose
by the manufacturer, following the installation and
user instructions, provided by the manufacturer,
and the requirements of the standards.

1.10 FLUES, CHIMNEYS AND CHIMNEY
CAPS.

The flues, chimneys and chimney caps for the

evacuation of combustion products must be in

compliance with applicable standards.

Positioning the draft terminals. Draft terminals

must:

- be installed on external perimeter walls of the
building;

- be positioned according to the minimum
distances specified in current technical
standards.

Fume exhaust of forced draught appliances in
closed open-top environments. In spaces closed on
all sides with open tops (ventilation pits, courtyards
etc.), direct fume exhaust is allowed for natural or
forced draught gas appliances with a heating power
range from 4 to 35 kW, provided the

conditions as per the current technical standards
are respected.

1.11 SYSTEM FILLING.

Once the boiler is connected, proceed with system
filling via the filling valve (Fig. 2-2).

Filling is performed at low speed to ensure
release of air bubbles in the water via the boiler and
heating system vents.

The boiler has a built-in automatic venting valve
on the circulator. Check if the cap is loose. Open the
radiator air vent valves.

Close vent valves only when water is delivered.
Close the filling valve when the boiler pressure
gauge indicates approx. 1.2 bar.

N.B.: During these operations, turn on the
circulating pump at intervals by means of the
main selector switch on the control pane. Vent the
circulation

pump by loosening the front cap and keeping the
motor running.

Re-tighten the cap afterwards.

1.12 GAS SYSTEM START-UP.
To start up the system proceed as follows:
- open windows and doors;

- avoid presence of sparks or naked flames;
- bleed all air from pipelines;

- check that the internal system is properly sealed
according to specifications.

1.8 ODVOD DYMU DO DYMOVODU/
KOMINA.
Odvod dymu nesmie byt pripojeny k spolocnému
rozvetvenému dymovodu tradicného typu. Odvod
dymu musi byt pripojeny k zvla$tnemu spolo¢nému
dymovodu typu LAS. Dymovody musia byt
vyslovne konstruované podla metodiky vypoctu a
zakonnych predpisov technickymi pracovnikmi s
odbornou kvalifikiciou.
Casti kominov alebo dymovodov, ku ktorym sa
pripoji vyfukova spalinové rura, musia odpovedat
poziadavkiam normy.

1.9 VYVEDENIE SPALIN DO
STAVAJUCICH KOMINOV.

Pomocou $pecidlneho intuba¢ného systému je
mozné pre odvod spalin kotla vyuzit stavajucich
kominov, dymovodov alebo dymovych vyvodov.
K intubdcii je nutné pouzit potrubie, ktoré vyrobca
uznava za vhodné pre tento ucel podla sposobu
indtaldcie a pouZitia, ktoré uvadza, a platnych
predpisov a noriem.

1.10 DYMOVODY, KOMINY A KOMINOVE
NASTAVCE.

Dymovody, kominy a kominové nastavce pre odvod

spalin musia odpovedat poziadavkam platnych

noriem.

Umiestnenie tahovych koncovych kusov. Tahové

koncové kusy musia:

- byt umiestnené na vonkajsich obvodovych
muroch budovy;

- byt umiestnené tak, aby vzdialenosti re$pektovali
minimalne hodnoty uvedené v technickej
smernici.

Odvod spalin zariadenia s umelym tahom v
uzavretych priestoroch pot otvorenym nebom.
V priestoroch pod otvorenym nebom uzavretych
z0 vietkych stran (vetracie Sachty, svetliky, dvory
apod.) je povoleny priamy odvod produktov
spalovania zo zariadenia na spalovanie plynu s
prirodzenym alebo niitenym tahom a vyhrevnostou
nad 4 do 35 kW, ak budt dodrzané podmienky
platnej technickej smernice.

1.11 PLNENIE SYSTEMU.

Po pripojeni kotla pristupte plneniu systému
pomocou plniaceho kohuta (Obr. 2-2).

Systém je treba plnit pomaly, aby sa uvolnili
vzduchové bubliny obsiahnuté vo vode a vzduch
s vypustil z prieduchov kotla a vykurovacieho
zariadenia.

V kotlu je zabudovany automaticky odvzdusiovaci
ventil. . Skontrolujte, ¢i je klobiicik povoleny. Otvorte
odvzdusnovacie ventily radidtorov.
Odvzdusnovacie ventily radiatorov sa uzatvoria,
ked za¢ne vytekat len voda.

Plniaci ventil sa uzatvori, ked manometer kotla
ukazuje hodnotu priblizne 1,2 bar.

Poznamka: Pri tychto operdcidch spustajte
obehové ¢erpadlo v intervaloch pomocou hlavného
prepinaca umiestneného na pristrojovej doske.
Obehové cerpadlo odvzdusnite vyskrutkovanim
predného uzaveru a udrZanim motoru v ¢innosti.
Po dokonceni operacie uzaver zaskrutkujte
naspat.

1.12 UVEDENIE PLYNOVEHQ
ZARIADENIA DO PREVADZKY.

Pocdas uvddzania zariadenia do prevadzky je

nutné:

- otvorit oknd a dvere;

- zabrénit vzniku iskier a volného plamena;
- odvzdusnit potrubie;

- skontrolovat tesnost vnitorného systému podla
pokynov uvedenych v prisludnej norme
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1.8 JVMMOOTBOJHA TPbBA / KOMIH.
Omeexdanemo Ha Ouma He mps6ea 0a 6voe
C6DP3AHO KDM KONEKMUEHA OUMO0ME00HA
mpv6a, paskn0HA6AHA N0 00UMALIHUA HAYUH.
OTBeXJaHeTO Ha AMMa MOXe Jja Objje CBbP3aHO
KBM II0 CIelyasHa KOJeKTUBHA AMMOOTBOIHA
TpDb6a, TH LAS. JIuMooTBOHNTE TPDBOM Tpsi6Ba
Jia G'bAT CIIELVa/THO IPOEKTUPAHIL, KAaTO Ce CIefiBa
MeTORO/IOTHsl Ha U3YNMCIIEHNe ¥ HOPMATUBHIU
PE/TICAHN, OT IIPO(eCHOHATHO KBaTNULIPaH
TeXHITYeCKI ITepcoHat. KoMIHHMTe yaacT by 1
HMMOOTBOJHNTE TPBOU KM KOUTO Ce CBBP3BA
TppbaTa 3a OTBEXKZAHE HA MylleKa TPsA6Ba fa
OTrOBapsT Ha PeKBUBHUTITE HA HOPMATA.

1.9 VHTYBUPAHE HA BbHIIHU
KOMIHIL.

TTocpencTBOM CIielaIHa “CicTeMa 3a UHTYOupaHe”
€ BB3MOXKHO JIa Ce M3NOM3BAT OTHOBO KOMMHIL,
IWIMOOTBOJHI TPBOM, CBIIECTBYBAILM TEXHIIECKIL
CBOPBKEHIS, 34 OTBEX/AHE Ha IIPOJYKTUTE OT
U3rapsHeTO B KOTena. 3a MHTybupaHe Tpsa6Ba ia
6'baT M3ION3BAHU TPBOOIPOBOAY, OOSBEHN OT
IIPOM3BONUTENS KATO TOJHN 3a Le/ITa, CIeABAKYL
HA4IHVTE 32 NHCTA/INPAHE V1 M3IIO/I3BAHE IOCOYCHIT
OT CaMyisi KOHCTPYKTOP U ChOTBETHI TIPEMIIICAHIS
CBIZIACHO HOpMATa.

1.10 IYIMOOTBOJIHU TPbbU, KAMIHHA
M KOMMHMN.

JIMMOOTBOSHMTE TPBOM, KAMUHNTE ¥ KOMVHITE 32

OTBEXJIaHe Ha IPOJYKTUTE OT TOPEHETO, TPAOBaA

7la OTrOBApAT Ha M3NCKBAHMATA Ha TIPUIOKIMMUTE

HOPMIL

Pasmonarane Ha TepMMHaNTNTe Ha TArarta. |

TepMIHA/INTE Ha TATATa TpsAOBA:

- Ja6bjIaT pasIoIoXKeHN [0 CTEHNTE OT BBHIIHATA
CTpaHa Ha CTpajiaTa;

- fa 6bHaT MO3MIMOHUPAHM IO TaKbB
HA4MH, 9e Pa3CTOAHNMATA la CHOTBETCTBAT
Ha MMHVMAa/lHNUTEe CTOMHOCTY IPUBEJCHNU B
NefiCTBAIIMA TeXHIYECKN HOPMATYB.

OTBeXAaHe Ha MPOJYKTUTE OT TOPEHETO B
amapaTy ¢ NPUHYAUTETHA TATA B 3aTBOPEHN
noMeleHNs Mof OTKpuTO Hee. B ipocTpancTsa
07§ OTKPUTO Hebe, 3aTBOPEHN OT BCUYKI CTPAHY
(BEHTM/IALMOHHY KIIafieHIU, JBOPYETA, ABOPOBE
1 IORO6HI), Ce LOIyCKa IPSKOTO OTBEX[aHe Ha
HPOAYKTUTE OT TOPEHETO B Ta30BU AMApaTil C
eCTecTBeHa V/IM IPUHYAUTEPHA TATa U TEPMUYHA
HOCMMOCT Haj 4 u 1o 35 kW, crura ga 6bgar
CIIa3eH! YCTIOBUATA OT EMCTBALVS TeXHIYECKN
HOPMATHB.

1.11HAITb/IBAHE HA MUHCTATTAIVIATA .
Crepi cBbp3BaHe Ha KOT/IETO Ce IPUCTBIIBA KBM
HAIl'b/IBAHE HA MHCTATALMATA IIOCPESCTBOM
KpaHyeTo 3a HanrbiBaHe (Fig. 2-2).

IT'b/HeHeTO ce M3BBPIIBA 6ABHO 32 /1 Ce 0CBOOOAAT
MeXypueTaTa Bb3/[yX ChbP)KALI} Ce BbB BOJATAU
Jla M3/IA3AT Upe3 OTAYIIHMIUTE Ha KOTeIa M Ha
OTOILIATETHATA MHCTA/IALNA.

B koT/IeTo MMa BrpajieH K/IalaH 3a aBTOMATUIHO
obe3Bb3yluIaBaHe MOCTABEH BBPXY BOJHUA
Kpbr. [Iposepsea ce danu kanavemo e 0xnabexo.
OrBapAaT ce 00e3BB3YIINTETHUTE KIANAHN Ha
paamaropure.

O6e3Bb3pyumTeNHITE KIAaHN Ha PajiuaToOpuTe
Ce 3aTBAPAT, KOraTo OT TAX M3/IM3a CAMO BOJIA.
KpaHuero 3a Hamb/IBaHe Ce 3aTBAps, KOTaTo
MaHOMeTBPBT Ha KOT/IETO TI0Ka3Ba 0KojIo 1,2 bar.

N.B.: mo Bpeme Ha Te3u onepanuy ce Imycka
LMPKY/IAlMOHHATA IOMITA HA MHTEPBA/IN, KaTo Ce
JIeICTBA C [TTABHMSA K/TI0Y IIOCTaBeH Ha KOMaHJTHOTO
tabno .O6e3Bb3/ylIaBa ce UPKYIALMOHHATA
MoMIIa, KaToce pe3BMBa NpeJHaTa Tama I
TIOIbPIKANIKY  JIBUTATENA B JieliCTBIeE.

3arAra ce TamaTa ClIef] OnepalyATa.
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1.13 BOILER START-UP (LIGHTING).

For issue of the Declaration of Conformity provided

for by Italian Law, the following must be performed

for boiler start-up:

- check that the internal system is properly sealed
according to specifications;

- ensure that the type of gas used corresponds to
boiler settings;

- switch on the boiler and ensure correct
ignition;

- make sure that the gas flow rate and relevant
pressure values comply withthose given in the
manual (Para. 3.16);

- ensure that the safety device is engaged in the
event of gas supply failureand check activation
time;

- check activation of the main circuit-breaker
selector upstream from theboiler and on the
unit;

- check that the concentric intake/exhaust
terminal (if fitted) is not blocked.

The boiler must not be started up in the event of
failure to comply with any of the above.

N.B.: The boiler preliminary check must be carried
out by a qualified technician. The boiler warranty is
valid as of the date of testing. The test certificate and
warranty is issued to the user.

1.14 DOMESTIC HOT WATER BOILER
DEVICE.
The Zeus kW boiler is the accumulation type with
a capacity of 45 litres. It contains a large coiled
stainless steel heat exchanger pipe, which allows to
notably reduce hot water production times. These
boilers built with stainless steel casing and bottoms,
guarantee long duration.
The assembly concepts and welding (T.L.G.) are
implemented to the minimum detail to ensure
maximum reliability.
The lower inspection flange ensures practical
control of the boiler and the coiled heat exchanger
and easy internal cleaning.
The domestic water attachments are found on the
flange cover (cold inlet and hot outlet) and also the
magnesium anode holder cap, including the latter,
supplied as standard for internal protection of the
boiler from possible corrosion.

N.B.: every year a skilled technician (e.g. Immergas
Authorised After-sales Service), must check the
efficiency of the boiler'’s Magnesium Anode. The
boiler is prepared for introduction of the domestic
water re-circulation connection.

1.13 UVEDENIE KOTLA DO PREVADZKY
(ZAPALENIE).

AZa ti¢elom vystavenia Potvrdenia o spusteni do
prevadzky vyzadovaného zakonom je pri uvedeni
kotla do prevadzky nutné previest nasledujtce
kroky:

- overit tesnost vnutorného systému podla

pokynov uvedenych v prislusnej norme;

- skontrolovat vhodnost pouzitého plynu pre dany
kotol;

- zapalit kotol a skontrolovat spravne zapalenie;

- skontrolovat, ¢i prietok plynu a prislusné tlaky
zodpovedaju hodnotdm uvedenym v navode
(Odstavec 3.16);

- preverit reakciu bezpe¢nostného zablokovania v
pripade vypadku plynu a rychlost tejto reakcie;

- overit fungovanie hlavného Spinaca
umiestneného pred kotlom a v kotli;

- overit, ¢i nie st koncentrickd koncovka alebo
koncovka nasdvania/odvodu (podla typu
stpravy) upchaté.

Pokial je ¢o len jedna z tychto kontrol negativna,
kotol nesmie byt uvedeny do prevadzky.

Pozndmka: Uvodné preskiiianie kotla smie previest
iba kvalifikovany technik. Zdruka kotla zacina
plyniit od ddtumu tivodného preskiisania. Doklad
o uvodnom preskiisani a zdruku odovzda technik
uzivatelovi.

1.14 OHRIEVAC TEPLEJ UZITKOVE]
VODY.
Ohrieva¢ Zeus kW je akumula¢ného typu s
kapacitou 45 litrov. Vo vnutri ohrievaca je
umiestnené plo$ne rozmerna hadovite vinuta
rira z nerez oceli sluZiaci k tepelnej vymene, ktord
umoziuje vyrazne skratit dobu ohrevu vody. Tieto
ohrievace s plastom a dnom z nerezovej ocele su
zarukou dlhej Zivotnosti.
Postupom pri montazi a zvarovani technolégiou
T.LG. je venovana pozornost najjemnej$im detailom,
aby bola zaru¢ena maximaélna spolahlivost.
Spodnéd priehladové priruba umoznuje prakticka
kontrolu ohrievaca a vymennikovej hadovitej riry
a zaroven pohodlné vnutorné ¢istenie.
Na krytu priruby su umiestnené pripojky na
uzitkova vodu (vstupna na chladnt a vystupna
na tepli vodu) a uzdver vstupu magnéziovej
anddy vratane anddy samotnej, ktord je dodavana
sériovo pre tcely vnutornej ochrany horéka pred
koréziou.

Poznamka: Jednou ro¢ne nechte kvalifikovanym
technikom (napr. z autorizovanej asisten¢nej sluzby
spolo¢nosti Immergas) skontrolovat Gc¢innost
magnéziovej diddy ohrievaca. Ohrievac je uréeny
pre zasunutie pripojky obehu uzitkovej vody.
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1.12 IIYCKAHE B YIIOTPEGA HA
TA3OBATA MHCTAJTAITVIA.

3a myckaHeTo B ymorpe6a Ha MHCTalaLuATa

Tps6Ba:

- [ia ce OTBOPSIT IPO3OPI{M U BPATI;

- Jia ce M30srBa HAMYMETO HA UCKPY 1 CBOOOJIEH
MIaM'BK;

- [la ce mpucThbIM KbM U3TOHBAHE HA Bb3JyXa
HaMupaj ce B TpnOuUTE;

- Jla Cé IMpoBepM ADPXM NN BHTPEIIHATA
nHCTanangusa CHraacHO YyKa3aHUATA
IpenoCTaBeHM OT HOpMaTa.

1.13 IIYCKAHE B YIIOTPEGA HA KOTEJTIA
(3AIIAJIBAHE).

C uen mpegmucannATa Ha Jlekmapanuara sa

CpoTBeTCTBME NPefBUAEHN OT 3aKOHA,

HeoGXOMMY Ca C/Ie[IHITe M3ITB/IHEH s 32 IyCKaHe

B ynorpeba Ha KOTe/a:

- TpoBepsBa Ce M3IPABHOCTTA HA BHTPENIHATA
VHCTAJTALVS CBITIACHO YKA3AHUATA TIPUBENICHN
B Hapen0aTa;

- IIpOBEPABA C€ CHOTBETCTBMETO HA M3IIO/I3BAHNA
ra3 Cc TO31 3a KOWTO € TIpegHa3HaY€H KOTea;

- 3aIlajBa Ce KOTemna 1 IIpoBepsABaMe IPaBU/IHOTO
3alla/IBaHE;

- mposepsBa ce fe6KTa HA ra3a U A/ HALATAHETO
CBHOTBETCTBA Ha YKA3aHOTO B MHCTPYKINATA B
kHipkkara ([Taparp. 3.16);

- IpoBepsBa Ce MIPABHOCTTA Ha 3aI[UTHOTO
npucrocob/IeHne B CTy4ail Ha CIIMpaHe Ha rasTa
U CHOTBETHOTO BPeMe 3a 3a/IeliCTBaHe;

- TIpOBe€psABa C€ BKIIYBAHETO Ha TTABHUA
IIpeKbCBaAY, IOCTABEH HA KOXKYXa Ha KOTIIETO 1
B KOT/IETO;

- IpOBepsBa Ce Ja/M KOHIIEHTPUYHMA TePMIHATT
3a acmupanus/ OTBOA (aKO MMa Tak'bB), He €
3aIlyIIeH.

AKO JI0pM CaMO efIVH OT Te3U KOHTPOJIN Ce OKaXe
HeraTMBeH, KOTeNbT He TpsA6bBa fja 6'bjle IIyCHAT B
yrorpeba.

N.B.: Hauannama nposepka Ha Komena, mpsa6ea
da 6v0e u3BvPUIEHA OM XAOUNUMUPAH MEXHUK.
Tapanyusma Ha Komena mpveéa om damama Ha
camama nposepka. Cepmugpuxam om npogepxama
U 2aPAHYUAMA Ce OCMABAM HA NOMPeOUMens.

1.14 BOVIJIEP 3A CAHUTAPHA TOII/TIA
BOJA.
Boitnepsr Zeus kW e or Tuma ¢ akymynupase
¢ xamaruret oT 45 litri. OTBBTpe e BMBKHATA
TpBOA 32 TEPMOOOMEH OT CTOMaHa InoX HaII'BITHO
oCcbpasMepeHa HaBUTA Ha CepIEeHTMHA , KOATO
MO3BOJIABA Jla Cé HaMa/M 3HAUUTETTHO BPEMETO
3a TPOM3BOJCTBO Ha TomIa Bofa. Tesu Goitnepu
KOHCTPYMPaHU C PU3a, ¢ /bHA, 0T cToMana INOX,
TapaHTUpPAT ABIBL KUBOT OT BpeMe.
KOHCTPYKTHBHUAT 3aMICB]I 3a CIIIOOsIBaHe U
3apapsBate (T.1.G.) e 06cHXIaH 50 MIHUMAIHY
OAPOOHOCTH 32 fla Ce OCUTYPM MaKCHMATHO
ToBepue.
JlonMHMAT MHCIeKUNOHEH (aHel, OCUTypsiBa
mpakTHYeCcKyM KOHTpon Ha Golinmepa 1 Ha
TOIIOOOMEHHATA TPBOA Ha CEPIIEHTIHA, KAKTO I
JIECHO BBTPEIIHO NOYNCTBAHE.
Bbpxy kamaka Ha ¢raHela ca MOCTaBeHM
HaKpaliHMIM 32 MOJBbP3BaHE HAa CAaHMTapHATa
Bofia (BXOJ CTy/IeHa 1 M3XOJ TOIIa), a Talara
Hocy MarHesneB AHOJI, KOITO OCerypsBa cepys
BBTPEIIHN 3aIUTI Ha 6OIIepa OT Bb3MOXKHM
KOPO3VOHHM SABJICH.

N.B.: rojjuiIHo ce IpaBy IPOBEPKa OT XaOUIUTUPAH
texHuk (Hanpumep ot Cepsusa 3a Oropusupana
Texunuecka ITomouy Immergas), 3a fericTBueTo
Ha MarHesuesuss AHOJ Ha 6oitepa. Boinepsr e
IPUTOZieH 3a BKapBaHe Ha BPb3Ka 3a 0OpbBIIaHe
Ha CaHNTapHATa BOJIA.
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1.15 CIRCULATION PUMP.

Zeus kW Range boilers are supplied with a built-in
circulation pump with 3-position electric speed
control. The boiler does not operate correctly with
the circulation pump on first speed. To ensure op-
timal boiler operation, in the case of new systems
(single pipe and module) it is recommended to use
the circulation pump at maximum speed. The circu-
lation pump is already fitted with a capacitor.

Pump release. If, after a prolonged period of inac-
tivity, the circulation pump is blocked, unscrew
the front cap and turn the motor shaft using a
screwdriver. Take great care during this operation
to avoid damage to the motor.

1.16 KITS AVAILABLE ON REQUEST.

« Kit of system shutoff valves (on request). The
boiler is designed for installation of system
shutoff valves to be placed on delivery and return
pipes of the connection assembly. This kit is par-
ticularly useful for maintenance as it allows the
boiler to be drained separately without having
to empty the entire system.

« System zone Kit (on request). If the heating
system is to be divided into several zones (max.
three), in order to interlock them with separate
adjustments and to keep water flow rate high for
each zone, Immergas supplies zone system kits
by request.

« Polyphosphate batching kit (on request). The
polyphosphate dispenser Reduces the formation
of lime-scale and preserves the original heat
exchange and domestic hot production water
conditions. The boiler is prepared for application
of the polyphosphate dispenser kit.

The above kits are supplied complete with instruc-
tions for assembly and use.

Total head available to the plant.

A = Total head available to the plant on the
third speed (screws tightened by 1.5 revs
with respect to the completely loose adju-
stment screws)

B = Total head available to the plant on the
second speed (screws tightened by 1.5
revs with respect to the completely loose
adjustment screws)

1.15 OBEHOVE CERPADLO.

Kotly série Zeus sa dodavaju s uz zabudovanym
¢erpadlom s elektrickym reguldtorom rychlosti
s tromi polohami. Pouzitie prvej rychlosti sa
neodportca, pretoze zariadenie potom nepracuje
spravne. Ak chcete dosiahnut najlepsi vykon kotla,
doporuc¢ujeme u novych zariadeni (monotubus
a modul) pouzivat obehové ¢erpadlo nastavené
na najvyssiu rychlost (tretiu rychlost). Obehové
¢erpadlo je uz vybavené rozbehovym konden-
zatorom.

Pripadné odblokovanie ¢erpadla. Ak je
po dlhej odstavke ¢erpadlo zablokované, je
nutné vyskrutkovat predny uzaver a pomocou
skrutkovaca oto¢it hriadelom motoru. Tento postup
vykonavajte s najva¢sou opatrnostou, aby ste hriadel
neposkodili.

1.16 SUPRAVY K OBJEDNANIU.

« Stiprava uzatvaracich ventilov (mozno objednat).
Na kotol je mozné namontovat uzatvaracie
ventily, ktoré sa nasadi na trubky nabehového a
vratného okruhu pripojeného prislusenstvom.
Tato stprava je velmi uZito¢na pri udrzbe,
pretoze umoziuje vypustit len kotol a nie cely
systém.

« Suprava zénovych zariadeni (mozno objednat).
V pripade, Ze je potreba vykurovaci systém
rozdelit do viacerych zén (maximélne tri)
a obsluhovat tieto zony oddelene na sebe
nezavislou regulaciou a za uc¢elom zachovania
zvySeného prietoku vody pre kazdu zénu, dodéva
spolo¢nost Immergas na objednavku supravu
zénovych zariadeni.

« Suprava davkovacda polyfosfitov (mozno
objednat). Déavkova¢ polyfosfatov zabraruje
usadzovaniu kotolného kamenia a tym umoziuje
dlhodobé zachovanie pévodnych podmienok
tepelnej vymeny a ohrevu uzitkovej vody. Kotol
je pre instaldciu ddvkovaca polyfosfitov uz
upraveny.

Vyssie uvedené supravy sa dodavaju kompletne
spolu s ndvodom na montaz a pouZzitie.

Dostupna vytla¢na vyska.

A =Dostupny vytlak zariadenia nastaveného na
treti rychlost (skrutka zaskrutkovand o 1,5
otacky vzhladom k aplne vyskrutkovanej
regula¢nej skrutke)

B =Dostupny vytlak zariadenia nastaveného na
druhou rychlost (skrutka zaskrutkovana o
1,5 otacky vzhladom k tiplne vyskrutkova-
nej regulacnej skrutke)

1.15 OVPKY/TAIMOHHA IIOMIIA .
Kornure or cepua Zeus kW ce gocraBar ¢
BrpajleH LUPKYIATOP C eleKTPUIECKI PETyIaTop
Ha CKOpoCTTa Ha Tpu nosunym. C UpKymaTop Ha
II'bPBA CKOPOCT, KOTEN'BT He PAGOTH MPABUIHO.
3a onTumanHo QyHKIMOHMpaAHe HA KOTenma
€ TMPenopbYNTENHO, HA HOBUTE MHCTATALNN
(MoHOTpPBOA M MOAYN) fa Ce M3MON3BA
LUPKY/TAllIOHHATA [IOMIIa HA MAaKCUMA/THA CKOPOCT.
LnpKymaTopbT Bee e CHAOJEH C KOHJIeH3aTop.

EBentyanHo fe6noKupane Ha ImoMmaTa . AKo
C/lefi ABTBT TIEPHOJ OT BpeMe Ha besfieiicTBIe,
LMPKY/IaTOPBT O'bjie OIOKIMpaH e HeOOXOAMMO Aa
ce pasBie IIPejIHATA TAlla I C OTBEPKA 3aBbPTABMe
ocra Ha fgBurarensa. Omepanuara ce M3BBPIIBA
MBBBHPEHO MPENIIas/IBo 3a Ja He ce MOBPedn
IBUraTeIIs.

1.16 KIT HA PA3IIOJIOKEHME I10 3ASIBKA

« Kit xpanyera npuxsamane uHcTamanuA (Imo
3aaBKa). KoTempr e mpuropien 3a MHCTanmpane
Ha KpaHyeTa 3a NMpuXBaljaHe MHCTaIAIMA 32
BMbKBaHe B TPbONTeE 32 HarHeTsABaHe I BPblIjaHe
Ha BB3eNbT BpH3KU. Takbs kit ce okasa MHOrO
TI07Ie3€H 3a TOZAPBKKATA, 3al[0TO ITO3BOTIABA /A
Ce M3MPA3HIU caMo KoTera 6e3 Jia € HeoOXOFMO fia
ce M3MPasBa LiA/aTa MHCTATAINA.

o Kit neHTpama nHcTamanuu Ha 30Ha (IO
3asBKa). ToraBa KOrato uckame fja pasgeninm
OTON/INTENTHATAa MHCTAMANMUs HAa HOBeYe
30HM (MaKCUMyM TpHM) 3a [ja HU CIYXKaT 10
OTJE/IHO C He3aBUCHMMI PeryIMpOBKM 1 32 Jia
HOA'bPYKAT IIOBUIIEHO HATOBAPBAHe Ha BOJATA
3a BCsIKa 30Ha, Immergas jocTass 1o 3asBKa kit
MHCTAJTALUM HA 30HA.

o Kit gosarop nmonudocharu (mo sasska).
Hosatopsr monudocharn HamansiBa
o6pasyBaHeTO Ha BapOBUTH 0ODA3yBAHI,
HOANBPKANKY BDB BPEMETO OPUIVMHATIHI
YCIOBYSL 3a TOITIOOOMEH 1 IIPOU3BOACTBOTO HA
TOITa CAHWTApHA Bofja. KOTemsT e mpurofies 3a
npujiokene Ha kit gosarop 3a nomdocdari.

Kit-bT, quTHpan mo-rope, ca JOCTaBeHU II'BIHA U
060py/IBaHN MHCTPYKIMI HA XapTHEH HOCUTET 38
TEXHIA MOHTAX 1 €KCIIOaTalUA.

IIpeBasxojCTBa Ha MHCTATALMATA.

A = TIpeBB3BXOACTBO Ha PA3IONIOKEHNE Ha
MHCTaJIaLsATa 32 TPeTaTa ckopocT (6onrde
HaBuTO 1,5 060pOTA MO OTHOIIEHNME HA
perynarones 60T ChBCeM OXTabeH)

B = IIpeBBb3X0ACTBO Ha pasIoOIOKeHNE Ha
MHCTA/IAlMATA Ha BTOpa cKopocT (6onrye
HaBUTO 1,5 060pOTa CIIPAMO perynaloHeH
601T chBCEM OX1abeH)
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1.17 ZEUS 24-28 KW BOILER

COMPONENTS.
Key:
1 - Negative signal pressure point
2 - Positive signal pressure point
3 - Intake points (air A) - (fumes F)
4 - Fumes pressure switch
5 - Fan
6 - Primary heat exchanger
7 - Air bleeding valve
8 - Boiler circulation pump
9 - Gasvalve
10 - 3-way valve (motorised)
11 - System filler tap
12 - System expansion tank
13 - Domestic hot water probe
14 - Stainless Steel Boiler
15 - 3 bar safety valve
16 - System emptying tap
17 - 8 bar safety valve
18 - Boiler emptying tap
19 - Sealed chamber
20 - Flue extractor hood
21 - Delivery probe
22 - Combustion chamber
23 - Safety thermostat
24 - Burner
25 - Ignition and detection plugs

1.17 SUCASTI KOTLA ZEUS 24-28 KW.

Legenda:
1 - Tlakovad zdsuvka zdporného signalu

O Co NI O\ L LN

10

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Tlakova zdsuvka zaporného signdlu
Odberova miesta (vzduch A) - (spaliny F)
Presostat spalin

Ventildtor

Primdrny vymennik
Odvzdushovaci ventil

Cerpadlo kotla

Plynovy ventil

Trojcestny ventil (motorizovany)
Plniaci kohiit zariadenia
Expanznd nddoba zariadenia
Uzitkova sonda

Nerezovy ohrieva¢
Bezpecnostny ventil 3 bar
Vypustny kohiit zariadenia
Bezpecnostny ventil 8 bar
Vypustny kohiit ohrievaca
Vzduchotesnd komora

Digestor

Vytlacnd sonda

Spalovacia komora
Bezpecnostny termostat

Hordk

Zapalovacie a detekcné sviecky

1.17 KOMIIOHEHTU KOTEJI ZEUS 24-28
Kw.

Jlezenoa:

1-
2-
3-

4-
5-
6-
7-
8-
9.

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19-

20-

21-

22-

23-

24-

25-

Konmaxm nanseane ompuyamernet 3nax
Konmaxm nanseane nonoxcumenex 3uax
Knadenmema 3a npenusane (6630yx A)

- (Oum F)

IIpecocrmam oum

Benmunamop

ITepsuuen obmenumen

Knanan omoyuinux 8v30yx
Lupkynamop komen

lazoe knanan

Tpunwmen knanax(mexanusupar)
Kpanue nonnene uncmanauus
Paswupumenen cv0 uncmanauus
Canumapra conda

Boiinep Inox

3awumen knanau 3 bar

Kpanue usnpassane uncmanauus
Ilpeonasen knanawu 8 bar

Kpanue usnpaseane 6otinep

Tenexuena kamepa

Kana oum

Haznemamenna conoa

Topusna kamepa

IIpeonazen mepmocmam

Topenxa

Ceeuwjuuu 3anansame U 6v3cmManeaBane

AC

AF

RRRREY 7

1

1-33
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USER AND MAINTENANCE
INSTRUCTIONS

2.1 CLEANING AND MAINTENANCE.
Important: the heating plants must undergo
periodical maintenance (regarding this, see in
the section dedicated to the technician, the point
relative to “yearly control and maintenance of the
appliance”) and regular checks of energy efficiency
in compliance with national, regional or local
provisions in force.

This ensures that the optimal safety, performance
and operation characteristics of the boiler remain
unchanged over time. We recommend stipulating
a yearly cleaning and maintenance contract with
your zone technician.

2.2 GENERAL WARNINGS.

Never expose the wall-mounted boiler to direct

vapours from a cooking surface.

Use of the boiler by unskilled persons or children

is strictly prohibited.

Do not touch the fumes exhaust terminal (if

present) due to the high temperature it reaches;

For safety purposes, check that the concentric

air intake/flue exhaust terminal (if fitted), is not

blocked.

If temporary shutdown of the boiler is required,

proceed as follows:

a)  drain the heating system if anti-freeze is not
used;

b) shut-off all electrical, water and gas
supplies.

In the case of work or maintenance to structures
located in the vicinity of ducting or devices for
flue extraction and relative accessories, switch off
the appliance and on completion of operations
ensure that a qualified technician checks efficiency
of the ducting or other devices. Never clean
the appliance or connected parts with easily
flammable substances. Never leave containers or
flammable substances in the same environment
as the appliance.

« Caution: the use of components involving use
of electrical power requires some fundamental
rules to be observed:

- do not touch the appliance with wet or
moist parts of the body; do not touch when
barefoot.

- never pull electrical cables or leave the appliance
exposed to atmospheric agents (rain, sunlight,
etc.);

- the appliance power cable must not be replaced
by the user;

- in the event of damage to the cable, switch off
the appliance and contact exclusively qualified
personnel for replacement;

- if the appliance is not to be used for a certain
period, disconnect the main power switch..

2.3 IGNITION OF THE BOILER.

Before ignition make sure the heating system is
filled with water and that the manometer (12)
indicates a pressure of 1 - 1.2 bar.

- Open the gas cock upstream from the boiler.

- Turn the master switch (9) taking it to the
Domestic/Remote Friend Control (CAR) (
f22) or Domestic Hot Water (£gll)
position.

N.B.: once the main selector switch has been
placed (9) on one of these positions, the presence
of voltage is indicated by the switch-on with a
fixed light of one of the LEDS from 4 to 8, which
indicate the temperature of the output water from
the main heat exchanger.

Important: Iflashing of one of the LEDs from 4 to
8 indicates that there is an anomaly present, refer
to the successive paragraph.

Functioning of the boiler in domestic water mode
and in heating mode is indicated respectively by
the switch-on of LED 2 or LED 3 with a fixed light
(in absence of remote controls).

o Operation with Remote Friend Control

NAVOD NA POUZITIE
A UDRZBU

2.1 UDRZBA A CISTENIE.

Upozornenie: Plynové zariadenia musia byt
podrobované pravidelnej udrzbe (k tejto téme
sa dozviete viacej v oddielu tejto prirucky
venovanej technikovi, respektivne bodu, ktory
sa tyka roc¢nej kontroly a udrzby zariadeni)
a v stanovenych intervaloch vykonavanej
kontroly energetického vykonu v sdlade s
platnymi ndrodnymi, regionalnymi a miestnymi
predpismi.

To umoznuje zachovat bezpeénostné,
vykonnostné a funkéné vlastnosti, ktorymi sa
tento kotol vyznacuje.

Odportc¢ame vam, aby ste uzatvorili ro¢na
zmluvu o ¢isteni a tdrzbe s va$im miestnym
technikom.

2.2 VSEOBECNE UPOZORNENIA.

Zavesny kotol nevystavujte priamym vyparom

20 sporaka.

Kotol nesmt pouzivat deti a nepoucené osoby.

Z bezpecnostnych dévodov overte, ¢i nie je

koncentrickd koncovka k nasavaniu vzduchu/

odvodu spalin (ak je pri modeli) ¢o len do¢asne

upchata.

Ak sa rozhodnete kotol do¢asne vypnut, je

nutné:

a)  vypustit vodovodné potrubie v pripade,
Ze nie je mozné pouzit prostriedky proti
mrazu;

b)  uzavriet privod elektriny, vody a plynu.

V pripade pracalebo idrzby na zariadeniach, ktoré
sa nachadzaju v blizkosti vedenia a zariadenie na
odvod spalin a ich prisludenstva vypnite pristroj
a po dokonceni prac nechajte skontrolovat
ucdinnost vedenia a zariadenia kvalifikovanym
odbornikom. Nedistite pristroj a jeho sucasti
lahko horlavymi latkami. V miestnosti, kde je
umiestneny pristroj, nenechavajte nadoby s
horlavymi latkami.
« Upozornenie: Pouzivanie akéhokolvek
elektrického pristroja vyzaduje dodrziavanie
niektorych zasadnych pravidiel:

- nedotykajte sa pristroja mokrymi alebo
vlhkymi ¢astami tela; pristroja sa nedotykajte
ani bosymi nohami;

- netahajte za elektrické kable, nevystavujte
pristroj poveternostnym vplyvom (dazd, slnko
apod.);

- nikdy sami nevymienajte privodny kabel;

- v pripade poskodenia kabla je nutné pristroj
vypnut a obratit sa vyhradne na odborne
vyskolenych pracovnikov, ktori sami vykonaja
vymenu;

- v pripade odstavenia kotla na ur¢ita dobu
sa doporucuje vypnut elektricky privodny
vypinac.

2.3 ZAPALENIE KOTLA.

Pred zapalenim kotla sa presvedcite, Ze je systém
naplneny vodou, teda Ze rucicka tlakomeru (12)
ukazuje tlak 1,1 + 1,2 baru.

- Otvorte plynovy kohut pred kotlom.

- Otoc¢te hlavnym spinac¢om (9) do polohy
Uzitkovy/Comando Amico Remoto (CAR)
(Sanitario/Comando Amico Remoto (CAR)
#B®)) alebo Uzitkovy ohrev a kurovanie
(SanltarloeRlscaldamento sl

Poznamka: Po prepnuti hlavného prepinaca
(9) do jednej z tychto poloh je signalizovana
pritomnost napétia stalym svitom jednej z led
diéd od 4 do 8, ktoré udavaju teplotu vody na
vystupe z hlavného vymennika.

Upozornenie: blikanie jednej z led diéd od 4
do 8 udava, Ze doslo k poruche, na ktord vas
odkazujeme na dalsi odstavec.

Prevadzka kotla vo féze ohrevu azitkovej
vody a vo faze vykurovania je signalizovany
rozsvietenim led diédy ¢. 2 alebo 3 (v pripade
absencie dialkového ovlddania).

@ SMMERGAS

127

VMHCTPYKINN 3A
EKCIUVIOATAIIVIA U TIIOJIPBKKA

2.1 TIOYMCTBAHE I IIOAOPDBIKKA.
BHuMaHie: TOIVIMHHNTE MHCTATALNN TPIOBa a
6'bjaT HoIaraHy Ha ePUOAMYHA IIOALPBKKA (110
TO3M TIOBOJ, C€ BIDKJIA, B Ta3U KHIDKKA, B pasfena
IIOCBETEH Ha TeXHNKA, TOYKA OTHACAIA Ce [0
“IOAPBKKA U TOAMIIEH KOHTPOI Ha anapara”) U
CpOYHa [IPOBEPKa Ha eHepreTUHa ePeKTUBHOCT B
YHIICOH C HALIVOHAJTHITE, 0G/IACTHIITE i MECTHUTE
pasmopen6iu B cima.

ToBa 103BOISIBA Jja Ce MOAKBPXKAT HEMPOMEHEHN
XapaKTEePUCTUKNUTE 3a 6e30MaCHOCT,
[POM3BOAMTENHOCT U PabOTa C KOUTO Ce OTIMYaBa
korena.llpenoppuBame fia ce CKIIOYBAT TOAMIIHI
JIOrOBOPY 32 IIOYNCTBAHE I IONAPBKKA ¢ Bammsr
TeXHMK OT PajioHa.

2.2 OBIIN IIOJIOKEHMA.
He nsnararite BUCALIOTO KOT/IE HA AMPEKTHY TTapu
UJBAIIY OT HATPEBATENTHI MNIOCKOCTH. 3a6paHsBa
Cce M3NO/I3BAaHETO Ha KOTENA OT Jelia M HeOINTHI
xopa. He numaiite TepMyHasa 3a OTBeX/aHe Ha
myMa (aKo To MMa) Topajy BUCOKNTE TeMIIepaTypa,
Kkouto ce focturar; C 1je1 6e301acHOCT IpoBepeTe
[a/I/ KOHLEHTPUYHNUs TePMIHAT 32 aCIIMPALVS-
BDB3/[YX/OTXO/-AUM (aKO e Ha/lNIIe), He € 3aIyIIeH,
Makap U BpeMeHHO. ToraBa Korato ce peuraBa
BPEMEHHO CIIMpaHe Ha KOTera lie TpsibBa:
a) a ce MPUCTBIN KbM M3IIPa3BaHe HA BOJHATA
MHCTANalusA, KOTaTo He e NpefiBUJeHO
UBIIO/I3BAHETO HA aHTU(PU3;

b) TIPUCTDIIBAME KbM CIIVIPAHE HA €IEKTPUIECKOTO,
BOJHOTO ¥ Ta30BO 3aXpaHBaHE.

B crryyait, e ce M3BbPIIBAT AEHHOCTY M/ TIOJPBKK
Ha CTPYKTYPH B 6130CT 10 TPBOOIIPOBOANTE UV IO
IIPUCIIOCOO/IEHISITA 32 OTBEXK/IAHE HA [IMIMA 1 TEXHN
aKcecoapy, aTlapaThT Ce CIIpA Vi TP Bede 3aBbpIIeH
paboTy, ce mpaBy IpoBepKa 3a eeKTMBHOCTTA Ha
TPBOOIPOBOII I IPUCTIOCOONIEHNA OT KBAMMUIIMPAH
npodecnonanen nepcoxan. He nouncrsaiire anapara
VIV HETOBWTE YaCTH C JIECHO 3alalTuMI BElecTBa.
He ocrapsiite cbioBe 1 3aIaNTeNHN BElleCTBA B
TIOMEIIIEHNATA, KBJIETO € MHCTaNMPaH arapara.

o BuumaHme: nsnonssaHeTo Ha KaKbBTO M Ja
€ KOMIIOHEHT, KO/TO MO/I3Ba eleKTpuyecKa
eHeprus, U3NCKBa CHOMIOfaBaHe HAa HAKOM
OCHOBHJ IIPaBI/Ia KaTo:

- He IIMITAjiTe arapara ¢ MOKPM MV BIKHU YaCTH
Ha TA/IOTO, He IIMMaliTe faxe U ¢ 60cu Kpaka.

- He JbpmaiiTe eleKTpudyecKuTe Kabenu, He
OCTaBAITe arlapara M3JI0KeH Ha aTMOC(epHN
BIMAHUA (FBXKJ, CTBHIIE U JIP.);

- 3axpaHBalwuAT Kabesl Ha amapara, He OuBa fja
6'b/ie TOFMEHSH OT OTpeOUTeNs;

- B C/yvail, 4e KabemrbT ce MOBPefy, U3racare
amapaTa 1 ce o6pbljaTe HEMPEMEHHO KbM
npodecnonanto Kamduuupan nepcoHa 3a
HOIMAHA Ha CHIIN;

- TOraBa, KOTraTO C€ B3€M€ pELIeHNME [1a HE Ce
I107I13Ba aIlapaTa 3a ONpeAeneH Mepuon, €
H€06XOHI/IMO M3K/IIOYBAHE HAa €NEKTPUICCKUA
TIIPEKbCBAY HA 3aXPaHBAHETO.

2.3 3AIIAJIBAHE HA KOTEJIA .

Ilpenu fa samanuTte KoTenla, IpoOBepsiBaTe Hajn

MHCTA/IAINATA € HaIl'b/THEeHa C BOJAA, TIPOBEPABANIKI

CBINO CTPeKaTa Ha MaHOMeTbpa (12) ma coun

croitHocTu Mexpy 1+1,2 bar.

- OrTBapsATe KpaHYeTO Ha ra3a Ha pamaTa Ha
KOTena.

- 3apbpprare rmaBHUA K104 (9) KOBeXIANKU
ro Ha nosuuus CaHuTapeH/JUCTaHLMOHHO
Ynpasnenue (CAR) "i@l ) win CaHurapex
u Otornenve (ZR )

N.B.: Cneyy KOHO CTe MO3MIMOHMPANU ITTABHMA
K104 (9) Ha eHa OT Te3V O3V, HATMYMETO Ha
HAIpeKeHNe e CUTHAIM3MPA OT HEIPEeKbCHATOTO
CBeTBaHe Ha CUTHA/JIHY JIAMIIN OT 4 10 8, KouTo
MOKa3BaT TeMIlepaTypara Ha BOJIaTa Ha M3X0fia OT
[7IaBHYSE OOMEHHHUK.

BaumaHue: MuraHeTo Ha effHa OT CUTHA/THNUTE
yamIu oT 4 1o 8 1moKa3Ba, 4e e Ha/lule aHOMasIus
, 32 KOATO Ije 0ObpHEM BHUMAHIE B CTIEBALIS
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(%)tional). With selector switch (9) in position
(=) Remote Control connected to the
boiler selector switches (10) and (11) excluded.
The boiler adjustment parameters are set from
the control panel of the Remote Friend Control.
Connection tot he Remote Control is indicated
by the contemporary fixed switch-on of LEDs 2
and 3 (F&). Also in the presence of Remote
Control the indications of the temperature
and any faults are maintained on the control
panel.

Operation without Remote Control. With the
selector switch (9) in position (FRF ) the
heating adjustment selector switch(4) is cut out,
the domestic hot water temperature is regulated
by selector switch ilO). With the selector switch
in position (<AM) the heating adjustment
selector switch (11) is used to regulate the
temperature of radiators, while selector (10)
continues to be used for domestic hot water.
Turn the selector switches in a clockwise
direction to increase the temperature and in
an anti-clockwise direction to decrease it.

From this moment the boiler functions

Prevédzka na dialkové ovlddanie (volitelne).
V pripade prepinaca (9) v polohe(f@F
) a pripojenym dialkovym ovlddac¢om su
prepinace kotla (10) a (11) vyradené. Regula¢né
parametre kotla st nastavitelné z ovladacieho
panelu dialkového ovlddaca. Pripojenie
k dialkovému ovlddaniu je signalizované
sicasnym rozsvietenim led diéd 2a 3 (F2).
Aj v pripade pripojenia dialkového ovladania
st na ovladacom paneli zachované signalizacie
teploty a pripadnych portch.

Prevadzka vez dialkového ovladania. V
pripade, Ze je prepinac (9) v polohe (
f821) je prepinal reguldcie vykurovania
(11) vyradeny; teplota uzitkovej vody je
regulovana prepinacom (]10). V pripade, ze
je prepina¢ v polohe ($RM) slazi prepinac
reguldcie vykurovania (11) k regulécii teploty
radidtorov, zatial ¢o pre Gzitkovu vodu sa stale
pouziva prepina¢ (10). Ota¢anim prepinacov
v smere otacania hodinovych rucic¢iek sa
teplota zdviha a pri ich otacani proti smeru
hodinovych ruciciek teplota klesa.

Od tejto chvile kotol pracuje automaticky. V

maparpad.
DYHKIMOHMPAHETO Ha KOTe/Ta BBB (hasa CaHNTapeH
1 BbB (pa3a OTOIIIEHIE Ce CUTHAIU3NPA CHOTBETHO
CbC CBETBAHETO Ha CUTHA/NHA JaMIa 2 UK
CUTHa/THA 1aM1ia 3 (B OTChCTBIE Ha IUCTAHIIOHHY
KOMAaHJIMN).

o OyHkuyoHMpaHeTo ¢ [IMCTaHIMOHHO YIIpaB/eH e
(Onus). C xmou  (9) Ha mosunus (FRE) un
CBDbP3aHO [{MCTaHIMOHHO YIIpaB/ieHe KI04oBeTe
nakorena (10) u (11) ca uskmouenn. [Tapamerpure
Ha pery/upaHe Ha KOTela MOraT jla ce 3ajjaBaT
OT KOMAaHJHMS TaHen Ha [JMCTaHIMOHHOTO
Yripasnenue. CBbp3BaHeTo KbB [[CTaHIOHHOTO
YnpapreHnue ce ykaspa OT eJHOBPEMEHHOTO
cserBate Ha nammu 2 u 3 (E24). Jlake u npu
Hajauyye Ha [IMCTAHIMOHHO YIpaBleHUe Ha
ITaHe/Ta KOMaH/M Ce MOJbPXKAT MHANKALMUTE 32
TeMIIepaTypaTa i 3a eBeHTYaIHI aHOMAJIIL.

« Pa6ora 6e3 [licranunonno Yupasnetne. C K04
(9) Ha mosumms (FRFE ) K0UbT 32 perynmpate
Ha oTorieHneTo (11) e M3KMoYeH, TeMIeparypara
Ha CaHNTapHATa Bofja ce perymupa ot ko4 (10). C
KoY Ha nosus (S 'IIIF) KIIOY'BT 32 peryiupane
Ha ortomneHnero (11) cmyxu 3a perynnpaxe

automatically. With no demand for heat (heating
or domestic hot water production) the boiler goes
to “standby” function, equivalent to the boiler
being powered without presence of flame (LED
corresponding to the ignited boiler temperature).
Each time the boiler lights up, the relative flame
present symbol is displayed by the green LED
1(g).

N.B.: the boiler may start-up automatically if the

anti-freeze function is activated.

2.4 CONTROL PANEL.
Key:

1 - Flame presence LED

2 - Domestic hot water LED

3 - Heating function LED

4 - Temperature LED - Insufficient
circulation anomaly

5 - Temperature LED - Delivery probe

anomaly

Temperature LED - ignition block

- Temperature LED - Over-temperature

block

8 - Temperature LED - Fumes pressure
switch anomaly

9 - Stand-by-Domestic water / Remote
Control - Domestic water and Heating-
Reset Selector switch

NS
'

10 - Domestic hot water temperature selector
switch

11 - Heating water temperature selector
switch

12 - Boiler manometer

pripade absencie potreby tepla (ohrev teplej
uzitkovej vody) sa kotol uvedie do pohotovostnej
funkcie, ktora odpoveda kotlu napdjanému bez
pritomnosti plamena (ruda kontrolka led teploty
kotle svieti). Vzdy ked sa horak zapali, je tato
situdcia pritomnosti plamena signalizovana
rozsvietenim zelenej diody 1 (Y ).

Poznamka: Kotol sa moze spustit automaticky v
pripade aktivacie funkcie proti zamfzaniu.

2.4 OVLADACI PANEL.
Legenda:

1 - Led didda pritomnosti plamenia

2 - Led diéda funkcie ohrevu niZitkovej vody

3 - Led diéda funkcie vykurovania

4 - Led diéda teploty - Porucha v dosledku
nedostatoénej cirkuldcie

5 - Led diéda teploty - Porucha vytlacnej

sondy

6 - Led diéda teploty - Porucha
zablokovania pri nezapdleni

7 - Led diéda teploty - Porucha
zablokovania pri prehriati

8 - Led diéda teploty — Porucha presostatu
spalin

9 - Prepinac pohotovostného rezimu ohrevu
uzitkovej vody/dialkového ovlddania
- uzitkovd voda a vykurovanie-reset
(Stand-by-Sanitario / Comando Remoto
- Sanitario e Riscaldamento-Reset)

10 - Prepinac teploty teplej iizitkovej vody
11 - Prepinac teploty vykurovania
12 - Manometer kotla

Ha TeMIepaTypara Ha PafjmaTopuTe, JOKATO 3a
CaHMTAPHATA BOJIA Ce U3TIO/I3BA BUHATH K104 (10).
3aBbpTaiiky KMIOYoBeTe 1o OCOKA Ha 4acoBaTa
CTpe/IKa TeMIlepaTypaTa ce yBenuyana, B 00paTHa
TI0COKA HaMa/lABa.

OT TO3UM MOMEHT KOTET'bT pa60TI/I aBTOMATUYHO. B

OTCBCTBIE Ha 3as1BKA 32 TOIIMHA (OTOILIEHME MK
IIPON3BOJCTBO Ha TOIUIA CAHUTAPHA BOJA), KOTETBT
ce IIpexBbp/ist Ha PYHKIWA ‘04aKBaHe eKBUBA/IEHTHO
Ha 3aXPAaHBAHO KOT/Ie (€3 MPUCHCTBIE HA IIAMBK
(cur. mamma oTroBapslja Ha TeMIepaTypara Ha
3amaneHyis Koter). Bceku mst, Koraro ropeskara ce
3aIma/ ce u300passiBa ChCTOSHIETO Ha IVIAMBKA Upe3
3ejIeHaTa CBeTHaTa 1amia 1 (§ ).

N.B.: Bb3MOXXHO € KOTETDT fla C€ MPeXBbPIN
Ha aBTOMaTH4YHa (QYHKINI, TOraBa KOrato ce
3ajieiicTBa (yHKIMATA IIPOTUB 3aMPb3BaHe.

2.4 TAHEJI KOMAHMN.
Jlezenoa:

1-  Led npucecmeuennamok

2- Led canumapua gyHxuus

3- Led gpynxyus omonnerue

4-  Led memnepamypa — Anomanus
He0OCMAMbHA YUPKYIAUUS

5- Led memnepamypa - Avomanus conda
HazHems6ane

6- Led memnepamypa - Anomanus 6nox
JIUNCBAU40 3ananearne

7-  Led memnepamypa — Anomanus 610k
C6PBX memnepamypa

8- Led memnepamypa — Anomanus
npecocmam oum

9- Kniou cenexmop Stand-by-Canumapen
/ ucmanyuonno Ynpasnenue
- Canumapno u Omonnerue-Reset

10- Kntou mmnepamypa monna canumapa
600a

11- Kniou memnepamypa omonsnerue

12- Manomemwp Komen

O TEReAS

2-1

@ SMMERGAS

128




( (1] J

( [SK) J

( @ J

2.5 FAULT AND ANOMALY SIGNALS.

The Zeus kW boiler signals ant anomaly by
flashing of one of the LEDs from 4 to 8 or LEDs 1
and 2 coupled to LED 7. On any remote controls,
the error code will be displayed using a numerical
code preceeded or folowed by the letter E (e.g. RFC
= Exx, DRC = xxE)

2.5 SIGNALIZACIA ZAVAD A PORUCH.
Kotol Zeus kW signalizuje pripadnt poruchu
pomocou svetelnych signalov jednej z led diod
4 a7 8 alebo led diéd 1 a 2 zdruzenych s led
diédou 7. Na pripadnych dialkovych ovladac¢och
je chybovy kdd zobrazeny pomocou ¢iselného
koédu, ktory predchadza alebo nasleduje pismeno
E (napr. CAR = Exx, CRD = xxE)

2.5 CUTHAJIU3ALVS IIOBPEOIN U
AHOMAJINN.

Korenpr Zeus kW mokaspa eBeHTyanHa aHOMaus
TI0CPE/ICTBOM MIUTAHETO Ha eJHa OT CUTHATHITE TAMII
led o1 4 o 8 wmn ot led 1 1 2 npukpenern kvm led 7. Ha
eBEHTYA/IHII [Ia/IeYHI KOMAH/IY KOJBT IPeLlKa e O'bie
1306paseH MOCPeNiCTBOM LyPOB KOJI, IPE/ILIeCTBAH I
cnepsat ot Oyksara E (sarp. CAR = Exx, CRD = xxE)

Boiling device probe anomaly. If the card
detects an anomaly on the boiler NTC probe, the
boiler does not start-up in domestic water mode
however, functioning in heating mode; a skilled
technician must be called (e.g. Immergas After-
sales Service).

Insufficient water circulation. This occurs if there
is overheating in the boiler due to insufficient
water circulating in the primary circuit; thecauses
can be:

- low circulation; check that no shutoff devices
are closed on the heating circuit and that the
system is free of air (deaerated);

- circulating pump blocked; free the circulating
pump.
If this phenomenon occurs frequently, contact a

qualified technician for assistance (e.g. Immergas
Technical Services Centre).

Delivery probe anomaly. If the board detects an
anomaly on the system NTC delivery probe (code
05) the boiler will not start; contact a qualified
technician for assistance (e.g. Immergas Technical
Services Centre).

Ignition block. The boiler lights up with each
demand for room heating or hot water production.
If this does not occur within 10 seconds, the
boiler remains in stand-by for 30 seconds, try
again and if the second attempt fails it goes into
“ignition block” (flashing LED 6). To eliminate
“ignition block” the main selector switch (9) must
be turned to the Rest position. The Anomaly can
be reset 5 times consecutively, after which the
function in inhibited for at least one hour. One
attempt is gained every hour for a maximum of
5 attempts. By switching the appliance on and off
the 5 attempts are re-acquired. On commissioning
or after extended inactivity it may be necessary to
eliminate the “ignition block”. If this phenomenon
occurs frequently, contact a qualified technician for
assistance (e.g. Immergas After-sales Service).

Safety thermostat block (over-temperature).
During operation, if a fault causes excessive

Anomaly signalled Flashing R?mote Signalizovana porucha B!L,ka] nea Dl.a.l'ko‘{y Curramuaupaa Led Mucnnes
LED display didda led displej aHOMaIMs Murama maneye
Boiling device probe Porucha sondy AHOMAIA COH
na
anomaly LED2 (F&) 12 ohrievaca Led2 (78 12 Goitrep Led 2 (&) 12
Insufficent Nedostato¢na He
TOCTATBYHA
circulation LED 4 (&) 2 cirkuldcia Led4 (&) 27 HpKynauis Led 4 (&) 27
Delivery probe LED 5 (Ji[) 05 Porucha vytlaénej Led 5 CJi[) 05 AHOMaTHs COHa
anomaly sondy HarHeTsiBaHe Led 5 (W) 05
Ignition Zablokovanie v dosledku e —
block LED 6 () o1 nezapdlenia Led6 (&) 01 3anaanaHe Led 6 () 0
fety th tat block T tatické
fa tempenatare) | LED7CK) |02 bezpe s rabl Brokupare
over-temperature ezpetnostné zablo- Led7 (X) 0 TepMOCTaT 3amUTa Led 7 OK) 02
N - kovanie (v pripade (cBpbXTeMIepaTypa)
umes pressure switc LED8 (%) 1 nadmernej teploty)
anomaly Soroch AHOMa/Ms PecocTar Led 8 () 1
orucha presostatu
LEDs 2 (f) spalin P Led 8 () 11 M
Contacts resistance block | 2147 oK) 04 Coemmert
contemporary Led 2 (7R) Briokupase snpuxarop 2 (
flashing Blok odporu kontaktov a7 (X) 04 CHIPOTHBIEHME 270K 04
blikajuce KOHTAKTHU C eJHOBpEMEHHa
LEDs () sucasne
MHIMKALASL
Parasite flame block and7 (X) 20
contemporary Led 1 ( Q ) Caeminen
flashing Blok parazitného a7 (X) 2 3ary6a KOMyHUKaLs unparop 1 (
plamena blikajuce JlajleqHa KOMaH/a Q)u7 (X) 20
sucasne MUTaHe C eIHOBpeMeHHa
LEDs 2 and VHMKALMS
Loss of remote control 3 alternating 31 L Léd 2 a 3 Coenmmien
communication flashing SFrata k([)mumlsacnve s bh!(a]uce 31 e
(r=) dialkovym ovlddacom striedavo Perdita comunicazione IKATOp
( ,—@—‘ ) comando refotd C MIOCTIEfioBaTeNHa 31
yHpKars
=g

Porucha sondy ohrievaca. Ak karta zisti
poruchu na sonde NTC ohrievaca, nespusti s
kotol v rezime ohrevu tizitkovej vody, ale zostane
pracovat v rezime vykurovania; potom je potreba
privolat kvalifikovaného technika (napriklad zo
servisného oddelenia spolo¢nosti Immergas).

Nedostato¢na cirkulacia vody. Nastane v
pripade, ze doslo k prehriatiu kotla z dovodu
nedostato¢nej cirkuldcie vody v primdrnom
okruhu; priciny mozu byt nasledujuce:

- nedostato¢na cirkulacia v systéme: overte, ¢i
nedoslo k uzaveru v topnom okruhu a ¢i je
systém dokonale odvzdusneny;

- zablokované ¢erpadlo, ¢erpadlo odblokujte.

Ak sa tato situdcia opakuje casto, privolajte
kvalifikovaného odbornika (napr. zo servisného
oddelenia Immergas).

Porucha sondy. Ak pri zapalovani kotla riadiaci
systém zisti, poruchu sondy NTC a kotol neza¢ne
pracovat, privolajte kvalifikovaného odbornika
(napr. zo servisného oddelenia Immergas).

Zablokovanie v dosledku nezapalenia. Pri
kazdej poziadavke na vykurovanie miestnosti
alebo ohrev uzitkovej vody sa kotol automaticky
zapne. Ak nedojde pocas 10 sekind k zapéleniu
hordku, zostane kotol v kludu na 30 sekund,
znovu sa pokusi o zapalenie a pokial sa mu to
nepodari ani pri druhom pokuse, zablokuje
sa v dosledku nezapélenia (led 6 blika). Toto
zablokovanie zrusite tak, Ze otocite hlavnym
prepinacom (9) na chvilu do polohy Reset.
Poruchu je mozné takto odstranit az pétkrat
po sebe. Potom je funkcia zakdzana na dobu
najmenej jednej hodiny. Takymto sposobom
iskate jeden pokus kazdd hodinu, pri¢om
maximalny pocet pokusov je pat. Vypnutim a
zapnutim pristroja znovu ziskate 5 pokusov. Pri
prvom zapnuti po dlhsej odstédvke zariadenia
moze byt potreba odstranit zablokovanie v
dosledku nezapalenia. Ak sa tento jav opakuje
Casto, obratte sa na kvalifikovaného technika
(napr. zo servisného oddelenia Immergas).
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AHomanusa coupa Goimep. Axo miaatkara
orbernsisBa aHomanust npu coupa NTC 6oitnep,
KOTE/TbT He TP'bI'BA HA CAHUTAPEH, OCTABsIIIKY 00ade
71a fieficTBa Ha pYHKI[VA OTOIUIEHNE; HeOOXOANMO
€ J1a Ce IOBMKA XaOW/IMTUPAH TEXHUK (HAIpyuMep
Cepesus Texunyecka ITomonr Immergas).

HepocraTbuna nupKyranusa Ha BojaTa. fBsaBa
ce B CydYall B KOJTO MMa IIperpsiBaHe Ha KOTerna,
AB/DKAIO Ce Ha OCKBJHATA IMPKyManusA Ha
BoOfiaTa B I'bpBMYHATA BEPUTa; IPUYMHNTE MOraT
na 6baT:

- OCKBHA HMPKY/IALNsA HHCTATAIV;IPOBEpeTe
A/ HsIMa H30/IVPaHe 10 3aTBOPEHATA BEPUIa
33 OTOIIEHME I JA/IM MHCTATTALATA € HAI'B/THO
06e3Bb3/yIIeHa (f13aepupana);

- OUpKymaTopdT 6m0KMpaH; TpsAbBa fga ce
0CBOOOMN LIMPKY/IATOPA.

AKo eHOMEHBT Ce IOSABABA YECTO, MOBMKAIITE
OArOTBeH TexHuK (Harp. CepBusbT 3a TexHmndecka
ITomomr Immergas).

AHaManusi COHa HarHeTABaHe. AKO IUIaTKara
6Genexxu anomanust ipu conpiara NTC HarHetsiBaHe
MHCTAIALNS, KOTeNa He TPBIBA; € HeOOXOaUMO
Jia ce MOBMKA IMOATOTBeH TexHuK (Hamp. Cepmus
Texunuecka ITomomny Immergas).

Brokupane HsavMa sanansane. [Ipy BCAIKO oflaBate
OTOIUIEHNE TIOMEIeHNe WM foOMBaHe Ha TOIIA
CaHMTapHa BOJa Ce 3ala/iBa aBTOMATUYHO. AKO
B paMKuTe Ha 10 ceKyHEU ropenkara He Iali,
KOTETbT OCTaBa B 04aKBaHe 710 30 CeKyH/M, ONUTBa
Ce OTHOBO ¥ aKO Ce TIPOBA/IN ¥ BTOPYs OIIAT, Ce
HpexXBbp/Is Ha “OIOKMpaHe JIMICBA 3aManBaHe”
(led 6 muramra). 3a ga ce enemunupa “6roxnpane
JINIICBA 3amajiBaHe” € HeOOXOMMMO fja Ce 3aBbPTH
[1aBHUA K/1H04(9) TOBEX/IAKM IO MOMEHTATHO Ha
mo3unus Reset. BpamoxkeH e reset anHomanus 10 5
[OCTIEJOBATENHN TI'BTH, CIIES KOETO (QYHKIMATA
e3abpaHeHa [IOHe 3 ejJH 4ac, IIeYe/IN Ce 110 efVH
OIINT BCEKM 4ac, Hp]/[ MaKCI/IMyM OT 5 omura.
Taceifky ¥ 3ama/nBajiky amapata ce IedessiT 5
onura. [Ipu rbpBOTO 3ar1a/IBaHe WM C/Iefl AB/IraTa
3abpaHa Ha amapara, Moxe Aa 67e HeobxogUMa
HaMeca 3a OTCTpaHsBaHe Ha “GIOKMpaHe JMIICA
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overheating internally, in the exhaust, or an
anomaly occurs in the flamecontrol section,
an over-temperature block is triggered in the
boiler (LED 7 flashing). To eliminate the “over-
temperature block’, turn the main selector switch
(2)temporarily to the Reset position. If this
phenomenon occurs frequently, contact a qualified
technician for assistance (e.g. Immergas Technical
Services Centre).

Fume pressure switch fault. This occurs if the
intake or exhaust pipes are blocked or in case of
a fan fault. If normal conditions are restored the
boiler restarts without having to be reset. If this
anomaly persists, contact a qualified technician for
assistance (e.g. Immergas After-Sales Service).

Contacts resistance block. This occurs in the case
of faults to the safety thermostat over-temperature).
The boiler does not start and a technician must be
called (e.g. Immergas After-Sales Service).

Parasite flame block. This occurs in case of a leak
on the detection circuit or anomaly in the flame
control unit. The boiler does not start. A qualified
technician must be called (e.g. Immergas After-
Sales Service).

Loss of remote control communicaton. This
occurs if an incompatible remote control is
connected, or if communication between the
boiler and the RFC or DRC is lost. Try the
connection procedure again by turning the boiler
off and turning the selector switch (9) to position
(F@E). If the RFC is still not detected on re-
startmg the boiler will switch to local operating
mode, i.e. using the controls on the boiler itself.
If this phenomenon occurs frequently, contact a
qualified technician for assistance (e.g. Immergas
Technical Services Centre).

Signalling and diagnostics - Display on Remote
Friend Control screen (optional). During normal
boiler operation the room temperature value is
displayed on the Remote Friend Control (RFC or
DRC) screen; in case of malfunction or anomaly,
the temperature value is replaced by the relative
error code given in the table (Para. 2-5).

Important: if the boiler is set in stand-by “C) (
the “CON” connection error symbol will appear
on the REC and error code “31E” on the DRC. The
remote controls are powered constantly so as not
to loose the memorised programs.

2.6 BOILER SHUT-DOWN.

Disconnect the main selector switch (9) taking it to
position “(_P ” (LEDs from 1 to 8 off), disconnect
the external omni-polar switch to the boiler and
close the gas cock upstream from the appliance.
Never leave the boiler switched on if left unused
for prolonged periods.

Termostatické bezpe¢nostné zablokovanie (v
pripade nadmernej teploty). Pokial v priebehu
bezného prevadzkového rezimu z dévodu
poruchy dojde k nadmernému vnutornému
prehriatiu alebo k poruche riadenia plamera,
kotol sa zablokuje (blikajtica diéda led 7). Toto
zablokovanie zrusite tak, ze otocite hlavnym
prepinacom (9) na chvilu do polohy Reset.
Ak sa tento jav opakuje Casto, obratte sa na
kvalifikovaného technika (napr. zo servisného
oddelenia Immergas).

Porucha presostatu spalin. K tejto poruche
dochddza v pripade, Ze sa upcha nasavaci
a vyfukové potrubie, alebo ak sa zablokuje
ventildtor. V pripade obnovenia beznych
podmienok sa kotol znovu spusti bez toho, aby
bolo nutné ho resetovat. Ak tato porucha pretrva,
obritte sa na kvalifikovaného technika (napr. zo
servisného oddelenia Immergas).

Blok odporu kontaktov. K tomuto bloku
dochadza v pripade zavady bezpeénostného
termostatu (nadmernej teploty). Kotol sa
nezapaluje, je nutné sa obratit na kvalifikovaného
technika (napr. zo servisného oddelenia
Immergas).

Blok parazitného plamena. Dochddza k nemu
v pripade rozptylenia detek¢ného okruhu alebo
poruchy riadenia plamena. Kotol sa nezapaluje,
je nutné sa obratit na kvalifikovaného technika
(napr. zo servisného oddelenia Immergas).

Strata komunikacie s dialkovym ovladacom.
Dochddza k nej v pripade pripojenia k
nekompatibilnému dialkovému ovlddaniu alebo
v pripade straty komunikdcie medzi kotlom a
CAR alebo CRD. Znovu sa pokuste o pripojenie
dialkového ovlddac¢a po predchédzajlicom
vypnutiu kotla a prepnutim prepinaca (9) do
polohy ((W~]). Ak ani po opakovanom spusteni
nie je CAR néjdeny, kotol prejde do lokalneho
prevadzkového rezimu, pri ktorom je nutné
pouzivat ovladacie prvky kotla umiestnené na
kotlu samotnom. Ak sa tento jav opakuje ¢asto,
obratte sa na kvalifikovaného technika (napr. zo
servisného oddelenia Immergas).

Signalizacia a diagnostika — Zobrazenie na
displeji dialkovych ovladacov (volitelne). Pocas
beznej prevadzky kotla sa na displeji dialkového
ovladaca (CAR alebo CRD) zobrazi hodnota
pokojovej teploty; v pripade poruchy funkcie
alebo anomalie je zobrazenie hodnoty teploty
vystriedané chybovym kédom, zoznam ktorych
je uvedeny v tabulke (Odst. 2-5).

Upozornenie: Ak sa kotol uvedie do
pohotovostného rezimu stand-by “()” na
CAR sa objavi chyba spojenia ,CON“a na CRD
sa objavi chybovy kod ,,31E* Dialkové ovladace
ale budu dalej napdjané, takze sa vam ulozené

programy nestrati.

2.6 ZHASNUTIE KOTLA.

Deaktlvu]te hlavny prepinac (9) )eho prepnutim
do polohy O " (di6dy led 1 az 8 nesvietia),
vypnite viacpdlovy spina¢ z vonku kotla a
zatvorte plynovy kohut pred zariadenim.
Nenechévajte kotol zbyto¢ne zapojeny, ak ho
nebudete na dlhsiu dobu potrebovat.
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3amanBaHe”. AKO SAB/IEHMETO Ce MOBTAPA 4eCTO
TIOBYIKAJITe IIOATOTBeH TeXHNK (HampyMep CepBrisa
3a Texnnyecxa ITomonr Immergas).

BrokupaHe 3amura TepMOCTAT
(cBpBXTeMmepatypa). ITo Bpeme Ha HOpMATHMA
PeXuM Ha paboTa, aKO IIOPaJiV AHOMAJINSL Ce OKaXKe
HpeKaHeHO BT)TpeLUHO CBp'bXHperHBaHe, nn
HOpajiit AaHOMANNsA B CEKIMA KOHTPOJ IIAMBbK,
KOTe/I'bT OTHBA Ha G/IOKIMpaHe CBPbXTeMIIEpaTypa
(led 7 murama). 3a ga ce enmumuHupa “610KNpaHe
CBpBXTEMIIEpaTypa’ e HeOOXOMMMO fia 3aBBPTHM
IIABHUAT K04 CeeKTop (9) JOBEXHANKU TO
MOMEHTA/IHO Ha 1o3uius Reset. AKo peHOMEHBT
ce TOBTApsA 4eCTo e TpAOBa fa 6bjie TOBMKAH
Xa0umTHpaH(IOATOTBEH) TeXHUK (Hampumep
Cepsusnbr 3a Texennuecka ITomomy Immergas).

Aunomanus npecocrar gum. Crydsa ce Torasa,
KOTaTo ca 3aIylIeHy aCIMPaLOHHITE 1 OTXOHI
TpBOM MM TOraBa KOraTo e G7I0KMpaH BEHTH/IATOPa.
B cnyyait Ha BB3CTAaHOBsBaHE HA HOPMaTHUTE
YC/IOBHsI KOTEIBT Ce 3afieliCTBa OTHOBO 0e3 fja
UMa Hy)XJ1a 1a O'bfie peceTrpaH. AKO aHOMa/usATa
YIIOPCTBA € He0OXOMMMO Jja Ce MOBJKA OTOTBEH
TexHuk (Hanpumep CepBusbpT 3a TexHnmuecka
ITomomy Immergas).

broxupane cpnpornsnenne koHrakTi. Okaspa
ce B CTy4yaif Ha TIOBPeEJA B 3AIUTHIUA TePMOCTAT
(cBppxTeemneparypa). Kotenpr He Tpbraa;
HeOOXOZIMMO e 1 Ce TIOBUKA X0aOM/IMTUPAH TEXHIK
(nanpumep Cepsusnt 3a Texnmyecka ITomon
Immergas).

Brnoknpane mapasuten nmaambpk. Hannue e B
CITy4ail Ha AUCIIepCHs B MHCTA/IALVATA Pa3KpIBaHe
TN aHOMa/IMA B KOHTPO/IA Ha I/TaM'bKa. Korenbr
He TP'bIBa; & HEOOXOVMO € /1a Ce OBJKA [IOATOTBEH
texHuK (HampuMmep CepBusnr 3a TexHmuecka
ITomor; Immergas).

3ary6a Bpb3Ka AMCTaHIMOHHO yIpaBIeHIe.
CrydBa ce B cydail Ha CBbP3BaHe Ha ef[MH
JajedeH HeChBMECTIM KOHTPOJL, VI B CTy4ail Ha
IpornajaHe Ha KOMYHMKAIMATA MEX/Y KOTea 1
CAR mmm CRD. ITpo6Ba ce 0THOBO npriotefrypara
3a BP'b3Ka, KaTO Ce M3racy KOTe/a M IPEeMeCTBalKu
xmoua (9) Ha mosuuus (FRE). Axo u mpu
IIOBTOPHOTO 3amajBaHe He ce oTKpye CAR KoTensT
Ce IPeXBBP/IA Ja pabOTH Ha JIOKaMHA (YHKINA,
CIefloBATETHO M3MON3BAKY HAMMYHY KOMaH/M
B KOTena. AKO AB/IEHNETO Ce MOBTAPA 4eCTO
HOBUKaiiTe XabyuInTupaH (IOArOTBEH) TeXHUK
(nanpumep CepsusnT 3a Texnmdecka ITomon
Immergas).

Curnanusanyist u guaraocruka - VisoGpasssane
Ha quciies Ha Janeunure Komangu (Onuus).
ITo Bpeme Ha HOpManHaTa paboTa Ha KOTena,
BBPXY AUCIVIeA Ha IVMCTAHIVIOHHOTO KOMaH/IBaHe
(CAR unu CRD) ce mokasBa CTOHOCTTA Ha
TeMIlepaTypaTa Ha IIOMeN|eHIeTo; B Clydail
Ha 100 QYHKIMOHMPAHEe MM aHOMAjNs,
n306pakeHNEeTO HA TeMIlepaTypaTa ce MOJMeHs
OT CHOTBETEeH KOJ Tpellika Hajiuile B Tabumara
(Parag. 2-5).

Bunmanue: axo ce MO3MUMOHNPA KOTENBT Ha
stand-by O Bbpxy CAR 1e ce MOABY CUMBOT 32
norpenrHo cebp3sBane “CON” n Bbpxy CRD kombT
3a rpemka “31E” Jlaneqnnre KOMaH/y, BIpoYeM,
6uBaT HONABPKAHM 3aXxpaHBaHM (e3 fa ryosT
3aIlaMeTeHNTe IIPOrPaMIL.

2.6 TACEHE HA KOTEJIA.

VM3Kkno4Ba ce IMaBHUA CeNeKTOP =KoY 9)
IOBEXIAMKM IO Ha MO3ULINUA “O” (led or 1
10 8 M3TaceHN), USK/IHYBA C€ MHOTOTIOMIOCHIS
[PeK'bCBaY, OT BHHIIHATA CTPAaHA Ha KOTeNa 1 Ce
3arBaps KpaHa 3a ra3Ta Ha pamara Ha anapara. He
OCTaBsiTe KOTETa BKTIOYEH Ge3II0IE3HO, KOTaTO
HsIMa J§a Ce T10/13Ba AB/IBI [IEPMO, OT BpeMe.
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2.7 RESTORING HEATING SYSTEM
PRESSURE.

Periodically check the system water pressure.

The boiler pressure gauge should read a pressure

between 1 and 1.2 bar.

Ifthe pressure falls below 1 bar (with the circuit cool)

restore normal pressure via the valve located at the

bottom of the boiler (Fig. 2-2).

N.B.: close the valve afterwards.

If pressure values reach around 3 bar the safety
valve may be activated.

In this case contact a professional technician for
assistance.

In the event of frequent pressure drops, contact
qualified staff for assistance to eliminate the
possible system leakage.

2.8 DRAINING THE SYSTEM.

To drain the boiler, use the special drain cock
(Fig. 2-2).

Before draining, ensure that the filling cock is
closed.

2.9 ANTI-FREEZE PROTECTION.

The boiler comes standard with an antifreeze
function that activates the pump and burner when
the system water temperature in the boiler falls
below 4°C and stops once it exceeds 42°C. The
antifreeze function is guaranteed if the boiler is
fully operative and not in “block” status, and is
electrically powered. To avoid keeping the system
switched on in case of a prolonged absence, the
system must be drained completely or antifreeze
substances added to the heating system water.
In both cases the boiler domestic water circuit
must be drained. In systems that are drained
frequently, filling must be carried out with suitably
treated water to eliminate hardness that can cause
lime-scale.

N.B.: if the boiler is installed in places where the
temperature falls below 0°C the domestic water
and heating attachment pipes must be insulated.

2.10 CASE CLEANING.

Use damp cloths and neutral detergent to clean
the boiler casing. Never use abrasive or powder
detergents.

2.11 DECOMMISSIONING.

In the event of permanent shutdown of the boiler,
contact professional personnel for the procedures
and ensure that the electrical, water and gas supply
lines are shut off and disconnected.

Key:
1 - BOTTOM VIEW

2.7 OBNOVENIE TLAKU V TOPNOM
SYSTEME.

Pravidelne kontrolujte tlak vody v systéme.
Rucicka manometru kotla musi ukazovat
hodnotu medzi 1 a 1,2 bary.

Ak je tlak nizsi nez 1 bar (za studena) je nutné
obnovit tlak pomocou kohiita umiestneného v
spodnej Casti kotla (Obr. 2-2).

Poznamka: Po dokonceni zdsahu kohut
zatvorte.

Ak sa tlak priblizuje hodnote 3 barov, moze sa
stat, Ze zareaguje bezpec¢nostny ventil.

V takomto pripade poziadajte o pomoc odborne
vyskoleného pracovnika.

Ak st poklesy tlaku ¢asté, poziadajte o prehliadku
systému odborne vyskoleného pracovnika, aby
ste zabranili jeho pripadnému nenapravitelnému
poskodeniu.

2.8 VYPUSTANIE SYSTEMU.

Ak chcete kotol vypustit, pouzite k tomu
prislusny vypustny kohut (Obr. 2-2).

Pred vypustenim sa presvedcite, ¢i je plniaci
kohut zatvoreny.

2.9 OCHRANA PRED MRAZOM.

Kotol je vybaveny funkciou proti zamrznutiu,
ktord uvedie do chodu ¢erpadlo a horak, ak
teplota vody v instalacii vo vnutri kotla klesne
pod 4°C a vypne sa po dosiahnuti 42°C. Funkcia
proti zamrznutiu je garantovana len ak su vSetky
stcasti kotla kompletne funk¢né, kotol nie je v
stave ,,zablokovania“ a je pripojeny k elektrickej
sieti hlavnym spinacom v polohe Leto alebo
Zima. Ak chcete v pripade planovanej dlhodobe;j
odstavky kotol uviest mimo prevadzku, je
nutné systém uplne vypustit alebo pridat do
vody mrazuvzdornt zmes. V oboch pripadoch
musi byt uzitkovy okruh kotla vypusteny. V
pripade ¢astého vypustania systému je nezbytné
vhodnym sposobom zmik¢it vodu, ktorou sa
kotol plni, aby prili§ tvrdd voda nesposobila
usadzovanie kotolného kamera.

Poznamka: V pripade in$talacie kotla do
miest, kde teplota klesa pod 0°C, je nutna
izolacia pripojovacieho potrubia okruhu ohrevu
uzitkovej vody aj okruhu vykurovania.

2.10 CISTENIE SKRINE KOTLACISTENIE
SKRINE KOTLA.

Plast kotla vycistite pomocou navlhcenej handry

a neutralneho ¢istiaceho prostriedku na baze

mydla. NepouzZivajte praskové a drsné Cistiace

prostriedky.

2.11 DEFINITIVNA ODSTAVKA.

V pripade, Ze sa rozhodnete pre definitivnu
odstavku kotla, zverte prislusné s tym spojené
prace do ruk kvalifikovanych odbornikov a
uistite sa okrem iného, Ze bolo predtym odpojené
elektrické napitie a privod vody a paliva.

Legenda:
1 - POHLAD ZOSPODU

2.7 BDB3CTAHOBABAHE HAJIATAHE
OTOIUTUTETHA MHCTAJTAIIVAL.
[IpoBepsiBa ce MepUOAMYECKN HAJISATAHETO
Ha Bojara B mHcTanmanuara. CTpenkara Ha
MOHOMeThpPa Ha KoTela TpsibBa Ja MOKa3Ba

CTOMHOCT 3aK/I04Balia ce Mexay 1 u 1,2 bar.

Axo Hansieanemo e no-ucko om 1 bar (npu cmydena
uHCMAnayus) e Heo0XO0UMO 0a ce NPUCMBAU KoM
803CMAHOBABANE UPe3 KPAHHUEMO NOCMABEHO HA
3a0nama uacm Ha xkomena (Fig. 2-2).

N.B.: cnepi onepanusaTa ce 3aTBaps KpaHa.

AKoO HalAraHeTO CTHUTHE JO CTONHOCTH G/IM3KM
710 3 bar nMa puck or BK/IIOYBaHe Ha NPe/Ta3HuA
K/amaH. B TakbB crydait moThpceTe IOMOITA Ha
KBa/MUIMpaH IpodecnoHaseH MepcoHal.

AKo ce 3abeexxaT 4ecTy NajieHys B HaJIATAHETO,
mouckajiTe mMoMou; oT HpodecuoHanHo
KBa/IMUIMpPaH MepcoHar, 3a ia 6'bjie OTCTPaHeH
eBEeHTYaJIeH Ted 110 MHCTa/TAlUATA.

2.8 W3ITPASBAHE HA MUHCTATAIIVIATA.
3a J1a ce M3BBPIIN ONEPAINATA 110 M3IPa3BaHe Ha
KOTe/Ta Ce JIefiCTBa C'hC CMENNaNTHOTO KpaHye 3a
nsrousane (Fig. 2-2). Ilpean na u3BbpIINM Tasu
omepanys TpAOBa fja CMe CUTYPHM, Ye KPaHDbT 3a
HaI'b/IBaHe € 3aTBOPEH.

2.9 3AIIUTA OT 3AMPB3BAHE.

Kotenbr e cHabieH ¢ pyHKINA IPOTHUB 3aMPb3BaHe,
KOSITO TIPE/iBIDK/IA /A [TyCHEM B [IeVICTBIIE TOMITATa
U TOpeJIKaTa, KOraTo TeMIlepaTypara Ha BOfara B
MHCTA/IALVATA BBTPeE B KOTeNa IajiHe 1of 4°C u ce
USKMoYBa cref Kato mpesymn 42°C. QynknuATa
[POTUB 3aMPb3BaHe € FAPAHTIPAHA, AKO AITAPATHT
llei[CTBa OT/INYHO BBHB BCUMYKM HEroBM BB3INU,
He e B ChCTOSIHME HA ,0/MOKMpaHe” 1 € 3aXpaHeH
€/IeKTPUYECKI C ITO3UI[VOHIPAH I/IaBEH IPeKbCBaY
Ha Jlsro wm 3uma. 3a fja ce u36erHe MO bpXKaHETO
B JIefICTBIE HA MHCTAMALMATA, 3 IPEAONAraeMo
JTB/ITO OTCBCTBHE, TPsIOBA J1a Ce MBIPA3HM HAII'BIHO
VIHCTA/IayuATa UIN 1a Ce JIOGaBHT BDBB BOJlaTa HA
MHCTAJIAIMATA BEIeCTBa MPOTHUB 3aMPb3BaHe.
VM B gBara cioydyas caHMTapHaTa Bepura Ha
KoTena Tps6Ba fja Obfe M3ToUeHa. B nHCTamanys
TIOZ/IOYKEeHA Ha YeCTH 3IPA3BAHIIA € He0OXORMMO
HAII'B/IBAHETO J1a O'bjje U3BBPIIBAHO C IIOAXOMALIO
obpaboTeHa Bofa, 3a Aa ce usberte TBHPROCTTA,
KOSITO MOXKe /ja OT/IOXH BapOBHK.

N.B.: B cy4ali Ha MHCTa/lMpaHe Ha KOTe/Ta HHa
MecTa, Kb/IeTo TeMIneparypara maza nop 0°C ce
M3UCKBA M30/IALMA HA TPBOUTH 3a BPB3Ka, KAKTO
OTON/IMTETTHNTE TaKa ¥ CAHMTAPHITE.

2.10 IIOYMCTBAHE HA KOXKVXA.

3a mouncTBaHe Ha KOXXyXa Ha KOTe/la Io/3BaiiTe
HaBJIKHEH IUIAT U HeyTpajeH canyH. [la He ce
I0713BaT A0pasyBHY [leTePreHTI WV Ha IIPax.

2.11 OKOHYATE/THO CIIVIPAHE .

ToraBa KoraTto ce pemasa 3a OKOHYaTeTHO
fe3aKTUBMPaHe Ha KOTENA, TO ChOTBETHUTE
omepauun TpsGBa ga ce U3BBPWAT OT
npodecioHanTHo KBanuuIypaH IepCoHan , KaTo
Cce yBEpUM, Ue MPEBAPUTENHO 1e ObfaT CIpeHn
3aXpaHBaHMATA C TOK, BOJA U TOPUBO.

Jlezenoa:
1 - IOIJIEL OT/IONY
2 - Kpan usmousate 6otinep

2 - Boiler drain cock 2 - Vypustny kohit ohrievaca
3 - Domestic water inlet cock 3 - Kohiit vstupu studenej vody 3 - Kpan 6x00 cmydena soda
4 - Gas cock 4 - Plynovy kohit 4 - Kpan eas
5 - System drain cock 5 - Vypustny kohiit zariadenia 5 - Kpan usmousane uncmanayus
6 - System filling valve 6 - Plniaci kohut zariadenia 6 - Kpan Hanvnsane uHCmanauus
( @ \
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BOILER COMMISSIONING
(INITIAL CHECK)

To commission the boiler:

ensure that the declaration of conformity of
installation is supplied with the appliance;

ensure that the type of gas used corresponds to
boiler settings;

check connection to a 230V-50Hz power
mains, correct L-N polarity and the earthing
connection;

make sure the heating system is filled with water
and that the manometer indicates a pressure of
1-1.2bar;

make sure the air valve cap is open and that the
system is well deaerated;

switch the boiler on and ensure correct
ignition;

make sure the gas maximum, medium and
minimum flow rate and pressure values

correspond to those given in the handbook
(Para. 3.16);

check activation of the safety device in the event
of no gas, as well as the relative activation time;

check activation of the master switch located
upstream from the boiler and in the boiler;

check that the intake and/or exhaust terminals
are not blocked;

check activation of the “no air” safety pressure
switch;

ensure activation of all adjustment devices;

seal the gas flow rate regulation devices (if
settings are modified);

ensure production of hot domestic water;
ensure sealing efficiency of water circuits;

check ventilation and/or aeration of the
installation room where provided.

If any checks/inspection give negative results, do
not start the boiler.

UVEDENIE KOTLA DO
PREVADZKY (UVODNA KONTROLA)

Pocas uvadzania kotla do prevadzky je nutné:

skontrolovat pritomnost prehlasenia o zhode
danej instalacie;

skontrolovat, ¢i pouzity plyn odpovedd tomu,
pre ktory je kotol uréeny;

skontrolovat pripojenie k sieti 230V-50Hz,
spravnost polarity L-N a uzemnenia;

skontrolovat, ¢i je vykurovaci systém naplneny
vodou podla ruci¢ky na manometru, ktory ma
ukazovat tlak 1+1,2 bar;

skontrolovat, ¢i je klobucik odvzdusnovacieho
ventilu otvoreny a ¢i je zariadenie dobre
odvzdusnené;

zapnut kotol a skontrolovat spravnost
zapalenia;

skontrolovat, ¢i maximalny, stredny a minimélny
prietok plynu a prislu§né hodnoty tlaku si
v stlade s hodnotami uvedenymi v prirucke
(Odstavec 3.16);

skontrolovat, ¢i bezpe¢nostné zariadenia pre
pripad vypadku plynu pracuje spravne a dobu,
za ktort zasiahne;

skontrolovat zasah hlavného spinaca
umiestneného v kotlu;

skontrolovat, ¢i nasdvaci systém a vyfukové
koncové kusy nie st upchaté;

skontrolovat ¢innost bezpe¢nostného presostatu
proti absencii vzduchu;

skontrolovat zasah regula¢nych prvkov;

zaplombovat regulaéné zariadenie prietoku
plynu (ak by sa nastavenia mali zmenit);

skontrolovat ohrev tzitkovej vody;
skontrolovat tesnost vodovodnych okruhov;

skontrolovat ventilaciu a/lebo vetranie v
miestnosti, kde je kotol instalovany tam, kde je
to potreba.

Pokud by vysledek byt jen jedné kontroly souvisejici
s bezpecnosti mél byt zaporny, nesmi byt zafizeni
uvedeno do provozu.
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IIYCKAHE B YIIOTPEBA HA
KOTEJIA (HAYATTHA ITPOBEPKA)

3a myckaHe B ynorpeba Ha KoTena TpsaOBa:

Jia c€ MpoBEpU CPIIECTBYBA JIN IEKIApanis 3a
CHOTBETCTBME HAa MHCTA/TALINATA;

Ja ce MpoBEpU CBOTBETCTBA /I M3IIO/I3BAHNA
ra3 Ha OH3H, 32 KOJTO e TIpeTHa3Ha4Y€H KOTeNa;

7a ce MpOBEpM CBHP3BAHETO KBM Mpexa
230V-50Hz, cnassanero Ha nonsapurera L-N n
CBDBP3aHETO C'bC 3eMAT;

7l ce IIPOBEPY Ja/IV OTOIITITETHATA HCTAIALIS
€ II'bJIHA C BOJIA, TPOBEPSABAKI JA/IN CTPEKaTa
Ha MaHOMeTbPa Ha KOTeJIa [I0Ka3Ba HaJIsAraHe OT
1+1,2 bar;

na ce HmpoBepM Jany KamadeTo Ha
006e3BIAYLINTETHIS K/TATIaH € OTBOPEHO 1 A/
MHCTA/IALMATA € HAI'B/THO 06e3Bb3IyLIIeHa;

Jia ce 3alla/IM KOTeIa 1 ja CE IIPOBEPU IIPABMTHOTO
3alra/iBaHe;

J1a e [IPOBEPY [/ MAKCUMATHOTO, CPENHOTO 1
MIHIMAJTHOTO NIOflaBaHe Ha ra3 1 ChOTBETHITE
Ha/IATaHVsI Ca ChIJIACHO TOCOYEHNTE B KVDKKATa
(ITapar. 3.16);

Ja ce MPOBepY 3a/1elICTBAHETO HA 3AIUTHOTO
npucrnocobieHne B CIydail, 4e JIMICBA Ta3 I
CBOTBETHOTO BpeMe Ha BK/IIOYBAHE;

Jia ce IIpOBEpM HaMecaTa Ha [VITaBHIA IIPEKbCBAY
TIOCTaBEH Ha paMaTa Ha KOTe/Ia ¥ B KOTENA;

Jia ce MpOoBepM ja/mi TEPMMHAINTE 3 aCTIIpanyisa
/v OTXOJ] HE Ca 3aIlyIIEHI;

J1a ce [IPOBepY HAMecaTa Ha 3aLUTHYIS IPeCcOCTaT
Cpelly JIMICa Ha BB3IYX;

Jla ce MPOBepY 3ajIeliCTBAHETO HAa OPraHNTE 3a
perynupatxe;

Aa ce muombupar mpucrnocobneHnsTa 3a

pery/paHe I0aBaHeTo Ha ra3 (ToraBa Korato
perympoBKuTe GMBAT MPOMEHAHM);

J1a ce pOBepH J00MBAHETO HA CAHMTAPHA TOI/IA
BOJIa;

Ja ce IPOBepY M3IPABHOCTTA HA BOJLHUTE
MHCTaJIALUY;

Jla ce TpoBepYU BeHTU/IALMATA VI/ VIV aepaLiyATa
Ha NOMEUIEHMETO, KBJIETO Ce NMpefBIK/a
MHCTA/MPAHETO.

AKO [opM efVH OT IPUCBHIINTE IPOBEPKH 3a
6€30I1aCHOCT Ce OKa)Ke HeraTHBEH, MHCTA/TALMATA
He Tps6BaA /a ce IycKa B yrmoTpeba.
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3.1 PLUMBING LAYOUT. 3.1 HYDRAULICKA SCHEMA. 3.1 BOJOITPOBOJJHA CXEMA.
Key: Legenda: Jlezenoa:
1 - Gasvalve 1 - Plynovy ventil 1 - Knanau 2a3
2 - Stainless steel coil for boiler 2 - Spirdlovité nerezové potrubie ohrievaca 2 - Cepnenmuna Inox 3a 6otinep
3 - Magnesium anode 3 - Magnéziovi andda 3 - Maenesues anoo
4 - Stainless steel boiler 4 - Nerezovy ohrievac 4 - Boiinep Inox
5 - Air bleeding valve 5 - Odvzdusnovaci ventil 5 - OGe38v30ywiumenet Kiana
6 - Burner 6 - Hordk 6 - Iopenxa
7 - Combustion chamber 7 - Spalovacia komora 7 - TopusHa kamepa
8 - Primary heat exchanger 8 - Primdrny vymennik 8 - ITvpsuuen oOmeHHUK
9 - Fumes hood 9 - Digestor 9 - Kana oum
10 - Fan 10 - Ventildtor 10 - Benwmunamop
11 - Fumes pressure switch 11 - Presostat spalin 11 - Ipecocmam oum
12 - Sealed chamber 12 - Vzduchotesnd komora 12 - Kanatioucana kamepa
13 - Delivery probe 13 - Vytlacnd sonda 13 - Conda HaezHems6are
14 - Safety thermostat 14 - Bezpecnostny termostat 14 - Tepmocmam 3ausuma
15 - System expansion tank 15 - Expanznd nddoba zariadenia 15 - Paswupumener co0 UHCMANARUS
16 - Boiler circulating pump 16 - Cerpadlo kotla 16 - Lupkynamop komen
17 - Adjustable by-pass 17 - Regulovatelny by-pass 17 - By-pass pezynupyem
18 - System drain cock 18 - Vypustny kohiit zariadenia 18 - Kpan usmousore uncmanayus
19 - 3-way valve (motorised) 19 - Trojcestny ventil (motorizovany) 19 - Tpunwmen knanax(mexanuzupar)
20 - Domestic water probe 20 - Uzitkovd sonda 20 - CanumapHa conoa
21 - 3 bar safety valve 21 - Bezpetnostny ventil 3 bar 21 - IIpeonasen knanau 3 bar
22 - System filling cock 22 - Plniaci kohiit zariadenia 22 - Kpan noennene uHcmanauus
23 - 8bar safety valve 23 - Bezpecnostny ventil 8 bar 23 - Ilpeonasen xnanan 8 bar
24 - Cold water inlet non-return valve 24 - Spdtny ventil studeného vstupu 24 - Busspamen knanan cmyoena
25 - Boiler drain cock 25 - Vypustny kohiit ohrievaca- 25 - Kpan usmousane boiinep
G - Gas supply G - Privody plynu G - 3axpansane 2a3
AC - Domestic hot water outlet AC - Odtok teplej uizitkovej vody AC - W3x00 canumapna monna 600a
AF - Domestic cold water inlet AF - Odtok studenej uiZitkovej vody AF - Bx00 cmydena caHumapha 600a
R - System return R - Vratny okruh systému R - Bpowwane uncmanayus
M - System delivery M - Nadbehovy okruh systému M - Haenemsaeane uHCmManayus
~
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3.2 WIRING DIAGRAM. 3.2 ELEKTRICKA SCHEMA. 3.2 EJEKTPUYECKA CXEMA.
Key: Legenda: Jlezenoa:
A5 - CAR interface card A5 - Karta rozhrania CAR A5 - Cxema unmepetic CAR
BI - Delivery probe Bl - Vytlacnd sonda Bl - Conda naznemseare
B2 - Domestic water probe B2 - Uzitkovd sonda B2 - Canumapua conoa
B4 - External probe (optional) B4 - Vonkajsia sonda (volitelne) B4 - Bonwina conda (onyus)
CAR - Remote Friend Control CAR - Dialkové ovladanie Comando Amico CAR - [Tucmanyuonra Komanda Amuxo
(optional) Remoto (volitelne) (onyust)
CRD - Remote digital control (optional) CRD - Dialkové ovladanie Comando remoto CRD - [ueumanua oaneuna komanoa (onuus)
EI1 - Ignition plugs digitale (volitelne) El - Ceewjuuxu 3anansare
E2 - Igniter sensor E1 - Zapalovacie sviecky E2 - Ceeujuuku pasxkpusare
E4 - Safety thermostat E2 - Detekcna sviecka E4 - Ilpednasen mepmocmam
F1 - Neutral fuse E4 - Bezpecnostny termostat F1 - Heympanen 6yuion
F2 - Line fuse F1 - Neutrdlna poistka F2 - Bywion nunus
M1 - Boiler circulating pump F2 - Poistka vedenia MI - Lupkynamop xomern
M20 - Fan M1 - Cerpadlo kotla M20 - Benmunamop
M30 - 3-way valve (motorised) M20 - Ventildtor M30 - Tpunvmen knanan(mexanusupar,)
R5 - Domestic water temp. trimmer M30 - Trojcestny ventil (motorizovany) R5 - Tpumep canumapna memnepamypa
R6 - Heating temp. trimmer R5 - Trimmer teploty tizitkovej vody R6 - Tpumep memnepamypa omonnenue R10
RI0 - Main selector switch R6 - Trimmer teploty vykurovania - Inasen kmou-cenexmop
S6 - Fumes pressure switch R10 - Hlavny prepina¢ S6 - Ipecocmam oum
S8 - Gas type selector S6 - Presostat spalin S8 - Kmiou mun 2a3
820 - Environment thermostat (optional) S8 - Prepinac typu plynu §20- Teepmocmam nomeujerue (onyus)
T2 - Switch-on transformer S20 - Izbovy termostat (volitelne) T2 - Tpancgopmamop 3ananséare
X40 - Environment thermostat jumper T2 - Transformdtor zapinania X40- Mocm mepmocmam nomeujeHue
Y1 - Gas valve X40 - Mostik izbového termostatu Y1 - Knanau 2a3
Y2 - Gas valve modulator Y1 - Plynovy ventil Y2 - Modynamop knanat 2a3
Y2 - Moduldtor plynového ventilu Trim
1 - Primary 1 - ITepsuyen
2 - Secondary 1 - Primdrny 2 - Bmopuuen
3 - 230 Vac 50Hz Power supply 2 - Sekunddrny 3 - 3axpansane 230 Vac 50Hz
4 - 230 Vac 50Hz max 2° aux. output 3 - Napdjanie 230 Vac 50Hz 4 - Jloneanumenen usxoo 230 Vac 50Hz max
5 - Card area 4 - Pomocny vystup 230 Vac 50Hz max 2A 2A
6 - Yellow/Green 5 - Karta zon 5 - IInamka 3ona
7 - Blue 6 - Zltd/ Zelend 6 - JKenm /3enen
8 - Brown 7 - Modrd 7 - Cuu
9 - White 8 - Hnedd 8 - Kagss
10 - Green 9 - Biela 9 - ban
11 - Red 10 - Zelend 10 - 3enen
12 - Black 11 - Cervend 11 - Yepesen
13 - Grey 12 - Cierna 12 - HYep
14 - Heating 13 - Sivd 13 - Cus
15 - Domestic water 14 - Vykurovanie 14 - Omonnenue
15 - Uzitkovy 15 - Canumapen
N
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Remote controls: the boiler is designed to use the
Remote Friend Control (RFC), or as an alternative
to the Digital Remote Control (DRC) which must
be connected to clamps 42 and 43 of connector X9
for the RFC (respecting polarity) and clamps 40
and41 of connector X9 for the DRC on the circuit
board and in both cases eliminating X40.

Environment thermostat (alternative to the DRC):
the boiler is designed to use the Room Thermostat
(520). Connect it to clamps 40 - eliminating
jumper X40.

Connector X12 (RS 232) is used for automatic
inspection for connection to the personal
computer.

3.3 TROUBLESHOOTING.

N.B.: Maintenance must be carried out by a
qualified technician (e.g. Immergas Technical
Assistance Service).

- Smell of gas. Caused by leakage from gas circuit
pipelines. Check sealing efficiency of gas intake
circuit.

- The fan works but ignition discharge does not
occur on the burner train. The fan may start but
the safety air pressure switch does not change
the contact. Make sure:

1)  theintake/exhaust duct is not too long (over
allowed length).

2) the intake/exhaust duct is not partially
blocked (on the exhaust or intake side).

3) the diaphragm on the fume exhaust is
adequate for the length of the intake/exhaust
ducts.

4)  the fan power supply voltage is not less than
196 V.

- Irregular combustion (red or yellow flame).
This may be caused by a dirty burner, incorrect
combustion parameters, intake-exhaust
terminal not correctly installed. Clean the above
components and ensure correct installation of
the terminal.

- Frequent activation of the temperature overload
thermostat. This may be caused by lack of water
in the boiler, insufficient water circulation in the
circuit or a blocked circulator. Check via the
pressure gauge that values are within admissible
limits. Check that radiator valves are not all
closed.

- Presence of air in the system. Check opening of
the special air bleeding cap (Fig. 1-33). Make
sure the system pressure and expansion tank
pre-charge values are within the set limits; the
pre-charge value for the expansion tank must
be 1.0 bar, and system pressure between 1 and
1.2 bar.

- Ignition block: (Para. 2.5).

- Domestic water probe broken. The boiler does
not have to be emptied in order to replace the
domestic water probe as the probe is not in
direct contact with the domestic hot water
present in the boiler.

3.4 CONVERTING THE BOILER TO
OTHER TYPES OF GAS.

If the boiler has to be converted to a different gas

type to that specified on the data-plate, request

the relative conversion kit for quick and easy

conversion.

Boiler conversion must be carried out by a

qualified technician (e.g. Immergas

Technical Assistance Service).

To convert to another type of gas the following

operations are required:

- remove the voltage from the appliance;

- replace the main burner injectors, making sure
to insert the special seal rings supplied in the kit,
between the gas manifold and the injectors;

- move jumper 16 (Fig. 3-4) into the correct
position for the type of gas in use (Methane or
LPG.);

- to access adjustments on the circuit board the

Dialkové ovladania: Kotel je urceny k pouzitiu
v kombinacii s dialkovym ovladanim Comando
Amico Remoto (CAR) nebo alternativne s
dialkovym ovlddanim Comando Remoto
Digitale (CRD), ktoré je treba pripojit na svorky
42 a 43 konektora X9 v pripade CA (s ohladom
na na polaritu) a svorky 40 a 41 konektora X9 pre
CRD na elektronickej karte. V oboch pripadoch
je nutné odstranit premostenie X40.

Izbovy termostat (alternativa k CRD): Kotol
je uréeny k pouzitiu v kombinacii s izbovym
termostatom (S20). Pripojte ho k svorkam 40
- 41 a odstrante premostenie X40.

Konektor X12 (RS 232) sa pouziva automatickej
kolaudécii a k pripojeniu k osobnému po¢itaci.

3.3 PRIPADNE PORUCHY A ICH
PRICINY.

Poznamka: Zasahy spojené s udrzbou musia

byt vykonané povolanym technikom (napr. zo

servisného oddelenia Immergas).

- Zapach plynu. Je sposobeny unikmi z potrubia
plynového okruhu. Je potreba skontrolovat
tesnost privodného plynového okruhu.

- Ventildtor pracuje, ale nedojde k vyboju na
ramene hordka. MozZe sa stat, Ze sa spusti
ventilator, ale bezpe¢nostny presostat spalin
neprepne kontakt. Je potreba skontrolovat:

1)  ¢inasavacie - vyfukové potrubie nie je prili§
dlhé (¢i nepresahuje povolené dlzku).

2) ¢i nie je nasdvacie - vyfukové
potrubie ¢iasto¢ne upchaté (v nasavacej aj
vo vyfukovej ¢asti).

3) ¢i je Skrtiaca dymova klapka
nastavena v zavislosti na dlzke nasavacieho
a vyfukového potrubia.

4) ¢i napéjacie napitie ventilatora nie je

nizdie, nez 196 V.

- Nerovnomerné spalovanie (¢erveny alebo zlty
plamen). Moze byt sposobené: znecdistenym
hordkom, upchatym lamelarnym zvizkom,
nespravne instalovanym koncovym kusom
nasavania — vyfuku. Vy¢istite vyssie uvedené
diely a skontrolujte spravnost instalacie
koncového kusu.

- Casté zasahy bezpeénostného termostatu
chraniaceho pred prehrievanim. Mdze
zdvisiet na zniZenom tlaku vody v kotlu,
nedostatocnej cirkuldcii vo vykurovacom
systému, zablokovanom c¢erpadle alebo
poruche regula¢nej dosky kotla. Skontrolujte
na manometru, ¢i je tlak v systéme medzi
stanovenymi limitnymi hodnotami.
Skontrolujte, ¢i vietky ventily radidtorov nie
st uzavreté.

- Pritomnost vzduchu v systéme: Skontrolujte,
¢i je otvoreny klobu¢ik prislusného
odvzdusiovacieho ventilu (Obr. 1-33).
Skontrolujte, ¢i je tlak systému a predbezné
natlakovanie expanznej nadoby v ramci
prednastavenych hodnoét. Hodnota
predbezného natlakovania expanznej nadoby
musi byt 1,0 bar, hodnota tlaku v systéme musi
byt medzi 1 a 1,3 bar.

- Zablokovanie v dosledku nezapélenia (Odst.
2.5).

- Zavada sondy uzitkovej vody. V pripade
vymeny sondy uzitkovej vody nie je nutné
ohrieva¢ vypustat, pretoze sonda nie je v
priamom styku v teplou uzitkovou vodou v
ohrievaci.

3.4 PRESTAVBA KOTLA V PRIPADE
ZMENY PLYNU.

V pripade, ze by bolo potreba upravit zariadenie
na spalovanie iného plynu, nez je ten, ktory je
uvedeny na $titku, je nutné si vyziadat supravu
so véetkym, ¢o je potreba k takejto prestavbe.
Prestavbu samotnt je mozné previest velmi
rychlo.

Zasahy spojené s prispésobovanim kotla
typu plynu je treba zverit do rik poverenému
technikovi (napr. zo servisného oddelenia
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Janeynn KomaHaM: KOTenbT € MpefHa3HAUEH
3a npunoxxkeHne Ha [laneynn Komonau Ammko
(CAR) wm kato antepHarusa [lurutansa [laedna
Komanpga (CRD) , kouto Tpsab6sa ga 6bpar
CBDbP3aHM KbM Kiemu 42 1 43 Ha KoHekTop X9 3a
CAR (cnasBaiixu nomsipHacTTa) 1 ktemu 40 11 41 Ha
koHekTop X9 3a CRD Ha efleKTpOHHATa T/IaTKa 1
eIMMMHMPAIKM U B fiBaTa cyyas MocT X40.

Tepmocratr nmomMentenne (anrepHarusex Ha CRD):
KOTE/TbT € IIOATOTBEH 3a mputoxeHye Ha Tepmocrar
TTomenterne (S20). Cebp3sa ce Ha knemu 40 - 41
emMMuHMpariku MocT X40.

Konektopsr X12 (RS 232) ce usmonssa 3a
ABTOMATUYHY [IPOOHM M3INTAHNU U 32 BPB3Ka C
TIepCoHaIeH KOMITIOTBP.

3.3 EBEHTYAJTHU HECbOTBETCTBUA
I TEXHU ITIPUYMHN.

N.B.: paborara o moagpwxKKara Tpsa6Ba fa 6be

U3BDBPIIBAHA OT IOATOTBEH TeXHNUK (HAmpuMep

Cepsuspr 3a Texunuecka ITomonr Immergas).

- Mupus na ras. [I'p/Ku ce Ha Te4oBe IO
TPpBHOOIPOBOANTE HA ra30BaTa MHCTaTALNA.
TpsbBa fa ce mpoBepy M3IPABHOCTTA Ha
ragonpoOBOJHATA MHCTA/TALINA.

- Bentunmaropdr paboTu, HO He Ce M3BDBPIIBA
OTBEXJjaHe OT 3alajBaHeTO B obcera Ha
ropenkara. Moxe fia ce ciyuu fja TpbrHe
BEHTH/IATOPA, HO MPEATIA3HIAT IPECOCTAT UM
He KoMyTupa KoHTakT Tpsa6sa jia ce mposepu:

1) pamn TpB6ONPOBOAA ACHUPALKA-OTXOf He €
TIpeKa/eHo IbbT (Hajl AOMYCTIMIUTE PasMepH).

2)  manuTpHOOIPOBOZA ACIMPALINS — OTXOJ He e
YaCTMYHO 3aITyleH (KaKTO Ha OTBeX/IalaTa
YaCT TaKa U Ha aCIMpPAIMIOHHATA).

3)  pamu pasjenuTens HyIIeNu e Peryaupan
B3 OCHOBA Ha JB/DKMHATA HA IIPOBOAUTE
acTpanys OTXOf.

4) panum 3aXpaHBAL[OTO HAIpeXeHMe Ha
BEHTU/IATOPA He € I0-HIUCKO OT 196 V.

- HepepnoBHo ropene (4epBeH MM XXBIT
nn1aMbK). Moxe fa 6bJe MPUYNHEHO OT:
3aMbpCeHa TOpe/Ka,3amylleH MIacTHHEeH
[IaKeT, HEIIPABM/IHO MHCTAIVMPAH TepMUHAI
acmypanus-oTxox. [la ce M3BBPILIN TOUNCTBAHE
Ha TOpeyKasaHTe KOMIIOHEHTH 11 Ia Ce IPOBepI
[PABITHOTO MHCTA/IMPaHe Ha TePMUHAIIA.

- YecTy BKMIOYBAHNA HA IPEJNaseH TePMOCTAT
cBpbXTeMIeparypa. Moxe jja 3aBiCH OT HAMaNANIO0
Ha/mATaHe Ha BOJaTa B KOTENMA, OT OCKDBJHA
IUPKYNaLya B OTOI/IMTENHATA MHCTANALNA,
0T O7I0KMPAH LUPKYIATOP MM OT AaHOMAJNA B
T/TaTKaTa 3a perynupane Ha korena. IIposepere
Ha MAaHOMETDPa Jjali1 Ha/IATAaHeTO MHCTA/IAINA € B
ompenienenye rpanni. [Iposepete ami kananmnTe
Ha PaJaTopyTe He Ca BCHYKY 3aTBOPEHI

- Hannune Ha BB3AYX BBTPe B MHCTAMALVATA.
[IpoBepsBa ce OTBAapAHETO HA KAIladeTo Ha
CIIelMaTHNUA KIAlaH 3a 06e3BDb3fylmaBane
(Fig. 1-33). IIpoBepsiBa ce famM Ha/IATaHETO
B MHCTAJalMATa M HeCTaGUIHOCTTA Ha
PasIMPUTENHNUS CBJL Ca B IPEJOIPENeIeHNTE
TPAHMIN; CTOIHOCTTA Ha HECTAGIIHOCTTA Ha
paswmpurenHus cbj TpadBa ga 6be 1,0 bar,
CTOIHOCTTA Ha HA/LITAHETO Ha MHCTATALUATA
Tpsi6Ba f1a e Mmexxy 1 m 1,2 bar.

- bBnoxupane mca sanansane (ITapar. 2.5).

- Ilospenena cannrapHa conja. 3a IOAMAHA Ha
CaHMTapHATA COHJIA He e HeoOXOAMMO Ja ce
U3TOYBA 00I1/Iepa, Til KATO COHJATA He € B IIPAK
KOHTAKT C TOI/IATa CAHMTAPHA BOJla HAMMPaAIIia
ce BbTpe B Goilepa.

3.4 OBPPDBIIAHE HA KOTEJIA B
CIIYYAVI HA CMSITHA HA TA3A.
Koraro Tpsi6Ba fa ce mpurogu amapara 3a
pabora c pasnuyeH ras ot OH3M Ha TabenKara, e
HeobXofmMo fia ce moppya kit ¢ Heo6XoEMMOTO
3a 1peoOpasyBaHeTo, KoeTo lie Tps6Ba fa 6bae
U3BBPIIEHO 6bp30. OleparyisiTa 110 IPUrKAAHETO
KBM THIIA Ha Ta3ta Tpsi6Ba ja Gbie moBepeHa
Ha TOATOTBeH TexHMK (Hanmpumep CepBus 3a
Texunuecka ITomom Immergas).
- Jia ce M3K/IIOYM HAIIPEKEHMETO HA arapara;
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cover must be removed from the dashboard by
loosening the rear screw fasteners;

- apply voltage to the appliance;

- adjust the boiler maximum heat power;

- adjust the boiler minimum heat power;

- adjust (eventually) the heating power;

- seal the gas flow rate devices (if adjusted);

- after completing conversion, apply the sticker,
present in the conversion kit, near the data-
plate. Using an indelible marker pen, cancel the
data relative to the old type of gas.

These adjustments must be made with reference
to the type of gas used, following that given in the
table (Para. 3.16).

3.5 CHECKS FOLLOWING CONVERSION
TO ANOTHER TYPE OF GAS.

After making sure that conversion was carried out
with a nozzle of suitable diameter for the type of
gas used and the settings are made at the correct
pressure, check that:

- there is no flame return in the combustion

chamber;

- theburner flame is not too high or low and that
it is stable (does not detach from burner);

- the pressure testers used for calibration are
perfectly closed and there are no leaks from the
gas circuit.

N.B.: All boiler adjustment operations must
be carried out by a qualified technician (e.g.
Immergas Assistance Service). Burner adjustment
must be carried out using a differential “U” or
digital type pressure gauge, connected to the
pressure point located above the sealed chamber
(part. 2 Fig. 1-33) and the gas valve pressure outlet
(part. 4 Fig. 3-3), keeping to the pressure value
given in the tables (Para. 3.16) according to the
type of gas for which the boiler is prepared.

3.6 POSSIBLE ADJUSTMENTS OF THE
GAS VALVE.
» Adjustment of boiler nominal heat output (Fig.
3-3).

- Turn the domestic hot water selector knob
(10 Fig. 2-1) to the maximum functioning
position;

- open the domestic hot water cock in order to
prevent modulation intervention;

- adjust the boiler nominal power on the brass nut
(3), keeping to the maximum pressure values
stated in the tables (Para. 3.16) depending on
the type of gas;

- by turning in a clockwise direction the heating
potential increases and in an anti-clockwise
direction it decreases.

« Adjust the boiler minimum thermal input (Fig.
3-3).

N.B.: only proceed after having calibrated the
nominal pressure.

Adjustment of the minimum thermal input is

obtained by operating on the cross plastic screws

(2) on the gas valve maintaining the brass nut

blocked (3);

- disconnect the power supply t the modulating
reel (just disconnect a faston); By turning the
screw in a clockwise direction, the pressure
increases, in an anti-clockwise direction it
decreases. On completion of calibration, re-
apply the power supply tot he modulating reel.
The pressure to which the boiler minimum
power must be adjusted, must not be lower than
that stated in the tables (Para. 3.16) depending
on the type of gas.

N.B.: to adjust the gas valve, remove the plastic cap
(6); after adjusting, refit the cap and screw.

Immergas).
Pre prechod na iny plyn je nutné:
- odpojit zariadenie od napitia;

- vymeni trysky hlavného hordka a nezabudnut
pritom medzi plynovy kolektor a trysky
vlozit prislusné tesniace ruzice obsiahnuté v
suprave;

- premiestit mostik 16 (Obr. 3-4) do spravnej
polohy pre pouzivany typ plynu (metan alebo
G.P.L., kvapalny propan);

- aby ste sa mohli dostat k nastaveniu
elektronickej karty, je nutné odstranit kryt
pristrojovej dosky odskrutkovanim zadnych
upinacich skrutiek;

- pripojte zariadenie opét k napitiu;

- nastavte maximdlny tepelny vykon kotla;
- nastavte minimalny tepelny vykon kotla;
- nastavte pripadne vykon vykurovania;

- zaplombujte regula¢né zariadenie prietoku
plynu (ak by sa nastavenia mali zmenit);

- po dokonéeni prestavby nalepte nalepku
z prestavbové supravy do blizkosti Stitka s
udajmi. Na tomto §titku je nutné pomocou
nezmazatelnej ceruzky preskrtnut udaje
tykajice sa pdvodného typu plynu.

Tieto nastavenia sa musia vztahovat k typu
pouzitého plynu podla pokynov uvedenych v
tabulkach (Odst. 3.16).

3.5 KONTROLA PO PRESTAVBE NA INY
TYP PLYNU.
Potom, ¢o sa uistite, Ze bola prestavba vykonana
pomocou trysiek o priemere predpisanom pre
pouzity typ plynu a ze bola prevedena kalibracia
na stanoveny tlak, je treba skontrolovat:
- ¢inedochadza k vybuchu plamena v spalovacej
komore;

- ¢i nie je plamen hordka prili§ vysoky alebo
nizky a ¢i je stabilny (neoddeluje sa od
horaka);

- ¢ st skasacky tlaku pouzité pri kalibracii
dokonale uzatvorené a ¢i nedochadza k
unikom plynu z okruhu.

Poznamka: Vsetky operdcie spojené so
zoradovanim musia byt vykonané povolanym
technikom (napr. zo servisného oddelenia
Immergas). Horak sa kalibruje pomocou
rozdielového manometru typu ,,U“ alebo
digitdlnym manometrom pripojenym k tlakovej
zasuvke umiestnenej nad vzduchotesnou
komorou (¢. 2 Obr. 1-33) a k tlakovej zasuvke
vystupu plynového ventilu (¢. 4 Obr. 3-3), pricom
je treba sa riadit hodnotami tlaku uvedenymi v
tabulkdch (Odst. 3.16 pre typ plynu, na ktory je
kotol prispdsobeny.

3.6 PRfPADNA REGULACIA
PLYNOVEHO VENTILU.
o Nastavenie menovitého tepelného vykonu
kotla (Obr. 3-3).

- otocte rukovitou prepinaca teploty teplej
uzitkovej vody (10 Obr. 2-1) do polohy
maximalneho vykonu;

- otvorte kohut teplej uzitkovej vody, aby ste
zabranili zasahu modulacie;

- na mosadznej matici (3) nastavte menovity
vykon kotla, pri¢om si riadte hodnotami
maximadlneho tlaku uvedenymi v tabulkach
(Odst. 3.16) podla typu plynu;

- otacanim v smere otdc¢ania hodinovych
ruciciek sa teplota zdviha a otd¢anim proti
smeru hodinovych ruciciek teplota klesa.

« Nastavenie minimalneho tepelného vykonu
kotla (Obr. 3-3).

Poznamka: K tomuto kroku pristipte az po
dokonceni kalibrédcie menovitého tlaku.

Minimalny tepelny vykon nastavite pomocou
umelohmotnej krizovej skrutky (2) umiestnenej
na plynovom ventilu, pri¢com pridrzite mosadznu
maticu (3);
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- Jia ce TIOJIMEHM JKEIThOpPa Ha I7MaBHATa rOpenKa,
Karo ce 00'bPHe BHMMaHIe Jja Ce IOCTABAT MEX[Y
KOJIEKTOPa Ta3 M XKErMbOPUTe Ha ClenuanHm
PO3ETKN 3a YITBTHeHe B KOMILIEKT C Kit;

- pace mpemecty Mocta 16 (Fig. 3-4) Ha ipaBuTHa
O3MIYA 3a THUIIA Ha U3I0/3BaHNsA ras (Meran
min G.PL.);

- 32 I0CTBII 10 Pery/IaliTe BbPXY e/IeKTPOHHATA
IUTaTKa € HeOOXOMMO Jla ce MaxHe Kallaka Ha
KOXKyXa, pasBMUBAKM 3a/jHUTE 3aKpeBali
6onTyera;

- IIOlaBa C€ OTHOBO HAIIPE)XEHME HA ATlapaTa;

- perynupa c€ MakCManHaTa TOIVIMHHA MOLJ Ha
KoTena;

- perynmupa ce MIHMMa/HAaTa TOIUIMHHA MOII Ha
KOTeJIa;

- perynupa ce (eBeHTyaqHO) MOIJHOCTTA Ha
3arpsABaHe;

- maombupar ce mMpUCIOCO6IeHuATa 32
pery/npaHe IoJiaBaHeTo Ha ra3 (ToraBa Korato
perymmpoBKuTe GMBaT MPOMEHAHM);

- CJIef M3BDpUIBAHE Ha TpaHCcHOpMALUATA,
TIOCTaBsAMe JIeTIeHKATa Ham4yHa B Kit 00pbiaHe B
6rmsocr o Tabenkara c anunte. Ha mocneguara e
He0OXO[IIMO JIa Ce 3a/II19aT C MapKep HeBa/IIHITe
JaHHI OTHACAIIN Ce 10 CTapysA THII Ta3.

Teau perympoBKy Tpsi6Ba ja G'bJIaT OTHECEHN KM
THUIA Ha TIOI3BaHIS Ia3, CIEBANKN yKa3aHUATA B
tabmirute (Ilapar. 3.16).

3.5 W3BBPIIBAH KOHTPOJI CJIE]]
OBPBIIAHETO HA TA3A.

Crre; KaTo CMe ce yBepuIy, de TpaHchOopMaLysTa

e Bede M3BBPLIEHA C JKEITIbOPUTE C MPEAIICAH

AMaMeTBp 3a THUIA HAa M3MON3BAHNA Ta3 I

HACTpOiiKaTa e 6yIa HallpaBeHa [Py ONPELeTIeHO

HaJATaHe, TPAOBA [Ia ce YBEPUM, Ue:

- HsAMa O/1MKaHe Ha [/TaMbK B TOpMBHATA KaMepa;

- IUIAMDBKBT OT TOpE/IKATA He € IIPeKaIeHO BICOK
VIV HUCBK U, Ye € cTabuieH (He ce OTK'bCBA OT
TOpesKaTa);

3 Hp06HI/ITe HajlATAaHUA MU3MOOJI3BAHU 3a
HaCTPOﬁKaTa Ca HAaIl'B/IHO 3aTBOPEHU U HAMA
M3ITyCKaHe Ha ra3 110 MHCTa/TauyATa.

N.B.: BcHukM omepanuu, OTHACAIM Ce 1O
peryniupaHeTo Ha KoTena, TpsAOBa ga Obpar
M3BBPUIBAHU OT MOATOTBEH TEXHUK (Hampumep
Cepsusa 3a Texumuecka [Tomon Immergas).
Hacrpoiikara Ha ropenkara Tpsab6Ba a 0bjie
u3pbpueHa ¢ AudepeHuaned MaHOMETbP
nox ¢opmara Ha “U” win aururaneH, cBbp3aH
KDM 3aXBalllaHETO 3a HajATaHe, IIOCTABEH Hajl
TeHeKreHa Kamepa (part. 2 ®ur. 1-33) u kpM
3aXBalljaHETO 3a Ha/IATaHe Ha M3XOJIa Ha K/aIlaHa
ras (part. 4 Qur. 3-3), IpugbpPKaNKN ce KbM
croitHocTuTe pyBefenn B Tabmuim (ITapar. 3.16)
3a THUITA T'a3, 3a KOITO KOTeNa e IIpe/iHa3HaueH.

3.6 EBEHTYAJTHU PETYJIMPOBKI HA
KITATIAHA TA3.
o PerynmpaHe Ha HOMMHA/JHATa TOIIMHHA
MOIIHOCT Ha Kotena (Dur. 3-3).

- 3aBBpPTa Ce pbKOXBATKaTa Ha CeleKTopa
TeMIlepaTypa Ha TOIUIaTa CaHuTapHa Bofa (10
@ur. 2-1) Ha MO3UIUA MAKCUMAITHO;

- OoTBapsA ce KPaHYETO 3a TOIIA CaHMTApHA
BOJIa, KbJIETO ce M30ArBa BKIOYBAHETO Ha
MOJyTalMATa;

- peryampa ce BbPXy MeCHMHIOBaTa rajika
(3) HOMMHaNTHATa MOI[HOCT Ha KOTena,
NPUADPKANKUA Ce KBM CTOMHOCTUTE 32
MaKCUMAaJIHO Ha/IsATaHe IPUBEfEHI B TaOIIINTe
(MMapar. 3.16) criopey; THIIa Ha rasTa;

- 3aB%pTaﬁKH II0 TIOCOKa Ha YacoBaTa CTpeE/IKa
TOIVIMHHATa MOLITHOCT Ce yBe/I4aBa, B 06paTHa
II0COKa HaMaJiABa.

o PerynmpaHe Ha MMHMMAaTHATa TOIUIMHHA
MOIIHOCT Ha KoTena (Pur. 3-3).

N.B.: TIPUCTDBIIBA C€ KBM HETO CaMO C/Ie]I U3BbpIIEHA
HaCTpOI;[Ka Ha HOMIMHQA/THOTO HaJIATaHE.

PerynnpaHeTo Ha MIMHUMA/THATa TOIVIMHHA MOIITHOCT
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3.7 PROGRAMMING THE CIRCUIT
BOARD.

The Zeus kW boiler is prepared for possible

programming of several operation parameters.

By modifying these parameters as described

below, the boiler can be adapted according to

specific needs.

To access the programming phase, proceed as
follows: position the main selector switch on
Reset for a period of time between 15 and 20
seconds (after about 10 sec. LEDs 2 and 3 will
start to flash at the same time. Wait for this to
end and re-position the main selector switch on
domestic water and heating). At his point, re-
position the main selector switch on domestic
water-heating (5@l )

When the programming phase has been activated,
enter the first level where it is possible to choose
the parameter to be set.

The latter is indicated by the fast flashing of one
of the LEDs between 1 and 8 (Fig. 2-1).
Selection is made by turning the domestic hot
water temperature selector switch (10). For
association of the LED to the parameter, see the
following table:

. Flashing
List of parameters LED (fast)
Minimum heating power LED 1
Maximum heating power LED 2
Heating switch-on timer LED 3
Heating power output ramp LED 4
Heating switch-on delay on request
from Environmental Thermostat, LED 5
Digital Remote Control or Remote
Friend Control
Domest{c water thermostat/Boiler LED 6
hysteresis
Circulating pump functioning LED7
Functioning gas LED 8
Boiler mode LEDsl and 8

Once the parameter to be modified has been
selected, confirm by turning the main selector
switch to Reset momentarily until the LED relative
to the parameter switches-off, then release.

Given the OK for selection, pass to the second
level where it is possible to set the value of the
parameter selected. The value is indicated by the
slow flashing of one of the LEDs between 1 and
8. The value is selected by rotating the heating
temperature selector switch (11).

Once the value of the parameter to be modified
has been selected, confirm the selection by
momentarily turning the main selector switch
onto Reset momentarily until the LED relative to
the parameter switches-off, then release.

Programming mode is exited if no operation is
carried out for 30 seconds or if the main selector
switch is positioned at OFF from the “parameter
setting” level.

For association of the LED to the relative value,
see the following tables:

Heating power. The boiler is produced and
calibrated in the heating phase at nominal power.
It also has electronic modulation that adapts the
boiler potentiality to the effective heating demand
of the house. Then the boiler works normally in a
variable gas pressure field between the minimum
heating power and the maximum heating power
depending on the plants heating.

N.B: the selection of the “Minimum heating power”
and “Maximum heating power” parameters, in the
presence of a heating demand , allows switch-on
of the boiler and power supply of the modulator
with current equal to the value of the respective
selected parameter.

- preruste napdjanie modulac¢nej cievky (staci
odpojit faston); otd¢anim skrutky v smere
otac¢ania hodinovych rudiciek sa tlak zvysuje a
jej ota¢anim v opa¢nom smere sa tlak znizuje.
Po dokonceni kalibracie obnovte napdjanie
modulacnej cievky. Tlak, na ktory sa nastavi
minimalny vykon kotla, nesmie byt nizsi, nez
st hodnoty uvedené v tabulke (Odst. 3.16)
podla typu plynu;

Poznamka: pri zoradovani plynového ventilu
je treba posnimat umelohmotny klobucik (6)
a po dokonceni klobucik opat nasadit spat na
jeho miesto.

3.7 PROGRAMOVANIE
ELEKTRONICKE] KARTY.

Kotol Zeus kW je uspdsobeny na pripadné

programovanie niektorych parametrov

prevadzky. Upravou tychto parametrov podla

niz$ie uvedenych pokynov bude mozné upravit

kotol podla vlastnych $pecifickych potrieb.

K programovacej faze je treba pristipit
nasledujucim sposobom: Prepnite hlavny
prepina¢ do polohy Reset na 15 az 20 sekund
(zhruba po 10 sekundach za¢nu blikat led diody
2 a 3; pockajte, dokial neprestanu blikat a vratte
hlavny prepinac¢ do polohy pre ohrev teple vody
a vykurovanie). Teraz prepnite hlavny prepinac
do polohy pre ohrev teplej vody a vykurovanie
(sanitario-riscaldamento) (‘iﬁ

Po aktivacii programovej faze sa vstupi do prvej
urovne, kde je mozné zvolit parameter, ktory
chcete nastavit.

Ten je signalizovany rychlym blikanim jednej z
led diéd medzi 1 a 8 (Obr. 2-1).

Volbu vykonate otocenim prepinaca teploty
teplej uzitkovej vody (10). Aky je vztah medzi
jednotlivymi diédami a parametrami zistite z
nasledujucej tabulky:

7 : Blikanie led
oznam parametrov diod (rfchle)

Minimélny topny vykon Led 1

Maximalny topny vykon Led2

Casova¢ zapinania vykurovania Led 3

Krivka dodévky vykonu vykurovania Led 4

Oneskorenie pri zapinani vykuro-

vania na poziadavku z izbového Led5

termostatu, digitalneho ovladaca

CRD alebo ovladata CAR

TermosEat uzitkovej vody /hysterézie Led 6

ohrievaca

Funkcia ¢erpadla Led 7

Funkény plyn Led 8

Rezim kotla Diddy led

lag

Po zvoleni parametru, ktory je treba zmenit,
potvrdte volbu chvilkovym oto¢enim hlavného
prepinaca do polohy Reset, dokial sa prislusna led
diéda nevypne a potom prepinac uvolnite.

Po klepnuti na ok sa prejde na druht troven,
kde je mozné nastavit hodnotu zvoleného
parametru. Hodnota je signalizovana pomalym
blikanim jednej zled didd 1 az 8. Hodnotu zvolite
oto¢enim prepinaca teploty vykurovania (11).
Po zvoleni hodnoty parametru, ktory je treba
zmenit, potvrdte volbu chvilkovym otoc¢enim
hlavného prepinaca do polohy Reset, dokial sa
prislu$na led dioda parametru nevypne a potom
prepinac uvolnite.

Rezim programovania opustite v pripade,
ze neprevediete ziadnu operaciu po dobu 30
sekind automaticky, alebo z urovne ,,nastaveni
parametrov®, kde nastavite hlavny prepina¢ do
polohy Vyp.

Aky je vztah medzi jednotlivymi led diédami a
hodnotami zistite z nasledujucej tabulky:

Topny vykon. Kotol je vyrobeny a kalibrovany
vo faze vykurovania na menovity vykon. Okrem
toho je Vybavené elektronickou modulaciou,
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ce TMOMyYaBa AeMCTBAIKM C MIACTMACOBNUA GOMT

ChC CpsA3 Ha KPBCT (2) MOCTaBeH Ha KIAlNaHa ras,

OAbPXKAITKY O7I0KMpaHa MeCHHIOBara rajika (3);

- UBK/II0YBA Ce 3aXPaHBAHETO HA MOXY/IMPAIIATA
606uHa (FOCTATBYHO € J§a Ce pasKauy efuH
¢acron); Karo ce 3apptu 6oTa 110 m0COKA Ha
9acoBaTa CTPeJIKa HAATAHETO Ce YBeNn4aBa,
B o0parHa mocoka HamansgBa. [Ipukimodnia
HACTpOIIKaTa, BK/II0YBAMe OTHOBO 3aXpaHBAHETO
Ha Mofy/mpauiata 606uHa. Hansranero, Ha KoeTo
perympaMe MIHUMATHATa MOLIHOCT Ha KOTeNa,
He Tps10Ba fja G'bjje MO-HICKA OT IIpUBEeHaTa B
tabmuiure ([Tapar. 3.16) criopes Tina Ha rasa.

N.B.: 32 1a ce M3BBPIIM PeTyMpaHe Ha K/TaTlaHa ras,
TpsA6Ba J]a Ce MaxHe I/IACTMACOBATa Karadka (6),
HAKpas Ha PeryIMpaHeTo BpblljaMe KarauKaTa.

3.7 TIPOTPAMUPAHE ETEKTPOHHA IITATKA
Kotenpr Zeus KW e moAroTBeH 3a eBeHTyanHO
IporpamMupaHe Ha HAKOM IMapameTpy Ha JelicTBIe.
[IpomenAViKy Te3u mapameTpu, KaKTO € OMICaHO
BIOCTIEICTBIE, I1je 0'b/ie Bb3MOKHO Ja Ce IPUTOJj/ KOTeNIa,
CBITIACHO COOCTBEHNTE CIICBIYHI M3UCKBAHMUA.

3a mocTpI o pasara Ha mporpamypate TpsOBa a
Ce MPUCTBIIBA 110 CTIENHNSA HAYMH: TTOSULMOHNPaMe
IJIaBHMA K04 Ha Reset 3a Bpeme ot 15 10 20 cexyHan
(crem oxomo 10 cek. Ile 3amouHe enHOBpeMEHHO MUTaHe
Ha led 2 1 3, n34akBa ce fia CIIpe ¥ MpaHacTpoiiBaMe
IIaBHUA KJIOY HA CAaHMTAaPHO 1 oromnnenne). B
TO3M MOMEHT npeHaCTpomsame TJIaBHUA KIHOY Ha
cannrapen - ororerne (SR

Cre; 3apieiicTBaHe Ha (hasara 3a IporpaMmpaHe
Ce B/IU3a B I'bPBO HUBO, KBJIETO € BB3MOXKHO
ma nsbepem mapaMeTspa 3a 3afaBaHe. To3n
MOC/IEfHUAT Ce yKasBa OT 6bP30TO MMraHe Ha
efHa oT mammmukute Mexay 1 u 8(dur.2-1).
/360pBT ce IpaBy Mpe3 3aBbpPTaHe Ha K/II0YA 3a
TeMIlepaTypara Ha TOIUIaTa CaHuTapHa Bofa (10).
3a pja oTHeceM yammmukure led kbM mapamerspa
BIDK C/lefjBaijara tabmmia:

Murane led

CHnuchbK mapameTpu

(6bp30)
MuHnMamHa MOITHOCT OTOTIIEHIE Led 1
MaxkcumanHa MOIITHOCT OTOIIEHe Led2
Pente Bpeme 3amajiBaHe OTOI/IeHME Led 3
Pamna pasnpesiensHe MOI[HOCT Led 4
OTOI/IeHe
3aKbCHeHNe 3aMaBaHys OTOIIEHNe
or 3aaBku Tepmocrar [Tomentene, Led5
IHaneyna [Iurnranna Komanma min
Haneuna Komanma AmMnko
Tepmocrat canuTapen / Xucrepesuc Led 6
6Goritep
DyHKIMOHMPAHE LMPKY/IATOP Led 7
DyHIMOHMpPaHe Ta3 Led 8
MopanHocT KoTen Led1u8

Crepy Karo e u30paH mapaMeTbpbT 3a IPOMsIHA
HOTBBPKaBaMe 1300pa 3aBbPTAIIKIM MOMEHTATHO
IIaBHISA K09 Ha Reset gokaro mammmdkara led
CHOTBETCTBAILA HA [TAPAMETBPA U3TACHE V1 OTITYCKaMe.
Kato ce gagme ok 3a n360pa ce pemitHaBa Ha BTOPOTO
HIIBO, K'B/IETO € BB3MOYKHO J1a Ce 3afjajie CTOIHOCTTa
Ha u36panus mapamersp. CTOHOCTTA ce yKasBa C
6aBHO MuraHe Ha efiia 0T led Mexxzy 1 1 8. VI360p bt
Ha CTOIHOCTTA Ce M3BBPUIBA Ype3 3aBbPTAHE HA
K/TI04Ya Ha TeMIlepaTypara 3a otortenye (11). Bemux
u30paHa CTOMHOCTTA Ha MapaMeThpa 32 IPOMSHA,
MIIOTBBPXKFABAME U300pa 3aBBPTAIKI MOMEHTATHO
I1aBHYA K/1i0d Ha Reset jokaro led cporBeTcTBara Ha
CTOJHOCTTA Ha IIAPAMeTbPa M3TACHE I OTITYCKaMe.

VI3/mm3ame 0T MOJA/THOCT IPOrpaMipaHe, ako He ce
U3BBPIIN HIKAKBA OMEpaiys fo 30 CeKyHmH, i
aKO OT HYBO “3alaBaHe IapamMeTpy’” ce NO3ULMOHNPA
raBHuA K04 Ha nosunua Off. 3a o otrecem led xpm
CBOTBETHATA CTOIHOCT BIDK CIEHITE TaO/ILiI:

MomHocT oTonnenue. Kotenrbr e nponssefeH
U HACTPOeH BBB (pasa OTOIUIEHNEe Ha HOMUHATHA
Mo1HOoCT. OCBeH TOBa € IOATOTBEH C eIeKTPOHHA
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Flashi ktord prispdsobi vykon kotla skutoénym
Minimum heating power ;%Bng tepelnym poziadavkam bytovych priestorov.
(continuous variation) (slow) Kotol pracuje v premenlivom rozsahu tlaku
Sow. plynu od minimalneho do maximalneho topného
0% Imax. (Standard setting) LED 1 vykonu podla tepelného zatazenia systému.
UPOZORNENIE: volba parametrov ,,minimélny
7% Imax. LED 2 topny vykon“ a “maximalny topny vykon“ v
pripade poziadavky na vykurovanie umoznuje
14% Imax. LED 3 zapnut kotol a napdjanie modulatoru pradom
zhodnym s hodnotou zvoleného parametra.
21% Imax. LED 4
28% max LED 5 Minimalny topny vykon {;eljlkgil(l,)ig
o . 4
(plynula zmena) (rychle)
35% Imax. LED 6
o max 0% Imax. (Sériové nastavenie) Led 1
42% Tmax. LED
o Imax ’ 7% Tmax. Led 2
9% Imax. LED
53% T i 14% Imax. Led 3
i 21% Imax. Led 4
Maximum heating power Fl;%lﬁng ’
(continuous variation) (slow) 28% Imax. Leds
0% Imax. LED1 35% Imax. Led 6
11% Imax. LED 2 42% Imax. Led 7
22% Imax. LED 3 63% Imax. Led 8
33% Imax. LED 4
.. - Blikanie
Maximalny topny vykon .
44% Imax. LED 5 4 led di6d
(plynula zmena) (rychle)
% Imax. LED
2% Imax 6 0% Imax. Led1
88% Imax. LED 7
% Imax 11% Imax. Led 2
100% Imax. (Standard setting) LED 8 229% Imax. Led 3
Permanent reduction of the timer. The boiler 330 1 Led 4
has an electronic timing device that prevents the Ry Max. N
burner from igniting too often in the heating
phase. The boiler has a standard supply of a timer 44% Imax. Led 5
adjusted at 180 seconds.
55% Imax. Led 6
Heating switch-on timer Fl;%}l)ng 889% Imax. Led 7
(continuous variation) (slow)
100% Imax. (Sériové nastavenie) Led 8
30 seconds LED 1
Trvala redukcia ¢asového spinania. Kotol
55 seconds LED 2 je vybaveny elektronickym ¢asovacom, ktory
zabranuje prili§ ¢astému zapalovaniu horaka vo
80 seconds LED 3 faze vykurovania. Kotol je sériovo dodavany s
¢asova¢om nastavenym na 180 sekund.
105 seconds LED 4
130 seconds LED 5 Casova¢ zapinania vykurovania ﬁl‘iik:ilgj
(plynula zmena) (rychle)
1 LED
59 seconds 6 30 sekund Led 1
180 seconds (Standard setting) LED 7 55 sekind Led 2
255 d: LED 8
seconds 80 sekiind Led 3
Heating ramp timing. The boiler distributes he ,
maximum power set in the previous parameter. 105 sekiind (il
The boiler performs an ignition ramp of about ,
650 seconds to arrive from minimum power to 130 sekind Led5
nominal heating power.
155 sekiand Led 6
180 sekind (Sériové nastavenie) Led7
255 sekund Led 8

Casova¢ krivka vykurovania. Kotol pracuje na
maximalny vykon nastaveny v predchadzajicom
parametri. Kotol pise topnu krivku priblizne za
650 sekund, kedy sa z minimalneho vykonu
dostane na menovity topny vykon.
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MOJynanuA, KOATO IpYpaBHABA MOIJHOCTTA Ha
KOTesla KbM [e/ICTBUTETHUTE TOIUIMHHY 3asABKU
Ha XUIUIIETO. CTICJIOBaTe/'IHO, KOTEIbT pa60TI/I
HOPManTHO B IIPOMEHINBO IIO/€ OT HAMATAHNA
Ha rasra, BK/IIIOUYMTENTHO 1 MEXAY MMUHMMaTHA 1
MaKCMaJ/THa MOITHOCT Ha OTOIVIEHNE B 3aBUCUMOCT
OT TOIVIMHHOTO HaTOBAPBAHE HA MHCTAaTalMATA.

N.B: u360p T Ha mapameTpit “MOIIHOCT MUHUMATHO
oromenye” 1 “MOIHOCT MAKCMMA/THO OTOII/IEHNE , B
[IPUCHCTBIETO HA 3as1BKA 3a OTOIIEHNE, I03BOJIABA
3ala/IBaHe Ha KOTe/a 1 3aXpaHBaHe Ha MOJy/IaTopa
C HaIpeXXeHue PaBHO Ha CTOTHOCTTA Ha CHOTBETHISA
u30paH mapameTsp.

MOIHOCT MMTHUMATHO Murane
OTOIIEHIE led

(mocTosiHHO Bapupaxe) (6aBHO)
0% Imax. (Cepuen cerax) Led 1
7% Imax. Led 2
14% Imax. Led 3
21% Imax. Led 4
28% Imax. Led 5
35% Imax. Led6
42% Imax. Led7
63% Imax. Led 8
MouHOCT MAKCUMaTHO Murane

OTOIUIEHME led

(mocrosiHHO BapupaHe) (6aBHO)
0% Imax. Led1
11% Imax. Led 2
22% Imax. Led 3
33% Imax. Led 4
44% Imax. Led 5
55% Imax. Led 6
889% Imax. Led 7
100% Imax. (Cepuen cetax) Led 8

TpaitHo HaMaeHMe Ha CMHXpOHM3anATa. KoTenst e
CHa0JIeH C e/IEKTPOHHO peJie 32 BpeMe, KOeTO IIPEIsTCTBA
TIPeKa/IeHo YeCTIITe 3aIla/IBaHIA Ha TOPE/IKaTa BbB (asa
otomenne. Koremst ce jocTaBsa cepuitHo ¢ perne 3a
BpeMe perymiparo Ha 180 secondi.

Perero 3a BpeMe 3ananBaHus Murane
oTonenue (IOCTOAHHO led
BapupaHe) (6aBHO)
30 cexyHan Led 1
55 ceKyHpu Led 2
80 cexyHan Led 3
105 cexyHmu Led 4
130 cexyHpu Led 5
155 cexyHau Led 6
180 cexynmu (CepueH ceTax) Led 7
255 cexyHu Led 8

CunxpoHmsanusa pammna ortormnrenne. Korensr
[I0/laBa 30/j0fieHaTa MAKCUMaIHA MOIJHOCT OT
npeuxo,um/m napaMeTmp. KOTeI’[’bT I/[3B’I)pI_L[Ba
IOKaYBaHe Ha 3a11a/IBAHETO 32 OKOMIO 650 CeKyHu
3a Jla JOCTUIHE OT MUHMMA/JHA MOUIHOCT Ha
HOMIHA/THA MOIITHOCT Ha OTOIICHMeE.
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Heating ramp timer Fl;%‘l]i)ng Casovanie krivky vykurovania. {gl‘iikjﬁij Peneto sa ppcygoxasa M]ilrsﬂe
(continuous variation) (slow) (plynula zmena) (i}’rchll(:: ) ?;(‘:?T’I::H":;(;apnpaﬂe) ( 6a§1—m)
65 seconds LED 1 65 sekund Led 1 65 cexyH/u Led 1
130 seconds LED 2 130 sekind Led 2 130 cexyHzau Led 2
195 seconds LED 3 195 sekand Led 3 195 cexyHpu Led 3
390 seconds LED 4 390 sekund Led 4 390 cexyHpm Led 4
455 seconds LED 5 455 sekund Led 5 455 cexkyHpm Led 5
520 seconds LED 6 520 sekiind Led 6 520 ceKyHpm Led 6
585 seconds LED 7 585 sekind Led 7 585 ceKkyHm Led7
650 seconds (Standard setting) LED 8 650 sekind (Sériové nastavenie) Led 8 650 cexynmm (CepueH ceTax) Led 8

Heating switch-on delay request from Room
thermostat and Remote Friend Control. The
boiler is set to switch-on immediately after a
request. In the case of particular plants (e.g. area
plants with motorised thermostatic valves etc.) it
could be necessary to delay switch-on.

Oneskorenie pri zapinani vykurovania na
poziadavku z izbového termostatu a dialkového
ovladaca CAR. . Kotol je nastaveny tak, aby sa
zapalil hned po vyslani poziadavky. V pripade
zvlastnych zariadeni (napr. zénovych zariadeni
s termostatickymi motorizovanymi ventilmi
apod.) moze byt nezbytné zapalenie oneskorit.

3aKbbCHEHMs 3aTIa/IBAHMS OTOIIEHNE OT 3aABKATa
Tepmocrat Ilomemenne u Janeuna Komanga
Amuko. Kotens e HacTpoeH fja ce 3aran BefjHara
crtey; 3asBKaTa. B cmy4ait Ha 110 0cobeHy MHCTAALIN
(mamp. VIHCTananuy Ha 30HM C TEPMOCTATUYHI
MeXaHNU3MPaH KIIAIIAHN 1 T.H.) 61 Tpsi6Bano fabbye
HeOOXOIMMO 3aKbCHEHE Ha 3aIa/IBAHETO.

Heating switch-on delay Flashin

request from Room thermostat LED 8 Oneskorenie pri zapinani 3aKbCHeHNe 3amanBaHe

and Remote Friend Control vykurovania na poziadavku Blikanie OTOIIEHNE OT 3asABKa Murane

- s (slow) A A .
(continuous variation) z izbového termostatu a led diéd TepMocTaT moMeleHe 1 led
dialkového ovlada¢a CAR (rychle) Mucranuuonna Komanga (6aBHO)

0 seconds (Standard setting) LED1 (plynula zmena) AMuko (IOCTOSIHHO BapupaHe)

54 seconds LED 2 0 sekund (Sériové nastavenie) Led 1 0 cexynm (Cepuen cetax) Led 1

131 seconds LED 3 54 sekiind Led 2 54 cexyHmm Led 2

180 seconds LED 4 131 sekand Led3 131 cexyHpu Led 3

206 seconds LED 5 180 sekand Led 4 180 cexyHpu Led 4

355 seconds LED 6 206 sekund Led 5 206 cexkyHAM Led 5

400 seconds LED 7 355 sekund Led 6 355 ceKyHAM Led 6

510 seconds LED 8 400 sekand Led 7 400 cexyHpm Led7
Domestic water thermostat/Boiler hysteresis. 510 sekind Led 8 510 cexynu Led 8

With the setting of hysteresis 1 the boiler switches
on with a boiling device temperature equal to a
set point at -3°C. With the setting of hysteresis
2 1 the boiler switches on with a boiling device
temperature equal to a set point at -10°C.

Domestic water thermostat/ Fl;%}l)ng
Boiler hysteresis (slow)
Hysteresis 1 (Standard setting) LED 1
Hysteresis 2 LED 8

Circulating pump function. two circulating
pump operational modes can be selected in
heating phase.

In “intermittent” mode it is activated from the
environmental thermostat or from the remote
control, in “continual” mode the circulation pump
functions constantly when the main selector switch
(12) is on heating mode.

Flashing
Circulating pump function LED
(slow)
Intermittent (Standard setting) LED1
Continuous LED 8

Town Gas G110 - Industrial gas. The setting of
this function is used to ad just the boiler in order
to function with gases from the first family.

Termostat uZitkovej vody /hysterézia ohrievaca.
V pripade nastavenia hysterézie 1 sa kotol zapali
pri teplote ohrievaca, ktora sa rovna bodu
nastavenia stanoveného na -3°C. V pripade
nastavenia hysterézie 2 sa kotol zapali pri teplote
ohrievaca, ktora sa rovna bodu nastavenia
stanoveného na -10°C.

Termostat zitkovej vody E&kgilgg
/hysterézia ohrievaca (rychle)
Hysterézia 1 (Sériové nastavenie) Led 1
Hysterézia 2 Led 8

Prevadzka cerpadla. Je mozné zvolit 2 prevadzkové
rezimy ¢erpadla vo faze vykurovania.

Vo striedavom rezime (,intermittente) je
aktivované izbovym termostatom alebo dialkovym
ovladac¢om, v suvislom rezime ,,continuativo*
zostava v prevadzke vzdy, ked je hlavny prepina¢
(12) v polohe vykurovania.

Blikanie
Prevadzka Cerpadla led diod

(rychle)
Prerusovand (Sériové nastavenie) Led 1
Stvisld Led 8

Plyn G110 - Plyn Cina. Nastavenie tejto funkcie
sluzi k regulacii kotla tak, aby mohol pracovat s
plynmi prvej skupiny.
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Cannrapen tepmocrar / Xucrepesuc 6oiinep. Cbe
3ajIaBaHeTO Ha XVCTepeslica 1 KOTebT ce BKIIIOUBA C
TeMernepaTypa Ha Goiifiepa paBHa Ha efiiH set-point
sagazen Ha -3°C. C 3ajjaBaHeTo Ha XICTepesnc 2
KOTeIBT Ce BK/IIOYBA C TeMIlepaTypa boiiiep paBHa
Ha eiuH set-point 3agaeH Ha -10°C.

Murane
CaHnrapeH repmocrar / led
Xucrepesuc Goitrep (6aBH0)
Xucrepesuc 1 (Cepuen cetax) Led 1
Xwucrepesnuc 2 Led 8

TleiicTBue mupkynatop. BrsmoxHo e ga 6bpar
u36paty 2 MOJIa/IHOCTI Ha fiefiCTBIE Ha LMPKY/IaTopa
BB (pasa oTorieHye. [Ipi MOJaTHOCT “HepaBHOMepeH
€ 3a/efiCTBaH OT TEPMOCTAT TOMEIeHNE I OT
JjajledHaTa KOMaH/Ja, IPY MOAATHOCT “TpaiiHo”
LMPKY/IATOPBT OCTAaBA BUHATH B [IEJICTBIE, KOIaTo
raBHuA K04 (12) e Ha oToIUIeHNe.

Murane
JleficTBue UpKynIaTop led

(6aBHO)
HepasromepHo (CepreH ceTax) Led 1
Tpaitso Led 8

Ta3z G110 - Ta3 Kurait. 3agaBaneTo Ha Tasu
(YHKIMS CTy>KM 3a peryiupaHe Ha KOTe/a 3a ja
MOXKe 7ia paboTH C ra3 OT I'bpBa GaMIIILL.
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Town Gas G110 - Industrial gas Fl;%‘l]i)ng Plyn G110 - Plyn Cina (plyny E‘iik:ilgj a3 G110 - I'a3 Kurait (ras mspsa Mli‘:sﬂe
(first family gas) (slow) prvej skupiny) (rychle) dbammms) (6aBHO)
Off (Standard setting) LED 1 Vyp (Sériové nastavenie) Led 1 Off (Cepuen cerax) Led 1
On LED 8 Zap Led 8 On Led 8

Boiler mode. Establishes if the boiler functions
in instantaneous mode or with boiler (standard

supply).

Flashing
Boiler mode LED
(slow)
Instantaneous (Cannot be used) LED 1
With boiler (Standard setting) LED 8

3.8 AUTOMATIC SLOW IGNITION
FUNCTION WITH TIMED RAMP
DELIVERY.

In the switch-on phase the electronic card carries
out an increasing gas delivery ramp (with pressure
values that depend on the type of gas selected) of
preset duration. This avoids every boiler lighting
phase calibration or preparation operation in any
conditions of use.

3.9 CHIMNEY SWEEP “FUNCTION”.
When activated, this function forces the boiler at
max. output for 15 minutes.

In this mode all the adjustments are cut out and
only the temperature safety thermostat and the
limit thermostat remain active. To activate the
“Chimney-Sweep” function, press the Reset key
for 8 to 15 seconds in absence of domestic water
and heating requests. Its activation is indicated
by the simultaneous flashing of LEDS (2) and
(3). This function allows the technician to check
the combustion parameters. After the checks
deactivate the function, switching the boiler off
and then on again.

3.10 PUMP ANTI-BLOCK FUNCTION.

If the main selector is set on “domestic water”
($@E) the boiler has a function that makes the
pump start at least once every 24 hours for 2.5
minutes in order to reduce the risk of the pump
blocking due to extended inactivity.

If the main selector is set on “domestic water
-heating”($@ 1l ) the boiler has a function that
makes the pump start at least once every 3 hours
for 2.5 minutes.

3.11 THREE-WAY ANTI-BLOCK SYSTEM.

Both in “domestic” and in “domestic-heating”
phase the boiler is equipped with a function that
starts the three-way motorized group 24 hours
after it was last in operation, running it for a full
cycle so as to reduce the risk of the three-way group
becoming blocked due to prolonged inactivity.

3.12 RADIATOR ANTI-FREEZE
FUNCTION.

If the system return water is below 4°C, the boiler

starts up until reaching 42°C.

3.13 ELECTRONIC CARD PERIODICAL
SELF-CHECK.

During operation in heating mode or with boiler
in standby, the function activates every 18 hours
after the last boiler check/power supply. In case
of operation in domestic circuit mode the self-
check starts within 10 minutes after the end of
the drawing in progress, for a length of approx.
10 seconds.

N.B.: During self-check, the boiler remains off,
including signalling.

Rezimkotla. Urcuje, ¢ikotol pracuje v okamzitom
rezime alebo v rezime s ohrievacom (sériovo).

Blikanie
Rezim kotla led diéd

(rychle)
Okamzity (nepouzitelny) Led 1
S ohrievacom (Sériové nastavenie) Led 8

3.8 FUNKCIA POMALEHO
AUTOMATICKEHO ZAPALOVANIA S
CASOVOU KRIVKOU.

Elektronicka karta vo faze zapalenia opie stipavu

krivku vyvinu plynu (s hodnotami tlaku zavislymi

na typu zvoleného plynu) s vopred definovanym

trvanim. To zabréni akejkolvek operacii spojenej s

kalibrovanim alebo pripravou vo faze zapalovania

kotla za akychkolvek podmienok pouzitia.

3.9 FUNKCIA ,KOMINAR”,

Tato funkcia v pripade aktivacie prinuti kotol
k maximalnemu topnému vykonu na dobu 15
mint.

V tomto stave su vyradené vSetky nastavenia a
aktivny zostdva len bezpecnostny termostat a
limitny termostat. Pre aktivaciu funkcie ,,kominara“
je nutné umiestit hlavny voli¢ do polohy Reset na
dobu medzi 8 a 15 sekundami bez poziadavky na
ohrev uzitkovej vody alebo vykurovanie; aktivacie
tejto funkcie je signalizovana su¢asnym blikanim
led (2) a (3). Této funkcia umoznuje technikovi
skontrolovat parametre spalovania. PO dokonceni
kontroly funkciu deaktivujte vypnutim a opatovnym
zapnutim kotla.

3.10 FUNKCIA CHRA_&NIVACI PRED
ZABLOKOVANIM CERPADLA.

Ak je hlavny prepinac nastaveny na ohrev uzitkovej
vody (,sanitario) ($FH) lje kotol vybaveny
funkciou, ktord spusti ¢erpadlo najmenej jeden
raz za 24 hodin na dobu 2,5 minat, aby sa
zabranilo zablokovaniu ¢erpadla z dovodu dlhsej
necinnosti.

Ak je hlavny prepinac nastaveny na ohrev uzitkovej
vody a vykurovenie ,sanitario-riscaldamento”
(ﬁ}illl ) je kotol vybaveny funkciou, ktora spusti
¢erpadlo najmenej jeden raz za tri hodiny na dobu
2,5 mindat.

3.11 FUNKCIA CHRANIACI PRED
ZABLOKOVANIM TROJCESTNE]
JEDNOTKY.

Kotol je vybaveny funkciou, ktora jak vo faze

ohrevu uzitkovej vody, tak vo faze ohrevu a

vykurovania po 24 hodinach od posledného

spustenia motorizovanej trojcestnej jednotky
vykonad jej kompletny pracovny cyklus tak, aby sa

znizilo riziko zablokovania trojcestnej jednotky z

dovodu dlhsej ne¢innosti.

3.12 FUNKCIA ZABRANU]UCA
ZAMRZNUTIU TOPNYCH TELIES.

Ak ma vratnd voda systému teplotu niZ$iu nez

4°C, spusti sa kotol na dobu nezbytne nutnt pre

dosiahnutie 42°C.

3.13 AUTOMATICKA PRAVIDELNA

KONTROLA ELEKTRONICKE] KARTY.
Pocas prevadzky v rezime vykurovania alebo v
pripade, Ze je kotol v pohotovostnom rezime, sa
tato funkcia aktivuje kazdych 18 hodin od poslednej
kontroly. V pripade prevadzky v rezime ohrevu
uzitkovej vody sa automaticka kontrola spusti 10
minat po ukonéeniu prebiehajuceho odberu na
dobu zhruba 10 sekand.

Poznamka: pri automatickej kontrole je kotol
neaktivny, vratane vSetkych signalizacii.
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Haunnn na pa6ora xoren. Onpeferns gamm Kotena
paboTy Ha MOMeHTaTaHa MOJATHOCT My ¢ Goittep
(cepuitHo).

Murane
MopanHoCT KoTen led

(6aBHO)
MowmenTanno (He monsaemo) Led 1
C 6oitrep (CepueH ceTax) Led 8

3.8 @®YHKIVS BABHO ABTOMATNYHO
3AIIAJIBAHE CHAKBCAHO
PA3IIPEJETEHUE 110 BPEME.

EnexTpoHHaTa mimatka BbB (asa 3amanBaHe

N3BBPUIBA HapacTBAalmlo IHOKayBaHe B

pasmpefesieHneTo Ha rasa (CbC CTONHOCTH Ha

HaJIATaHe, KOUTO 3aBICAT OT THIIA HA M3OpaHNA

ras) ¢ mpfoIpesieneHa MpOoNb/DKUTETHOCT. ToBa

IIPeOTBPATsABA BCAKAKBA OIEPALs II0 TapyUpaHe

I HACTPOITKA Ha (pa3aTa Ha 3aITa/IBaHe Ha KOTeNa

B KOETO I /Ia € CHTOsIHNE Ha yroTpeba.

3.9 OYHKIUA “KOMUHOYUCTAY”,

Axo e 3aziecTBaHa Ta3u GyHKLus, Gopcupa KoTena Ha
MaKCHMaa/THa MOLHOCT Ha OToIIeHye 3 15 Mutsy v, ITpu
TaKOBA CBCTOSIHIE CA M3K/IOUEHN BCHYKH PETYIMPOBKI
I 0CTaBa aKTUBEH CAMO NPEANA3HNs TePMOCTAT I
OTpaHMUMTENHUSA TEPMOCTAT. 3a 3ajieficTBaHe Ha
=KL KOMIHOYMCTAY TPsAOBA 2 TPEMECTUM ITIABHIA
CeNeKTOp-KiIiod Ha Reset 3a BpeMe 3aK/I0ueH0 MKy 8 1
15 CeKyHJIM, B OTCHCTBIE Ha 3a5BKA 32 CAHUTAPTHA BOJA
¥ OTOILIEHME, HEIIHOTO AKTUBIPAHe Ce CUTHA/3NPA Ype3
epHoBpeMeHHO Murane Ha led (2) u (3). Tasu dyHkims
I103BO/IAIBA Ha TeXeHUKa /ia IPOBEpY NapaMeTpuTe Ha
ropese. [Ipuk/moumIn npoBepKiTe, Ae3aKTHBIPaMe
(yHKIMATA, KaTO TaCM I OTHOBO 3aIa/IBaMe KOTEIa.

3.10 ®YHKINA AHTUBIOKNPAHE IIOMITA
AKO I/TaBHIIS KITIOY € PA3IIO/IO)KeH Ha “CaHuTapeH”
(FREZ)) xotenpT e cHabxeH ¢ GYHKIUA, KOATO
3ajlelicTBa IMOMIIaTa, ITOHE BeIHBXX Ha 24 4yaca
32 TIPOB/DKUTETHOCT OT 2,5 MUHYTH, C LNl Jia
Ce HAMA/M PUCKa OT OJIOKMpaHe Ha TTOMIIATa OT
IPOAB/DKUTENHO GesfeiicTBre. AKO IJIABHUAT
CEJIEKTOP € PASIIONIO)KEH Ha “CaHeTapeH-0ToIIeH e
(78 M) xotersr e cHabmen ¢ dyHKIUA, KOATO
IIyCKa [OMIIaTa II0He BEJHBX Ha BCEKM 3 Mecena
32 IIPOJYB/DKUTETHOCT OT 2,5 MUH.

3.11 OYHKUMA AHTUB/IOKNPAHE TPUITBTHO
Kakro BbB (asa “canmrapen” Taka u mpu dasa
“caHnTapeH-oToN/IeHIe” KOTEBT € CHAOMeH ¢ QyHKIA,
KOATO crefi 24 yaca OT MOCTEHOTO JIeiCTBUE Ha
MeXaHU3MpaHaTa TPUI'BTHA TPYIIA, IO 3ajelCTBa,
TIPaBEJIKI eVH ITB/IH LKBII, C Lie/T /1a HAMA/IV PUCKA Ha
TPUITBTHOTO OMMKIpaHe OPajH FBIT0 GesfieiicTBe.

3.12 ®YHKIVS ITIPOTUBO3AMPDB3BAHE
PAJIVIATOPH .

AKo BpbIIaIaTa Ce BOJA B MHCTATALMATA € C

TeeMIlepaTypa mo-Hucka oT 4°C, KOTensT ce

BKJTI0YBA J10 mocturade Ha 42°C.

3.13 IEPMOIMYHA CAMOITIPOBEPKA
EJNEKTEPOHHA IUTATKA.

Ilo BpeMe Ha (YHKIMOHMPAHETO HA HauuH Ha paboTa
OTOITeHIe JTI C KOTen Ha stand-by dyHkumsTa ce
3ajieiicTBa Ha Bceky 18 yaca 0T mocieHaTa IpoBepKa /
3axpaHBaHe KoTe/l. B cmyyaii Ha ieficTBIe Ha MOJIATHOCT
CaHNTapeH CaMONpPOBepKaTa ce BK0YBA 70 10 MytHyTH
CIIefl Kpasi Ha [Ipee/BAHETO 32 IepIof OT 0Kono 10
CeKYHI.

N.B.: 1o Bpeme Ha caMOnpoBepKaTa, KOTEeTbT OCTaBa
He3aJeiiCTBaH, BKIIOUNTETHO CHTHA/IM3aLINTe.
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SIT 845 gas valve (Fig. 3-3)
Zeus 24-28 kW circuit board (Fig. 3-4)

Plynovy ventil GAS SIT 845 (Obr. 3-3)
Elektronicka karta Zeus 24-28 kW (Obr. 3-4)

Knaman TA3 SIT 845 (ur. 3-3)
EnexrponHa mnatka Zeus 24-28 kW (Fig. 3-4)

2 3 ]
,,,,, =
0 0
1
-
Key: Legenda: Jezenoa:
1 - Coil 1 - Cievka 1 - Bobuna
2 - Minimum power adjustment screws 2 - Skrutka nastavenia minimdlneho vykonu 2 - Pezynauuoren 8UHM MUHUM. MOULHOCT
3 - Maximum power adjustment nut 3 - Matica nastavenia maximdlneho vykonu 3 - Pezynauuonna 2aiika Maxcum. MOULHOCM
4 - Gas valve outlet pressure point 4 - Zasuvka vystupného tlaku plynového 4 - Konmakm Hanseane u3xo0 K1anaH 2a3
5 - Gas valve inlet pressure point ventilu 5 - Konmakm nanseane 6x00 knanau 2as
6 - Protection hood 5 - Zasuvka vstupného tlaku plynového 6 - Ilpeonasua wianka
10 - Line fuse 3.15AF ventilu 10 - Bywion nunus 3,15AF
11 - Neutral fuse 3.15AF 6 - Ochranny klobiicik 11 - bBywon neympanen 3,15AF
12 - Main selector switch 10 - Poistka vedenia 3,15AF 12 - InaeeH cenexmop-kmioy
13 - Domestic water temperature trimmer 11 - Nulovd poistka 3,15AF 13 - Tpumep canumapna memnepamypa
14 - RS232 computer interface 12 - Hlavny prepina¢ 14 - Humepdeiic ¢ komniomop RS232
15 - Heating temperature trimmer 13 - Trimmer teploty iizitkovej vody 15 - Tpumep memnepamypa omonsexue
16 - METHANE L.PG. gas type selector 14 - Pocitacové rozhranie RS232 16 - Cenexmop mun ea3 METAH G.PL.
15 - Trimmer teploty vykurovania
16 - Voli¢ typu plynu METANU i
G.PL.Prepinac typu plynu METAN G.PL.
3-5
-
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3.14 CASING REMOVAL.

To facilitate boiler maintenance the casing can be

completely removed as follows (Fig. 3-5):

- Disassemble the lower cover by removing the
two relevant screws (1).

- Unscrew the two screw fasteners on the
dashboard and open it making it pivot.

- Unscrew the 2 fixing screws (2) on the casing.

- Unhook the lower part of the casing as described
in the figure.

- Pull the casing (4) forwards and up at the same
time (see figure) to detachit from the upper
hooks.

3.15 YEARLY APPLIANCE CHECK AND
MAINTENANCE.

The following checks and maintenance should be

performed at least once a year.

- Clean the flue side of the heat exchanger.

- Clean the main burner.

- Visually check the fume hood for deterioration
or corrosion.

- Check correct lighting and operation.

- Ensure correct calibration of the burner in
domestic water and heating phases.

- Check correct operation of control and
adjustment devices and in particular:

- intervention of electrical main electrical
switch on boiler;

- system control thermostat intervention;

- domestic water control thermostat
intervention.

- Check that the internal system is properly sealed
according to specifications.

- Check intervention of the device against no gas
ionization flame control: intervention time must
be less than10 seconds.

- Visually check for water leaks or oxidation
from/on connections.

- Visually check that the water safety drain valve
is not blocked.

- Check that, after discharging system pressure
and bringing it to zero (read on boiler pressure
gauge), the expansion tank charge is at 1.0 bar.

- Check that the system static pressure (with
system cold and after refilling the system by
means of the filler cock) is between 1 and 1.2
bar.

- Check visually that the safety and control devices
have not been tampered with and/or shorted, in
particular:

- temperature safety thermostat;
- system pressure switch;
- fumes pressure switch.

- Check integrity of the boiler Magnesium
anode.

- Check the condition and integrity of the
electrical system and in particular:

- electrical power cables must be inside the
whipping;

- there must be no traces of blackening or
burning.

3.14 DEMONTAZ PLASTA.

Pre ulahéenie udriby kotla je mozné uplne

demontovat jeho plast podla nasledujucich

jednoduchych pokynov (Obr. 3-5):

- Demontujte spodny kryt vyskrutkovanim dvoch
prislusnych skrutiek (1).

- Odskrutkujte upinacie skrutky pristrojovej
dosky, otvorte ju smerom k sebe.

- Potom vyskrutkujte upinacie skrutky plasta
().

- Vyhaknite prednt stranu plasta, ako je vidiet na
obrazku.
- Potiahnite plast k sebe a zaroven ho tlacte

smerom hore (pozri obrazok) tak, abyste ho
vysunuli z hornych hékov.

3.15 ROCNA KONTROLA A UDRZBA
PRISTROJA.

Najmenej jednou ro¢ne je treba previest nasledujuce

kontrolné a tdrzbové kroky.

- vycistit bo¢ny vymennik spalin;

- vycistit hlavny horak;

- zrakom preverit, ¢i nie je digestor spalin
poskodena alebo skorodovang;

- skontrolovat pravidelnost zapalovania a chodu;

- Overit spravnost kalibracie hordka v aZitkovej
taze a vo vykurovani.

- Overit spravny chod riadiacich a nastavovacich
prvkov pristroja,predovsetkym:

- fungovanie hlavného elektrického vypinaca
umiestneného v kotlu;

- fungovanie regula¢ného termostatu systému;

- reakciu regulacného termostatu uzitkového
okruhu.

- Overit tesnost vnatorného systému podla
pokynov uvedenych v prislusnej norme.

- Overit reakciu zariadenia na vypadok plynu,
kontrolu plamena a ionizacie; skontrolovat, ¢i
je prislusny cas zdsahu do 10 sekand.

- Zrakom overit, ¢i nedochadza ku strate vody,
oxidécii spojok a ¢i nie su vo vnutri uzavretej
komory stopy zbytkov kondenzacie.

- Skontrolovat pomocou kontrolného krytu
odvodu kondenzatu, Ze priechodu kondenzatu
nebrénia ziadne zbytky materidlu.

- Overit, ze tlak v expanznej nddobe je 1,0 bar
po odlahceni tlaku systému zniZenim na nulu
(viditeIné na manometri kotla) .

- Overit, ze staticky tlak v systéme (za studena
po opédtovnom napusteni systému plniacim
ventilom) je medzi 1 a 1,2 bar.

- Zrakom overit, Ze bezpe¢nostné a kontrolné
zariadenia nie st poskodené a/alebo skratované,
predovsetkym:

- bezpecnostny termostat teploty;
- presostat zariadenia;
- presostat spalin.

- Skontrolovat celistvost magnéziovej anddy
ohrievaca.

- Overit stav a uplnost elektrického systému,
predovietkym:

- kable elektrického privodu musia byt ulozené v
kablovych priechodkéch;

- nesmie byt na nich stopa po spéleni alebo
zadymeni.
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3.14 JEMOHTAJK HA KOXYXA.

3a /ecHa MOAAPBKKA Ha KOTENIa € BB3MOXKHO

HAII'B/IHO PasrobsBaHe Ha KOXYXa, CIeABAKI

i3y cemium nHCTpyKumu (Pur. 3-5):

- Pasrno6sBa ce JOMHMSA Kallak, IIPeMaXBaliKy
nBara creryanay 6onra (1).

- PasBuBar ce aBara 60/Ta 3a 3aKpelnBaHe Ha
KOM@HJIHOTO Tab/I0 11 TO OTBapsMe, Ter/IeiKN
0 KbM cebecn

- Crie ToBa ce pasBuBar 60/ITOBETe 32 3aKpeIBaHe
Ha KOoXyxa (2).

- OrtkayBa ce JolTHaTa CTPaHa Ha KOXYyXa KaKTo
€ OIMcaHo Ha durypara.

- JIpprate KbM cebecy KoXKyXa i B ChLIOTO BpeMe
ro T1acKate Harope(Biok ¢urypara) o Takbps
HaylH, 4Ye [ja 'O U3BA/[UTe OT TOPHUTE KYKIL.

3.15 TOOUIIEH KOHTPOJI "
IIOOIPBIKKA HA AITAPATA.

Tlepyopm4HO, IOHe BEAHBK FOAUIIHO, TPsIOBa fa

6'bAaT M3BBPIIEHN CTIEHIITE OTIEPALIIN 38 KOHTPOTT

U TIOAIPBIKKA.

- Jla ce mounctyt 0OGMEHHMK CTPaHa JUM.

- 3a ce OYMCTI OCHOBHATA ropenka.

- BusyanmHa mpoBepka uIica Kamak IymIeK OT
M3HOCBAaHE /I KOPO3MA.

- KoHTponm Ha M3IPaBHOCT Ha 3aIanBaHe I
(byHKIMOHMpaHe.

- TIpoBepka npaBuIHATa HACTPOIIKA HA TOPE/TKATa
BDBB (pasa cCaHUTapHA 1 OTOI/IEHNIE.

- IIposepka Ha pegoBHaTa pabora Ha
npucnocobneHuATa 3a ynpaBJIeHNUe U
pery/mpaHe Ha arrapara 1 10 CIelatHo:

- BKJIIOYBAHETO HA IJIABHUA €/IEKTPUYECKN
KJTIOY ITOCTABEH Ha KOTE/A;

- BK/IIOYBAHETO HAa TEPMOCTATa peryliupaHe
MHCTAJIALI;

- BK/IIOYBAHETO HA TEPMOCTAT peryiupaHe
CaHUTApPEH.

- IIpoBepka M3IpaBHOCT BBTbPENIHA MHCTATALVA,
CHITIACHO MPEMMICAHOTO B HOPMATa.

- TlpoBepka BK/IIOYBaHe Ha MPUCIOCOOTEHNETO
Cpelly cliipaHe Ha ra3Ta KOHTPOJ MOHU3MpAL]
IUTaM'bK; BpeMeTo 3a BK/II0UBaHe TpsibBa ja 6p11e
I10-MaJjIKo OT 10 ceKyH/u.

- BI/ISYaIIHa TIpOBEpPKa 3a OTCHCTBME HA TEIOBE HA
BOJIa I OKNCIEHNA mo/ot ChbEIMHEHNA.

- Bmsyaneﬂ KOHTPOJI /11 OTXO/ja HAa IPEAIIA3HUTE
KJIallaHM Ha BOJlaTa HE Ca 3aITylIeH.

- Ilposepka, 4e e mb/IeH pasMIMPUTENTHUA CBJ,
CIIef] M3ITyCKaHe Ha/IATaHeTo 110 MHCTATALATA,
HOBeXAalKy ro fo Hyna (oT4uTa ce Ha
MaHOMeTBpa Ha KOT/IeTo), ia e 1,0 bar.

- IlpoBepka fanum CTaTMYHATA HA/IAraHe HA
MHCTananuATa (Ipy CTy/leHa MHCTAaNaus u
Cllef} 3apeX/iaHe Ha MHCTA/ALSATA Ypes KpaHa 3a
HAII'B/IBAHE) [1a Ce BK/MoYBa MeXy 1 1 1,2 bar.

- Bmsyanna mpoBepka, Ye 3allUTHUTE U
KOHTPOJIHY IIPUCTIOCOOIEH NS He Ca IOBPefIeH
u/vi us6UIN IIPU K'bCO ChefMHEeHue I I110-
CIIeNNaTHO:

- 3aNINTEH TePMOCTAT CBPBXTEMIIEPATYPa;
- TIPecoCTaT MHCTa/IALsA;
- TIPecoCTaT VM.

- Ilposepka 3a nenocrra Ha Marnesuesus AHOJ
Ha Goitnepa.

- Hp()BepKa OMAa3BAaHETO M LAJNIIOCTTA Ha
€IEKTPpMYECKaTa MHCTA/TALNA U II0-CIIEIMATHO:

- KabenuTe 3a eIEKTPUYECKO 3aXpaHBaHE
Tpsi6Ba fja G'bAAT TIOJIOKEHN B CIIELMATHITE
KaHaJII;

- He TpsabBa [a MMa ClIeAM OT Harap u
OYepHsABAHE.
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3.16 VARIABLE HEAT POWER
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3.16 VARIABILNY TEPELNY VYKON

METHANE (G20) BUTANE (G30) PROPANE (G31)
HEAT HEAT GAS FLOW NOZZLE GAS FLOW NOZZLE GAS FLOW NOZZLE
POWER POWER RATE BURNER PRESSURE BURNER RATE BURNER PRESSURE BURNER RATE BURNER PRESSURE BURNER
METAN (G20) BUTAN (G30) PROPAN (G31)
TEI?ELNY TEI?ELNY PII’{II;L%K TLAK V TRYSKACH P?]{?L%K TLAK V TRYSKACH Pg;;}:]%l( TLAKV TRYSKACH
VYKON VYKON HORAKA HORAKA HORAKA HORAKA HORAKA HORAKA
(kw) (keal/h) (m3/h) (mbar) | (mm H,0) (kg/h) (mbar) | (mmH,0) (kg/h) (mbar) | (mm H,0)
Zeus 24 kW
24,0 20640 2,70 12,10 1234 2,01 28,70 292,7 1,98 36,50 3722
23,0 19780 2,59 11,42 116,4 1,93 26,40 269,2 1,90 34,50 351,9
22,0 18920 2,48 10,74 109,5 1,85 24,21 246,9 1,82 32,52 331,6
21,0 18060 2,37 10,07 102,7 1,77 22,14 2258 1,74 30,55 311,5
20,0 17200 2,27 9,40 95,9 1,69 20,18 205,7 1,66 28,59 291,5
19,0 16340 2,16 8,73 89,0 1,61 18,32 186,8 1,59 26,63 2716
18,0 15480 2,05 8,07 82,3 1,53 16,56 168,8 1,51 24,68 251,7
17,0 14620 1,95 7,40 75,5 1,45 14,90 151,9 143 22,73 231,8
16,0 13760 1,84 6,73 68,7 1,37 13,34 136,0 1,35 20,78 2119
150 12900 1,73 6,07 61,9 1,29 11,87 121,0 1,27 18,83 192,0
14,0 12040 1,63 5,40 55,1 1,21 10,50 107,1 119 16,87 172,0
13,0 11180 1,52 473 482 L13 9,22 94,0 L11 14,90 152,0
12,0 10320 1,41 4,05 413 1,05 8,03 81,9 1,03 12,92 131,8
11,0 9460 1,30 3,37 34,4 0,97 6,94 70,8 0,95 10,93 1114
10,0 8600 1,19 2,68 27,4 0,89 5,94 60,6 0,87 8,92 90,9
93 7998 L11 2,20 24 0,83 5,30 54,0 0,82 7,50 76,5
Zeus 28 kW
28,0 24080 3,16 11,20 114,2 2,36 28,20 287,6 2,32 36,00 367,1
27,0 23220 3,06 10,68 108,9 2,28 26,94 274,8 2,24 34,42 351,0
26,0 22360 2,96 10,15 103,5 2,21 25,68 261,8 2,17 32,82 334,7
25,0 21500 2,85 9,63 98,2 2,13 24,40 248,8 2,10 3121 318,3
24,0 20640 2,75 9,10 92,7 2,05 23,10 235,6 2,02 29,58 301,7
23,0 19780 2,65 8,56 87,3 1,98 21,80 2223 1,94 27,94 284,9
22,0 18920 2,54 8,03 81,9 1,90 20,49 208,9 1,87 26,28 268,0
21,0 18060 2,44 7,49 76,4 1,82 19,16 195,4 1,79 24,61 250,9
20,0 17200 2,33 6,95 70,9 1,74 17,82 181,7 1,71 2291 2337
19,0 16340 2,22 6,41 65,3 1,66 16,47 167,9 1,63 21,21 2163
18,0 15480 2,12 5,86 59,8 1,58 15,11 154,0 1,55 19,49 198,7
17,0 14620 2,01 5,32 54,2 1,50 13,73 140,0 147 17,75 181,0
16,0 13760 1,90 477 48,6 1,41 12,35 1259 1,39 16,00 163,1
15,0 12900 1,78 422 43,0 1,33 10,95 11,7 1,31 14,23 145,1
14,0 12040 1,67 3,67 374 1,25 9,54 97,3 1,23 12,44 126,9
13,0 11180 1,56 3,11 31,7 116 8,12 82,8 1,14 10,64 108,5
12,0 10320 1,44 2,56 26,1 1,08 6,69 68,2 1,06 8,83 90,0
11,0 9460 1,33 2,00 204 0,99 525 53,5 0,98 7,00 71,4

N.B.: The pressures given in the table represent the pressure differences exi-
sting between the gas valve outlet and the combustion chamber. Adjustments
must therefore carried out with the differential pressure gauge (“U” or digital
type) with the sensors inserted in the test pressure outlet of the modulating
adjustable gas valve and on the sealed chamber positive pressure test outlet.
The power data given in the table is obtained with intake/exhaust pipe of
length 0.5 m. Gas flow rates refer to heating power below a temperature of
15°C and at a pressure of 1013 mbar. Burner pressure values refer to use of
gas at 15°C.

Pozn.: Hodnoty tlaku uvedené v tabulke predstavuju rozdiely tlakov exi-
stujlice medzi vystupom plynového ventilu a spalovacou

komorou. Regulacia sa prevadza pomocou diferenéného manometru (so
stlpikom vo tvaru ,,U* alebo pomocou digitdlneho manometru) so sondami
zasunutymi do tlakového vystupu moduloregulacného plynového ventilua do
skiisobného otvoru pozitivneho tlaku vzduchotesnej komory. Udaje o vykonu
v tabulke boli ziskané pri pouzitiu nasavacej odvodnej riry o dlzke 0,5 m.
Prietoky plynu odpovedaju tepelnému vykonu nizsiemu nez je 15°C a tlaku
1013 mbar. Tlaky na horak odpovedajt pouzitiu plynu o teplote 15°C.
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3.16 VARIABLE HEAT POWER

METAH (G20) BYTAH (G30) PROPANO (G31)
TOIUIMHHA | TOIUVIMHHA | HATOBAPEHOCT HAJIAT. JKEITIbOPU HATOBAPEHOCT HAJIATL JKEITIbOPU HATOBAPEHOCT HAJIAT. JKETTIbOPU
MOHIJHOCT | MOIIHOCT TA3 TOPEJIKA T'OPEJIKA A3 TOPEJIKA TOPEJIKA A3 TOPEJIKA TOPEJIKA
(kw) (keal/h) (m3/h) (mbar) | (mmH,0) (kg/h) (mbar) | (mmH,0) (kg/h) (mbar) | (mm H,0)
Zeus 24 kW
24,0 20640 2,70 12,10 123,4 2,01 28,70 292,7 1,98 36,50 372,2
23,0 19780 2,59 11,42 116,4 1,93 26,40 269,2 1,90 34,50 351,9
22,0 18920 2,48 10,74 109,5 1,85 2421 246,9 1,82 32,52 3316
21,0 18060 237 10,07 102,7 1,77 2,14 2258 1,74 30,55 311,5
20,0 17200 227 9,40 95,9 1,69 20,18 205,7 1,66 28,59 2915
19,0 16340 2,16 8,73 89,0 1,61 18,32 186,8 1,59 26,63 2716
18,0 15480 2,05 8,07 82,3 1,53 16,56 168,8 1,51 24,68 2517
17,0 14620 1,95 7,40 75,5 1,45 14,90 151,9 1,43 22,73 231,8
16,0 13760 1,84 6,73 68,7 1,37 13,34 136,0 1,35 20,78 2119
150 12900 1,73 6,07 61,9 1,29 11,87 121,0 1,27 18,83 192,0
14,0 12040 1,63 5,40 55,1 121 10,50 107,1 1,19 16,87 172,0
13,0 11180 1,52 473 48,2 L13 9,22 94,0 111 14,90 152,0
12,0 10320 1,41 4,05 413 1,05 8,03 81,9 1,03 12,92 131,8
11,0 9460 1,30 3,37 344 0,97 6,94 70,8 0,95 10,93 1114
10,0 8600 1,19 2,68 274 0,89 594 60,6 0,87 8,92 90,9
9,3 7998 111 2,20 24 0,83 5,30 54,0 0,82 7,50 76,5
Zeus 28 kW
28,0 24080 3,16 11,20 114,2 2,36 28,20 287,6 2,32 36,00 367,1
27,0 23220 3,06 10,68 108,9 2,28 26,94 274,8 2,24 34,42 351,0
26,0 22360 2,96 10,15 103,5 2,21 25,68 261,8 2,17 32,82 334,7
25,0 21500 2,85 9,63 98,2 2,13 24,40 248,8 2,10 31,21 3183
24,0 20640 2,75 9,10 92,7 2,05 23,10 2356 2,02 29,58 3017
23,0 19780 2,65 8,56 87,3 1,98 21,80 2223 1,94 27,94 284,9
22,0 18920 2,54 8,03 81,9 1,90 20,49 208,9 1,87 26,28 268,0
21,0 18060 2,44 7,49 76,4 1,82 19,16 1954 1,79 24,61 250,9
20,0 17200 2,33 6,95 70,9 1,74 17,82 181,7 1,71 22,91 2337
19,0 16340 2,22 6,41 65,3 1,66 16,47 167,9 1,63 21,21 2163
18,0 15480 2,12 5,86 59,8 1,58 15,11 154,0 1,55 19,49 198,7
17,0 14620 2,01 5,32 54,2 1,50 13,73 140,0 147 17,75 181,0
16,0 13760 1,90 477 48,6 1,41 12,35 1259 1,39 16,00 163,1
150 12900 1,78 422 43,0 1,33 10,95 1117 1,31 14,23 145,1
14,0 12040 1,67 3,67 374 1,25 9,54 97,3 1,23 12,44 126,9
13,0 11180 1,56 3,11 31,7 116 8,12 82,8 114 10,64 108,5
12,0 10320 1,44 2,56 26,1 1,08 6,69 68,2 1,06 8,83 90,0
11,0 9460 1,33 2,00 20,4 0,99 5,25 53,5 0,98 7,00 714

N.B.: mocodeHnTe Ha/ATaHys B TabINIIaTa IPECTAB/ABAT PAas/IMKITe Ha
C'bH_[eCTByBaH_U/ITe HanAraHuA Me)KI[y M3X0Ja Ha K/IallaHa ra3 ¥ ropuBHaTa
KaMepa. Pery/mpaneTo, ClefjoBaTeHO, O1Ba M3BBPIIBAHO C AyidepeHIaTeH
MaHOMeTbp (KoToHKa rop popmara Ha “U” i jurutaneH MaHOMeTbp) CbC
COHJIY BKAPaHN B IIP0o6a HajIAraHe M3XOf K/IAIaH MOJYIPEryIupyeM ra3 i
BBPXy IPOOA HaJIATAHE IOZIOXKIUTETHO TeHeKVeHa KaMepa. JJaHHIITe MOITHOCT
B Tab/I11aTa ca 61 13BefieHI C TPbOa acIpais-OTXOf ¢ Jb/DKMHA 0,5m.
HatoBapeHocTTa € Ta3 e OTHeCeHa K'bM KaJIOPIYHA MOIIHOCT IT0 HICKA OT
temmneparypa 15°C 1 ot HansArane 1013 mbar. Hansrannsara Ha ropenkara
ca OTHECEHN K'bM M3II0/I3BAHETO Ha Ia3 Ipy TeMiteparypa 15°C.
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3.17 TECHNICAL DATA.

@

3.17 TECHNICKE UDAJE

Zeus 24 kW Zeus 28 kW
Nominal heating power Menovita tepelna kapacita kW (kcal/h) | 25,5 (21934) 29,8 (25644)
Minimum heating power Minimalna tepelna kapacita kW (kcal/h) 10,5 (9048) 12,6 (10799)
Nominal heating power (useful) Menovity tepelny vykon (uzito¢ny) kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080)
Minimum heating power (useful) Minimalny tepelny vykon (uZito¢ny) kW (kcal/h) 9,3 (7998) 11,0 (9460)
Useful thermal efficiency at nominal output g},iit;f:é tepelnd dicinnost v pomere k mepgigénth % 94,1 93,9
Useful thermal efficiency at 30% nominal output g}?ﬁg’f&lé tepeln diinnost K 30% mogWgeTio % 90,4 90,6
Heat loss at case with burner On/Off Tepelné straty na plasti s hordkom Zap/Vyp % 0,40 /0,89 0,60 /0,62
Heat loss at flue with burner On/Off Tepelné straty v komine s horakom Zap/Vyp % 5,50 /0,03 5,50 /0,01
Heating circuit max. working pressure Max. prevadzkovy tlak vo vykurovacom okruhu bar 3 3
Heating circuit max. working temperature Max. prevadzkova teplota vo vykurovacom okruhu °C 90 90
Adjustable heating temperature Nastavitelnd teplota vykurovania °C 35-85 35-85
Total volume system heating expansion tank Celkovy objem expanznej nadoby 1 7,7 7,7
Heating expansion tank pre-charge Tlak v expanznej nadobe bar 1 1
Generator water capacity Objem vody v kotlu 1 3,6 4,1
Head available with flow rate 1000/h Vyuzitelny vytlak pri prietoku 10001/h kPa (m H,0) 24,7 (2,52) 33,4 (3,41)
Hot water production available heat output Uzito¢ny tepelny vykon pri ohreve vody kW (kcal/h) | 24,0 (20640) 28,0 (24080)
Domestic hot water adjustable temperature Nastavitelnd teplota uzitkovej vody °C 20 - 60 20 - 60
Domestic circuit flow limiter at 2 bar Obmedzovac toku tzitkovej vody na 2 bary 1/min 9,2 11,6
Domestic circuit min. pressure (dynamic Minimalny tlak (dynamicky) uzitkového okruhu bar 0,3 0,3
Domestic circuit max. working pressure Max. prevadzkovy tlak v uZitkovom okruhu bar 8 8
Specific capacity (AT 30°C) Merny vykon (AT 30°C) 1/min 13,5 14,5
Drawing capacity in continuous duty (AT 30°C) Merny vykon pri stdlom odbere (AT 30°C) 1/min 11,5 13,4
Weight of full boiler Hmotnost plného kotla kg 100,1 104,6
Weight of empty boiler Hmotnost prazdneho kotla kg 54 58
Electric attachment Elektricka pripojka V/Hz 230/50 230/50
Nominal absorption Menovity prikon A 0,7 0,73
Installed electric power Instalovany elektricky vykon W 140 145
Power absorbed by circulation pump Prikon cerpadla W 81,7 85,6
Power absorbed by fan Prikon ventilatoru W 32,8 37,6
Equipment electrical system protection Ochrana elektrického zariadenia pristroja - IPX4D IPX4D
NO, class Trieda NO - 3 3
NO, weighted Vézené NO. mg/kWh 134 113
CO weighted Vézené CO mg/kWh 111 104
Type of appliance Typ zariadenia C12/C32/C42/C52/C82/B22/B32
Category Kategoria 112H3+

* Temperature adjustment at domestic water flow of 7l/min. with inlet
temperature of 15°C.

Fume temperature values refer to an air inlet temperature of 15°C.

The data relevant to domestic hot water performance refer to a dynamic
inlet pressure of 2 bar and an inlet temperature of 15°C; the values are
measured directly at the boiler outlet considering that to obtain the data
declared mixing with cold water is necessary.

The max. sound level emitted during boiler operation is < 55dBA. The
sound level value is referred to semianechoic chamber tests with boiler
operating at max. heat output, with extension of fume exhaust system
according to product standards.

* Regulovana teplota pri prietoku wZitkovej vody 7 I/min so vstupnou
teplotou 15°C.

Hodnoty teploty spalin odpovedaju vstupnej teplote vzduchu 15°C.

Hodnoty tykajtce sa vykonu teplej uZitkovej vody sa vztahuju k dynami-
ckému tlaku 2 bary a vstupnej teplote 15°C; hodnoty st zistované ihned
po vystupu z kotla, pricom k dosiahnutiu uvedenych hodnét je nutné
zmie$anie so studenou vodou.

Maximalny hluk vydavany pocas chodu kotle je < 55 dBA. Meranie hla-
diny hluku prebieha v poloakusticky mftvej komore u kotla zapnutého na
maximalny tepelny vykon s dymovym systémom predlzenym v stlade s
normami vyrobku.
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3.17 TECHNICAL DATA.

Zeus 24 kW Zeus 28 kW
Howm1mHamHa TOIMHEA HATOBAPEHOCT kW (kcal/h) 25,5 (21934) 29,8 (25644)
MuHMaTHa TOIINHEA HATOBAPEHOCT kW (kcal/h) 10,5 (9048) 12,6 (10799)
HowmuHamHa TepMudHa MOIIHOCT (110/I€3HA) kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080)
MuyHuMaTHa TepMUYHA MOIIHOCT (1107Ie3Ha) kW (kcal/h) 9,3 (7998) 11,0 (9460)
TepmuyeH panjieMaH 10/1e3eH 33 HOMMHA/THATA MOIL[HOCT % 94,1 93,9
TToneseH TepmudeH o6uB pu HatoBapBaHe 30% OT HOMIHAIHATA MOIJHOCT % 90,4 90,6
3ary6a Ha TOIIMHA OT KOXyXa ¢ ropenka On/Off % 0,40/ 0,89 0,60 / 0,62
3aryba Ha TormHa B KomuH ¢ ropenka On/Off % 5,50 /0,03 5,50 /0,01
YrpaxHABaHO MaKCHMATHO HajIATaHe OTOIUIMTETHA MHCTATAIINA bar 3 3
YrpakHsABaHA MAaKCUMaJIHA TeMIIepaTypa OTOIINTe/IeHa MHCTA AL °C 90 90
Perynupyema Temmneparypa oTonneHne °C 35-85 35-85
PasmypuresieH Cbjj MHCTaIays 061y 06em 1 7,7 7,7
ITpenBapuTenHo 3apeXjaHe pasuIMPUTEIEH Chl] MHCTaTALA bar 1 1
BozHo chbbpixanye reHeparop 1 3,6 4,1
TIpesec Ha pasmonoxeHne ¢ Harosapexoct 1000/h kPa (m H,0) 24,7 (2,52) 33,4 (3,41)
ITone3Ha TepMyYHa MOLIHOCT ZOOUB TOIIA BOKA kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080)
Perynmupyema TeMiepaTypa caHUTapHa TOIIA BOlA °C 20 - 60 20 - 60
OrpaHi4mTeN CAHUTAPEH IPUTOK JI0 2 bar 1/min 9,2 11,6
MuH.Hasrase (JUHAMIYHO) CAaHUTApPHA Bepyra bar 0,3 0,3
Makxc.HanAraHe ypaXHABAHO CAaHMTapHA MHCTA/IAINA bar 8 8
Crenndnana HaroBapeHoct (AT 30°C) 1/min 13,5 14,5
Kamanurer nocrosxHo npenmsane (AT 30°C) 1/min 11,5 13,4
Terno mbed xoren kg 100,1 104,6
Teryo npasen Koten kg 54 58
Enextpuyecko cBapsBaHe V/Hz 230/50 230/50
HomunanHo mornmplane A 0,7 0,73
VIncTanupana eeKTpudecKa MOIHOCT W 140 145
AbcopbupaHa MOIIHOCT OT IMPKY/IaToOpa \i 81,7 85,6
A6cop6upaHa MOLIHOCT OT BEHTHUIATOPA w 32,8 37,6
3ayra eeKTpUIecKa MHCTANTALVA arapaT - IPX4D IPX4D
Kmac NO - 3 3
NO, ypaBHOBeceHO mg/kWh 134 113
CO ypaBHOBeceHO mg/kWh 111 104

Ty amapat

C12/C32/C42/C52/C82/B22/B32

Kateropns

1I2H3+

- * PerymanuonHa TeMIepatypa Ha caHuTapeH gebut or 7l/min. ¢
TeMIepaTypa Ha Bxopa 15°C.

- TemmepaTypHMTe CTOMHOCTM AUM Ca OTHeCEH)M KbM TeMIlepaTypa Ha
BDB3JlyXa Ha BXofia 15°C.

- CpOTBeTHNTE JaHHM 3a JOOMBA HA CAaHMTApHA TOIUIA BOJA C€ OTHACST
IO IMHAMIYHO HajATaHe Ha BXOfa oT 2 bar 1 10 TeMIepaTypa Ha BXojia
15°C; cTOIHOCTHTE Ca YIOBEHV HeIOCPeACTBEHO Ha M3XOja Ha KOTena,
CYMTANIKM Ye Jla ce IOJyYar JeKIapMpaHuTe JAHHU e HeoOXOoAuMO
CMecBaHe CbC CTY/IeHa BOfa.

- MaxcumarnHaTa 3ByKOBa MOL[HOCT M3/IbUeHa II0 BpeMe Ha paboTa Ha
Korerna e < 55dBA. Mspkara 3a 3ByKoBa MOILIHOCT € OTHeCeHa KbM IIpo6u B
IOy M30/TALMOHHA KaMepa ¢ paboTem] KOTe/T, IPY MAKCHMA/IeH TepMUYeH
1e6uT, ¢ pasipene B MMOOTBOJA CHIJIACHO HOPMUTE Ha IPOJYKTA.
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3.18 COMBUSTION PARAMETERS.

| G20 G30 G31
Zeus 24 kW
Gas nozzle diameter mm 1.35 0.79 0.79
Supply pressure mbar (mm H,0) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Flue flow rate at nominal heat output kg/h 49 50 51
Flue flow rate at minimum heat output kg/h 53 50 50
CO, at Q. Nom./Min. % 7.512.7 85/3.3 82/33
CO at 0% of O, at Q. Nom./Min. ppm 86/ 66 70/ 84 45/ 80
NO, at 0% of O, at Q. Nom./Min. ppm 123/71 161/ 84 165/ 80
Flue temperature at nominal heat output °C 108 109 107
Flue temperature at minimum heat output °C 87 91 91
Zeus 28 kW
Gas nozzle diameter mm 1.35 0.79 0.79
Supply pressure mbar (mm H,0) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Flue flow rate at nominal heat output kg/h 56 56 57
Flue flow rate at minimum heat output kg/h 60 57 58
CO, at Q. Nom./Min. % 7.70 / 2.86 9.00/3.47 8.70 / 3.42
CO at 0% of O, at Q. Nom./Min. ppm 158 /101 184 /109 105 /108
NO, at 0% of O, at Q. Nom./Min. ppm 54/28 67/37 74/ 35
Flue temperature at nominal heat output °C 110 114 111
Flue temperature at minimum heat output °C 87 91 90
3.18 PARAMETRE SPALOVANIA.
[ G20 G30 G31
Zeus 24 kW
Priemer plynovej trysky mm 1,35 0,79 0,79
Tlak plnenia mbar (mm H,0) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Celkové mnozstvo spalin pri menovitom vykone kg/h 49 50 51
Celkové mnozstvo spalin pri najniz§om vykone kg/h 53 50 50
CO?2 pri men./min. zataZeni % 7,5/2,7 8,5/3,3 8,2/3,3
CO2 pri 0% O2 pri men./min. zataZeni ppm 86/ 66 70/ 84 45/ 80
NOX pri 0% O2 pri men./min. zataZeni. ppm 123/71 161 /84 165/ 80
Teplota spalin pri menovitom vykone °C 108 109 107
Temperatura fumi a potenza minima °C 87 91 91
Zeus 28 kW
Priemer plynovej trysky mm 1,35 0,79 0,79
Tlak plnenia mbar (mm H,O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Celkové mnozstvo spalin pri menovitom vykone kg/h 56 56 57
Celkové mnozstvo spalin pri najniz$om vykone kg/h 60 57 58
CO2 pri men./min. zatazeni % 7,70 / 2,86 9,00/ 3,47 8,70 / 3,42
CO2 pri 0% O2 pri men./min. zatazeni ppm 158 /101 184 /109 105/ 108
NO, pri 0% O2 pri men./min. zatazeni. ppm 54/28 67 /37 74/ 35
Teplota spalin pri menovitom vykone °C 110 114 111
Teplota spalin pri najniz$om vykone °C 87 91 90
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3.18 ITIAPAMETPU HA TOPEHETO.

G20 G30 G31
Zeus 24 kW
JliamMeTbp XKernbop ras mm 1,35 0,79 0,79
3axpaHBaI[O HA/LSITAaHe mbar (mm H O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
MacoB 1e6uT AuM Ipyi HOMUHA/IHA MOLHOCT kg/h 49 50 51
MacoB 1e6uT AuM Py MUHMMA/THA MOLHOCT kg/h 53 50 50
CO2 npu Q. Nom./Min. % 7,5/12,7 8,5/3,3 8,2/3,3
CO 1pn 0% ot O2 mpn Q. Nom./Min. ppm 86/ 66 70/ 84 45/ 80
NO, mpu 0% ot O2 mpu Q. Nom./Min. ppm 123/71 161/ 84 165/ 80
Temmeparypa AuM Ipy HOMVMHATHA MOIJHOCT °C 108 109 107
Temmeparypa AuM Opy MUHMMATHA MOITHOCT °C 87 91 91
Zeus 28 kW
JlamMeTbp XKernpop ras mm 1,35 0,79 0,79
3axpaHBaIo Ha/IsATaHe mbar (mm H,0) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
MacoB ge6uT AuM IIpy HOMUHA/THA MOIJHOCT kg/h 56 56 57
MacoB #e6uT ANM IIpY MUHVMMA/THA MOLJHOCT kg/h 60 57 58
CO2 npu Q. Nom./Min. % 7,70 / 2,86 9,00/ 3,47 8,70/ 3,42
CO mpu 0% ot O2 mpu Q. Nom./Min. ppm 158/ 101 184 /109 105/ 108
NO, mpu 0% ot O2 mpu Q. Nom./Min. ppm 54/28 67/37 74/ 35
Temneparypa AuM Opy HOMMHA/THA MOLHOCT °C 110 114 111
Temneparypa fyM 0py MIHMMA/THA MOITHOCT °C 87 91 90
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